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01. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
01.1 OBJECTIUS I ANTECEDENTS 
Es redacta el present Projecte constructiu d’un aparcament subterrani i 
urbanització del terreny superior com a zona d’ús esportiu al carrer de 
l’Arquitectura (districte de Horta-Guinardó, Barcelona), que té per objecte la 
definició de les obres necessàries per a la construcció d’un aparcament soterrat destinat 
a ús públic. L’aparcament constarà de 3 plantes, en el terreny on s’ubica l’aparcament 
hi existeix un edifici d’equipament esportiu dels anys 50 en mal estat de conservació, 
que mitjançant la urbanització de la superfície i amb la construcció d’una part de la planta 
coberta es substituirà per unes instal·lacions més modernes i adequades. 
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Aquest projecte sorgeix com a conseqüència d’un fet patent i una problemàtica 
comuna en la majoria de municipis i és el dèficit de places d’aparcament a la via pública 
degut a l'augment progressiu del parc de vehicles, adherit al fet d’una manca d'espais 
oberts i/o verds per a ús dels veïns de la zona i l’interès que suposa la recuperació del 
màxim d'espais possibles per a lleure dels mateixos. 
Com s’observa en el plànol de classificació urbanística, la densitat d’habitants de la 
zona és força elevada, amb habitatges de fins a PB+14 alçades, la majoria dels quals 
van ser construïts abans dels anys 70 i no disposen de places d’aparcament subterrani. 
També, cal remarcar que en molts cassos a mitjana de vehicles per llar, actualment, és 
superior a 1. 
També i no menys destacable en l’altra banda del carrer de la zona escollida per a 
la construcció de l’aparcament, s’hi troba l’entrada d’urgències de l’hospital de la Vall 
d’Hebron. L’hospital compta amb el seu propi aparcament, però és de més difícil accés 
que el que es proposa en el projecte, i en els dies laborables es troba gran part del temps 
pràcticament al 100% de la ocupació. 
DOCUMENT NÚM.01 –MEMÒRIA   
 
Projecte constructiu d’un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com 





Per aquests motius es detecta la necessitat de realitzar un aparcament i la renovació 
de la urbanització amb l’equipament esportiu i de lleure que inclou. 
L’objectiu del projecte es definir i valorar les obres necessàries per la construcció 
d’un aparcament subterrani de tres plantes en el citat emplaçament. Aquest aparcament, 
pretén ampliar l’oferta de places de caràcter rotatiu en la zona propera a l’hospital, zona 
amb gra demanda, i actualitzar la urbanització de la superfície per donar-li un ús real als 
vianants i als usuaris de l’equipament esportiu. 
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01.2 ESTAT ACTUAL I CONDICIONANTS 
La zona on està emplaçat el projecte es troba delimitada pels carrers de 
l’Arquitectura, el carrer Domènech i Montaner i el passatge inferior de la Biblioteca de 
Montbau Albert Pérez Baró. 
El tram de façana en contacte amb el carrer de l’arquitectura és d’uns 100 metres i 
amb un desnivell de 8 metres, aquest carrer és de coble sentit amb un ample d’uns 12 
metres i està bastant transitat per vehicles que accedeixen a l’hospital, busos que van a 
la part superior del barri i pels serveis d’emergència de l’hospital, entre altres. 
La façana que està en contacte amb el carrer Domènech i Montaner, és en un tram 
d’uns 65,36, apte només per a ús de vianants amb un ample d’uns 2,7 metres i un 
desnivell de 5,24 metres, aquests es salven amb trams de poca pendent i 4 trams 
escales d’altura variable i inferior a la recomanada per la normativa (8cm 
aproximadament). 
La façana situada al passatge inferior de la biblioteca de Montbau, consta d’un tram 
sensiblement horitzontal que desemboca al carrer de l’Arquitectura d’uns 59 metres i 
ample variable i un tram que desemboca al carrer Domènech i Montaner d’uns 6,5 
metres de llarg i un desnivell de 2 metres. Aquest passatge és només per ús de vianants 
i es troba en mal estat de conservació amb la conseqüent perillositat de caiguda i 
entropessada dels seus usuaris. 
La zona limitada per aquests tres vials, actualment està formada per espais verds i 
lúdics amb zones de passeig i descans dels vianants que no compta amb accessos 
adequats per a persones amb mobilitat reduïda, i per un equipament esportiu que data 
aproximadament dels anys 50 i que ha quedat obsolet. 
La construcció de l’aparcament suposarà la retirada de les zones de descans i oci i 
l’enderroc de l’equipament esportiu, amb el posterior disseny de la urbanització de la 
superfície es substituirà per unes zones esportives i també de lleure i un parc infantil, tot 
amb una accessibilitat adequada a la normativa actual. 
01.2.1 Urbanisme 
El solar on es projecta l’aparcament i la urbanització superficial, estan qualificats 
urbanísticament com zona verda i equipament (Veure Annex de urbanisme). 
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Per a la redacció del projecte s’ha pogut disposar de la topografia que BIM/SA va 
encarregar per a la redacció del projecte de Ampliació i Millora de la Biblioteca de 
Montbau Albert Pérez Baró, que cobreix també la zona de l’emplaçament del 
aparcament. (S’adjunta la topografia al corresponent annex topogràfic). 
01.2.3 Geologia i geotècnia 
Es disposa de l’estudi geotècnic realitzat per la redacció del projecte de la Biblioteca 
situada en un dels solars veïns. 
Donada les notables pendents de la zona i que la biblioteca està fonamentada per 
sobre de la superfície de coberta superior de l’aparcament (cota coberta 161,05, cota de 
fonamentació aproximada 161,40), el sondeig més profund és de 13 metres partint de 
la cota 162,9 (profunditat del sondeig cot 149,9), i la fonamentació de la planta inferior 
de l’aparcament està a la cota 147,44, s’utilitza el geotècnic de forma simplificada al no 
tenir la informació suficient per a la redacció del projecte i tenint en compte que és de 
caràcter docent. En el cas de ser un projecte constructiu es considera oportú realitzar 
un estudi geotècnic adequat a l’obra que es projecta. 
Es considera que l’aparcament estarà fonamentat sobre la unitat B (veure  geotècnic 
en el annex corresponent): 
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01.2.4 Afectació al trànsit 
Els carrers al voltant de l’àrea d’actuació es disposa respectivament de: 
Carrer de l’arquitectura: dos carrils de circulació i sense carrils d’aparcament, no es 
pot tallar el trànsit ja que és via d’accés dels serveis d’emergència de l’hospital i l’únic 
accés a la part superior del barri. 
Passatge inferior de la Biblioteca de Montbau: Compta d’un pas d’uns 2 metres 
d’ample mitjà per a vianants. Just al límit d’aques passatge es realitzarà una excavació 
de fins a 18 metres de profunditat, per tant es creu oportú tallar aquest pas durant 
l’execució de les obres. Els vianants podran circular com alternativa pel carrer superior 
de la biblioteca, el carrer d’Àngel Marquès. 
Carrer de Domènech i Montaner: El tram en contacte amb l’aparcament és un 
passatge de vianants d’uns 2,7 metres d’amplària, tram restarà tallat durant les obres 
de l’aparcament per la proximitat a l’excavació de l’aparcament i per la urbanització del 
mateix. El tram on es connecta la sortida de l’aparcament disposa d’una petita plaça 
amb 6 places d’aparcament en superfície que es veuran eliminades i seran ocupades 
per la rampa de sortida i més espai en zona de vianants, el tram que segueix d’un carril 
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de circulació amb dos sentits i d’aparcament, que serveix d’accés a les mercaderies del 
comerços situats a les places interiors dels blocs de pisos contigus, no es veurà afectat. 
Es preveu la sortida de camions pel moviment de terres a traves del carrer de 
l’arquitectura, carrer on es permetrà el pas de vehicles sempre, i que per motius de 
seguretat es poden fer talls puntuals només durant la maniobra de sortida i entrada de 
camions. 
S’ha previst una ocupació parcial del carrer Domènech i Montaner fora de la zona 
d’obres i sense afectar els accessos als comerços, per la instal·lació de la zona 
d’emmagatzematge de materials, les oficines i els lavabos dels treballadors. 
01.2.5 Integració en l’entorn urbà 
La plaça actualment es un espai ciutadà poc concorregut degut a la mala 
accessibilitat i a les zones fosques i en males condicions. 
Un cop finalitzada la plaça, s’obtindrà un sector molt semblant a d’altres 
propers, ben connectat amb les vies pròximes, obert al públic i amb la zona 
d’equipament esportiu renovada. 
01.2.6 Serveis afectats 
Els serveis afectats per la construcció del nou aparcament seran els 
següents: 
- Canonada d’aigua de 150 mm de diàmetre, en el creuament entre carrer 
Domènech i Montaner i la travessera sota la Biblioteca. Uns 12 metres 
queden dins el perímetre de les pantalles de l’aparcament. Serà necessari 
el seu desviament amb un nou traçat. També serà necessària l’anulació 
de l’escomesa del antic equipament esportiu, en la mateixa canonada. 
- Fecsa-Endesa (Baixa tensió): Serà necessària la anul·lació de l’escomesa 
del antic equipament esportiu. 
- Fecsa-Endesa (Mitja tensió): No afectada. 
- Gas natural: Serà necessària la anul·lació de l’escomesa del antic 
equipament esportiu. 
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- Fibra òptica: No afecta però s’hauran de prendre les mesures necessàries 
per evitar afectar el tram que transcorre pel carrer de l’arquitectura. 
- CLABSA: No afectat, només per la connexió de la nova escomesa del 
edifici. 
- Enllumenat públic: Tram afectat en la urbanització del solar afectat que 
s’haurà de compensar amb la nova urbanització. 
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02. EXPLICACIÓ DEL PROJECTE  
02.1.1 Valoració d’alternatives i solució adoptada 
Entre les alternatives que exclouen les diferents modificacions en el disseny de 
l'espai: número d'entrades i sortides tant per a vehicles com per a vianants, disseny 
interior (circulació i disposició de rampes), o bé la tipologia de l'estructura civil, hi han 
tres marcades solucions alternatives a la necessitat de la zona.   
La primera, i existent en l'actualitat, consisteix en l'adequació a nivell superficial de 
la zona per a ús d'aparcament, si bé aquesta opció seria la d'execució més barata i 
ràpida, suposa un desaprofitament tant de l'espai, com del seu terreny, ja que a la zona 
no només hi una mancança clara de places d'estacionament sinó també d'espais per a 
ús dels veïns i suposaria malbaratar un equipament existent, tot i que obsolet per a 
l’època i unes zones verdes per un nombre de places d’aparcament molt baix. 
La segona alternativa seria la construcció d'un edifici en alçada adequat al servei 
d'aparcament, els contres més obvis d'aquesta solució serien, no només la no utilització 
de l'espai per un altre possible ús i benefici, sinó que alhora es produiria un efecte 
paisatgístic negatiu en detriment de la zona. Impossibilitaria la creació de la zona lúdica 
i esportiva. 
La tercera alternativa és la construcció d’un aparcament soterrat, aquesta suposaria 
un cost econòmic superior les anteriors alternatives, però amb un bon rendiment de 
places per a vehicles, sense tenir un impacte visual notable i podent aprofitar la 
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superfície per altre usos (compensant d’aquesta manera l’enderroc necessari de 
l’equipament esportiu existent). 
I una quarta, seria la construcció d'un aparcament soterrat robotitzat. Aquesta seria 
una altra possible solució òptima per a la problemàtica plantejada de creació de places 
d'estacionament i aprofitament de la zona per a altres usos, però el cost de manteniment 
seria molt més elevat. 
En la taula següent es s’analitza i valora segons uns criteris objectius la idoneïtat de 










AMBIENTAL 3 3 6 6 
Temps afectació obres 2 1 0 0 
Contaminació acústica 0 1 2 2 
Contaminació pol·lució 0 1 2 2 
Impacte visual 1 0 2 2 
ECONÒMIC 2 2 1 0 
Execució 2 1 0 0 
Manteniment 0 1 1 0 
ALTRES 0 2 4 4 
Aprofitament de la 
superfície per altres usos 0 0 2 2 
Nº de places 0 2 2 2 
TOTAL 5 7 11 10 
Per tant el projecte es bases en la construcció d’un aparcament soterrat, no 
robotitzat. 
02.1.2 Explicació del projecte 
APARCAMENT 
Pel que fa a la solució adoptada s'ha projectat una estructura del tipus soterrat, amb 
dues plantes totalment sota rasant, una planta d’aparcament semi-soterrada i una planta 
superior també semisoterrada reservada a altres usos (equipament esportiu). En total 
es disposa d'un total de 215 places de cotxes i 33 de vehicles de dues rodes distribuïdes 
de la següent manera: 
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PLANTA NORMALS ADAPTADES DUES RODES 
-1 69 3 11 
-2 77 3 11 
-3 84 3 11 
TOTAL 230 9 33 
 
S'ha previst una entrada a nivell de la planta -1 des del carrer de l’arquitectura d’un 
sol sentit de circulació i una sortida amb rampa des de la planta -1 al carrer Domènech 
i Montaner també d’un sol sentit, ambdós de vehicles. 
Per a vianants s’ha previst tres accessos: 
- Accés 1: A nivell des del carrer de l’arquitectura i separat de l’accés de trànsit 
rodat. Accés només a la planta .1 de l’aparcament. 
- Accés.2: Aquest està format per escales i ascensor. Entrega a les tres plantes 
d’aparcament, a la plaça superior i a la coberta superior de l’espai reservat a 
vestidors a la cota del passatge sota la biblioteca. 
- Accés 3: Aquest està format per escales. Entrega a les tres plantes 
d’aparcament i a la plaça superior. 
L'estructura té forma triangular per aprofitar el màxim el solar, amb uns costats 
aproximadament de 100 x 65 x 65. La planta es manté constant en tots els nivells 
d’aparcament. Les dimensions i situació de l'aparcament s'han dissenyat per tal d'obtenir 
una optimització de l'espai, intentant a la vegada minimitzar els problemes constructius 
i posterior manteniment. 
La superfície construïda en cada planta és de 2.780 m2 














-1 2.664,70 852,96 22,00 306,51 54,42 1.428,81 
-2 2.664,70 956,90 22,00 333,27 54,42 1.298,11 
-3 2.664,70 1.028,38 22,00 402,19 54,42 1.157,71 
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La reserva d’espai per cada plaça, calculat sense zones de circulació de vehicles i 










83 14,89 13,50 
91 15,02 13,50 
98 15,38 13,50 
Les places per a vehicles de 4 rodes, en general són de 4,9 x 2,4 metres, en alguns 
llocs i per optimitzar l’espai són ubicat fins a 14 places de mesures inferiors, sempre per 
sota dels 4 x 2,2 metres mínims de la normativa. 
Les places adaptades són en total 9 (les exigibles són 1 per cada 100 places), i són 
de dimensions mínimes de 5 x 2,9 m. Totes situades al voltant de l’accés adaptat amb 
ascensor. 
Les naus de l’aparcament han de tenir una alçada mínima de 2,60 metres i una 
alçada lliure mínima de 2,20 metres en totes les zones de circulació. El gàlib de les 
portes dels accessos de vianants serà com a mínim de 2,0 metres. 
L’aparcament es realitzarà de manera que es permeti l’evacuació de qualsevol 
vehicle en un màxim de 3 maniobres. Els carrils de circulació tindran una amplada 
mínima de 3,00 metres en els trams rectes amb un únic sentit de circulació. Els carrils 
de maniobra tindran una amplada mínima de 5,25 m per a places col·locades a 
90ºrespecte els carrils. 
Les naus tindran una pendent segons l’eix longitudinal de menys del 1%. En 
qualsevol punt existirà una pendent mínima major al 0.5% per permetre l’evacuació de 
les aigües. La formació de pendents a coberta, assegurarà una pendent mínima del 1%. 
La pendent màxima a les rampes serà de 17%. Hauran d’existir acords entre plans 
inclinats i horitzontal, amb longituds de 4m com a mínim amb la meitat de la pendent 
principal de la rampa.  
Com a mínim un dels accessos a l’interior de l’aparcament haurà d’estar desproveït 
de barreres arquitectòniques i haurà de tenir ascensor. Es destinarà una plaça 
d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda per cada 33 places. Les places per 
a persones amb mobilitat reduïda tindran una amplada mínima de 2,9 m. Aquestes 
places es senyalitzaran pintant el símbol internacional d’accessibilitat. 
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Es construiran un mínim de dues escales de sortida a l’exterior. La distància a 
recórrer des de qualsevol punt fins una porta d’evacuació haurà de ser menor a 35 m. 
Les escales hauran de tenir una amplada mínima de 1,0m, tot i que s’han projectat d 
1,2m. 
Respecte la coberta, quan estigui sota una zona accessible a vehicles de qualsevol 
tipus (inclosos els d’emergència), l’estructura haurà de calcular-se d’acord amb la 
“Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carreteras”. Es deixarà una diferència mínima de 0,5m entre la rasant de la urbanització 
superficial. 
El paviment de les rampes interiors, passadissos de circulació i places d’aparcament 
serà de formigó. 
Les escales, replans i vestíbuls d’independència i distribució es pavimentaran amb 
terratzo, les parets es revestiran amb una capa d’arrebossat reglejat i enrajolat 
porcellànic esmaltat, els sostres dels mateixos i parts inferior de les escales es revestiran 
amb enguixat. 
Les parets en la seva majoria pantalles es deixaran fressades i vistes, els pilars es 
pintaran amb pintura plàstica de poliuretà de dos components, 100% sòlids, sense 
dissolvents. El sostre es revestirà amb una capa de guix de 1,5 cm mínim per protecció 
contra el foc, i es pintarà amb pintura plàstica. 
S’afegirà àrid de corindó sintètic amb granulometria d’1mm a raó de 150 g/m2 en 
rampes i zones de corba, i amb granulometria de 450 micres a raó de 150g/m2 en 
passadissos de circulació i places d’aparcament. La pintura per a fletxes i senyals 
horitzontals serà de poliuretà monocomponent. 
L’aparcament tindrà una xarxa interna d’evacuació d’aigua, que recollirà també la 
xarxa de pluvials de la plaça superior. Els conductes de la planta de superfície i de la 
planta -1, es connectaran directament al clavegueram existent per gravetat, els de la 
planta -2 i -3, desembocaran a un pou de bombes. El pou de bombes tindrà dues 
bombes amb funcionament alternatiu suficients per evacuar l’aigua fins la xarxa de 
clavegueram. 
La ventilació forçada haurà de complir amb el NBE-CPI 96 (Norma Bàsica de 
l’Edificació, Condicions de Protecció conta Incendis) i el CTE (Codi Tècnic de 
l’Edificació). Les renovacions no seran menors a 15m3/m2/h i s’haurà de poder  en tot 
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moment una concentració de CO en l’interior de l’aparcament de menys de 50ppm. El 
sistema de ventilació forçada estarà dotat d’instal·lacions d’impulsió i extracció d’aire en 
combinació amb les adequades instal·lacions de protecció contra incendis. Qualsevol 
punt de l’aparcament distarà menys de 25m d’una xarxa de ventilació. Les zones 
d’extracció estaran al costat oposat de les d’impulsió. La velocitat de l’aire a les reixes 
no superarà els 4m/s i en l’interior dels conductes no es superaran els 10m/s a excepció 
de la sortida de ventilador. 
Els nivells d’enllumenat s’ajustaran a les taules següents i a les disposicions de la 




1 Rampa d'accés / sortida (dia) 50 40  1 
2 Rampa d'accés / sortida (nit) 50 40 1 
3 Carrils de circulació 50 40 1 
4 Zones d'aparcament 50 40 1 
5 Caixa escala 100 40 1 
 
Tots els elements estructurals tindran una resistència al foc de RF120, segons CTE 
DB SI, per tractar-se d’un edifici d’ús exclusiu aparcament, però ubicat sota un ús 
diferenciat (zona esportiva i de lleure, pública). 
Les naus de l’aparcament hauran de dotar-se d’instal·lacions de polsadors d’alarma, 
instal·lacions de detecció automàtica d’incendis a base de detectors termovelocimètrics, 
boques d’incendi equipades i extintors d’incendi portàtils. Els sistemes de detecció 
automàtica d’incendis activaran les alarmes acústiques i òptiques en cas d’incendi. 
No serà necessari la instal·lació de sistemes d’extinció automàtics segons la 
ordenança municipal de l’ajuntament de Barcelona i CTE. 
Hauran de delimitar-se amb marques vials horitzontals cada una de les places 
d’aparcament i les zones de circulació de vianants. Es dibuixaran fletxes indicatives dels 
diferents sentits de circulació, tan a l’interior de l’aparcament com en els carrils d’accés 
i sortida. L’ordenació de la circulació a l’interior de l’aparcament es projectarà i realitzarà 
de manera que els recorreguts dels vehicles des de l’entrada fins les places i des de les 
places fins la sortida siguin el més curts possibles, i es redueixin al mínim els possibles 
trams de dobles sentit. 
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La senyalització vertical es situarà pròxima als pilars i es disposaran senyals de 
velocitat màxima de circulació permesa (20km/h), limitació de gàlib i prohibit el pas de 
vianants en les rampes d’accés a l’aparcament. 
URBANITZACIÓ 
En superfície s’ha projectat una plaça d’uns 2.505 m2 que comparteix ús esportiu i 
ús de lleure per a vianants i connecta les diferents altures dels vials propers. Estarà 
dotada d’una pista esportiva preparada per a diferents esports i complementat amb una 
zona tancada i coberta d’uns 95 m2 com a previsió per a ús com a vestidors, magatzems, 
entre altres de la zona esportiva. 
El paviment previst és de llosa flotant tipus Breinco Vulcano de 50 x 50 x 5,5 cm, 
muntat sobre suport regulable. Aquest paviment permet que la plaça sigui totalment 
horitzontal i el desguàs de les aigües pluvials es fa per les juntes de les peces i per les 
buneres situades a la impermeabilització de la coberta del aparcament. 
La pista esportiva està formada per una llosa de formigó acabat amb remolinat 
mecànic de 15 cm d’espessor, que descansa sobre un recrescut de formigó lleuger 
(cel·lular), aquest sobre la impermeabilització i sobre la formació de pendents. La pista 
esportiva tindrà el mateix nivell que el paviment flotant de la coberta, i un bombeig de la 
seva superfície per evacuar les aigües pluvials de 0,5% com a mínim. 
S’han previst una sèrie de baranes per protecció de la caiguda a diferent nivell. En 
la zona de rampes i escales del passatge sota la biblioteca, formades per passamà 
d’acer pintat de 1 cm de gruix i 5 cm d’ample, amb barrots verticals no separats més de 
10cm, passamà inferior i passamà superior.. L’altura d’aquestes serà com a mínim d’un 
metre. 
En la esta d’escales on només són d’ajuda s’ha previst col·locar passamans de tub 
d’acer pintat de 45mm de diàmetre. 
En el límit de protecció de la plaça amb el carrer de l’arquitectura i el passatge de 
Domènech i Montaner, s’ha previst la col·locació d’una barana de suports metàl·lics i 
formada per vidre trempat de 40 mm d’espessor, d’altura no inferior a 1,1 metres. 
En la coberta superior i en el tram de més cota del carrer de l’arquitectura, s’ha 
previst la construcció d’un mur de formigó, de 22 cm de gruix i altura mínima de 1,1 
metres sobre el paviment acabat, com a barana de protecció. 
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També s’han previst elements de mobiliari urbà com bancs, papereres i pilones de 
protecció al trànsit rodat. 
En els accessos del carrer de l’arquitectura i del passatge de la biblioteca, s’ha 
previst l’accés a la plaça mitjançant rampes de un 6% d’inclinació com a màxim i també 
amb escales dissenyades segons CTE. 
02.1.3 Descripció estructural de la solució adoptada  
Previ a l'execució dels fonaments caldrà dur a terme petites demolicions i moviments 
de l'esbrossada a fi d'aconseguir una plataforma de treball òptima i adequada. També 
el tall dels subministres del pavelló existent i del tram d’enllumenat de la zona. I 
L’enderroc del pavelló. 
Degut a la baixa capacitat portant del terreny s'ha optat en el disseny per murs 
pantalla perimetrals  executats in situ amb llots tixotròpics, de gruix 0.6 m i ancoratges 
passius durant l'execució de les obres. L'ample estàndard dels panells és de 2.5 m. 
Dins d'aquesta tipologia d'estructura, i degut a les condicions del terreny, s'ha 
diferenciat en el càlcul tres tipus de murs pantalla amb ancoratges provisionals. La 
classificació s’ha fet segons l’altura i el nombre de forjats on es recolzaran en servei. 
Tipus A: només en la zona d’aparcament, amb una altura mínima de 9,6 metres i 
tres forjats construïts el primer al cap del mur i els altre dos baixant cada 3 metre, part 
d’aquestes pantalles en realitat seran murs que sobresortiran de la cota de terreny i que 
s’hauran d’encofrar, la falta d’empentes en aquest tram ens deixa de la banda de la 
seguretat en el càlcul. 
Tipus B: zona d’aparcament i sota les cotes dels carrers perimetral. En aquest cas 
a més de les 3 plantes de soterrani la part superior del mur pot anar des de una altura 
de 0 metres i fins a 4,2 metres sense estar apuntalat per cap forjat posteriorment. A 
efectes de càlcul es té en compte la construcció d’una barana de formigó de protecció 
en el cap amb les sobrecàrregues verticals i horitzontals d’ús, que prescriu la norma.  
Tipus C: és el mateix cas que el tipus B, però en aquest cas, no es construeix cap 
barana de protecció però si que hi ha on quart forjat on es por recolzar la pantalla en 
fase de funcionament. 
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S’ha previst com a fonament del pilars i els murs interiors, una llosa de fonamentació 
de 60 cm de gruix de formigó armat, per aconseguir superar els esforços de tallant sobre 
aquesta del conjunt i no sobrepassar la tensió admissible del terreny de 1,46 kp/cm2. 
Els pilars interior seran de formigó armat amb secció circular i de 50 cm de diàmetre. 
Es diferència entre dos tipus de pilars segons l’altura dels mateixos: 
Del P1 al P4 que van de la llosa de fonamentació fins la llosa de la coberta superior, 
amb una altura total de 13,46 metres. 
Del P5 al P32 que van de la llosa de fonamentació fins la llosa de la coberta de la 
planta -1, amb una altura total de 9 metres. 
Les lloses de forjat (sostres planta -2 i -1), s’han previst amb funcionament 
bidireccional (reticulars), amb un intereix de 84 cm en les dues direccions, amb 
cassetons de EPS i un cantell total de 35 cm, reforçades amb àbacs per al punxonament 
en les zones de recolzament i bigues planes entre alineacions de pilars. El sostre de la 
planta -1 degut unes càrregues majors pel possible accés de serveis d’emergència i la 
col·locació de parterres amb arbres (mín. De 1,5 metres de terra), el tipus de forjat serà 
bidireccional (reticular), amb un intereix de 76 cm i cantell de 45 cm, també disposarà 
de àbacs pel reforç de tallant i punxonament, i una densitat major de biges (en cada pilar 
i en les dues direccions ortogonals dels eixos). 
Els nuclis d’escala s’han previst amb lloses massisses armades de 20 cm de gruix, 
recolzades en les lloses del aparcament o les pantalles segons el cas, i tot tancat amb 
paret de bloc de formigó massissat. 
La llosa de la coberta superior (sobre la previsió dels vestuaris), s’ha previst amb 
una llosa massissa de formigó de 35 cm de gruix. 
Pel que fa a les rampes d'accés, s’ha previst una llosa massissa armada, de 0,35 
cm de gruix, s'han dissenyat seguint la mateixa metodologia que les altres estructures 
de l'Obra, murs pantalla i forjats executats post excavació entre pantalles, a fi 
d'optimitzar els recursos plantejats. En general el materials per a l’estructura utilitzats 
són HA-25/B/20/IIa amb acer B-400- S. 
Els càlculs en detall es disposen en l'annex adjunt de càlcul d'aquest Projecte. Pel 
disseny de l’estructura s’han tingut en compte diferents elements a dimensionar. 
Pel càlcul de les pantalles s’ha utilitzar el programa CYPE, Murs Pantalla. 
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Pel càlcul de la resta s’ha utilitzat el programa CYPECAD. 
Els detalls de les fases de construcció, dels ancoratges utilitzats i dels murs pantalla 
es detallen al corresponent annex d’estructures així com als plànols corresponents. 
Per tal de seguir un control de les possibles deformacions pròpies dels elements 
constructius de la pròpia obra, com les possibles afectacions a les edificacions properes 
existents s’haurà de dur a terme un control d’auscultació de pantalles en tota la fase 
d’execució.  
L’auscultació permet comparar els valors obtinguts amb els previstos pels models, i 
d’aquesta manera corregir les hipòtesis de disseny i aplicar així mesures correctores. 
Sobre el forjat de la coberta es realitzarà la capa de pendents amb formigó cel·lular 
i posteriorment s'impermeabilitzarà mitjançant la tela asfàltica prevista en el projecte, 
incloent-hi protecció primària amb malla geotèxtil i posterior capa de morter de ciment 
pòrtland de 3 cm de gruix. A la part superior es disposarà una solera de protecció de 
formigó armat de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada d’acer tipus150x150x6 mm. 
El perímetre exterior de la llosa de coberta s'impermeabilitzarà fins 40 cm per sota 
de la junta existent entre la biga de coronació i el mur perimetral, amb protecció a base 
de làmina tipus delta i minvells en els elements ascendents. 
Les juntes de formigonat existents en la unió entre el mur pantalla i la biga de lligat 
corresponent, així com en la unió entre el forjat de coberta i la biga de lligat, tindran 
garantida la seva estanqueïtat enfront l’aigua mitjançant la col·locació d'un cordó continu 
hidroexpansiu adherit totalment al suport. 
02.1.4 Instal·lacions de l’aparcament  
02.1.4.1 Ventilació forçada  
La ventilació de l’aparcament té per finalitat la renovació de l’aire de l’aparcament, 
contaminat principalment pels fums d’escapament dels vehicles i, per altra banda 
l’extracció de fum en cas de produir-se un incendi. 
Es realitzaran extraccions i aportacions d’aire independents per planta, ambdues 
forçades i amb sistemes independents. A cada planta es disposarà d’enceses 
independents que permetin la posada en marxa dels ventiladors. Aquest interruptor 
estarà situat en lloc de control del personal de l’aparcament i degudament senyalitzat. 
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Els conductes d’aportació que passen d’un sector a un altre tindran comporta tallafocs 
que es tancarà en cas d’incendi. 
S’ha de tenir en compte també un sistema de detecció de monòxid de carboni que 
activi automàticament els aspiradors mecànics quan s’arribi a una concentració de 50 
pm ja que es tracta d’un aparcament parcialment rotacional en el que la ocupació serà 
permanent. 
Els conductes d’extracció passaran per espai de circulació o sobre places 
d’aparcament i es connectaran amb els 3 muntants d’extracció o d’aportació existents 
que es combinen amb mobiliari urbà a la plaça sobre l’aparcament, respectant les 
distàncies mínimes enfront espais habitables segons marca normativa. 
S’utilitzaran sempre conductes de planxa d’acer galvanitzat de 0,8 mm ó 1,2 mm de 
gruix en funció de la dimensió de la base. Seran totalment estancs i no propagadors de 
la flama. Aniran penjats al sostre i seran de secció rectangular, capaços de suportar 
400ºC durant 2 hores en el cas d’extracció. 
02.1.4.2 Fontaneria 
Les canonades aniran vistes en els recorreguts generals per cel ras, sempre que 
sigui possible, i encastades en les baixades. En aquest darrer cas aniran protegides 
amb tub corrugat de simple paret per diferenciar aigua freda i calenta. 
En els falsos sostres totes aniran aïllades tant les d’aigua freda, per evitar 
condensacions com les de calenta per evitar pèrdues de temperatura. 
La circulació de canonades es farà de tal manera que no resultin afectades per focus 
de calor. Sempre circularan per sota de distribucions elèctriques o de 
telecomunicacions, separant-se com a mínim 30 cm si circulen en paral·lel. Les 
circulacions principals es desenvolupen pel sostre de la planta soterrani 1, i en muntants 
per a alimentar els punts de neteja de les plantes soterrani 2 . 
Cada aparell sanitari que ho permeti (rentamans, piques, inodors, ...) en aquest cas 
pel serveis dels treballadors, anirà connectat amb maneguets flexibles i incorporarà 
sempre una vàlvula tipus escaire per a poder tallar-li el subministrament d’ aigua en cas 
de necessitat. Per tal d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible i en referència al 
decret d’ecoeficiència, totes les aixetes portaran airejador a la seva descàrrega i les 
destinades a d’usos públics seran temporitzades i termostàtica en cas d’aigua calenta. 
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02.1.4.3 Enllumenat  
En tots els passadissos i espais comuns hi haurà almenys una llumenera cada 50 
m² alimentades per circuits d’enllumenat permanent de vigilància. Aquestes línies 
permanents podran ser controlades manualment mitjançant un interruptor en el quadre 
i/o un programador horari. Les lluminàries escollides estan equipades amb llums de 
descàrrega o de fluorescència (compactes o normals), degut al seu baix consum i alt 
rendiment. 
Respecte la nau de l’aparcament, cada plaça tindrà una il·luminació general 
mitjançant llumeneres directes amb 1 làmpada fluorescent i sense reflector. El nivell 
d’il·luminació mitjà serà de 50lux a les zones de aparcament i circulació. 
A les zones de rampa es col·locaran llumeneres per a il·luminació directa amb dues 
làmpades fluorescents i sense reflector. Els mecanismes de control d’encesa estaran 
centralitzats a una zona de control. 
Hi haurà varies enceses: una per a cada rampa i dos mes per cada planta, a la zona 
de aparcament. 
Les línies d’alimentació de les lluminàries d’emergència s’alimentaran d’un 
magnetotèrmic independent i del diferencial que protegeixi les línies d’il·luminació amb 
més risc (locals on es reuneixi públic, etc.). Només s’admetran 12 lluminàries 
d’emergència per línia. 
02.1.4.4 Protecció contra incendis 
Els detectors de fums i calor s'instal·laran sempre directament sota el sostre o la 
coberta. Entre detectors i murs o bigues la distància mínima serà de 50 cm a excepció 
dels corredors, conductes i parts semblants de l'edifici de menys d'1 m d'ample. 
Els detectors han d'estar lliures de tot obstacle en una zona de 50 cm al seu voltant. 
Els extintors que s’utilitzaran seran dels tipus pols polivalent / diòxid de carboni es 
col·locaran extintors en tota les plantes de manera que el recorregut real en cada planta 
no superi des de tot origen d'evacuació fins a l'extintor més proper una distància de 15 
m. L’alçada de col·locació serà de 1.0 m. Els extintors es situaran a l’interior de armari. 
S’ubicaran en muntatge superficial combinats amb altres elements arquitectònics o del 
sistema de detecció i extinció d’incendis, com sirenes, BIE’s. 
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Tots els detalls de distribució de tots els elements es poden veure a la documentació 
gràfica adjunta. 
02.1.4.5 Càlcul instal·lació elèctrica 
Es tracta d’una nova instal·lació que correspon al grup G (Garatges amb ventilació 
forçada). 
La contractació de l’energia es farà: 
· Subministrament principal: baixa tensió 
· Subministrament complementari: baixa tensió 
El subministrament procedirà de la sortida en baixa tensió del centre de 
transformació de la companyia. 
La descripció una mica més detallada del sistema es troba a l’Annex corresponent.  
02.1.5 Acabats i impermeabilitzacions  
El parament superior del forjat de coberta s'impermeabilitzarà mitjançant membrana 
asfàltica de 7,7 kg/m2 de dues làmines de betum modificat LBM (SBS) -24-fv amb 
armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 90/40, 
incloent-hi protecció primària amb malla geotèxtil i posterior capa de morter de ciment 
pòrtland de 3 cm de gruix. A la part superior es disposarà una solera de protecció de 
formigó armat de 5 cm de gruix, amb malla electrosodada d’acer tipus150x150x6 mm. 
El perímetre exterior de la llosa de coberta s'impermeabilitzarà fins 40 cm per sota 
de la junta existent entre la biga de coronació i el mur perimetral, amb protecció a base 
de làmina tipus delta i minvells en els elements ascendents i es preveu l’execució d’un 
dren perimetral a la coberta amb un tub ranurat de 150 mm de diàmetre graves de 
granulometria discontínua de 40-60 mm de diàmetre i geotèxtil. 
Les juntes de formigonat existents en la unió entre el mur pantalla i la biga de lligat 
corresponent, així com en la unió entre el forjat de coberta i la biga de lligat, tindran 
garantida la seva estanqueïtat enfront l’aigua mitjançant la col·locació d'un cordó continu 
hidroexpansiu adherit totalment al suport. 
Les parets de formació dels vestíbuls previs, caixes d'escala, serveis, quadres 
elèctrics, etc., es faran amb bloc de formigó de 20 cm de gruix massissat. Algunes 
divisòries interiors i els calaixos de ventilació es faran amb envà de 10 cm de gruix. 
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Totes aquestes parets s'arrebossaran amb morter de ciment pòrtland, amb acabat 
remolinat. Les parets de la cabina de control i les escales s'enrajolaran en tota l'alçada 
amb rajola de gres porcellànic esmaltat de 20x20 cm, adherida amb morter adhesiu.  
Pel que fa als paviments, s'han previst algunes zones amb voreres de panot gris de 
20x20 cm i vorades de formigó. 
La cabina de control, quadres elèctrics i en els vestíbuls i els replans de les escales 
s'hi col·locarà un paviment de terratzo de 30x30 cm, de gra petit, rebaixat, polit i 
abrillantat, amb el corresponent sòcol. Els esglaons seran de terrazo de 3 cm de gruix, 
d'una única peça, amb aplicació d'una tira de carborúndum. 
En els forjats interiors així com en el paviment de l’últim soterrani es farà 
un paviment de formigó de 5 cm de gruix com a mínim armat amb fibres de 
polipropilè i acabat amb remolinat mecànic amb adició de quars en pols, acabat 
semi-llis. En aquesta capa es formaran les pendents mínimes de 0,5 % per a 
evacuació d’aigües. En tots els paviments de formigó s’executaran els talls amb 
serra de disc necessaris, amb una fondària no inferior a una tercera part del gruix 
del paviment, seguint les alineacions dels pilars, per evitar que es formin fissures 
de retracció en el formigó. Alhora tots els paviments aniran pintats amb una 
pintura de poliuretà, sense dissolvents, de dos components aplicada en una 
única capa, prèviament s'efectuarà una imprimació d'adherència. Igualment, i a 
fi d'evitar que els vehicles puguin lliscar, es disposarà pols de sílice 
(carborúndum) en tota la superfície dels paviments de l'aparcament. 
Es realitzarà la corresponent senyalització de l'aparcament mitjançant la 
formació d'una banda continua de poliuretà asfàltic de 10 cm d'amplada, per 
delimitar els passos tant de vehicles com de persones i les places. Sobre el 
paviment es pintaran les fletxes indicatives de la circulació i es numeraran les 
places d'aparcament. 
Tanmateix s'instal·laran senyals de tràfic i rètols indicatius per facilitar al 
màxim la circulació tant de vehicles com de vianants. 
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03. BASES DEL PROJECTE 
El projecte s'ha dut a terme complint amb les determinacions de la següent 
normativa:   
- Codi Tècnic de l'Edificació, CTE, segons RD 314/2006   
- Norma Sismorresistent NCS-02   
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG-3/74, així com les Ordres del 
Ministeri de Foment que actulitzen els seus capítols en el referent a Obra Civil   
- Instrucción EHE, Hormigón Estructural   
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió   
- Reglament de seguretat contra incendis, segons RD 2267/2004   
- Normatives UNE i NTE   
- Ordenança sobre supressió de barreres arquitect niques a la via pública, Març 
1979 i modificada, Desembre 1980. Ajuntament de Barcelona   
- Ordenança sobre aparcaments, Agost 1968. Ajuntament de Barcelona 
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04. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
En compliment de l’article 4 del Real Decret 1627/1997 del 24 d’octubre, i 
l’apartat 1 de l’article 107 de la Llei 20/2007 del 300 d’octubre de Contractes del 
Sector Públic, a l’Annex nº5 s’adjunta un Estudi de Seguretat i Salut per a les 
obres de l’aparcament i la urbanització superficial. 
El pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut ascendeix a seixanta-vuit 
mil set-cents seixanta-cinc euros amb noranta-un cèntims (68.765,91 €). 
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05. PLA DE CONTROL DE QUALITAT  
A l’Annex del Pla de control de qualitat es desenvolupa el Programa de 
Control de Qualitat de les obres. 
El pressupost del destinat al Control de Qualitat de les obres ascendeix a 
cinquanta-cinc mil quatre-cents noranta-quatre euros amb trenta-un cèntims 
(55.494,31 €), valor que es considera inclòs dins del preu de les partides, no 
suposarà un increment directe al PEM de projecte. 
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06. ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ DEL 
DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES  
Es preveuran diversos accessos a l’obra: 
Hi haurà un accés rodat de 4m d’amplada per l’entrada de materials i sortida dels 
camions de moviment de terres des del carrer de l’Arquitectura, serà necessari l’ús de 
senyalistes en aquest carrer en les maniobres d’entrada i sortida de l’obra. 
Un altre accés serà en la zona d’acopi de materials i instal·lacions provisionals 
d’obra del carrer de. Es mantindrà dins del possible el perímetre de seguretat del recinte 
del solar. 
L’accés de personal d’obra es farà pel carrer de Domènech i Montaner on hi haurà 
els vestidors i banys. L’accés a l’excavació s’haurà de realitzar el passatge de 
Domènech i Montaner, mitjançant escales provisionals muntades en bastides 
homologades. 
En cas d’accident es preveu la sortida per l’accés del carrer Domènech i Montaner. 
Es col·locarà una tanca perimetral a tot el sector, tal i com s’especifica en els plànols 
de Seguretat i salut. 
Són a càrrec del contractista, tant els treballs necessaris per facilitar l’accés, com 
l’abastament i el tancament temporal de l’obra, així com la posterior demolició de les 
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obres provisionals i la restauració dels accessos, voreres i altres elements que per causa 
de l’obra s’hagin deteriorat. 
També aniran exclusivament a càrrec del contractista les taxes i els permisos 
necessaris per a la construcció de l’edifici. 
En el desenvolupament de les obres s’han de tenir en compte els següents 
aspectes: 
Moviment de terres 
Cal realitzar un seguiment del moviment de terres per tal que s’extreguin el volum 
adequat de terres, aquest volum haurà d’estar degudament justificat i ajustat a les 
necessitats reals de l’obra. 
Ha d’existir una programació de les tasques referents als moviments de terres, el 
volum de terres extretes, la quantitat de terra utilitzada a l’obra, la possibilitat de 
reutilització en altres obres properes. 
El material procedent de l’excavació dels desmunts, a excepció de la terra vegetal, 
es podria utilitzar a la construcció de terraplens si es donés el cas, realitzant la pertinent 
selecció. El contractista s’haurà d’encarregar de definir el responsable de realitzar 
aquests controls i la programació, així com escollir els gestors i transportistes autoritzats. 
Consum d’aigua i energia 
Durant el temps que duri l’obra, el contractista ha d’obtenir l’aigua i l’electricitat de 
les corresponents connexions de servei provisionals d’obra, les quals aniran al seu 
exclusiu càrrec.  
S’avaluarà el consum d’aigua i d’energia per les diferents unitats d’obra per tal de 
minimitzar-ne el consum. 
Les unitats afectades són, principalment, les relacionades amb la compactació de 
terres, regs periòdics de l’entorn de l’obra i el curat del formigó (in-situ). 
Contaminació d’aigües superficials 
Per tal d’evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies, es garantirà 
el drenatge en tot el sector d’obres. 
Abocaments incontrolats 
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S’evitaran abocaments incontrolats de restes d’obra: neteja de formigoneres, olis, 
greixos, restes de manteniment de maquinària, additius, etc. 
Per tal de poder actuar enfront de possibles abocaments, s’haurà de tenir previst a 
l’obra un petit apilament de materials absorbents. 
Les empreses subcontractades hauran d’estar informades d’aquest tema mitjançant 
reunions amb el contractista o incloent aquests aspectes en els contractes particulars. 
Es revisarà que la maquinària que treballa a l’obra no té fuites d’oli; en cas contrari 
s’haurà d’obligar a parar fins a la seva reparació. Si durant les obres es detecta un 
vessament subsuperficial, es procedirà a sanejar el sòl afectat substituint-lo per material 
granular. 
En cas que els canvis d’oli els realitzi una empresa autoritzada es conservaran els 
vals conforme aquests canvis s’han realitzar en una zona condicionada i a tota la 
maquinària existent a l’obra. Es realitzaran les tasques més crítiques en una zona 
concreta degudament senyalitzada i impermeabilitzada. Aquests vessaments (olis, 
combustibles, líquids desencofrants, etc.) hauran de tenir un contenidor específic ubicat 
en el lloc corresponent. 
Per tal que no es produeixin abocaments de substàncies al sòl ni al clavegueram 
s’establirà un seguiment específic durant el desenvolupament de l’obra. 
S’ha d’evitar l’abocament o abandó d’objectes, de residus o altres deixalles fora dels 
llocs autoritzats 
Lavabos 
L' Estudi de Seguretat i Salut contempla les instal·lacions necessàries pel personal 
de l’obra (menjador, vestuaris, serveis). El contractista escollirà el sistema de tractament 
o les mesures oportunes per evitar la contaminació provocada per l’ús de les 
instal·lacions de lavabos i dutxes. La proposta del contractista haurà de ser aprovada 
per la Direcció d’execució. 
S’ha de garantir el correcte funcionament del sistema de sanejament i regular els 
abocaments líquids a la xarxa en funció de les seves característiques fisicoquímiques i 
la correcta execució de les connexions de servei a la xarxa de clavegueram. 
A les zones sense infraestructura d’evacuació d’aigües residuals, podran utilitzar-se 
solucions singulars com fosses sèptiques, de forma provisional, mentre no es construeixi 
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la xarxa de clavegueram, moment en el qual serà obligatori, per part de l’usuari, procedir 
a sol·licitar i realitzar la connexió. S’ha de definir la empresa autoritzada de la gestió 
d’aquests residus al llarg de l’obra. 
Pols 
Serà preceptiva la realització de regs periòdics en aquelles àrees on es produeixin 
moviments de terra i trànsit de maquinària. Es definiran amb claredat els punts 
d’abastament de l’aigua i els permisos necessaris. La freqüència dels regs dependrà de 
les condicions d’humitat. El control de la correcta planificació es basarà en inspeccions 
visuals. Durant dies de fort vent no es realitzaran activitats de moviment de terres. 
D’altra banda, es protegiran amb lones tots els materials que puguin generar pols a 
les zones d’aplec, contenidors de runes i a les caixes dels camions que els transportin. 
Si es fan fogueres cal prohibir explícitament que es cremin residus (cremar fustes 
tractades, plàstics, etc.) ja que poden emetre substàncies tòxiques. Queda prohibida 
l’emissió de fums que superi els límits establerts. 
Soroll i vibracions 
Es comprovarà que la maquinària utilitzada compleix la normativa vigent respecte 
els permisos i els controls necessaris. 
Els horaris d’obra s’inclouran dins l' interval entre les vuit del matí i les deu del vespre 
com a màxim (excepte que per urgència o necessitat s’hagi de treballar fora d’aquesta 
franja horària, demanant els permisos corresponents) 
En els contractes amb subcontractistes que aportin maquinària se’ls afegirà una 
clàusula per tal que disposi del certificat CE/ITV de la maquinària que treballi a l’obra. 
Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors 
màxims establerts en la Llei de protecció contra la contaminació acústica. Als efectes 
d’aquesta Llei, s’entén per soroll produït per les activitats el que prové de les màquines, 
les instal·lacions, les obres, etc. 
En tot cas, de forma voluntària i si la direcció d’execució ho requereix, es podrà 
realitzar una lectura dels nivells sonors per tal de comprovar que l’activitat de construir 
no genera un soroll superior al fixat en la normativa vigent. 
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Es tindrà cura que les zones d’emmagatzematge, les activitats auxiliars, etc. no 
creïn un impacte visual important ni afectin a la població, tant interna com externa al 
recinte. 
Canals de comunicació 
Es mantindran els canals de comunicació amb la població propera a l’obra. S’ha de 
parlar amb la població propera a l’obra per tal de reduir-ne la seva afectació. 
Prevenir l’accidentalitat per increment dels transports. 
La construcció de l’obra es portarà a terme tenint en compte, en tot moment, les 
indicacions establertes en l’ Estudi de Seguretat i Salut. El titular del permís o la persona 
que executi els treballs, obres o instal·lacions serà el responsable de prendre i mantenir 
les mesures de seguretat adients, en especial al què es refereix a la vigilància, 
delimitació, protecció, senyalització i il·luminació de l’obstacle. 
Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes senyals 
d’advertència de sortida i d’entrada de camions i de limitació de velocitat, als vials, a les 
distàncies reglamentàries. Se senyalitzaran els accessos de l’obra, prohibint-ne el pas 
a tota persona aliena a la mateixa, col·locant-ne en el seu cas els tancaments oportuns. 
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07. FASES D’OBRA  
Les fases d’obra es desenvolupen a l’Annex del “Pla d’Obra”. 
FASE 0: Implantació d’obra, replanteig, senyalització i serveis afectats. 
FASE 1: Enderrocs, trasplantaments i desmuntatges d’elements urbans: 
- Retirar mobiliari urbà 
- Trasplantaments d’arbres 
- Enderrocs del equipament antic 
- Esbrossada. 
FASE 2: Execució de les pantalles 
- Excavacció fins a cota de muret guia. 
- Construcció del muret guia. 
- Construcció de les pantalles per mòduls, demolició dels murets guia i 
escapçament de la pantalla 
- Construcció de la biga de coronació 
FASE 3: Moviment de terres del forjat coberta i execució del mateix.  
- Excavació de terres fins el forjat de coberta. 
- Execució de primera línia d’ancoratges. 
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- Excavació fins al segon forjat. 
- Execució de la segona línia d’ancoratges. 
- Excavació fins a la cota del tercer forjat. 
- Execució de la tercera línia d’ancoratges. 
- Excavació fins a la cota definitiva de la fonamentació. 
FASE 4: Construcció de l’estructura interior. 
Execució de la llosa de fonamentació. 
Execució de pilars soterrani .-3. 
Execució sostre planta -3. 
Execució dels pilars soterrani-2 
Execució sostre planta -2. 
Execució dels pilars i murs soterrani-1. 
Execució sostre planta -1 (coberta). 
Execució dels pilars i murs de la plaça. 
Sostre de la coberta superior. 
Execució de les lloses d’escala i rampes. 
Parets de les escales. 
FASE 5:  
Formació de pendents, impermeabilització i protecció de la coberta. 
Execució dels paviments interiors. 
FASE 6: Instal·lacions i acabats d’arquitectura 
- Pintura de sostres i parets 
- Il·luminació 
- Protecció contra incendis 
- Ventilació 
- Sistema de drenatge 
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- Sanejament lavabo 
- Ascensor 
- Paviments escales i tancaments 
- Pintura paviment i senyalització 
- Lavabos i accessos 
FASE 7: Treballs d’ urbanització 
- Paviments d’escales i rampes. 
- Instal·lacions de paviment flotant. 
- Execució de la pista esportiva. 
- Muntatge de l’equipament infantil. 
- Instal·lació de l’enllumenat. 
FASE 8: Acabats arquitectura urbanització superficial 
- Paviments rampes d’accés. 
- Elements de serralleria 
- Mobiliari urbà (bancs, papereres, etc) 
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08. TERMINI D’EXECUCIÓ  
S’ha estimat d’acord amb el Pla d’Obra recollit a l’Annex corresponent com a termini 
màxim d’execució de la totalitat de les obres descrites al present Projecte: 13,5 mesos 
a comptar des del dia següent a la firma de l’Acta de Replanteig. 
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09. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  
D’acord amb la Llei 30/2007, del 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, 
s’exigirà classificació a aquelles parts de l’obra en que es superi el 20% del PEM 
(Pressupost d’Execució Material). 
Al Projecte present queda establerta la classificació del contractista en les següents 
categories, grups i subgrups. 
GRUP SUBGRUP CATEGORIA
C: Edificacions 2: Estructures de fàbrica o formigó F 
A: Moviment de terres i perforacions. 1: Desmunts i buidats. D 
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10. REVISIÓ DE PREUS 
Pel termini previst per l’execució dels treballs, procedeix la revisió de preus. En base 
al Decret 3650/1970, del 19 de desembre, s’escull la formula de revisió de preus nº4 que 
es defineix com: Obres de fàbrica en general. 
 
Kt= 0,34(Ht/Ho)+ 0,18(Et/Eo)+0,18(Ct/Co)+ 0,13(St/So)+0.02(Mt/M0)+0.15 
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11. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA  
D’acord amb la Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, el 
present Projecte compren una unitat d’obra completa, essent susceptible de construcció 
o posterior entrega a l’ús general o al servei corresponent, d’acord amb l’article 74 de la 
citada Llei. 
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12. TERMINI DE GARANTIA  
El termini de garantia serà d’un (1) any a partir de la firma de l’Acta de Recepció 
  
DOCUMENT NÚM.01 –MEMÒRIA   
 
Projecte constructiu d’un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com 




13. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
Adjunta al corresponent annex de justificació de preus. 
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14. RESUM DEL PRESSUPOST 
Al Document nº4 Pressupost s’adjunten tots els documents que defineixen la totalitat 
de les unitats d’obra del “Projecte executiu d’un aparcament subterrani a Montbau i 
urbanització de la superfície (districte d’Horta-Guinardó, Barcelona)”: Amidaments, 
Quadre de preus nº1, Quadre de preus nº2, Pressupost i Resum del Pressupost. 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) ascendeix a una quantitat de quatre ,ilions 
vint-i-sis mil tres-cents quaranta-nou euros amb setanta-nou cèntims (4.026.349,79€). 
Afegint al PEM del projecte els percentatges corresponents a les Despeses 
Generals (13%), Benefici Industrial (6%) i l’IVA (21%), s’obté el Pressupost d’Execució 
per Contracte, que ascendeix a una quantitat de cinc milions set-cents noranta-set mil 
cinc-cents quaranta-un euros amb sis cèntims (5.797.541,06 €). 
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15. DOCUMENTS QUE COMPOSEN EL PROJECTE  
El present projecte es composa del següents documents: 
Document nº1. Memòria i annexos. 
Memòria 
Annexos de la memòria 
ANNEX 1. Geotècnic 
ANNEX 2. Fotogràfic 
ANNEX 3. Topogràfic 
ANNEX 4. Serveis Existents 
ANNEX 5. Estudi de Seguretat i Salut 
ANNEX 6. Impacte ambiental 
ANNEX 7. Càlcul d’Estructures 
ANNEX 8. Control de Qualitat 
ANNEX 9. Instal·lacions 
ANNEX 10. Maquinària Aparcament 
ANNEX 11. Pla d’obra 
ANNEX 12. Justificació de Preus 
ANNEX 13. Gestió de Residus 
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ANNEX 14.- Pressupost de coneixement de l’administració  
 
Document nº2. Plànols 
Document nº3. Plec de condicions 
Document nº4. Pressupost 
Amidaments 
Quadre de preus nº1 
Quadre de preus nº2 
Pressupost 
Resum de pressupost 
Pressupost d’execució per contracte 
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16. CONCLUSIONS  
Es considera que la definició de l'aparcament així com la urbanització superior 
continguda en els presents Documents és suficient per a definir les obres projectades.   
 
Per tant es poden sotmetre a les Autoritats per a la seva aprovació 
 
Barcelona, Setembre de 2016 
 
 
Xavier Bertran i Queralt 
Enginyer de camins, canals i ports 
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ANNEX 01. ESTUDI GEOTÈCNIC 
A continuació s’adjunta l’estudi geotècnic que es va realitzar per al projecte 
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El document que es presenta constitueix l'informe geotècnic que, per encàrrec de 
-	 
74 .   (- )8 s’ha realitzat per a la 
definició del “!9%)%"7 !( ): (( "%( --(%)  (-%
!;%<- :"%0- =>, situada al C/Àngel Marquès 2-6 del barri de Montbau, 
a Barcelona. 
La parcel·la d’estudi es troba delimitada per vials al Sud, Oest i Nord, mentre que a 
l’Est limita amb un parc públic i equipament de barri.
Actualment la parcel·la es troba parcialment edificada en tres mòduls parcialment 
connectats, paral·lels entre ells i perpendiculars al carrer. Consten de planta baixa i
presenten una superfície edificada de 713 m2 en solar de 1490,75 m2.

Il lustració 1. Estat actual del solar (en gris zona edificada)
El mòdul central correspon a dos cossos construïts en èpoques diferents. 
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
Il lustració 2. Projecte d'ampliació (zones a ampliar amb trama de ratlles)
L’accés amb maquinària de sondeig no ha estat possible a l’interior de les 
instal·lacions, motiu pel qual les investigacions han estat realitzades a l’exterior del 
solar, evitant els serveis soterrats existents. 
La construcció es classifica inicialment, segons el  	
   
(CTE), com a tipus), i el terreny com a tipus , per la presència de rebliments de 
certa entitat. Tot i així pel tipus d’edificació projectada, de poca demanda de càrrega, i
per la presència de substrat competent en la majoria de punts, es considera suficient 
la profunditat d’investigació assolida (13.6 m).  
L'informe es realitza en conformitat a les especificacions i requeriments de qualitat 
sol·licitats pel client. El programa dels treballs executats per  	,

+ ?%)@(A ha estat el conformat pel client i la Direcció Tècnica Facultativa del 
Projecte. 
Els objectius proposats de l'estudi geotècnic són: 

B ". 
   	+C interessades en el projecte 
constructiu. Definició d'unitats geotècniques d’assentament. Obtenció de 
perfils. 
B 
4   	 de les unitats 
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Els treballs d'investigació geotècnica de superfície i subsòl presentats en aquest 
document s'han realitzat seguint  les pautes de bona pràctica en ordre a la sistemàtica 
i ús de les indicacions metodològiques documentades a les Normes Tecnològiques 
Espanyoles d'Estudis geotècnic per a cimentacions NTE-CEG i  atenent a les 
recomanacions del CTE, així com atenent les demandes tècniques proposades per la 
Direcció Facultativa de Projecte i Obra, i assolint els nivells de requeriment 
especificats en el manual de qualitat  de TECSÒL per a estudis geotècnics. 
Inicialment, i en la fase de planejament de l'estudi, s'ha recopilat la informació 
d'antecedents referida a:  
 Informació Prèvia
 Caracterització edafològica inicial
 Del terreny a reconèixer
 De l’edificació projectada
 General de la zona
 Bibliogràfica de la zona i referències dels veïns. 
A partir d’aquesta informació d'antecedents s'ha procedit a executar la campanya de 









3 Sondeigs a rotació i extracció de testimoni 
continu
Fins 13.6 m de profunditat 
màxima investigada.






 Anàlisi granulomètrica per tamisat – UNE 103101
 Determinació de la humitat d’un sòl – UNE 103300
 Determinació de la densitat d’un sòl – UNE 103301
 Determinació dels límits d’Atterberg – UNE 103103, UNE 103104
 Determinació de densitat relativa partícules d’un sòl – UNE 103302
 Tall directe – UNE 103401
 Determinació qualitativa de sulfats – UNE 103202
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S’han executat les següents fases del programa de treballs per a la realització de 
l'estudi:
B!
.F	,G Estudi de propostes, definició i validació 






B 	6 	+ 
 .G Treballs de prospecció, presa de dades i 
realització d'assaigs "in situ": 11/06/13 a 17/06/13. 

B	.
G Recepció resultats de camp i laboratori (05/07/12), estudi, 
anàlisi, interpretació i redacció de l'informe geotècnic. 
B%
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Els treballs d'investigació mecànica del subsòl, realitzats per exploració amb sondeig a 
rotació amb extracció de testimoni continu, ha permès de determinar la naturalesa, 
disposició, potència, duresa i textura dels diferents nivells litoestratigràfics del subsòl. 
La distribució i situació del punts d'exploració estudiats poden observar-se en el 
corresponent plànol que es presenta a l'annex d'aquest informe (Annex 
). Igualment, s'adjunta la corresponent columna de sondeig, on es detallen les 
profunditats, descripció litoestratigràfica, assaigs realitzats i resultats de resistència a 
la penetració dinàmica estàndard (Annex).
Les perforacions s'han realitzat amb un equip de sondeig Tecoinsa TP-30 muntat 
sobre vehicle tot terreny, que ha permès de perforar a rotació fins a una profunditat 
màxima investigada de 13.60 metres. 
El mètode de perforació utilitzat ha estat la rotació amb extracció de testimoni continu 






Els treballs d’investigació de la resistència mecànica del subsòl s’ha complimentat 
amb l’execució d’un assaig de penetració dinàmica tipus DPSH, segons normativa 
UNE 103.801.94. El sondeig és realitzat amb un equip penetromètric dinàmic 
automàtic Rolatec ML-60A muntat sobre erugues. 
L’assaig de penetració dinàmica tipus DPSH consisteix en fer penetrar una puntassa 
estàndard, normalitzada, mitjançant el colpeig proporcionat per una maça de 63.5 Kg 
de pes que cau lliurement des de una alçada de 75 cm. El resultat s’obté de contar el 
nombre de cops necessaris per enfonsar 20 cm de varillatge en el terreny, amb la 
corresponent puntassa al capdavant, fins assolir la profunditat d’investigació desitjada 
o bé fins obtenir el retop. 
Cada seqüència de cops necessaris per aprofundir 20 cm en el subsòl s’identifica per 
la lletra Nb. Dahlberg (1974), proposa dues formules de correlació amb el valor N de 
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Segons el mateix autor, l’equivalència entre ambdós números proposada per Dahlberg 
és bona en la zona de N entre 8 i 12. Per a valors majors, Nb resulta ser una mica 
major que N. Segons Escario (1974), el valor N pot arribar a ser tant sòls el 70% del 
valor Nb.
Quan el sòl presenta excés de fins, és vàlid el valor de N’, que s’obté a partir de la 
fórmula de Terzaghi N’ = 15 + (N-15)/2. Altres autors són partidaris d’utilitzar el valor 
N1 que s’obté a partir de la fórmula de Gibbs i Holtz (1.975). Tanmateix, també s’aplica 
la correcció per sota del nivell freàtic. 























Per avaluar el comportament geomecànic dels materials a la resistència dinàmica a la 
penetració estàndard es realitzen en camp assaigs normatius tipus SPT (“Standard 
Penetration Test”).
L'assaig SPT pertany al grup d’assaigs de penetració que es coneixen amb el nom 
d’assaigs d’informació discontínua. L'assaig consisteix en fer penetrar un con 
estàndard, normalitzat, mitjançant el colpeix proporcionat per una massa de 63.5 Kg 
de pes que cau lliurement des de una alçada de 76,2 cm. 
Prèviament es marquen en el varillatge quatre senyals, de forma que s’individualitzen 
3 espais de 15 cm cadascun. El resultat s’obté de contar el nombre de cops 
necessaris per enfonsar 15 cm de varillatge en el sòl. 
La primera sèrie de cops es menysprea per considerar-se que el fons de la perforació 
resta alterat a conseqüència de la rotació de la base de l'estri de perforació. Llavors, 
es conten, tot seguit, les dues seqüències o sèries de cops consecutives; la suma de 
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necessaris per enfonsar 15 cm de varillatge en el sòl. 
La primera sèrie de cops es menysprea per considerar-se que el fons de la perforació 
resta alterat a conseqüència de la rotació de la base de l'estri de perforació. Llavors, 
es conten, tot seguit, les dues seqüències o sèries de cops consecutives; la suma de 
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En sòls que es necessita més de 50 cops per una penetració de 15 cm es registra la 
longitud d'empotrament del  mostrejador  i s'indica  RETOP o REBUIG a la penetració 
(R en les columnes). 
En el present estudi s'han realitzat catorze (14) assaigs SPT, que es troben 
representats a les columnes de sondeig corresponents de l’annex. A continuació es 
dona una relació detallada amb els resultats: 
0M! 	
 )	?A ?	.A =
1 S-1 1.00-1.60 15 R
2 S-1 3.00-3.60 14 A
3 S-1 5.00-5.60 52 B
1 S-2 1.80-2.40 22 A
2 S-2 4.20-4.80 24 A
3 S-2 6.60-7.20 29 A
4 S-2 9.00-9.60 25 A
5 S-2 10.80-11.05 Rebuig B
1 S-3 2.40-3.00 24 A
2 S-3 4.20-4.80 38 A
3 S-3 6.60-7.20 28 A
4 S-3 9.00-9.05 Rebuig A
5 S-3 11.40-12.00 12 A





Les tasques de camp han estat complementades amb l'execució d’assaigs per a 
l’obtenció de mostra inalterada, representativa dels materials prospectats. 
La identificació adequada dels estrats del subsòl requereix la recuperació de mostres 
que continguin inalterades les propietats del material, segons es troben "in situ". Per a 
l'extracció s' utilitza un tub llevamostres normalitzat que es baixa amb varillatge de 
sondeig. Tot seguit, el llevamostres és forçat a incar-se en el terreny per a, 
posteriorment, retirar-lo amb la mostra a l'interior del tub. La penetració total del 
























































TECSÒL. Assessoria tècnica del sòl, S.L. · NIF B-61847091 · C/ Fontanella, 20. 4art. E.·08010 Barcelona · Telf. 93 412 39 69-C/ Via Lacetània, 25. 25300 Tàrrega Lleida · Telf 973 50 02 76
Estudi geotècnic G11413 - Biblioteca Albert Pérez Baró - Declaració Responsable amb codi L0600025 del 30/06/2010
En el següent quadre-resum es documenten les dades dels dotze (12) assaigs 
realitzats d’extracció de mostra inalterada, els quals es troben representats a les 






1 S-1 1.80-2.40 8-10-10-10
2 S-1 4.20-4.80 25-35-35-R
1 S-2 1.20-1.80 22-25-24-24
2 S-2 3.00-3.60 49-50-39-40
3 S-2 5.40-6.00 26-36-22-17
4 S-2 7.80-8.40 9-13-42-22
5 S-2 10.20-10.25 Rebuig Buida
1 S-3 1.80-2.40 7-10-17-23
2 S-3 3.60-4.20 9-13-25-38
3 S-3 5.40-6.00 11-16-24-45
4 S-3 7.80-8.40 13-13-16-19








Les determinacions analítiques de laboratori s'han realitzat en el laboratori de 
mecànica de sòls propi de Tecsol i en Geotècnia i Control de Qualitat S.A. (GCQ), 
acreditats en l’àmbit d’assaigs de laboratori de geotècnia amb números d’identificació
L0600025 i 06187GTL06(B+C) respectivament. El procediment d'execució de 
laboratori ha estat el regulat per les Normes que s'indiquen en els quaderns adjunts de 
resultats d'assaigs. 
Les actes de laboratori corresponents s’adjunten a l’annex   
del present informe. 
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$)*	+*	,
  
La zona objecte d’estudi queda emmarcada en el límit de la part central de la 
serralada litoral catalana, a la zona de la serra de Collserola, amb el quaternari antic 
de la plana de Barcelona. 
Els materials paleozoics són representats per quasi tots els períodes d’aquesta era, 
des del Cambroordovicià fins al Carbonífer. 
El massís rocós que caracteritza al conjunt d’aquesta zona és de granits, pissarres, 
fil·lites i esquists.  
A la zona d’estudi predomina el substrat de granodiorites i granits alcalins d’edat 
Carbonífer-Permià que, superficialment es troba alterat a sauló. Presenta alt grau de 
fracturació, que sòl estar reomplerta de materials fins. Al mapa geològic de la 
il·lustració 3 correspon a la unitat Ggd. 
Els sediments pleistocens  quaternaris reposen discordantment sobre el substrat. Al 
mapa geològic de la il·lustració 3 correspon a la unitat Qg, que està formada per
dipòsits de peu de mont o col·luvió (enderrocs de pendent), tractant-se de fragments 
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A continuació es mostren dues fotografies aèries de dos vols realitzats als anys 1945-
46 (il·lustració 4) i 1956-57 (il·lustració 5) propietats de l’ICC, que poden donar una 
idea de la geomorfologia del terreny prèviament a les actuacions antròpiques. En 
vermell es mostra l’àmbit aproximat de la parcel·la d’estudi a partir de la comparació 
de la cartografia actual amb les fotografies georreferenciades.

Il lustració 4. Ortofoto 1945-46 (font: ICC) amb situació del solar 
A la il·lustració 4 la parcel·la es troba sobre un vessant regular excepte al tram sud, on 
s’observa quelcom similar a un barranc per on discorre una riera que actualment 
correspon al C/Arquitectura. 

Il lustració 5. Ortofoto 1956-57 (font: ICC) amb situació del solar 
A la il·lustració 5 i déu anys després, s’observa una taca de diferent tonalitat a la resta 
(delimitada amb traç verd) que podria correspondre a algun tipus d’activitat 
relacionada possiblement amb la construcció del complex hospitalari de la Vall 
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En detall, les característiques litològiques i la disposició estructural dels materials 
investigats és la que es descriu a continuació: 
=0 G%-(%0 0@!)
".
Unitat formada per terres de la zona: sorres amb graves 
pissarroses, indicis de fins i alguna resta de runa aïllada a la zona 
del sondeig S-1. A la zona dels sondeigs S-2 i S.3 es tracta d’un 
petit gruix d’asfalt i graves d’explanada.
)	 En superfície.
!	,
Variable, detectat al sondeig S-1 d’aproximadament 2.4m, tot i 
que no es descarta que en algun punt pugui ser superior pel
pendent natural del terreny, l’activitat prèvia i la presència de 
terrasses. En el cas dels altres sondeigs és de 0.3-0.4m.
".B 1.9 g/cm3 en el cas de terres.
)	OB 0.0-0.1 kp/cm2
  2
B 25 º per terres
)4 Rebliments antròpics heterogenis.
=0  GN= %0 
".
Unitat heterogènia formada per sorres, graves pissarroses i 
còdols amb contingut variable en argiles i llims. Presenta 
puntualment nòduls carbonatats que poden arribar a formar 
crostes. De tonalitat marronosa a rogenca principalment.
)	 Per sota de rebliment antròpic, a partir de 0.3 o 2.4 m en funció 
del punt d’exploració.
!	, Detectat entre 0.30 i 2.40 m, tot i que no es descarta que en 
algun punt pugui ser superior.
%6.1 Baixa, amb pressió d’inflament inferior a 0.3 kp/cm2
014 No present








Variable donada la heterogeneïtat de la unitat.
Valor de referència: Cu = 0.60 kp/cm2
  2
B
Variable donada la heterogeneïtat de la unitat.
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G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".
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.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=0 -G =(:?* 0 (% A
".
Unitat formada per roca granítica alterada que dona lloc al sauló. 
De tonalitat marró a blanquinosa o vermellosa per decoloració de 
la unitat superior.
)	 Subjacent a les unitats anteriors, a partir 3.9 en S-1, 9.9 m en S-2
i no assolit a S-3.
*6 D’ordre decamètric-hectomètric.
 1B Exempt de sulfats agressius
%6.1B No plàstic




















!		B  = 0.25
)4
=) ROCA TOVA
1	 Compacitat mitja a molt densa en profunditat.
Considerada apta com a ferm de fonamentació.
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
.	
A partir dels treballs realitzats, resultats obtinguts, avantprojecte constructiu i sempre 
deixant que la Direcció Tècnica del Projecte constructiu ho consideri oportú, 
considerem com a nivell geotècnicament favorable com a suport de les estructures de 
fonamentació: 
=0  !="%20 %0 ):
 GN= %0  Superficial: Sabates
Semiprofunda : Pous de fonamentació
Pel tipus de construcció a realitzar, de poca demanda de càrregues, es considera la 
opció més adient la fonamentació directa mitjançant sabates o pous de fonamentació 
en cas de trobar rebliments de certa entitat, especialment a la banda Est de la 
parcel·la.  
Segons la Direcció Facultativa s’han realitzat cales per identificació de la fonamentació 
de la construcció existent més recent. S’ha conclòs que la fonamentació més pròxima 
al carrer Àngel Marqués correspon a sabates superficials. Els elements més allunyats 
en canvi, corresponen a fonamentació profunda. Aquest fet es podria explicar per la 
presència de rebliments de certa entitat en aquesta zona que van obligar a realitzar 
una fonamentació més profunda. 
Gent gran del barri ha comentat que antigament existia un institut on es troba l’edifici 
veí d’equipament de barri. Es van produir patologies i inestabilitats que van esquerdar
la construcció i va ser enderrocada, presumptament per l’aigua subterrània. La 
edificació posterior va ser realitzada amb pilotatge o micropilotatge. Aquests aspectes 
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".
Unitat formada per roca granítica alterada que dona lloc al sauló. 
De tonalitat marró a blanquinosa o vermellosa per decoloració de 
la unitat superior.
)	 Subjacent a les unitats anteriors, a partir 3.9 en S-1, 9.9 m en S-2
i no assolit a S-3.
*6 D’ordre decamètric-hectomètric.
 1B Exempt de sulfats agressius
%6.1B No plàstic
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)4
=)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
.	
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=0  !="%20 %0 ):
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una fonamentació més profunda. 
Gent gran del barri ha comentat que antigament existia un institut on es troba l’edifici 
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Durant la realització dels treballs de perforació s'ha posat especial atenció per a 
determinar el nivell freàtic de la zona d'estudi, donada la possibilitat d'un potencial 
posicionament de l'aigua en la zona d'influència de les pressions efectives transmeses 
per la cimentació en el sòl. 
No s’ha detectat la presència d’aigua durant la realització dels sondeigs a dates 
compreses entre 11 i 17/07/13. 
Tot i així existeix una mina soterrada al carrer de l’Arquitectura, segons la 
documentació rebuda per part de l’ajuntament, que indica captació d’aigua provinent 
del drenatge de la serra. 
Es va procedir a l’ instal·lació de tub piezomètric i tapa 	
	 amb 
cargol Allen nº 6 en el sondeig S-2. Posteriorment a data 02/07/13 s’ha procedit a 
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La pressió admissible del terreny en fonamentacions es considera tradicionalment 




.. o punxonament del 
terreny, que depèn de la resistència d'aquest a la ruptura per esforç tallant.  
  4	  
4	 	  excessiu del terreny, que pot 
perjudicar l'estructura i que depèn, a més a més de la compressibilitat del terreny, de 
la profunditat de la zona interessada per la càrrega, en funció de  la pròpia àrea 
carregada i de la tolerància de l'estructura als assentaments diferencials.
La capacitat portant màxima admissible d'un sòl és, doncs, determinada .	

1		 segons els criteris anteriors. 
A continuació es presenten les bases de càlcul a aplicar al tipus de material implicat 
en la parcel·la d’estudi com a base de fonamentació, que en aquest cas és la unitat 












La pressió d’enfonsament d’una cimentació directa en un sòl ve definida per l’equació  
de referència (Brinch Hansen, 1970) proposada pel 	

(CTE, Documento Básico SE-C, Seguridad estructural-Cimientos; Ministerio de la 
Vivienda, 2006). 
Aquesta equació correspon a una modificació de la fórmula generalitzada proposada 
per Brinch Hansen (1970), que al mateix temps es tracta d’una modificació de la 
formulació proposada originalment per Terzaghi (1925, 1943 i 1955). 
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essent, 
qh pressió vertical d’enfonsament
q0 pressió vertical característica al voltant del fonament al nivell de la seva 
base
c  valor característic de la cohesió del terreny 
B  ample del fonament 
  densitat del terreny per sota de la base del fonament 
Nc,Nq,N Factors de capacitat de càrrega que depenen exclusivament de l’angle 
de fregament intern característic del terreny 
dc,dq,d Factors d’influència que depenen de la profunditat del pla inferior a la 
sabata
sc,sq,s Factors d’influència que depenen de la forma en planta de la sabata 
ic,iq,i Factors d’influència que depenen de la inclinació de la càrrega
tc,tq,t Factors d’influència per considerar la proximitat del fonament a un talús
Els tres termes de l’equació anterior mostren tres contribucions diferenciades a la 
resistència: el primer terme és degut a la cohesió del terreny sota la fonamentació, el 
segon a l’efecte de la sobrecàrrega de terres sobre el pla de recolzament, i el tercer a 
la densitat del sòl per sota del fonament. La equació es pot expressar en tensions 
totals o efectives, brutes o netes. 












En el cas de càrrega sense drenatge ( =0) els factors a aplicar seran: 
0C = 1  0= 5.14  0= 0
Els factors d’influència de la profunditat de la sabata i la resistència al tall del terreny 
sobre  la base de la fonamentació s’obtindran mitjançant l’expressió:
a) 
 = 1 + 0.34 · arctg(D/B) 
b) 
q = 1 + 2· (Nq / Nc)·(1-sen φ)2·arctan (D/B) ;  per  φ=0: 
q = 1 
El valor de D a introduir a l’equació no serà superior a 2B. El valor Nq / Nc es pot considerar igual 
que tg , amb valor aproximat de 0.2. 
c) 
= 1 
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Els factors d’influència de la forma de la cimentació s’obtindran mitjançant les 
expressions: 
a) sc = 1.20 per sabata circular ; sc = 1 + 0.2·(B/L) per sabata rectangular 
b) sq = 1.20 per sabata circular ;     sq =1+1.5·tg φ ·(B/L) per sabata rectangular 
c) s= 0.6 per sabata circular ; s=1+0.3·(B/L) per sabata rectangular 
on  L:  Longitud de la sabata 
Els factors d’influència de la resultant de les accions sobre la cimentació8 amb 
existència de components horitzontals, s’obtindran mitjançant les expressions:
essent,  

, B, L són angles de desviació de la resultant de les accions respecte la vertical. 
Quan la component horitzontal de la resultant sigui inferior del 10% de la vertical, es 
podrà prendre: 
ic = iq = i = 1 
Els factors d’influència de la proximitat d’un talús a la fonamentació, quan el terreny 
situat al costat de la fonamentació no sigui horitzontal i presenti una inclinació 
descendent d’angle  respecte l’horitzontal, s’obtindran mitjançant les expressions:
a) tc = e -2tg 
b) tq = 1 – sen 2
c) t = 1 – sen 2
on  és l’angle d’inclinació expressat en radians.
Quan l’angle d’inclinació del terreny sigui menor o igual a 5, es podrà prendre: 
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Els factors d’influència de la forma de la cimentació s’obtindran mitjançant les 
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Es tracta del cas teòric més simple, aplicable a sòls poc permeables (sòls cohesius 
principalment) saturats, en les condicions més desfavorables que es produeix 
immediatament després d’aplicar la càrrega i abans que l’increment de pressió 
intersticial s’hagi pogut dissipar.
En aquest cas particular el càlcul s’efectua en tensions totals adoptant 	
	 és la resistència al tall sense drenatge del terreny. Els factors de capacitat de 
càrrega seran:  
0C = 10= 5.140= 0 .
L’expressió general de la tensió d’enfonsament per tant serà: 








En el cas de sòls amb permeabilitat elevada (granulars) i que permeten una dissipació 
gairebé simultània de la pressió intersticial generada per l’aplicació d’una càrrega el 
càlcul de la tensió d’enfonsament es realitza en tensions efectives (’).
L’expressió bàsica de la tensió d’enfonsament efectiva bruta per a una càrrega en 
faixa (sabata contínua indefinida), resulta: 
qh = (c’·Nc·dc·sc·ic·tc) + (q’0·Nq·dq·sq·iq·tq) + (½·B·’’·N·d·sit	
on els paràmetres de resistència al tall (c’, ’) venen expressat en tensions efectives.
Finalment, per obtenir la  
 ? C
 A caldrà aplicar un coeficient de 




on F = coeficient de seguretat que en aquests casos: 2H$, tal i com proposa el CTE. 
2	.	4
G
Pel càlcul de càrregues admissibles per a .	., es fan servir les bases de 
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La càrrega admissible que una fonamentació profunda pot transmetre al terreny 
resulta ser: 








Segons dades obtingudes de. 
Segons el document Bàsic del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) el càlcul d’una 
fonamentació profunda a partir d’assaigs SPT “in situ” es pot realitzar a partir de les 
següents fórmules. 
Resistència per Punta
En 	, a partir de l’assaig SPT es determina segons l’expressió:
%"&,,-	./"0
On:
,&12" ""  
,&1" " 

En 		O es determina segons l’expressió:
%"&,
On:




En cas de terrenys heterogenis la càrrega d’enfonsament per punta estarà 
determinada per un terreny amb característiques mitges de la zona compresa entre 
tres diàmetres per sota de la punta (zona activa inferior) i sis diàmetres sobre la punta 
(zona passiva superior). 
Resistència per Fuste
En sols granulars la resistència per fuste es podrà considerar, tenint en compte que a 
efectes de càlcul no s’utilitzaran valor de NSPT superiors a 50: 
7&8,-	.9"0

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Finalment, per obtenir la  
 ? C
 A caldrà aplicar un coeficient de 




on F = coeficient de seguretat que en aquests casos: 2H$, tal i com proposa el CTE. 
2	.	4
G
Pel càlcul de càrregues admissibles per a .	., es fan servir les bases de 
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La càrrega admissible que una fonamentació profunda pot transmetre al terreny 
resulta ser: 








Segons dades obtingudes de. 
Segons el document Bàsic del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) el càlcul d’una 
fonamentació profunda a partir d’assaigs SPT “in situ” es pot realitzar a partir de les 
següents fórmules. 
Resistència per Punta
En 	, a partir de l’assaig SPT es determina segons l’expressió:
%"&,,-	./"0
On:
,&12" ""  
,&1" " 

En 		O es determina segons l’expressió:
%"&,
On:




En cas de terrenys heterogenis la càrrega d’enfonsament per punta estarà 
determinada per un terreny amb característiques mitges de la zona compresa entre 
tres diàmetres per sota de la punta (zona activa inferior) i sis diàmetres sobre la punta 
(zona passiva superior). 
Resistència per Fuste
En sols granulars la resistència per fuste es podrà considerar, tenint en compte que a 
efectes de càlcul no s’utilitzaran valor de NSPT superiors a 50: 
7&8,-	.9"0
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En cas de portar a terme una 2	 !, al tractar-se de murs 
pantalla, el CTE recomana emprar  un factor reductor de la fórmula principal, tenint en 








Pel càlcul de resistència en 	.	 es fa servir les recomanacions de la “=>
"   " ? ? @   "        ” (Ministerio de 
Fomento, 2005). 
Segons la guia esmentada, en F   Nspt < 30 o en F
	Oamb resistència a la compressió simple inferior a 100 kPa (on no es pot 
considerar la resistència per punta), l’expressió resultant és:
Rc,d = Rfc,d = AL · rfc,d
On: 
Rc,d :  Resistència de càlcul davant el mode de fallida per enfonsament 
Rfc,d :  Resistència per fust de càlcul davant d’esforços de compressió 
AL :  Àrea lateral del micropilot 
rfc,d : Fregament unitari per fust de càlcul davant d’esforços de compressió
La resistència de càlcul per fust, en aquest cas, s’obté mitjançant correlacions  
empíriques. El fregament per fust de càlcul s’obté mitjançant l’expressió:
rfc,d =   rf,lím / Fr
On: 
rfc,d :   Fregament unitari per fust de càlcul davant d’esforços de compressió
rf,lím :  Fregament unitari límit per fust (s’obté a partir de la taula 1)
Fr :  Coeficient de minoració en funció de la durada de la funció estructural del micropilot  
(1.65 per durada superior a 6 mesos) 
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Taula 1.  Fregament unitari límit per fust =>"  " ? ?@ "
    0
'$  

Per a terrenys 	O, s’aplica la següent formulació per a calcular els 
assentaments màxims d’una sabata en el centre de la mateixa (situació més 
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Taula 1.  Fregament unitari límit per fust =>"  " ?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@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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Per a terrenys 	O, s’aplica la següent formulació per a calcular els 
assentaments màxims d’una sabata en el centre de la mateixa (situació més 
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Essent:
El càlcul es realitza per les diferents unitats involucrades en cas d’existir-ne més 
d’una.
Un cop es te l’assentament immediat, cal comprovar l’assentament a llarg termini 
segons estem en un medi preconsolidat o sense preconsolidació. 
Per a terrenys 8 amb proporció en pes de partícules de més de 20 mm 
inferior al 30 %, també es pot fer una estimació de l’assentament utilitzant l’expressió 




 assentament mig al final de la construcció (mm)
4 factor de correcció en cas d’existència de capa rígida
4 coeficient depenent de la forma de la fonamentació en cas de ser rectangular
C7 pressió efectiva bruta aplicada a la base de la fonamentació (kN/m2)
- ample de la sabata
 índex de compressibilitat, en funció del valor mig de l’SPT a la zona d’influència
Si és el assentament instantani. El assentament total serà la suma de l’instantani, el 
de consolidació primària i el de consolidació secundària. En el cas de materials 
granulars és especialment important el primer, mentre que els altres són inferiors a no 
ser que es tracti de terrenys argilosos.  
Ic es determina amb la fórmula :  
H5L0
&
No es considera l’existència de capa rígida (tot i que en profunditat augmenta la 
resistència del terreny), per tant fl es considerarà 1. 
fs s’obtindrà mitjançant l’expressió :    
On L és el llarg de la sabata o llosa i B l’ample.
-H Ample sabata
CH Increment de càrrega
%H Mòdul de Young sense drenatge
H Coeficient de Poisson
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Per a terrenys 8 amb proporció en pes de partícules de més de 20 mm 
superior al 30 %, el CTE recomana l’estimació dels càlculs mitjançant formulacions 
elàstiques, a partir del mòdul de deformació (E) i el coeficient de Poisson (	.
Un cop obtinguts els resultats es verifica que l’assentament total produït no supera els 
límits indicats en la NTB-A-88 pel tipus d’edifici projectat.
L'aplicació simple i directa dels procediments donats per a l'obtenció de la tensió mitja 
admissible, s'han de restringir a aquells casos en que es conegui que amb profunditat 
es produeix un augment (o almenys un manteniment) de les característiques 
mecàniques del sòl. En el cas que hi hagi estrats profunds pròxims amb dèbils 
característiques mecàniques, hem de pensar que seran ells que imposin el valor a 
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granulars és especialment important el primer, mentre que els altres són inferiors a no 
ser que es tracti de terrenys argilosos.  
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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&
No es considera l’existència de capa rígida (tot i que en profunditat augmenta la 
resistència del terreny), per tant fl es considerarà 1. 
fs s’obtindrà mitjançant l’expressió :    
On L és el llarg de la sabata o llosa i B l’ample.
-H Ample sabata
CH Increment de càrrega
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H Mòdul de Young sense drenatge
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Per a terrenys 8 amb proporció en pes de partícules de més de 20 mm 
superior al 30 %, el CTE recomana l’estimació dels càlculs mitjançant formulacions 
elàstiques, a partir del mòdul de deformació (E) i el coeficient de Poisson (	.
Un cop obtinguts els resultats es verifica que l’assentament total produït no supera els 
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admissible, s'han de restringir a aquells casos en que es conegui que amb profunditat 
es produeix un augment (o almenys un manteniment) de les característiques 
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La solució de fonamentació que seguidament s'ofereix, prové d'una valoració de les 
dades obtingudes en els treballs d'exploració del subsòl, amb criteris tendents per a 
que aquesta compleixi amb les condicions de: 
%*
D	





A partir de les bases de càlcul exposades en el present informe, i atenent-nos als 
resultats puntuals obtinguts de les perforacions, mostres i assaigs “in situ”, presentem 
el següent quadre resum on s’exposa un exemple de càlcul de càrrega admissible en 
funció de diferents consideracions, per a la unitat geotècnica de suport de 
fonamentació. 
Si be existeixen d’altres formulacions proposades al CTE que poden donar una 
aproximació preliminar als valors de tensió admissible, es recomana l’ús de la fórmula 
indicada a l’apartat anterior en tenir present aspectes com la geometria de l’element 
de fonamentació, encastament en el terreny, inclinació de la càrrega o proximitat a un 
talús, en cas d’existir-ne.
A partir d’aquests paràmetres el projectista podrà determinar la tensió admissible per a 
cada cas particular. 
A mode d’exemple i a partir dels paràmetres considerats per al sòl i que a continuació 
s’exposen, es proposa un valor de tensió admissible per un cas particular. Aquesta 
càrrega aconsellada en qualsevol cas caldrà que sigui validada i aprovada per la 
Direcció Tècnica i l’Equip Projectista de l’obra. 


Així, pel cas particular d’una sabata superficial aïllada, sense inclinació de la càrrega ni 
presència de talussos pròxims i amb els següents paràmetres: 
Empotrament dels fonaments, D= 0.6m 
Ample de sabata, B= 1.0 m 
Longitud de sabata, B= 2.0 m 
Densitat del terreny per sobre de la superfície de suport, =1.9 T/m3
Cohesió, Cu= 0.60 kg/cm2
Angle de fregament intern (en condicions no drenades), 
0C = 10 = 5.140= 0
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S’obté un valor de tensió admissible: 

=0  




Amb les càrregues i solucions de cementació proposades, tenint en compte la 
distribució de càrregues en profunditat, els assentaments totals teòrics s'haurien de 
mantenir dins dels límits generalment acceptats per la construcció (2.54 cm per  
sabates i pous, 5.0 cm per lloses). 
Per l’exemple de sabata rectangular esmentat a l’apartat anterior, i atenent als 
paràmetres proporcionats al punt 3, es calcula l’assentament teòric a partir d’un mòdul 
de Young Eu= 140 kg/cm2 i un coeficient de Poisson  = 0.35. 
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Donada la naturalesa dels sòls investigats, no són de preveure dificultats especials pel 
que fa als treballs d'excavació de la unitat R (rebliment antròpic) i de  la unitat A 
(quaternari), els quals podran ser realitzats mitjançant maquinària convencional de 
potència mitjana, a excepció de les obres de fàbrica i estructures, on serà necessari 
l’ús de martell picador.
No són de preveure problemes d’estabilitat de trinxeres i rases a partir dels materials 
investigats, tant del rebliment con de la unitat A, tot i això caldrà tenir precaució en el 
cas d'estar força temps obertes i amb condicions meteorològiques adverses, complint 
en qualsevol cas les normes de seguretat per a aquests tipus d’excavacions. 
En cas de trobar materials de rebliment sense cohesió serà necessari l’entibació de 
les rases realitzades. 
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S’obté un valor de tensió admissible: 
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Amb les càrregues i solucions de cementació proposades, tenint en compte la 
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mantenir dins dels límits generalment acceptats per la construcció (2.54 cm per  
sabates i pous, 5.0 cm per lloses). 
Per l’exemple de sabata rectangular esmentat a l’apartat anterior, i atenent als 
paràmetres proporcionats al punt 3, es calcula l’assentament teòric a partir d’un mòdul 
de Young Eu= 140 kg/cm2 i un coeficient de Poisson  = 0.35. 
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Donada la naturalesa dels sòls investigats, no són de preveure dificultats especials pel 
que fa als treballs d'excavació de la unitat R (rebliment antròpic) i de  la unitat A 
(quaternari), els quals podran ser realitzats mitjançant maquinària convencional de 
potència mitjana, a excepció de les obres de fàbrica i estructures, on serà necessari 
l’ús de martell picador.
No són de preveure problemes d’estabilitat de trinxeres i rases a partir dels materials 
investigats, tant del rebliment con de la unitat A, tot i això caldrà tenir precaució en el 
cas d'estar força temps obertes i amb condicions meteorològiques adverses, complint 
en qualsevol cas les normes de seguretat per a aquests tipus d’excavacions. 
En cas de trobar materials de rebliment sense cohesió serà necessari l’entibació de 
les rases realitzades. 
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Per la consideració de l’acció sísmica de les construccions, és  d’aplicació la “ , 
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0” publicada al 
B.O.E.244 l’ 11 d’octubre del 2002. 
Segons el Mapa de l’esmentada norma, el sector estudiat (Barcelona) queda inclòs 
dins d’una zona de baixa perillositat sísmica. 
El coeficient del terreny prospectat s’obté a partir dels gruixos de les diferents unitats i 
del tipus de terreny, obtenint el valor promig en ponderar els coeficients de cada estrat 
















Rebliment 3 0.04 g 1.0 2.0 IV
Unitat A: quaternari 10 0.04 g 1.0 1.6 III
Unitat B: Sauló 17 0.04 g 1.0 1.3 II






Es recomana a la Direcció Facultativa del Projecte que en cas de variar les previsions 
constructives estimades, es tinguin en compte les condicions d'estabilitat general dels 
materials documentades en aquest informe. 
La geometria i naturalesa de les unitats definides a l’estudi es basen en l’interpretació
més raonable a partir dels reconeixements puntuals realitzats a la parcel·la. 
En cas de realitzar excavació i/o obertura de rases de fonamentació i trobar en algun 
punt un terreny diferent al descrit al present informe, s’aconsella la visita d’un tècnic 
competent (abans de realitzat la fonamentació) pel posterior reconeixement i, si 
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ACTA D'IDENTIFICACIÓ DE SÒLS









ANÀLISI GRANULOMÈTRIC UNE 103 101 
Sedassos % Acumulat 












Limit Líquid: 27,7      UNE 103 103 
Limit Plàstic: 14,2      UNE 103 104 
Index de Plasticitat: 13,5
HUMITAT NATURAL: 19,2 (%)UNE 103 300
BALANÇA HIDROSTÀTICA UNE 103 301
Densitat humida: 1,87 gr/cm3
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ANÀLISI GRANULOMÈTRIC UNE 103 101 
Sedassos % Acumulat 












Limit Líquid: 27,7      UNE 103 103 
Limit Plàstic: 14,2      UNE 103 104 
Index de Plasticitat: 13,5
HUMITAT NATURAL: 19,2 (%)UNE 103 300
BALANÇA HIDROSTÀTICA UNE 103 301
Densitat humida: 1,87 gr/cm3
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ANÀLISI GRANULOMÈTRIC UNE 103 101 
Sedassos % Acumulat 












Limit Líquid:      UNE 103 103 
Limit Plàstic:      UNE 103 104 
Index de Plasticitat: No plàstic
HUMITAT NATURAL: 12,2 (%)UNE 103 300
BALANÇA HIDROSTÀTICA UNE 103 301
Densitat humida: 1,95 gr/cm3
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ANÀLISI GRANULOMÈTRIC UNE 103 101 
Sedassos % Acumulat 












Limit Líquid: 27,3      UNE 103 103 
Limit Plàstic: 13,5      UNE 103 104 
Index de Plasticitat: 13,8
HUMITAT NATURAL: 15,4 (%)UNE 103 300
BALANÇA HIDROSTÀTICA UNE 103 301
Densitat humida: 2,10 gr/cm3
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ANÀLISI GRANULOMÈTRIC UNE 103 101 
Sedassos % Acumulat 
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Limit Plàstic:      UNE 103 104 
Index de Plasticitat: No plàstic
HUMITAT NATURAL: 12,2 (%)UNE 103 300
BALANÇA HIDROSTÀTICA UNE 103 301
Densitat humida: 1,95 gr/cm3









































































ACTA D'IDENTIFICACIÓ DE SÒLS









ANÀLISI GRANULOMÈTRIC UNE 103 101 
Sedassos % Acumulat 












Limit Líquid: 27,3      UNE 103 103 
Limit Plàstic: 13,5      UNE 103 104 
Index de Plasticitat: 13,8
HUMITAT NATURAL: 15,4 (%)UNE 103 300
BALANÇA HIDROSTÀTICA UNE 103 301
Densitat humida: 2,10 gr/cm3








































































ACTA D'IDENTIFICACIÓ DE SÒLS









ANÀLISI GRANULOMÈTRIC UNE 103 101 
Sedassos % Acumulat 












Limit Líquid:      UNE 103 103 
Limit Plàstic:      UNE 103 104 
Index de Plasticitat: No plàstic
HUMITAT NATURAL: 3,2 (%)UNE 103 300
BALANÇA HIDROSTÀTICA UNE 103 301
Densitat humida: 2,15 gr/cm3
Densitat seca: 2,08 gr/cm3
OBSERVACIONS RESPONSABLE LABORATORI
BIMSA




































































ACTA D'IDENTIFICACIÓ DE SÒLS









ANÀLISI GRANULOMÈTRIC UNE 103 101 
Sedassos % Acumulat 












Limit Líquid: 29,3      UNE 103 103 
Limit Plàstic: 15,2      UNE 103 104 
Index de Plasticitat: 14,1
HUMITAT NATURAL: n.d. (%)UNE 103 300
BALANÇA HIDROSTÀTICA UNE 103 301
Densitat humida: n.d. gr/cm3
Densitat seca: n.d. gr/cm3
SULFATS: 
OBSERVACIONS RESPONSABLE LABORATORI







































































ACTA D'IDENTIFICACIÓ DE SÒLS









ANÀLISI GRANULOMÈTRIC UNE 103 101 
Sedassos % Acumulat 












Limit Líquid:      UNE 103 103 
Limit Plàstic:      UNE 103 104 
Index de Plasticitat: No plàstic
HUMITAT NATURAL: 3,2 (%)UNE 103 300
BALANÇA HIDROSTÀTICA UNE 103 301
Densitat humida: 2,15 gr/cm3
Densitat seca: 2,08 gr/cm3
OBSERVACIONS RESPONSABLE LABORATORI
BIMSA




































































ACTA D'IDENTIFICACIÓ DE SÒLS









ANÀLISI GRANULOMÈTRIC UNE 103 101 
Sedassos % Acumulat 












Limit Líquid: 29,3      UNE 103 103 
Limit Plàstic: 15,2      UNE 103 104 
Index de Plasticitat: 14,1
HUMITAT NATURAL: n.d. (%)UNE 103 300
BALANÇA HIDROSTÀTICA UNE 103 301
Densitat humida: n.d. gr/cm3
Densitat seca: n.d. gr/cm3
SULFATS: 
OBSERVACIONS RESPONSABLE LABORATORI







































































ACTA D'IDENTIFICACIÓ DE SÒLS









ANÀLISI GRANULOMÈTRIC UNE 103 101 
Sedassos % Acumulat 












Limit Líquid:      UNE 103 103 
Limit Plàstic:      UNE 103 104 
Index de Plasticitat: No plàstic
HUMITAT NATURAL: n.d. (%)UNE 103 300
BALANÇA HIDROSTÀTICA UNE 103 301
Densitat humida: n.d. gr/cm3
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ACTA D'IDENTIFICACIÓ DE SÒLS









ANÀLISI GRANULOMÈTRIC UNE 103 101 
Sedassos % Acumulat 












Limit Líquid: 28,7      UNE 103 103 
Limit Plàstic: 14,0      UNE 103 104 
Index de Plasticitat: 14,7
HUMITAT NATURAL: 9,0 (%)UNE 103 300
BALANÇA HIDROSTÀTICA UNE 103 301
Densitat humida: 2,08 gr/cm3
Densitat seca: 1,91 gr/cm3
OBSERVACIONS RESPONSABLE LABORATORI
BIMSA





































































ACTA D'IDENTIFICACIÓ DE SÒLS









ANÀLISI GRANULOMÈTRIC UNE 103 101 
Sedassos % Acumulat 












Limit Líquid:      UNE 103 103 
Limit Plàstic:      UNE 103 104 
Index de Plasticitat: No plàstic
HUMITAT NATURAL: n.d. (%)UNE 103 300
BALANÇA HIDROSTÀTICA UNE 103 301
Densitat humida: n.d. gr/cm3
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ACTA D'IDENTIFICACIÓ DE SÒLS









ANÀLISI GRANULOMÈTRIC UNE 103 101 
Sedassos % Acumulat 












Limit Líquid: 28,7      UNE 103 103 
Limit Plàstic: 14,0      UNE 103 104 
Index de Plasticitat: 14,7
HUMITAT NATURAL: 9,0 (%)UNE 103 300
BALANÇA HIDROSTÀTICA UNE 103 301
Densitat humida: 2,08 gr/cm3
Densitat seca: 1,91 gr/cm3
OBSERVACIONS RESPONSABLE LABORATORI
BIMSA





































































ACTA D'IDENTIFICACIÓ DE SÒLS









ANÀLISI GRANULOMÈTRIC UNE 103 101 
Sedassos % Acumulat 












Limit Líquid: 34,9      UNE 103 103 
Limit Plàstic: 21,1      UNE 103 104 
Index de Plasticitat: 13,8
HUMITAT NATURAL: 10,0 (%)UNE 103 300
BALANÇA HIDROSTÀTICA UNE 103 301
Densitat humida: 2,12 gr/cm3






Sorres amb argiles i llims
CLASSIFICACIÓ U.S.C.S: CL
BIMSA






























































ACTA D'IDENTIFICACIÓ DE SÒLS









ANÀLISI GRANULOMÈTRIC UNE 103 101 
Sedassos % Acumulat 












Limit Líquid: 31,4      UNE 103 103 
Limit Plàstic: 18,7      UNE 103 104 
Index de Plasticitat: 12,7
HUMITAT NATURAL: n.d. (%)UNE 103 300
BALANÇA HIDROSTÀTICA UNE 103 301
Densitat humida: n.d. gr/cm3
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ACTA D'IDENTIFICACIÓ DE SÒLS









ANÀLISI GRANULOMÈTRIC UNE 103 101 
Sedassos % Acumulat 












Limit Líquid: 34,9      UNE 103 103 
Limit Plàstic: 21,1      UNE 103 104 
Index de Plasticitat: 13,8
HUMITAT NATURAL: 10,0 (%)UNE 103 300
BALANÇA HIDROSTÀTICA UNE 103 301
Densitat humida: 2,12 gr/cm3






Sorres amb argiles i llims
CLASSIFICACIÓ U.S.C.S: CL
BIMSA






























































ACTA D'IDENTIFICACIÓ DE SÒLS









ANÀLISI GRANULOMÈTRIC UNE 103 101 
Sedassos % Acumulat 












Limit Líquid: 31,4      UNE 103 103 
Limit Plàstic: 18,7      UNE 103 104 
Index de Plasticitat: 12,7
HUMITAT NATURAL: n.d. (%)UNE 103 300
BALANÇA HIDROSTÀTICA UNE 103 301
Densitat humida: n.d. gr/cm3
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ACTA D'IDENTIFICACIÓ DE SÒLS









ANÀLISI GRANULOMÈTRIC UNE 103 101 
Sedassos % Acumulat 












Limit Líquid: 33,4      UNE 103 103 
Limit Plàstic: 14,7      UNE 103 104 
Index de Plasticitat: 18,7
HUMITAT NATURAL: n.d. (%)UNE 103 300
BALANÇA HIDROSTÀTICA UNE 103 301
Densitat humida: n.d. gr/cm3
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ACTA D'IDENTIFICACIÓ DE SÒLS









ANÀLISI GRANULOMÈTRIC UNE 103 101 
Sedassos % Acumulat 












Limit Líquid: 33,4      UNE 103 103 
Limit Plàstic: 14,7      UNE 103 104 
Index de Plasticitat: 18,7
HUMITAT NATURAL: n.d. (%)UNE 103 300
BALANÇA HIDROSTÀTICA UNE 103 301
Densitat humida: n.d. gr/cm3
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DET. QUALITATIVA DE SULFATS 
Sulfats (mg/kg) (SO4) 362
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DET. QUALITATIVA DE SULFATS 
Sulfats (mg/kg) (SO4) 362
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PRESSIÓ NORMAL PRESSIÓ NORMAL
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DETERMINACIÓ DELS PARÀMETRES RESISTENTS A L'ESFORÇ TALLANT D'UNA MOSTRA DE SÒL EN LA 
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Projecte constructiu d’un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com 
a zona d’ús esportiu al carrer de l’Arquitectura (districte de Horta-Guinardó, Barcelona). 
 
ANNEX NÚM. 02. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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FOTOGRAFIA NÚM. 8. Vista superior del carrer de l’Arquitectura 
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Projecte constructiu d’un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com 
a zona d’ús esportiu al carrer de l’Arquitectura (districte de Horta-Guinardó, Barcelona). 
 
FOTOGRAFIA NÚM. 10. Pas per vianants entre l’edifici de la biblioteca de 
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a zona d’ús esportiu al carrer de l’Arquitectura (districte de Horta-Guinardó, Barcelona). 
 











FOTOGRAFIA NÚM. 13. Eixamplament del pas per vianants entre la biblioteca 








Projecte constructiu d’un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com 
a zona d’ús esportiu al carrer de l’Arquitectura (districte de Horta-Guinardó, Barcelona). 
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Projecte constructiu d’un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com 
a zona d’ús esportiu al carrer de l’Arquitectura (districte de Horta-Guinardó, Barcelona). 
 
 
ANNEX NÚM 03. TOPOGRAFIA 
Es disposa de l’aixecament topogràfic, encarregat per BIMSA, per al projecte 
“Ampliació i millora de la biblioteca de Montbau Albert Pérez Baró”, que avarca també 
l’àmbit complert d’actuació del projecte de l’aparcament i amb la qual s’ha pogut dur a 
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Projecte executiu d’un aparcament subterrani a Montbau i urbanització de la 
superfície (districte d’Horta-Guinardó, Barcelona). 
 
 
ANNEX NÚM. 04. SERVEIS EXISTENTS 
A continuació es mostren els plànols de serveis existents sol·licitats a les diferents 
companyies (o aconseguits a través e ACEFAT o plataforma ewise): 
- Telefònica 
- Ono 
- Aigües de barcelona 
- CLABSA 
- Fecsa-Endesa 
- Enllumenat públic. 
- Gas Natural. 
Restaria pendent ja en fase d’obra comunicar-se amb Parcs i Jardins, per establir quins 
són els elements de s’haurien de trasplantar, o com es pot compensar el volum de 
vegetació que s’elimina en el solar. Pròxims a aquest hi ha altre zones verdes on es 
podria augmentar la densitat de vegetació. 
De tots maneres es preveu en el projecte el trasplantament d’algunes unitats d’arbres a 

















































































































Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense perjudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin 
en contacte amb  Aigües de Barcelona, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat. Les instal·lacions que no siguin gestionades per Aigües 





































































































Huso: 31 X: 428438 Y: 4587007 
Ref: 64627 - 448556 Plano: AFECTACION BT
Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 1/4/2011
Digitally signed by ACEFAT
Date: 2011.04.01 19:02:25 +02:00


































































Huso: 31 X: 428438 Y: 4587007 
Ref: 64627 - 448556 Plano: AFECTACION AT/MT
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Anti-Inundació T10 o Mixta
Antiabocament
Anti-Inundació T>>10




Xarxa fora de servei
Zona en projecte
Zona en obres





































































































































































































































































Codi: 177878-2934992 arquitectura-2 Xarxa planificada Dipòsit Hidrant Zona en projecte





































































































































Codi: 177878-2934992 arquitectura-2 Refugi de guerra (sense dades geomètriques específiques)
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DOCUMENT NÚM.01 MEMÒRIA ANNEX 05 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Projecte executiu d’un aparcament subterrani a Montbau i urbanització de la 
superfície com a zona d’ús esportiu (districte d’Horta-Guinardó, Barcelona). 
 
 
ANNEX NÚM. 05. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
ÍNDEX: 
05.1 MEMÒRIA 
 - Annex de fitxes 
- Annex de justificació de preus 
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05.3 Plec de condicions 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
  
1.1. Identificació de les obres 
 
Projecte constructiu d'un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a 




El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 




2. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Redactor E.S.S.   : Xavier Bertran Queralt 
Titulació/ns  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional :  
Població              : Barcelona 
 
  
3. DADES DEL PROJECTE 
 
  
3.1. Autor/s del projecte 
 
Autor del projecte : Xavier Bertran Queralt 
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Titulació/ns  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional :  
Població              : Barcelona 
 
  
3.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 
Coordinador de S & S 
designat pel promotor : 
 
 
Titulació/ns  :  
Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional :  
Població              :  
 
  
3.3. Tipologia de l'obra 
 
Aparcament subterrani. Realització de enderrocs inicials de edificacions existents, perforació i formigonat 
de pantalles, excavació de rebaix per fases amb intercalat d'ancoratge provisionals, Estructura de 




Emplaçament      : Montbau 
Carrer,plaça  : Carrer de l'Arquitectura 
Número               : 4-6 
Codi Postal            
: 
08035 





Carretera              : B-20 Ronda de Dalt 
Ferrocarril  :  
Línia Metro               Si 
Línia Autobús            
: 
Si 
Telèfon                 :  
Fax                      
 : 
 
E – mail               :  
Altres                   :  
 
  
3.6. Subministrament i Serveis 
 
Aigua                   :  
Gas           :  
Electricitat                
Sanejament            
: 
 
Altres                   :  
 
  
3.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 
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Hospital de la vall d'Hebron, carrer de l'arquitectura nº 1, emergències 061 
  
3.8. Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 3941305,58. 
(tres milions nou-cents cuaranta-un mil tres-cents cinc euros amb cincuanta-vuit cèntims). 
  
3.9. Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 11,5 mesos. 
  
3.10. Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 120 persones. 
  






Operadors de maquinària de moviment de terres. 
Operadors de pilotatge.  
Operadors de maquinària d’elevació. 
Operadors de planta de formigons. 
Operadors de planta de matxuqueig. 
Operadors de planta de prefabricats. 
Consolidadors de terrenys. 
Col·locadors de panot.  






Estructuristes de formigó postensat. 
Muntadors de prefabricats de formigó. 
Muntadors d’estructura metàl·lica. 
Muntadors d’estructura de fusta. 
Muntadors de cobertes. 
Muntadors de bastides. 












Col·locadors de sostres falsos. 
Col·locadors d’envans prefabricats. 
Impermeabilitzadors. 
Intal·ladors de mur cortina. 
Col·locadors d’aïllaments. 
Regaters. 
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Instal·ladors de xarxa de sanejament. 
Instal·ladors de sanitaris. 
Instal·ladors de climatització. 
Instal·ladors elèctrics. 
Instal·ladors d’enllumenat. 
Instal·ladors d’aparells d’elevació. 
Instal·ladors de senyalització. 
Instal·ladors de sistemes de control. 
Instal·ladors de parallamps, antenes, fibra i telefonia. 
Instal·ladors de la companyia de subministrament de gas. 
Instal·ladors de la companyia subministradora d’electricitat. 
Instal·ladors d’enllumenat públic. 
Instal·ladors de la companyia subministradora de telèfons. 
Instal·ladors de mobiliari urbà. 
Instal·ladors d’equipaments especials. 
  
3.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
 En general de construcció i instal·lacions en edificació 
  
3.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA, 
HIDRÀULICA I PNEUMÀTICA  
 
Grups electrògens. 
Transformadors i centres de transformació. 
Centrals electro-hidràuliques. 
Compressors. 
Generadors de vapor. 
 
MÀQUINES PER A BOMBEIG, ELEVACIÓ I ESGOTAMENT DE LÍQUIDS 
  
Bombes submergibles. 
Bombes centrifugues de superfície. 
Grups de pressió. 
Equips per a rebaixar el nivell freàtic. 
 
MÀQUINES PER A PERFORACIÓ, SONDEIG, CLAVAMENTS I PANTALLES 
 
Màquines per a perforació i demolició. 
Màquines per a pilotatge. 
Maquinària per a pantalles. 
 





Excavadora de draga per a arrossegament. 
Rasadores contínues. 
Tractors de cadenes. 
Màquines per a anivellació i refí.(Motoanivelladores) 
Transport extravial .(Dumpers). 
 
MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ 
 
Compactador vibratori de tambor llis. 
Compactador tandem vibratori 
Compactador de pneumàtics. 
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Compactador estàtic de pota de cabra 
 
MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA 
 
Transport per carretera (Camions) 
Cisternes per a combustibles. 
 
MÀQUINES PER A REPARACIÓ I TRACTAMENT D’ÀRIDS 
 
Matxucadora de mandíbules 
Matxucadores giratòries, impactes i molins. 
Cribes 
Tremuja recepció i alimentador 
Cintes transportadores 
 
MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I 
FORMIGONS 
 
Centrals de dosificació 
Centrals de formigonat 
Formigoneres 
Sitges per a ciment 
Camió formigonera 
Autoformigoneres 
Bombes de formigó. 
Cintes per a col·locació de formigó. 
Projectors de morter i formigons 
Allisadores de paletes 
Vibradors. 
Convertidors i grups electrògens 
Màquines per a prefabricats de formigó. 
 
MÀQUINES PER A CONSTRUCCIÓ DE CARRETERES I CANALS 
 
Central de grava-ciment i sòl-ciment 
Estabilitzador „in situ“ muntat sobre tractor 
Màquina estabilitzadora integral 
Estenedores de graves i gravetes autopropulsades 
Estenedora lateral de vorals. 
Estenedores remolcables acoplables. 
Caldera per a recs asfàltics 
Camió cisterna de rec asfàltic 
Equips per a beurades asfàltiques 
Planta asfàltica contínua en fred 
Planta asfàltica discontínua en calent 
Estenedores asfàltiques sobre rodes 
Estenedores asfàltiques sobre cadenes 
Fresadora de paviments. 
Rectificadora de paviments. 
Estenedora de formigó hidràulic sobre cadenes 
Estenedora de formigó hidràulic, allisadora de rodets. 
Estenedores de formigó per a vorades, mitjanes i cunetes 
Equips per a curat i ranurat de superfícies. 
Equips per a canals. Refinadora 
Revestidora per a canals a secció completa 
Revestidora per a canals a mitja secció. 
 
MÀQUINES PER A CONSERVACIÓ DE CARRETERES 
 
Recicladores de paviment 
Màquines per a col·locació de bionda 










Falca i fulla per a treure la neu 
Rentadora de senyalització 
Esparcidora de sal 
Plataformes elevadores. 
 
MÀQUINES PER A CONSTRUCCIÓ DE VIES FÈRREES 
 
Batonadora contínua de línia 
Batonadora de línia 
Batonadora lleugera de línia 
Batonadora de canvis 
Perfiladora de balast 
Estabilitzador dinàmic 
Desguarnidora de balast 
Tremuges detritus desguarnit 
Tremuges de descàrrega de balast 
Equip de renovació de desviaments 
Parella de pòrtics de renovació de via 
Màquina de substitució de travesses 
Posicionadora de carrils 
Màquina per a aixecament i ripat de via 
Mototaladradora de carrils 
Motobarrenadora de travesses 
Motoclavadora 
Motoserra de carrils 
Tronçadora de carrils 
Gats d’elevació i alineació de via 
Gats hidràulics alliberament de tensions 
Soldadura elèctrica a topall per xisporroteig 
Equip de soldadura aluminotèrmica 










Excavadora per a pous i plànols inclinats. 
Bulonadores pneumàtica i empenyador 
Bulonadora hidràulica automotriu 
Carregadora de descàrrega posterior 
Carregadora de descàrrega frontal 
Carregadora de braços recollidors i cinta 
Carregadora de perfil baix 
Bolquet automotor 




Transportador remesclador per a túnel. 
Robot de gunitat 
 
MÀQUINES PER A OLEODUCTES, GASODUCTES I ALTRES CANALITZACIONS 
 
Rasadora sobre pneumàtics amb cadena excavadora 
Rasadora sobre cadenes amb cadena excavadora 
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Rasadora sobre cadenes amb roda de cangilons 
Rasadora per a roca 
Corbadora hidràulica 
Compressor 
Grup hidràulic d’alimentació 
Tractor sobre cadenes per a soldar 
Grup de soldadura per a tubs 
Estenedor de tubs 
Tractor estenedor de cables per escarificador 
Taladre pneumàtic a percusió 
Perforadora per barrena i hèlix en cap 
Empenyador de tubs amb grup hidràulic 
 
 
MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ 
 
Grua sobre pneumàtics autopropulsada 
Grua sobre camió amb pluma telescòpica 
Grua torre (sobre via amb pluma horitzontal) 
Pòrtic sobre pneumàtics 
Bigues de llançament. 
Montacàrregues de materials 
Elevador per a persones i materials 
Plataformes mòbils elevadores (tisores) 
Carretó elevador 
 
MATERIAL FLOTANT I MÀQUINES PER A TREBALLS MARÍTIMS I FLUVIALS 
 
Pontona metàl·lica sense propulsió 
Dic per a construcció de caixons de formigó 
  
4. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
  
4.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 
l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 
instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 
però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal 
d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
 Connexió de servei 
 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 
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pas de vehicles. 
 
 Quadre General 
 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 
 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot 
seguit després de realitzats els fonaments. 
 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 




 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 
seva impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats 
de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
 Quadres secundaris 
 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 
de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
 
 Connexions de corrent 
 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 
 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 
 Maquinària elèctrica 
 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
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 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 
 
 Enllumenat provisional 
 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne 
la inaccessibilitat a les persones. 
 
 Enllumenat portàtil 
 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 
 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
  
4.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de 
la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 
una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
  
4.3. Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
  
4.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d’incendis o explosions. 
 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es 
guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà 
en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran 
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allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 
Químics. 
 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 
 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les 
condicions particulars de gasos inflamables. 
 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 
 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 
mà, terra o sorra. 
 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 
 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, 
evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets 
tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma 
immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 
 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m 
del sòl. 
 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 
 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
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5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
  




Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 
 Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, 
per a cada 25 persones 
 
 Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 








Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta 
i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per 
a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 
  
5.4. Local de descans 
 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 
 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
  
5.5. Local d'assistència a accidentats 
 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
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 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a 
prop dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari 
de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat 
com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de 
diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, 
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades 
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre 
clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 
 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 
  
6. ÀREES AUXILIARS 
 
  
6.1. Centrals i plantes 
 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de 
limitació en altura,  mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
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senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de 
la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa 
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de 
gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de 
l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 




Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 
d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les 
vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines 
i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de 
l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un 
espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils 
d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran 
canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 
200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, 
una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal 
d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 
presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades 
a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a 
les instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
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localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 
m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 
cops). 
  
6.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant 
les maniobres. 
  
7. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 
  
8. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
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En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball 
acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 




 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 
  
8.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de 
les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials 
i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat 




L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments 
de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
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Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb 
la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
  
9. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al 
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
  
9.1. Serveis afectats 
 
Segons plànols que es disposen, els únics serveis afectats són: 
- Canonada de 150 mm de diàmetre de Agbar 
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Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació 
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa 
sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les 
conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 




Aquí cal definir si existeixen servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.) segons 





En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de 
llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a 
certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat 
ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. 
Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el 
Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures 
suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els 
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
  
9.3. Característiques meteorològiques 
 
Aquí s’inclouran les dades meteorològiques generals 
  
9.4. Característiques del terreny 
 
Aquí s’inclouran les conclusions de l’Estudi Geotècnic del Projecte i les característiques 
topogràfiques del terreny (desnivells, etc.), presència de rieres, etc. 
  
9.5. Característiques de l'entorn 
 
Definir les característiques més rellevants (si l’obra es troba dins d’una àrea urbana, zona 
rural, zona industrial, etc., vials de trànsit, pendents dels vials, presència de mitgeres, 
pròxim a escola o a hospital,etc.) 
  
10. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
ENDERROCS 
ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS 
- DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE COBERTES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 
MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 
FONAMENTS 
PROFUNDES 
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MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 
ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
DIVISÒRIES ( OBRA ) 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
COBERTES PLANES 
REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
PINTATS I ENVERNISATS 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
PAVIMENTS SINTÈTICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. ) 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN 
VIALS 
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS 
SUSPESOS, FUMS ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
ASCENSORS 
INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
APARELLS 
CONDUCTORS 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 





MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
  
11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
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11.1. Procediments d'execució 
 
Procediment definit en projecte en l'Annex correponent de pla de treball. Especial aténcia en 
el procés d'execució de faces de l'excavació i els ancoratges. 
 
Aquí es definiran les característiques constructives i els procediments d’execució més 
rellevants (procediments d’excavació i els mitjans a utilitzar, tipus de fonamentació i mitjans 





Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran 
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
  
11.2. Ordre d'execució dels treballs 
 
Aquí es descriurà la previsió d’ordre d’execució dels treballs, si es preveuen diferents fases 





Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, 
durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
  
11.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte 
a altres. 
   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
  
12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
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sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  
  
13. MEDIAMBIENT LABORAL 
 
  
13.1. Agents atmosfèrics 
 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 




Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 
l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 





Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 
 
Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 
.................... 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 





La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 
 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
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 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 
el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que 
és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i 
Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 
 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra 
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 
Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 
Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
  
13.5. Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel 
que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 
utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 
Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
  
13.6. Radiacions no ionitzants 
 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja 
(IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 




Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
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Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir 
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, 
haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la 
dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. 
Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 




L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través 




La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits 
en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament 
amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de 
mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el 
temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no 
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és 
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per 
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de 
l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos 
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al 
cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la 
limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. 
Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant 
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una 
exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció 
que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del 
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treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de 
fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara 
de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant 
qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un 
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o 
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants 
se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per 
exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir 
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al 
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es 




La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o 
continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment 
potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat 
polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el 
teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden 
causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en 
forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el 
cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas 
d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 
quatre classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 
700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la 
resposta de centelles. 
 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 
defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; 
l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 
però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de 
la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de 
dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, 
encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 
 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 
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a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 
raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte 
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que 
pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip 
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de 
treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la 
pell. 
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en 
el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la 
genera. 
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
 
- Àrea de treball: 
 
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de 
l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques 
al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials 




a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus 
de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades 
per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 
 
- Operació: 
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a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins 
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 
persones estaran sempre presents durant l’operació. 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 
làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin 
el risc de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al 
pit de l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a 
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció 
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de 
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les 
ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser 
que es tracti. 
  
13.7. Radiacions ionitzants 
 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus 
de radiació, com són: 
 
 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 
sediments, moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar 
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 
 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in 
vivo". 
 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
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 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 
mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts 
o equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles 
de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 
com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent 
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus 
dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme 
en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per 
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les 
radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i 
amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint 
la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre 
que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la 
roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que 
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 
  
14. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 
 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 
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piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 
pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 
tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat 
i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 
 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 
 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 
 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 
de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors 
o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si 
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
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1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 
següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 
gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 
davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 
afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material 
per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de 
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 
condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
  
15. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 




Codi UA Descripció 
HX11M001 m Plataforma de treball amb barana, sòcol i escala d'accés, per a treballs amb encofrats lliscants 
o de panells de grans dimensions, amb tots els requisits reglamentaris de seguretat 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 
amb sistema de seguretat integrat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral 
amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
HX11X056 u Plataforma de muntatge en interior de caixa d'ascensor amb sistema de seguretat integrat 
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16. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
  
17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció 
signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb 
RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
  
18. RECURSOS PREVENTIUS 
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La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència 
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista 
serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
com es defineixen en el real decret 1627/97. 
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 
 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  
 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga 
a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 
subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 




ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA 
D'ELEMENTS - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE COBERTES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
FONAMENTS 
PROFUNDES 
MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 
ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
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ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
PINTATS I ENVERNISATS 
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I 
COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, 
DRENATGES ) 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 




19. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions. 
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 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 
11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 
fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització. 
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin 
de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
  
20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra 






En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, 
les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents 
fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per 
a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran 
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
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En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
  
20.1. Normes de Policia 
 
 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i 
de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús 
comú o particular. 
  
20.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 
 Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia 
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un 
pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a 
la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per 
la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
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seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants 
d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En 
aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
 Situació de casetes i contenidors. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap 
carril de circulació. 
 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a 
mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 
 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
 Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
  




Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 
Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
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elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 
 
 Accés a l’obra 
 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 
  
20.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 
 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 
 
 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant 
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a 
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador 
de Seguretat de l’obra. 
 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 
 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre 
la calçada. 
 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
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Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 
 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la 
via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, 
el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 
construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la 
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m 
d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i 
horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que 
sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda 
d’objectes i la propagació de pols. 
 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc 
de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre 
les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les 
façanes. 
 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 
mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del 
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tancament de l’obra. 
  
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests 
límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures 
indicades per a càrregues i descàrregues. 
  




Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores 
de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de 
ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 




Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
  
20.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
  
20.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 
 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
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Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 




 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 
l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 
passos provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
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diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 
l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les 
obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en 
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 
fixa de protecció. 
 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 
cercle d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 
peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 
pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 





La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
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acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
  
20.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 
 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o 
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 
coordinar les operacions. 
  
21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
  
21.1. Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 
  
21.2. Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant 
el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà 
un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i 
lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment 
es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material 
resistent. 
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís 
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció 
a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib 
nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 
19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
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contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
 
  
22. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 
seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 
mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
  
23. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97 
  




E01.E01 ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS,  A 
POCA PROFUNDITAT, AMB CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. INCLOU, FONAMENTS EN FORMIGÓ EN MASSA I 
ARMAT, DE MAMPOSTERIA I INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT DE FORMIGÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE SUPERFÍCIES IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS D'ENDERROC  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MÀQUINES PER A ENDERROCS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES ENDERROCS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 










Codi Descripció Riscos 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 10 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /14 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
 
  
E01.E02 ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC D'ESTRUCTURES PORTANTS DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, METÀL.LIQUES, DE FÀBRICA AMB 
REVOLTONS CERÀMICS, FORMIGÓ O FUSTA, REALITZAT SOBRE LA RASANT DEL TERRENY AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓN DE MATERIAL D'ENDERROC  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: AL EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA, PIC  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EN EL PROCÉS D´ENDERROC  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
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 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 
POLS EN ENDERROCS 
POLS DE FIBRES D´AMIANT 
 
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS, MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MÀQUINES D´ENDERROC  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC 
MARTELL TRENCADOR PNEUMÀTIC 
 




Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 
20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
20 
I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
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I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 





E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS 
EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC 
D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS ENDERROC 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
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I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
 
  
E01.E04 ENDERROC DE COBERTES 
ENDERROC DE COBERTES AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS, ENVANS I DIVISÒRIES 
ENFONSAMENT DE PART DE LA COBERTA 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA I MATERIAL SOBRANT  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS D'ELEMENTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 




9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS D´ENDERROC  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 
POLS ENDERROC 
POLS FIBRES D'AMIANT 
 
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS, MÚRIDS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
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I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 /5 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /17 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /27 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 
15 /20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 15 /20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 15 /20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 15 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 15 /20 
I0000096 No fumar 15 /20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
20 
I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
 
  
E01.E05 ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL O MECÀNICA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS  
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA I PICS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: PROCESSOS DE TALL  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS I MÚRIDS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  




Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 




E02 MOVIMENTS DE TERRES
E02.E01 REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDÀRIA,  AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE DE PAS, IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
 
  
E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP DE LA 
EXCAVACIÓ 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
 
  
E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A 
ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
 
  
E02.E06 SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ
SUBMINISTRAMENT DE TERRES DE L'EXTERIOR DE L'OBRA PER A REBLERTS I TERRAPLENS, AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 




3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: ZONES D'APLECS DE TERRES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA (COMPLEMENTS) 
MANIPULACIÓ MANUAL 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN EXTERIORS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  




Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 






FONAMENTS PROFUNDS REALITZATS AMB FORMIGÓ ARMAT, MITJANÇANT LES TÈCNIQUES DE PILOTATGE, 
MICROPILOTS O MURS PANTALLA, CONSIDERANT PER A LA SEVA EXECUCIÓ, EL MUNTATGE I COL.LOCACIÓ 
D'ARMADURES I L'ABOCAMENT DE FORMIGÓ,  AIXÍ COM ELS MITJANS AUXILIARS PROPIS D'AQUESTES 
TÈCNIQUES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
POUS I RASES DE GRAN FONDARIA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
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MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: PLAFONS, ELEMENTS FERRALLATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MÀQUINES DE CLAVAMENT  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
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E03.E03 MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS
MURS DE CONTENCIÓ DE TERRES REALIZATS AMB FORMIGÓ ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA EXECUCIÓ, 
ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB CUBILOT O 
BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
PROCÉS DE FORMIGONAMENT DE MURS 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENCOFRATS 
PANTALLAS FERRALLADAS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 
MITJANS AUXILIARS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
PREPARACIÓ BASES MURS I RECALÇATS 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS DE MÀQUINES I TRANSPORTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 
servei 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
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I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
 
  
E03.E04 ESTREBADES I APUNTALAMENTS
REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O D'ELEMENTS 
CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 




9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES 
ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL 
PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS 
 




Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
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I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
 
  
E03.E05 CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT
REALITZACIÓ DE BASES DE FORMIGÓ PER A ANIVELLAMENT DEL TERRENY O COM A CAPA DE NETEJA DE 
BASES PER A FONAMENTS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS O RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 




10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN EXTERIORS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
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 Situació: ITINERARIS D'OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS 
CIRCULACIÓ PROPERA A RASES I POUS 
 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 10 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 





E04.E01 ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA
ESTRUCTURES REALITZADES AMB PARETS DE CÀRREGA COMPOSADES PER PEÇES (CERÀMIQUES, DE 
FORMIGÓ, ETC.), INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ 
D'ARMADURA, SOSTRE D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 
SERRA DE FORADAR  FUSTES 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTES 
MANIPULACIÓ MATERIALS 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 
ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS 
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13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  




Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
E04.E02 MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ
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MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), 
MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ENFONSAMENT DE SISTEMES D'ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES, MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 
SERRA DE FORADAR FUSTA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA  
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: COL.LOCACIÓ PLAFONS ENCOFRAT 
ÚS GRUES MÓBILS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  




Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
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I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000162 Realitzar treballs formigonat pilars o murs amb plataforma reglamentaria (no usar escales 




E04.E04 ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU"
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS 
PREFABRICATS), COL.LOCACIÓ D'ALLEUGERIDORS DE SOSTRES, MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, I 
ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
ÀREES DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADA ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 




9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 
SERRA DE FORADAR FUSTA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA 
TALL AMB RADIAL  
ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER ELEMENTS ESTRUCTURALS 
MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I ENCOFRATS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
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 Situació: AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  




Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
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E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 
CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS 
TANCAMENTS EN  ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 
CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 
MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PER MATERIALS 
PER FORMIGONERA 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC 
RETIRADA DE RUNA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
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I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
E06.E04 DIVISÒRIES ( OBRA ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM 
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 




9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 
PER LA FORMIGONERA 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC 
RETIRADA DE RUNA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
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I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /14 




E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES
E07.E01 COBERTES PLANES 
FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIÓ DE 
PENDENTS DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
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 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 





E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER  ARREBOSSATS, 
ENGUIXATS I ESTUCATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
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EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
BASTIDES 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MATERIALS MAL APLEGATS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 
MANTENIMENT DE MATERIALS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: AGLOMERANTS  




Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 






 Pàgina:  70 
 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 
REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS 
DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
EINES 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: RADIAL 
SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 
AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 
TALLS EN SEC 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: AGLOMERANTS  




Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
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I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 /16 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
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 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 
DISSOLVENTS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 
 Situació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 
 




Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 /14 





E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO )
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS, 
EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 
ADITIUS PER A FORMIGONS 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: CABINES MAQUINÀRIA  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 13 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 




11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 
PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL EN SEC - POLS 
RETIRADA DE RUNA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 
 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /13 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
E09.E03 PAVIMENTS SINTÈTICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. )
PAVIMENTS SINTÈTICS EN ROTLLES O LLOSETES DE PVC, DE GOMA I DE SURO, ADHERITS I DE MOQUETES 
ADHERIDES I TENSADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 




4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: COLES, MÀSTICS 
PULIT EN SEC - POLS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 
 Situació: COLES, MÀSTICS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 






 Pàgina:  76 
 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /18 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 




E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
PERÍMETRE I VORES FORADADES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULAR MATERIALS 
AJUSTOS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 
RETIRAR RUNES 
 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
E10.E04 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIALS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ  AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ RODADA O PEATONAL 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 





E12.E02 CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS )
XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 
PROCÉS DE ANCORATGES 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 
PROCÉS DE ANCORATGES 
TALL MATERIAL CERAMICO 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  
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16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS 
COLES 
TALL DE MATERIAL 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: COLES 
CIMENTS 
 
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: CONNEXIONS A CLAVEGUERES EXISTENTS  




Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 
DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 
MATERIALS MAL APLEGATS 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES 
ENFONSAMENT DE TALUSSOS. 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS 
REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS 
MANTENIMENT DE MATERIALS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 




18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: COLA 
CIMENT 
 
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   




Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 3 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
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I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
3 /11 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 




E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA 
DES D'ESCALES MANUALS 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS 
EINES 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
MATERIALS I EINES ACOPIATS 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 




10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: ÚS DE RADIAL 
EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
TALL OXIACETILÈ 
PERFORADORES EN PARETS 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN 
LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
TREBALLS EN LLOCS TANCATS 
 
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: PROJECCIÓ DE FLUIDS 
SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA 
 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3 
 Situació: GASOS SOLDADURA 
REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS) 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
 
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: FUITES DE GAS 
BOMBONES DE OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 
 
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS) 
PER ÚS DE RADIAL O 
PER OXIACETILÈ 
 




Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
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I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 
20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
20 /21 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
1 /4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 /21 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 
16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
E14.E01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 
VÀLVULES,ETC.) 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 
EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 
EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 
PER FLUIDS CALENTS 
 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 
FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 
 
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 
 
21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 
PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 
 




Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
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I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 
20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
20 /21 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
1 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 21 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 
16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 





E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 
PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 
INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
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I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
11 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 
16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 








INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 






E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I 
POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 
FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MATERIALS PESANTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació: PER SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 
servei 
1 






 Pàgina:  88 
 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 




E19 INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT
E19.E01 ASCENSORS 
INSTAL.LACIÓ D'ASCENSORS ELÉCTRICS D'ADHERÈNCIA I OLEODINÀMICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA EN RECINTE ASCENSOR 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 
CAIGUDA D'EINES I MATERIALS 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES, GUIES, CONTRAPÉS, CABINA, CABLES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: ÚS DE TALADRADORES I RADIAL  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: ENTRE CONTRAPÉS, CABLES, CABINA I PARET  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURA  
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16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES PER SOLDADURES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURES 
DISSOLVENTS 
 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 4 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /11 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 
16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 






E20 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
E20.E01 APARELLS 
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 4 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 4 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 
16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 














INSTAL.LACIÓ DE CONDUCTORS PER A SISTEMES I APARELLS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, SEGURETAT 
PATRIMONIAL I PARALLAMPS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
PLATAFORMA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PERFORACIONS, PERFORADORES 
 ANCORATGES 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 /13 
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càrregues 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 
16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 






E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 
16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 








INSTAL.LACIÓ D'APARELLS D'AUDIO, VIDEO, TELEFONIA, CENTRALETES DE DISTRIBUCIÓ, CONTROL I 
TELECOMANDAMENTS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 




6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AJUST I FIXACIÓ D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
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I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 2 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 






INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 
MANTENIMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR ELS MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 







E24.E01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
ANIVELLAMENT DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSSELLS, RASES, 
PLANTACIÓ D'ARBRES I ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN ESCOSELLS I RASES 
CAIGUDES DES DE COBERTES ENJARDINADES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 
MANCA IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ARBRES I BARDES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS  
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MANCA IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: AMB EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 
A VORA D'ESCOSSELLS I RASES 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 




18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MÀQUINES DE MOVIMENT DE TERRES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 12 /13 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 












 Pàgina:  97 
 






Enginyer de Camins, Canals i Ports 
  
 
DOCUMENT NÚM.01 MEMÒRIA ANNEX 05 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Projecte executiu d’un aparcament subterrani a Montbau i urbanització de la 




ANNEX DE FITXES 
 
  






 Pàgina:  1 
 
  




E01.E01 ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS,  A 
POCA PROFUNDITAT, AMB CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. INCLOU, FONAMENTS EN FORMIGÓ EN MASSA I 
ARMAT, DE MAMPOSTERIA I INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT DE FORMIGÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE SUPERFÍCIES IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS D'ENDERROC  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MÀQUINES PER A ENDERROCS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES ENDERROCS  




Codi Descripció Riscos 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 10 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
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I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /14 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
 
  
E01.E02 ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES
ENDERROC D'ESTRUCTURES PORTANTS DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, METÀL.LIQUES, DE FÀBRICA AMB 
REVOLTONS CERÀMICS, FORMIGÓ O FUSTA, REALITZAT SOBRE LA RASANT DEL TERRENY AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓN DE MATERIAL D'ENDERROC  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: AL EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA, PIC  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EN EL PROCÉS D´ENDERROC  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 
POLS EN ENDERROCS 
POLS DE FIBRES D´AMIANT 
 
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS, MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MÀQUINES D´ENDERROC  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC 
MARTELL TRENCADOR PNEUMÀTIC 
 




Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
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I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 
20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
20 
I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 





E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS 
EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC 
D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS ENDERROC 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
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 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
 
  
E01.E04 ENDERROC DE COBERTES
ENDERROC DE COBERTES AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS, ENVANS I DIVISÒRIES 
ENFONSAMENT DE PART DE LA COBERTA 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
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 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA I MATERIAL SOBRANT  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS D'ELEMENTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 




9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS D´ENDERROC  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 
POLS ENDERROC 
POLS FIBRES D'AMIANT 
 
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS, MÚRIDS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 /5 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /17 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /27 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
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I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 
15 /20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 15 /20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 15 /20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 15 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 15 /20 
I0000096 No fumar 15 /20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
20 
I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
 
  
E01.E05 ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL O MECÀNICA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA I PICS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: PROCESSOS DE TALL  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS I MÚRIDS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  




Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
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I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 




E02 MOVIMENTS DE TERRES
E02.E01 REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDÀRIA,  AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE DE PAS, IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 










Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
 
  
E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP DE LA 
EXCAVACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ  
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
 
  
E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A 
ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 










Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
 
  
E02.E06 SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ
SUBMINISTRAMENT DE TERRES DE L'EXTERIOR DE L'OBRA PER A REBLERTS I TERRAPLENS, AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 




3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: ZONES D'APLECS DE TERRES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA (COMPLEMENTS) 
MANIPULACIÓ MANUAL 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN EXTERIORS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  




Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
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I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 






FONAMENTS PROFUNDS REALITZATS AMB FORMIGÓ ARMAT, MITJANÇANT LES TÈCNIQUES DE PILOTATGE, 
MICROPILOTS O MURS PANTALLA, CONSIDERANT PER A LA SEVA EXECUCIÓ, EL MUNTATGE I COL.LOCACIÓ 
D'ARMADURES I L'ABOCAMENT DE FORMIGÓ,  AIXÍ COM ELS MITJANS AUXILIARS PROPIS D'AQUESTES 
TÈCNIQUES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
POUS I RASES DE GRAN FONDARIA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: PLAFONS, ELEMENTS FERRALLATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MÀQUINES DE CLAVAMENT  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
 
  
E03.E03 MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS
MURS DE CONTENCIÓ DE TERRES REALIZATS AMB FORMIGÓ ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA EXECUCIÓ, 
ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB CUBILOT O 
BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
PROCÉS DE FORMIGONAMENT DE MURS 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENCOFRATS 
PANTALLAS FERRALLADAS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 
MITJANS AUXILIARS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
PREPARACIÓ BASES MURS I RECALÇATS 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS DE MÀQUINES I TRANSPORTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 
servei 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
 
  
E03.E04 ESTREBADES I APUNTALAMENTS
REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O D'ELEMENTS 
CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS 
 
Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 




9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES 
ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL 
PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS 
 




Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
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I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
 
  
E03.E05 CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT
REALITZACIÓ DE BASES DE FORMIGÓ PER A ANIVELLAMENT DEL TERRENY O COM A CAPA DE NETEJA DE 
BASES PER A FONAMENTS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS O RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 




10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN EXTERIORS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS 
CIRCULACIÓ PROPERA A RASES I POUS 
 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 10 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
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I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 





E04.E01 ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA
ESTRUCTURES REALITZADES AMB PARETS DE CÀRREGA COMPOSADES PER PEÇES (CERÀMIQUES, DE 
FORMIGÓ, ETC.), INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ 
D'ARMADURA, SOSTRE D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 
SERRA DE FORADAR  FUSTES 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTES 
MANIPULACIÓ MATERIALS 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 
ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  




Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
E04.E02 MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ
MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), 
MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ENFONSAMENT DE SISTEMES D'ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES, MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 
SERRA DE FORADAR FUSTA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA  
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: COL.LOCACIÓ PLAFONS ENCOFRAT 
ÚS GRUES MÓBILS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
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18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  




Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000162 Realitzar treballs formigonat pilars o murs amb plataforma reglamentaria (no usar escales 




E04.E04 ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU"






 Pàgina:  19 
 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS 
PREFABRICATS), COL.LOCACIÓ D'ALLEUGERIDORS DE SOSTRES, MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, I 
ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
ÀREES DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADA ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 




9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 
SERRA DE FORADAR FUSTA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA 
TALL AMB RADIAL  
ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER ELEMENTS ESTRUCTURALS 
MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I ENCOFRATS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  




Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
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I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 




E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 
CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS 
TANCAMENTS EN  ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 
CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 
MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PER MATERIALS 
PER FORMIGONERA 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
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 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC 
RETIRADA DE RUNA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
E06.E04 DIVISÒRIES ( OBRA ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM 
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
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MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 




9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 
PER LA FORMIGONERA 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC 
RETIRADA DE RUNA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
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I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /14 




E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES
E07.E01 COBERTES PLANES 
FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIÓ DE 
PENDENTS DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /21 
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 





E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER  ARREBOSSATS, 
ENGUIXATS I ESTUCATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
BASTIDES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MATERIALS MAL APLEGATS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 
MANTENIMENT DE MATERIALS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 
REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS 
DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
ÀREES DE TREBALL 
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MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
EINES 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: RADIAL 
SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 
AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 
TALLS EN SEC 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: AGLOMERANTS  




Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 /16 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
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I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 
DISSOLVENTS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 
 Situació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 
 




Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
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I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 /14 





E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO )
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS, 
EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 
ADITIUS PER A FORMIGONS 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: CABINES MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 











Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 13 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
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11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 
PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL EN SEC - POLS 
RETIRADA DE RUNA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 
 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /13 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
E09.E03 PAVIMENTS SINTÈTICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. )
PAVIMENTS SINTÈTICS EN ROTLLES O LLOSETES DE PVC, DE GOMA I DE SURO, ADHERITS I DE MOQUETES 
ADHERIDES I TENSADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 




4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: COLES, MÀSTICS 
PULIT EN SEC - POLS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 
 Situació: COLES, MÀSTICS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /18 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 




E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
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COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
PERÍMETRE I VORES FORADADES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULAR MATERIALS 
AJUSTOS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 
RETIRAR RUNES 
 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
E10.E04 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIALS 
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COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ  AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ RODADA O PEATONAL 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
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I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 





E12.E02 CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS )
XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 
PROCÉS DE ANCORATGES 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 
PROCÉS DE ANCORATGES 
TALL MATERIAL CERAMICO 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS 
COLES 
TALL DE MATERIAL 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: COLES 
CIMENTS 
 
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: CONNEXIONS A CLAVEGUERES EXISTENTS  




Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
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I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 
DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 
MATERIALS MAL APLEGATS 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES 
ENFONSAMENT DE TALUSSOS. 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS 
REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS 
MANTENIMENT DE MATERIALS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 




18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
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 Situació: COLA 
CIMENT 
 
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   




Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 3 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
3 /11 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 




E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA 
DES D'ESCALES MANUALS 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS 
EINES 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
MATERIALS I EINES ACOPIATS 
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9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 




10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: ÚS DE RADIAL 
EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
TALL OXIACETILÈ 
PERFORADORES EN PARETS 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN 
LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
TREBALLS EN LLOCS TANCATS 
 
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: PROJECCIÓ DE FLUIDS 
SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA 
 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3 
 Situació: GASOS SOLDADURA 
REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS) 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
 
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: FUITES DE GAS 
BOMBONES DE OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 
 
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS) 
PER ÚS DE RADIAL O 
PER OXIACETILÈ 
 




Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 
20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
20 /21 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
1 /4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 /21 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 
16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 






E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
E14.E01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 
VÀLVULES,ETC.) 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 
EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 
EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES  
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PER FLUIDS CALENTS 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 
FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 
 
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 
 
21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 
PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 
 




Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 






 Pàgina:  40 
 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 
20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
20 /21 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
1 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 21 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 
16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 





E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 
PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 
INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
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I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
11 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 
16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 








INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
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13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 






E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I 
POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 
Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 
FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MATERIALS PESANTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació: PER SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 
servei 
1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 




E19 INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT
E19.E01 ASCENSORS 
INSTAL.LACIÓ D'ASCENSORS ELÉCTRICS D'ADHERÈNCIA I OLEODINÀMICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA EN RECINTE ASCENSOR 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 
CAIGUDA D'EINES I MATERIALS 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES, GUIES, CONTRAPÉS, CABINA, CABLES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: ÚS DE TALADRADORES I RADIAL  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: ENTRE CONTRAPÉS, CABLES, CABINA I PARET  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURA  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES PER SOLDADURES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURES 
DISSOLVENTS 
 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
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I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 4 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /11 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 
16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 






E20 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
E20.E01 APARELLS 
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 4 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
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I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 4 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 
16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 






INSTAL.LACIÓ DE CONDUCTORS PER A SISTEMES I APARELLS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, SEGURETAT 
PATRIMONIAL I PARALLAMPS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
PLATAFORMA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PERFORACIONS, PERFORADORES 
 ANCORATGES 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 










Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 
16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 






E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
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13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 
16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 








INSTAL.LACIÓ D'APARELLS D'AUDIO, VIDEO, TELEFONIA, CENTRALETES DE DISTRIBUCIÓ, CONTROL I 
TELECOMANDAMENTS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
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 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 




6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AJUST I FIXACIÓ D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 
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I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 2 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 






INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 
MANTENIMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR ELS MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 







E24.E01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
ANIVELLAMENT DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSSELLS, RASES, 
PLANTACIÓ D'ARBRES I ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN ESCOSELLS I RASES 
CAIGUDES DES DE COBERTES ENJARDINADES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 
MANCA IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ARBRES I BARDES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 
MANCA IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: AMB EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 
A VORA D'ESCOSSELLS I RASES 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 




18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MÀQUINES DE MOVIMENT DE TERRES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
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I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 12 /13 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 





DOCUMENT NÚM.01 MEMÒRIA ANNEX 05 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Projecte executiu d’un aparcament subterrani a Montbau i urbanització de la 




ANNEX JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
  
APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €24,68000h Coordinador d'activitats preventivesA01H1000
 €23,30000h Oficial 1a per a seguretat i salutA01H2000
 €20,68000h Ajudant per a seguretat i salutA01H3000
 €19,47000h Manobre per a seguretat i salutA01H4000
APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €29,06000h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual,
per a seguretat i salut
C1Z12B00
 €44,62000h Camió grua per a seguretat i salutC1Z13000
 €86,18000h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t, per a
seguretat i salut
C1Z13440
 €46,97000h Camió grua de 5 t per a seguretat i salutC1Z13500
 €50,00000h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a
seguretat i salut
C1Z15330
 €42,62000h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i
salut
C1Z1A000
 €8,80000h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm, per a seguretat i salutC1Z1A0J0
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 €1,68000m2 Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 80
mm de pas de malla i de D 2,4 mm, per a seguretat i salut
B0A2A6VF
 €5,05000u Ancoratge de tipus passador de barilla roscada, d'acer, de
diàmetre 16 mm, amb part proporcional de femella i
volandera, per a seguretat i salut
B0AAP120
 €1,16000m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut
B0AC112D
 €2,85000m2 Tauler elaborat amb aglomerat de fusta, de 25 mm de gruix,
per a 2 usos , per a seguretat i salut
B0D732A0
 €0,22000m Fleix, per a seguretat i salutB0DZDZ40
 €0,12000u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a
seguretat i salut
B0DZSM0K
 €5,97000u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
B1411111
 €11,77000u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812
B1411115
 €26,71000u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400
g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
B1414119
 €5,99000u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
B1421110
 €5,07000u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
B1423230
 €6,18000u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb
visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
B1424340
 €8,25000u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
B142AC60
 €7,25000u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules
i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
B142BA00
 €12,75000u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor
de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731
B142CD70
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 €0,23000u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
B1431101
 €19,07000u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
B1432012
 €1,63000u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140
B1445003
 €13,37000u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149
B1446004
 €12,25000u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136
B1447005
 €1,00000u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
B144D205
 €2,80000u Filtre mixte contra gasos, homologat segons UNE-EN 14387
i UNE-EN 12083
B144E306
 €2,80000u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
B144E406
 €1.294,80000u Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor
panoràmic per a ambients amb un nivell d'oxigen inferior al
16% d'alta toxicitat, regulador de pressió positiva, avisador
acústic a 50 bar i botella de 7 l a 200 bar, amb autonomia de
45 minuts, vàlvula d'exhalació
B144JA20
 €945,00000u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire
comprimit, homologat segons UNE-EN 137
B144KB10
 €2,37000u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
B1455710
 €10,91000u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
B1457520
 €6,74000u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
B1459630
 €5,82000u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
B145B002
 €6,05000u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
B145C002
 €2,96000u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
B145E003
 €6,69000u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
B145F004
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 €21,20000u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
B145K153
 €40,09000u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
B145K397
 €5,70000u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
B1461110
 €16,39000u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
B1461164
 €60,64000u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
B1463253
 €6,34000u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
B1464420
 €23,52000u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
B1465275
 €26,50000u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
B1465277
 €27,16000u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
B1465376
 €2,41000u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
B146J364
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 €116,15000u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats
inferiors, homologat segons CE
B1473203
 €14,26000u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1474600
 €54,59000u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
B147D102
 €578,60000u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-2
B147D405
 €269,60000u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent
d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
B147D501
 €31,42000u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354
i UNE EN 364
B147K602
 €19,60000u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795
B147L005
 €92,45000u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN
813
B147M007
 €22,64000u Faixa de protecció dorslumbarB147N000
 €18,66000u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
B1481242
 €60,85000u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340
B1481343
 €17,04000u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
B1481442
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 €17,04000u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i
cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
B1481542
 €16,02000u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs,
de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320,
amb butxaques interiors dotades de cremalleres
metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348
B1481654
 €6,34000u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340
B1482222
 €6,34000u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
B1482320
 €6,34000u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc, amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
B1482422
 €7,55000u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs,
de cotó (100%), amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologats segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
B1483555
 €2,23000u Samarreta de treball, de cotóB1484110
 €13,66000u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material
aïllant
B1485140
 €18,69000u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
B1485800
 €30,18000u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors
B1486241
 €4,53000u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
B1487350
 €14,86000u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
B1488580
 €50,94000u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
B1489580
 €13,25000u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
B1489890
 €14,05000u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs,
de cotó (100%), amb butxaques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
B14899A0
 €16,00000u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a
soldador elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
B148B580
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 €21,88000u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al
pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
B148D900
 €4,62000u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial,
mànigues i camals, d'un sol us, amb segell CE 0121, tipus 5
categoria III, per a treballs amb ambients amb partícules
perilloses
B148U010
 €19,28000u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i
bateria recarregable, per a 2 usos
B14Z1100
 €0,82000m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals, per a
seguretat i salut
B1510001
 €0,69000m2 Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus
perimetrals, per a seguretat i salut
B1510003
 €4,89000m2 Manta ignífuga per a 5 usos, per a seguretat i salutB1510005
 €21,50000u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb
mordassa per al sostre per a 15 usos, per a seguretat i salut
B1510009
 €2,94000u Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a seguretat
i salut
B1510011
 €4,83000u Pescant metàl·lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de 80x40x1,5
mm de secció, per a 20 usos, per a seguretat i salut
B151ABB7
 €3,70000m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per
a seguretat i salut
B151K050
 €1,55000u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
amb mordassa per al sostre, per a 15 usos
B1526EK6
 €1,27000u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos
B1526EL6
 €0,51000m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques
d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada, per a seguretat
i salut
B152U000
 €1,28000u Barana de protecció prefabricada, d'alçària 1 m amb cargols
d'ataconat, per a 50 usos, per a seguretat i salut
B1530005
 €457,43000u Plataforma en voladís, abatible, per a càrrega i descàrrega
de materials, d'1,4x1,7 m, de planxa d'acer gofrada i perfils
portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl·liques i
cadena d'accés, per a 10 usos, per a seguretat i salut
B1531115
 €0,03000u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos
B1534001
 €404,96000u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s
B15A0017
 €199,20000u Torreta per al formigonat de pilarsB15A0021
 €250,34000u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinatsB15A0024
 €229,50000u Mampara plegable de protecció contra projecció de
partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària
2 m i amplària 3 m
B15A0029
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 €19,65000u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió,
de llargària 3 m, per a seguretat i salut
B15B0006
 €95,48000u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió
B15B0007
 €0,12000m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i
salut
B15Z1200
 €0,45000m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i
salut
B15Z1500
 €0,35000m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut
B15Z2500
 €1,80000dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb
detector de gas combustible, O2, CO i H2S
B16C0003
 €57,38000m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut
B1Z0300C
 €0,90000u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per
a seguretat i salut
B1Z09F90
 €15,41000cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salutB1Z0A0B0
 €1,15000kg Clau acer, per a seguretat i salutB1Z0A100
 €1,28000m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10
cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 , per a
seguretat i salut
B1Z0B121
 €0,59000kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2, per a seguretat i salut
B1Z0B700
 €0,61000kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a seguretat i salut
B1Z0BA00
 €0,42000m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salutB1Z0D230
 €211,79000m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salutB1Z0D300
 €3,52000m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salutB1Z0D400
 €8,56000cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos,
per a seguretat i salut
B1Z0D5A0
 €0,13000m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut
B1Z11215
 €1,71000m Cable d'acer per a subjecció de malles protectores, per a
seguretat i salut
B1Z3C000
 €0,84000kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut
B1Z45011
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 €1,01000kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
seguretat i salut
B1Z45015
 €0,93000kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
seguretat i salut
B1Z4501A
 €1,82000kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar
amb cargols i galvanitzat, per a seguretat i salut
B1Z45026
 €0,68000m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar
a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a
seguretat i salut
B1Z6211A
 €0,14000u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla
d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut
B1Z6AF0A
 €2,79000m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm resistent a
la intempèrie, per a seguretat i salut
B1Z71B10
 €8,11000kg Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i salutB1ZB1000
 €11,72000m Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-160, per a barreres
de seguretat, per a seguretat i salut
B1ZB1510
 €17,46000m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO, per a seguretat i salut
B1ZBAA00
 €5,30000u Captallums per a barrera de seguretat reflector a dues cares,
per a seguretat i salut
B1ZBC010
 €5,14000m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de
seguretat, per a seguretat i salut
B1ZBP010
 €2,90000m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1/8´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=10,2 mm i DN=6 mm), sèrie M segons UNE-EN
10255, per a seguretat i salut
B1ZFM100
 €0,31000u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a
seguretat i salut
B1ZM1000
 €7,08000m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a
tanca metàl·lica, per a seguretat i salut
B64M2201
 €14,25000u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca
metàl·lica, per a seguretat i salut
B64Z2A00
 €12,34000u Senyal manual per a senyalistaBBB2A001
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 €73,78000u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m, per a
seguretat i salut
BBBAA003
 €6,10000u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a
seguretat i salut
BBBAA005
 €2,99000u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a
seguretat i salut
BBBAA007
 €6,10000u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a
seguretat i salut
BBBAB115
 €8,04000u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància, per a seguretat i
salut
BBBAC005
 €13,31000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
BBBAD004
 €9,07000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut
BBBAD007
 €75,37000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 60 cm, per ésser vist fins 25 m, per a seguretat i salut
BBBAD013
 €9,07000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
BBBAD015
 €6,24000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut
BBBAD017
 €8,04000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
BBBAD025
 €5,52000u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, per a seguretat i salut
BBBAE001
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 €9,77000u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat
i salut
BBBAF004
 €2,51000u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i
salut
BBBAF007
 €82,65000u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210
mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color
ambre normal de vehicles 11/200, per a seguretat i salut
BBBJ0030
 €5,74000u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per
a 2 usos, per a seguretat i salut
BBC12102
 €9,89000u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per
a 2 usos, per a seguretat i salut
BBC12302
 €20,63000u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per
a 2 usos, per a seguretat i salut
BBC12502
 €28,30000u Con d'abalisament de plàstic reflector de 90 cm d'alçària, per
a 2 usos, per a seguretat i salut
BBC12902
 €7,03000u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una cara de
40 cm d'alçària, per a seguretat i salut
BBC16600
 €8,01000u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora de dues cares
de 40 cm d'alçària, per a seguretat i salut
BBC18600
 €0,17000m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salutBBC19000
 €5,53000m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salutBBC1A000
 €0,22000m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i
blanc alternats, per a seguretat i salut
BBC1B000
 €53,35000u Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9), per a
seguretat i salut
BBC1C000
 €0,09000m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i salutBBC1D000
 €2,03000m Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de
polietilè color vermell i blanc alternats, per a seguretat i salut
BBC1E000
 €8,18000u Globus de llum vermella per a senyalització, per a seguretat i
salut
BBC1F500
 €35,67000u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb
energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a seguretat i
salut
BBC1GFJ2
 €70,96000u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a
seguretat i salut
BBC1HG00
 €128,15000u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica
recarregable, per a seguretat i salut
BBC1HGK0
 €7,11000u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salutBBC1J000
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 €22,04000u Llumenera amb làmpada fixa color ambre, per a seguretat i
salut
BBC1JF00
 €13,39000m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,
per a 4 usos, per a seguretat i salut
BBC1KJ04
 €62,80000m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de
llast i encadellat d'unió, per a 2 usos, per a seguretat i salut
BBC1MPP2
 €15,50000u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust
luminescent d'alçària 0,7 m, per a seguretat i salut
BBC1N670
 €177,49000u Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 ),
(10 usos), per a seguretat i salut
BBC1R800
 €168,86000u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable, per a seguretat
i salut
BBC1S0K0
 €33,18000u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos, per a seguretat i salut
BBL11102
 €43,54000u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos, per a seguretat i salut
BBL11202
 €118,76000u Placa triangular, de 135 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos, per a seguretat i salut
BBL11302
 €39,25000u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos, per a seguretat i salut
BBL12602
 €79,47000u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos, per a seguretat i salut
BBL12702
 €156,34000u Placa circular, de D 120 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos, per a seguretat i salut
BBL12802
 €50,38000u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos, per a seguretat i salut
BBL13602
 €91,69000u Placa octogonal, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos, per a seguretat i salut
BBL13702
 €39,77000u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a
2 usos, per a seguretat i salut
BBL1AHA2
 €113,86000u Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectant, per a
2 usos, per a seguretat i salut
BBL1APD2
 €68,39000u Placa d'orientació o situació, de 25x145 cm, amb pintura
reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut
BBL1BAL2
 €123,61000u Placa d'orientació o situació, de 45x170 cm, amb pintura
reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut
BBL1BEP2
 €209,06000u Placa d'orientació o situació, de 95x195 cm, amb pintura
reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut
BBL1BQS2
 €14,16000m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització
vertical, mòbil, per a 2 usos, per a seguretat i salut
BBLZA0A2
 €5,38000u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i barrera, per a
seguretat i salut
BBLZC000
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 €6,70000m Amortització de barrera de seguretat New Jersey
prefabricada de formigó (20 usos) , per a seguretat i salut
BBM2BBA0
 €9,63000m Baixant de runes de tub de PVC de diàmetre 40 cm, amb
boques de descàrrega, brides i acoblament, per a 4 usos
BDS11414
 €36,17000u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut
BM311611
 €858,74000u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca,
2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, per a 4 usos
BQU15214
 €125,90000mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria,
1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1521A
 €1.302,00000u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, per a 4 usos
BQU15314
 €246,01000mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria,
1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
BQU1531A
 €143,07000mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4
m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
BQU15Q0A
 €686,20000u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos
BQU1A204
 €101,19000mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1A20A
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 €1.503,73000u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4
usos
BQU1A504
 €171,59000mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1A50A
 €748,58000u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera d'1
pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos
BQU1H234
 €110,39000mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
BQU1H23A
 €1.104,30000u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4
usos
BQU1H534
 €160,64000mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1H53A
 €54,17000u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat i salut
BQU22303
 €47,72000u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos ,
per a seguretat i salut
BQU25500
 €77,55000u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut
BQU25700
 €47,38000u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos
, per a seguretat i salut
BQU27500
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 €91,75000u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones
per a 4 usos , per a seguretat i salut
BQU27900
 €106,53000u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a
seguretat i salut
BQU2AF02
 €54,38000u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a
2 usos, per a seguretat i salut
BQU2D102
 €91,03000u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salutBQU2E002
 €52,91000u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut
BQU2GF00
 €119,21000u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA1100
 €118,49000u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA2100
 €78,99000u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
BQUA3100
 €200,49000u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvamentBQUAAAA0
 €21,39000u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmBQUACCJ0
 €35,55000u Reconeixement mèdicBQUAM000
 €212,00000u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
 €0,94000u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salutBQZ1P000
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 €5,97u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
H1411111 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,970005,970001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè







 €25,25u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma,
homologat segons UNE-EN 812
H1411112 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,970005,970001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
u
19,2800019,280001,000B14Z1100 =xProjector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i






 €11,77u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812
H1411115 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
11,7700011,770001,000B1411115 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
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 €26,71u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN
812 i UNE-EN 1731
H1414119 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
26,7100026,710001,000B1414119 =xCasc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400
g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons






 €5,99u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
H1421110 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,990005,990001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra







 €5,07u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
H1423230 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,070005,070001,000B1423230 =xUlleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
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 €8,25u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
H142AC60 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
8,250008,250001,000B142AC60 =xPantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic







 €7,25u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules
i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
H142BA00 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
7,250007,250001,000B142BA00 =xPantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules
i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,






 €0,23u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
H1431101 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,230000,230001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,37u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H1455710 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,370002,370001,000B1455710 =xParella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons






 €10,91u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
H1457520 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
10,9100010,910001,000B1457520 =xParella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons






 €6,74u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
H1459630 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,740006,740001,000B1459630 =xParella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
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 €5,82u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H145B002 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,820005,820001,000B145B002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,






 €6,05u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
H145C002 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,050006,050001,000B145C002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns







 €6,69u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
H145F004 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,690006,690001,000B145F004 =xParella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o






 €21,20u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
H145K153 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
21,2000021,200001,000B145K153 =xParella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,






 €40,09u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
H145K397 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
40,0900040,090001,000B145K397 =xParella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,






 €5,70u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
H1461110 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,700005,700001,000B1461110 =xParella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO






 €16,39u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
H1461164 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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16,3900016,390001,000B1461164 =xParella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO






 €60,64u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
H1463253 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
60,6400060,640001,000B1463253 =xParella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb






 €6,34u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
H1464420 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,340006,340001,000B1464420 =xParella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
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 €23,52u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
H1465275 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
23,5200023,520001,000B1465275 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO






 €26,50u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
H1465277 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
26,5000026,500001,000B1465277 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
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 €27,16u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
H1465376 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
27,1600027,160001,000B1465376 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO







 €2,41u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
H146J364 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,410002,410001,000B146J364 =xParella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO






 €22,64u Faixa de protecció dorslumbarH147N000 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:




APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
22,64000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,66u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
H1481242 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
18,6600018,660001,000B1481242 =xGranota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,






 €60,85u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340
H1481343 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
60,8500060,850001,000B1481343 =xGranota de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb







 €17,04u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
H1481442 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
17,0400017,040001,000B1481442 =xGranota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
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 €17,04u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i
cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
H1481542 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
17,0400017,040001,000B1481542 =xGranota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i
cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques






 €16,02u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs,
de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320,
amb butxaques interiors dotades de cremalleres
metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348
H1481654 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
16,0200016,020001,000B1481654 =xGranota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs,
de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320,
amb butxaques interiors dotades de cremalleres
metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN






 €6,34u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340
H1482222 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,340006,340001,000B1482222 =xCamisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, amb butxaques interiors, trama 240,
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 €6,34u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
H1482320 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,340006,340001,000B1482320 =xCamisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,







 €6,34u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
H1482422 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,340006,340001,000B1482422 =xCamisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc, amb butxaques interiors, trama






 €7,55u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs,
de cotó (100%), amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologats segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
H1483555 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
7,550007,550001,000B1483555 =xPantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs,
de cotó (100%), amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologats segons UNE-EN 340,
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 €2,23u Samarreta de treball, de cotóH1484110 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:





 €13,66u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant
H1485140 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:







 €18,69u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
H1485800 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
18,6900018,690001,000B1485800 =xArmilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a






 €30,18u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors
H1486241 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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30,18000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,53u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
H1487350 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
4,530004,530001,000B1487350 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a







 €14,86u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
H1488580 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
14,8600014,860001,000B1488580 =xDavantal per a soldador, de serratge, homologat segons






 €50,94u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
H1489580 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
50,9400050,940001,000B1489580 =xJaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons






 €13,25u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
H1489890 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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13,2500013,250001,000B1489890 =xJaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,






 €14,05u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs,
de cotó (100%), amb butxaques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
H14899A0 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
14,0500014,050001,000B14899A0 =xJaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs,
de cotó (100%), amb butxaques, homologada segons






 €16,00u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a
soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
H148B580 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
16,0000016,000001,000B148B580 =xParell de maniguets amb protecció per a espatlla per a
soldador elaborat amb serratge, homologats segons






 €21,88u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al
pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
H148D900 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
21,8800021,880001,000B148D900 =xArnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al
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 €14,58m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè
ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de
triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre
i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix
H1511212 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,78800/R 19,470000,400A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 7,78800 7,78800
Materials:
1,680001,680001,000B0A2A6VF =xTela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 80
mm de pas de malla i de D 2,4 mm, per a seguretat i salut
m2
0,549000,610000,900B1Z0BA00 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a seguretat i salut
kg
0,222301,710000,130B1Z3C000 =xCable d'acer per a subjecció de malles protectores, per a
seguretat i salut
m
3,348002,790001,200B1Z71B10 =xLàmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm resistent a
la intempèrie, per a seguretat i salut
m2
0,725002,900000,250B1ZFM100 =xTub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1/8´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=10,2 mm i DN=6 mm), sèrie M segons UNE-EN







 €5,24m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o
muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre
6 mm i amb el desmuntatge inclòs
H1512005 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,33000/R 23,300000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
1,94700/R 19,470000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 4,27700 4,27700
Materials:
0,828000,690001,200B1510003 =xMalla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus
perimetrals, per a seguretat i salut
m2
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 €4,82m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de
subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
H15151A1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,33000/R 23,300000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
1,94700/R 19,470000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 4,27700 4,27700
Materials:
0,324000,120002,700B15Z1200 =xCorda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i
salut
m
0,156000,130001,200B1Z11215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la







 €116,23m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per
mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de
torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el
desmuntatge inclòs
H152R013 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
20,97000/R 23,300000,900A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
17,52300/R 19,470000,900A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 38,49300 38,49300
Maquinària:





5,040001,680003,000B0A2A6VF =xTela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 80
mm de pas de malla i de D 2,4 mm, per a seguretat i salut
m2
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3,840001,280003,000B1Z0B121 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10
cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 , per a
seguretat i salut
m2
15,390001,710009,000B1Z3C000 =xCable d'acer per a subjecció de malles protectores, per a
seguretat i salut
m
48,825000,9300052,500B1Z4501A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb








 €490,17u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega
de materials, d'1,4x1,7 m de planxa d'acer gofrada i perfils
portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl·liques i
cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge
inclòs
H1531114 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,47500/R 23,300000,750A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
14,60250/R 19,470000,750A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 32,07750 32,07750
Materials:
457,43000457,430001,000B1531115 =xPlataforma en voladís, abatible, per a càrrega i descàrrega
de materials, d'1,4x1,7 m, de planxa d'acer gofrada i perfils
portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl·liques i
cadena d'accés, per a 10 usos, per a seguretat i salut
u
0,342408,560000,040B1Z0D5A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos,







 €199,20u Torreta per al formigonat de pilarsH15A2021 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:




APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
199,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €250,34u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinatsH15A2024 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:





 €19,65u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió,
de llargària 3 m
H15B6006 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
19,6500019,650001,000B15B0006 =xAïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió,






 €43,20h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions
H15Z1001 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
23,30000/R 23,300001,000A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth






 €19,66h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra
H16F1004 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,47000/R 19,470001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,47000 19,47000
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 €23,30u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutH16F1005 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:





 €21,73u Suport de perfil, CPN-160 per a barreres de seguretat
flexibles, entre 1,25 i 1,5 m de llargària, sense amortidors,
col·locat clavat i amb el desmuntatge inclòs
HB2B8311 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,27960/R 23,300000,012A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
1,94700/R 19,470000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 2,22660 2,22660
Maquinària:





16,0564011,720001,370B1ZB1510 =xSuport de perfil d'acer galvanitzat CPN-160, per a barreres







 €24,42u Suport de perfil, CPN-160 per a barreres de seguretat
flexibles, com a màxim d'1,6 m de llargària, sense
amortidors, col·locat clavat i amb el desmuntatge inclòs
HB2B8411 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,27960/R 23,300000,012A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
1,94700/R 19,470000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 2,22660 2,22660
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Maquinària:





18,7520011,720001,600B1ZB1510 =xSuport de perfil d'acer galvanitzat CPN-160, per a barreres







 €12,61u Captallums reflector a dues cares per a barreres de
seguretat, fixat a la banda i amb el desmuntatge inclòs
HB2Z5021 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,20390/R 19,470000,370A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 7,20390 7,20390
Materials:
5,300005,300001,000B1ZBC010 =xCaptallums per a barrera de seguretat reflector a dues cares,







 €63,20u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat,
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBB11121 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,47000/R 19,470001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,47000 19,47000
Materials:
43,5400043,540001,000BBL11202 =xPlaca triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2
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 €138,42u Placa amb pintura reflectant triangular de 135 cm de costat,
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBB11131 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,47000/R 19,470001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,47000 19,47000
Materials:
118,76000118,760001,000BBL11302 =xPlaca triangular, de 135 cm, amb pintura reflectant, per a 2







 €58,91u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBB11251 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,47000/R 19,470001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,47000 19,47000
Materials:
39,2500039,250001,000BBL12602 =xPlaca circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2







 €99,13u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBB11261 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,47000/R 19,470001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,47000 19,47000
Materials:
79,4700079,470001,000BBL12702 =xPlaca circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2
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 €176,00u Placa amb pintura reflectant circular de 120 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBB11281 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,47000/R 19,470001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,47000 19,47000
Materials:
156,34000156,340001,000BBL12802 =xPlaca circular, de D 120 cm, amb pintura reflectant, per a 2







 €70,04u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBB11351 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,47000/R 19,470001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,47000 19,47000
Materials:
50,3800050,380001,000BBL13602 =xPlaca octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2







 €111,35u Placa amb pintura reflectant octogonal de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBB11361 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,47000/R 19,470001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,47000 19,47000
Materials:
91,6900091,690001,000BBL13702 =xPlaca octogonal, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2
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111,35470COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €59,43u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBB21201 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,47000/R 19,470001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,47000 19,47000
Materials:
39,7700039,770001,000BBL1AHA2 =xPlaca informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a







 €133,52u Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBB21301 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,47000/R 19,470001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,47000 19,47000
Materials:
113,86000113,860001,000BBL1APD2 =xPlaca informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectant, per a







 €97,89u Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBB21641 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
29,20500/R 19,470001,500A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 29,20500 29,20500
Materials:
68,3900068,390001,000BBL1BAL2 =xPlaca d'orientació o situació, de 25x145 cm, amb pintura
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97,88705COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €153,11u Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBB21851 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
29,20500/R 19,470001,500A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 29,20500 29,20500
Materials:
123,61000123,610001,000BBL1BEP2 =xPlaca d'orientació o situació, de 45x170 cm, amb pintura







 €238,56u Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBB21A61 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
29,20500/R 19,470001,500A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 29,20500 29,20500
Materials:
209,06000209,060001,000BBL1BQS2 =xPlaca d'orientació o situació, de 95x195 cm, amb pintura







 €97,89u Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a zona
exclosa o zona exclusiva de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBB22641 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
29,20500/R 19,470001,500A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 29,20500 29,20500
Materials:
68,3900068,390001,000BBL1BAL2 =xPlaca d'orientació o situació, de 25x145 cm, amb pintura
reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 68,39000 68,39000
APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42
PARTIDES D'OBRA





 €10,28u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaHBC12300 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,38940/R 19,470000,020A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 0,38940 0,38940
Materials:
9,890009,890001,000BBC12302 =xCon d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per







 €21,12u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaHBC12500 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,48675/R 19,470000,025A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 0,48675 0,48675
Materials:
20,6300020,630001,000BBC12502 =xCon d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per







 €28,79u Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçàriaHBC12900 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,48675/R 19,470000,025A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 0,48675 0,48675
Materials:
28,3000028,300001,000BBC12902 =xCon d'abalisament de plàstic reflector de 90 cm d'alçària, per
a 2 usos, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 28,30000 28,30000
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 €7,42u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta
de 70 cm d'alçària clavada
HBC16632 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,38940/R 19,470000,020A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 0,38940 0,38940
Materials:
7,030007,030001,000BBC16600 =xPiqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una cara de







 €8,40u Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb
piqueta de 70 cm d'alçària clavada
HBC18632 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,38940/R 19,470000,020A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 0,38940 0,38940
Materials:
8,010008,010001,000BBC18600 =xPiqueta d'abalissament amb peça reflectora de dues cares







 €1,52m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs
HBC19081 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,26555/R 19,470000,065A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 1,26555 1,26555
Materials:
0,070800,590000,120B1Z0B700 =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2, per a seguretat i salut
kg
0,170000,170001,000BBC19000 =xCinta d'abalisament , per a seguretat i salutm
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 €6,88m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i
amb el desmuntatge inclòs
HBC1A081 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,26555/R 19,470000,065A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 1,26555 1,26555
Materials:
0,070800,590000,120B1Z0B700 =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2, per a seguretat i salut
kg






 €1,20m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i
blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs
HBC1B001 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,97350/R 19,470000,050A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 0,97350 0,97350
Materials:
0,220000,220001,000BBC1B000 =xCinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i







 €54,33u Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i amb el
desmuntatge inclòs
HBC1C001 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,97350/R 19,470000,050A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 0,97350 0,97350
Materials:
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 €10,15u Globus de llum vermella per a senyalització amb el
desmuntatge inclòs
HBC1F501 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,94700/R 19,470000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 1,94700 1,94700
Materials:








 €38,62u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs
HBC1GFJ1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,92050/R 19,470000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 2,92050 2,92050
Materials:
35,6700035,670001,000BBC1GFJ2 =xLlumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb








 €135,89u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable
i amb el desmuntatge inclòs
HBC1HGK1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,33640/R 19,470000,120A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 2,33640 2,33640
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Materials:
128,15000128,150001,000BBC1HGK0 =xBalisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica
recarregable, per a seguretat i salut
u








 €71,84m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de
llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs
HBC1MPP1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,16500/R 23,300000,050A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
7,78800/R 19,470000,400A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 8,95300 8,95300
Materials:
62,8000062,800001,000BBC1MPP2 =xBarrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de







 €18,45u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust
luminescent d'alçària 0,7 m, fixada sobre calçada i amb el
desmuntatge inclòs
HBC1N671 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,92050/R 19,470000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 2,92050 2,92050
Materials:
15,5000015,500001,000BBC1N670 =xFita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust
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 €187,32u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el
desmuntatge inclòs
HBC1R801 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,73500/R 19,470000,500A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 9,73500 9,73500
Materials:
177,49000177,490001,000BBC1R800 =xAmortització de cascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 ),







 €168,86u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregableHBC1S0K0 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:







 €31,23m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre,
amb boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
HDS11411 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,65000/R 23,300000,500A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
9,73500/R 19,470000,500A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 21,38500 21,38500
Materials:
9,630009,630001,000BDS11414 =xBaixant de runes de tub de PVC de diàmetre 40 cm, amb
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 €119,21u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
HQUA1100 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
119,21000119,210001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a






 €118,49u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
HQUA2100 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
118,49000118,490001,000BQUA2100 =xFarmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a






 €78,99u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
HQUA3100 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
78,9900078,990001,000BQUA3100 =xMaterial sanitari per a assortir una farmaciola, amb el







 €200,49u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvamentHQUAAAA0 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
200,49000200,490001,000BQUAAAA0 =xLlitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvamentu
Subtotal... 200,49000 200,49000
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 €21,39u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmHQUACCJ0 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:





 €35,55u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000







 €212,00u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:





 €19,66h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,47000/R 19,470001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,47000 19,47000
APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50
PARTIDES D'OBRA





 €0,00m Plataforma de treball amb barana, sòcol i escala d'accés, per
a treballs amb encofrats lliscants o de panells de grans
dimensions, amb tots els requisits reglamentaris de
seguretat
HX11M001 Rend.: 1,000
 €0,00u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de
seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de
caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
HX11X003 Rend.: 1,000
 €0,00u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de
caigudes a diferent nivell
HX11X004 Rend.: 1,000
 €0,00u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes
de diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat
integrat
HX11X005 Rend.: 1,000
 €0,00m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris,
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)
HX11X019 Rend.: 1,000
 €0,00u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de
platines metàl·liques i rampes articulades, baranes
metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada,
sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
HX11X021 Rend.: 1,000
 €0,00u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de
platines metàl·liques i rampes articulades, baranes
metàl·liques reglamentàries
HX11X022 Rend.: 1,000
 €0,00u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb
plataforma de treball i barana perimetral amb els requisits
reglamentaris amb sistema de seguretat integrat
HX11X052 Rend.: 1,000
 €0,00u Plataforma de muntatge en interior de caixa d'ascensor amb
sistema de seguretat integrat
HX11X056 Rend.: 1,000
 €6,18u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb
visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
H1424340 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,180006,180001,000B1424340 =xUlleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb
visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
u
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 €12,75u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor
de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731
H142CD70 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
12,7500012,750001,000B142CD70 =xPantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor
de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès






 €19,07u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
H1432012 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
19,0700019,070001,000B1432012 =xProtector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i







 €1,63u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140
H1445003 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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 €13,37u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149
H1446004 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
13,3700013,370001,000B1446004 =xSemimàscara de protecció filtrant contra partícules,






 €12,25u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136
H1447005 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:







 €1,00u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
H144D205 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
1,000001,000001,000B144D205 =xFiltre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
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 €2,80u Filtre mixte contra gasos, homologat segons UNE-EN 14387
i UNE-EN 12083
H144E306 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:







 €2,80u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
H144E406 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,800002,800001,000B144E406 =xFiltre mixte contra gasos i partícules, homologat segons






 €1.294,80u Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor
panoràmic per a ambients amb un nivell d'oxigen inferior al
16% d'alta toxicitat, regulador de pressió positiva, avisador
acústic a 50 bar i botella de 7 l a 200 bar, amb autonomia de
45 minuts, vàlvula d'exhalació
H144JA20 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
1.294,800001.294,800001,000B144JA20 =xEquip autònom de respiració amb mascareta amb visor
panoràmic per a ambients amb un nivell d'oxigen inferior al
16% d'alta toxicitat, regulador de pressió positiva, avisador
acústic a 50 bar i botella de 7 l a 200 bar, amb autonomia de
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 €945,00u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire
comprimit, homologat segons UNE-EN 137
H144KB10 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
945,00000945,000001,000B144KB10 =xEquip autònom de respiració de circuit obert d'aire






 €2,96u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
H145E003 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,960002,960001,000B145E003 =xParella de guants contra agents químics i microorganismes,






 €116,15u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats
inferiors, homologat segons CE
H1473203 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
116,15000116,150001,000B1473203 =xCinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats






 €14,26u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
14,2600014,260001,000B1474600 =xCinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableu
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 €54,59u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
H147D102 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
54,5900054,590001,000B147D102 =xSistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,






 €578,60u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-2
H147D405 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
578,60000578,600001,000B147D405 =xSistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-2
u
Subtotal... 578,60000 578,60000
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 €269,60u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent
d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
H147D501 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
269,60000269,600001,000B147D501 =xSistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent
d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,






 €31,42u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354
i UNE EN 364
H147K602 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
31,4200031,420001,000B147K602 =xSistema de subjecció en posició de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354
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 €22,86u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic
H147L015 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,33000/R 23,300000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
Subtotal... 2,33000 2,33000
Materials:
19,6000019,600001,000B147L005 =xAparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795
u
0,900000,900001,000B1Z09F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per







 €92,45u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN
813
H147M007 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
92,4500092,450001,000B147M007 =xArnès de seient solidari a equip de protecció individual per a







 €4,62u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial,
mànigues i camals, d'un sol us, amb segell CE 0121, tipus 5
categoria III, per a treballs amb ambients amb partícules
perilloses
H148U010 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
4,620004,620001,000B148U010 =xGranota amb caputxa, amb tancament elàstic facial,
mànigues i camals, d'un sol us, amb segell CE 0121, tipus 5
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4,62000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,87m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions
superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus
perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs
H15118D1 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,33000/R 23,300000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
1,94700/R 19,470000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 4,27700 4,27700
Materials:
4,440003,700001,200B151K050 =xLona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per
a seguretat i salut
m2








 €15,14m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes
contra caigudes de persones u objectes, amb suport
metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta
xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs
H1512007 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,66000/R 23,300000,200A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
3,89400/R 19,470000,200A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 8,55400 8,55400
Materials:
5,3750021,500000,250B1510009 =xSuport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb
mordassa per al sostre per a 15 usos, per a seguretat i salut
u
0,735002,940000,250B1510011 =xBarra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a seguretat
i salut
u
0,390000,130003,000B1Z11215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la






APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
15,13954COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €10,46m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb
manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN
1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada
amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
H1512010 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,33000/R 23,300000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
1,94700/R 19,470000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 4,27700 4,27700
Materials:
5,868004,890001,200B1510005 =xManta ignífuga per a 5 usos, per a seguretat i salutm2
0,112500,450000,250B15Z1500 =xCorda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i
salut
m
0,156000,130001,200B1Z11215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la







 €15,67m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les
escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada
(UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de
fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
H1512013 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,15500/R 23,300000,350A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
6,81450/R 19,470000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 14,96950 14,96950
Materials:
0,022000,220000,100B0DZDZ40 =xFleix, per a seguretat i salutm
0,060000,120000,500B15Z1200 =xCorda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i
salut
m
0,3082015,410000,020B1Z0A0B0 =xClaus d'impacte d'acer, per a seguretat i salutcu
0,156000,130001,200B1Z11215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut
m2
Subtotal... 0,54620 0,54620
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 €15,01m2 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny
per a pilons i/o murs pantalla, posició horitzontal, i amb el
desmuntatge inclòs
H1512021 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,99000/R 23,300000,300A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
5,84100/R 19,470000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 12,83100 12,83100
Materials:
0,116151,150000,101B1Z0A100 =xClau acer, per a seguretat i salutkg
1,512000,420003,600B1Z0D230 =xTauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salutm






 €14,28m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb
xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament
inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en
el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de
diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5
m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i
amb el desmuntatge inclòs
H1512212 Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,82500/R 23,300000,250A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
4,86750/R 19,470000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 10,69250 10,69250
Materials:
1,110904,830000,230B151ABB7 =xPescant metàl·lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de 80x40x1,5
mm de secció, per a 20 usos, per a seguretat i salut
u
0,360000,450000,800B15Z1500 =xCorda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i
salut
m
1,180000,590002,000B1Z0B700 =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2, per a seguretat i salut
kg
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0,780000,130006,000B1Z11215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la







 €5,08m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
H151A1K1 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,33000/R 23,300000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
1,94700/R 19,470000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 4,27700 4,27700
Materials:
0,044000,220000,200B0DZDZ40 =xFleix, per a seguretat i salutm
0,540000,900000,600B1Z09F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per
a seguretat i salut
u
0,156000,130001,200B1Z11215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la







 €5,86m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de
diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs
H151AEL1 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,33000/R 23,300000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
1,94700/R 19,470000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 4,27700 4,27700
Materials:
1,536001,280001,200B1Z0B121 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10
cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 , per a
seguretat i salut
m2
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 €12,85m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs
H151AJ01 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,82500/R 23,300000,250A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
4,86750/R 19,470000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 10,69250 10,69250
Materials:
0,116151,150000,101B1Z0A100 =xClau acer, per a seguretat i salutkg
1,512000,420003,600B1Z0D230 =xTauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salutm






 €6,56m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge
inclòs
H1521431 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,33000/R 23,300000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
1,94700/R 19,470000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 4,27700 4,27700
Materials:
0,775001,550000,500B1526EK6 =xMuntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
amb mordassa per al sostre, per a 15 usos
u
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 €13,14m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs
H1522111 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,82500/R 23,300000,250A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
4,86750/R 19,470000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 10,69250 10,69250
Materials:
0,420000,120003,500B0DZSM0K =xTub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a
seguretat i salut
u
1,1476057,380000,020B1Z0300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut
m3






 €61,79m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa
superficial del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2
m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1,
posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb
cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
H1529013 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,31000/R 23,300000,700A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
13,62900/R 19,470000,700A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 29,93900 29,93900
Maquinària:





0,260000,130002,000B1Z11215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut
m2
8,550001,710005,000B1Z3C000 =xCable d'acer per a subjecció de malles protectores, per a
seguretat i salut
m
18,480000,8400022,000B1Z45011 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut
kg
Subtotal... 27,29000 27,29000
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 €5,71m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges
de servei i amb el desmuntatge inclòs
H152J105 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,33000/R 23,300000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
1,94700/R 19,470000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 4,27700 4,27700
Materials:
1,392001,160001,200B0AC112D =xCable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i







 €19,85m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics
horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els
paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs
H152L561 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,15500/R 23,300000,350A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
6,81450/R 19,470000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 14,96950 14,96950
Materials:
4,560002,850001,600B0D732A0 =xTauler elaborat amb aglomerat de fusta, de 25 mm de gruix,
per a 2 usos , per a seguretat i salut
m2
0,171208,560000,020B1Z0D5A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos,
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 €7,76m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor,
d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
H152M671 Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,49500/R 23,300000,150A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
2,92050/R 19,470000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 6,41550 6,41550
Materials:
1,280001,280001,000B1530005 =xBarana de protecció prefabricada, d'alçària 1 m amb cargols







 €6,87m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m,
enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb
el desmuntatge inclòs
H152N681 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,79600/R 23,300000,120A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
2,33640/R 19,470000,120A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 5,13240 5,13240
Materials:
0,288000,120002,400B0DZSM0K =xTub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a
seguretat i salut
u
0,620001,550000,400B1526EK6 =xMuntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
amb mordassa per al sostre, per a 15 usos
u






 €29,66m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica
tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs
H152PA11 Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
23,36400/R 19,470001,200A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 23,36400 23,36400
Materials:
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0,600000,120005,000B0DZSM0K =xTub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a
seguretat i salut
u






 €112,10m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils
d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i
taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge
inclòs
H152PB21 Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
23,30000/R 23,300001,000A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
19,47000/R 19,470001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 42,77000 42,77000
Materials:
6,716505,050001,330B0AAP120 =xAncoratge de tipus passador de barilla roscada, d'acer, de
diàmetre 16 mm, amb part proporcional de femella i
volandera, per a seguretat i salut
u
6,636000,4200015,800B1Z0D230 =xTauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salutm
55,550001,0100055,000B1Z45015 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb








 €2,35m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb
malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
H152U000 Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,16500/R 23,300000,050A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
Subtotal... 1,16500 1,16500
Materials:
0,635001,270000,500B1526EL6 =xMuntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos
u
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0,535500,510001,050B152U000 =xMalla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques








 €31,10m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de
rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb
el desmuntatge inclòs
H152V017 Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,08060/R 19,470000,980A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,08060 19,08060
Maquinària:
1,12034/R 86,180000,013C1Z13440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t, per a
seguretat i salut
h
6,75000/R 50,000000,135C1Z15330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a
seguretat i salut
h






 €0,23u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs
H1534001 Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19470/R 19,470000,010A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 0,19470 0,19470
Materials:
0,030000,030001,000B1534001 =xPeça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
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0,22762COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,14u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
H153A9F1 Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,49500/R 23,300000,150A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
2,92050/R 19,470000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 6,41550 6,41550
Materials:
5,040000,4200012,000B1Z0D230 =xTauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salutm
11,625000,9300012,500B1Z4501A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb








 €230,84u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària,
a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra
vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
H1542013 Rend.: 1,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
46,60000/R 23,300002,000A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
38,94000/R 19,470002,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 85,54000 85,54000
Materials:
26,240000,8200032,000B1510001 =xVela de polietilè perforada amb traus perimetrals, per a
seguretat i salut
m2
29,750000,3500085,000B15Z2500 =xCorda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut
m
88,452001,8200048,600B1Z45026 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar






APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
230,83740COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €86,84m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent,
d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer galvanitzat,
tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó
cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
H1549002 Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,65000/R 23,300000,500A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
9,73500/R 19,470000,500A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 21,38500 21,38500
Materials:
3,4428057,380000,060B1Z0300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut
m3
44,100000,8400052,500B1Z45011 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut
kg
17,700007,080002,500B64M2201 =xPlanxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a







 €233,43u Mampara plegable de protecció contra projecció de
partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària
2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
H154M029 Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,89400/R 19,470000,200A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 3,89400 3,89400
Materials:
229,50000229,500001,000B15A0029 =xMampara plegable de protecció contra projecció de
partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària
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 €406,93u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat
H15A2017 Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,94700/R 19,470000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 1,94700 1,94700
Materials:
404,96000404,960001,000B15A0017 =xExtractor localitzat de gasos contaminants en treballs de







 €95,48u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió
H15B0007 Rend.: 1,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:







 €1,80dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb
detector de gas combustible, O2, CO i H2S
H16C0003 Rend.: 1,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
1,800001,800001,000B16C0003 =xDetector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb






 €24,68h Presencia al lloc de treball de recursos preventiusH16F3000 Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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 €30,83m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat,
pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs
H6452131 Rend.: 1,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,82500/R 23,300000,250A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
4,86750/R 19,470000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 10,69250 10,69250
Materials:
0,8607057,380000,015B1Z0300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut
m3
14,160007,080002,000B64M2201 =xPlanxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a
tanca metàl·lica, per a seguretat i salut
m2
4,8450014,250000,340B64Z2A00 =xPal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca







 €2,70m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus
prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
H6AA2111 Rend.: 1,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,94700/R 19,470000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 1,94700 1,94700
Materials:
0,680000,680001,000B1Z6211A =xTanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar
a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a
seguretat i salut
m
0,042000,140000,300B1Z6AF0A =xDau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla
d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 0,72200 0,72200
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 €24,55m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de
doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de
seguretat, col·locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs
HB2A1111 Rend.: 1,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,63100/R 23,300000,070A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
4,08870/R 19,470000,210A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 5,71970 5,71970
Materials:
17,4600017,460001,000B1ZBAA00 =xBarrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO, per a seguretat i salut
m
1,285005,140000,250B1ZBP010 =xPart proporcional d'elements de fixació, per a barreres de







 €50,76m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus
New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge
HB2C1000 Rend.: 1,000P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,32000/R 23,300000,400A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
15,57600/R 19,470000,800A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 24,89600 24,89600
Maquinària:
18,78800/R 46,970000,400C1Z13500 =xCamió grua de 5 t per a seguretat i saluth
Subtotal... 18,78800 18,78800
Materials:
6,700006,700001,000BBM2BBA0 =xAmortització de barrera de seguretat New Jersey
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50,75744COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21,76m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual
HBA31011 Rend.: 1,000P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,29100/R 23,300000,270A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
6,81450/R 19,470000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 13,10550 13,10550
Maquinària:
2,61540/R 29,060000,090C1Z12B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual,










 €52,84u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat,
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBB11111 Rend.: 1,000P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,47000/R 19,470001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,47000 19,47000
Materials:
33,1800033,180001,000BBL11102 =xPlaca triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2







 €12,34u Senyal manual per a senyalistaHBB20005 Rend.: 1,000P- 57
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
12,3400012,340001,000BBB2A001 =xSenyal manual per a senyalistau
Subtotal... 12,34000 12,34000
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 €168,81u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAA003 Rend.: 1,000P- 58
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,47000/R 19,470001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,47000 19,47000
Materials:
73,7800073,780001,000BBBAA003 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m, per a
seguretat i salut
u
75,3700075,370001,000BBBAD013 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat







 €34,83u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAA005 Rend.: 1,000P- 59
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,47000/R 19,470001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,47000 19,47000
Materials:
6,100006,100001,000BBBAA005 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a
seguretat i salut
u
APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 75
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
9,070009,070001,000BBBAD015 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat







 €28,89u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAA007 Rend.: 1,000P- 60
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,47000/R 19,470001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,47000 19,47000
Materials:
2,990002,990001,000BBBAA007 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a
seguretat i salut
u
6,240006,240001,000BBBAD017 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat







 €33,80u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAB115 Rend.: 1,000P- 61
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,47000/R 19,470001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,47000 19,47000
Materials:
6,100006,100001,000BBBAB115 =xSenyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a
seguretat i salut
u
APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 76
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8,040008,040001,000BBBAD025 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29







 €27,70u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBBAC005 Rend.: 1,000P- 62
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,47000/R 19,470001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,47000 19,47000
Materials:
8,040008,040001,000BBBAC005 =xSenyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29








 €5,52u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit
HBBAE001 Rend.: 1,000P- 63
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,520005,520001,000BBBAE001 =xRètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o






APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 77
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €42,74u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
HBBAF004 Rend.: 1,000P- 64
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,47000/R 19,470001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,47000 19,47000
Materials:
13,3100013,310001,000BBBAD004 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
u
9,770009,770001,000BBBAF004 =xSenyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,








 €31,24u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
HBBAF007 Rend.: 1,000P- 65
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,47000/R 19,470001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,47000 19,47000
Materials:
9,070009,070001,000BBBAD007 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut
u
2,510002,510001,000BBBAF007 =xSenyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,








APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 78
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €138,84u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210
mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color
ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs
HBBJ0002 Rend.: 1,000P- 66
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
34,95000/R 23,300001,500A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
20,68000/R 20,680001,000A01H3000 =xAjudant per a seguretat i saluth
Subtotal... 55,63000 55,63000
Materials:
82,6500082,650001,000BBBJ0030 =xSemàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210
mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color







 €16,14u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització
vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòs
HBBZA0A1 Rend.: 1,000P- 67
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,94700/R 19,470000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 1,94700 1,94700
Materials:
14,1600014,160001,000BBLZA0A2 =xBastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització







 €609,68u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl·lics i
cable horitzontal amb banderoles, inclòs muntatge i
desmuntatge
HBC11D01 Rend.: 1,000P- 68
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
69,90000/R 23,300003,000A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
233,64000/R 19,4700012,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 303,54000 303,54000
Maquinària:
140,91000/R 46,970003,000C1Z13500 =xCamió grua de 5 t per a seguretat i saluth
APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 79
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 140,91000 140,91000
Materials:
6,960001,160006,000B0AC112D =xCable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut
m
28,6900057,380000,500B1Z0300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut
m3
126,000000,84000150,000B1Z45011 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut
kg






 €6,03u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaHBC12100 Rend.: 1,000P- 69
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,29205/R 19,470000,015A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 0,29205 0,29205
Materials:
5,740005,740001,000BBC12102 =xCon d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per







 €2,52m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs
HBC1D081 Rend.: 1,000P- 70
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,33640/R 19,470000,120A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 2,33640 2,33640
Materials:
0,070800,590000,120B1Z0B700 =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2, per a seguretat i salut
kg
0,090000,090001,000BBC1D000 =xGarlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i salutm
Subtotal... 0,16080 0,16080
APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 80
PARTIDES D'OBRA





 €3,38u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de
polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport
cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
HBC1E001 Rend.: 1,000P- 71
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,26555/R 19,470000,065A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 1,26555 1,26555
Materials:
0,070800,590000,120B1Z0B700 =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2, per a seguretat i salut
kg
2,030002,030001,000BBC1E000 =xCadena de delimitació de zona de perill amb baules de







 €92,92u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el
desmuntatge inclòs
HBC1HG01 Rend.: 1,000P- 72
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,33640/R 19,470000,120A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 2,33640 2,33640
Materials:
70,9600070,960001,000BBC1HG00 =xBalisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a
seguretat i salut
u
14,220007,110002,000BBC1J000 =xPila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salutu








APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 81
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €23,02u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el
desmuntatge inclòs
HBC1JF01 Rend.: 1,000P- 73
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,97350/R 19,470000,050A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 0,97350 0,97350
Materials:








 €6,54m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i
amb el desmuntatge inclòs
HBC1KJ00 Rend.: 1,000P- 74
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,16820/R 19,470000,060A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 1,16820 1,16820
Materials:
5,3560013,390000,400BBC1KJ04 =xTanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,







 €45,41u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
HM31161J Rend.: 1,000P- 75
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,66000/R 23,300000,200A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
4,13600/R 20,680000,200A01H3000 =xAjudant per a seguretat i saluth
Subtotal... 8,79600 8,79600
Materials:
0,310000,310001,000B1ZM1000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintors, per a
seguretat i salut
u
36,1700036,170001,000BM311611 =xExtintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 36,48000 36,48000
APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 82
PARTIDES D'OBRA





 €878,11u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca,
2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU15214 Rend.: 1,000P- 76
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,84100/R 19,470000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 5,84100 5,84100
Maquinària:
13,38600/R 44,620000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth
Subtotal... 13,38600 13,38600
Materials:
858,74000858,740001,000BQU15214 =xAmortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1








 €125,90mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria,
1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1521A Rend.: 1,000P- 77
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 83
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
125,90000125,900001,000BQU1521A =xLLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1






 €1.321,37u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU15312 Rend.: 1,000P- 78
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,84100/R 19,470000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 5,84100 5,84100
Maquinària:
13,38600/R 44,620000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth
Subtotal... 13,38600 13,38600
Materials:
1.302,000001.302,000001,000BQU15314 =xAmortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1








APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 84
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €246,01mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria,
1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
HQU1531A Rend.: 1,000P- 79
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
246,01000246,010001,000BQU1531A =xLloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1






 €143,07mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4
m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
HQU15Q0A Rend.: 1,000P- 80
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
143,07000143,070001,000BQU15Q0A =xLloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4
m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb






 €705,57u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
HQU1A204 Rend.: 1,000P- 81
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,84100/R 19,470000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 5,84100 5,84100
APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 85
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
13,38600/R 44,620000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth
Subtotal... 13,38600 13,38600
Materials:
686,20000686,200001,000BQU1A204 =xAmortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,







 €101,19mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1A20A Rend.: 1,000P- 82
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
101,19000101,190001,000BQU1A20A =xLloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,






 €1.523,10u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
HQU1A502 Rend.: 1,000P- 83
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,84100/R 19,470000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 5,84100 5,84100
Maquinària:
APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 86
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
13,38600/R 44,620000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth
Subtotal... 13,38600 13,38600
Materials:
1.503,730001.503,730001,000BQU1A504 =xAmortització de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt








 €171,59mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1A50A Rend.: 1,000P- 84
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
171,59000171,590001,000BQU1A50A =xLloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,






 €767,95u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
HQU1H234 Rend.: 1,000P- 85
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,84100/R 19,470000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 5,84100 5,84100
APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 87
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
13,38600/R 44,620000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth
Subtotal... 13,38600 13,38600
Materials:
748,58000748,580001,000BQU1H234 =xAmortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera d'1
pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de







 €110,39mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
HQU1H23A Rend.: 1,000P- 86
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
110,39000110,390001,000BQU1H23A =xLloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,






 €1.123,67u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
HQU1H532 Rend.: 1,000P- 87
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 88
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,84100/R 19,470000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 5,84100 5,84100
Maquinària:
13,38600/R 44,620000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth
Subtotal... 13,38600 13,38600
Materials:
1.104,300001.104,300001,000BQU1H534 =xAmortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt








 €160,64mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1H53A Rend.: 1,000P- 88
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
160,64000160,640001,000BQU1H53A =xLloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt






 €59,16u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU22301 Rend.: 1,000P- 89
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,86750/R 19,470000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 89
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 4,86750 4,86750
Materials:
54,1700054,170001,000BQU22303 =xArmari metàl·lic individual amb doble compartiment interior,







 €14,92u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
HQU25201 Rend.: 1,000P- 90
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,92050/R 19,470000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 2,92050 2,92050
Materials:
11,9300047,720000,250BQU25500 =xBanc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos ,







 €22,38u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
HQU25701 Rend.: 1,000P- 91
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,92050/R 19,470000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 2,92050 2,92050
Materials:
19,3875077,550000,250BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb








APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 90
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €18,83u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs
HQU27502 Rend.: 1,000P- 92
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,81450/R 19,470000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 6,81450 6,81450
Materials:
11,8450047,380000,250BQU27500 =xTaula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos







 €29,92u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU27902 Rend.: 1,000P- 93
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,81450/R 19,470000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 6,81450 6,81450
Materials:
22,9375091,750000,250BQU27900 =xTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4







 €113,51u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 94
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,81450/R 19,470000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 6,81450 6,81450
Materials:




APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 91
PARTIDES D'OBRA





 €57,37u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU2D102 Rend.: 1,000P- 95
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,92050/R 19,470000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 2,92050 2,92050
Materials:
54,3800054,380001,000BQU2D102 =xPlanxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a







 €92,03u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2E001 Rend.: 1,000P- 96
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,97350/R 19,470000,050A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 0,97350 0,97350
Materials:






 €54,91u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 97
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,94700/R 19,470000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 1,94700 1,94700
Materials:
APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 92
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
52,9100052,910001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de







 €1,94u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
HQU2P001 Rend.: 1,000P- 98
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,97350/R 19,470000,050A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 0,97350 0,97350
Materials:
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 Projecte constructiu d’un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a zona d’ús 
esportiu al carrer de l’Arquitectura (districte de Horta-Guinardó, Barcelona).   
 
  
B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0A - FERRETERIA 




1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Entramats amb filferros d’acer obtinguts per procediments diversos (torsió  simple 
o triple, teixit simple o doble) amb filferros d'acer. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De simple torsió 
- De triple torsió 
- De teixit senzill de filferro ondulat 
 - De teixit doble de filferro ondulat 
 - Amb remat superior decoratiu 
 S'han considerat els acabats dels filferros següents: 
- Galvanitzat 
- Galvanitzat i plastificat 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme. 
La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla. 
La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores. 
Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense 
discontinuïtats ni d'altres imperfeccions superficials, i el filferro ha de ser 
galvanitzat. 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions 
i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Els filferr os han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10218-2. Si 
son galvanitzats també han de complir les de les normes UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 
10244-2, i si són plastificats les de les UNE-EN 10245-1 i UNE-EN 10245-2. 
TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ: 
Entramat fabricat a partir de l’entrellaçat helicoïdal de filferros d’acer formant 
malles aproximadament quadrades. 
Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de  cumplir la UNE-
EN 10223-6. 
Toleràncies: 
- Pas de malla: 
     - Malla de 25 mm:  ± 2,0 mm 
     - Malla de 40 mm:  ± 4,0 mm 
     - Malla de 45 mm:  ± 4,0 mm 
     - Malla de 50 mm:  ± 4,5 mm 
     - Malla de 60 mm:  ± 5,0 mm 
     - Malla de 75 mm:  ± 5,0 mm 
- Alçària de la tela: 
     - Malla de 25 mm:  ± 30 mm 
     - Malla de 40 mm:  ± 30 mm 
     - Malla de 45 mm:  ± 30 mm 
     - Malla de 50 mm:  ± 40 mm 
     - Malla de 60 mm:  ± 50 mm 
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- Diàmetre del filferro galvanitzat: 
     - recobriment classe A segons UNE-EN 10244-1 i UNE- EN 10244-2:  T1 segons 
UNE-EN 10218-2 
     - recobriment classe C segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2:  T1 segons 
UNE-EN 10218-2 
TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ: 
Entramat fabricat a partir de l’entrellaçat helicoïdal de filferros d’acer formant 
malles de forma hexagonal. 
El nombre de torsions dels filferros ha de ser de 3. 
Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir la UNE-
EN 10223-3. 
Toleràncies: 
- Pas de malla:  + 16mm, - 4 mm 
- Diàmetre del filferro galvanitzat: 
     - Diàmetre de 2,0 mm:  ± 0,05 mm 
     - Diàmetre de 2,2 mm:  ± 0,06 mm 
     - Diàmetre de 2,4 mm:  ± 0,06 mm 
     - Diàmetre de 2,7 mm:  ± 0,06 mm 
     - Diàmetre de 3,0 mm:  ± 0,07 mm 
     - Diàmetre de 3,4 mm:  ± 0,07 mm 
- Llargària de la tela:  + 1 m, - 0 m 
- Alçària de la tela :  ± D (dimensió pas de malla) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ: 
* UNE-EN 10223-6:1999 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. 
Parte 6: Enrejado de simple torsión. 
TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ: 
* UNE-EN 10223-3:1998 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. 
Parte 3: Malla hexagonal de acero para aplicaciones industriales. 
ALTRES TELES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ: 
Per a cada subministrament que arribi a l’obra, corresponent a un mateix tipus de 
malla, el control serà: 
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l’aspecte del 
recobriment, i recepció del corresponent certificat de qualitat del fabricant on 
es garanteixin les condicions exigides.  En cas de que el material disposi de la 
Marca AENOR, o altra legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir 
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resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de 
producció establert en la marca de qualitat de producte. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les 
comprovacions següents: 
- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de 
l’obra, es realitzaran els assaigs de comprovació de les característiques 
mecàniques del filferro. ((UNE-EN 10218-1) 
- Comprovació geomètrica del dià metre del filferro i del pas de malla (5 
determinacions). 
- Comprovació  del galvanitzat: si s’escau, assaigs d’adherència i massa del 
recobriment (mètodes no destructius) (5 determinacions). L’ acabat galvanitzat, 
seguirà les normes UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 14713, i així ho certificarà el 
fabricant 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ: 
 Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris 
indicats a les normes  UNE-EN ISO 1461 i UNE-EN 10257-1. 
De cada lot d’inspecció (comanda individual) es pren, a l’ atzar, una mostra de 
control per realitzar l’assaig de gruix de recobriment. El número mínim de peces 
per realitzar el control serà l’indicat a Taula 1 (UNE-EN ISO 1461, Apartat 5) 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN TELA METÀL.LICA 
DE TORSIÓ: 
No s’acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent 
certificat de garantia.  
Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d’acord 
a les condicions especificades. 
Si s’observen irregularitats en les característiques geomè triques o del 
recobriment, es rebutjaran les peces afectades i es repetirà l’assaig sobre 10 
noves mostres que hauran de resultar conformes a les especificacions per tal 
d’acceptar el subministrament. En cas contrari, s’ intensificarà el control fins 
al 100% dels elements rebuts. 
 
 
B0AA - ANCORATGES ESPECIALS 
 
 





1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material necessari per a la realització d'empernatges. 
S'han considerat els següents tipus de material: 
- Ancoratges metàl·lics de 25 a 63,5 mm de diàmetre, amb cargol i volandera 
quadrada de 200x200 mm 
- Ancoratge de ciment i additius 
- Ancoratge de resines epoxi de curat mig 
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Ancoratge format per una armadura d'acer corrugat, una volandera i un cargol 
roscat en un dels extrems. 
La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han 
de tenir les mateixes característiques que l'acer de l'armadura. 
La tela metàl·lica ha de tenir una secció  i un pas de malla constant i uniforme. 
S’utilitzarà preferentment el tipus ancorat quí micament en tota la longitud (UNE 
22782), encara que són admissibles altres tipologies en cas d’empernatges 
provisionals, com ara, perns d’ancoratge puntual (UNE 22781) o per fricció. 
La part exterior de la barra d'acer ha d'estar roscada en una llargària >= 10 cm. 
L'extrem de la barra d'acer que queda introduït en el terreny ha de ser bisellat. 
Límit elàstic de l'acer:  >= 460 N/mm2 
ANCORATGE DE CIMENT I ADDITIUS: 
Ancoratge format per un morter de ciment i additius especials, acceleradors i 
expansius, en cartutx cilíndric de diàmetre variable i amb un embolcall de paper 
permeable que permet la hidratació per immersió en aigua. 
El diàmetre utilitzat ha de ser segons el diàmetre del pern i el de la perforació. 
Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 25 de D i una perforació: 
- Entre 33 i 37 mm:  28 mm 
- Entre 37 i 39 mm:  31 mm 
- Entre 39 i 43 mm:  35 mm 
 Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 32 de D i una perforació: 
- Entre 36 i 39 mm:  28 mm 
- Entre 39 i 43 mm:  31 mm 
- Entre 43 i 47 mm:  35 mm 
 Temps d'hidratació per immersió:  < 2,5 min 
 Inici de l'enduriment:  < 15 min 
 Resistència a la tracció: 
- Al cap de 3 h a 10°C:  >= 50 kN/m 
- Al cap de 24 h a 10°C:  >= 150 kN/m 
ANCORATGE DE RESINES EPOXI: 
Ancoratge format per un cartutx amb resines epoxi de dos components separats entre 
ells per una làmina de plàstic. 
Els dos components del cartutx han de ser una formulació tixotròpica de resina de 
poliester i un catalitzador. 
Quan es barregen tots dos components comença la cura i l'enduriment de la resina. 
Inici de l'enduriment (Ti):  20 <= Ti <= 45 s 
 Final de l'enduriment (Tf):  3 <= Tf <= 5 min 
 Resistència a la tracció: 
- Al cap de 15 min:  >= 50 kN/m 
- Al cap de 3 h:  >= 150 kN/m 
TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC: 
El diàmetre del tac ha de ser segons el diàmetre del pern que s'ha d'utilitzar. 
El disseny del tac ha de ser l'adient per a proporcionar l'adherència suficient 
de l'ancoratge. 
No ha de tenir defectes superficials que impideixin la seva correcta utilització. 
PLACA DE REPARTIMENT I ELEMENTS DE FIXACIÓ: 
La volandera de fixació  i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han 
de tenir les mateixes característiques que l’acer de l’armadura. 
La placa de repartiment ha de ser quadrada, de 20 cm. de costat i 6 mm. de gruix 
com a mínim. Ha de resistir, sense punxonar-ne, una força axial, puntual i 
compressiva de 15 t. 
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La femella ha de ser hexagonal de 25 mm. de longitud de rosca. Complirà les 
característiques geomètriques indicades a la UNE 22784. Les volanderes estaran 
d’acord a la UNE 22785. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ANCORATGE DE RESINES EPOXI I TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, a temperatura inferior a 30°C i no 
exposats a cops ni impactes. 
ANCORATGE DE CIMENT: 
Subministrament: Empaquetats en bosses de plàstic totalment impermeables. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol. 
ANCORATGE METÀL·LIC: 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb la placa i la rosca 
corresponent per a cada ancoratge. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ANCORATGE METÀL·LIC: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
ANCORATGE DE CIMENT O ANCORATGE DE RESINES EPOXI O TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual dels empernats en cada subministrament i recepció del certificat 
de qualitat corresponent.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l’establert en la DT. Aquest control ha de complir 
l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e 
tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona 
fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, 
inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas 
que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació 
corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs:  Si el material disposa d’una marca 
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats 
dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
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Recepció  de certificats de qualitat dels materials auxiliars: cartutxos de ciment 
o resina, plaques, femelles, etc... on es garanteixin les condicions exigides al 
plec. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les 
comprovacions següents: 
- Cada 10 t de material es realitzarà un assaig de tracció (UNE 7474-5) (1 proveta) 
amb  determinació del límit elàstic, càrrega i allargament en trencament. 
- Comprovació de les característiques geomètriques en un 10 % dels empernatges 
rebuts. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’utilitzaran materials que no s’ acompanyin amb el corresponent certificat de 
qualitat on es garanteixi el compliment de les especificacions indicades. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s’ ha observat en el corresponent 
assaig alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització 
de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d’assaig...) l’assaig es 
considerarà nul i caldrà  repetir-lo correctament amb una nova proveta. 
 Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-se realitzat correctament, es 
realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021 i UNE-EN 10025-2 , sobre provetes 
preses de dues peces diferents del lot que s’està assajant. Si ambdós resultats 
(dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d’inspecció serà acceptable, 
en cas contrari es rebutjarà. 
Quan es sobrepassi alguna de les tolerà ncies especificades en algun control 
geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta i s’augmentarà el control fins a un 
20% d’unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes 
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100% de les unitats amb les 
oportunes actuacions segons el resultat. 
 
 
B0AC - CABLES 
 
 





1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretesats, postesats, telefèrics 
o funiculars. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat. 
Els cordons no han de tenir filferros fluixos. 
El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme. 
Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de cordons. 
El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme. 
Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima. 
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Resistència dels filferros:  1600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  + 0,05 mm 
 - Llargària: 
     - Fins a 400 m: + 5% 
     - > 400 m: + 20 m/1000 m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Submistrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i 
etiquetats amb les següents dades: 
- Fabricant 
 - Tipus de cable i composició 
 - Resistència dels filferros i càrrega total admissible 
 Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la 
intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales 
 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D7 - TAULERS 
 
 





1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulers encofrats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tauler de fusta 
 - Tauler aglomerat de fusta 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
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 - Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Angles:  ± 1° 
 TAULERS DE FUSTA: 
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i 
paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes 
ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 
les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines 
sintètiques i premsat en calent. 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 
Mòdul d'elasticitat: 
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2 
Humitat del tauler (UNE 56710):   >= 7%, <= 10% 
Inflament en: 
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6% 
 Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 





1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la 
protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats 
metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres 
o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, 
etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, 
suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 
l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la 
seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment 
de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a 
conseqüència  del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del 
formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la 
resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el 
desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el 
formigó,  excepte quan es faciliti a la DF certificat emès  per una entitat de 
control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció 
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TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització 
correcta. 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
 Gruix:  >= 0,7 mm 
 Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
 Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
 DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o 
greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres 
productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte 
posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti 
d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d’alterar les propietats del formigó amb què  estigui en contacte, ni les 
armadures o l’encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient 
S’ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques 
del producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva 
aplicació 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat 
per a sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que 
han de suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la 
seva planor ni la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser 
suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels 
junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
 - Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
 BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat 
i la indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa 
d'emprimació antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de 
càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe 
amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
 
 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 







1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o 
diversos riscos que puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat fí sica del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l’ordre 
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- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüè ncies derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora 
de control que incideixi amb la part del cos protegida per l’ usuari, a la seva 
correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del 
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La 
seva utilització haurà de quedar restringida a l’absè ncia de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessà ries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
 Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en 
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els 
dos casos hauran de complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o 
atallatge d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va 
proveït d’una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a 
les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sò lida, deixant 
una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi 
d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de 
disposar d’ un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici 
de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorí fiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de 
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 
voltis sense perforar-se 
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara 
que no se’ls hi apreciï  exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un 
envelliment del material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals 
des de la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’ hauran de donar 
de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ú s per altres 
usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels 
atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables 
a l’escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la 
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- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material 
orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de 
xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de 
la pantalla haurà d’estar construït amb material absolutament aï llant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan totalment prohibits), 
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà 
de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 
fabricades preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte 
amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part 
metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar.  
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de 
plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de 
bombolles, taques, o ndulacions i altres defectes, i les incolores hauran de 
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de 
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el 
de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de 
picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents 
característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada 
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- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que 
necessitin l'ús d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el 
dispositiu portavidres, subministrats a l’ efecte pel fabricant de l’equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar 
la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla 
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos 
del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, 
neoprè o matèries plà stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge 
màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ú s de botes 
de seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada 
per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es 
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat 
i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc 
del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització 
de treballs en moviments de terres i realització  d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements 
de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la 
ràpidament davant l'eventual introducció de partí cules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, 
amb l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de 
seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària 
el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà 
en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació  sigui 
superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 
12 mm. La  sirga  d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de 
diàmetre. 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques 
compliran les següents característiques:  
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- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a 
permetre l’evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran 
les següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l’ usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, 
no creí sensació de ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no 
hauran d’ afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures 
de rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i 
haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d’empra ment 
previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i 
postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ ajustament o gamma de 
talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la 
resistència i eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions 
de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura 
i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà 
l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de 
protegir, així  com els factors addicionals de risc que puguin constituir els 
propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les 
indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides 
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Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de 
les actuacions prèvies d’avaluació de riscos, definició de característiques 
requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà  de comprovar que 
compleixi amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, 
de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que l’evolució de la 
tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en 
els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats 
amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
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- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció 
dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització  
de guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà 
al treballador de calç at de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció 
de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d’obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat 
i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
- Obres d’ensostrat 
- Treballs d’estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats:  
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats: 
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- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se 
cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 
etiquetats amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu 
representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació  (generalment 
estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 






 Projecte constructiu d’un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a zona d’ús 
esportiu al carrer de l’Arquitectura (districte de Horta-Guinardó, Barcelona).   
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo 
de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de 
la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 






1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units 
entre si, associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició 
física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la 
finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o 
els bé ns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats 
d’unes instruccions d’utilització , proporcionades pel fabricant o importador, en 
les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, 
així com les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, 
com a mínim, les següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
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- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 
acreditada, si procedeix 
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  
AENOR els següents extrems:  
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista 
del SPC restarà  obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes 
necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits 
d’utilització . Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa 
i correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes 
pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les 
Instruccions Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referè ncia o 
obligat compliment, els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de 
Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter general les 
següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats 
a aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin 
exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització  i manteniment es 
faci conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els 
seus elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços 
a què hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol altra influè ncia externa o 
interna que pugui presentar-se en les condicions normals d’utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció 
dels quals puguin donar lloc a perill, disposarà  de complements addicionals per 
a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses 
susceptibles de pèrdua patrimonial per l’empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de 
les diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin 
originar danys, disposaran d’un sistema de resguard o protecció  complementària 
que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidència sobre les 
persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’ estabilitat: 
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la 
pèrdua d’estabilitat del SPC en condicions normals d’utilització previstes pel 
projectista o fabricant. 
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi 
haurà d’existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar 
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- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i 
components han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de 
distàncies de seguretat o detectors de presè ncia de forma que no impliquin perill 
per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a 
l’empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: 
Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests 
treballen independentment, la protecció  general del conjunt estarà dissenyada 
sense perjudici al que cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, 
posada a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, 
que previnguin de l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió 
en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i 
aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, 
vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construï ts i, 
en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques 
dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s’evitin danys per a les persones i/o 
les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’ empresa, per fuites o 
trencades. 
- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals 
durant els treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que 
puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, 
hauran d’anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants 
acoblats als seus sistemes d’evacuació. Aquells que siguin capaços d’ emetre 
radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o 
contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de 
protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció , muntatge, protecció i 
manteniment, assegura l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells 
inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius 
per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com 
la concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de 
contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i Procé s de treballs 
(no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps…). 
Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser 
bloquejats amb l’ ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada 
posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament 
o funcionament. 
Els SPC han d’ estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment 
preventiu i/o correctiu es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs 
fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels 
operaris de mantenim ent i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant 
rètols normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin 
a evitar riscos d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt 
especialment els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació 
sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d’elles, la 
seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les obertures 
impedeixin la introducció  de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans 
mòbils i que permetin dintre del possible l’execució d’operacions de manteniment 
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El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de 
tots el components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans 
adequats, perquè el transport i la manutenció  es pugui efectuar amb el menor 
perill possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de 
pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se 
subjectarà de manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de 
subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera 
documentada, la manera d’efectuar correctament l’amarrament.  
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària 
perquè  el muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill 
possible. 
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta 
operativitat i eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, 
estaran dotades de punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements 
auxiliars per a l’elevació.  
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais 
mínims que s’hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el 
muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
 Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat 
per als seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els 
detalls de l’execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa 
el SPC é s de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components 
disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a 
compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que 
en el disseny del SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva 
utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos 
associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, 
assignar un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a 
document amb les especificacions tècniques de l’ Equip, que el qualifiquin com a 
component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de 
constar dels elements bàsics següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres 
especificacions tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o 
component de seguretat (MAUP). 
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- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits 
essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat 
de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o 
fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col· locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o 
fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’ emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l’ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu 
manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència 
de la seva data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos 
de ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
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B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
B1Z0 - MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 






1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
 - Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
 - Material per a drenatges 
 - Material per a paviments 
 El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
 - De pedra calcària 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on 
s’han d’obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregué s 
convenients o que li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, 
obligarien a un control massa freqü ent dels materials que se n’extraguessin. 
CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas 
restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment 
aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es 
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que 
estableixi explícitament la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de 
la EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència 
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, 
complint una sè rie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 0,6% 
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- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d’impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en 
l’article 28 de la EHE. 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
 Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
 GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que 
s’utilitzen per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; 
D, dolomí tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
La grandària màxima D d’un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de 
formigó serà menor que les següents dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, 
o entre un parament de la peç a i una beina o armadura que formi un angle >45º 
(amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que 
formi un angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions 
següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de 
l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb  TMA < 0,33 del 
gruix mínim 
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l’àrid gruixut serà el mínim valor 
entre el primer punt i el segon del paràgraf anterior. 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit 
aplicable a cada cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color mé s clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L’índex de llenques  per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1):  
- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
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Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 
1744-1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
 Contingut de ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
 El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons 
la  UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
 Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat 
UNE 146-508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar  reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. 
Per a comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per 
a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest 
estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – 
silicat, s’ha de realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha de realitzar l’ assaig descrit a 
la UNE 146.507 EX Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents 
de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, 
compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 
contemplades a la EHE 
GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d’un jaciment natural, del matxuqueig  de roques 
naturals, o del reciclatge d’enderrocs. No ha de presentar restes d’argila, margues 
o altres materials estranys. 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamí s 80 UNE) i el garbellat 
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ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny 
per drenar i del sistema de drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = 
grandària superior de la proporció x% del terreny a drenar) 
A més, el coeficient d’uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d’evacuació de l’ 
aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l’orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l’àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d’aquestes condicions es faran 
filtres granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al 
costat del sistema d’evacuació. Aquesta complirà  les condicions de filtre respecte 
a la següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es 
podrà recórrer a l’ús de filtres geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a 
efectes del  compliment de les condicions anteriors, s’atendrà únicament a la 
corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material 
drenant haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  
F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o 
llims, les condicions de filtre 1 i 2 s’ han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 
0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s 
següents condicions: 
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s 
següents condicions: 
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s 
següents condicions: 
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
Si s'utilitza granulats reciclats s’ha de  comprovar que l'inflament (assaig CBR 
(NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
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Els àrids s’ emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la 
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu 
transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per  evitar els canvis de 
temperatura del granulat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección 
General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 
5.2-IC: Drenaje superficial 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L’entrega de granulat a l’obra ha  d’anar acompanyada d’un full de subministrament 
proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les 
següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE  o indicació d’autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 
toleràncies de l’àrid subministrat. 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 
del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre,  
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
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     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de 
Control de la Producció en Fàbrica  
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre,  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 
93/68CE i ha d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 
documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d’identificació de l’organisme de certificació 
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d’indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d’emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi 
à rids que no compleixen amb l’article 28.4.1. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE,  de tal manera que la comprovació de 
la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del 
marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte 
i de l’article 28 de la EHE. 
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar 
un certificat d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un 
laboratori de control dels contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que 
verifiqui el compliment de les especificacions de l’àrid subministrat respecte 
l’article 28 de la EHE. 
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no 
disposar de suficient informació, podrà determinar l’execució de comprovacions 
mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, 
a poder ser, abans del subministra de l’à rid, per comprovar la idoneïtat per a 
la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs 
següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 
- Terrossos d’argila (UNE 7133) 
- Partícules toves (UNE 7134) 
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un 
líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
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- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Estabilitat, resistència a l’atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
- Assaig d’identificació per raigs X. 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedè ncia i 
qualitat corresponent. 
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o 
cada 2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs 
d’identificació del material: 
     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)  
     - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)  
     - Desgast de “Los Ángeles” (UNE EN 1097-2)  
S’ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d’à rids 
naturals ha de contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d’identificació del material 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 
procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptarà  la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al 
plec. Si la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les 
dosificacions aprovades, s’hauran de projectar i aprovar noves fórmules de 
treball.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A 
DRENATGES: 
Els resultats dels assaigs d’identificació  han de complir estrictament les 
especificacions indicades, en cas contrari, no s’ha d’autoritzar l’ús del material 
corresponent en l’execució del reblert. 
 
 
B1Z1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I 
OBJECTES  PER A SEGURETAT I SALUT 
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Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units 
entre si, associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició 
física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la 
finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o 
els bé ns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats 
d’unes instruccions d’utilització , proporcionades pel fabricant o importador, en 
les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, 
així com les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, 
com a mínim, les següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 
acreditada, si procedeix 
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  
AENOR els següents extrems:  
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista 
del SPC restarà  obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes 
necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits 
d’utilització . Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa 
i correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes 
pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les 
Instruccions Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referè ncia o 
obligat compliment, els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de 
Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter general les 
següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats 
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exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització  i manteniment es 
faci conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els 
seus elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços 
a què hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol altra influè ncia externa o 
interna que pugui presentar-se en les condicions normals d’utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció 
dels quals puguin donar lloc a perill, disposarà  de complements addicionals per 
a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses 
susceptibles de pèrdua patrimonial per l’empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de 
les diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin 
originar danys, disposaran d’un sistema de resguard o protecció  complementària 
que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidència sobre les 
persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’ estabilitat: 
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la 
pèrdua d’estabilitat del SPC en condicions normals d’utilització previstes pel 
projectista o fabricant. 
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi 
haurà d’existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar 
dissenyats, construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte 
o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i 
components han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de 
distàncies de seguretat o detectors de presè ncia de forma que no impliquin perill 
per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a 
l’empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: 
Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests 
treballen independentment, la protecció  general del conjunt estarà dissenyada 
sense perjudici al que cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, 
posada a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, 
que previnguin de l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió 
en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i 
aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, 
vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construï ts i, 
en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques 
dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s’evitin danys per a les persones i/o 
les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’ empresa, per fuites o 
trencades. 
- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals 
durant els treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que 
puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, 
hauran d’anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants 
acoblats als seus sistemes d’evacuació. Aquells que siguin capaços d’ emetre 
radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o 
contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de 
protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció , muntatge, protecció i 
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inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius 
per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com 
la concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de 
contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i Procé s de treballs 
(no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps…). 
Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser 
bloquejats amb l’ ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada 
posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament 
o funcionament. 
Els SPC han d’ estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment 
preventiu i/o correctiu es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs 
fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels 
operaris de mantenim ent i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant 
rètols normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin 
a evitar riscos d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt 
especialment els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació 
sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d’elles, la 
seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les obertures 
impedeixin la introducció  de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans 
mòbils i que permetin dintre del possible l’execució d’operacions de manteniment 
sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de 
tots el components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans 
adequats, perquè el transport i la manutenció  es pugui efectuar amb el menor 
perill possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de 
pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se 
subjectarà de manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de 
subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera 
documentada, la manera d’efectuar correctament l’amarrament.  
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària 
perquè  el muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill 
possible. 
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta 
operativitat i eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, 
estaran dotades de punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements 
auxiliars per a l’elevació.  
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais 
mínims que s’hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el 
muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
 Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat 
per als seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
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El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els 
detalls de l’execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa 
el SPC é s de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components 
disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a 
compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que 
en el disseny del SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva 
utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos 
associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, 
assignar un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a 
document amb les especificacions tècniques de l’ Equip, que el qualifiquin com a 
component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de 
constar dels elements bàsics següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres 
especificacions tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o 
component de seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits 
essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat 
de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o 
fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col· locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o 
fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’ emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l’ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu 
manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència 
de la seva data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos 
de ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
B1Z3 - MATERIALS AUXILIARS PER A MURS DE CONTENCIÓ PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 





1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements necessaris per a subjectar les malles metàl·liques per a protecció de 
talussos. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Cable d'acer 
 - Placa de fixació 
 - Picot d'acer galvanitzat 
 CABLE D'ACER GALVANITZAT PER A LA SUBJECCIÓ DE MALLES PROTECTORES DE TALUSSOS: 
No ha de tenir punts d'oxidació, retorciments ni desperfectes a la seva superfície. 
El trenat dels cordons s'ha de fer en sentit invers, uns respecte als altres, per 
tal d'assegurar tant com es pugui, que no es retorçaran ni modificaran durant 
l'operació de cosit corresponent. 
El diàmetre de cable ha de ser, com a mínim, un 25% més gran que el diàmetre del 
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Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2 
 Puresa del zinc:  98,5% 
 Resistència a la tracció:  >= 700 N/mm2 
PLACA DE FIXACIÓ D'ACER LAMINAT I GALVANITZAT EN CALENT PER A ANCORATGES 
METÀL·LICS: 
Ha de tenir la superfície llisa i el gruix uniforme. 
No ha de tenir picadures, exfolacions, porus, rascades ni d'altres defectes de 
laminació. 
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme 
i sense taques, esquerdes, discontinuïtats, inclusions de flux, cendres, 
bombolles, ratlles ni punts sense galvanitzar. 
El tall de la placa s'ha de realitzar per mitjà d'oxitall. 
Els forats s'han de fer al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser l'especificat 
en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2 
 Puresa del zinc:  98,5% 
  Tipus d'acer:  S275JR 
Límit elàstic:  >= 260 N/mm2 
Resistència a la tracció:  >= 420 N/mm2 
PICOT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER L'ANCORATGE DE MALLES PROTECTORES DE 
TALUSSOS: 
No ha de tenir picadures, exfoliacions, porus, rascades ni d'altres defectes de 
laminació. 
Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2 
 Puresa del zinc:  98,5% 
 Diàmetre:  20 mm 
 Llargària:  1 m 
  Tipus d'acer:  S275JR 
Límit elàstic:  >= 260 N/mm2 
Resistència a la tracció:  >= 420 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CABLE: 
Subministrament: En bobines. 
Cada bobina ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
 - Característiques de l'acer 
 - Tipus de cable 
 - Diàmetre 
 - Llargària del cable 
 Emmagatzematge: en la seva bobina, en llocs secs. 
PLACA I PICOT: 
Subministrament: Cada element de fixació ha de portar gravades les sigles 
d'identificació del fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: al seu embalatge, en llocs secs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B1Z4 - MATERIALES AUXILIARS D'ESTRUCTURES PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 





1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i 
tallats a mida o treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, 
d'acer S275JR , S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat , 
rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, 
segons UNE-EN 10025-2 
 - Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o 
rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular 
d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JR 
C, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a 
la corrosió atmosfè rica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils 
d’acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta 
utilització. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques 
mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, 
seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes  de condicions 
tècniques de subministrament següents: 
- Perfils d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i  PNE-EN 10025-5 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades 
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- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques 
mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix 
les determinacions de les normes de condicions tè cniques de subministrament 
següents: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents 
normes: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques 
mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i 
seccions, compleix les determinacions de les normes  de condicions tècniques de 
subministrament del producte de partida. 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 10162. 
PERFILS TREBALLATS  A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al 
procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a 
les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la 
corrosió del material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades só n: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat 
i qualificats segons la UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar 
són adequades al procé s de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui 
afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de 
soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de 
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S’ha d’evitar la projecció  de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar. 
 Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva 
posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que 
les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han 
d’introduir soldadures addicionals. 
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions 
finals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 
 Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions 
generals. S’han d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s’incorporin a 
les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir 
un enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització 
del precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en cada component del metall 
base. 
No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han 
d’eliminar de cada passada abans de fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar 
l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits 
establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l’article 77 de la EAE per a obres 
d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3  i l’article 77 de la EAE 
per a obres d’enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet 
l’oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats 
significatives i si s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor 
siderúrgic. El doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau 
(250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma 
del producte. No s’admeten les martellades. 
 Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim 
de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S’utilitzaran cargols normalitzats d’acord a  les normes recollides a la taula 
29.2.b de la EAE 
Els cargols aixamfranats, cargols  calibrats, perns articulats i els cargols 
hexagonals d’injecció s’han d’ utilitzar seguint les instruccions del seu 
fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l’article 29.2 
de la EAE. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de 
corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les 
inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
 La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols 
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Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. 
Entre la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga 
ha d’haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i 
netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per 
sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser 
aixamfranades i el xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar 
col·locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
 Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un 
altre procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es  permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els 
requisits establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els 
establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats 
que travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la 
perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s’han de soldar, a menys que així ho expliciti el 
plec de condicions tècniques p articulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la 
immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui 
visible després del muntatge. 
 En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) 
s’ha de collar fins arribar al “collat a tocar”  sense sobretesar els cargols. En 
grups de cargols aquest procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols 
situats al centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar 
d’acord amb el que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el 
pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals de collat. 
S’han de retirar  els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que 
després de collats fins al pretesat mínim, s’afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet 
l’oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats 
significatives i si s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor 
siderúrgic. El doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau 
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El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma 
del producte. No s’admeten les martellades. 
 Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim 
de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del 
PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les 
superfícies de la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d’ aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar 
preparades adequadament d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-
2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits 
donats pel fabricant per al producte a aplicar. 
La pintura d’ emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu 
fabricant. No s’utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps 
d’enduriment després de l’obertura del recipient. 
Si s’aplica mé s d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l’ aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de 
l’acumulació d’aigua durant un cert temps. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la 
soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. 
 Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat 
prèviament l’escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no 
s’ha de tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L a galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 
1461, segons correspongui. 
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la 
galvanització. 
 Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de 
ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb 
pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
 Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense 
contacte directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
No s’han d’ utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel 
fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de 
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- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
 - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació 
expressa de la DF 
 Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. 
Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. 
Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de 
acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero 
no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de 
suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de 
Acero Estructural (EAE). 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales 
y reglas para edificación. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de 
Acero Estructural (EAE). 
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes relativos a Hormigones y Acero. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER LAMINAT I 
PERFILS D’ACER BUITS: 
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent 
informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament 
mitjançant la seva designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció 
per colades) i, si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada 
producte o en la secció transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una 
etiqueta adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 





 Projecte constructiu d’un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a zona d’ús 
esportiu al carrer de l’Arquitectura (districte de Horta-Guinardó, Barcelona).   
d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 
del CTE: 
 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall 
i formigó:   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de 
Control de la Producció en Fàbrica  
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar 
sobre el producte acompanyat per:  
- El número d’identificació de l’organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en 
fàbrica (si és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 
     - Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies 
dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 
     - Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-
2 a EN 10025-6 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER CONFORMATS: 
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble 
que contingui la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l’acer 
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 
10162; si es requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti 
amb un text clar 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 
Cada perfil ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per 
exemple el número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de 
subministrament i el document corresponent (ú nicament aplicable als perfils 
foradats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una 
etiqueta adherida al paquet. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l’establert en la DT. Aquest control ha de complir 
l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e 
tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona 
fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, 
inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas 
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Control de recepció mitjançant assaigs:  Si el material disposa d’una marca 
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats 
dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les 
característiques geomètriques com a mínim  sobre un 10% de les peces rebudes. El 
subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 
10204).  
A efectes de control d’apilament, la unitat d’inspecció  ha de complir les següents 
condicions: 
- Correspondència en el mateix tipus i grau d’acer 
- Procedència de fabricant 
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 
     - Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 
     - Sèrie mitja:  16 mm <=  e <= 40 mm 
     - Sèrie pesada:  e > 40 mm 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les 
comprovacions següents: 
- Les unitats d’inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 
20 t per lot. 
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs: 
     - Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 
     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 
     - Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 
     - Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 
- En una mostra d’acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents 
assaigs: 
     - Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 
     - Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 
     - Assaig a flexió pel xoc d’una proveta de planxa d’acer (UNE 7475-1) 
     - Determinació de la duresa brinell d’una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 
- En una mostra de perfils d’acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, 
els següents assaigs: 
     - Assaig d’aixafada (UNE-EN ISO 8492) 
-  En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment 
(UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178). 
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 
Abans de començar l’obra, i sempre que es canviï  el tipus de material d’aportació: 
- Preparació d’una proveta mecanitzada, soldades amb el material d’aportació 
previst, i assaig a tracció ( UNE-EN ISO 15792-2). Abans d’aquest assaig, es 
realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de 
constatar que el cordó està totalment ple de material d’aportació. 
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres pels assaigs químics es prendran de la unitat d’inspecció  segons els 
criteris establerts a la norma UNE-EN ISO 14284. 
En perfils laminats i conformats les mostres pels assaigs mecànics es prendran 
segons els criteris establerts en les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les 
localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts en l’annex A de la 
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Per la preparació de les provetes s’ aplicaran els requisits establerts a la UNE-
EN ISO 377. 
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s’ aplicarà la UNE-EN 10002-
1. 
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc 
(resiliència) s’aplicarà la  UNE 10045-1. També son d’aplicació els següents 
requeriments: 
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
- Gruix nominal <= 12 mm: l’ample mínim de la proveta serà de 5 mm 
 Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els 
productes originals, així com la seva localització i orientació del producte. 
 Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts 
a la norma UNE-EN 10219-1  seguint els parametres de la taula D.1 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No es podrà  acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i 
no vagin marcats adequadament. 
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d’ un lot acompleixen el prescrit, 
aquest és acceptable. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s’ha observat en el corresponent 
assaig alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització 
de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d’assaig...) l’assaig es 
considerarà  nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta. 
 Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es 
realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues 
peces diferents del lot que s’està  assajant. Si ambdós resultats (dels 
contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d’inspecció serà acceptable, en 
cas contrari es rebutjarà. 
Quan es sobrepassi alguna de les tolerà ncies especificades en algun control 
geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s’augmentarà el control, 
en l’apartat incomplet, fins a un 20% d’ unitats. Si encara es troben 
irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control 
sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 
El material d’aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora 
de la zona d’influència de la soldadura. 
 
 
B1Z6 - MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 





1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés 
d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i 
no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, 
rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B1Z7 - MATERIALS AUXILIARS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS PER A 




1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina plàstica flexible per a impermeabilització. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Làmina de polietilè 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina ha de ser homogènia. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han 
de ser rectes. 
Ha de ser estanca a l'aigua. 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
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 - Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir 
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat per el 
fabricant 
 - Factor de transmissió del vapor d’aigua (UNE-EN 1931):  ± 30% 
- Resistència a l'esquinç ament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat per el 
fabricant per les direccions transversal i longitudinal de la làmina 
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5 ):  <= temperatura de doblegat en 
fred declarada per el fabricant 
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2 ):  >= valor declarat per el fabricant 
- Resistència a l’impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat per el fabricant 
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir 
-  Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s’ha de determinar 
d’acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar 
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5. 
Toleràncies: 
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10% 
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5% 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 
- Rectitut ( UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 
- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956. 
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 
- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A):  Ha de complir 
- Resistència a l’impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat per el fabricant 
-  Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir 
- Resistè ncia a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat per el 
fabricant 
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat per el 
fabricant 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada 
per al valor declarat pel fabricant 
- Resistència a tracció: 
     - Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat per el fabricant 
per a les direccions longitudinal i transversal de la làmina 
     - Làmines amb  armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat per el fabricant 
per a les direccions longitudinal i transversal  de la làmina 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s’ha de determinar 
d’acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada per el fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada per el fabricant 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m 
- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada per el fabricant 
-  Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel 
fabricant 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984. 
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Ha de ser soldable per ambdues cares, per els procediments habituals (aire calent, 
altres formes de fussió, aportació del mateix material calent, etc.). 
Els requisits de les làmines s’han considerat en funció dels usos següents: 
- Membranes d’impermeabilització en túnels i obres subterr ànies (UNE-EN 13491) 
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 
- Recintes d’emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493) 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
- Característiques essencials: 
     - Permeabilitat a l’ aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150) 
     - Resistència a la tracció (ISO/R 527-66) 
     - Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236) 
      - Durabilitat: 
          - Oxidació (UNE-EN 14575) 
          - Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99) 
- Característiques complementàries: 
     - Resistè ncia a l’esquinçament (ISO 34) 
     - Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5) 
     - Resistència a la penetració d’arrels (EN 14416) 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Gruix (UNE-EN 1849-2) 
     - Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2) 
     - Allargament (ISO/R 527-66) 
     - Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91) 
- Característiques complementà ries per a us en membranes d'impermeabilització en 
túnels i obres subterrànies: 
      - Durabilitat: 
          - Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
          - Microorganismes (UNE-EN 12225) 
          - Resistència química (UNE-EN 14414) 
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines 
d’impermeabilització  en túnels i obres subterrànies: 
     - Reacció al foc 
Característiques essencials en là mines per a abocadors per a residus líquids o 
sòlids: 
     - Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434) 
      - Durabilitat: 
          - Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
- Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids 
o sòlids: 
     - Fricció, cisallament directe  (EN ISO 12957-1) 
     - Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2) 
- Característiques complementaries per a condicions d’us específiques  en làmines 
per a abocadors de residus líquids o sòlids: 
      - Durabilitat: 
          - Microorganismes (UNE-EN 12225) 
          - Resistència química (UNE-EN 14414) 
     - Lixiviació (sol .lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició 
horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 
35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y 
de caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y 
de caucho para el control del vapor. Definiciones y características. 
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como 
membranas de impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y 
obras subterráneas. 
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la 
construcción de vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o 
recintos de confinamiento secundario. 
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la 
construcción de obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀ MINES PER A 
IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de 
forma clara i ben visible la informació següent:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
- Identificació del producte 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003  que regula l’envasat i etiquetatge 
de preparats perillosos 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE 
s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - El nú mero d'identificació de l'organisme de certificació del Control de 
producció en fàbrica 
     - El nom o la marca comercial 
     - L'adreça enregistrada del fabricant 
     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de 
producció en fàbrica 
     - Referència a la norma europea EN 
     - Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i us 
previst 
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Si el material ha de  ser component del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord 
amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1: 
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d’arrels 
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació 
ultraviolada, altes temperatures i aigua 
- Resistència a la fluència 
- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 
del CTE: 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes:   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de 
Control de la Producció en Fàbrica  
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al 
foc exterior de Nivell o Classe: productes classe F roof,  
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de 
Nivell o Classe: F:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al 
foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,  
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals 
una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora 
en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors 
d'ignició o la limitació de material orgànic):   
     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de 
tipus  
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa 
clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la 
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o 
la limitació de material orgànic):   
     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE  
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE 
VAPOR: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de 
forma clara i ben visible la informació següent:  
- Data de fabricació 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003  que regula l’envasat i etiquetatge 
de preparats perillosos 
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- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE 
s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte 
(només per a sistema 1) 
     - El nom o la marca comercial 
     - L'adreça enregistrada del fabricant 
     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - El número de certificació del producte (només per a sistema 1) 
     - Referència a la norma europea EN 
     - Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984 
     - Sistema d'instal·lació previst 
      - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-
EN 
 Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats següents, d’acord amb 
l’especificat en l’ apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1: 
- Resistència al pas del vapor d’aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg) 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 
del CTE: 
Productes per a control del vapor d’aigua subjectes a la reglamentació de reacció  
al foc, en els que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, 
s'ha realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats 
en classes A1, A2, B o C: 
     - Sistema 1: Certificat de conformitat CE del producte 
Productes per a control del vapor d’aigua  subjectes a la reglamentació de reacció 
al foc:  
- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, 
no s'ha realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, 
classificats en classes A1, A2, B o C 
- Productes classificats en classes D o E 
Productes per a control del vapor d’aigua no subjectes a la reglamentació de 
reacció al foc:  
Productes per a control de vapor d’aigua subjectes a la reglamentació de reacció 
al foc classificats en classe F: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol 
dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat  
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES 
GEOSINTÈTIQUES: 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Dimensions 
-  Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE 
s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - El nú mero d'identificació de l'organisme de certificació del Control de 
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     - El nom o la marca comercial 
     - L'adreça enregistrada del fabricant 
     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de 
producció en fàbrica 
     - Referència a la norma europea EN 
      - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-
EN 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 
del CTE: 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del 
control de producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l’establert en la DT. Aquest control ha de complir 
l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e 
tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona 
fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, 
inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas 
que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació 
corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs:  Si el material disposa d’una marca 
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats 
dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
A la recepció dels productes es comprovarà: 
     - Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 
     - Que disposen de la documentació – certificacions exigides 
     - Que es corresponen amb les propietats demandades 
     - Que han estat assajats amb la freqüència establerta 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les 
comprovacions següents: 
- Determinació  sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les 
característiques geomètriques d’amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines 
bituminoses amb autoprotecció mineral) 
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de 
l’ obra per a cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats 
del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, 
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 
acreditat:  
     - Per a làmines d’alta densitat (UNE-EN 13493): 
          - Duresa Shore (UNE-EN ISO 868) 
          - Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956) 
          - Resistè ncia a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-
3) 
          - Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493) 
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          - Resistència a l’esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2) 
          - Comportament a la calor (UNE-EN 13956) 
          - Absorció d’aigua (UNE-EN ISO 62 ) 
     - Per a membranes: 
          - Resistència a la percussió (UNE-EN 13956)  
           - Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades en 
la UNE-EN 13493 
          - Resistència a la perforació per arrels (UNE 53420) 
     - En casos especials, s’inclouran a més: 
          - Resistència especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846) 
          - Resistència específica a algun producte químic (UNE-EN ISO 175) 
 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 
càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’admetran l es membranes que no es presentin en bon estat, degudament 
etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del 
fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En 
cas d’incompliment en una comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé 
s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peç a 
assajada i s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i 
en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 
 
 









1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
S'han considerat les pintures següents: 
- Pintura reflectora 
 - Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 
 PINTURA REFLECTORA: 
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins 
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Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per 
polvorització o d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03). 
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense 
grans ni desigualtats en el to del color ni en la brillantor. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes 
específic. 
Temps d'assecatge (UNE 135-202):  < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 
Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell 
Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 
Poder de cubrició (UNE 48-081):  >= 0,95 
Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K. 
Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 
Conservació dins l'envàs:  bo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 
Aspecte:  bo 
Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona 
Envelliment artificial:  bo 
 Toleràncies: 
- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 
- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos 
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos 
- Consistència (UNE 48-076):  ± 10 U.K. 
 - Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2% 
 - Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1% 
- Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2% 
 - Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01 
 PINTURA NO REFLECTORA: 
Tipus d'oli:  soja 
 Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 
 Pes específic:  15 kN/m3 
Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 
 Temps d'assecatge: 
- Sense pols:  30 min 
- Sec:  2 h 
- Dur:  5 dies 
- Repintat:  >= 8 h 
 Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 
 Rendiment:  2,5 m2/kg 
 Toleràncies: 
- Pes específic:  ± 1 kN/m3 
- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 
 - Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA: 
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Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats 
i no exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més 
de 18 h. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTURA: 
* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización 
horizontal. Parte 2: Materiales. Ensayos de laboratorio. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui 
les dades exigides en les especificacions. 
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s 
de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF 
sol·licitarà  en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat 
de producte. 
- Per a cada subministrament, s’exigirà  el certificat de qualitat del fabricant, 
on constin els resultats dels assaigs següents: 
     - Punt d’inflamació (UNE 104281-1-12) 
     - Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507) 
     - Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)  
     - Consistència (MELC 12.74) 
     - Punt de reblaniment (UNE 135222) 
     - Temps d’assecatge (MELC 12.71) 
     - Estabilitat al calor (UNE 135222) 
     - Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO  3251, UNE 48238) 
     - Resistència al flux (UNE 135222) 
     - Estabilitat (UNE 48083)  
     - Resistència al canvi de color per efecte d’aglomerat asfàltic (MELC 12.84) 
     - Flexibilitat (MELC 12.93) 
     - Resistència a la immersió en aigua ( UNE-EN ISO 2812-2) 
     - Contingut de lligant (UNE 48238) 
     - Contingut de pigment ( UNE-EN ISO 591-1) 
     - Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2) 
     - Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1) 
  En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig 
de resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-1). 
  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o 
que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els 
assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A PINTURA: 
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- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació 
es realitzarà amb els següents criteris: 
     - Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la mà quina, sense 
aire. 
     - Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida 
de la màquina. 
     - Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.  
  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió  a la necessitat de 
repetir algun assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat 
de qualitat del fabricant, d’acord a les especificacions del plec. 
Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En 
cas d’incompliment, es repetirà l’assaig corresponent sobre les dues mostres 








1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua 
a pressió a temperatures fins a 40°C. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin 
de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir 
bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix. 
Els tubs han d’anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una 
separació  entre marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera 
que el marcat no provoqui punts d’iniciació de fissures, o altres tipus de falles 
i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i 
ús normals no n’afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent: 
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi) 
Les bobines han d’anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que 
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El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la 
seva aptitud per a ús alimentari. 
Índex de fluïdesa: 
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):   0,2 g/10 min 
a 1,4 g/10 min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 
1,4 g/10 min 
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+ 
Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
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¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta: 
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
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¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE-EN 12201-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 
El tub subministrat en rotlles ha d’enrotllar-se de tal manera que es previngui 
la deformació localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el 
diàmetre nominal. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i 
l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades 
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el 
suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben 
visible les dades següents: 
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 
- Nom o marca del fabricant 
- Per a tubs dn<=32 mm 
     - Dià metre exterior nominal x gruix paret 
- Per a tubs dn>32 mm 
     - Diàmetre exterior nominal, dn 
     - SDR 
- Grau de tolerància 
- Material i designació 
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 
- Referència al fluid intern que transporta el tub 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels 
materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament. 
- Contrastar la documentació  amb els materials i amb els requeriments de la 
instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris). 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Ha de ser  refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 
 
 









1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació 
i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 




- Diàmetre o d'altres dimensions 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris per al muntatge d’un 
element. 
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Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 
 
B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B64 - MATERIALS PER A TANQUES METÀL·LIQUES 
B64M - TANQUES D'ACER 
 
 





1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a tanques d'acer. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Planxa preformada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb nervadures, per a 
tanca metàl·lica. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i 
no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, 
rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a tancaments metàl·lics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma 
el pal del reixat. 
 - Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment 
de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i 
no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines 
(galvanitzat en fred). 
La seva secció ha de permetre la fixació de la tanca amb els elements auxiliars. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 PORTA DE PLANXA: 
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen 
la tanca. 
No ha de tenir defectes que puguin afectar el seu funcionament. 
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements 
de suport i els mecanismes d'apertura. 
ELEMENTS DE TUB: 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 1 mm 
 - Diàmetre:  ± 1,2 mm 
 - Rectitud:  ± 2 mm/m 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
 






1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en 
el treball mitjanç ant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós 
o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció 
sobre la circumstà ncia a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació 
per part del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa-
efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, 
podem classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de 
provocar un perill. 
- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives 
a les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a 
les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma 
geomètrica, de colors i d’un símbol o pictograma, proporciona una determinada 
informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de 
suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó 
i que facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada 
en relació amb la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un 
comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una 
superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i 
negres (al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de 
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Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de 
seguretat a utilitzar s’ han de centrar en: 
- Atraure l’atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga 
com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps 
inferior al necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat 
estan especificades a l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents 
epígrafs de referència: 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats 
perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions d’emergència. 
     - Maniobres perilloses. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i 
la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza 
y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones 
industriales 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-
màquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para 
dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
 





1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç  visual de la senyalització provisional d’obres en 
carreteres, amb la finalitat que siguin fàcilment perceptibles per els conductors 
els límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 
 S'han considerat els elements següents: 
 - Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d’abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 
- Fita 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals 
desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques 
han de garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  
 Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con 
i la seva col·locació en posició vertical. 
LLUMS: 
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Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 
L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible 
per a permetre el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a 
on va destinada, en funció de les condicions d’us previstes. La intensitat ha de 
garantir la seva percepció inclus en condicions climà tiques desfavorables (pluja, 
boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 
L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 
 Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació 
suficient sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la 
percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles 
per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin 
perjudicar la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
 No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que 
puguin perjudicar el seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés 
d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha 
de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
 BARRERA DE PVC: 
 Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del 
elements que formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 
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Ha d’ anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, 
rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza 
y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos 
de advertencia de peligro y balizamiento. 
 
 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM2 - BARRERES 
 
 





1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreres per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control d'accés a aparcaments 
 - De seguretat flexible de doble ona 
 - Tipus New Jersey 
 BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de 
bloqueig incorporat. 
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les 
especificades en el projecte. 
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. 
Aquesta capa ha de complir les especificacions fixades a la seva partida d'obra. 
 Tipus d'acer:  S275JR 
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El contractista comunicarà per escrit a la DF, amb suficient antelació, la relació  
complerta de les empreses subministradores de tots els materials utilitzats, 
acompanyada amb els documents acreditatius de la marca de qualitat, si és el cas. 
Els elements de la barrera han d’estar marcats amb la identificació  del fabricant. 
Aquest haurà d’acompanyar el subministrament de la barrera amb el corresponent 
certificat de qualitat on es garanteixi el compliment de les condicions 
especificades en el plec. 
Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat 
en calent per un procés d'immersió contínua, conforme a les normes UNE 37501 i 
UNE 37508. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a 
la capa de zinc.  
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts 
sense galvanitzar. 
El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall. 
Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre 
ha de ser el que s'especifica a l projecte. 
Tipus de banda:  UNE 135-121 
Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-
121. 
Gruix de la banda base:  3 mm 
 Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461) :  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc (UNE-EN 1179):  >= 98,5% 
Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  70 micres 
Desenvolupament del perfil: 473 mm 
Contingut de silici i fósfor:  Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09% 
 Resistència a flexió del perfil (Comprovació de la fletxa amb suports a 4 m, una 
cà rrega situada al mig del buit i sobre 8 cm2 de superfície): 
- Fletxa (amb l'ondulació cap amunt): 
     - Per a una càrrega de 680 kg:  <= 70 mm 
     - Per a una càrrega de 900 kg:  <= 140 mm 
- Fletxa (amb l'ondulació cap avall): 
     - Per a una càrrega de 550 kg:  <= 70 mm 
     - Per a una càrrega de 720 kg:  <= 140 mm 
Els elements de sustentació i suport compliran les condicions del plec 
corresponent. 
Toleràncies: 
- Gruix de la banda base:  ± 0,1 mm 
- Desenvolupament del perfil: +6, -1 mm 
L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de 
ser de les mateixes característiques que l'utilitzat en la fabricació de la 
barrera. 
L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats 
en fred han de ser del tipus S235JR (UNE-EN 10025-2). 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a l'obra, 
obtinguts per un procés d'emmotllament de perfil simètric per a barreres rígides 
i asimètric per a semibarreres rígides. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la 
norma EHE-08, en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 
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Tots els materials utilitzats en la fabricació  de les peces han de complir les 
condicions fixades en les normes EHE-08 i UNE-EN 13369. 
Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord 
amb la UNE 135111. 
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o 
d'altres defectes superficials. 
La seva base ha de ser plana. 
El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl·lics cargolats. 
No s'admeten sistemes d'unió que precisin soldadura. 
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi. 
Resistència del formigó:  >= 25 N/mm2 
Tipus d'acer:  B 400 
Separació entre les peces reflectores:  <= 10 m 
Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 
Tipus de ciment:  Classe resistent >= 32,5 
 El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-
08. Ha de ser del tipus pòrtland o putzolànic d’una classe no inferior a la 32,5. 
No s’ha d’utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedè ncia diferent. 
L’ús de ciment d’altres tipus requereix una justificació especial. 
No s’han d’utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigü es que 
produeixin eflorescències o que originin pertorbacions en el procés d’adormiment 
i d’enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir d’ 
adequada resistència i durabilitat del formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, 
ni s’ han de descompondre a causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a 
l’obra. 
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, 
ni les que tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre 
tipus de clorurs, sulfurs o sulfits. Toleràncies: 
- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 
 - Recobriment armadures:  - 0 cm 
 - Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 
 - Defectes superficials:  <= 15% superfície 
 - Cocons:  <= 3/10 dm2 
- Fissures 
     - Amplària:  <= 0,1 mm 
     - Llargària:  <= 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les 
sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin 
les seves condicions. 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin 
les seves condicions. 
 





 Projecte constructiu d’un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a zona d’ús 
esportiu al carrer de l’Arquitectura (districte de Horta-Guinardó, Barcelona).   
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo 
a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Materiales básicos y control de ejecución. 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo 
a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
* UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, 
dimensiones, formas de fabricación y ensayos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides 
al fabricant de les peces, com ara homologació del producte, autorització d’ú s, 
aplicacions realitzades, etc. 
- Controls de fabricació: 
     - La empresa subministradora ha d’avisar a la DF, al menys amb una setmana 
d’anticipació de l’inici de la campanya de fabricació, per tal d’enviar, si 
correspon, un inspector a fàbrica. 
     - L’inspector enviat ha de tenir accé s als registres de control de qualitat 
on figuren les mesures de paràmetres dimensionals o mecànics de l’element 
corresponent. En el transcurs d’aquesta visita, prèvia al començament de la 
producció, s’han de realitzar els controls següents: 
          - Comprovació de l’homologació del producte, de la fàbrica i dels 
procediments de fabricació i d’ autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la 
seva vigència. 
          - Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb 
especial è mfasi respecte als documents que identifiquen els controls realitzats 
sobre els elements acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què 
pertanyen. Criteris d’acceptació i rebuig, i tractament de les disconformitats. 
          - Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. 
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          - Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la 
correspondència entre aquesta marca i la identificació de les proves a què  han 
estat sotmesos els materials corresponents i les peces del lot. 
          - Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’ aplicació 
efectiva dels controls. 
          - Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació , 
condicionament i càrrega de les peces. 
     - Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s’escau, per a fer un nou 
seguiment i comprovació de la fabricació corresponent a l’obra i dels controls 
efectuats. 
Controls de recepció a obra: 
      - Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions 
següents: 
          - Marcatge CE per a productes de la construcció com a conseqüència de 
l’aplicació de la Directiva 89/106/CEE. 
          - Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb 
les especificacions obligatòries de la Instrucció EHE-08 
          - Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que 
empara l’entrega de cada lot, incloent els resultats dels assaigs corresponents a 
característiques mecàniques, geomè triques i altres que justifiquin l’adequació 
del producte a les exigències del plec de condicions. 
          - Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència 
de danys o imperfeccions, etc. 
          - Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes. 
OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT 
FLEXIBLES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que 
identifiquen el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on 
es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l’aspecte 
superficial del galvanitzat. 
- Cada 256 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els segü ents 
controls sobre peces escollides al atzar: 
     - Control indirecte de l’espessor de la barrera mitjanç ant el pes dels 
perfils (pes teòric peça de barrera de 2,90 mm de gruix i 473 mm de desenvolupament, 
descomptant forats i incloent el galvanitzat, es de 48,1 kg). Es pesaran 
individualment 25 peces corresponents al lot. 
- Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment 
(mètodes no destructius) sobre 10 peces del lot (assajos d’adherència conforme 
UNE 37501 i de recobriment conforme UNE EN ISO 1461) 
- Comprovació de les característiques geomè triques del perfil sobre 10 peces del 
lot (5 mesures en cada peça) 
 - Cada 2000 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents 
controls sobre peces escollides al atzar: 
     - Identificació del tipus d’ acer de la barrera (AP-11), segons UNE-EN 10111 
(1 determinació). 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment 
reconeguda a un país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control 
de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a 
la marca de qualitat del producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT 
FLEXIBLES: 
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 
indicats a les normes de procediment corresponents. 
Les comprovacions geomè triques dels perfils es realitzaran sobre la barrera abans 
de galvanitzar. El control de l’alçada del perfil i la longitud total de la 
barrera, es podrà realitzar, sobre aquesta, un cop galvanitzada. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOM PLIMENT EN BARRERES I 
SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
No s’ acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades 
en el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, o que arribin a l’obra sense el 
certificat de garantia i identificacions corresponents. 
Els criteris d’acceptació, d’acceptació despré s de reparació, i de rebuig seran 
conformes amb les Normes vigents segons el Plec de condicions del Projecte, la 
seva addenda i el Contracte que regula l’execució de les obres. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONES EN CAS D’INCOMPLIMENT EN PERFILS 
LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant. 
El resultat del control indirecte del gruix serà satisfactori si el pes mig dels 
perfils resulta superior al valor de referència i, a mé s, es compleix que:  Q = 
(x - P) / s > 0,94 
X = Pes mig dels perfils dels lots 
P = Pes de referència 
s = Desviació estàndard (n-1), s^2 = s (xi – x) ^2/(n-1) 
essent xi el pes individual de cada perfil i n el nombre de perfils de la mostra. 
En cas d’incompliment es podrà, a criteri de la DF, ampliar la mostra d’assaig 
(analitzar mé s peces), acceptant-se el lot si es verifica la condició anterior. 
L’aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d’adherè ncia han de 
ser conformes a les especificacions del plec. La mitjana de les 10 determinacions 
de la massa del galvanitzat ha de ser superior al valor especificat, i tots els 
valors individuals mantenir-se per sobre del 95% de dita especificació. 
Si el valor mig de les 5 determinacions de característiques geomètriques 
corresponents a una peç a, no resulta conforme a la norma UNE 135-121, es rebutjarà 
dita peça i s’ampliarà el control fins a un total de 25 peces per lot. En cas 
d’observar noves deficiències, es passarà  a controlar aquest aspecte sobre la 
totalitat de peces del lot. 
 
 
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
BM3 - EXTINTORS 
BM31 - EXTINTORS 
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Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit 
sobre un foc per l’acció d’una pressió  interna. Son extintors manuals els que 
han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions 
de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’ extintor 
correspon a un tipus registrat davant l’Administració i que disposa d’un certificat 
estes per un organisme de control facultat per a l’aplicació del Reglament 
d’Aparells a Pressió, que acrediti que l’ extintor correspon plenament al del 
projecte presentat per a registrar el tipus. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s’ha de gravar: 
- Indicació de l’administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l’aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, 
relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre 
Equipos a Presion. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta  amb les dades següents: 
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que 
correspon l’extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’extintor 
- Instruccions d’utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències 
establertes al Reglament d’Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips 
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- Sol·licitar a l’ empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme 
la instal·lació s’ha executat segons normatives d’aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de l’emmagatzematge d’extintors en obra fins a la  seva col·locació. 
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaç ament 
-  Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, 
s’ha de verificar: 
     - Aprovació de tipus per la Direcció General d’Indústries 
siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la Delegació o els Serveis 
Territorials Autònoms d’Indústria. 
     - Dades placa de disseny :  
          - Pressió màxima de servei (disseny) 
          - nº placa 
          - Data 1a Prova i successives 
     - Dades etiqueta de característiques: 
          - Nom del fabricant importador 
          - Temperatura màxima i mínima de servei 
          - Productes continguts i quantitat d’equips 
          - Eficàcia de l’extintor (Norma UNE 23110) 
          - Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 
          - Instruccions funcionament 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de 
les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat 
amb l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la 
substitució total o parcial del material rebut. 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 






1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
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Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les caracterí 
stiques especificades als articles 15 i ss del RD 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu 
a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, 
llisos i impermeables, fàcilment netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions 
corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les 
característiques i dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense 
obstacles, la funció a la que van destinats, pel número d'usuaris previst i situar 
el mobiliari  necessari 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques 
turques, dutxes, mirall i complements de bany 
- Instal·lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques 
turques. 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i 
tauler fenòlic 
- Instal·lació elèctrica 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i 
tauler fenòlic 
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 
Alçària sostre:  >= 2,6 m 
 Gruix aïllament:  >= 35 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les 
condicions exigides. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Orden de 7 de junio de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF, 
«Instalaciones de Fontanería: Agua fría». 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico 
el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
 
 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 





1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
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- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d’ estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura 
anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
 BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa 
prèvia d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
 Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
 PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
 NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les 
condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene 
en el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el 
material utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 
intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
 
 
BQZ - MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQZ1 - PENJADORS 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Penjador per a roba,  individual, d’acer inoxidable. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials. 
La grandà ria, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la 
documentació tècnica del projecte. 
La disposició del suport de penjar ha de tenir al extrem un element amb volum 
suficient per evitar punxonament de la roba. 
Càrrega admissible: 25 kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les 
condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 







1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o 
diversos riscos que puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat fí sica del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de 
salut del treballador. 
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En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos 
EPI, aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en 
relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos pre vistos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir 
del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions 
d’entrenament,  especialment quan es requereixi la utilització simultània de 
diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat 
pel fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà  de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d’exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin 
pogut evitar-se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament só n transferibles aquells en 
els que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest 
cas s’han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l’usuari 
i fer un tractament de rentat antisèptic.  
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del 
fabricant i aplicant la formació i informació  que al respecte haurà rebut 
l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en 
el qual ho ha d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà  sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No 
es permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques 
físiques de l’EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi el 
risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’ objectes o topades sobre 
el cap, serà perceptiva la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ú s, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció  de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció , i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
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Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva 
proximitat a mà quines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi 
acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà 
obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els 
llaç os, cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició  constant al sol, pluja o neu, serà 
obligatori l’ús de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de 
punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjanç ant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció  de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
 S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
 - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti -entelat  
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els 
anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís 
antiestàtic  
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals 
que podran ser perforades per a una millor ventilació.  
 - Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
 - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i 
s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ú s individual i no podran ser 
utilitzats per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció  de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de 
la pantalla haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
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Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan totalment prohibits), 
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà 
de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà  servir l'equip de pantalla de mà 
anomenada "Caixó de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre 
vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, 
i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes 
accidentals amb la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert 
(Nertal), es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres seran 
de color o portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de 
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el 
de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de 
picapedrer 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció  de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treball sobrepassi el marge de 
seguretat establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori 
la utilització d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense 
perjudici de les mides generals d'aïllament  i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà  als treballadors que hagin de 
suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius 
similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de 
taps contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu  poden combinar-se amb les del cap i la cara, 
verificant la compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d’oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industri als alimentats amb gas, 
quan puguin existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui 
desprendre’s pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que 
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L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà  sols quan estigui garantida a l’ambient 
una concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball 
en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, 
i sempre que el seu ús i nivell de saturació  dificulti notablement la respiració. 
Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-
se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada 
adequada al risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es  seleccionaran en funció 
de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar 
la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla 
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos 
del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, 
neoprè o matèries plà stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge 
màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà 
al treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l’activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
    - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
    -  Treballs en bastides 
    - Obres de demolició d’obra grossa 
    - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin 
encofrat i desencofrat 
    - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
    - Construcció de sostres 
    - Treballs d’estructura metàl·lica 
    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
    - Treballs de transformació de materials lítics 
    - Manipulació i tractament de vidre 
    - Revestiment de materials termoaïllants 
    - Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
    - Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n rà pid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
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En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes 
de seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada 
per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es 
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat 
i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc 
del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecà nica per a la realització 
de treballs en moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elè ctric, faran servir 
calçat aïllant sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca  permetrà 
desfer-se’n ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents. 
 Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran 
antilliscants. Als llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions 
de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles  
d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a 
l’interior o incorporades en el calçat des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, 
amb l'ús de polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 
 En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits 
màxims de defensa davant d’aquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
 En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà 
perceptiu l’ús de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb 
arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alç ada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les segü ents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llenç aran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà 
en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui 
superior als 4 anys  
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un dià metre de 
12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb 
línies elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de dià metre 
Es vigilarà de manera especial,  la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. 
La llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes 
possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la  seva vida 
útil, durant el temps que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà 
individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor. 
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 Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats:  
 - Peces i equips de protecció: 
      - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius  
      - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient 
calent  
      - Manipulació de vidre pla  
      - Treballs de rajat de sorra  
      - Treballs en cambres frigorífiques  
 - Roba de protecció anti-inflamable:  
      - Treballs de soldadura en locals exigus  
 - Davantals antiperforants:  
      - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-
se cap el cos.  
 - Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
      - Treballs de soldadura. 
      - Treballs de forja. 
      - Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemè ncies meteorològiques 
compliran les següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal 
motiu é s recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran 
les següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
 Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o 
al seu voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielè ctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc 
aïllant, granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de 
seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
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S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació  (generalment 
estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment 
en condicions d’us segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el 
seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a 
l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo 
de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de 
la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 













 Projecte constructiu d’un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a zona d’ús 
esportiu al carrer de l’Arquitectura (districte de Horta-Guinardó, Barcelona).   
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units 
entre si, associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició 
física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la 
finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o 
els bé ns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S’han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla 
electrosoldada o taulers de fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb 
mènsula i xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i 
sostre de fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga 
i xarxa de seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada 
perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a 
l’estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
     - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
     - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals 
coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i 
plataforma 
     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada 
i malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als 
sostres 
    - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
    - Anellat per a escales de ma 
    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els 
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SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats 
a aquests. 
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o 
desplaçar-se incontroladament , posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els 
elements mò bils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els 
treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots 
els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades 
pel projectista i el fabricant  del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant 
o projectista del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun EPI per a la 
realització d’alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo 
en fer  aquestes operacions. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits 
totalment, s’hauran d’adoptar  les precaucions i utilitzar proteccions individuals 
apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres 
circumstàncies que comprometin l’eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus 
propers a un element perillós, l’operació haurà  de realitzar-se amb els mitjans 
auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perí metre de plataformes de treball, 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada 
superior a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o 
xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 
0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sò lidament ancorats tots els seus 
elements entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en 
el seu conjunt una empenta frontal de 1,5 kN/m.  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons 
norma EN 1263 - 1, col· locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, 
suportats superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la 
planta per sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de 
diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una 
persona u objecte que caigués no es dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta 
tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m 
si no existís cap indicació. Han d’estar fixades verticalment a dues plantes 
inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d’acer  encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S’han de protegir els accessos o passos a l’ obra, i les zones perimetrals de la 
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L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda 
d’objectes i  al pes màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre 
la protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones 
que estiguin per sota de la protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús 
són les adequades al risc que es vol prevenir,  i que la seva instal·lació no 
representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions 
del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de 
característiques adequades a l’operació a realitzar. La seva utilització  i 
transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació  dels 
SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es 
realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè  
aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels 
SPC  i dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord 
amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components 
d’eficàcia preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessà ries per a 
impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits contra 
les caigudes d’alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, 
les baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la 
xarxa resti a una alç ada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la 
deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a 
partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment 
en condicions d’us segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el 
seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a 
l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación 
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Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los 
límites de instalación. 
 
 
H6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
H64 - TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES 
H645 - TANCAMENTS DE PLANXES D'ACER 
 
 





1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de tanca provisional de 2 m d’alçà ria, de planxa grecada d’acer, 
fixada a peus d’acer conformat amb desmuntatge inclòs. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació dels peus 
- Col·locació de les planxes entre els suports 
- Desmuntatge del conjunt 
CONDICIONS GENERALS: 
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles 
i els nivells previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre els suports:  ± 5 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
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Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes 
i els impactes  i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
H6A - TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES 
H6AA - TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 
 
 





1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de tanca mòbil de 2 m d’alçària, de malla d’acer, fixada a peus 
prefabricats de formigó  i amb el desmuntatge inclòs. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó 
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca 
- Desmuntatge del conjunt 
CONDICIONS GENERALS: 
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles 
i els nivells previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre els suports:  ± 5 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes 
i els impactes  i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
HB2A - PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES 
 
 





1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció doble ona de 
característiques AASHO per a barreres de seguretat, col·locats  sobre suports en 
la seva posició definitiva. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig per al repartiment dels trams 
- Col·locació i fixació dels trams 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels costats per mitjà de cargols i 
femelles d'acer galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la DT. 
El conjunt de bandes no pot tenir més discontinuïtats que les indicades 
expressament a la DT, o les aprovades per la DF. 
La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport. 
A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació 
del carril al que protegeixen. 
L'alçada de la barrera ha de ser la indicada a la DT. 
Alçària del centre de la barrera respecte al ferm: 
- Barrera simple:  55 cm 
- Barrera doble (banda inferior):  45 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 2 cm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 
No s’instal·laran elements constituen ts de barreres de seguretat en els que el 
temps compres entre la fabricació i instal·lació superi els 6 mesos, o encara que 
no superin aquest termini, quan les condicions d’emmagatzematge no siguin adients. 
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 
Les bandes només es poden tallar amb equip oxiacetilènic a taller. El tall s'ha 
de polir amb pedra d'esmeril. 
No és permès el tall amb arc elèctric, serra o cisalla. 
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La banda es pot corbar a l'obra fins un radi de 50 m. 
Per radis inferiors les bandes s'han de treballar a taller. 
El contractista facilitarà a la DF, cada dia, un informe d’execució i d’ obra, en 
el que, al menys, figuraran els següents conceptes: 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra. 
- Clau de l’obra 
- Nombre d’elements instal·lats, per tipus. 
- Ubicació de les barreres de seguretat. 
- Observacions i incidències que, a judici de la DF, puguin influir en les 
característiques i/o durabilitat de les barreres de seguretat instal·lades. 
La garantia mí nima dels elements constituents de les barreres de seguretat que 
no hagin estat objecte d’arrencada, trencament o deformació per l’acció del 
trànsit, fabricats i instal·lats amb carà cter permanent i conservats regularment 
segons instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de 
fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació  del replanteig de la barrera sobre un 10 % dels suports (veure plec 
corresponent). 
- Sobre la mateixa mostra (10 % dels suports) es comprovarà l’alçada del perfil 
respecte al terreny. 
- Revisió de l’informe d’execució presentat pel contractista.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La correcció dels defectes observats ha d’anar a càrrec del contractista. 
S’admetrà  el retoc de defectes e imperfeccions del recobriment i la restauració 
de les zones que hagin pogut quedar sense cobrir sempre que aquestes zones 
considerades individualment no superin els 10cm2 ni afectin en conjunt a més del 
0,5 per 100 de la  superfície de recobriment. 
 
 




1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports per a barreres de seguretat flexibles. 
S'han considerat els tipus de suport següents: 
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 - Sense amortidors 
 S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Clavat 
 - Formigonat 
 - Soldat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del perfil 
Col·locat formigonat: 
- Replanteig 
- Apuntalament provisional 
- Formigonat del dau 
- Retirada dels apuntalaments 
Col·locat soldat: 
- Replanteig 
- Soldat a la placa base 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades 
al replanteig per la DF. 
Els suports han d’estar situats cada 4 m, excepte si són soldats o col· locats 
sobre obra de fàbrica, on es separaran entre sí 2 m.  
L'alçada del suport per sobre del terreny ha de permetre la col·locació  de la 
banda o bandes a l'alçada sobre el ferm que indica la DT. 
Ha de ser estable i capaç de rebre les empentes previstes a la DT sense 
deformacions. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
 - Alçària:  ± 2 cm 
 - Aplomat:  ± 1 cm/m 
 AMB AMORTIDORS: 
Els amortidors han d'estar col·locats a la posició  correcta, segons les 
indicacions de la DT Les fixacions s'han de fer amb cargols d'acer galvanitzat. 
COL·LOCAT CLAVAT: 
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques 
previstes a la DT. 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin 
la seva secció. 
Grandària mínima del dau de formigó:  30 x 30 x 30 cm 
 Resistència estimada a la compressió del formigó als  28 dies (Fest):  >= 0,9 x 
Fck N/mm2 
Recobriment del suport:  >= 10 cm 
COL·LOCAT SOLDAT: 
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud 
superior a 10 mm. 
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de 
zinc. 
La garantia mí nima dels elements constituents de les barreres de seguretat que 
no hagin estat objecte d’arrencada, trencament o deformació per l’acció del 
trànsit, fabricats i instal·lats amb carà cter permanent i conservats regularment 
segons instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s’instal·laran elements constituen ts de barreres de seguretat en els que el 
temps compres entre la fabricació i instal·lació superi els 6 mesos, o encara que 
no superin aquest termini, quan les condicions d’emmagatzematge no siguin adients. 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha 
d'aprovar la DF. 
COL·LOCAT CLAVAT: 
La maquinària utilitzada no ha de produir danys ni deformacions al perfil ni al 
seu recobriment. 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
Abans d'executar la partida han d'estar fets els forats a terra. 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha d'utilitzar abans que comenci el seu adormiment. 
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó 
assoleixi una resistència de 3 N/mm2. 
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
COL·LOCAT SOLDAT: 
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura 
superior a 5°C. 
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elè ctrodes 
fusibles de qualitat estructural bàsica. 
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 
4 mm de gruix. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, ò xids i 
pintures, i s’ha de tenir cura que quedin ben seques. 
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el segü ent s'ha de 
netejar l'escòria per mitjà de piqueta i raspall. 
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat 
i qualificats segons la UNE-EN 287-1. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits 
establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l’article 77 de la EAE per a obres 
d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3  i l’article 77 de la EAE 
per a obres d’enginyeria civil. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions 
de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la resistència del terreny natural amb un assaig d’aplicació de 
força al suport clavat (veure especificacions). Es realitzarà, com a mínim, 1 
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- Inspecció de les caracterí stiques dels fonaments singulars dels suports (sobre 
terrenys poc resistents o massa durs i estructures). 
- Comprovació del replanteig i toleràncies d’acabat en un 10% dels suports. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
 
HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE SEGURETAT 
 
 





1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipus New Jersey. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barrera de peces prefabricades 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Peces prefabricades: 
- Replanteig 
- Col·locació de les peces 
- Unió de les peces entre elles 
CONDICIONS GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el 
que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. 
Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades, 
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles. 
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
expressament aprovades per la DF al replanteig. 
La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions de la barrera:  Segons UNE 135111 
- Replanteig:  ± 3 cm 
 - Ressalts entre trams:  ± 10 mm 
- Nivells:  ± 10 mm 
PREFABRICADA: 
Les peces de formigó han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel 
fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions 
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La col·locació de la peça s’ha de realitzar de manera que no rebi cops que la 
puguin afectar. 
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de 
presentar, amb la suficient antelació , a l'aprovació de la DF, el programa de 
tall, restricció o desviament del trànsit. 
Cal comprovar que dins el radi de gir de la grua no hi hagin línies elèctriques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Materiales básicos y control de ejecución. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces 
malmeses 
- Replanteig de la situació de les peces. 
- Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament. 
- Col·locació de l’apuntalament, en cas que sigui necessari. 
- Anivellament i control topogràfic (si é s el cas) de les peces col·locades. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 
defectes d’execució. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions 
geomètriques d’ acabat, segons l’article 100. de la norma EHE-08. 
 - Assaigs d’informació complementaria: 
     - De les estructures  projectades i construïdes d’acord a la EHE-08, en les 
que els materials i l’execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada 
mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre’s a assaigs 
d’informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents 
supòsits: 
          - Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un 
tipus d’estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.  
          - Quan degut a caràcter particular de l’estructura convingui comprovar 
que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de 
prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s’han de 
realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera 
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          - Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l’estructura. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut 
del capítol 17  de la norma EHE-08. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 
Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà 
encarregar assaigs d’informació complementaria (testimonis, ultrasons, 
escleròmetre) per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència 
assolides o altres característiques de l’element. 
 
 




1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Peces especials per a barreres de seguretat. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles 
 - Peça reflectora a dues cares per a barreres de seguretat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX: 
Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels costats per mitjà de cargols i 
femelles d'acer galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la DT. 
La peça i la barrera s'han de superposar de manera inversa al sentit de circulació 
del carril al que protegeixen. 
La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport. 
PEÇA REFLECTORA: 
Ha d'estar col·locada de manera que els conductors vegin la cara vermella a la 
seva dreta i la blanca a la seva esquerra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 
Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de 
galvanitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions 
de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Revisió de l’informe d’execució presentat pel contractista.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La correcció dels defectes observats ha d’anar a càrrec del contractista. 
 
 
HBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 





1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
 - Marques transversals 
 - Marques superficials 
 - Pintat de banda contí nua sonora 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
 - No reflectants 
 S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
 - Vials privats 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
 - Neteja i acondicionament del paviment 
 - Aplicació de la pintura 
 - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
 CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
 Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
 - Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
MARQUES REFLECTANTS: 
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Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
 Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
 Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
- Color groc:  >= 0,20 
BANDA CONTÍ NUA SONORA: 
 La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el 
paviment, totes de la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin 
soroll en ser trepitjades per les rodes del vehicle.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el s eu cas, defenses. La seva 
forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert 
en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas 
dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que 
podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.  
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix 
de la via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en 
el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a 
intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m 
de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i 
del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i 
barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda 
cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, 
segons les circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 
301). El primer senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill 
“OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 
5, TR – 6, TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
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No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 
50 km a la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, 
que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents 
sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjanç ant senyals fixos. 
Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els 
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El 
sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, 
durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden 
utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.  
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles 
s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció 
obligatòria), inclinades a 45º  i formant en planta una alineació recta l’angle 
de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la 
velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 
km/h. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció 
del trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no 
adherits i completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, 
ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència 
amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència 
suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o 
materials utilitzats per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la 
pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà 
aprovat.per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d’assecat. 
BANDA CONTÍ NUA SONORA: 
La formació  del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de 
realitzar amb la maquinària i les eines adequades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per 
l'eix de la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 
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m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la 
superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 
paviment a pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo 
a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, 
de la Instrucción de carreteras. 
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las 
marcas viales aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza 
y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ aplicar la pintura, 
condicions de neteja, compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc... 
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de 
protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.  
- Replanteig dels punts on s’ha de pintar. 
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada. 
-  Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de 
la dosificació de pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim: 
     - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola. 
     - 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar 
transversalment a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. 
S’ hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les. 
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència dià ria, comprovació de: 
     - Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274) 
     - R etrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436) 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i 
en les respectives normes de procediment de cada assaig. 
Durant l’aplicació de la pintura s’ obtindran mostres per a fer assaigs, davant 
de la DF. Aquestes mostres seran com a mínim: 
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d’acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm 
s’hauran de disposar a la línia on ha de passar la mà quina espaiades 40 m, en 
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CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La unitat d’obra s’ha d’executar d’ acord a les condicions indicades al plec. El 
contractista haurà de corregir els defectes observats. 
Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indica cions del 
plec, amb les toleràncies indicades a la norma UNE 135200-2. 
Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les là 
mines metàl·liques, han de complir les especificacions de projecte i/o del plec 
de condicions tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, 
expressada en funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %. 
 Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials 
avaluades que presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits 
com a garantia, valors inferiors als especificats. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determi nacions 
mitjançant un sistema d’avaluació dinàmic “in situ”: 
     - Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), 
als 30, 180 i 730 dies de la seva aplicació. 
- Es requereixen els següents assaigs: 
     - Resistència al lliscament (UNE-EN 1436) 
      - Grau deteriorament  
- Evolució  del factor de luminància (UNE 48073-2) 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 




HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 






1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació  determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en 
el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
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- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de 
senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui 
ho rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els 
establerts en el RD 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, 
obligant o informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en 
aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una 
possibilitat, hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al 
seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual 
dels seus destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat 
immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’ un risc general, 
en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol 
general enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada 
de l’obra, té únicament la consideració de plafó  indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava 
el seu emplaçament. 
No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ establert en la 
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i 
Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas 
dels senyals “SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que 
podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.  
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix 
de la via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en 
el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a 
intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la 
carretera, es composarà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m 
de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i 
del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i 
barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap 
obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, 
segons les circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 
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esportiu al carrer de l’Arquitectura (districte de Horta-Guinardó, Barcelona).   
301). El primer senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill 
“OBRES” 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 
5, TR – 6, TR – 305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 
50 km a la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, 
que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents 
sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, 
amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els 
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El 
sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, 
durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden 
utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.  
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles 
s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció 
obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una a lineació recta, l’angle 
de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la 
velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i 
la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a l’obra d'acord amb la DT. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
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Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza 
y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-
màquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para 
dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
HBC - ABALISAMENT 
 
 





1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
L’ abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits 
que no es desitja que siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització  de seguretat s’ha de partir dels següents 
principis generals: 
- L’aba lisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho 
rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’ abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà 
fàcilment visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que 
justificava el seu emplaçament. 
CRITERIS D’ ABAL ISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s’  iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat 
la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva 
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en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portà tils, solament poden utilitzar-se com element de 
defensa o abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies 
planes i reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera 
“Jersei“ o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d’ obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de 
la carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa “OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m 
de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i 
del nú mero de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i 
barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda 
cap obstacle en la calçada. 
- Per a l’ abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents 
precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portà tils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles 
fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). 
També duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la 
calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el trà fic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 
500 vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors a  les bandes vermelles. 
Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se captafars o bandes reflectores 
verticals de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i 
la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
ELEMENTS AMIDATS EN M: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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esportiu al carrer de l’Arquitectura (districte de Horta-Guinardó, Barcelona).   
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza 
y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
HM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
HM3 - EXTINTORS 
 
 





1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 
la DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i 
accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 
 Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
 COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
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Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre 
d’empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció  contra incendis. 
- Comprovació de  la correcta implantació de la instal·lació d’extintors mòbils 
- Control de la correcta situació  dels extintors segons especificacions del 
projecte, verificar: 
     - Col·locació d’extintors a una alçada de <= 1,7 m. 
     - Accessibilitat i situació propera a una sortida 
     - Situació a les zones amb més risc d’incendis 
     - Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 
     - Senyalització dels extintors 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar un nombre determinat d’extintors, fixat en cada cas per la DF. 
S’ha de  procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc 
més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales 
de màquines, locals d’emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.  
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre 
que sigui possible, en cas contrari s’ha de substituir el material afectat. 
 
 
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 






1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a 
utilitzar pel personal d’ obra, durant el temps de la seva execució, en condicions 
de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les 
casetes modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida 
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La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 
treballadors (contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o 
superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal· lacions del personal, 
s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada 
amb inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi 
pugui gaudir d’ aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de 
Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula 
econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in 
situ” d’aquest tipus d’implantació per al personal, les característiques, superfí 
cies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les 
restants partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent 
al de les edificacions socials de protecció  oficial, havent-se de realitzar un 
projecte i pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat 
i Salut de l’obra. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les 
instal· lacions provisionals de salubritat i confort, en les condicions 
d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat per a 
assegurar les mateixes prestacions que la l lei estableix per a tot centre de 
treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i 
confort, estan obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la 
seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d’utilització 
, les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de 
recipients d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, 
neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d’ obra i el seu 
entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts 
susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o 
paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant 
o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el 
„Manteniment Preventiu“ i aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació 
d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es 
comptabilitzaran per amortització  temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern 
d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d’un criteri 
estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en 
funció del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
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Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico 
el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
 
 
HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 






1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d’obra,  col·locats. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Armari amb porta, pany i clau 
- Banc 
- Nevera 
- Planxa elèctrica per escalfar menjars 
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- Mirall 
- Forn microones 
- Penja-robes 
- Pica per a rentar plats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Armari o penja-robes: 
- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Retirada de l’obra dels embalatges i restes de materials 
Banc, recipient per a recollida d’escombraries o taula: 
- Col·locació 
- Retirada de l’obra dels embalatges i restes de materials 
Nevera, planxa elè ctrica o forn microones: 
- Col·locació de l’aparell i anivellament 
- Escomesa a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
Mirall: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l’adhesiu i col·locació del mirall 
- Neteja final 
Pica per a rentar plats: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la pica a l’espai previst 
- Connexió a la xarxa d’evacuació 
- Connexió a la xarxa d’aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 
la DF. 
ARMARI: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d’obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES: 
L’aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l’element 
simple. 
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT. 
La presa elèctrica ha de complir tot l’especificat al “Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión”.  
Ha de quedar fixat sò lidament al suport pels punts previstos d’acord amb les 
instruccions d’instal·lació del fabricant. 
MIRALL: 
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per 
contraccions, dilatacions o deformacions del suport. 
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat. 
Ha de quedar ben fixat al suport. 
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la 





 Projecte constructiu d’un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com a zona d’ús 
esportiu al carrer de l’Arquitectura (districte de Horta-Guinardó, Barcelona).   
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes 
superficials a la cara vista ni a la posterior. 
PICA PER A RENTAR PLATS: 
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides al element 
simple. 
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el 
projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera 
ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat 
sobre el moble de suport. 
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona 
neutra. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
Un cop col·locat l’element, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges , etc. 
NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES: 
Per al seu muntatge s’han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant. 
S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’aparell corresponguin a 
les especificades al projecte. 
S’ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l’aparell. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer  un cop tallat el subministrament. 
S’ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la 
construcció, abans i després del seu muntatge, contra impactes. 
MIRALL: 
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin 
produir condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació  de l'aire. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
AMIDAMENTS Pàg.: 1
ESSMONTBAUOBRA 01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
1 H1424340
AMIDAMENT DIRECTE 23,000
u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731
2 H142CD70
AMIDAMENT DIRECTE 23,000




u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1404 H1445003
AMIDAMENT DIRECTE 92,000
u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 1495 H1446004
AMIDAMENT DIRECTE 92,000
u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1366 H1447005
AMIDAMENT DIRECTE 92,000
u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 120837 H144D205
AMIDAMENT DIRECTE 230,000
u Filtre mixte contra gasos, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 120838 H144E306
AMIDAMENT DIRECTE 230,000
u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 120839 H144E406
AMIDAMENT DIRECTE 230,000
u Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor panoràmic per a ambients amb un nivell d'oxigen inferior al 16%




u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons UNE-EN 13711 H144KB10
EUR
APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
AMIDAMENTS Pàg.: 2
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 42012 H145E003
AMIDAMENT DIRECTE 920,000
u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE
13 H1473203
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable14 H1474600
AMIDAMENT DIRECTE 115,000
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
15 H147D102
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
16 H147D405
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
17 H147D501
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
18 H147K602
AMIDAMENT DIRECTE 46,000
u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb
fixació amb tac mecànic
19 H147L015
AMIDAMENT DIRECTE 115,000




u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i camals, d'un sol us, amb segell CE 0121, tipus 5
categoria III, per a treballs amb ambients amb partícules perilloses
21 H148U010
EUR




SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus
perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs
1 H15118D1
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic
tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs
2 H1512007
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN
1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
3 H1512010
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN
1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix
perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
4 H1512013
AMIDAMENT DIRECTE 0,000




m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre
cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs
6 H1512212
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
7 H151A1K1
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de
diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs
8 H151AEL1
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs9 H151AJ01
EUR
APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
AMIDAMENTS Pàg.: 4
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic
amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
10 H1521431
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser




m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb
xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
12 H1529013
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs13 H152J105
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els
paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs
14 H152L561
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
15 H152M671
AMIDAMENT DIRECTE 0,000




m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs17 H152PA11
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i
taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs
18 H152PB21
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre
amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
19 H152U000
AMIDAMENT DIRECTE 0,000




APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
AMIDAMENTS Pàg.: 5
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs
21 H1534001
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
22 H153A9F1
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra
vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
23 H1542013
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de
perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
24 H1549002
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i
amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
25 H154M029
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat26 H15A2017
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió27 H15B0007
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S28 H16C0003
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
29 HBBAA003
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
30 HBBAA005
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
31 HBBAA007
EUR
APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
AMIDAMENTS Pàg.: 6
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
32 HBBAB115
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
33 HBBAC005
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit34 HBBAE001
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,




u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,




u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color
ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
37 HBBJ0002
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòs38 HBBZA0A1
AMIDAMENT DIRECTE 0,000





IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus




APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
AMIDAMENTS Pàg.: 7
m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
2 H6AA2111
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de
seguretat, col·locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs
3 HB2A1111
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge4 HB2C1000
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual5 HBA31011
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs6 HBB11111
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Senyal manual per a senyalista7 HBB20005
AMIDAMENT DIRECTE 0,000




u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària9 HBC12100
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs10 HBC1D081
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5
m i amb el desmuntatge inclòs
11 HBC1E001
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs12 HBC1HG01
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs13 HBC1JF01
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs14 HBC1KJ00
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 8
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
15 HQU15214
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
16 HQU1521A
AMIDAMENT DIRECTE 22,000
u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
17 HQU15312
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
18 HQU1531A
AMIDAMENT DIRECTE 33,000
mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
19 HQU15Q0A
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i




mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
21 HQU1A20A
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i





APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
AMIDAMENTS Pàg.: 9
mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
23 HQU1A50A
AMIDAMENT DIRECTE 22,000
u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
24 HQU1H234
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
25 HQU1H23A
AMIDAMENT DIRECTE 22,000
u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
26 HQU1H532
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
27 HQU1H53A
AMIDAMENT DIRECTE 22,000
u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs28 HQU22301
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs29 HQU25201
AMIDAMENT DIRECTE 10,000




u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs31 HQU27502
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
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u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs33 HQU2AF02
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs34 HQU2D102
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs35 HQU2E001
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs36 HQU2GF01
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs37 HQU2P001
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
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APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,18uH1424340 Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de
D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 1
(SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
 €12,75uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
P- 2
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
 €19,07uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
P- 3
(DINOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)
 €1,63uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 4
(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
 €13,37uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149P- 5
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
 €12,25uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 6
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)




 €2,80uH144E306 Filtre mixte contra gasos, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083P- 8
(DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
 €2,80uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083P- 9
(DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
 €1.294,80uH144JA20 Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor panoràmic per a ambients amb un nivell
d'oxigen inferior al 16% d'alta toxicitat, regulador de pressió positiva, avisador acústic a 50 bar i
botella de 7 l a 200 bar, amb autonomia de 45 minuts, vàlvula d'exhalació
P- 10
(MIL DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
 €945,00uH144KB10 Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons UNE-EN 137P- 11
(NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)
 €2,96uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,
-2, -3 i UNE-EN 420
P- 12
(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
 €116,15uH1473203 Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE
P- 13
(CENT SETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
 €14,26uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 14
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
 €54,59uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354
P- 15
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
 €578,60uH147D405 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
P- 16
(CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €269,60uH147D501 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355
P- 17
(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
 €31,42uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda
de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE
EN 354 i UNE EN 364
P- 18
(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
 €22,86uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
P- 19
(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
 €92,45uH147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813
P- 20
(NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
 €4,62uH148U010 Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i camals, d'un sol us, amb segell
CE 0121, tipus 5 categoria III, per a treballs amb ambients amb partícules perilloses
P- 21
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
 €8,87m2H15118D1 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla
de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs
P- 22
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
 €15,14mH1512007 Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes,
amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant
d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs
P- 23
(QUINZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
 €10,46m2H1512010 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
P- 24
(DEU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
 €15,67m2H1512013 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
P- 25
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
 €15,01m2H1512021 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilons i/o murs pantalla, posició
horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs
P- 26
(QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)
 €14,28mH1512212 Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb
ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant
metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a
col·locació i amb el desmuntatge inclòs
P- 27
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
 €5,08m2H151A1K1 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80
mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
P- 28
(CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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 €5,86m2H151AEL1 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm
i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs
P- 29
(CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
 €12,85m2H151AJ01 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs
P- 30
(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
 €6,56mH1521431 Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
P- 31
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
 €13,14mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
P- 32
(TRETZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
 €61,79mH1529013 Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per mitja
vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN
140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
P- 33
(SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
 €5,71mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòsP- 34
(CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
 €19,85mH152L561 Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per
pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs
P- 35
(DINOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
 €7,76mH152M671 Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
P- 36
(SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
 €6,87mH152N681 Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó
cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
P- 37
(SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
 €29,66mH152PA11 Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta,
desmuntatge inclòs
P- 38
(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
 €112,10mH152PB21 Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb
cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs
P- 39
(CENT DOTZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
 €2,35mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
P- 40
(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
 €31,10m3H152V017 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres
deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
P- 41
(TRENTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
 €0,23uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
P- 42
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
 €23,14uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 43
(VINT-I-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
 €230,84uH1542013 Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats
a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a
les cordes i amb el desmuntatge inclòs
P- 44
(DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €86,84mH1549002 Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer
galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el
desmuntatge inclòs
P- 45
(VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €233,43uH154M029 Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
P- 46
(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
 €406,93uH15A2017 Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5
a 1 m/s, col·locat
P- 47
(QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
 €95,48uH15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensióP- 48
(NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
 €1,80diaH16C0003 Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2SP- 49
(UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
 €24,68hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 50
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
 €30,83mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
P- 51
(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
 €2,70mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs
P- 52
(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
 €24,55mHB2A1111 Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO,
per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs
P- 53
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
 €50,76mHB2C1000 Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i
desmuntatge
P- 54
(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
 €21,76m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual
P- 55
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
 €52,84uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 56
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €12,34uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 57
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €168,81uHBBAA003 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 58
(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
 €34,83uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 59
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
 €28,89uHBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 60
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €33,80uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 61
(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
 €27,70uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 62
(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
 €5,52uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adheritP- 63
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
 €42,74uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 64
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €31,24uHBBAF007 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 65
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
 €138,84uHBBJ0002 Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica
normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
P- 66
(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €16,14uHBBZA0A1 Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge
inclòs
P- 67
(SETZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
 €609,68uHBC11D01 Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl·lics i cable horitzontal amb banderoles,
inclòs muntatge i desmuntatge
P- 68
(SIS-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
 €6,03uHBC12100 Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaP- 69
(SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
 €2,52mHBC1D081 Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 70
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
 €3,38uHBC1E001 Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats,
amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
P- 71
(TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
 €92,92uHBC1HG01 Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòsP- 72
(NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
 €23,02uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 73
(VINT-I-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
 €6,54mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 74
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €45,41uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
P- 75
(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
 €878,11uHQU15214 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca,
2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 76
(VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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 €125,90mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques
turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 77
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
 €1.321,37uHQU15312 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 78
(MIL TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
 €246,01mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 79
(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)
 €143,07mesHQU15Q0A Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
P- 80
(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)
 €705,57uHQU1A204 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 81
(SET-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
 €101,19mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 82
(CENT UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
 €1.523,10uHQU1A502 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 83
(MIL CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
 €171,59mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 84
(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
 €767,95uHQU1H234 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 85
(SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
 €110,39mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 86
(CENT DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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 €1.123,67uHQU1H532 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 87
(MIL  CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
 €160,64mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
P- 88
(CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €59,16uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 89
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
 €14,92uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 90
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
 €22,38uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 91
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
 €18,83uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 92
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
 €29,92uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 93
(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
 €113,51uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 94
(CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
 €57,37uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 95
(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
 €92,03uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 96
(NORANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
 €54,91uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 97
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
 €1,94uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 98
(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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uH1424340 Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta
de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta
elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 1  €6,18
Altres conceptes 6,18 €
uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE-EN 1731
P- 2  €12,75
Altres conceptes 12,75 €
uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
P- 3  €19,07
Altres conceptes 19,07 €
uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 4  €1,63
Altres conceptes 1,63 €
uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons
UNE-EN 149
P- 5  €13,37
Altres conceptes 13,37 €
uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 6  €12,25
Altres conceptes 12,25 €
uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
P- 7  €1,00
Altres conceptes 1,00 €
uH144E306 Filtre mixte contra gasos, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN
12083
P- 8  €2,80
Altres conceptes 2,80 €
uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i
UNE-EN 12083
P- 9  €2,80
Altres conceptes 2,80 €
uH144JA20 Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor panoràmic per a
ambients amb un nivell d'oxigen inferior al 16% d'alta toxicitat, regulador de
pressió positiva, avisador acústic a 50 bar i botella de 7 l a 200 bar, amb
autonomia de 45 minuts, vàlvula d'exhalació
P- 10  €1.294,80
Altres conceptes 1.294,80 €
uH144KB10 Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat
segons UNE-EN 137
P- 11  €945,00
Altres conceptes 945,00 €
uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
P- 12  €2,96
Altres conceptes 2,96 €
uH1473203 Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C,
de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i
per a les extremitats inferiors, homologat segons CE
P- 13  €116,15
Altres conceptes 116,15 €
uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 14  €14,26
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Altres conceptes 14,26 €
uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
P- 15  €54,59
Altres conceptes 54,59 €
uH147D405 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
P- 16  €578,60
Altres conceptes 578,60 €
uH147D501 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
P- 17  €269,60
Altres conceptes 269,60 €
uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364
P- 18  €31,42
Altres conceptes 31,42 €
uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
P- 19  €22,86
Altres conceptes 22,86 €
uH147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de
caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813
P- 20  €92,45
Altres conceptes 92,45 €
uH148U010 Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i camals, d'un
sol us, amb segell CE 0121, tipus 5 categoria III, per a treballs amb ambients
amb partícules perilloses
P- 21  €4,62
Altres conceptes 4,62 €
m2H15118D1 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra
caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de
diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs
P- 22  €8,87
Altres conceptes 8,87 €
mH1512007 Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m,
barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs
P- 23  €15,14
Altres conceptes 15,14 €
m2H1512010 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga,
xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada,
de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit
de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
P- 24  €10,46
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Altres conceptes 10,46 €
m2H1512013 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida,
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
P- 25  €15,67
Altres conceptes 15,67 €
m2H1512021 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilons i/o
murs pantalla, posició horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs
P- 26  €15,01
Altres conceptes 15,01 €
mH1512212 Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada
0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12
mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb
ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge
inclòs
P- 27  €14,28
Altres conceptes 14,28 €
m2H151A1K1 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
P- 28  €5,08
Altres conceptes 5,08 €
m2H151AEL1 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el
formigó i amb el desmuntatge inclòs
P- 29  €5,86
Altres conceptes 5,86 €
m2H151AJ01 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres,
amb fusta i amb el desmuntatge inclòs
P- 30  €12,85
Altres conceptes 12,85 €
mH1521431 Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de
fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i
amb el desmuntatge inclòs
P- 31  €6,56
Altres conceptes 6,56 €
mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària
1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs
P- 32  €13,14
Altres conceptes 13,14 €
mH1529013 Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada
UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb
cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
P- 33  €61,79
Altres conceptes 61,79 €
mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
P- 34  €5,71
Altres conceptes 5,71 €
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mH152L561 Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals,
d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i amb
el desmuntatge inclòs
P- 35  €19,85
Altres conceptes 19,85 €
mH152M671 Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m,
fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge
inclòs
P- 36  €7,76
Altres conceptes 7,76 €
mH152N681 Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
P- 37  €6,87
Altres conceptes 6,87 €
mH152PA11 Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i
plataforma de fusta, desmuntatge inclòs
P- 38  €29,66
Altres conceptes 29,66 €
mH152PB21 Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats
al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en
l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs
P- 39  €112,10
Altres conceptes 112,10 €
mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre
P- 40  €2,35
Altres conceptes 2,35 €
m3H152V017 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
P- 41  €31,10
Altres conceptes 31,10 €
uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
P- 42  €0,23
Altres conceptes 0,23 €
uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 43  €23,14
Altres conceptes 23,14 €
uH1542013 Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de
perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el
desmuntatge inclòs
P- 44  €230,84
Altres conceptes 230,84 €
mH1549002 Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al
terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
P- 45  €86,84
Altres conceptes 86,84 €
uH154M029 Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de
fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el
desmuntatge inclòs
P- 46  €233,43
Altres conceptes 233,43 €
uH15A2017 Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb
velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat
P- 47  €406,93
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Altres conceptes 406,93 €
uH15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en
tensió
P- 48  €95,48
Altres conceptes 95,48 €
diaH16C0003 Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S
P- 49  €1,80
Altres conceptes 1,80 €
hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 50  €24,68
Altres conceptes 24,68 €
mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs
P- 51  €30,83
Altres conceptes 30,83 €
mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm
de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
P- 52  €2,70
Altres conceptes 2,70 €
mHB2A1111 Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport i
amb el desmuntatge inclòs
P- 53  €24,55
Altres conceptes 24,55 €
mHB2C1000 Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge
P- 54  €50,76
Altres conceptes 50,76 €
m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb
màquina d'accionament manual
P- 55  €21,76
Altres conceptes 21,76 €
uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 56  €52,84
Altres conceptes 52,84 €
uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 57  €12,34
Altres conceptes 12,34 €
uHBBAA003 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 58  €168,81
Altres conceptes 168,81 €
uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 59  €34,83
Altres conceptes 34,83 €
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uHBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 60  €28,89
Altres conceptes 28,89 €
uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 61  €33,80
Altres conceptes 33,80 €
uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 62  €27,70
Altres conceptes 27,70 €
uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
P- 63  €5,52
Altres conceptes 5,52 €
uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 64  €42,74
Altres conceptes 42,74 €
uHBBAF007 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 65  €31,24
Altres conceptes 31,24 €
uHBBJ0002 Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una
cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles
11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
P- 66  €138,84
Altres conceptes 138,84 €
uHBBZA0A1 Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb
el desmuntatge inclòs
P- 67  €16,14
Altres conceptes 16,14 €
uHBC11D01 Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl·lics i cable horitzontal
amb banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge
P- 68  €609,68
Altres conceptes 609,68 €
uHBC12100 Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaP- 69  €6,03
Altres conceptes 6,03 €
mHBC1D081 Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 70  €2,52
Altres conceptes 2,52 €
uHBC1E001 Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color
vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
P- 71  €3,38
Altres conceptes 3,38 €
uHBC1HG01 Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòsP- 72  €92,92
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Altres conceptes 92,92 €
uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 73  €23,02
Altres conceptes 23,02 €
mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs
P- 74  €6,54
Altres conceptes 6,54 €
uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
P- 75  €45,41
Altres conceptes 45,41 €
uHQU15214 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 76  €878,11
Altres conceptes 878,11 €
mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 77  €125,90
Altres conceptes 125,90 €
uHQU15312 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 78  €1.321,37
Altres conceptes 1.321,37 €
mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 79  €246,01
Altres conceptes 246,01 €
mesHQU15Q0A Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC
amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs
P- 80  €143,07
Altres conceptes 143,07 €
uHQU1A204 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 81  €705,57
Altres conceptes 705,57 €
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mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 82  €101,19
Altres conceptes 101,19 €
uHQU1A502 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 83  €1.523,10
Altres conceptes 1.523,10 €
mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 84  €171,59
Altres conceptes 171,59 €
uHQU1H234 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 85  €767,95
Altres conceptes 767,95 €
mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 86  €110,39
Altres conceptes 110,39 €
uHQU1H532 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 87  €1.123,67
Altres conceptes 1.123,67 €
mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 88  €160,64
Altres conceptes 160,64 €
uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 89  €59,16
Altres conceptes 59,16 €
uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 90  €14,92
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Altres conceptes 14,92 €
uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 91  €22,38
Altres conceptes 22,38 €
uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 92  €18,83
Altres conceptes 18,83 €
uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 93  €29,92
Altres conceptes 29,92 €
uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 94  €113,51
Altres conceptes 113,51 €
uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 95  €57,37
Altres conceptes 57,37 €
uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 96  €92,03
Altres conceptes 92,03 €
uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 97  €54,91
Altres conceptes 54,91 €
uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 98  €1,94
Altres conceptes 1,94 €
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DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura
de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament
nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50
mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168 (P - 1)
23,0006,18 142,14
2 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (P - 2)
23,00012,75 293,25
3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
3)
115,00019,07 2.193,05
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 4)
92,0001,63 149,96
5 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 5)
92,00013,37 1.230,04
6 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 6)
92,00012,25 1.127,00
7 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 7)
230,0001,00 230,00
8 H144E306 u Filtre mixte contra gasos, homologat segons UNE-EN 14387 i
UNE-EN 12083 (P - 8)
230,0002,80 644,00
9 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 9)
230,0002,80 644,00
10 H144JA20 u Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor
panoràmic per a ambients amb un nivell d'oxigen inferior al 16%
d'alta toxicitat, regulador de pressió positiva, avisador acústic a
50 bar i botella de 7 l a 200 bar, amb autonomia de 45 minuts,
vàlvula d'exhalació (P - 10)
0,0001.294,80 0,00
11 H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit,
homologat segons UNE-EN 137 (P - 11)
0,000945,00 0,00
12 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 12)
920,0002,96 2.723,20
13 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE (P - 13)
0,000116,15 0,00
14 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 14) 115,00014,26 1.639,90
15 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 15)
25,00054,59 1.364,75
16 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
5,000578,60 2.893,00
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UNE-EN 353-2 (P - 16)
17 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 355 (P - 17)
15,000269,60 4.044,00
18 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 18)
46,00031,42 1.445,32
19 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic (P - 19)
115,00022,86 2.628,90
20 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813
(P - 20)
23,00092,45 2.126,35
21 H148U010 u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i
camals, d'un sol us, amb segell CE 0121, tipus 5 categoria III, per




CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions
superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus
perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs (P - 22)
0,0008,87 0,00
2 H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus
mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal,
serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb
el desmuntatge inclòs (P - 23)
0,00015,14 0,00
3 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1)
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs (P - 24)
0,00010,46 0,00
4 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les
escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN
1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada
amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb
el desmuntatge inclòs (P - 25)
0,00015,67 0,00
5 H1512021 m2 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per
a pilons i/o murs pantalla, posició horitzontal, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)
0,00015,01 0,00
6 H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de
0,00014,28 0,00
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diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m
amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el
desmuntatge inclòs (P - 27)
7 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)
0,0005,08 0,00
8 H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre
embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)
0,0005,86 0,00
9 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim,
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)
0,00012,85 0,00
10 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser
de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)
0,0006,56 0,00
11 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)
0,00013,14 0,00
12 H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial
del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de
seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140
encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm
i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)
0,00061,79 0,00
13 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)
0,0005,71 0,00
14 H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics
horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els
paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)
0,00019,85 0,00
15 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor,
d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)
0,0007,76 0,00
16 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada
en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 37)
0,0006,87 0,00
17 H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica
tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs (P - 38)
0,00029,66 0,00
18 H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer
IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de
fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs (P - 39)
0,000112,10 0,00
19 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 40)
0,0002,35 0,00
20 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de
rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el
desmuntatge inclòs (P - 41)
0,00031,10 0,00
21 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs (P - 42)
0,0000,23 0,00
22 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 43)
0,00023,14 0,00
EUR
APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
PRESSUPOST Pàg.:23/09/16 4Data:
23 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a
base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal
tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada
a les cordes i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)
0,000230,84 0,00
24 H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5
m de planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils
d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 45)
0,00086,84 0,00
25 H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de
tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3
m, i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)
0,000233,43 0,00
26 H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat (P -
47)
0,000406,93 0,00
27 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió (P - 48)
0,00095,48 0,00
28 H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector
de gas combustible, O2, CO i H2S (P - 49)
0,0001,80 0,00
29 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 58)
0,000168,81 0,00
30 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)
0,00034,83 0,00
31 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 60)
0,00028,89 0,00
32 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 61)
0,00033,80 0,00
33 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 62)
0,00027,70 0,00
34 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit (P - 63)
0,0005,52 0,00
35 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 64)
0,00042,74 0,00
36 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 65)
0,00031,24 0,00
37 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm
amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre
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38 HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical,
mòbil i amb el desmuntatge inclòs (P - 67)
0,00016,14 0,00
39 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge




CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals
de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)
0,00030,83 0,00
2 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 52)
0,0002,70 0,00
3 HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble
ona amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat,
col·locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs (P - 53)
0,00024,55 0,00
4 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New
Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 54)
0,00050,76 0,00
5 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual (P - 55)
0,00021,76 0,00
6 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)
0,00052,84 0,00
7 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 57) 0,00012,34 0,00
8 HBC11D01 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl·lics i
cable horitzontal amb banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge
(P - 68)
0,000609,68 0,00
9 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 69) 0,0006,03 0,00
10 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 70)
0,0002,52 0,00
11 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè,
de color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb
el desmuntatge inclòs (P - 71)
0,0003,38 0,00
12 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el
desmuntatge inclòs (P - 72)
0,00092,92 0,00
13 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 73)
0,00023,02 0,00
14 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 74)
0,0006,54 0,00
15 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 76)
9,000878,11 7.902,99
16 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó 22,000125,90 2.769,80
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d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 77)
17 HQU15312 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 78)
0,0001.321,37 0,00
18 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 79)
33,000246,01 8.118,33
19 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m
amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit
aigua de 100 l, amb manteniment inclòs (P - 80)
50,000143,07 7.153,50
20 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P -
81)
0,000705,57 0,00
21 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 82)
50,000101,19 5.059,50
22 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P -
83)
0,0001.523,10 0,00
23 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 84)
22,000171,59 3.774,98
24 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 85)
0,000767,95 0,00
25 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
22,000110,39 2.428,58
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amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(P - 86)
26 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 87)
0,0001.123,67 0,00
27 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 88)
22,000160,64 3.534,08
28 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 89)
20,00059,16 1.183,20
29 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 90)
10,00014,92 149,20
30 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 91)
10,00022,38 223,80
31 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 92)
5,00018,83 94,15
32 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 93)
5,00029,92 149,60
33 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 94)
1,000113,51 113,51
34 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 95)
1,00057,37 57,37
35 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 96)
5,00092,03 460,15
36 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 97)
1,00054,91 54,91





CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 50) 0,00024,68 0,00
CAPÍTOLTOTAL 01.05 0,00
EUR
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RESUM DE PRESSUPOST 
APARCAMENT SUBTERRANI DE MONTBAU
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
CAPÍTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 25.518,86
CAPÍTOL 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 0,00
CAPÍTOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 43.247,05
CAPÍTOL 01.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 0,00
01 ESSMONTBAUOBRA 68.765,91
68.765,91
NIVELL 1: OBRA Import
OBRA 01 ESSMONTBAU 68.765,91
68.765,91
EUR
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI 
L’objecte del present annex és fer un estudi de l’impacte ambiental produït per l’obra 
de l’aparcament subterrani a aparcament subterrani a Montbau i urbanització de la 
superfície (districte d’Horta-Guinardó, Barcelona), i dictar els principals criteris a aplicar 
per a minorar efecte d’aquest. 
2. PROPOSTA DE MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 
Cal tenir en compte que l'entorn de l'obra és un medi especialment delicat en quant 
a contaminació tant atmosfèrica com acústica, per tractar-se d'un hospital. És possible 
que des de la direcció d'aquest centre es fixin unes mesures nosocomials a seguir. A tal 
efecte, seria convenient fixar unes reunions periòdiques amb els responsables del centre 
i els de les obres per tal d'actualitzar aquestes mesures i verificar el seu acompliment. 
2.1 Medi atmosfèric 
La generació de pols és considerat l'impacte més important durant la fase de 
construcció. 
Destaquem les següents mesures per prevenir i minimitzar els impactes durant la 
fase de construcció: 
- Reg periòdic de les zones de major emissió de pols, sobretot zones on s’efectuïn 
moviments de terres. La freqüència d’aquesta mesura dependrà de les condicions 
climatològiques i de la fase d’obres, havent-se d’incrementar previsiblement en època 
de sequera i durant la fase de moviments de terres. 
- Controlar visualment la quantitat de pols a l’atmosfera. Si es detecta una elevada 
concentració de partícules en suspensió s’adoptaran les mesures oportunes: aturada de 
les activitats generadores de pols, etc. 
- Si mitjançant la inspecció visual s’observa quantitats importants de pols acumulada 
a la vegetació de les zones verdes existent a les rodalies de la zona de l’aparcament, 
es prendran les següents precaucions: 
1) Netejar la superfície foliar de la vegetació afectada mitjançant reg amb aigua. 
2) Realitzar les unitats d’obra més problemàtiques en horaris de menor incidència 
sobre la població afectada. 
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3) Utilització de veles de protecció als vehicles que transportin material polsós o bé 
humectació del mateix. 
4) Minimització de les emissions de pols de les zones d’acopis, mitjançant veles si 
fos necessari. 
5) Bona senyalització dels límits de l’obra per tal d’evitar que no es produeixi trànsit 
de vehicles fora de les àrees estrictament necessàries. 
6) Retirada dels llits de pols i neteja de les calçades de l’entorn d’actuació utilitzades 
pel trànsit de vehicles d’obra. 
- Pel control de les emissions de gasos i partícules contaminants procedents dels 
motors de combustió interna de les màquines mòbils no de carretera, s’aplicarà la 
normativa vigent al respecte, la Directiva 97/68/CE del Parlament Europeu i del Consell 
(16 de desembre de 1997). Aquestes mesures es refereixen al control de les emissions 
de NO2 e hidrocarburs HC, per evitar la formació d’ozó troposfèric (O3) i les 
conseqüents repercussions sobre la salut i el medi ambient; i la reducció de NOx i HC 
per evitar els danys causats al medi ambient per acidificació. 
- Controlar que la maquinària i vehicles usats en l’obra han superat favorablement 
les inspeccions tècniques reglamentàries exigides (ITV). La maquinària que no 
compleixi les condicions requerides, serà retirada i substituïda per una altra de les 
mateixes característiques però amb els certificats vigents. 
2.2 Medi acústic 
Durant la fase de construcció es proposen les següents mesures per disminuir 
l’impacte acústic: 
- Delimitar les activitats productives de soroll a les hores de major activitat humana, 
sempre en horari diürn i laboral. 
- Revisions periòdiques i posada a punt de la maquinària. Es realitzarà un control 
inicial dels nivells d’emissió acústica de la maquinària mitjançant la identificació del tipus 
de maquinària i el camp acústic que origina en condicions normals de treball. Si es 
detectés que una determinada unitat sobrepassa els nivells acústics admissibles, es 
proposarà la seva substitució per una altra del mateix model però en bones condicions 
en el cas que la unitat presentés un comportament anormal, o bé per un altre model que 
generi menor emissió de sorolls. S’instal·laran silenciadors en les maquinaries que ho 
precisin. 
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- Sempre, i en igualtat de condicions i eficàcia, s’utilitzarà la maquinària i els 
processos més silenciosos. Cal tenir en compte una especial sensibilitat a l'hora d'aplicar 
aquest apartat, ja que l'entorn de l'aparcament hi ha diverses guarderies i per tant 
qualsevol soroll pot resultar molt més molest. 
2.3 Geologia i geolomorfologia 
Per a la deposició dels excedents de terres, caldrà escollir abocadors prèviament 
reglamentats i controlats. Qualsevol material que surti contaminat per la presència de 
olis filtrats, pneumàtics, etc., haurà de ser tractat amb especial atenció. 
2.4  Hidrologia superficial i subterrànea. 
Segons l’estudi geotècnic (Annex nº 1) a la zona de l’obra no es detecta el nivell 
freàtic.  
Per respecte a l’hidrologia subterrània i superficial s’ha de tenir en compte el 
següent: 
- Evitar la compactació dels materials més permeables pel pas de la maquinària 
pesada així com el reblert amb material inadequat de les zones excavades. Només 
s’utilitzaran les vies d’accés i rutes internes definides. 
- Evitar qualsevol tipus d’obstacle o acopi de materials, en les pendents. 
- Correcta senyalització de l’obra. 
- Les operacions de desmantellament i de moviment de maquinària es suspendran 
en dies de pluja intensa, per evitar l’aportació de sòlids a l’escolament superficial. 
- Efectuar la neteja i manteniment de la maquinària només en les zones habilitades 
per aquest ús. 
- Disposar de suficient material absorbent a les zones de maquinària per una 
actuació immediata en cas de produir-se vessaments accidentals. 
- Garantir l’estabilitat de tots els moviments de terres efectuats. Buscar una ubicació 
adequada pels abocadors i zones de préstec suficientment allunyada dels cursos 
hídrics. 
 
- Recuperar les condicions inicials del medi hídric, en aquest cas no serà complicat, 
en els cursos on s’han actuat o en les zones afectades pels treballs. 
DOCUMENT NÚM.01 –MEMÒRIA  ANNEX 06 IMPACTE AMBIENTAL 
 
Projecte constructiu d’un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior 
com a zona d’ús esportiu al carrer de l’Arquitectura (districte de Horta-Guinardó, 
Barcelona). 
6
2.5 Medi socio-econòmic  
2.5.1  Patrimoni cultural 
En cas de que n'hi hagi, caldrà senyalitzar correctament els elements de patrimoni 
arquitectònic catalogats, amb l’objectiu d’evitar qualsevol afecció per activitats derivades 
de l’obra com abassegaments temporals, etc. 
És aconsellable la realització d’un estudi històric i arquitectònic de la zona, previ a 
l’inici dels moviments de terres. 
Pel que fa a l'entorn de l'obra, cal que l'empresa constructora sigui el més acurada 
possible amb tots els elements que hi hagi. A tal efecte, es prendran les següents 
mesures: 
- Respectar la normativa de seguretat viària de la ciutat de Barcelona 
(senyalitzacions). 
- Reposició de les línies de serveis afectades. 
- Evitar que la maquinària embruti excessivament els carrers del voltant, en cas de 
ser així, disposar d'una màquina escombradora sobretot quan es generi fang. 
- Realitzar una neteja periòdica dels vehicles d’obra, sobretot de les rodes. 
3. QUADRE RESUM DE LES MESURES CORRECTORES 
A continuació es presenta un quadre on queden reflectides les mesures correctores 
s’especifica si estan contemplades en l’Estudi Informatiu, si estan pressupostades en el 
present Estudi d’Impacte Ambiental, si van a càrrec del contractista o si representen 
bones practiques ambientals. 
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MESURES CONSTRUCTIVES, PREVENTIVES I CORRECTORES 
MESURES INCLOSES  A 
l'ESTUDI D'IMPACTE 
AMBIENTA 
Realitzar un estudi històric i arquitectònic 
Realitzar un seguiment arqueològic durant els moviments de 
terres. 




MESURES CONSTRUCTIVES, PREVENTIVES I CORRECTORES 
MESURES A CÀRREC 
DEL CONTRACTISTA 
Senyalitzar els límits de l’obra i vials interns 
Regar periòdicament els camins de rodadura i les zones de  
major emissió de pols. 
Utilitzar veles de protecció als vehicles que transportin material  
polsós o bé humectació del mateix. Minimitzar les emissions  
de pols de les zones d’abassegament, mitjançant veles si fos 
necessari. 
Retirar els llits de pols i netejar les calçades de l’entorn d’actuació 
utilitzades pel trànsit de vehicles d’obra. Realitzar una 
neteja periòdica dels vehicles, sobretot de les rodes. 
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Utilitzar les vies d’accés i rutes internes definides. 
Situar les instal·lacions auxiliars d’obra en zones de baix valor ambiental. 
Efectuar la neteja de les cubes de formigó a la pròpia planta de 
 formigó. En cas de no ser possible, controlar el punt de neteja a l'obra. 
Controlar que la maquinària i vehicles tenen l’ITV vigent.  
Revisar periòdicament i posar a punt la maquinària. 
Minimitzar el trànsit de maquinària pesant. 
Realitzar les unitats d’obra més problemàtiques en horaris de menor  
incidència sobre la població afectada (horari diürn i laboral). 
Delimitar la velocitat a 40 km/h (com es d'obligat al carrer de l’Arquitectura 
Extremar les mesures de precaució en quant a abocaments d’hidrocarburs 
ciments, runa, i durant els processos de  fromigonat. 
Suspendre les operacions de desmantellament i de moviment de  
maquinària en dies de pluja intensa. 
Comprovar la correcta execució de les estructures de fàbrica  
i obres de drenatge. 
Aplicar mesures per prevenir possibles incendis derivats de  l’execució  
de les obres. 
Garantir l’estabilitat de tots els moviments de terres efectuats. 
Per a la deposició dels excedents de terres, escollir abocadors prèviament 
reglamentats i controlats. 
Respectar la normativa de seguretat viària (senyalitzacions). 
No malmetre les infraestructures existents. 
 
4. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
TIPUS DE RESIDU GESTIÓ 
CLASSE* 
U/I/P 
Residus sòlids urbans  Abocador Municipal  I 
Envàs de vidre Abocador Municipal I 
Envàs de plàstic Abocador Municipal I 
Paper usat Abocador Municipal I 
Aigües sanitàries Clavegueram I 
Sòl i terra Transport Abocador I 
Enderroc Transport Abocador I 
Ferralla Venta I 
Fusta sobrant d'encofrat i estintolaments Transport Abocador I 
Restes de perfils i xapes Venta I 
Formigons i neteja de cubes Àrea d'abocat I 
Elements impregnats d'oli Industrial especialitzat P 
Elements impregnats de combustible Industrial especialitzat P 
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Líquids anticongelants usats Industrial especialitzat P 
Restes de Pintura, vernissos i dissolvents Industrial especialitzat P 
Envasos buits de Pintures, vernissos  i dissolvents Industrial especialitzat P 
Elements impregnats de pintures, vernisos i disolvents Industrial especialitzat P 
Restes de pegament i segellants Industrial especialitzat P 
Restes de productes d'impermeabilització Industrial especialitzat P 
Restes de desencofrants i additius Industrial especialitzat P 
Envasos buits de desencofrants i additius Industrial especialitzat P 
Restes d'emulsions asfàltiques Industrial especialitzat P 
Piles i bateries usades Industrial especialitzat P 
Envasos de material d'oficina (typex...) Industrial especialitzat P 
Sprays buits de topografia Industrial especialitzat P 
Cartutxos de Toner gastats Industrial especialitzat I 
* On P= Perillós, I=Inert, U=Urbà. 
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ANNEX 07. ESTRUCTURES 
1. INTRODUCCIÓ 
Previ a l'execució dels fonaments caldrà dur a terme petites demolicions (elements 
de vials, murs de parcel·la, jocs infantils, entre altres) i moviments de l'esbrossada a fi 
d'aconseguir una plataforma de treball òptima i adequada. També el tall dels 
subministres del pavelló existent i del tram d’enllumenat de la zona. I L’enderroc del 
pavelló. 
Degut a la baixa capacitat portant del terreny s'ha optat en el disseny per murs 
pantalla perimetrals  executats in situ amb llots tixotròpics, de gruix 0.6 m i ancoratges 
actius durant l'execució de les obres. L'ample estàndard dels panells és de 2.5 m. 
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Dins d'aquesta tipologia d'estructura, i degut a les condicions del terreny, s'ha 
diferenciat en el càlcul tres tipus de murs pantalla amb ancoratges provisionals. La 
classificació s’ha fet segons l’altura i el nombre de forjats on es recolzaran en servei. 
Tipus A: només en la zona d’aparcament, amb una altura mínima de 9,6 metres i 
tres forjats construïts el primer al cap del mur i els altre dos baixant cada 3 metre, part 
d’aquestes pantalles en realitat seran murs que sobresortiran de la cota de terreny i que 
s’hauran d’encofrar, la falta d’empentes en aquest tram ens deixa de la banda de la 
seguretat en el càlcul. 
Tipus B: zona d’aparcament i sota les cotes dels carrers perimetral. En aquest cas 
a més de les 3 plantes de soterrani la part superior del mur pot anar des de una altura 
de 0 metres i fins a 4,2 metres sense estar apuntalat per cap forjat posteriorment. A 
efectes de càlcul es té en compte la construcció d’una barana de formigó de protecció 
en el cap amb les sobrecàrregues verticals i horitzontals d’ús, que prescriu la norma.  
Tipus C: és el mateix cas que el tipus B, però en aquest cas, no es construeix cap 
barana de protecció però si que hi ha on quart forjat on es por recolzar la pantalla en 
fase de funcionament. 
S’ha previst com a fonament del pilars i els murs interiors, una llosa de fonamentació 
de 60 cm de gruix de formigó armat, per aconseguir superar els esforços de tallant sobre 
aquesta del conjunt i no sobrepassar la tensió admissible del terreny de 1,46 kp/cm2. 
Els pilars interior seran de formigó armat amb secció circular i de 50 cm de diàmetre. 
Es diferència entre dos tipus de pilars segons l’altura dels mateixos: 
Del P1 al P4 que van de la llosa de fonamentació fins la llosa de la coberta superior, 
amb una altura total de 13,46 metres. 
Del P5 al P32 que van de la llosa de fonamentació fins la llosa de la coberta de la 
planta -1, amb una altura total de 9 metres. 
Les lloses de forjat (sostres planta -2 i -1), s’han previst amb funcionament 
bidireccional (reticulars), amb un intereix de 84 cm en les dues direccions, amb 
cassetons de EPS i un cantell total de 35 cm, reforçades amb àbacs per al punxonament 
en les zones de recolzament i bigues planes entre alineacions de pilars. El sostre de la 
planta -1 degut unes càrregues majors pel possible accés de serveis d’emergència i la 
col·locació de parterres amb arbres (mín. De 1,5 metres de terra), el tipus de forjat serà 
bidireccional (reticular), amb un intereix de 76 cm i cantell de 45 cm, també disposarà 
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de àbacs pel reforç de tallant i punxonament, i una densitat major de biges (en cada pilar 
i en les dues direccions ortogonals dels eixos). 
Els nuclis d’escala s’han previst amb lloses massisses armades de 20 cm de gruix, 
recolzades en les lloses del aparcament o les pantalles segons el cas, i tot tancat amb 
paret de bloc de formigó massissat. 
La llosa de la coberta superior (sobre la previsió dels vestuaris), s’ha previst amb 
una llosa massissa de formigó de 35 cm de gruix. 
Pel que fa a les rampes d'accés, s’ha previst una llosa massissa armada, de 0,35 
cm de gruix, s'han dissenyat seguint la mateixa metodologia que les altres estructures 
de l'Obra, murs pantalla i forjats executats post excavació entre pantalles, a fi 
d'optimitzar els recursos plantejats. En general el materials per a l’estructura utilitzats 
són HA-25/B/20/IIa amb acer B-400- S. 
Els càlculs en detall es disposen a continuació. 
Pel càlcul de les pantalles s’ha utilitzar el programa CYPE, Murs Pantalla. 
Pel càlcul de la resta s’ha utilitzat el programa CYPECAD. 
Els detalls de les fases de construcció, dels ancoratges utilitzats i dels murs pantalla 
es detallen en l’apartat de càlcul de pantalles. 
Per tal de seguir un control de les possibles deformacions pròpies dels elements 
constructius de la pròpia obra, com les possibles afectacions a les edificacions properes 
existents s’haurà de dur a terme un control d’auscultació de pantalles en tota la fase 
d’execució.  
El càlcul s’ha separat en les següents parts: 
- Pantalles 
- Estructura interior (lloses de forjat, pilars i murs interiors) 
- Lloses d’escala 
- Rampes de vehicles 
- Murs de contenció exteriors i d’urbanització 
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1.- NORMA I MATERIALS 
Norma de formigó: EHE-08 (Espanya) 
Formigó: HA-30, Yc=1.5 
Acer: B 400 S, Ys=1.1 
Classe d'exposició: Clase IIa 
Recobriment geomètric: 7.0 cm 
Grandària màxima del granulat: 20 mm 
2.- ACCIONS 
Majoració esforços en construcció: 1.60  
Majoració esforços en servei: 1.60  
Sense anàlisi sísmic 
Sense considerar accions tèrmiques en puntals 
3.- DADES GENERALS 
Cota de la rasant: 0.00 m 
Alçada del mur sobre la rasant: 0.00 m 
Tipologia: Mur pantalla de formigó armat 
4.- DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'extradós del mur pantalla: 0.0 % 




Referències Cota superior Descripció Coeficients d'empenta
1 - UNITAT R: REBLERT ANTRÒPIC 0.00 m Densitat aparent: 18.0 kN/m³ 
Densitat submergida: 10.0 kN/m³ 
Angle fricció intern: 30 graus 
Cohesió: 0.00 kN/m² 
Mòdul de balast empenta activa: 10000.0 kN/m³ 
Mòdul de balast empenta passiva: 10000.0 kN/m³ 
Gradient mòdul de balast: 0.0 kN/m4 
Actiu extradós: 0.33 
Repòs extradós: 0.50
Passiu extradós: 3.00
Actiu intradós: 0.33 
Repòs intradós: 0.50 
Passiu intradós: 3.00 
2 - UNITAT B: SAULÓ -2.00 m Densitat aparent: 20.0 kN/m³ 
Densitat submergida: 12.0 kN/m³ 
Angle fricció intern: 37 graus 
Cohesió: 0.00 kN/m² 
Mòdul de balast empenta activa: 90000.0 kN/m³ 
Mòdul de balast empenta passiva: 90000.0 kN/m³ 
Gradient mòdul de balast: 0.0 kN/m4 
Actiu extradós: 0.25 
Repòs extradós: 0.40
Passiu extradós: 4.02
Actiu intradós: 0.25 
Repòs intradós: 0.40 
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5.- SECCIÓ VERTICAL DEL TERRENY 
 
6.- GEOMETRIA 
Alçada total: 13.50 m 
Gruix: 60 cm 
Longitud tram: 2.50 m 
7.- ESQUEMA DE LES FASES 
  
  
Referències Nom Descripció 
Fase 1 Excavació fins a la cota: -3.00 m Tipus de fase: Constructiva 
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Referències Nom Descripció 
Fase 2 Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -2.50 m Tipus de fase: Constructiva




Referències Nom Descripció 
Fase 3 Excavació fins a la cota: -6.00 m Tipus de fase: Constructiva 
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Referències Nom Descripció 
Fase 4 Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -5.50 m Tipus de fase: Constructiva




Referències Nom Descripció 
Fase 5 Excavació fins a la cota: -9.00 m Tipus de fase: Constructiva 
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Referències Nom Descripció 
Fase 6 Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -8.50 m Tipus de fase: Constructiva




Referències Nom Descripció 
Fase 7 Excavació fins a la cota: -9.60 m Tipus de fase: Constructiva 
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Referències Nom Descripció 
Fase 8 Construcció de forjat (Cota: -6.00 m) Tipus de fase: Constructiva 




Referències Nom Descripció 
Fase 9 Construcció de forjat (Cota: -3.00 m) Tipus de fase: Constructiva 
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Referències Nom Descripció 
Fase 10 Construcció de forjat (Cota: 0.00 m) Tipus de fase: Constructiva 




Referències Nom Descripció 
Fase 11 Fase de servei Tipus de fase: Servei 




CÀRREGUES A L'EXTRADÓS 
  
Tipus Cota Dades Fase inicial Fase final 
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Descripció Fase inicial Fase final 
Cota: -2.50 m 
Rigidesa axial: 100000 
kN/m 
Càrrega: 500.00 kN 
Angle: 30 graus 
Separació: 2.50 m 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -2.50 
m 
Construcció de forjat (Cota: -6.00 
m) 
Cota: -5.50 m 
Rigidesa axial: 100000 
kN/m 
Càrrega: 500.00 kN 
Angle: 30 graus 
Separació: 2.50 m 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -5.50 
m 
Excavació fins a la cota: -9.60 m 
Cota: -8.50 m 
Rigidesa axial: 100000 
kN/m 
Càrrega: 500.00 kN 
Angle: 30 graus 
Separació: 2.50 m 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -8.50 
m 





Descripció Fase de construcció Fase de servei
Cota: 0.00 m 
Gruix: 35 cm 
Tallant fase constructiva: 50 kN/m
Tallant fase de servei: 115 kN/m 
Rigidesa axial: 9800000 kN/m² 
Construcció de forjat (Cota: 0.00 m) Fase de servei
Cota: -3.00 m 
Gruix: 35 cm 
Tallant fase constructiva: 50 kN/m
Tallant fase de servei: 110 kN/m 
Rigidesa axial: 9800000 kN/m² 
Construcció de forjat (Cota: -3.00 m) Fase de servei
Cota: -6.00 m 
Gruix: 35 cm 
Tallant fase constructiva: 50 kN/m
Tallant fase de servei: 110 kN/m 
Rigidesa axial: 9800000 kN/m² 
Construcció de forjat (Cota: -6.00 m) Fase de servei
Cota: -9.00 m 
Gruix: 60 cm 
Tallant fase constructiva: 0 kN/m 
Tallant fase de servei: 0 kN/m 
Rigidesa axial: 9800000 kN/m² 
Excavació fins a la cota: -9.60 m Fase de servei
 
10.- RESULTATS DE LES FASES 
Esforços sense majorar. 

















0.00 -2.47 0.00 0.42 0.00 3.33 0.00
-1.25 -1.83 18.39 7.50 4.48 10.83 0.00
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-3.75 -0.66 55.18 28.20 63.19 -40.21 0.00
-5.00 -0.30 73.57 -10.89 65.93 -16.66 0.00
-6.25 -0.14 91.97 -23.24 40.86 1.30 0.00
-7.50 -0.10 110.36 -16.75 15.67 8.09 0.00
-8.75 -0.11 128.76 -7.26 2.06 6.08 0.00
-10.00 -0.13 147.15 -1.36 -2.16 2.79 0.00
-11.25 -0.14 165.54 0.90 -1.88 0.60 0.00
-12.50 -0.15 183.94 1.00 -0.53 -0.57 0.00
Màxims -0.10 
Cota: -7.50 m 
198.65 










Cota: 0.00 m 
0.00 



























0.00 -1.20 -0.00 2.01 0.00 16.07 0.00
-1.25 -0.82 18.39 20.50 13.77 20.90 0.00
-2.50 -0.49 36.79 79.19 71.66 77.98 0.00
-3.75 -0.32 155.18 -11.79 19.84 20.65 0.00
-5.00 -0.21 173.57 -0.48 16.44 -1.16 0.00
-6.25 -0.16 191.97 -4.95 12.87 -1.87 0.00
-7.50 -0.14 210.36 -5.01 6.13 1.67 0.00
-8.75 -0.14 228.76 -2.67 1.59 1.80 0.00
-10.00 -0.14 247.15 -0.79 -0.24 1.01 0.00
-11.25 -0.14 265.54 0.10 -0.47 0.33 0.00
-12.50 -0.15 283.94 0.27 -0.15 -0.11 0.00
Màxims -0.14 
Cota: -8.25 m 
298.65 










Cota: 0.00 m 
-0.00 



























0.00 -0.98 -0.00 2.28 -0.00 18.24 0.00
-1.25 -0.78 18.39 22.07 15.03 21.33 0.00
-2.50 -0.63 39.13 77.19 73.72 65.84 0.00
-3.75 -0.64 157.52 -40.09 -0.80 22.15 0.00
-5.00 -0.65 175.91 -11.31 -29.84 26.35 0.00
-6.25 -0.57 194.31 24.74 -17.72 12.45 0.00
-7.50 -0.44 212.70 14.18 9.25 -12.95 0.00
-8.75 -0.34 231.09 1.17 16.47 -7.43 0.00
-10.00 -0.29 249.49 -5.52 12.12 -1.16 0.00
-11.25 -0.27 267.88 -4.96 5.20 1.95 0.00
-12.50 -0.27 286.28 -2.28 0.97 2.16 0.00
Màxims -0.27 
Cota: -12.00 m 
300.99 










Cota: 0.00 m 
-0.00 
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0.00 -1.20 -0.00 2.00 0.00 16.00 0.00
-1.25 -0.85 18.39 20.32 13.66 20.63 0.00
-2.50 -0.54 37.60 76.93 70.42 73.75 0.00
-3.75 -0.38 156.00 -20.34 10.02 44.99 0.00
-5.00 -0.26 174.39 43.60 30.45 60.86 0.00
-6.25 -0.24 292.78 -50.58 13.92 60.70 0.00
-7.50 -0.28 311.18 -5.63 -9.08 15.61 0.00
-8.75 -0.30 329.57 5.26 -5.91 0.19 0.00
-10.00 -0.29 347.96 2.67 -0.85 -2.42 0.00
-11.25 -0.28 366.36 0.33 0.56 -1.06 0.00
-12.50 -0.28 384.75 -0.41 0.27 0.03 0.00
Màxims -0.23 
Cota: -5.75 m 
399.47 










Cota: 0.00 m 
-0.00 



























0.00 -1.03 -0.00 2.22 0.00 17.75 0.00
-1.25 -0.74 18.39 21.99 14.88 21.78 0.00
-2.50 -0.49 36.71 82.60 75.76 78.41 0.00
-3.75 -0.41 155.10 -10.66 27.10 42.35 0.00
-5.00 -0.43 173.49 44.62 54.54 46.26 0.00
-6.25 -0.61 295.97 -83.48 16.08 32.56 0.00
-7.50 -0.86 314.36 -39.67 -56.19 38.78 0.00
-8.75 -0.94 332.76 11.91 -67.86 44.99 0.00
-10.00 -0.82 351.15 41.09 -21.81 -29.25 0.00
-11.25 -0.63 369.54 10.11 4.78 -16.93 0.00
-12.50 -0.45 387.94 -4.72 4.73 -4.67 0.00
Màxims -0.32 
Cota: -13.50 m 
402.65 










Cota: 0.00 m 
-0.00 



























0.00 -1.12 -0.00 2.11 -0.00 16.84 0.00
-1.25 -0.80 18.39 21.11 14.24 21.15 0.00
-2.50 -0.52 37.28 79.37 72.84 75.43 0.00
-3.75 -0.41 155.67 -16.99 16.90 42.93 0.00
-5.00 -0.35 174.07 41.81 38.33 53.20 0.00
-6.25 -0.41 294.49 -69.14 7.94 50.20 0.00
-7.50 -0.52 312.88 3.20 -26.63 69.11 0.00
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-10.00 -0.59 449.67 5.94 -25.02 11.45 0.00
-11.25 -0.55 468.06 11.65 -11.40 -2.85 0.00
-12.50 -0.47 486.46 4.80 -1.26 -6.70 0.00
Màxims -0.35 
Cota: -5.25 m 
501.17 










Cota: 0.00 m 
-0.00 



























0.00 -1.12 -0.00 2.10 0.00 16.81 0.00
-1.25 -0.80 18.39 21.08 14.22 21.13 0.00
-2.50 -0.52 37.29 79.28 72.75 75.37 0.00
-3.75 -0.41 155.68 -17.10 16.66 43.03 0.00
-5.00 -0.35 174.08 41.93 38.10 53.53 0.00
-6.25 -0.41 294.42 -68.33 8.33 50.80 0.00
-7.50 -0.51 312.81 4.87 -24.60 69.88 0.00
-8.75 -0.55 431.10 -73.97 7.34 79.32 0.00
-9.75 -0.60 445.82 -16.96 -26.97 60.38 0.00
-11.00 -0.59 464.21 13.16 -16.14 -1.29 0.00
-12.25 -0.53 482.60 6.95 -3.44 -6.32 0.00
-13.50 -0.46 501.00 0.00 0.00 -3.35 0.00
Màxims -0.34 
Cota: -5.25 m 
501.00 










Cota: 0.00 m 
-0.00 



























0.00 -1.09 -0.00 2.14 -0.00 17.12 0.00
-1.25 -0.81 18.39 21.24 14.36 21.07 0.00
-2.50 -0.57 38.07 77.81 72.45 71.29 0.00
-3.75 -0.49 156.47 -26.74 8.14 35.68 0.00
-5.00 -0.44 174.86 22.23 10.15 45.33 0.00
-6.17 -0.42 192.15 80.91 75.57 49.03 0.00
-7.25 -0.53 257.97 -63.74 -18.70 62.77 0.00
-8.50 -0.61 276.36 20.55 -36.54 73.10 0.00
-9.50 -0.60 291.08 -48.17 1.66 74.44 0.00
-10.75 -0.57 309.47 3.10 -9.25 5.99 0.00
-12.00 -0.52 327.87 4.48 -2.90 -3.10 0.00
-13.25 -0.46 346.26 0.89 -0.07 -2.49 0.00
Màxims -0.42 
Cota: -5.75 m 
349.94 










Cota: 0.00 m 
-0.00 
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0.00 -1.69 -0.00 1.39 -0.00 11.12 0.00
-1.25 -1.20 18.39 15.55 10.21 17.19 0.00
-2.50 -0.73 36.79 59.09 54.49 56.71 0.00
-3.50 -0.48 101.50 -75.72 86.49 44.01 0.00
-4.75 -0.39 119.90 -21.88 31.57 48.57 0.00
-6.00 -0.41 138.29 40.31 50.70 48.16 0.00
-7.00 -0.52 203.00 -71.95 -12.76 58.96 0.00
-8.25 -0.62 221.40 8.15 -44.17 70.79 0.00
-9.30 -0.60 236.85 99.90 14.17 75.71 0.00
-10.50 -0.58 254.51 -0.27 -8.74 9.38 0.00
-11.75 -0.53 272.90 4.75 -3.70 -2.77 0.00
-13.00 -0.47 291.29 1.45 -0.28 -2.42 0.00
Màxims -0.39 
Cota: -5.25 m 
298.65 










Cota: 0.00 m 
-0.00 



























0.00 -1.69 0.00 1.39 0.00 11.12 0.00
-1.00 -1.29 64.71 11.55 6.32 15.98 0.00
-2.25 -0.82 83.11 44.43 39.72 58.63 0.00
-3.25 -0.52 147.82 -87.84 105.42 48.47 0.00
-4.50 -0.40 166.22 -33.56 37.04 46.73 0.00
-5.75 -0.40 184.61 27.90 40.62 49.63 0.00
-6.75 -0.49 249.33 -85.95 5.23 56.00 0.00
-8.00 -0.61 267.72 -9.05 -46.20 68.83 0.00
-9.25 -0.60 286.11 81.11 9.17 75.14 0.00
-10.25 -0.58 300.83 -5.23 -8.67 19.83 0.00
-11.50 -0.54 319.22 4.99 -4.89 -0.94 0.00
-12.75 -0.49 337.62 2.08 -0.64 -2.50 0.00
Màxims -0.39 
Cota: -5.25 m 
348.65 










Cota: 0.00 m 
0.00 



























0.00 -1.66 7.15 1.42 -2.50 11.40 0.00
-1.00 -1.28 136.86 11.74 3.93 16.12 0.00
-2.25 -0.81 155.26 44.84 37.70 58.96 0.00
-3.25 -0.52 279.97 -87.12 103.96 48.46 0.00
-4.50 -0.40 298.37 -32.93 36.43 46.62 0.00
-5.75 -0.40 316.76 28.43 40.71 49.59 0.00
-6.75 -0.48 441.48 -86.09 5.45 56.01 0.00
-8.00 -0.61 459.87 -9.17 -46.13 68.85 0.00
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-10.25 -0.58 492.98 -5.21 -8.70 19.83 0.00
-11.50 -0.54 511.37 5.00 -4.90 -0.95 0.00
-12.75 -0.49 529.77 2.08 -0.64 -2.50 0.00
Màxims -0.39 
Cota: -5.25 m 
540.80 










Cota: 0.00 m 
7.15 










11.- RESULTATS PER ALS ELEMENTS DE RECOLZAMENT 
Esforços sense majorar. 
Ancoratges actius 
Cota: -2.50 m 
Fase Resultat 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -2.50 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 500.00 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 200.00 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 433.01 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 173.21 kN/m 
Excavació fins a la cota: -6.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 511.69 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 204.68 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 443.14 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 177.25 kN/m 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -5.50 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 504.07 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 201.63 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 436.54 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 174.62 kN/m 
Excavació fins a la cota: -9.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 499.59 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 199.84 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 432.66 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 173.06 kN/m 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -8.50 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 502.46 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 200.98 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 435.14 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 174.06 kN/m 
Excavació fins a la cota: -9.60 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 502.51 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 201.00 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 435.19 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 174.08 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: -6.00 m) Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 506.44 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 202.57 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 438.59 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 175.43 kN/m  
Cota: -5.50 m 
Fase Resultat 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -5.50 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 500.00 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 200.00 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 433.01 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 173.21 kN/m 
Excavació fins a la cota: -9.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 520.41 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 208.17 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 450.69 kN 
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Cota: -5.50 m 
Fase Resultat 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -8.50 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 510.14 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 204.06 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 441.79 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 176.72 kN/m 
Excavació fins a la cota: -9.60 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 509.72 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 203.89 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 441.43 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 176.57 kN/m  
Cota: -8.50 m 
Fase Resultat 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -8.50 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 500.00 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 200.00 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 433.01 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 173.21 kN/m 
Excavació fins a la cota: -9.60 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 499.49 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 199.80 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 432.57 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 173.03 kN/m  
Forjats 
Cota: 0.00 m 
Fase Resultat 
Construcció de forjat (Cota: 0.00 m) Càrrega lineal: 0.00 kN/m 
Fase de servei ES PRODUEIX DESENGANXAMENT: 0.02 mm  
Cota: -3.00 m 
Fase Resultat 
Construcció de forjat (Cota: -3.00 m) Càrrega lineal: 187.70 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: 0.00 m) Càrrega lineal: 187.70 kN/m 
Fase de servei Càrrega lineal: 187.57 kN/m  
Cota: -6.00 m 
Fase Resultat 
Construcció de forjat (Cota: -6.00 m) Càrrega lineal: 199.37 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: -3.00 m) Càrrega lineal: 163.81 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: 0.00 m) Càrrega lineal: 163.81 kN/m 
Fase de servei Càrrega lineal: 164.46 kN/m  
Cota: -9.00 m 
Fase Resultat 
Excavació fins a la cota: -9.60 m Càrrega lineal: 20.24 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: -6.00 m) Càrrega lineal: 143.11 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: -3.00 m) Càrrega lineal: 149.49 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: 0.00 m) Càrrega lineal: 149.49 kN/m 
Fase de servei Càrrega lineal: 149.37 kN/m  
12.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT 
  
Armat vertical extradós Armat vertical intradós Armat base horitzontal Enrigidor vertical Enrigidor horitzontal
Ø16c/25 
Reforços: 
- Ø12 L(535), D(170) 
D: Distància des de coronació 
Ø16c/25 
Reforços: 
- Ø12 L(235), D(720) 
D: Distància des de coronació
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13.- COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA 
Referència: PANTALLA A 
Comprovació Valors Estat 
Recobriment: 
 




Mínim: 7 cm 
Calculat: 7 cm Compleix
Separació lliure mínima armadures horitzontals:
 




Mínim: 2.5 cm 
Calculat: 18.8 cm Compleix
Separació màxima armadures horitzontals:
 




Màxim: 30 cm 
Calculat: 20 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara:
 




Mínim: 0.001  
Calculat: 0.00113 Compleix
Quantia mínima mecànica horitzontal per cara:
 





Mínim: 0.00041  
Calculat: 0.00094 Compleix
Longitud de patilla horitzontal: 
 
  La longitud de la patilla ha de ser, com a mínim, 12 vegades el diàmetre. Criteri de J. Calavera, 




Mínim: 14 cm 
Calculat: 34 cm Compleix
Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada:
 












Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida:
 












Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada:
 












Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida:
 












Separació lliure mínima armadures verticals:
 
Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 
 
Mínim: 2.5 cm 
 - Extradós: 
 
 
Calculat: 11.1 cm Compleix
 - Intradós: 
 
 
Calculat: 11.1 cm Compleix
Separació màxima entre barres: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 
 
Màxim: 30 cm 
 - Armadura vertical Extradós: 
 
 
Calculat: 25 cm Compleix
 - Armadura vertical Intradós: 
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Referència: PANTALLA A 
Comprovació Valors Estat 
Comprovació a flexió composta: 
 





Comprovació a tallant: 
 




Màxim: 647.8 kN 
Calculat: 473.8 kN Compleix
Comprovació de fissuració: 
 





Calculat: 0 mm Compleix
Longitud d'encavallaments: 
 
Norma EHE-08. Article  69.5.2 
 
 
Mínim: 0.44 m 
 - Base extradós: 
 
 
Calculat: 0.45 m Compleix
 - Base intradós: 
 
 
Calculat: 0.45 m Compleix
Rigiditzadors horitzontals:
 
 - Diàmetre mínim: 
 
 
  Criteri de CYPE Ingenieros. El diàmetre de l'enrigidor ha de ser com a mínim igual al major 




Mínim: 16 mm 
Calculat: 16 mm Compleix
 - Separació màxima: 
 
 




Màxim: 2.5 m 
Calculat: 2.25 m Compleix
Rigiditzadors verticals: 
 
 - Diàmetre mínim: 
 
 
  Criteri de CYPE Ingenieros. El diàmetre de l'enrigidor ha de ser com a mínim igual al major 




Mínim: 16 mm 
Calculat: 16 mm Compleix
 - Separació màxima: 
 
 




Màxim: 1.5 m 
Calculat: 1.25 m Compleix
Es compleixen totes les comprovacions 
Informació adicional: 
- Secció crítica a flexió composta: Cota: -3.25 m, Md: 421.68 kN·m, Nd: 0.00 kN, Vd: -351.35 kN, Tensió 
màxima de l'acer: 315.647 MPa 
- Secció crítica a tallant: Cota: -6.25 m 
- Els esforços estan majorats i corresponen a l'ample total del tram definit. (Longitud tram: 2.50 m)  
14.- COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (COEFICIENTS DE 
SEGURETAT) 
Referència: Comprovacions d'estabilitat (Coeficients de seguretat): PANTALLA A 
Comprovació Valors Estat 
Relació entre el moment originat per les empentes passives a l'intradós i el 
moment originat per les empentes actives a l'extradós: 
   
 - Hipòtesi bàsica: 
 
 





 - Excavació fins a la cota: -3.00 m: 
 
 
Calculat: 6.929 Compleix 
 - Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -2.50 m:
 
 
Calculat: 11.004 Compleix 
 - Excavació fins a la cota: -6.00 m: 
 
 
Calculat: 6.363 Compleix 
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Referència: Comprovacions d'estabilitat (Coeficients de seguretat): PANTALLA A 
Comprovació Valors Estat 
























(1) Existeix més d'un recolzament.
 
 
Relació entre l'empenta passiva total a l'intradós i l'empenta realment 
mobilitzada a l'intradós: 
 






 - Excavació fins a la cota: -3.00 m: 
 
 
Calculat: 7.178 Compleix 
 - Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -2.50 m:
 
 
Calculat: 7.594 Compleix 
 - Excavació fins a la cota: -6.00 m: 
 
 
Calculat: 5.153 Compleix 
 - Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -5.50 m:
 
 
Calculat: 5.619 Compleix 
 - Excavació fins a la cota: -9.00 m: 
 
 
Calculat: 2.781 Compleix 
 - Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -8.50 m:
 
 
Calculat: 3.148 Compleix 
 - Excavació fins a la cota: -9.60 m: 
 
 
Calculat: 2.61 Compleix 
 - Construcció de forjat (Cota: -6.00 m): 
 
 
Calculat: 2.682 Compleix 
 - Construcció de forjat (Cota: -3.00 m): 
 
 
Calculat: 2.69 Compleix 
 - Construcció de forjat (Cota: 0.00 m): 
 
 
Calculat: 2.69 Compleix 
 - Fase de servei: 
 
 
Calculat: 2.69 Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions  
15.- COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (CERCLE DE LLISCAMENT 
PÈSSIM) 
Referència: Comprovacions d'estabilitat (Cercle de lliscament pèssim): PANTALLA A 
Comprovació Valors Estat 
Cercle de lliscament pèssim: 
   
 - Combinacions sense sisme: 
 
 





 - Excavació fins a la cota: -3.00 m: Coordenades del centre del cercle (-1.23 
m ; 7.08 m) - Radi: 13.58 m: 
 
 
Calculat: 8.894 Compleix 
 - Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -2.50 m: Coordenades del centre del 
cercle (-1.23 m ; 7.08 m) - Radi: 13.58 m: 
 
 
Calculat: 8.894 Compleix 
 - Excavació fins a la cota: -6.00 m: Coordenades del centre del cercle (-3.26 
m ; 3.80 m) - Radi: 17.80 m: 
 
 
Calculat: 4.621 Compleix 
 - Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -5.50 m: Coordenades del centre del 
cercle (-3.26 m ; 3.80 m) - Radi: 17.80 m: 
 
 
Calculat: 4.621 Compleix 
 - Excavació fins a la cota: -9.00 m: Coordenades del centre del cercle (-3.21 
m ; 0.68 m) - Radi: 14.68 m: 
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Referència: Comprovacions d'estabilitat (Cercle de lliscament pèssim): PANTALLA A 
Comprovació Valors Estat 
 - Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -8.50 m: Coordenades del centre del 
cercle (-3.21 m ; 0.68 m) - Radi: 14.68 m: 
 
 
Calculat: 2.565 Compleix 




















(1) No és necessari comprovar l'estabilitat global (cercle de lliscament pèssim) quan en la fase s'ha 
definit algun sostre. 
 
 
Es compleixen totes les comprovacions 
Informació adicional: 
- Excavació fins a la cota: -3.00 m: Combinacions sense sisme - Degut a que el cercle de lliscament pèssim 
passa per l'element de contenció, aquest haurà de resistir un tallant de, com a mínim, 1219.381 kN/m en 
la intersecció amb aquest cercle. Això és necessari per a garantir la validesa del coeficient de seguretat 
calculat. 
- Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -2.50 m: Combinacions sense sisme - Degut a que el cercle de 
lliscament pèssim passa per l'element de contenció, aquest haurà de resistir un tallant de, com a mínim, 
1219.381 kN/m en la intersecció amb aquest cercle. Això és necessari per a garantir la validesa del 
coeficient de seguretat calculat.  
16.- MEDICIÓ 
Refèrencia: Mur pantalla de formigó armat B 400 S, Ys=1.1 Total 
Nom d'armat Ø12 Ø16 
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Refèrencia: Mur pantalla de formigó armat B 400 S, Ys=1.1 Total 
Nom d'armat Ø12 Ø16 




































Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer) 
  B 400 S, Ys=1.1 (kg) Formigó (m³) 
Element Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 
Refèrencia: Mur pantalla de formigó armat 451.53 753.09 1204.62 20.25 
Totals 451.53 753.09 1204.62 20.25  
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1.- NORMA I MATERIALS 
Norma de formigó: EHE-08 (Espanya) 
Formigó: HA-30, Yc=1.5 
Acer: B 400 S, Ys=1.1 
Classe d'exposició: Clase IIa 
Recobriment geomètric: 7.0 cm 
Grandària màxima del granulat: 20 mm 
2.- ACCIONS 
Majoració esforços en construcció: 1.60  
Majoració esforços en servei: 1.60  
Sense anàlisi sísmic 
Sense considerar accions tèrmiques en puntals 
3.- DADES GENERALS 
Cota de la rasant: 0.00 m 
Alçada del mur sobre la rasant: 0.00 m 
Tipologia: Mur pantalla de formigó armat 
4.- DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'extradós del mur pantalla: 0.0 % 




Referències Cota superior Descripció Coeficients d'empenta
1 - UNITAT R: REBLERT ANTRÒPIC 0.00 m Densitat aparent: 19.0 kN/m³ 
Densitat submergida: 11.0 kN/m³ 
Angle fricció intern: 33 graus 
Cohesió: 0.00 kN/m² 
Mòdul de balast empenta activa: 10000.0 kN/m³ 
Mòdul de balast empenta passiva: 10000.0 kN/m³ 
Gradient mòdul de balast: 0.0 kN/m4 
Actiu extradós: 0.29 
Repòs extradós: 0.46
Passiu extradós: 3.39
Actiu intradós: 0.29 
Repòs intradós: 0.46 
Passiu intradós: 3.39 
2 - UNITAT B: SAULÓ -2.00 m Densitat aparent: 20.0 kN/m³ 
Densitat submergida: 12.0 kN/m³ 
Angle fricció intern: 37 graus 
Cohesió: 0.00 kN/m² 
Mòdul de balast empenta activa: 90000.0 kN/m³ 
Mòdul de balast empenta passiva: 90000.0 kN/m³ 
Gradient mòdul de balast: 0.0 kN/m4 
Actiu extradós: 0.25 
Repòs extradós: 0.40
Passiu extradós: 4.02
Actiu intradós: 0.25 
Repòs intradós: 0.40 
Passiu intradós: 4.02 
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5.- SECCIÓ VERTICAL DEL TERRENY 
 
6.- GEOMETRIA 
Alçada total: 19.20 m 
Gruix: 60 cm 
Longitud tram: 2.50 m 
7.- ESQUEMA DE LES FASES 
  
  
Referències Nom Descripció 
Fase 1 Excavació fins a la cota: -3.00 m Tipus de fase: Constructiva 
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Referències Nom Descripció 
Fase 2 Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -2.00 m Tipus de fase: Constructiva 





Referències Nom Descripció 
Fase 3 Excavació fins a la cota: -6.00 m Tipus de fase: Constructiva 
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Referències Nom Descripció 
Fase 4 Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -5.00 m Tipus de fase: Constructiva




Referències Nom Descripció 
Fase 5 Excavació fins a la cota: -9.00 m Tipus de fase: Constructiva 
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Referències Nom Descripció 
Fase 6 Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -8.00 m Tipus de fase: Constructiva 





Referències Nom Descripció 
Fase 7 Excavació fins a la cota: -12.00 m Tipus de fase: Constructiva 
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Referències Nom Descripció 
Fase 8 Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -11.00 m Tipus de fase: Constructiva




Referències Nom Descripció 
Fase 9 Excavació fins a la cota: -13.71 m Tipus de fase: Constructiva 
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Referències Nom Descripció 
Fase 10 Construcció de forjat (Cota: -13.11 m) Tipus de fase: Constructiva 





Referències Nom Descripció 
Fase 11 Construcció de forjat (Cota: -10.11 m) Tipus de fase: Constructiva 
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Referències Nom Descripció 
Fase 12 Construcció de forjat (Cota: -7.11 m) Tipus de fase: Constructiva 




Referències Nom Descripció 
Fase 13 Construcció de forjat (Cota: -4.11 m) Tipus de fase: Constructiva 
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Referències Nom Descripció 
Fase 14 Fase de servei Tipus de fase: Servei 
Cota d'excavació: -13.71 m
  
  




Descripció Fase inicial Fase final 
Cota: -2.00 m 
Rigidesa axial: 100000 kN/m 
Càrrega: 500.00 kN 
Angle: 30 graus 
Separació: 2.50 m 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -2.00 m Excavació fins a la cota: -13.71 m 
Cota: -5.00 m 
Rigidesa axial: 100000 kN/m 
Càrrega: 500.00 kN 
Angle: 30 graus 
Separació: 2.50 m 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -5.00 m Construcció de forjat (Cota: -7.11 m) 
Cota: -8.00 m 
Rigidesa axial: 100000 kN/m 
Càrrega: 500.00 kN 
Angle: 30 graus 
Separació: 2.50 m 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -8.00 m Construcció de forjat (Cota: -10.11 m)
Cota: -11.00 m 
Rigidesa axial: 100000 kN/m 
Càrrega: 500.00 kN 
Angle: 30 graus 
Separació: 2.50 m 





Descripció Fase de construcció Fase de servei
 
Selecció de llistats  





Descripció Fase de construcció Fase de servei
Cota: -4.11 m 
Gruix: 35 cm 
Tallant fase constructiva: 50 kN/m
Tallant fase de servei: 115 kN/m 
Rigidesa axial: 9800000 kN/m² 
Construcció de forjat (Cota: -4.11 m) Fase de servei
Cota: -7.11 m 
Gruix: 35 cm 
Tallant fase constructiva: 50 kN/m
Tallant fase de servei: 110 kN/m 
Rigidesa axial: 9800000 kN/m² 
Construcció de forjat (Cota: -7.11 m) Fase de servei
Cota: -10.11 m 
Gruix: 35 cm 
Tallant fase constructiva: 50 kN/m
Tallant fase de servei: 110 kN/m 
Rigidesa axial: 9800000 kN/m² 
Construcció de forjat (Cota: -10.11 m) Fase de servei
Cota: -13.11 m 
Gruix: 60 cm 
Tallant fase constructiva: 0 kN/m 
Tallant fase de servei: 110 kN/m 
Rigidesa axial: 9800000 kN/m² 
Construcció de forjat (Cota: -13.11 m) Fase de servei
 
9.- RESULTATS DE LES FASES 
Esforços sense majorar. 

















0.00 -1.54 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
-1.77 -0.99 26.02 7.51 5.06 9.91 0.00
-3.54 -0.49 52.04 22.83 36.58 -26.11 0.00
-5.31 -0.18 78.07 -10.49 38.14 -8.90 0.00
-7.07 -0.10 104.09 -12.38 13.71 4.85 0.00
-8.84 -0.11 130.11 -3.98 0.59 3.52 0.00
-10.61 -0.12 156.13 0.02 -1.70 0.86 0.00
-12.38 -0.13 182.16 0.57 -0.83 -0.13 0.00
-14.15 -0.13 208.18 0.25 -0.12 -0.18 0.00
-15.92 -0.13 234.20 0.02 0.06 -0.06 0.00
-17.68 -0.13 260.22 -0.03 0.03 0.00 0.00
Màxims -0.10 
Cota: -7.58 m 
282.53 










Cota: 0.00 m 
0.00 



























0.00 0.53 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
-1.77 0.25 26.02 31.56 26.88 22.39 0.00
-3.28 -0.05 148.33 -22.38 -46.49 59.80 0.00
-5.05 -0.18 174.35 21.29 -23.86 -5.30 0.00
-6.82 -0.16 200.37 6.89 -0.57 -6.34 0.00
-8.59 -0.14 226.39 -0.18 3.16 -1.45 0.00
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-10.36 -0.13 252.42 -1.06 1.47 0.26 0.00
-12.13 -0.13 278.44 -0.44 0.20 0.32 0.00
-13.89 -0.13 304.46 -0.04 -0.12 0.10 0.00
-15.66 -0.13 330.48 0.04 -0.08 -0.00 0.00
-17.43 -0.13 356.51 0.02 -0.02 -0.02 0.00
-19.20 -0.13 382.53 0.00 0.00 -0.01 0.00
Màxims 0.53 
Cota: 0.00 m 
382.53 










Cota: -5.31 m 
-0.00 



























0.00 0.78 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
-1.77 0.24 26.02 32.81 28.07 22.28 0.00
-3.28 -0.28 149.12 -36.63 -53.74 39.83 0.00
-5.05 -0.62 175.14 7.11 -70.46 24.62 0.00
-6.82 -0.55 201.17 38.06 -16.52 -22.65 0.00
-8.59 -0.36 227.19 7.17 16.53 -11.24 0.00
-10.36 -0.27 253.21 -5.98 13.29 -1.09 0.00
-12.13 -0.25 279.23 -4.19 3.58 2.18 0.00
-13.89 -0.25 305.25 -0.98 -0.32 1.12 0.00
-15.66 -0.26 331.28 0.18 -0.63 0.18 0.00
-17.43 -0.26 357.30 0.22 -0.20 -0.09 0.00
-19.20 -0.26 383.32 0.00 -0.00 -0.14 0.00
Màxims 0.78 
Cota: 0.00 m 
383.32 










Cota: -5.56 m 
-0.00 



























0.00 0.59 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
-1.77 0.30 26.02 31.74 26.73 22.81 0.00
-3.28 -0.01 147.62 -16.53 -41.28 64.13 0.00
-5.00 -0.19 172.87 83.87 26.31 62.16 0.00
-6.57 -0.34 295.95 0.59 -32.45 29.00 0.00
-8.34 -0.34 321.97 14.69 -8.82 -4.62 0.00
-10.11 -0.29 347.99 2.41 5.35 -5.07 0.00
-11.87 -0.26 374.02 -1.95 3.84 -0.11 0.00
-13.64 -0.26 400.04 -1.20 0.93 0.68 0.00
-15.41 -0.26 426.06 -0.24 -0.13 0.32 0.00
-17.18 -0.26 452.08 0.09 -0.14 0.04 0.00
-18.95 -0.26 478.11 0.04 -0.00 -0.10 0.00
Màxims 0.59 
Cota: 0.00 m 
481.82 










Cota: -7.33 m 
-0.00 
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0.00 0.83 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
-1.77 0.41 26.02 34.34 29.12 23.99 0.00
-3.28 -0.02 145.89 -4.03 -24.45 63.40 0.00
-5.00 -0.44 175.37 80.38 54.64 40.16 0.00
-6.57 -0.92 298.45 -51.67 -57.73 32.16 0.00
-8.34 -1.14 324.47 11.86 -87.14 40.95 0.00
-10.11 -0.88 350.49 52.43 -6.33 -38.52 0.00
-11.87 -0.55 376.52 4.62 31.55 -14.07 0.00
-13.64 -0.40 402.54 -10.51 21.32 -0.82 0.00
-15.41 -0.37 428.56 -6.51 5.43 3.82 0.00
-17.18 -0.38 454.58 -1.07 -0.07 1.77 0.00
-18.95 -0.40 480.61 0.25 -0.03 -0.56 0.00
Màxims 0.83 
Cota: 0.00 m 
484.32 










Cota: -8.08 m 
-0.00 



























0.00 0.71 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-2.00 0.30 27.89 38.85 36.78 119.66 0.00
-3.79 -0.12 154.22 19.06 -27.27 45.89 0.00
-5.56 -0.43 282.37 -70.46 -4.91 45.15 0.00
-7.58 -0.72 312.11 45.24 -25.72 72.87 0.00
-9.35 -0.77 438.13 3.03 -46.02 64.94 0.00
-11.37 -0.59 467.87 18.20 5.52 -12.45 0.00
-13.39 -0.43 497.61 -2.71 16.61 -5.93 0.00
-15.41 -0.38 527.35 -4.96 5.65 2.06 0.00
-17.43 -0.39 557.09 -1.02 0.34 1.26 0.00
Màxims 0.71 
Cota: 0.00 m 
583.11 










Cota: -9.09 m 
-0.00 



























0.00 0.73 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
-2.00 0.35 27.06 39.48 37.34 123.97 0.00
-3.79 -0.06 153.39 30.03 -14.37 51.38 0.00
-5.56 -0.44 281.02 -51.76 36.12 44.20 0.00
-7.58 -1.12 310.76 37.36 33.87 37.18 0.00
-9.35 -1.87 446.29 -79.89 -84.69 45.97 0.00
-11.37 -2.12 476.03 21.91 -133.79 56.02 0.00
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-13.39 -1.44 505.77 79.83 10.26 -45.72 0.00
-15.41 -0.75 535.51 -6.75 59.90 -18.27 0.00
-17.43 -0.49 565.25 -21.73 21.54 5.70 0.00
Màxims 0.73 
Cota: 0.00 m 
591.28 










Cota: -10.86 m 
-0.00 



























0.00 0.73 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
-2.00 0.34 27.22 39.40 37.29 123.12 0.00
-3.79 -0.08 153.56 27.57 -17.00 49.84 0.00
-5.56 -0.45 281.43 -57.13 26.23 43.56 0.00
-7.58 -1.04 311.17 35.97 15.22 44.58 0.00
-9.35 -1.60 444.66 -52.98 -80.22 70.24 0.00
-11.12 -1.75 570.68 -82.89 -55.11 90.79 0.00
-13.14 -1.39 600.42 68.01 -29.02 1.07 0.00
-15.16 -0.81 630.16 6.74 44.67 -22.67 0.00
-17.18 -0.53 659.90 -17.67 23.50 -0.34 0.00
-19.20 -0.44 689.64 0.00 -0.00 16.15 0.00
Màxims 0.73 
Cota: 0.00 m 
689.64 










Cota: -10.61 m 
-0.00 



























0.00 0.71 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
-2.00 0.34 27.30 39.19 37.05 122.71 0.00
-3.79 -0.07 153.64 27.51 -17.92 50.81 0.00
-5.56 -0.42 281.09 -53.44 28.21 46.31 0.00
-7.58 -1.01 310.83 46.17 31.87 47.37 0.00
-9.35 -1.67 443.98 -42.41 -42.82 63.41 0.00
-11.12 -2.15 576.47 -114.53 -24.57 54.77 0.00
-13.14 -2.30 606.21 5.04 -123.49 64.81 0.00
-15.16 -1.60 635.95 74.79 2.17 -41.63 0.00
-17.18 -0.84 665.69 -15.13 39.80 -18.07 0.00
-19.20 -0.35 695.43 0.00 0.00 44.75 0.00
Màxims 0.71 
Cota: 0.00 m 
695.43 










Cota: -12.63 m 
-0.00 










FASE 10: CONSTRUCCIÓ DE FORJAT (COTA: -13.11 M) 
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0.00 -1.40 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
-2.02 -0.86 29.74 11.41 8.95 14.30 0.00
-4.04 -0.42 59.48 42.90 66.38 24.56 0.00
-5.81 -0.48 188.46 -64.36 63.22 48.11 0.00
-7.83 -1.03 218.20 45.13 55.60 55.77 0.00
-9.60 -1.73 350.26 -29.27 -51.35 67.54 0.00
-11.37 -2.20 482.55 -99.97 -52.96 56.76 0.00
-13.39 -2.25 512.29 22.79 -118.56 66.11 0.00
-15.16 -1.60 538.31 74.93 1.96 -41.63 0.00
-17.18 -0.84 568.05 -15.08 39.77 -18.11 0.00
-19.20 -0.35 597.79 0.00 0.00 44.76 0.00
Màxims -0.35 
Cota: -19.20 m 
597.79 










Cota: -12.63 m 
-0.00 



























0.00 -1.41 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
-2.02 -0.87 29.74 11.26 8.81 13.71 0.00
-4.04 -0.42 59.48 42.23 65.09 24.74 0.00
-5.81 -0.46 188.30 -63.53 61.87 49.68 0.00
-7.83 -0.98 218.04 51.12 61.03 59.50 0.00
-9.60 -1.70 349.37 -15.52 -26.51 69.72 0.00
-11.37 -2.31 425.39 -61.79 -106.80 56.02 0.00
-13.39 -2.26 455.13 60.32 -96.23 66.07 0.00
-15.16 -1.58 481.15 67.75 7.94 -37.50 0.00
-17.18 -0.83 510.89 -15.83 39.41 -16.50 0.00
-19.20 -0.36 540.63 0.00 -0.00 43.76 0.00
Màxims -0.36 
Cota: -5.00 m 
540.63 










Cota: -12.38 m 
-0.00 



























0.00 -1.44 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
-2.02 -0.87 29.74 11.15 8.67 14.04 0.00
-4.04 -0.39 59.48 44.88 67.07 27.41 0.00
-5.81 -0.42 187.64 -54.03 74.98 53.03 0.00
-7.58 -0.95 263.66 -96.91 39.26 52.95 0.00
-9.60 -1.74 293.40 20.02 -28.47 65.97 0.00
-11.37 -2.29 369.43 -70.70 -95.51 57.49 0.00
-13.39 -2.26 399.17 53.55 -100.05 66.17 0.00
-15.16 -1.58 425.19 68.98 6.91 -38.20 0.00
-17.18 -0.83 454.93 -15.70 39.47 -16.78 0.00
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-19.20 -0.36 484.67 0.00 0.00 43.94 0.00
Màxims -0.32 
Cota: -5.00 m 
484.67 










Cota: -12.38 m 
-0.00 



























0.00 -1.29 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
-2.02 -0.78 29.74 13.24 10.91 22.05 0.00
-4.04 -0.39 59.48 57.42 87.78 27.70 0.00
-5.81 -0.50 135.50 -12.41 42.98 45.58 0.00
-7.58 -0.94 211.52 -107.10 58.46 53.39 0.00
-9.60 -1.74 241.26 12.12 -27.44 66.71 0.00
-11.37 -2.29 317.29 -68.96 -97.72 57.21 0.00
-13.39 -2.26 347.03 54.87 -99.31 66.15 0.00
-15.16 -1.58 373.05 68.74 7.11 -38.07 0.00
-17.18 -0.83 402.79 -15.73 39.46 -16.73 0.00
-19.20 -0.36 432.53 0.00 -0.00 43.90 0.00
Màxims -0.36 
Cota: -19.20 m 
432.53 










Cota: -12.38 m 
-0.00 



























0.00 -1.26 7.15 0.00 -2.40 0.00 0.00
-2.02 -0.77 36.89 13.52 8.85 22.66 0.00
-4.04 -0.39 66.63 58.23 87.11 27.72 0.00
-5.81 -0.50 207.65 -12.22 42.84 45.55 0.00
-7.58 -0.94 343.67 -107.14 58.55 53.39 0.00
-9.60 -1.74 373.41 12.08 -27.43 66.72 0.00
-11.37 -2.29 509.44 -68.95 -97.73 57.21 0.00
-13.39 -2.26 539.18 54.88 -99.31 66.15 0.00
-15.16 -1.58 675.20 68.74 7.11 -38.07 0.00
-17.18 -0.83 704.94 -15.73 39.46 -16.73 0.00
-19.20 -0.36 734.68 0.00 -0.00 43.90 0.00
Màxims -0.36 
Cota: -19.20 m 
734.68 










Cota: -12.38 m 
7.15 










10.- RESULTATS PER ALS ELEMENTS DE RECOLZAMENT 
Esforços sense majorar. 
Ancoratges actius 
Cota: -2.00 m 
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Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -2.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 500.00 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 200.00 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 433.01 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 173.21 kN/m 
Excavació fins a la cota: -6.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 503.97 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 201.59 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 436.45 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 174.58 kN/m 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -5.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 496.47 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 198.59 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 429.96 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 171.98 kN/m 
Excavació fins a la cota: -9.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 487.81 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 195.12 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 422.45 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 168.98 kN/m 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -8.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 492.31 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 196.92 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 426.35 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 170.54 kN/m 
Excavació fins a la cota: -12.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 488.16 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 195.26 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 422.76 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 169.10 kN/m 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -11.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 488.97 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 195.59 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 423.46 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 169.39 kN/m 
Excavació fins a la cota: -13.71 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 489.37 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 195.75 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 423.81 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 169.52 kN/m  
Cota: -5.00 m 
Fase Resultat 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -5.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 500.00 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 200.00 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 433.01 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 173.21 kN/m 
Excavació fins a la cota: -9.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 521.17 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 208.47 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 451.35 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 180.54 kN/m 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -8.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 510.62 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 204.25 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 442.21 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 176.88 kN/m 
Excavació fins a la cota: -12.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 508.04 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 203.22 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 439.98 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 175.99 kN/m 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -11.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 509.27 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 203.71 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 441.04 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 176.42 kN/m 
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Cota: -5.00 m 
Fase Resultat 
Excavació fins a la cota: -13.71 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 507.18 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 202.87 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 439.23 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 175.69 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: -13.11 m) Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 514.79 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 205.91 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 445.82 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 178.33 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: -10.11 m) Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 514.01 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 205.60 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 445.14 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 178.06 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: -7.11 m) Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 510.70 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 204.28 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 442.28 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 176.91 kN/m  
Cota: -8.00 m 
Fase Resultat 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -8.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 500.00 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 200.00 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 433.01 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 173.21 kN/m 
Excavació fins a la cota: -12.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 547.54 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 219.02 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 474.18 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 189.67 kN/m 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -11.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 537.31 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 214.93 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 465.33 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 186.13 kN/m 
Excavació fins a la cota: -13.71 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 535.63 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 214.25 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 463.87 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 185.55 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: -13.11 m) Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 530.21 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 212.08 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 459.18 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 183.67 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: -10.11 m) Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 526.52 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 210.61 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 455.98 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 182.39 kN/m  
Cota: -11.00 m 
Fase Resultat 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -11.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 500.00 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 200.00 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 433.01 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 173.21 kN/m 
Excavació fins a la cota: -13.71 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 532.33 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 212.93 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 461.01 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 184.40 kN/m 
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Cota: -11.00 m 
Fase Resultat 
Construcció de forjat (Cota: -13.11 m) Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 531.32 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 212.53 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 460.14 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 184.06 kN/m  
Forjats 
Cota: -4.11 m 
Fase Resultat 
Construcció de forjat (Cota: -4.11 m) Càrrega lineal: 139.02 kN/m 
Fase de servei Càrrega lineal: 139.61 kN/m  
Cota: -7.11 m 
Fase Resultat 
Construcció de forjat (Cota: -7.11 m) Càrrega lineal: 145.71 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: -4.11 m) Càrrega lineal: 190.56 kN/m 
Fase de servei Càrrega lineal: 190.76 kN/m  
Cota: -10.11 m 
Fase Resultat 
Construcció de forjat (Cota: -10.11 m) Càrrega lineal: 156.73 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: -7.11 m) Càrrega lineal: 199.98 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: -4.11 m) Càrrega lineal: 190.59 kN/m 
Fase de servei Càrrega lineal: 190.55 kN/m  
Cota: -13.11 m 
Fase Resultat 
Construcció de forjat (Cota: -13.11 m) Càrrega lineal: 1.25 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: -10.11 m) Càrrega lineal: 50.31 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: -7.11 m) Càrrega lineal: 41.59 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: -4.11 m) Càrrega lineal: 43.29 kN/m 
Fase de servei Càrrega lineal: 43.30 kN/m  
11.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT 
  
Armat vertical extradós Armat vertical intradós Armat base horitzontal Enrigidor vertical Enrigidor horitzontal
Ø12c/15 
Reforços: 
- Ø12 L(200), D(1400) 
- Ø12 L(585), D(300) 
D: Distància des de coronació 
Ø12c/15 
Reforços: 
- Ø12 L(1195), D(300) 
D: Distància des de coronació
Ø12c/20 2 Ø12 8 Ø12 
 
12.- COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA 
Referència: PANTALLA B 
Comprovació Valors Estat 
Recobriment: 
 




Mínim: 7 cm 
Calculat: 7 cm Compleix
Separació lliure mínima armadures horitzontals:
 




Mínim: 2.5 cm 
Calculat: 18.8 cm Compleix
Separació màxima armadures horitzontals:
 




Màxim: 30 cm 
Calculat: 20 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara:
 




Mínim: 0.001  
Calculat: 0.00113 Compleix
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Referència: PANTALLA B 
Comprovació Valors Estat 
Quantia mínima mecànica horitzontal per cara:
 





Mínim: 0.0005  
Calculat: 0.00094 Compleix
Longitud de patilla horitzontal: 
 
  La longitud de la patilla ha de ser, com a mínim, 12 vegades el diàmetre. Criteri de J. Calavera, 




Mínim: 14 cm 
Calculat: 34 cm Compleix
Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada:
 












Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida:
 












Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada:
 












Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida:
 












Separació lliure mínima armadures verticals:
 
Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 
 
Mínim: 2.5 cm 
 - Extradós: 
 
 
Calculat: 6.3 cm Compleix
 - Intradós: 
 
 
Calculat: 6.3 cm Compleix
Separació màxima entre barres: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 
 
Màxim: 30 cm 
 - Armadura vertical Extradós:
 
 
Calculat: 15 cm Compleix
 - Armadura vertical Intradós:
 
 
Calculat: 15 cm Compleix
Comprovació a flexió composta: 
 





Comprovació a tallant: 
 




Màxim: 649.6 kN 
Calculat: 544.5 kN Compleix
Comprovació de fissuració: 
 




Màxim: 0.3 mm 
Calculat: 0 mm Compleix
Longitud d'encavallaments: 
 
Norma EHE-08. Article  69.5.2 
 
 
Mínim: 0.33 m 
 - Base extradós: 
 
 
Calculat: 0.35 m Compleix
 - Base intradós: 
 
 
Calculat: 0.35 m Compleix
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Referència: PANTALLA B 
Comprovació Valors Estat 
Rigiditzadors horitzontals:
 
 - Diàmetre mínim: 
 
 
  Criteri de CYPE Ingenieros. El diàmetre de l'enrigidor ha de ser com a mínim igual al major 




Mínim: 12 mm 
Calculat: 12 mm Compleix
 - Separació màxima: 
 
 




Màxim: 2.5 m 
Calculat: 2.4 m Compleix
Rigiditzadors verticals: 
 
 - Diàmetre mínim: 
 
 
  Criteri de CYPE Ingenieros. El diàmetre de l'enrigidor ha de ser com a mínim igual al major 




Mínim: 12 mm 
Calculat: 12 mm Compleix
 - Separació màxima: 
 
 




Màxim: 1.5 m 
Calculat: 1.25 m Compleix
Es compleixen totes les comprovacions 
Informació adicional: 
- Secció crítica a flexió composta: Cota: -10.86 m, Md: -565.46 kN·m, Nd: 0.00 kN, Vd: -21.79 kN, Tensió 
màxima de l'acer: 353.412 MPa 
- Secció crítica a tallant: Cota: -2.03 m 
- Els esforços estan majorats i corresponen a l'ample total del tram definit. (Longitud tram: 2.50 m)  
13.- COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (COEFICIENTS DE 
SEGURETAT) 
Referència: Comprovacions d'estabilitat (Coeficients de seguretat): PANTALLA B 
Comprovació Valors Estat 
Relació entre el moment originat per les empentes passives a l'intradós i el 
moment originat per les empentes actives a l'extradós: 
   
 - Hipòtesi bàsica: 
 
 





 - Excavació fins a la cota: -3.00 m: 
 
 
Calculat: 9.812 Compleix 
 - Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -2.00 m:
 
 
Calculat: 12.682 Compleix 
 - Excavació fins a la cota: -6.00 m: 
 
 
Calculat: 9.134 Compleix 
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Referència: Comprovacions d'estabilitat (Coeficients de seguretat): PANTALLA B 
Comprovació Valors Estat 
(1) Existeix més d'un recolzament. 
 
 
Relació entre l'empenta passiva total a l'intradós i l'empenta realment 
mobilitzada a l'intradós: 
 






 - Excavació fins a la cota: -3.00 m: 
 
 
Calculat: 8.382 Compleix 
 - Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -2.00 m:
 
 
Calculat: 8.524 Compleix 
 - Excavació fins a la cota: -6.00 m: 
 
 
Calculat: 6.718 Compleix 
 - Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -5.00 m:
 
 
Calculat: 6.901 Compleix 
 - Excavació fins a la cota: -9.00 m: 
 
 
Calculat: 5.004 Compleix 
 - Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -8.00 m:
 
 
Calculat: 5.168 Compleix 
 - Excavació fins a la cota: -12.00 m: 
 
 
Calculat: 3.227 Compleix 
 - Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -11.00 m:
 
 
Calculat: 3.361 Compleix 
 - Excavació fins a la cota: -13.71 m: 
 
 
Calculat: 2.37 Compleix 
 - Construcció de forjat (Cota: -13.11 m): 
 
 
Calculat: 2.369 Compleix 
 - Construcció de forjat (Cota: -10.11 m): 
 
 
Calculat: 2.396 Compleix 
 - Construcció de forjat (Cota: -7.11 m): 
 
 
Calculat: 2.392 Compleix 
 - Construcció de forjat (Cota: -4.11 m): 
 
 
Calculat: 2.392 Compleix 
 - Fase de servei: 
 
 
Calculat: 2.392 Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions  
14.- COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (CERCLE DE LLISCAMENT 
PÈSSIM) 
Referència: Comprovacions d'estabilitat (Cercle de lliscament pèssim): PANTALLA B 
Comprovació Valors Estat 
Cercle de lliscament pèssim:
   
 - Combinacions sense sisme:
 
 





 - Excavació fins a la cota: -3.00 m: Coordenades del centre del cercle (-
1.23 m ; 7.16 m) - Radi: 14.10 m: 
 
 
Calculat: 10.152 Compleix 
 - Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -2.00 m: Coordenades del centre 
del cercle (-1.23 m ; 7.16 m) - Radi: 14.10 m: 
 
 
Calculat: 10.152 Compleix 
 - Excavació fins a la cota: -6.00 m: Coordenades del centre del cercle (-
2.14 m ; 6.36 m) - Radi: 15.32 m: 
 
 
Calculat: 5.101 Compleix 
 - Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -5.00 m: Coordenades del centre 
del cercle (-2.14 m ; 6.36 m) - Radi: 15.32 m: 
 
 
Calculat: 5.101 Compleix 
 - Excavació fins a la cota: -9.00 m: Coordenades del centre del cercle (-
3.21 m ; 5.96 m) - Radi: 16.94 m: 
 
 
Calculat: 3.48 Compleix 
 - Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -8.00 m: Coordenades del centre 
del cercle (-3.21 m ; 5.96 m) - Radi: 16.94 m: 
 
 
Calculat: 3.48 Compleix 
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Referència: Comprovacions d'estabilitat (Cercle de lliscament pèssim): PANTALLA B 
Comprovació Valors Estat 
 - Excavació fins a la cota: -12.00 m: Coordenades del centre del cercle (-
4.92 m ; 6.12 m) - Radi: 19.12 m: 
 
 
Calculat: 2.691 Compleix 
 - Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -11.00 m: Coordenades del centre 
del cercle (-4.92 m ; 6.12 m) - Radi: 19.12 m: 
 
 
Calculat: 2.691 Compleix 
 - Excavació fins a la cota: -13.71 m: Coordenades del centre del cercle (-
3.43 m ; 0.20 m) - Radi: 19.89 m: 
 
 
Calculat: 2.333 Compleix 




















(1) No és necessari comprovar l'estabilitat global (cercle de lliscament pèssim) quan en la fase 
s'ha definit algun sostre. 
 
 
Es compleixen totes les comprovacions 
Informació adicional: 
- Excavació fins a la cota: -3.00 m: Combinacions sense sisme - Degut a que el cercle de lliscament pèssim 
passa per l'element de contenció, aquest haurà de resistir un tallant de, com a mínim, 1219.171 kN/m en 
la intersecció amb aquest cercle. Això és necessari per a garantir la validesa del coeficient de seguretat 
calculat. 
- Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -2.00 m: Combinacions sense sisme - Degut a que el cercle de 
lliscament pèssim passa per l'element de contenció, aquest haurà de resistir un tallant de, com a mínim, 
1219.171 kN/m en la intersecció amb aquest cercle. Això és necessari per a garantir la validesa del 
coeficient de seguretat calculat. 
- Excavació fins a la cota: -6.00 m: Combinacions sense sisme - Degut a que el cercle de lliscament pèssim 
passa per l'element de contenció, aquest haurà de resistir un tallant de, com a mínim, 1225.390 kN/m en 
la intersecció amb aquest cercle. Això és necessari per a garantir la validesa del coeficient de seguretat 
calculat. 
- Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -5.00 m: Combinacions sense sisme - Degut a que el cercle de 
lliscament pèssim passa per l'element de contenció, aquest haurà de resistir un tallant de, com a mínim, 
1225.390 kN/m en la intersecció amb aquest cercle. Això és necessari per a garantir la validesa del 
coeficient de seguretat calculat. 
- Excavació fins a la cota: -9.00 m: Combinacions sense sisme - Degut a que el cercle de lliscament pèssim 
passa per l'element de contenció, aquest haurà de resistir un tallant de, com a mínim, 1234.887 kN/m en 
la intersecció amb aquest cercle. Això és necessari per a garantir la validesa del coeficient de seguretat 
calculat. 
- Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -8.00 m: Combinacions sense sisme - Degut a que el cercle de 
lliscament pèssim passa per l'element de contenció, aquest haurà de resistir un tallant de, com a mínim, 
1234.887 kN/m en la intersecció amb aquest cercle. Això és necessari per a garantir la validesa del 
coeficient de seguretat calculat. 
- Excavació fins a la cota: -12.00 m: Combinacions sense sisme - Degut a que el cercle de lliscament 
pèssim passa per l'element de contenció, aquest haurà de resistir un tallant de, com a mínim, 1253.675 
kN/m en la intersecció amb aquest cercle. Això és necessari per a garantir la validesa del coeficient de 
seguretat calculat. 
- Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -11.00 m: Combinacions sense sisme - Degut a que el cercle de 
lliscament pèssim passa per l'element de contenció, aquest haurà de resistir un tallant de, com a mínim, 
1253.675 kN/m en la intersecció amb aquest cercle. Això és necessari per a garantir la validesa del 
coeficient de seguretat calculat.  
15.- MEDICIÓ 
Refèrencia: Mur pantalla de formigó armat B 400 S, Ys=1.1 Total 
Nom d'armat Ø12 
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Refèrencia: Mur pantalla de formigó armat   B 400 S, Ys=1.1 Total 
Nom d'armat   Ø12 
































































































































Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer) 
  B 400 S, Ys=1.1 (kg) Formigó (m³)
Element Ø12 HA-30, Yc=1.5
Refèrencia: Mur pantalla de formigó armat 1682.08 28.80
Totals 1682.08 28.80 
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1.- NORMA I MATERIALS 
Norma de formigó: EHE-08 (Espanya) 
Formigó: HA-30, Yc=1.5 
Acer: B 400 S, Ys=1.1 
Classe d'exposició: Clase IIa 
Recobriment geomètric: 7.0 cm 
Grandària màxima del granulat: 20 mm 
2.- ACCIONS 
Majoració esforços en construcció: 1.60  
Majoració esforços en servei: 1.60  
Sense anàlisi sísmic 
Sense considerar accions tèrmiques en puntals 
3.- DADES GENERALS 
Cota de la rasant: 0.00 m 
Alçada del mur sobre la rasant: 0.00 m 
Tipologia: Mur pantalla de formigó armat 
4.- DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'extradós del mur pantalla: 0.0 % 




Referències Cota superior Descripció Coeficients d'empenta
1 - Sorra solta 0.00 m Densitat aparent: 18.0 kN/m³ 
Densitat submergida: 10.0 kN/m³ 
Angle fricció intern: 30 graus 
Cohesió: 0.00 kN/m² 
Mòdul de balast empenta activa: 10000.0 kN/m³ 
Mòdul de balast empenta passiva: 10000.0 kN/m³ 
Gradient mòdul de balast: 0.0 kN/m4 
Actiu extradós: 0.33 
Repòs extradós: 0.50
Passiu extradós: 3.00
Actiu intradós: 0.33 
Repòs intradós: 0.50 
Passiu intradós: 3.00
2 - Sorra densa -2.00 m Densitat aparent: 20.0 kN/m³ 
Densitat submergida: 12.0 kN/m³ 
Angle fricció intern: 37 graus 
Cohesió: 0.00 kN/m² 
Mòdul de balast empenta activa: 90000.0 kN/m³ 
Mòdul de balast empenta passiva: 90000.0 kN/m³ 
Gradient mòdul de balast: 0.0 kN/m4 
Actiu extradós: 0.25 
Repòs extradós: 0.40
Passiu extradós: 4.02
Actiu intradós: 0.25 
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5.- SECCIÓ VERTICAL DEL TERRENY 
 
6.- GEOMETRIA 
Alçada total: 19.20 m 
Gruix: 60 cm 
Longitud tram: 2.50 m 
7.- ESQUEMA DE LES FASES 
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Referències Nom Descripció 
Fase 1 Excavació fins a la cota: -3.00 m Tipus de fase: Constructiva 





Referències Nom Descripció 
Fase 2 Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -2.00 m Tipus de fase: Constructiva 





Referències Nom Descripció 
Fase 3 Excavació fins a la cota: -6.00 m Tipus de fase: Constructiva 
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Referències Nom Descripció 
Fase 4 Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -5.00 m Tipus de fase: Constructiva




Referències Nom Descripció 
Fase 5 Excavació fins a la cota: -9.00 m Tipus de fase: Constructiva 
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Referències Nom Descripció 
Fase 6 Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -8.00 m Tipus de fase: Constructiva 





Referències Nom Descripció 
Fase 7 Excavació fins a la cota: -12.00 m Tipus de fase: Constructiva 
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Referències Nom Descripció 
Fase 8 Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -11.00 m Tipus de fase: Constructiva




Referències Nom Descripció 
Fase 9 Excavació fins a la cota: -13.71 m Tipus de fase: Constructiva 
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Referències Nom Descripció 
Fase 10 Construcció de forjat (Cota: -13.11 m) Tipus de fase: Constructiva 





Referències Nom Descripció 
Fase 11 Construcció de forjat (Cota: -10.11 m) Tipus de fase: Constructiva 
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Referències Nom Descripció 
Fase 12 Construcció de forjat (Cota: -7.11 m) Tipus de fase: Constructiva 




Referències Nom Descripció 
Fase 13 Construcció de forjat (Cota: -4.11 m) Tipus de fase: Constructiva 
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Referències Nom Descripció 
Fase 14 Construcció de forjat (Cota: 0.00 m) Tipus de fase: Constructiva 





Referències Nom Descripció 
Fase 15 Fase de servei Tipus de fase: Servei 




CÀRREGUES A L'EXTRADÓS 
  
Tipus Cota Dades Fase inicial Fase final 
Uniforme En superfície Valor: 10 kN/m² Excavació fins a la cota: -3.00 m Fase de servei  
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Descripció Fase inicial Fase final 
Cota: -2.00 m 
Rigidesa axial: 100000 kN/m 
Càrrega: 500.00 kN 
Angle: 30 graus 
Separació: 2.50 m 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -2.00 m Construcció de forjat (Cota: -4.11 m) 
Cota: -5.00 m 
Rigidesa axial: 100000 kN/m 
Càrrega: 500.00 kN 
Angle: 30 graus 
Separació: 2.50 m 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -5.00 m Construcció de forjat (Cota: -7.11 m) 
Cota: -8.00 m 
Rigidesa axial: 100000 kN/m 
Càrrega: 500.00 kN 
Angle: 30 graus 
Separació: 2.50 m 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -8.00 m Construcció de forjat (Cota: -10.11 m)
Cota: -11.00 m 
Rigidesa axial: 100000 kN/m 
Càrrega: 500.00 kN 
Angle: 30 graus 
Separació: 2.50 m 





Descripció Fase de construcció Fase de servei
Cota: 0.00 m 
Gruix: 35 cm 
Tallant fase constructiva: 60 kN/m
Tallant fase de servei: 115 kN/m 
Rigidesa axial: 9800000 kN/m² 
Construcció de forjat (Cota: 0.00 m) Fase de servei
Cota: -4.11 m 
Gruix: 35 cm 
Tallant fase constructiva: 50 kN/m
Tallant fase de servei: 115 kN/m 
Rigidesa axial: 9800000 kN/m² 
Construcció de forjat (Cota: -4.11 m) Fase de servei
Cota: -7.11 m 
Gruix: 35 cm 
Tallant fase constructiva: 50 kN/m
Tallant fase de servei: 110 kN/m 
Rigidesa axial: 9800000 kN/m² 
Construcció de forjat (Cota: -7.11 m) Fase de servei
Cota: -10.11 m 
Gruix: 35 cm 
Tallant fase constructiva: 50 kN/m
Tallant fase de servei: 110 kN/m 
Rigidesa axial: 9800000 kN/m² 
Construcció de forjat (Cota: -10.11 m) Fase de servei
Cota: -13.11 m 
Gruix: 60 cm 
Tallant fase constructiva: 50 kN/m
Tallant fase de servei: 110 kN/m 
Rigidesa axial: 9800000 kN/m² 
Construcció de forjat (Cota: -13.11 m) Fase de servei
 
10.- RESULTATS DE LES FASES 
Esforços sense majorar. 
FASE 1: EXCAVACIÓ FINS A LA COTA: -3.00 M 
  
 
Selecció de llistats  




















0.00 -2.45 0.00 0.42 0.00 3.33 0.00
-1.77 -1.55 26.02 13.52 10.63 13.94 0.00
-3.54 -0.74 52.04 32.87 57.25 -24.12 0.00
-5.31 -0.24 78.07 -15.90 60.69 -12.32 0.00
-7.07 -0.11 104.09 -19.79 22.77 7.31 0.00
-8.84 -0.11 130.11 -6.65 1.37 5.69 0.00
-10.61 -0.14 156.13 -0.10 -2.64 1.46 0.00
-12.38 -0.15 182.16 0.90 -1.36 -0.17 0.00
-14.15 -0.15 208.18 0.41 -0.22 -0.29 0.00
-15.92 -0.15 234.20 0.04 0.09 -0.10 0.00
-17.68 -0.15 260.22 -0.05 0.04 0.00 0.00
Màxims -0.10 
Cota: -7.58 m 
282.53 










Cota: 0.00 m 
0.00 



























0.00 -0.49 -0.00 2.89 0.00 22.89 0.00
-1.77 -0.35 26.02 39.96 37.40 25.93 0.00
-3.28 -0.35 148.33 -13.83 -22.81 60.68 0.00
-5.05 -0.26 174.35 15.13 2.30 -9.91 0.00
-6.82 -0.17 200.37 -1.58 10.60 -3.93 0.00
-8.59 -0.14 226.39 -3.51 4.44 1.09 0.00
-10.36 -0.14 252.42 -1.32 0.44 1.04 0.00
-12.13 -0.14 278.44 -0.08 -0.44 0.30 0.00
-13.89 -0.15 304.46 0.15 -0.26 -0.02 0.00
-15.66 -0.15 330.48 0.08 -0.05 -0.05 0.00
-17.43 -0.15 356.51 0.01 0.00 -0.02 0.00
-19.20 -0.15 382.53 0.00 0.00 0.01 0.00
Màxims -0.14 
Cota: -9.35 m 
382.53 










Cota: 0.00 m 
-0.00 



























0.00 -0.23 -0.00 3.23 0.00 25.54 0.00
-1.77 -0.41 26.02 41.88 39.90 25.38 0.00
-3.28 -0.68 150.02 -37.23 -35.53 31.70 0.00
-5.05 -0.82 176.04 4.71 -58.44 26.61 0.00
-6.82 -0.63 202.07 39.18 -5.20 -27.82 0.00
-8.59 -0.39 228.09 3.81 23.92 -11.33 0.00
-10.36 -0.28 254.11 -8.30 15.45 0.02 0.00
-12.13 -0.26 280.13 -4.79 3.49 2.81 0.00
-13.89 -0.27 306.15 -0.92 -0.67 1.24 0.00
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-15.66 -0.28 332.18 0.29 -0.78 0.14 0.00
-17.43 -0.28 358.20 0.26 -0.22 -0.13 0.00
-19.20 -0.28 384.22 0.00 -0.00 -0.14 0.00
Màxims -0.23 
Cota: 0.00 m 
384.22 










Cota: -4.80 m 
-0.00 



























0.00 -0.42 -0.00 2.99 0.00 23.66 0.00
-1.77 -0.35 26.02 40.65 38.22 25.94 0.00
-3.28 -0.41 148.48 -17.05 -23.41 56.06 0.00
-5.00 -0.40 173.73 81.57 38.31 64.14 0.00
-6.57 -0.43 296.81 1.27 -21.43 30.95 0.00
-8.34 -0.37 322.83 11.46 -0.57 -5.13 0.00
-10.11 -0.30 348.85 -0.19 8.10 -3.99 0.00
-11.87 -0.28 374.88 -2.74 3.91 0.62 0.00
-13.64 -0.27 400.90 -1.18 0.56 0.85 0.00
-15.41 -0.28 426.92 -0.11 -0.30 0.29 0.00
-17.18 -0.28 452.94 0.13 -0.17 -0.00 0.00
-18.95 -0.28 478.96 0.04 -0.00 -0.10 0.00
Màxims -0.27 
Cota: -12.88 m 
482.68 










Cota: -6.32 m 
-0.00 



























0.00 -0.15 -0.00 3.33 0.00 26.34 0.00
-1.77 -0.23 26.02 43.97 41.68 27.20 0.00
-3.28 -0.43 146.64 -3.47 -3.90 54.72 0.00
-5.00 -0.68 176.77 76.16 68.98 38.76 0.00
-6.57 -1.09 299.85 -56.37 -52.20 34.15 0.00
-8.34 -1.26 325.88 10.68 -86.38 42.94 0.00
-10.11 -0.95 351.90 54.77 -4.10 -37.19 0.00
-11.87 -0.58 377.92 4.06 35.14 -14.86 0.00
-13.64 -0.42 403.94 -11.58 23.23 -0.76 0.00
-15.41 -0.39 429.97 -7.08 5.85 4.19 0.00
-17.18 -0.40 455.99 -1.14 -0.10 1.92 0.00
-18.95 -0.41 482.01 0.28 -0.03 -0.62 0.00
Màxims -0.15 
Cota: 0.00 m 
485.73 










Cota: -8.08 m 
-0.00 










FASE 6: COL·LOCACIÓ D'ANCORATGE ACTIU A LA COTA -8.00 M 
  
 
Selecció de llistats  




















0.00 -0.27 -0.00 3.18 -0.00 25.14 0.00
-2.00 -0.30 28.62 49.19 51.51 114.03 0.00
-3.79 -0.47 154.95 15.11 -8.32 46.31 0.00
-5.56 -0.64 283.75 -76.66 6.06 45.34 0.00
-7.58 -0.85 313.49 42.57 -23.67 74.84 0.00
-9.35 -0.86 439.51 3.87 -45.16 66.92 0.00
-11.37 -0.63 469.25 18.26 9.33 -13.92 0.00
-13.39 -0.45 498.99 -3.68 18.73 -6.09 0.00
-15.41 -0.40 528.73 -5.53 6.08 2.41 0.00
-17.43 -0.40 558.47 -1.06 0.31 1.38 0.00
Màxims -0.27 
Cota: 0.00 m 
584.49 










Cota: -8.84 m 
-0.00 



























0.00 -0.24 -0.00 3.21 -0.00 25.42 0.00
-2.00 -0.24 27.70 49.95 52.23 118.81 0.00
-3.79 -0.40 154.03 27.17 6.07 52.17 0.00
-5.56 -0.66 282.34 -56.78 50.85 43.81 0.00
-7.58 -1.30 312.08 32.06 38.85 39.17 0.00
-9.35 -2.05 448.61 -83.42 -87.86 47.96 0.00
-11.37 -2.29 478.35 22.40 -139.51 58.01 0.00
-13.39 -1.54 508.09 84.35 10.11 -43.73 0.00
-15.41 -0.79 537.83 -7.10 64.83 -20.06 0.00
-17.43 -0.51 567.57 -23.53 23.50 5.91 0.00
Màxims -0.23 
Cota: -1.26 m 
593.60 










Cota: -10.86 m 
-0.00 



























0.00 -0.24 -0.00 3.21 -0.00 25.43 0.00
-2.00 -0.25 27.86 49.87 52.18 117.96 0.00
-3.79 -0.42 154.19 24.71 3.44 50.62 0.00
-5.56 -0.67 282.75 -62.16 40.96 43.17 0.00
-7.58 -1.22 312.49 30.67 20.20 46.57 0.00
-9.35 -1.78 446.98 -56.50 -83.39 72.23 0.00
-11.12 -1.92 573.00 -82.90 -60.96 92.78 0.00
-13.14 -1.50 602.74 72.03 -30.31 3.06 0.00
-15.16 -0.85 632.48 6.96 49.70 -24.97 0.00
-17.18 -0.55 662.22 -19.44 25.92 -0.46 0.00
-19.20 -0.44 691.96 0.00 -0.00 17.85 0.00
Màxims -0.23 
Cota: -1.01 m 
691.96 
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Cota: -10.61 m 
-0.00 



























0.00 -0.26 -0.00 3.19 0.00 25.22 0.00
-2.00 -0.26 27.94 49.62 51.88 117.55 0.00
-3.79 -0.41 154.27 24.67 2.44 51.69 0.00
-5.56 -0.64 282.37 -58.11 43.17 46.14 0.00
-7.58 -1.19 312.11 41.70 38.35 49.51 0.00
-9.35 -1.86 446.26 -45.34 -43.06 64.64 0.00
-11.12 -2.36 579.33 -117.91 -28.96 56.76 0.00
-13.14 -2.49 609.07 5.68 -130.13 66.80 0.00
-15.16 -1.72 638.81 79.45 1.40 -39.64 0.00
-17.18 -0.88 668.55 -16.34 43.35 -19.98 0.00
-19.20 -0.35 698.29 -6.19 -0.00 48.99 0.00
Màxims -0.25 
Cota: -1.26 m 
698.29 










Cota: -12.38 m 
-0.00 



























0.00 -0.26 -0.00 3.19 -0.00 25.22 0.00
-2.00 -0.26 27.94 49.62 51.88 117.55 0.00
-3.79 -0.41 154.27 24.67 2.44 51.69 0.00
-5.56 -0.64 282.37 -58.11 43.17 46.14 0.00
-7.58 -1.19 312.11 41.70 38.35 49.51 0.00
-9.35 -1.86 446.26 -45.34 -43.06 64.64 0.00
-11.12 -2.36 579.33 -117.91 -28.96 56.76 0.00
-13.14 -2.49 609.07 5.68 -130.13 66.80 0.00
-14.91 -1.84 685.09 84.65 -18.68 -20.57 0.00
-16.93 -0.96 714.83 -9.60 47.48 -26.69 0.00
-18.95 -0.41 744.57 -15.76 1.56 37.87 0.00
Màxims -0.25 
Cota: -1.26 m 
748.29 










Cota: -12.38 m 
-0.00 



























0.00 -0.27 -0.00 3.17 0.00 25.12 0.00
-2.00 -0.26 28.03 49.48 51.71 117.10 0.00
-3.79 -0.41 154.36 23.96 1.19 51.79 0.00
-5.56 -0.62 282.30 -57.57 41.51 47.47 0.00
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-7.58 -1.15 312.04 46.89 42.31 53.07 0.00
-9.35 -1.83 445.44 -32.12 -21.37 67.62 0.00
-11.12 -2.46 521.46 -79.49 -93.44 56.76 0.00
-13.14 -2.51 551.20 44.10 -116.95 66.80 0.00
-14.91 -1.81 627.22 76.22 -10.74 -16.28 0.00
-16.93 -0.95 656.96 -10.86 47.28 -24.67 0.00
-18.95 -0.41 686.70 -15.45 1.53 37.16 0.00
Màxims -0.25 
Cota: -1.26 m 
690.42 










Cota: -12.13 m 
-0.00 



























0.00 -0.29 -0.00 3.15 0.00 24.91 0.00
-2.00 -0.26 27.96 49.30 51.45 117.43 0.00
-3.79 -0.38 154.30 26.09 2.48 54.22 0.00
-5.56 -0.58 281.56 -48.77 52.43 51.04 0.00
-7.33 -1.10 357.58 -101.89 55.90 49.42 0.00
-9.35 -1.89 387.32 5.40 -32.52 62.46 0.00
-11.12 -2.44 463.35 -88.90 -79.63 58.09 0.00
-13.14 -2.50 493.09 37.12 -119.09 67.13 0.00
-14.91 -1.82 569.11 77.65 -12.10 -17.01 0.00
-16.93 -0.95 598.85 -10.64 47.31 -25.01 0.00
-18.95 -0.41 628.59 -15.50 1.54 37.28 0.00
Màxims -0.26 
Cota: -1.52 m 
632.31 










Cota: -12.38 m 
-0.00 



























0.00 -0.18 -0.00 3.29 -0.00 26.05 0.00
-2.00 -0.19 26.68 51.11 53.47 124.08 0.00
-3.79 -0.36 153.02 38.64 21.50 55.74 0.00
-5.56 -0.67 229.04 -6.29 11.09 43.20 0.00
-7.33 -1.10 305.06 -111.74 77.10 49.16 0.00
-9.35 -1.88 334.80 -2.53 -29.57 63.43 0.00
-11.12 -2.44 410.82 -87.15 -82.21 57.85 0.00
-13.14 -2.50 440.56 38.42 -118.70 67.07 0.00
-14.91 -1.82 516.58 77.39 -11.85 -16.87 0.00
-16.93 -0.95 546.32 -10.68 47.31 -24.95 0.00
-18.95 -0.41 576.06 -15.49 1.54 37.26 0.00
Màxims -0.17 
Cota: -1.26 m 
579.78 










Cota: -12.38 m 
-0.00 
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0.00 -0.15 -0.00 3.33 -0.00 26.36 0.00
-1.77 -0.46 86.02 -21.73 -61.11 24.89 0.00
-3.79 -0.44 115.76 105.85 45.77 48.95 0.00
-5.56 -0.63 191.78 -29.84 35.66 46.95 0.00
-7.33 -1.10 267.81 -106.77 66.34 49.31 0.00
-9.35 -1.88 297.55 1.49 -31.09 62.94 0.00
-11.12 -2.44 373.57 -88.03 -80.91 57.97 0.00
-13.14 -2.50 403.31 37.77 -118.90 67.10 0.00
-14.91 -1.82 479.33 77.52 -11.98 -16.94 0.00
-16.93 -0.95 509.07 -10.66 47.31 -24.98 0.00
-18.95 -0.41 538.81 -15.49 1.54 37.27 0.00
Màxims -0.15 
Cota: 0.00 m 
542.53 










Cota: -12.38 m 
-0.00 



























0.00 -0.15 110.00 3.33 -2.40 26.37 0.00
-1.77 -0.46 251.02 -20.88 -62.13 24.86 0.00
-3.79 -0.44 280.76 106.35 46.05 48.89 0.00
-5.56 -0.63 421.78 -30.05 35.88 46.98 0.00
-7.33 -1.10 557.81 -106.72 66.24 49.31 0.00
-9.35 -1.88 587.55 1.53 -31.10 62.94 0.00
-11.12 -2.44 723.57 -88.04 -80.90 57.97 0.00
-13.14 -2.50 753.31 37.76 -118.90 67.10 0.00
-14.91 -1.82 889.33 77.52 -11.98 -16.94 0.00
-16.93 -0.95 919.07 -10.66 47.31 -24.98 0.00
-18.95 -0.41 948.81 -15.49 1.54 37.27 0.00
Màxims -0.15 
Cota: 0.00 m 
952.53 










Cota: -12.38 m 
110.00 










11.- RESULTATS PER ALS ELEMENTS DE RECOLZAMENT 
Esforços sense majorar. 
Ancoratges actius 
Cota: -2.00 m 
Fase Resultat 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -2.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 500.00 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 200.00 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 433.01 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 173.21 kN/m 
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Cota: -2.00 m 
Fase Resultat 
Excavació fins a la cota: -6.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 508.47 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 203.39 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 440.35 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 176.14 kN/m 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -5.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 500.77 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 200.31 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 433.68 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 173.47 kN/m 
Excavació fins a la cota: -9.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 491.58 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 196.63 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 425.72 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 170.29 kN/m 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -8.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 495.94 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 198.38 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 429.50 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 171.80 kN/m 
Excavació fins a la cota: -12.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 491.34 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 196.54 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 425.52 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 170.21 kN/m 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -11.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 492.16 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 196.86 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 426.22 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 170.49 kN/m 
Excavació fins a la cota: -13.71 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 492.56 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 197.02 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 426.57 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 170.63 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: -13.11 m) Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 492.56 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 197.02 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 426.57 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 170.63 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: -10.11 m) Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 492.99 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 197.19 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 426.94 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 170.78 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: -7.11 m) Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 492.67 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 197.07 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 426.67 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 170.67 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: -4.11 m) Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 486.27 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 194.51 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 421.12 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 168.45 kN/m  
Cota: -5.00 m 
Fase Resultat 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -5.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 500.00 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 200.00 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 433.01 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 173.21 kN/m 
Excavació fins a la cota: -9.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 524.42 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 209.77 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 454.16 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 181.66 kN/m 
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Cota: -5.00 m 
Fase Resultat 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -8.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 513.89 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 205.55 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 445.04 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 178.02 kN/m 
Excavació fins a la cota: -12.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 511.42 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 204.57 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 442.90 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 177.16 kN/m 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -11.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 512.66 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 205.06 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 443.97 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 177.59 kN/m 
Excavació fins a la cota: -13.71 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 510.39 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 204.16 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 442.01 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 176.80 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: -13.11 m) Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 510.39 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 204.16 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 442.01 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 176.80 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: -10.11 m) Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 509.59 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 203.84 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 441.32 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 176.53 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: -7.11 m) Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 506.22 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 202.49 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 438.40 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 175.36 kN/m  
Cota: -8.00 m 
Fase Resultat 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -8.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 500.00 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 200.00 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 433.01 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 173.21 kN/m 
Excavació fins a la cota: -12.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 552.57 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 221.03 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 478.54 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 191.42 kN/m 
Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -11.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 542.34 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 216.94 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 469.68 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 187.87 kN/m 
Excavació fins a la cota: -13.71 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 540.62 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 216.25 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 468.19 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 187.28 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: -13.11 m) Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 540.62 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 216.25 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 468.19 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 187.28 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: -10.11 m) Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 536.88 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 214.75 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 464.95 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 185.98 kN/m  
Cota: -11.00 m 
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Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -11.00 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 500.00 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 200.00 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 433.01 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 173.21 kN/m 
Excavació fins a la cota: -13.71 m Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 535.22 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 214.09 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 463.51 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 185.40 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: -13.11 m) Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 535.22 kN
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 214.09 kN/m
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 463.51 kN 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 185.40 kN/m  
Forjats 
Cota: 0.00 m 
Fase Resultat 
Construcció de forjat (Cota: 0.00 m) Càrrega lineal: 63.59 kN/m 
Fase de servei Càrrega lineal: 62.71 kN/m  
Cota: -4.11 m 
Fase Resultat 
Construcció de forjat (Cota: -4.11 m) Càrrega lineal: 139.19 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: 0.00 m) Càrrega lineal: 229.80 kN/m 
Fase de servei Càrrega lineal: 230.52 kN/m  
Cota: -7.11 m 
Fase Resultat 
Construcció de forjat (Cota: -7.11 m) Càrrega lineal: 148.63 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: -4.11 m) Càrrega lineal: 192.27 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: 0.00 m) Càrrega lineal: 168.08 kN/m 
Fase de servei Càrrega lineal: 167.86 kN/m  
Cota: -10.11 m 
Fase Resultat 
Construcció de forjat (Cota: -10.11 m) Càrrega lineal: 159.26 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: -7.11 m) Càrrega lineal: 203.35 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: -4.11 m) Càrrega lineal: 194.21 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: 0.00 m) Càrrega lineal: 198.84 kN/m 
Fase de servei Càrrega lineal: 198.89 kN/m  
Cota: -13.11 m 
Fase Resultat 
Construcció de forjat (Cota: -13.11 m) Càrrega lineal: 5.48 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: -10.11 m) Càrrega lineal: 50.32 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: -7.11 m) Càrrega lineal: 41.43 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: -4.11 m) Càrrega lineal: 43.09 kN/m 
Construcció de forjat (Cota: 0.00 m) Càrrega lineal: 42.25 kN/m 
Fase de servei Càrrega lineal: 42.25 kN/m  
12.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT 
  
Armat vertical extradós Armat vertical intradós Armat base horitzontal Enrigidor vertical Enrigidor horitzontal
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Armat vertical extradós Armat vertical intradós Armat base horitzontal Enrigidor vertical Enrigidor horitzontal
Ø12c/15 
Reforços: 
- Ø12 L(260), D(1385) 
- Ø12 L(510), D(300) 
D: Distància des de coronació 
Ø12c/15 
Reforços: 
- Ø12 L(915), D(605) 
- Ø12 L(205), D(100) 
D: Distància des de coronació
Ø12c/20 2 Ø12 8 Ø12 
 
13.- COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA 
Referència: PANTALLA C 
Comprovació Valors Estat 
Recobriment: 
 




Mínim: 7 cm 
Calculat: 7 cm Compleix
Separació lliure mínima armadures horitzontals:
 




Mínim: 2.5 cm 
Calculat: 18.8 cm Compleix
Separació màxima armadures horitzontals:
 




Màxim: 30 cm 
Calculat: 20 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara:
 




Mínim: 0.001  
Calculat: 0.00113 Compleix
Quantia mínima mecànica horitzontal per cara:
 





Mínim: 0.0005  
Calculat: 0.00094 Compleix
Longitud de patilla horitzontal: 
 
  La longitud de la patilla ha de ser, com a mínim, 12 vegades el diàmetre. Criteri de J. Calavera, 




Mínim: 14 cm 
Calculat: 34 cm Compleix
Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada:
 












Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida:
 












Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada:
 












Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida:
 












Separació lliure mínima armadures verticals:
 
Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 
 
Mínim: 2.5 cm 
 - Extradós: 
 
 
Calculat: 6.3 cm Compleix
 - Intradós: 
 
 
Calculat: 6.3 cm Compleix
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Referència: PANTALLA C 
Comprovació Valors Estat 
Separació màxima entre barres: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 
 
Màxim: 30 cm 
 - Armadura vertical Extradós:
 
 
Calculat: 15 cm Compleix
 - Armadura vertical Intradós:
 
 
Calculat: 15 cm Compleix
Comprovació a flexió composta: 
 





Comprovació a tallant: 
 




Màxim: 649.6 kN 
Calculat: 556.9 kN Compleix
Comprovació de fissuració: 
 




Màxim: 0.3 mm 
Calculat: 0 mm Compleix
Longitud d'encavallaments: 
 
Norma EHE-08. Article  69.5.2 
 
 
Mínim: 0.33 m 
 - Base extradós: 
 
 
Calculat: 0.35 m Compleix
 - Base intradós: 
 
 
Calculat: 0.35 m Compleix
Rigiditzadors horitzontals: 
 
 - Diàmetre mínim: 
 
 
  Criteri de CYPE Ingenieros. El diàmetre de l'enrigidor ha de ser com a mínim igual al major 




Mínim: 12 mm 
Calculat: 12 mm Compleix
 - Separació màxima: 
 
 




Màxim: 2.5 m 
Calculat: 2.4 m Compleix
Rigiditzadors verticals: 
 
 - Diàmetre mínim: 
 
 
  Criteri de CYPE Ingenieros. El diàmetre de l'enrigidor ha de ser com a mínim igual al major 




Mínim: 12 mm 
Calculat: 12 mm Compleix
 - Separació màxima: 
 
 




Màxim: 1.5 m 
Calculat: 1.25 m Compleix
Es compleixen totes les comprovacions 
Informació adicional: 
- Secció crítica a flexió composta: Cota: -10.86 m, Md: -588.85 kN·m, Nd: 0.00 kN, Vd: -23.82 kN, Tensió 
màxima de l'acer: 363.636 MPa 
- Secció crítica a tallant: Cota: -8.09 m 
- Els esforços estan majorats i corresponen a l'ample total del tram definit. (Longitud tram: 2.50 m)  
14.- COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (COEFICIENTS DE 
SEGURETAT) 
Referència: Comprovacions d'estabilitat (Coeficients de seguretat): PANTALLA C 
Comprovació Valors Estat 
Relació entre el moment originat per les empentes passives a l'intradós i el 
moment originat per les empentes actives a l'extradós: 
   
 - Hipòtesi bàsica: 
 
 





 - Excavació fins a la cota: -3.00 m: 
 
 
Calculat: 9.142 Compleix 
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Referència: Comprovacions d'estabilitat (Coeficients de seguretat): PANTALLA C 
Comprovació Valors Estat 
 - Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -2.00 m:
 
 
Calculat: 12.322 Compleix 
 - Excavació fins a la cota: -6.00 m: 
 
 
Calculat: 8.874 Compleix 
















































(1) Existeix més d'un recolzament.
 
 
Relació entre l'empenta passiva total a l'intradós i l'empenta realment 
mobilitzada a l'intradós: 
 






 - Excavació fins a la cota: -3.00 m: 
 
 
Calculat: 8.128 Compleix 
 - Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -2.00 m:
 
 
Calculat: 8.265 Compleix 
 - Excavació fins a la cota: -6.00 m: 
 
 
Calculat: 6.569 Compleix 
 - Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -5.00 m:
 
 
Calculat: 6.744 Compleix 
 - Excavació fins a la cota: -9.00 m: 
 
 
Calculat: 4.894 Compleix 
 - Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -8.00 m:
 
 
Calculat: 5.05 Compleix 
 - Excavació fins a la cota: -12.00 m: 
 
 
Calculat: 3.149 Compleix 
 - Col·locació d'ancoratge actiu a la cota -11.00 m:
 
 
Calculat: 3.276 Compleix 
 - Excavació fins a la cota: -13.71 m: 
 
 
Calculat: 2.309 Compleix 
 - Construcció de forjat (Cota: -13.11 m):
 
 
Calculat: 2.309 Compleix 
 - Construcció de forjat (Cota: -10.11 m):
 
 
Calculat: 2.335 Compleix 
 - Construcció de forjat (Cota: -7.11 m): 
 
 
Calculat: 2.33 Compleix 
 - Construcció de forjat (Cota: -4.11 m): 
 
 
Calculat: 2.331 Compleix 
 - Construcció de forjat (Cota: 0.00 m): 
 
 
Calculat: 2.331 Compleix 
 - Fase de servei: 
 
 
Calculat: 2.331 Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions  
15.- MEDICIÓ 
Refèrencia: Mur pantalla de formigó armat B 400 S, Ys=1.1 Total 
Nom d'armat Ø12 
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Refèrencia: Mur pantalla de formigó armat   B 400 S, Ys=1.1 Total 
Nom d'armat   Ø12 






































































































































Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer) 
  B 400 S, Ys=1.1 (kg) Formigó (m³)
Element Ø12 HA-30, Yc=1.5
Refèrencia: Mur pantalla de formigó armat 1669.78 28.80
Totals 1669.78 28.80 
DOCUMENT NÚM.01 –MEMÒRIA  ANNEX 07 CÀLCUL D’ESTRUCTURA 
 
Projecte constructiu d’un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com 
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1.- DADES GENERALS DE L'ESTRUCTURA 
Projecte: APARCAMENT MONTBAU 
Clau: APARCAMENT MONTBAU 6 
2.- NORMES CONSIDERADES 
Formigó: EHE-08 
Acers conformats: CTE DB SE-A 
Acers laminats i armats: CTE DB SE-A 
Foc: CTE DB SI - Annex C: Resistència al foc de les estructures de formigó armat. 
Categoria d'ús: E. Zones de tràfic i aparcament per a vehicles lleugers 
3.- ACCIONS CONSIDERADES 
3.1.- Gravitatòries 
Planta S.C.U. (kN/m²) 
Càrreg.mortes  
(kN/m²) 
Coberta 3.9 2.5 
Planta baixa 3.9 2.5 
Soterrani 2 i Soterrani 1 3.9 2.5 
Soterrani 3 3.9 2.5  
3.2.- Vent 
CTE DB SE-AE 
Codi Tècnic de l'Edificació. 
Document Bàsic Seguretat Estructural - Accions en l'Edificació 
  
Zona eòlica: C 
Grau d'aspror: V. Grans ciutats, amb edificis d'altura 
  
L'acció del vent es calcula a partir de la pressió estàtica qe que actua en la direcció perpendicular a la 
superfície exposada. El programa obté de forma automàtica aquesta pressió, conforme als criteris del Codi 
Tècnic de l'Edificació DB-SE AE, en funció de la geometria de l'edifici, la zona eòlica i grau d'aspror 
seleccionats, i l'alçada sobre el terreny del punt considerat: 
  
qe = qb · ce · cp 
  
On: 
qb És la pressió dinàmica del vent conforme al mapa eòlic de l'Annex D. 
  
ce És el coeficient d'exposició, determinat conforme a les especificacions de l'Annex D.2, en funció del 
grau d'aspror de l'entorn i l'alçada sobre el terreny del punt considerat. 
  
cp És el coeficient eòlic o de pressió, calculat segons la taula 3.5 de l'apartat 3.3.4, en funció de 
l'esveltesa de l'edifici en el pla paral·lel al vent. 
  
  
  Vent X Vent Y 
qb 
(kN/m²) esveltesa cp (pressió) cp (succió) esveltesa cp (pressió) cp (succió) 
0.52 0.08 0.70 -0.30 0.07 0.70 -0.30  
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Amples de faixa 
Plantes Ample de faixa Y(m) 
Ample de faixa X 
(m) 
Coberta 25.00 8.00 
Soterrani 2, Soterrani 1 i Planta baixa 65.00 65.00  
  
No es realitza anàlisi dels efectes de 2on ordre 
Coeficients de Càrregues 
    +X: 1.00            -X:1.00 
    +Y: 1.00            -Y:1.00 
  
Càrregues de vent 
Planta Vent X (kN) 
Vent Y 
(kN) 
Coberta 24.059 7.699 
Planta baixa 0.000 0.000 
Soterrani 1 0.000 0.000 
Soterrani 2 0.000 0.000  
  
Conforme a l'article 3.3.2., apartat 2 del Document Bàsic AE, s'ha considerat que les forces de vent per 
planta, en cada adreça de l'anàlisi, actuen amb una excentricidad de ±5% de la dimensió màxima de 
l'edifici 
  
3.3.- Sisme  
  
Norma utilitzada: NCSE-02 
Norma de Construcció Sismorresistent NCSE-02 
  
Mètode de càlcul: Anàlisi mitjançant espectres de resposta (NCSE-02, 3.6.2) 
  
3.3.1.- Dades generals de sisme 
 
Caracterització de l'emplaçament   
ab: Acceleració bàsica (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  ab : 0.040 g
K: Coeficient de contribució (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  K : 1.00 
Tipus de sòl (NCSE-02, 2.4): Tipus II    
Sistema estructural   
Ductilitat (NCSE-02, Taula 3.1): Ductilitat baixa   
: Esmorteïment (NCSE-02, Taula 3.1)   : 5.00 % 
Tipus de construcció (NCSE-02, 2.2): Construccions d'importància normal    
Paràmetres de càlcul   
Nombre de modes  : 6.00 
Fracció de sobrecàrrega d'ús  : 0.50 
Fracció de sobrecàrrega de neu  : 0.50  
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Acció sísmica segons X 
Acció sísmica segons Y 
Projecció en planta de l'obra  
  
3.4.- Foc 
Dades per planta 
Planta R. req. F. Comp.
Revestiment d'elements de formigó 
Inferior (forjats i bigues) Pilars i murs 
Coberta R 120 - Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Planta baixa R 120 - Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Soterrani 2 i Soterrani 1 R 120 - Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Notes: 
- R. req.: resistència demanada, període de temps durant el qual un element estructural ha de mantenir la seva capacitat portant, 
expressat en minuts. 
- F. Comp.: indica si el forjat té funció de compartició.  
3.5.- Hipòtesi de càrrega 




Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.-  
  
3.6.- Empentes en murs 
  
3.7.- Llistat de càrregues 
Càrregues especials introduïdes (en KN, KN/m i KN/m2) 
  
Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades 
1 Càrrega permanent Lineal 7.65 (  8.10, 62.64) (  2.48, 62.67) 
  Càrrega permanent Lineal 7.65 ( 51.36, 27.75) ( 48.30, 27.79)
 
Llistat de dades de l'obra  





Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades 
2 Càrrega permanent Lineal 7.65 ( 51.36, 27.75) ( 48.30, 27.79)
  Càrrega permanent Lineal 7.65 (  8.10, 62.64) (  2.48, 62.67) 
 
Càrrega permanent Superficial 18.00 (  2.70, 63.00) (  8.15, 62.60) 
(  8.45, 69.05) ( 56.75, 68.90)
( 68.45, 67.50) ( 68.75, 59.00)
( 63.85, 59.10) ( 65.10, 31.20)
( 69.30, 31.20) ( 70.00,  3.35)
( 65.45,  1.50) (  8.35, 52.40) 
(  2.85, 59.90) (  2.10, 63.15) 
3 Càrrega permanent Lineal 5.98 ( 30.77, 61.49) (  2.72, 61.64)
  Càrrega permanent Lineal 5.98 ( 30.77, 61.49) ( 30.57, 69.00)
  Càrrega permanent Lineal 19.62 ( 30.77, 61.49) (  2.72, 61.64)
 
Càrrega permanent Superficial 18.00 (  2.85, 61.90) (  2.95, 64.25) 
(  8.50, 63.80) (  8.45, 68.55) 
( 30.40, 68.55) ( 30.55, 61.85)
(  2.90, 61.85) (  3.00, 64.20)  
4.- ESTATS LÍMIT 
E.L.U. de ruptura. Formigó 
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions
CTE 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 





5.- SITUACIONS DE PROJECTE 
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents 
criteris: 
- Situacions persistents o transitòries 
- Amb coeficients de combinació 
 
- Sense coeficients de combinació 
 
- Situacions sísmiques 
- Amb coeficients de combinació 
 




Gk Acció permanent 

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
   Gj kj Qi ki
j 1 i 1
G Q
 
      EGj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1
G A Q
 
     EGj kj A E Qi ki
j 1 i 1
G A Q
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Qk Acció variable 
AE Acció sísmica 
G Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 
Q,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 
Q,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament
AE Coeficient parcial de seguretat de l'acció sísmica 
p,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 
a,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament  
  
5.1.- Coeficients parcials de seguretat () i coeficients de combinació () 
Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 
E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-08 
  
Persistent o transitòria 
  Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 





Coeficients parcials de seguretat 
() Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600 
Vent (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
Notes: 
(1) Fracció de les solicitacions sísmiques a considerar en l'adreça ortogonal: Les solicitacions obtingudes dels resultats de l'anàlisi en 
cadascuna de les adreces ortogonals es combinaran amb el 30 % dels de l'altra.  
  
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C 
  
Persistent o transitòria 
  Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 





Coeficients parcials de seguretat 
() Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600 
Vent (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
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Coeficients parcials de seguretat 
() Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 
Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
Notes: 
(1) Fracció de les solicitacions sísmiques a considerar en l'adreça ortogonal: Les solicitacions obtingudes dels resultats de l'anàlisi en 
cadascuna de les adreces ortogonals es combinaran amb el 30 % dels de l'altra.  
  
Tensions sobre el terreny 
  
Característica 
  Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 




  Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Vent (Q)  





  Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 




  Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Vent (Q)  
Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.000  
  
5.2.- Combinacions 
  Noms de les hipòtesis 
G Càrrega permanent 
Qa Sobrecàrrega d'us 
V(+X exc.+) Vent +X exc.+ 
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V(+X exc.-) Vent +X exc.- 
V(-X exc.+) Vent -X exc.+ 
V(-X exc.-) Vent -X exc.- 
V(+Y exc.+) Vent +Y exc.+ 
V(+Y exc.-) Vent +Y exc.- 
V(-Y exc.+) Vent -Y exc.+ 
V(-Y exc.-) Vent -Y exc.- 
SX Sisme X 
SY Sisme Y  
  
  E.L.U. de ruptura. Formigó 
  
Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000            
2 1.350            
3 1.000 1.500          
4 1.350 1.500          
5 1.000   1.500        
6 1.350   1.500        
7 1.000 1.050 1.500        
8 1.350 1.050 1.500        
9 1.000 1.500 0.900        
10 1.350 1.500 0.900        
11 1.000     1.500      
12 1.350     1.500      
13 1.000 1.050   1.500      
14 1.350 1.050   1.500      
15 1.000 1.500   0.900      
16 1.350 1.500   0.900      
17 1.000       1.500    
18 1.350       1.500    
19 1.000 1.050     1.500    
20 1.350 1.050     1.500    
21 1.000 1.500     0.900    
22 1.350 1.500     0.900    
23 1.000         1.500    
24 1.350         1.500    
25 1.000 1.050       1.500    
26 1.350 1.050       1.500    
27 1.000 1.500       0.900    
28 1.350 1.500       0.900    
29 1.000         1.500    
30 1.350         1.500    
31 1.000 1.050       1.500    
32 1.350 1.050       1.500    
33 1.000 1.500       0.900    
34 1.350 1.500       0.900    
35 1.000         1.500    
36 1.350         1.500    
37 1.000 1.050       1.500    
38 1.350 1.050       1.500    
39 1.000 1.500       0.900    
40 1.350 1.500       0.900    
41 1.000         1.500    
42 1.350         1.500    
43 1.000 1.050       1.500    
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Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
44 1.350 1.050       1.500  
45 1.000 1.500       0.900  
46 1.350 1.500       0.900  
47 1.000         1.500 
48 1.350         1.500 
49 1.000 1.050       1.500 
50 1.350 1.050       1.500 
51 1.000 1.500       0.900 
52 1.350 1.500       0.900 
53 1.000           -0.300 -1.000
54 1.000 0.600         -0.300 -1.000
55 1.000           0.300 -1.000
56 1.000 0.600         0.300 -1.000
57 1.000           -0.300 1.000
58 1.000 0.600         -0.300 1.000
59 1.000           0.300 1.000
60 1.000 0.600         0.300 1.000
61 1.000           -1.000 -0.300
62 1.000 0.600         -1.000 -0.300
63 1.000           1.000 -0.300
64 1.000 0.600         1.000 -0.300
65 1.000           -1.000 0.300
66 1.000 0.600         -1.000 0.300
67 1.000           1.000 0.300
68 1.000 0.600         1.000 0.300 
  
  E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 
  
Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000          
2 1.600          
3 1.000 1.600        
4 1.600 1.600        
5 1.000   1.600      
6 1.600   1.600      
7 1.000 1.120 1.600      
8 1.600 1.120 1.600      
9 1.000 1.600 0.960      
10 1.600 1.600 0.960      
11 1.000     1.600    
12 1.600     1.600    
13 1.000 1.120   1.600    
14 1.600 1.120   1.600    
15 1.000 1.600   0.960    
16 1.600 1.600   0.960    
17 1.000       1.600  
18 1.600       1.600  
19 1.000 1.120     1.600  
20 1.600 1.120     1.600  
21 1.000 1.600     0.960  
22 1.600 1.600     0.960  
23 1.000         1.600  
24 1.600         1.600  
25 1.000 1.120       1.600  
26 1.600 1.120       1.600  
27 1.000 1.600       0.960  
28 1.600 1.600       0.960  
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Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
29 1.000         1.600    
30 1.600         1.600    
31 1.000 1.120       1.600    
32 1.600 1.120       1.600    
33 1.000 1.600       0.960    
34 1.600 1.600       0.960    
35 1.000         1.600    
36 1.600         1.600    
37 1.000 1.120       1.600    
38 1.600 1.120       1.600    
39 1.000 1.600       0.960    
40 1.600 1.600       0.960    
41 1.000         1.600    
42 1.600         1.600    
43 1.000 1.120       1.600    
44 1.600 1.120       1.600    
45 1.000 1.600       0.960    
46 1.600 1.600       0.960    
47 1.000         1.600  
48 1.600         1.600  
49 1.000 1.120       1.600  
50 1.600 1.120       1.600  
51 1.000 1.600       0.960  
52 1.600 1.600       0.960  
53 1.000           -0.300 -1.000
54 1.000 0.600         -0.300 -1.000
55 1.000           0.300 -1.000
56 1.000 0.600         0.300 -1.000
57 1.000           -0.300 1.000
58 1.000 0.600         -0.300 1.000
59 1.000           0.300 1.000
60 1.000 0.600         0.300 1.000
61 1.000           -1.000 -0.300
62 1.000 0.600         -1.000 -0.300
63 1.000           1.000 -0.300
64 1.000 0.600         1.000 -0.300
65 1.000           -1.000 0.300
66 1.000 0.600         -1.000 0.300
67 1.000           1.000 0.300
68 1.000 0.600         1.000 0.300 
  
  Tensions sobre el terreny 
  Desplaçaments 
  
Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000            
2 1.000 1.000          
3 1.000   1.000        
4 1.000 1.000 1.000        
5 1.000     1.000      
6 1.000 1.000   1.000      
7 1.000       1.000    
8 1.000 1.000     1.000    
9 1.000         1.000    
10 1.000 1.000       1.000    
11 1.000         1.000    
12 1.000 1.000       1.000    
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Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
13 1.000         1.000  
14 1.000 1.000       1.000  
15 1.000         1.000  
16 1.000 1.000       1.000  
17 1.000         1.000 
18 1.000 1.000       1.000 
19 1.000           -1.000
20 1.000 1.000         -1.000
21 1.000           1.000
22 1.000 1.000         1.000
23 1.000           -1.000
24 1.000 1.000         -1.000
25 1.000           1.000
26 1.000 1.000         1.000 
  
6.- DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES 
Grup Nom del grup      Planta Nom planta  Alçada Cota  
3 Coberta 4 Coberta 3.00 3.00 
2 Planta baixa 3 Planta baixa 3.00 0.00 
1 Soterrani 2 i Soterrani 1 2 Soterrani 1 3.00 -3.00 
    1 Soterrani 2 3.00 -6.00 
0 Soterrani 3 -9.00  
  
7.- DADES GEOMÈTRIQUES DE PILARS, PANTALLES I MURS 
7.1.- Pilars 
GI: grup inicial 
GF: grup final 
Ang: angle del pilar en graus sexagesimals 
  
Dades dels pilars    
Referència Coord(P.Fix) GI- GF Vinculació exterior  Ang. Punt fix 
P1 (  8.10, 62.64) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P2 ( 15.79, 62.64) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P3 ( 21.55, 62.64) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P4 ( 28.75, 62.64) 0-3 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P5 ( 35.95, 62.64) 0-2 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P6 ( 43.12, 62.64) 0-2 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P7 ( 50.35, 62.64) 0-2 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P8 ( 57.55, 62.64) 0-2 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P9 ( 64.20, 62.64) 0-2 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P10 ( 15.79, 54.84) 0-2 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P11 ( 21.55, 54.84) 0-2 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P12 ( 28.75, 54.83) 0-2 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P13 ( 35.95, 54.84) 0-2 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P14 ( 43.15, 54.84) 0-2 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P15 ( 50.35, 54.84) 0-2 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P16 ( 57.54, 54.84) 0-2 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P17 ( 21.55, 48.84) 0-2 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
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Referència Coord(P.Fix)  GI- GF Vinculació exterior  Ang. Punt fix 
P18 ( 28.75, 48.84) 0-2 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P19 ( 35.95, 48.84) 0-2 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P20 ( 43.15, 48.84) 0-2 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P21 ( 50.35, 48.84) 0-2 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P22 ( 57.55, 48.84) 0-2 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P23 ( 28.75, 41.04) 0-2 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P24 ( 35.95, 41.04) 0-2 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P25 ( 43.15, 41.04) 0-2 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P26 ( 50.35, 41.04) 0-2 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P27 ( 57.55, 41.04) 0-2 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P28 ( 43.15, 33.54) 0-2 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P29 ( 50.41, 33.54) 0-2 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P30 ( 57.55, 33.54) 0-2 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P31 ( 50.41, 26.03) 0-2 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P32 ( 57.55, 25.74) 0-2 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P33 ( 65.04, 25.74) 0-2 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P34 ( 57.48, 14.45) 0-2 Sense vinculació exterior 0.0 Centre 
P35 ( 65.30, 14.45) 0-2 Sense vinculació exterior 0.0 Centre  
  
7.2.- Murs 
- Les coordenades dels vèrtexs inicial i final són absolutes. 
   - Les dimensions estan expressades en metres. 
  
Dades geomètriques del mur 
Referència Tipus mur GI- GF Vértex 
Inicial                   Final 
Planta Dimensions 
Esquerra +Dreta  =Total












Empentes i sabata del mur 
Referència Empent. Sabata del mur  
M1 Empenta esquerra:
Sense càrregues 
Empenta dreta : 
Sense càrregues 
Biga de fonamentació:0.250 x 0.700 
Vol.: esq.:0.00 dre.:0.00 cantell:0.70 
Tensions admisibles 
  -Situacions persistents: 0.143 MPa 
  -Situacions accidentals: 0.196 MPa 
Mòdul de balast: 9810.00 kN/m³   
M2 Empenta esquerra:
Sense càrregues 
Empenta dreta : 
Sense càrregues 
Biga de fonamentació:0.250 x 0.700 
Vol.: esq.:0.00 dre.:0.00 cantell:0.70 
Tensions admisibles 
  -Situacions persistents: 0.143 MPa 
  -Situacions accidentals: 0.196 MPa 
Mòdul de balast: 9810.00 kN/m³    
8.- DIMENSIONS, COEFICIENTS D'ENCASTAMENT I COEFICIENTS 
DE VINCLAMENT PER A CADA PLANTA 
Referència pilar Planta Dimensions Coefs. encastrament
Cap           Peu 
Coefs. vinclament 
Vincl. x Vinclament Y 
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Referència pilar Planta Dimensions Coefs. encastrament
Cap           Peu 
Coefs. vinclament 
Vincl. x Vinclament Y
P1 4 Diàm.:0.60 0.30         1.00 1.00         1.00 
  3 Diàm.:0.60 1.00         1.00 1.00         1.00 
  2 Diàm.:0.60 1.00         1.00 1.00         1.00 
  1 Diàm.:0.70 1.00         1.00 1.00         1.00 
P2,P3,P4 4 Diàm.:0.65 0.30         1.00 1.00         1.00 
  3 Diàm.:0.65 1.00         1.00 1.00         1.00 
  2 Diàm.:0.65 1.00         1.00 1.00         1.00 






3 Diàm.:0.50 0.30         1.00 1.00         1.00 
  2 Diàm.:0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
  1 Diàm.:0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
P7,P27,P28,P35 3 Diàm.:0.50 0.30         1.00 1.00         1.00 
  2 Diàm.:0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
  1 Diàm.:0.60 1.00         1.00 1.00         1.00 
P24,P25,P26,P30,P32 3 Diàm.:0.65 0.30         1.00 1.00         1.00 
  2 Diàm.:0.65 1.00         1.00 1.00         1.00 
  1 Diàm.:0.65 1.00         1.00 1.00         1.00  
  




RETIBLOCK CANTO 35(86X86 
NERVIO 16CM) 
POLISUR: RETIBLOCKcanto 35(86x86 
nervio 16cm) 
Cassetó perdut 
Nº de peces: 1 
Pes propi: 3.73 kN/m² 
Cantell: 35 cm 
Cap de compressió: 5 cm 
Intereix: 86 cm 
Amplària del nervi: 16 cm 
RETIBLOCK CANTO 45(76X76 
NERVIO 16CM) 
POLISUR: RETIBLOCKcanto 45(76x76 
nervio 16cm) 
Cassetó perdut 
Nº de peces: 1 
Pes propi: 4.93 kN/m² 
Cantell: 45 cm 
Cap de compressió: 5 cm 
Intereix: 76 cm 
Amplària del nervi: 16 cm  
  
  
Grup Tipus Coordenades del centre del pany 
Soterrani 2 i 
Soterrani 1 
RETIBLOCK CANTO 
35(86X86 NERVIO 16CM) En tots els panys 
Planta baixa RETIBLOCK CANTO 45(76X76 NERVIO 16CM) En tots els panys  
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10.- LLOSES I ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ 






Totes 70 9810.00 0.245 0.368 
11.- MATERIALS UTILITZATS 
11.1.- Formigons 
Per a tots els elements estructurals de l'obra: HA-25; fck = 25 MPa; c = 1.30 a 1.50 
  
11.2.- Acers per element i posició 
11.2.1.- Acers en barres 
Per a tots els elements estructurals de l'obra: B 400 S; fyk = 400 MPa; s = 1.00 a 1.15 
  
11.2.2.- Acers en perfils 
  
Tipus d'acer para perfils Acer Límit elàstic(MPa) 
Mòdul d'elasticitat 
(GPa) 
Acers conformats  S235 235 210 
Acers laminats  S275 275 210  
  
  
LLISTAT DE COEFICIENTS  
  Noms de les hipòtesis 
G Càrrega permanent 
Qa Sobrecàrrega d'us 
V(+X exc.+) Vent +X exc.+ 
V(+X exc.-) Vent +X exc.- 
V(-X exc.+) Vent -X exc.+ 
V(-X exc.-) Vent -X exc.- 
V(+Y exc.+) Vent +Y exc.+ 
V(+Y exc.-) Vent +Y exc.- 
V(-Y exc.+) Vent -Y exc.+ 
V(-Y exc.-) Vent -Y exc.- 
SX Sisme X 
SY Sisme Y  
  
  Categoria d'ús 
E. Zones de tràfic i aparcament per a vehicles lleugers 
  
  E.L.U. de ruptura. Formigó 
CTE 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 
  E.L.U. de trencament. Alumini 
EC 
Neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 
  
Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000          
2 1.350          
3 1.000 1.500        
4 1.350 1.500        
5 1.000   1.500      
6 1.350   1.500      
7 1.000 1.050 1.500      
8 1.350 1.050 1.500      
9 1.000 1.500 0.900      
10 1.350 1.500 0.900      
11 1.000     1.500    
12 1.350     1.500    
13 1.000 1.050   1.500    
14 1.350 1.050   1.500    
15 1.000 1.500   0.900    
16 1.350 1.500   0.900    
17 1.000       1.500  
18 1.350       1.500  
19 1.000 1.050     1.500  
20 1.350 1.050     1.500  
21 1.000 1.500     0.900  
22 1.350 1.500     0.900  
23 1.000         1.500  
24 1.350         1.500  
25 1.000 1.050       1.500  
26 1.350 1.050       1.500  
27 1.000 1.500       0.900  
28 1.350 1.500       0.900  
29 1.000         1.500  
30 1.350         1.500  
31 1.000 1.050       1.500  
32 1.350 1.050       1.500  
33 1.000 1.500       0.900  
34 1.350 1.500       0.900  
35 1.000         1.500  
Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
36 1.350         1.500    
37 1.000 1.050       1.500    
38 1.350 1.050       1.500    
39 1.000 1.500       0.900    
40 1.350 1.500       0.900    
41 1.000         1.500    
42 1.350         1.500    
43 1.000 1.050       1.500    
44 1.350 1.050       1.500    
45 1.000 1.500       0.900    
46 1.350 1.500       0.900    
47 1.000         1.500  
48 1.350         1.500  
49 1.000 1.050       1.500  
50 1.350 1.050       1.500  
51 1.000 1.500       0.900  
52 1.350 1.500       0.900  
53 1.000           -0.300 -1.000
54 1.000 0.600         -0.300 -1.000
55 1.000           0.300 -1.000
56 1.000 0.600         0.300 -1.000
57 1.000           -0.300 1.000
58 1.000 0.600         -0.300 1.000
59 1.000           0.300 1.000
60 1.000 0.600         0.300 1.000
61 1.000           -1.000 -0.300
62 1.000 0.600         -1.000 -0.300
63 1.000           1.000 -0.300
64 1.000 0.600         1.000 -0.300
65 1.000           -1.000 0.300
66 1.000 0.600         -1.000 0.300
67 1.000           1.000 0.300
68 1.000 0.600         1.000 0.300 
  
  E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 
CTE 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 
  
Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000            
2 1.600            
3 1.000 1.600          
4 1.600 1.600          
5 1.000   1.600        
6 1.600   1.600        
7 1.000 1.120 1.600        
8 1.600 1.120 1.600        
9 1.000 1.600 0.960        
10 1.600 1.600 0.960        
11 1.000     1.600      
12 1.600     1.600      
13 1.000 1.120   1.600      
14 1.600 1.120   1.600      
15 1.000 1.600   0.960      
16 1.600 1.600   0.960      
17 1.000       1.600    
18 1.600       1.600    
19 1.000 1.120     1.600    
20 1.600 1.120     1.600    
21 1.000 1.600     0.960    
22 1.600 1.600     0.960    
23 1.000         1.600    
24 1.600         1.600    
Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
25 1.000 1.120       1.600  
26 1.600 1.120       1.600  
27 1.000 1.600       0.960  
28 1.600 1.600       0.960  
29 1.000         1.600  
30 1.600         1.600  
31 1.000 1.120       1.600  
32 1.600 1.120       1.600  
33 1.000 1.600       0.960  
34 1.600 1.600       0.960  
35 1.000         1.600  
36 1.600         1.600  
37 1.000 1.120       1.600  
38 1.600 1.120       1.600  
39 1.000 1.600       0.960  
40 1.600 1.600       0.960  
41 1.000         1.600  
42 1.600         1.600  
43 1.000 1.120       1.600  
44 1.600 1.120       1.600  
45 1.000 1.600       0.960  
46 1.600 1.600       0.960  
47 1.000         1.600 
48 1.600         1.600 
49 1.000 1.120       1.600 
50 1.600 1.120       1.600 
51 1.000 1.600       0.960 
52 1.600 1.600       0.960 
53 1.000           -0.300 -1.000
54 1.000 0.600         -0.300 -1.000
55 1.000           0.300 -1.000
56 1.000 0.600         0.300 -1.000
57 1.000           -0.300 1.000
58 1.000 0.600         -0.300 1.000
59 1.000           0.300 1.000
60 1.000 0.600         0.300 1.000
61 1.000           -1.000 -0.300
62 1.000 0.600         -1.000 -0.300
63 1.000           1.000 -0.300
64 1.000 0.600         1.000 -0.300
65 1.000           -1.000 0.300
66 1.000 0.600         -1.000 0.300
67 1.000           1.000 0.300
68 1.000 0.600         1.000 0.300 
  
  E.L.U. de ruptura. Acer conformat 
CTE 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 
  E.L.U. de ruptura. Acer laminat 
CTE 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 
  E.L.U. de ruptura. Fusta 
CTE 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 
  
1. Coeficients per a situacions persistents o transitories i sísmiques 
Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 0.800          
2 1.350          
3 0.800 1.500        
4 1.350 1.500        
5 0.800   1.500      
6 1.350   1.500      
7 0.800 1.050 1.500      
Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
8 1.350 1.050 1.500        
9 0.800 1.500 0.900        
10 1.350 1.500 0.900        
11 0.800     1.500      
12 1.350     1.500      
13 0.800 1.050   1.500      
14 1.350 1.050   1.500      
15 0.800 1.500   0.900      
16 1.350 1.500   0.900      
17 0.800       1.500    
18 1.350       1.500    
19 0.800 1.050     1.500    
20 1.350 1.050     1.500    
21 0.800 1.500     0.900    
22 1.350 1.500     0.900    
23 0.800         1.500    
24 1.350         1.500    
25 0.800 1.050       1.500    
26 1.350 1.050       1.500    
27 0.800 1.500       0.900    
28 1.350 1.500       0.900    
29 0.800         1.500    
30 1.350         1.500    
31 0.800 1.050       1.500    
32 1.350 1.050       1.500    
33 0.800 1.500       0.900    
34 1.350 1.500       0.900    
35 0.800         1.500    
36 1.350         1.500    
37 0.800 1.050       1.500    
38 1.350 1.050       1.500    
39 0.800 1.500       0.900    
40 1.350 1.500       0.900    
41 0.800         1.500    
42 1.350         1.500    
43 0.800 1.050       1.500    
44 1.350 1.050       1.500    
45 0.800 1.500       0.900    
46 1.350 1.500       0.900    
47 0.800         1.500  
48 1.350         1.500  
49 0.800 1.050       1.500  
50 1.350 1.050       1.500  
51 0.800 1.500       0.900  
52 1.350 1.500       0.900  
53 1.000           -0.300 -1.000
54 1.000 0.600         -0.300 -1.000
55 1.000           0.300 -1.000
56 1.000 0.600         0.300 -1.000
57 1.000           -0.300 1.000
58 1.000 0.600         -0.300 1.000
59 1.000           0.300 1.000
60 1.000 0.600         0.300 1.000
61 1.000           -1.000 -0.300
62 1.000 0.600         -1.000 -0.300
63 1.000           1.000 -0.300
64 1.000 0.600         1.000 -0.300
65 1.000           -1.000 0.300
66 1.000 0.600         -1.000 0.300
67 1.000           1.000 0.300
68 1.000 0.600         1.000 0.300 
2. Coeficients per a situacions accidentals d'incendi 
Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000            
2 1.000 0.700          
3 1.000   0.500        
4 1.000 0.600 0.500        
5 1.000     0.500      
6 1.000 0.600   0.500      
7 1.000       0.500    
8 1.000 0.600     0.500    
9 1.000         0.500    
10 1.000 0.600       0.500    
11 1.000         0.500    
12 1.000 0.600       0.500    
13 1.000         0.500    
14 1.000 0.600       0.500    
15 1.000         0.500  
16 1.000 0.600       0.500  
17 1.000           0.500 
18 1.000 0.600         0.500  
  





Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000          
2 1.000 1.000        
3 1.000   1.000      
4 1.000 1.000 1.000      
5 1.000     1.000    
6 1.000 1.000   1.000    
7 1.000       1.000  
8 1.000 1.000     1.000  
9 1.000         1.000  
10 1.000 1.000       1.000  
11 1.000         1.000  
12 1.000 1.000       1.000  
13 1.000         1.000  
14 1.000 1.000       1.000  
15 1.000         1.000  
16 1.000 1.000       1.000  
17 1.000         1.000 
18 1.000 1.000       1.000 
19 1.000           -1.000
20 1.000 1.000         -1.000
21 1.000           1.000
22 1.000 1.000         1.000
23 1.000           -1.000
24 1.000 1.000         -1.000
25 1.000           1.000
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Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  







HA-25; fck = 25 MPa; c = 1.30 a 1.50 
  
1.2.- Acers per element i posició 
1.2.1.- Acers en barres 
Per a tots els elements estructurals de l'obra: B 400 S; fyk = 400 MPa; s = 1.00 a 1.15 
  
1.2.2.- Acers en perfils 
  
Tipus d'acer para perfils Acer Límit elàstic(MPa) 
Mòdul d'elasticitat 
(GPa) 
Acers conformats  S235 235 210 
Acers laminats  S275 275 210  
  
  
2.- ARMAT DE PILARS I PANTALLES 
2.1.- Pilars 
  
Armat de pilars 








Cantonada Quantia(%) Perimetral Dir. X
(1) Dir. Y(1) Separació (cm) 
P1 Coberta Diàmetre:60 0.00/2.70 26Ø12 1.04 1eØ8 15 48.6 Compleix
  Planta baixa Diàmetre:60 -3.00/-0.45 26Ø12 1.04 1eØ8 6 79.4 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:60 -6.00/-3.35 26Ø12 1.04 1eØ8 15 85.6 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:70 -9.00/-6.35 26Ø16 1.36 1eØ8 6 76.2 Compleix
  Soterrani 3 - - 26Ø16 1.36 1eØ6 - - - 70.2 Compleix
P2 Coberta Diàmetre:65 0.00/2.70 18Ø16 1.09 1eØ8 6 56.1 Compleix
  Planta baixa Diàmetre:65 -3.00/-0.45 18Ø16 1.09 1eØ8 6 70.7 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:65 -6.00/-3.35 18Ø16 1.09 1eØ8 6 80.8 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:65 -9.00/-6.35 18Ø16 1.09 1eØ8 6 95.9 Compleix
  Soterrani 3 - - 18Ø16 1.09 1eØ6 - - - 95.8 Compleix
P3 Coberta Diàmetre:65 0.00/2.70 18Ø16 1.09 1eØ8 6 77.4 Compleix
  Planta baixa Diàmetre:65 -3.00/-0.45 18Ø16 1.09 1eØ8 6 61.4 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:65 -6.00/-3.35 18Ø16 1.09 1eØ8 6 73.9 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:65 -9.00/-6.35 18Ø16 1.09 1eØ8 6 89.0 Compleix
  Soterrani 3 - - 18Ø16 1.09 1eØ6 - - - 89.0 Compleix
P4 Coberta Diàmetre:65 0.00/2.70 18Ø16 1.09 1eØ8 6 83.2 Compleix
  Planta baixa Diàmetre:65 -3.00/-0.45 18Ø16 1.09 1eØ8 6 64.4 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:65 -6.00/-3.35 18Ø16 1.09 1eØ8 6 78.5 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:65 -9.00/-6.35 18Ø16 1.09 1eØ8 6 94.3 Compleix
  Soterrani 3 - - 18Ø16 1.09 1eØ6 - - - 94.3 Compleix
P5 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 10Ø16 1.02 1eØ8 15 68.6 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 10Ø16 1.02 1eØ8 15 94.3 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 14Ø20 2.24 1eØ8 15 99.4 Compleix
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Armat de pilars 








Cantonada Quantia(%) Perimetral Dir. X
(1) Dir. Y(1) Separació (cm) 
  Soterrani 3 - - 14Ø20 2.24 1eØ6 - - - 99.4 Compleix
P6 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 10Ø16 1.02 1eØ8 15 69.6 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 10Ø16 1.02 1eØ8 15 95.4 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 14Ø20 2.24 1eØ8 15 98.5 Compleix
  Soterrani 3 - - 14Ø20 2.24 1eØ6 - - - 98.4 Compleix
P7 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 10Ø16 1.02 1eØ8 15 69.4 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 10Ø16 1.02 1eØ8 15 95.1 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:60 -9.00/-6.35 10Ø20 1.11 1eØ8 6 88.9 Compleix
  Soterrani 3 - - 10Ø20 1.11 1eØ6 - - - 83.1 Compleix
P8 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 10Ø16 1.02 1eØ8 15 65.4 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 10Ø16 1.02 1eØ8 15 88.9 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 18Ø16 1.84 1eØ8 15 98.6 Compleix
  Soterrani 3 - - 18Ø16 1.84 1eØ6 - - - 98.5 Compleix
P9 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 10Ø16 1.02 1eØ8 15 38.7 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 10Ø16 1.02 1eØ8 15 50.5 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 10Ø16 1.02 1eØ8 15 69.0 Compleix
  Soterrani 3 - - 10Ø16 1.02 1eØ6 - - - 68.9 Compleix
P10 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 10Ø16 1.02 1eØ8 15 72.4 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 10Ø16 1.02 1eØ8 15 97.4 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 14Ø20 2.24 1eØ8 15 99.7 Compleix
  Soterrani 3 - - 14Ø20 2.24 1eØ6 - - - 98.7 Compleix
P11 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 10Ø16 1.02 1eØ8 15 58.8 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 10Ø16 1.02 1eØ8 - - 15 80.7 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 12Ø16 1.23 1eØ6 1bØ6 1bØ6 15 97.8 Compleix
  Soterrani 3 - - 12Ø16 1.23 1eØ6 - - - 97.8 Compleix
P12 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 10Ø16 1.02 1eØ8 15 65.6 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 10Ø16 1.02 1eØ8 15 88.4 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 18Ø16 1.84 1eØ8 15 98.3 Compleix
  Soterrani 3 - - 18Ø16 1.84 1eØ6 - - - 98.3 Compleix
P13 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 10Ø16 1.02 1eØ8 15 63.8 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 10Ø16 1.02 1eØ8 15 87.7 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 18Ø16 1.84 1eØ8 15 97.5 Compleix
  Soterrani 3 - - 18Ø16 1.84 1eØ6 - - - 97.5 Compleix
P14 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 10Ø16 1.02 1eØ8 15 63.8 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 10Ø16 1.02 1eØ8 15 88.1 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 18Ø16 1.84 1eØ8 15 97.9 Compleix
  Soterrani 3 - - 18Ø16 1.84 1eØ6 - - - 97.9 Compleix
P15 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 10Ø16 1.02 1eØ8 15 63.8 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 10Ø16 1.02 1eØ8 15 88.3 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 18Ø16 1.84 1eØ8 15 98.2 Compleix
  Soterrani 3 - - 18Ø16 1.84 1eØ6 - - - 98.1 Compleix
P16 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 10Ø16 1.02 1eØ8 15 64.3 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 10Ø16 1.02 1eØ8 15 87.7 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 18Ø16 1.84 1eØ8 15 97.3 Compleix
  Soterrani 3 - - 18Ø16 1.84 1eØ6 - - - 97.3 Compleix
P17 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 10Ø16 1.02 1eØ8 15 60.3 Compleix
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Armat de pilars 








Cantonada Quantia(%) Perimetral Dir. X
(1) Dir. Y(1) Separació (cm) 
  Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 10Ø16 1.02 1eØ8 15 82.6 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 14Ø16 1.43 1eØ8 15 99.4 Compleix
  Soterrani 3 - - 14Ø16 1.43 1eØ6 - - - 99.3 Compleix
P18 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 10Ø16 1.02 1eØ8 15 64.3 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 10Ø16 1.02 1eØ8 15 88.6 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 18Ø16 1.84 1eØ8 15 98.8 Compleix
  Soterrani 3 - - 18Ø16 1.84 1eØ6 - - - 98.7 Compleix
P19 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 10Ø16 1.02 1eØ8 15 58.0 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 10Ø16 1.02 1eØ8 15 81.5 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 14Ø16 1.43 1eØ8 15 97.5 Compleix
  Soterrani 3 - - 14Ø16 1.43 1eØ6 - - - 97.4 Compleix
P20 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 10Ø16 1.02 1eØ8 15 59.9 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 10Ø16 1.02 1eØ8 15 83.2 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 14Ø16 1.43 1eØ8 15 99.3 Compleix
  Soterrani 3 - - 14Ø16 1.43 1eØ6 - - - 99.3 Compleix
P21 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 10Ø16 1.02 1eØ8 15 60.6 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 10Ø16 1.02 1eØ8 15 84.6 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 10Ø20 1.60 1eØ8 15 98.3 Compleix
  Soterrani 3 - - 10Ø20 1.60 1eØ6 - - - 98.3 Compleix
P22 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 10Ø16 1.02 1eØ8 15 64.6 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 10Ø16 1.02 1eØ8 15 88.1 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 18Ø16 1.84 1eØ8 15 98.0 Compleix
  Soterrani 3 - - 18Ø16 1.84 1eØ6 - - - 98.0 Compleix
P23 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 10Ø16 1.02 1eØ8 15 69.1 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 10Ø16 1.02 1eØ8 15 93.3 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 14Ø20 2.24 1eØ8 15 98.8 Compleix
  Soterrani 3 - - 14Ø20 2.24 1eØ6 - - - 98.7 Compleix
P24 Planta baixa Diàmetre:65 -3.00/-0.45 18Ø16 1.09 1eØ8 6 55.1 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:65 -6.00/-3.35 18Ø16 1.09 1eØ8 6 71.2 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:65 -9.00/-6.35 18Ø16 1.09 1eØ8 6 90.0 Compleix
  Soterrani 3 - - 18Ø16 1.09 1eØ6 - - - 89.9 Compleix
P25 Planta baixa Diàmetre:65 -3.00/-0.45 18Ø16 1.09 1eØ8 6 44.9 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:65 -6.00/-3.35 18Ø16 1.09 1eØ8 6 61.3 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:65 -9.00/-6.35 18Ø16 1.09 1eØ8 6 77.6 Compleix
  Soterrani 3 - - 18Ø16 1.09 1eØ6 - - - 77.6 Compleix
P26 Planta baixa Diàmetre:65 -3.00/-0.45 18Ø16 1.09 1eØ8 6 44.0 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:65 -6.00/-3.35 18Ø16 1.09 1eØ8 6 60.2 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:65 -9.00/-6.35 18Ø16 1.09 1eØ8 6 76.3 Compleix
  Soterrani 3 - - 18Ø16 1.09 1eØ6 - - - 76.3 Compleix
P27 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 10Ø16 1.02 1eØ8 15 73.4 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 10Ø16 1.02 1eØ8 15 98.6 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:60 -9.00/-6.35 10Ø20 1.11 1eØ8 6 92.2 Compleix
  Soterrani 3 - - 10Ø20 1.11 1eØ6 - - - 85.5 Compleix
P28 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 10Ø16 1.02 1eØ8 15 74.1 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 10Ø16 1.02 1eØ8 15 98.9 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:60 -9.00/-6.35 10Ø20 1.11 1eØ8 6 92.1 Compleix
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Armat de pilars 








Cantonada Quantia(%) Perimetral Dir. X
(1) Dir. Y(1) Separació (cm) 
  Soterrani 3 - - 10Ø20 1.11 1eØ6 - - - 84.4 Compleix
P29 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 10Ø16 1.02 1eØ8 15 66.1 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 10Ø16 1.02 1eØ8 15 77.5 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 10Ø16 1.02 1eØ8 15 91.8 Compleix
  Soterrani 3 - - 10Ø16 1.02 1eØ6 - - - 90.9 Compleix
P30 Planta baixa Diàmetre:65 -3.00/-0.45 18Ø16 1.09 1eØ8 6 45.4 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:65 -6.00/-3.35 18Ø16 1.09 1eØ8 6 61.1 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:65 -9.00/-6.35 18Ø16 1.09 1eØ8 6 77.1 Compleix
  Soterrani 3 - - 18Ø16 1.09 1eØ6 - - - 77.0 Compleix
P31 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 10Ø16 1.02 1eØ8 15 51.9 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 10Ø16 1.02 1eØ8 15 73.3 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 10Ø16 1.02 1eØ8 15 90.6 Compleix
  Soterrani 3 - - 10Ø16 1.02 1eØ6 - - - 90.6 Compleix
P32 Planta baixa Diàmetre:65 -3.00/-0.45 18Ø16 1.09 1eØ8 6 57.9 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:65 -6.00/-3.35 18Ø16 1.09 1eØ8 6 73.7 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:65 -9.00/-6.35 18Ø16 1.09 1eØ8 6 91.8 Compleix
  Soterrani 3 - - 18Ø16 1.09 1eØ6 - - - 91.6 Compleix
P33 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 10Ø16 1.02 1eØ8 - - 15 78.8 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 12Ø16 1.23 1eØ6 1bØ6 1bØ6 15 98.0 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 16Ø20 2.56 1eØ6 1bØ6 1bØ6 15 98.9 Compleix
  Soterrani 3 - - 16Ø20 2.56 1eØ6 - - - 98.9 Compleix
P34 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 10Ø16 1.02 1eØ8 15 76.0 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 10Ø16 1.02 1eØ8 15 83.0 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 10Ø16 1.02 1eØ8 15 83.0 Compleix
  Soterrani 3 - - 10Ø16 1.02 1eØ6 - - - 75.7 Compleix
P35 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 10Ø16 1.02 1eØ8 15 88.3 Compleix
  Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 10Ø20 1.60 1eØ8 15 99.3 Compleix
  Soterrani 2 Diàmetre:60 -9.00/-6.35 10Ø20 1.11 1eØ8 6 99.4 Compleix
  Soterrani 3 - - 10Ø20 1.11 1eØ6 - - - 93.0 Compleix
Notes: 
(1) e = estrep, b = branca  
  
3.- ESFORÇOS DE PILARS, PANTALLES I MURS PER HIPÒTESI 
  
  Tram: Nivell inicial / nivell final del tram entre plantes. 
  
  Nota: 
Els esforços estan referits a eixos locals del pilar. 
Els esforços de pantalles i murs són en eixos generals i referits al centre de gravetat de la pantalla o 
mur en la planta. 
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P1 Coberta Diàmetre:60  0.00/2.70 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Planta baixa Diàmetre:60 -3.00/-0.45 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 1 Diàmetre:60 -6.00/-3.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 2 Diàmetre:70 -9.00/-6.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  

































P2 Coberta Diàmetre:65  0.00/2.70  Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Planta baixa Diàmetre:65 -3.00/-0.45 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 1 Diàmetre:65 -6.00/-3.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 2 Diàmetre:65 -9.00/-6.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  

































P3 Coberta Diàmetre:65  0.00/2.70 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Planta baixa Diàmetre:65 -3.00/-0.45 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 1 Diàmetre:65 -6.00/-3.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 2 Diàmetre:65 -9.00/-6.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  

































P4 Coberta Diàmetre:65  0.00/2.70  Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Planta baixa Diàmetre:65 -3.00/-0.45 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 1 Diàmetre:65 -6.00/-3.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 2 Diàmetre:65 -9.00/-6.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  

































P5 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 









































































































































































































































































P6 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  


































Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 









































































































































































































































































P7 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  


































Soterrani 2 Diàmetre:60 -9.00/-6.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 









































































































































































































































































P8 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  

































P9 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 









































































































































































































































































P10 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  


































Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 









































































































































































































































































P11 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  


































Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 









































































































































































































































































P12 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  

































P13 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 









































































































































































































































































P14 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  


































Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 









































































































































































































































































P15 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  


































Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 









































































































































































































































































P16 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  

































P17 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 









































































































































































































































































P18 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  


































Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 









































































































































































































































































P19 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  


































Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 









































































































































































































































































P20 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  

































P21 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 









































































































































































































































































P22 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  


































Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 









































































































































































































































































P23 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  


































Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 









































































































































































































































































P24 Planta baixa Diàmetre:65 -3.00/-0.45 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 1 Diàmetre:65 -6.00/-3.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 2 Diàmetre:65 -9.00/-6.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  

































P25 Planta baixa Diàmetre:65 -3.00/-0.45 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 1 Diàmetre:65 -6.00/-3.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 2 Diàmetre:65 -9.00/-6.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 









































































































































































































































































P26 Planta baixa Diàmetre:65 -3.00/-0.45 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  


































Soterrani 1 Diàmetre:65 -6.00/-3.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 2 Diàmetre:65 -9.00/-6.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 









































































































































































































































































P27 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  


































Soterrani 2 Diàmetre:60 -9.00/-6.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 









































































































































































































































































P28 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 2 Diàmetre:60 -9.00/-6.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  

































P29 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 









































































































































































































































































P30 Planta baixa Diàmetre:65 -3.00/-0.45 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  


































Soterrani 1 Diàmetre:65 -6.00/-3.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 2 Diàmetre:65 -9.00/-6.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 









































































































































































































































































P31 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  


































Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 









































































































































































































































































P32 Planta baixa Diàmetre:65 -3.00/-0.45 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 1 Diàmetre:65 -6.00/-3.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 2 Diàmetre:65 -9.00/-6.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  

































P33 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 









































































































































































































































































P34 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  


































Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 2 Diàmetre:50 -9.00/-6.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 









































































































































































































































































P35 Planta baixa Diàmetre:50 -3.00/-0.45 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 1 Diàmetre:50 -6.00/-3.35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  


































Soterrani 2 Diàmetre:60 -9.00/-6.35 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 











































































































































































































































































 0.00/3.00  Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 












































































































































































































































































-3.00/0.00  Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 














































































































































































































































































Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  




































-9.00/-6.00 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 









































































































































































































































































P37 Planta baixa 
 
-3.00/0.00 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 












































































































































































































































































-6.00/-3.00 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 












































































































































































































































































-9.00/-6.00 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  

































M1 Planta baixa 25.0 -3.00/0.00  Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 1 25.0 -6.00/-3.00 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 2 25.0 -9.00/-6.00 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 









































































































































































































































































M2 Planta baixa 25.0 -3.00/0.00  Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  


































Soterrani 1 25.0 -6.00/-3.00 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 










































































































































































































































































Soterrani 2 25.0 -9.00/-6.00 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 









































































































































































































































































4.- ARRENCADES DE PILARS, PANTALLES I MURS PER HIPÒTESI 
  Nota: 
Els esforços estan referits a eixos locals del pilar. 
Els esforços de pantalles i murs són en eixos generals i referits al centre de gravetat de la pantalla o 
mur en la planta. 
  
Suport Hipòtesi 














Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  





















Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 







































































































































Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 






































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  



















P3 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 





































































































































P4 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 






































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  





















Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 







































































































































Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 






































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  



















P7 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 





































































































































P8 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 






































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  





















Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 







































































































































Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 






































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  



















P11 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 





































































































































P12 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 






































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  





















Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 







































































































































Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 






































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  



















P15 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 





































































































































P16 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 






































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  





















Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 







































































































































Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 






































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  



















P19 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 





































































































































P20 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 






































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  





















Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 







































































































































Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 






































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  



















P23 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 





































































































































P24 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 






































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  





















Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 







































































































































Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 






































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  



















P27 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 





































































































































P28 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 






































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  





















Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 







































































































































Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 






































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  



















P31 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 





































































































































P32 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 






































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  





















Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 







































































































































Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 






































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  



















P35 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 





































































































































P36 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 






































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  





















Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 







































































































































Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 






































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  



















M2 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 





































































































































5.- PÈSSIMS DE PILARS, PANTALLES I MURS 
5.1.- Pilars 
  
Resum de les comprovacions
Pilars Planta Tram (m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims










Coberta 9.00/12.00 Diàmetre:60 
Peu G, Q, S 903.5 -32.9 -169.3 -96.8 39.4 Q 46.4 Compleix
  Cap G, Q, S 883.9 72.9 92.2 -96.7 38.7 Q 46.7 Compleix
  Peu G, Q, V 1276.9 3.9 -198.9 -116.8 32.8 N,M 48.6 Compleix
  Cap G, Q, V 1251.6 92.6 116.6 -116.8 32.8 N,M 39.8 Compleix
 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:60 
Cap G, Q, S 2246.4 -136.0 97.0 -59.8 -78.7 N,M 49.8 Compleix
  Cap G, Q, S 2206.6 -140.9 99.3 -61.1 -82.2 N,M 49.8 Compleix
  Cap G, Q, V 3180.4 -153.3 161.3 -103.1 -85.6 N,M 79.4 Compleix
  Peu G, Q, V 3204.2 65.0 -101.5 -103.1 -85.6 N,M 68.3 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:60 
Peu G, Q, S 2799.6 84.0 -58.1 -32.6 -2.4 N,M 51.6 Compleix
  Peu G, Q, S 2738.5 82.2 -63.6 -37.0 9.0 N,M 50.8 Compleix
  Peu G, Q, V 3996.4 119.9 -97.8 -58.2 -3.1 N,M 85.6 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:70 
-6.00 m G, Q, S 2799.6 98.0 -58.1 -32.6 -2.4 N,M 46.0 Compleix
  Cap G, S 2884.1 100.9 13.5 19.3 51.5 N,M 35.8 Compleix
  -6.00 m G, Q, V 3996.4 139.9 -97.8 -58.2 -3.1 N,M 76.2 Compleix
  Peu G, V 3916.3 -137.1 98.3 33.7 33.5 N,M 57.7 Compleix
 
Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:70 
Peu G, Q, S 3343.0 -117.0 83.9 27.0 17.5 N,M 42.8 Compleix
  Peu G, Q, V 4822.6 -168.8 94.3 21.8 31.2 N,M 70.2 Compleix
P2 
Coberta 9.00/12.00 Diàmetre:65 
Peu G, Q, S 1018.7 -190.2 55.3 43.1 137.1 Q 55.7 Compleix
  Cap G, Q, S 996.6 179.8 -61.2 43.2 136.9 Q 56.1 Compleix
  Cap G, Q, V 1391.3 213.2 -108.8 89.8 138.6 Q 47.7 Compleix
 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:65 
Cap G, Q, S 2596.0 -90.2 -126.9 78.6 -48.1 N,M 44.2 Compleix
  Peu G, Q, S 2588.4 84.1 77.4 80.9 -46.8 N,M 41.1 Compleix
  Cap G, Q, V 3701.7 -113.6 -167.9 105.4 -61.4 N,M 70.7 Compleix
  Peu G, Q, V 3729.8 121.2 100.9 105.4 -61.4 N,M 67.6 Compleix
  Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:65 Peu G, Q, S 3160.8 102.7 50.4 26.7 1.6 N,M 48.4 Compleix
 
Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  





Resum de les comprovacions
Pilars Planta Tram (m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims









  Peu G, Q, S 3095.6 100.6 57.3 34.0 -5.2 N,M 47.7 Compleix
  Peu G, Q, V 4553.0 148.0 85.6 49.8 -10.4 N,M 80.8 Compleix
  Peu G, Q, V 4552.6 148.0 85.6 49.8 -10.5 N,M 80.8 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:65 
Peu G, Q, S 3701.9 -168.8 -70.3 -21.1 81.6 N,M 60.1 Compleix
  Cap G, S 3265.6 106.1 -8.3 -21.5 83.9 N,M 49.2 Compleix
  Peu G, Q, V 5406.3 -194.1 -62.8 -7.6 88.6 N,M 95.9 Compleix
  Peu G, V 4392.9 -189.4 -53.6 -10.0 93.0 N,M 80.4 Compleix
 
Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:65 
Peu G, Q, S 3701.9 -168.8 -70.3 -21.1 81.6 N,M 60.1 Compleix
  Peu G, Q, V 5406.3 -194.1 -62.8 -7.6 88.6 N,M 95.8 Compleix
P3 
Coberta 9.00/12.00 Diàmetre:65 
Peu G, Q, S 996.7 -259.8 -156.8 -95.7 170.2 Q 76.7 Compleix
  Cap G, Q, S 974.8 199.8 101.6 -95.7 170.2 Q 77.4 Compleix
  Peu G, Q, V 1380.3 -230.5 -163.8 -104.3 171.2 Q 58.1 Compleix
  Cap G, Q, V 1350.6 231.8 117.8 -104.3 171.2 Q 58.8 Compleix
 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:65 
0.00 m G, Q, S 996.7 -259.8 -156.8 -95.7 170.2 N,M 49.9 Compleix
  Cap G, Q, S 2390.1 -77.7 71.4 -47.1 -20.4 N,M 37.9 Compleix
  Cap G, Q, V 3424.2 -111.3 79.9 -52.8 -39.6 N,M 61.4 Compleix
  Peu G, Q, V 3452.2 112.2 -54.8 -52.8 -39.6 N,M 60.9 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:65 
Peu G, Q, S 2917.8 94.8 -35.6 -21.8 4.1 N,M 44.4 Compleix
  Peu G, Q, S 2888.1 93.9 -40.2 -25.9 3.4 N,M 44.1 Compleix
  Peu G, Q, V 4207.4 136.7 -57.4 -35.8 -4.5 N,M 73.9 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:65 
Peu G, Q, S 3365.3 -154.8 -2.0 -12.3 75.7 N,M 53.9 Compleix
  Cap G, S 2964.8 96.4 25.7 -10.9 77.7 N,M 44.9 Compleix
  Peu G, Q, V 4979.6 -194.1 26.8 -2.2 92.2 N,M 89.0 Compleix
  Peu G, V 4039.9 -191.4 25.2 2.1 96.9 N,M 74.9 Compleix
 
Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:65 
Peu G, Q, S 3365.3 -154.8 -2.0 -12.3 75.7 N,M 53.8 Compleix
  Peu G, Q, V 4979.6 -194.1 26.8 -2.2 92.2 N,M 89.0 Compleix
P4 
Coberta 9.00/12.00 Diàmetre:65 
Peu G, Q, S 887.7 -309.5 24.6 43.5 196.5 Q 82.4 Compleix
  Cap G, Q, S 865.9 221.2 -93.1 44.0 196.3 Q 83.2 Compleix
  Cap G, Q, V 1195.8 245.2 -142.2 80.9 184.0 Q 62.6 Compleix
 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:65 
0.00 m G, Q, S 887.7 -309.5 24.6 43.5 196.5 N,M 53.1 Compleix
  Peu G, Q, S 2582.4 83.9 20.7 20.9 -65.0 N,M 39.1 Compleix
  Cap G, Q, V 3618.3 -135.7 -25.8 17.9 -74.4 N,M 64.4 Compleix
  Peu G, Q, V 3646.3 118.5 19.8 17.9 -74.4 N,M 63.4 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:65 
Peu G, Q, S 3122.4 101.5 10.3 7.0 3.3 N,M 47.1 Compleix
  Peu G, S 2791.7 90.7 22.7 18.0 4.8 N,M 42.2 Compleix
  Peu G, Q, V 4522.1 147.0 13.8 9.9 -7.9 N,M 78.5 Compleix
  Peu G, V 3768.7 122.5 12.7 9.3 9.1 N,M 65.4 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:65 
Peu G, Q, S 3663.8 -119.1 81.4 48.9 51.5 N,M 56.9 Compleix
  Cap G, S 3218.9 104.6 -47.8 48.7 54.1 N,M 49.2 Compleix
  Peu G, Q, V 5422.7 -176.2 35.9 22.7 75.5 N,M 94.3 Compleix
  Peu G, V 4363.7 -168.2 35.4 22.0 82.0 N,M 78.0 Compleix
 
Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:65 
Peu G, Q, S 3663.8 -119.1 81.4 48.9 51.5 N,M 56.9 Compleix
  Peu G, Q, V 5422.7 -176.2 35.9 22.7 75.5 N,M 94.3 Compleix
P5 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1634.9 40.9 -2.1 -1.3 -2.8 N,M 42.3 Compleix
  Cap G, Q, S 1569.9 -39.2 -9.0 8.6 -21.6 N,M 40.7 Compleix
  Peu G, Q, V 2306.4 57.7 6.0 4.2 -19.9 N,M 68.6 Compleix
  Peu G, Q, V 2306.2 57.7 6.1 4.2 -20.0 N,M 68.6 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2189.5 54.7 -3.1 -2.3 -1.4 N,M 56.6 Compleix
  Peu G, Q, S 2107.5 52.7 9.4 7.6 -18.2 N,M 54.6 Compleix
  Peu G, Q, V 3170.7 79.3 2.8 2.5 -19.7 N,M 94.3 Compleix
  Peu G, Q, V 3170.4 79.3 2.9 2.6 -19.8 N,M 94.3 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2764.4 -69.1 -1.0 -1.3 28.6 N,M 58.9 Compleix
  Cap G, S 2386.9 59.7 4.0 -3.1 34.5 N,M 50.8 Compleix
  Peu G, Q, V 4061.5 -101.5 16.0 9.1 18.2 N,M 99.4 Compleix
  Peu G, V 3168.4 -79.2 14.4 8.6 25.5 N,M 77.7 Compleix
 
Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  





Resum de les comprovacions
Pilars Planta Tram (m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims










Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2764.4 -69.1 -1.0 -1.3 28.6 N,M 58.8 Compleix
  Peu G, Q, V 4061.5 -101.5 16.0 9.1 18.2 N,M 99.4 Compleix
P6 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1631.1 40.8 -18.5 -9.6 -7.0 N,M 42.8 Compleix
  Cap G, Q, S 1582.0 -39.5 0.0 -3.7 -18.2 N,M 40.9 Compleix
  Peu G, Q, V 2313.3 57.8 -23.4 -11.3 -21.0 N,M 69.6 Compleix
  Peu G, Q, V 2313.2 57.8 -23.3 -11.2 -21.1 N,M 69.6 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2163.9 54.1 -28.8 -22.0 -5.1 N,M 57.0 Compleix
  Peu G, Q, S 2158.2 54.0 -30.0 -23.0 -4.1 N,M 57.0 Compleix
  Peu G, Q, V 3151.2 78.8 -40.9 -31.1 -20.2 N,M 95.4 Compleix
  Peu G, Q, V 3151.1 78.8 -40.9 -31.0 -20.3 N,M 95.4 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2715.6 -67.9 -21.9 -17.8 22.1 N,M 58.3 Compleix
  Cap G, S 2340.4 58.5 23.3 -17.4 27.7 N,M 50.4 Compleix
  Peu G, Q, V 4015.0 -100.4 -21.9 -20.3 16.8 N,M 98.5 Compleix
  Peu G, V 3133.7 -78.3 -15.7 -14.2 24.5 N,M 76.9 Compleix
 
Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2715.6 -67.9 -21.9 -17.8 22.1 N,M 58.2 Compleix
  Peu G, Q, V 4015.0 -100.4 -21.9 -20.3 16.8 N,M 98.4 Compleix
P7 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1635.4 40.9 -6.8 -4.1 -10.9 N,M 42.3 Compleix
  Peu G, Q, S 1612.7 40.3 1.8 1.6 -15.9 N,M 41.7 Compleix
  Peu G, Q, V 2331.7 58.3 -3.9 -2.0 -23.2 N,M 69.4 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2184.9 54.6 -4.8 -3.8 -9.3 N,M 56.5 Compleix
  Cap G, Q, S 2135.4 -53.4 -0.1 0.0 -13.2 N,M 55.2 Compleix
  Peu G, Q, V 3199.3 80.0 -5.7 -4.5 -22.7 N,M 95.1 Compleix
  Peu G, Q, V 3199.2 80.0 -5.6 -4.4 -22.7 N,M 95.1 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:60 
-6.00 m G, Q, S 2184.9 65.5 -4.8 -3.8 -9.3 N,M 52.8 Compleix
  Peu G, S 2366.9 -71.0 -16.3 -10.4 20.7 N,M 41.9 Compleix
  -6.00 m G, Q, V 3199.3 96.0 -5.7 -4.5 -22.7 N,M 88.9 Compleix
  Peu G, V 3189.9 -95.7 -4.8 -3.4 22.9 N,M 64.8 Compleix
 
Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:60 
Peu G, Q, S 2751.2 -82.5 -6.8 -4.7 15.6 N,M 48.5 Compleix
  Peu G, Q, V 4092.3 -122.8 -6.1 -4.5 14.6 N,M 83.1 Compleix
P8 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1557.2 38.9 0.3 2.6 -8.4 N,M 40.2 Compleix
  Peu G, Q, S 1507.0 37.7 0.2 2.2 -12.4 N,M 39.0 Compleix
  Peu G, Q, V 2197.1 54.9 0.4 3.8 -18.1 N,M 65.4 Compleix
  Peu G, Q, V 2197.0 54.9 0.4 3.8 -18.1 N,M 65.4 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2059.3 51.5 -11.7 -8.6 -6.6 N,M 53.4 Compleix
  Cap G, Q, S 2020.7 -50.5 13.7 -10.2 -8.1 N,M 52.5 Compleix
  Peu G, Q, V 2980.5 74.5 -16.7 -12.5 -17.2 N,M 88.9 Compleix
  Peu G, Q, V 2980.4 74.5 -16.7 -12.5 -17.3 N,M 88.9 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2585.7 -64.6 -5.5 -5.5 18.3 N,M 58.4 Compleix
  Peu G, S 2257.9 -56.4 -5.2 -5.0 20.7 N,M 51.0 Compleix
  Peu G, Q, V 3797.3 -94.9 -11.4 -9.8 19.0 N,M 98.6 Compleix
  Peu G, V 2977.6 -74.4 -10.8 -8.5 25.0 N,M 77.4 Compleix
 
Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2585.7 -64.6 -5.5 -5.5 18.3 N,M 58.4 Compleix
  Peu G, Q, V 3797.3 -94.9 -11.4 -9.8 19.0 N,M 98.5 Compleix
P9 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 898.7 -30.9 2.6 3.3 21.7 N,M 24.6 Compleix
  Cap G, Q, S 847.7 25.7 -9.0 6.5 22.8 N,M 22.8 Compleix
  Peu G, Q, V 1219.4 -40.8 16.7 12.6 28.6 N,M 38.7 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1216.7 -30.4 1.7 -0.1 17.1 N,M 31.5 Compleix
  Peu G, Q, S 1162.5 -29.1 6.0 3.3 18.3 N,M 30.1 Compleix
  Peu G, Q, V 1677.2 -41.9 17.5 11.4 23.2 N,M 50.5 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1569.0 -35.5 -52.3 -27.8 24.3 N,M 44.3 Compleix
  Peu G, S 1391.8 -36.1 -51.9 -29.0 24.4 N,M 40.6 Compleix
  Peu G, Q, V 2184.6 -54.6 -54.2 -25.6 33.4 N,M 69.0 Compleix
  Peu G, V 1762.0 -45.6 -57.3 -30.9 30.7 N,M 57.6 Compleix
  Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:50 Peu G, Q, S 1569.0 -35.5 -52.3 -27.8 24.3 N,M 44.3 Compleix
 
Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  





Resum de les comprovacions
Pilars Planta Tram (m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims









  Peu G, Q, V 2184.6 -54.6 -54.2 -25.6 33.4 N,M 68.9 Compleix
P10 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:50 
Cap G, Q, S 1637.5 40.9 -40.6 34.7 10.4 N,M 44.9 Compleix
  Cap G, Q, S 1617.3 10.8 -43.2 37.2 8.1 N,M 42.4 Compleix
  Cap G, Q, V 2311.8 57.8 -53.0 45.4 23.9 N,M 72.4 Compleix
  Peu G, Q, V 2328.4 -32.7 62.8 45.4 23.9 N,M 71.5 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2172.7 -54.3 47.6 33.3 5.4 N,M 58.9 Compleix
  Cap G, Q, S 2135.8 53.4 -40.9 33.3 6.0 N,M 57.3 Compleix
  Peu G, Q, V 3154.2 -78.9 60.6 41.9 20.9 N,M 97.4 Compleix
  Peu G, Q, V 3154.1 -78.9 60.6 41.9 20.9 N,M 97.4 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:50 
Cap G, Q, S 2712.8 -67.8 -45.2 29.7 -15.9 N,M 59.5 Compleix
  Cap G, S 2329.1 -58.2 -43.0 30.0 -17.2 N,M 51.4 Compleix
  Cap G, Q, V 3997.7 99.9 -53.2 31.8 -3.2 N,M 99.7 Compleix
  Peu G, Q, V 4014.9 100.4 31.2 31.9 -3.2 N,M 98.8 Compleix
 
Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2725.5 68.1 33.6 29.8 -15.9 N,M 59.0 Compleix
  Peu G, Q, V 4015.0 100.4 31.2 31.8 -3.2 N,M 98.7 Compleix
P11 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1347.1 -40.0 -23.3 -16.9 29.4 N,M 36.8 Compleix
  Peu G, Q, V 1931.9 -48.3 -27.8 -20.2 35.2 N,M 58.8 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1809.8 -45.2 -21.2 -14.7 22.6 N,M 47.5 Compleix
  Peu G, Q, V 2679.7 -67.0 -28.3 -19.3 30.1 N,M 80.7 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2262.1 56.6 16.8 6.0 4.0 N,M 56.7 Compleix
  Cap G, Q, S 2251.5 56.3 16.8 -9.0 20.2 N,M 56.5 Compleix
  Peu G, Q, V 3415.8 -85.4 3.8 -5.0 17.6 N,M 97.8 Compleix
 
Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2262.1 56.6 16.8 6.0 4.0 N,M 56.7 Compleix
  Peu G, Q, V 3415.8 -85.4 3.8 -5.0 17.6 N,M 97.8 Compleix
P12 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1501.2 -48.3 -5.6 -3.1 35.7 N,M 40.5 Compleix
  Cap G, Q, S 1489.0 42.7 2.2 -3.1 35.7 N,M 39.3 Compleix
  Peu G, Q, V 2155.1 -62.1 -0.6 0.4 45.5 N,M 65.6 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2011.0 -50.3 -0.1 -0.3 25.5 N,M 52.0 Compleix
  Peu G, Q, S 2005.7 -50.1 -5.7 -4.8 27.4 N,M 51.9 Compleix
  Peu G, Q, V 2972.4 -74.3 -1.8 -1.9 38.6 N,M 88.4 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2509.6 -62.7 -15.5 -9.6 20.1 N,M 56.9 Compleix
  Peu G, Q, S 2512.1 -62.8 -13.4 -8.2 21.2 N,M 56.9 Compleix
  Peu G, Q, V 3791.3 -94.8 -4.6 -2.6 20.5 N,M 98.3 Compleix
 
Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2509.6 -62.7 -15.5 -9.6 20.1 N,M 56.9 Compleix
  Peu G, Q, V 3791.4 -94.8 -4.6 -2.6 20.5 N,M 98.3 Compleix
P13 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1478.5 -42.4 -6.0 -4.3 31.0 N,M 39.1 Compleix
  Cap G, Q, S 1466.3 36.8 4.8 -4.2 31.1 N,M 38.0 Compleix
  Peu G, Q, V 2131.5 -55.3 -1.2 -1.2 40.1 N,M 63.8 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1988.1 -49.7 3.9 3.3 21.6 N,M 51.4 Compleix
  Peu G, Q, S 1982.4 -49.6 -4.3 -3.3 24.9 N,M 51.3 Compleix
  Peu G, Q, V 2946.9 -73.7 -0.4 -0.1 35.7 N,M 87.7 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2490.4 62.3 15.2 9.3 0.9 N,M 56.5 Compleix
  Peu G, Q, S 2484.6 -62.1 -8.9 -5.8 14.6 N,M 56.2 Compleix
  Peu G, Q, V 3760.0 94.0 2.1 0.9 12.0 N,M 97.5 Compleix
 
Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2490.4 62.3 15.2 9.3 0.9 N,M 56.4 Compleix
  Peu G, Q, V 3760.0 94.0 2.2 0.9 12.0 N,M 97.5 Compleix
P14 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1488.9 -39.5 -8.6 -5.4 28.9 N,M 39.0 Compleix
  Cap G, Q, S 1476.7 36.9 5.0 -5.3 28.9 N,M 38.2 Compleix
  Peu G, Q, V 2145.4 -53.6 -4.1 -2.3 37.6 N,M 63.8 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1995.6 -49.9 -0.1 -0.2 21.3 N,M 51.6 Compleix
  Peu G, Q, S 1992.7 -49.8 -7.6 -6.2 23.8 N,M 51.6 Compleix
  Peu G, Q, V 2960.5 -74.0 -4.0 -3.3 34.7 N,M 88.1 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2493.0 -62.3 -21.2 -13.3 10.4 N,M 56.8 Compleix
  Peu G, Q, V 3773.3 94.3 -10.5 -6.5 9.3 N,M 97.9 Compleix
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Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2493.0 -62.3 -21.2 -13.3 10.4 N,M 56.7 Compleix
  Peu G, Q, V 3773.3 94.3 -10.5 -6.5 9.3 N,M 97.9 Compleix
P15 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1489.2 -40.7 -6.9 -4.4 30.1 N,M 39.1 Compleix
  Peu G, Q, V 2141.2 -54.2 -1.8 -0.9 39.7 N,M 63.8 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2001.5 -50.0 -4.6 -4.0 23.6 N,M 51.8 Compleix
  Peu G, Q, S 2001.4 -50.0 -4.6 -4.0 23.6 N,M 51.7 Compleix
  Peu G, Q, V 2968.3 -74.2 -0.1 -0.6 34.9 N,M 88.3 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2506.2 -62.7 -17.0 -10.3 9.9 N,M 56.9 Compleix
  Peu G, Q, V 3785.8 94.6 -3.6 -1.8 9.5 N,M 98.2 Compleix
 
Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2506.2 -62.7 -17.0 -10.3 9.9 N,M 56.8 Compleix
  Peu G, Q, V 3785.8 94.6 -3.6 -1.8 9.5 N,M 98.1 Compleix
P16 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1493.1 -37.3 15.0 8.1 21.9 N,M 39.0 Compleix
  Peu G, Q, S 1487.4 -37.2 9.3 4.3 24.0 N,M 38.6 Compleix
  Peu G, Q, V 2146.5 -53.7 17.3 8.7 32.0 N,M 64.3 Compleix
  Peu G, Q, V 2146.4 -53.7 17.3 8.6 32.0 N,M 64.3 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1993.8 -49.8 10.9 10.3 14.5 N,M 51.7 Compleix
  Peu G, Q, S 1983.5 -49.6 13.0 11.8 16.5 N,M 51.5 Compleix
  Peu G, Q, V 2937.5 -73.4 16.8 15.3 27.2 N,M 87.7 Compleix
  Peu G, Q, V 2937.5 -73.4 16.8 15.2 27.2 N,M 87.6 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2505.7 62.6 12.1 7.5 -0.7 N,M 56.7 Compleix
  Peu G, Q, S 2492.9 62.3 15.4 9.8 4.0 N,M 56.5 Compleix
  Peu G, Q, V 3751.0 93.8 9.3 6.7 6.4 N,M 97.3 Compleix
 
Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2505.7 62.6 12.1 7.5 -0.7 N,M 56.7 Compleix
  Peu G, Q, V 3751.0 93.8 9.3 6.7 6.4 N,M 97.3 Compleix
P17 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1431.8 40.9 2.0 0.9 -30.1 N,M 37.8 Compleix
  Peu G, Q, V 2025.0 50.6 -8.2 -5.7 -33.3 N,M 60.3 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1908.4 47.7 -0.2 0.3 -21.1 N,M 49.3 Compleix
  Cap G, Q, S 1894.0 -47.3 -3.0 1.8 -22.6 N,M 49.0 Compleix
  Peu G, Q, V 2773.1 69.3 -9.5 -6.5 -24.2 N,M 82.6 Compleix
  Peu G, Q, V 2773.1 69.3 -9.5 -6.5 -24.2 N,M 82.6 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2402.3 60.1 33.9 18.8 -32.7 N,M 59.2 Compleix
  Peu G, S 2093.6 52.3 35.4 20.7 -32.5 N,M 52.0 Compleix
  Peu G, Q, V 3549.6 88.7 34.8 17.0 -30.5 N,M 99.4 Compleix
  Peu G, V 2777.8 69.4 38.6 21.7 -29.9 N,M 78.6 Compleix
 
Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2402.3 60.1 33.9 18.8 -32.7 N,M 59.1 Compleix
  Peu G, Q, V 3549.6 88.7 34.8 17.0 -30.5 N,M 99.3 Compleix
P18 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1492.3 44.2 9.4 7.2 -32.7 N,M 39.8 Compleix
  Peu G, Q, V 2146.7 56.0 5.9 5.2 -41.3 N,M 64.3 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2007.6 50.2 6.3 4.4 -25.2 N,M 51.9 Compleix
  Peu G, Q, V 2979.0 74.5 3.4 1.8 -34.3 N,M 88.6 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2520.4 -63.0 -14.1 -8.0 -2.4 N,M 57.1 Compleix
  Cap G, Q, S 2507.7 -62.7 -7.7 6.0 -17.0 N,M 56.7 Compleix
  Peu G, Q, V 3808.2 95.2 -3.0 -0.5 -13.7 N,M 98.8 Compleix
 
Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2520.4 -63.0 -14.1 -8.0 -2.4 N,M 57.0 Compleix
  Peu G, Q, V 3808.2 95.2 -3.0 -0.5 -13.7 N,M 98.7 Compleix
P19 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1355.2 33.9 6.3 3.7 -20.5 N,M 35.1 Compleix
  Peu G, Q, S 1354.3 33.9 4.3 2.4 -21.6 N,M 35.0 Compleix
  Peu G, Q, V 1950.1 48.8 -1.2 -1.4 -26.1 N,M 58.0 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1844.3 46.1 6.5 5.3 -17.5 N,M 47.7 Compleix
  Peu G, Q, S 1842.8 46.1 4.7 3.9 -18.7 N,M 47.7 Compleix
  Peu G, Q, V 2738.7 68.5 0.7 0.7 -24.9 N,M 81.5 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2327.0 58.2 11.7 7.5 -10.6 N,M 56.2 Compleix
  Peu G, Q, S 2325.3 58.1 8.3 5.3 -12.4 N,M 56.1 Compleix
  Peu G, Q, V 3518.6 -88.0 -2.1 -1.2 -8.3 N,M 97.5 Compleix
 
Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  





Resum de les comprovacions
Pilars Planta Tram (m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims










Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2327.0 58.2 11.7 7.5 -10.6 N,M 56.2 Compleix
  Peu G, Q, V 3518.6 -88.0 -2.1 -1.2 -8.3 N,M 97.4 Compleix
P20 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1394.5 34.9 -12.0 -7.8 -15.7 N,M 36.3 Compleix
  Peu G, Q, S 1396.9 34.9 0.4 0.2 -22.8 N,M 36.1 Compleix
  Peu G, Q, V 2010.6 50.3 -6.9 -4.5 -28.2 N,M 59.9 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1880.8 47.0 -10.6 -8.4 -12.0 N,M 48.8 Compleix
  Peu G, Q, S 1883.3 47.1 -0.1 0.1 -18.2 N,M 48.7 Compleix
  Peu G, Q, V 2797.1 69.9 -6.0 -4.6 -24.6 N,M 83.2 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2367.5 -59.2 -20.9 -13.5 0.5 N,M 57.6 Compleix
  Peu G, Q, V 3583.7 -89.6 -10.9 -7.3 -8.4 N,M 99.3 Compleix
 
Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2367.5 -59.2 -20.9 -13.5 0.5 N,M 57.5 Compleix
  Peu G, Q, V 3583.7 -89.6 -10.9 -7.3 -8.4 N,M 99.3 Compleix
P21 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1414.1 35.4 -9.4 -5.9 -18.4 N,M 36.7 Compleix
  Peu G, Q, S 1410.2 35.3 3.7 2.7 -25.0 N,M 36.5 Compleix
  Peu G, Q, V 2035.2 50.9 -2.8 -1.5 -31.7 N,M 60.6 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1915.3 47.9 -6.5 -5.6 -13.3 N,M 49.6 Compleix
  Peu G, Q, S 1909.7 47.7 4.1 2.8 -19.3 N,M 49.4 Compleix
  Peu G, Q, V 2842.6 71.1 -0.5 -1.1 -26.8 N,M 84.6 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2411.7 -60.3 -16.6 -10.1 -0.1 N,M 56.9 Compleix
  Peu G, Q, S 2404.0 60.1 7.3 5.1 -11.9 N,M 56.5 Compleix
  Peu G, Q, V 3642.7 -91.1 -4.1 -2.0 -8.9 N,M 98.3 Compleix
 
Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2411.7 -60.3 -16.6 -10.1 -0.1 N,M 56.9 Compleix
  Peu G, Q, V 3642.8 -91.1 -4.2 -2.0 -8.9 N,M 98.3 Compleix
P22 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1511.9 37.8 11.2 5.0 -23.4 N,M 39.3 Compleix
  Peu G, Q, S 1511.7 37.8 9.0 3.5 -24.5 N,M 39.2 Compleix
  Peu G, Q, V 2166.0 54.2 11.6 4.2 -32.2 N,M 64.6 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2004.9 50.1 9.3 9.7 -15.7 N,M 51.9 Compleix
  Peu G, Q, S 2004.3 50.1 7.6 8.3 -16.6 N,M 51.9 Compleix
  Peu G, Q, V 2956.9 73.9 11.1 11.7 -23.9 N,M 88.1 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2519.4 63.0 15.8 8.8 -8.1 N,M 57.1 Compleix
  Peu G, Q, V 3777.6 -94.4 9.2 5.0 -7.9 N,M 98.0 Compleix
 
Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2519.4 63.0 15.8 8.8 -8.1 N,M 57.1 Compleix
  Peu G, Q, V 3777.6 -94.4 9.2 5.0 -7.9 N,M 98.0 Compleix
P23 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1629.7 -40.7 -4.1 -2.8 6.1 N,M 42.1 Compleix
  Peu G, Q, S 1604.8 -40.1 -7.1 -4.8 12.6 N,M 41.6 Compleix
  Peu G, Q, V 2316.6 -57.9 -11.4 -7.3 15.8 N,M 69.1 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2144.9 -53.6 -5.3 -3.6 6.8 N,M 55.5 Compleix
  Cap G, Q, S 2094.4 52.4 7.2 -5.9 12.2 N,M 54.2 Compleix
  Peu G, Q, V 3130.1 -78.3 -15.0 -10.7 19.0 N,M 93.3 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2689.9 67.2 35.1 18.5 -25.9 N,M 58.4 Compleix
  Peu G, S 2347.4 58.7 36.8 20.6 -28.2 N,M 51.3 Compleix
  Peu G, Q, V 3994.1 99.9 40.6 19.1 -22.7 N,M 98.8 Compleix
  Peu G, V 3137.7 78.4 44.8 24.5 -28.7 N,M 78.5 Compleix
 
Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2689.9 67.2 35.1 18.5 -25.9 N,M 58.3 Compleix
  Peu G, Q, V 3994.1 99.9 40.6 19.1 -22.7 N,M 98.7 Compleix
P24 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:65 
Cap G, Q, S 2081.2 -105.6 -14.1 11.4 -76.6 N,M 34.0 Compleix
  Cap G, Q, V 2996.7 -137.1 -9.9 7.4 -99.2 N,M 55.1 Compleix
  Peu G, Q, V 3024.7 116.0 8.9 7.4 -99.2 N,M 53.9 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:65 
Peu G, Q, S 2773.0 90.1 3.0 0.8 -26.7 N,M 41.8 Compleix
  Peu G, Q, S 2766.9 89.9 7.7 5.7 -28.1 N,M 41.7 Compleix
  Peu G, Q, V 4102.0 133.3 6.9 4.2 -43.4 N,M 71.2 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:65 
Peu G, Q, S 3447.1 -112.0 -30.3 -15.5 -3.0 N,M 52.2 Compleix
  Cap G, Q, S 3415.0 -111.0 -11.7 10.8 -27.3 N,M 51.5 Compleix
  Peu G, Q, V 5187.4 -168.6 -6.4 -1.7 -18.6 N,M 90.0 Compleix
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Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:65 
Peu G, Q, S 3447.1 -112.0 -30.3 -15.5 -3.0 N,M 52.2 Compleix
  Peu G, Q, V 5187.5 -168.6 -6.6 -1.7 -18.6 N,M 89.9 Compleix
P25 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:65 
Peu G, Q, S 1793.0 58.3 22.6 17.4 -11.3 N,M 27.3 Compleix
  Cap G, Q, S 1772.3 -57.6 -21.9 17.4 -11.3 N,M 27.0 Compleix
  Peu G, Q, V 2580.4 83.9 16.3 13.2 -8.1 N,M 44.9 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:65 
Peu G, Q, S 2379.1 77.3 12.0 8.7 -1.1 N,M 35.9 Compleix
  Peu G, Q, V 3529.1 114.7 13.5 8.4 0.8 N,M 61.3 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:65 
Peu G, Q, S 2961.0 -96.2 -34.4 -16.8 14.3 N,M 45.0 Compleix
  Peu G, S 2546.6 -82.8 -34.4 -17.4 13.7 N,M 38.9 Compleix
  Peu G, Q, V 4476.0 -145.5 -7.7 -0.5 5.9 N,M 77.6 Compleix
 
Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:65 
Peu G, Q, S 2961.0 -96.2 -34.4 -16.8 14.3 N,M 45.0 Compleix
  Peu G, Q, V 4476.0 -145.5 -7.7 -0.5 5.9 N,M 77.6 Compleix
P26 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:65 
Peu G, Q, S 1758.7 -57.2 -23.1 -16.5 20.0 N,M 26.8 Compleix
  Cap G, Q, S 1737.3 56.5 15.5 -13.5 22.5 N,M 26.3 Compleix
  Peu G, Q, V 2531.5 -82.3 -14.3 -10.1 22.9 N,M 44.0 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:65 
Peu G, Q, S 2338.9 -76.0 -9.2 -8.4 13.7 N,M 35.3 Compleix
  Peu G, Q, S 2338.0 -76.0 -7.9 -7.1 14.6 N,M 35.3 Compleix
  Peu G, Q, V 3469.9 -112.8 -6.8 -5.8 19.5 N,M 60.2 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:65 
Peu G, Q, S 2913.3 -94.7 -35.1 -20.5 21.3 N,M 44.3 Compleix
  Peu G, Q, V 4400.0 -143.0 -8.5 -5.8 18.2 N,M 76.3 Compleix
 
Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:65 
Peu G, Q, S 2913.3 -94.7 -35.1 -20.5 21.3 N,M 44.3 Compleix
  Peu G, Q, V 4400.0 -143.0 -8.5 -5.8 18.2 N,M 76.3 Compleix
P27 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1717.6 -42.9 10.0 4.1 6.3 N,M 44.6 Compleix
  Peu G, Q, S 1715.0 -42.9 -0.7 -2.9 11.1 N,M 44.3 Compleix
  Peu G, Q, V 2464.3 -61.6 8.5 1.9 12.4 N,M 73.4 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2245.2 -56.1 7.4 7.9 6.2 N,M 58.1 Compleix
  Cap G, Q, S 2230.3 55.8 -15.9 9.5 4.1 N,M 58.0 Compleix
  Peu G, Q, V 3314.2 -82.9 10.1 10.7 9.3 N,M 98.6 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:60 
-6.00 m G, Q, S 2245.2 -67.4 7.4 7.9 6.2 N,M 54.3 Compleix
  Peu G, Q, S 2800.3 84.0 16.7 9.5 -2.3 N,M 49.5 Compleix
  -6.00 m G, Q, V 3314.2 -99.4 10.1 10.7 9.3 N,M 92.2 Compleix
  Peu G, Q, V 4208.4 126.3 8.6 4.7 2.4 N,M 85.5 Compleix
 
Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:60 
Peu G, Q, S 2800.3 84.0 16.7 9.5 -2.3 N,M 49.5 Compleix
  Peu G, Q, V 4208.4 126.3 8.6 4.7 2.4 N,M 85.5 Compleix
P28 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1671.2 -41.8 34.6 25.7 18.4 N,M 45.1 Compleix
  Cap G, Q, S 1646.2 41.2 -29.1 23.8 27.4 N,M 44.0 Compleix
  Peu G, Q, V 2392.4 -59.8 47.2 34.8 36.0 N,M 74.1 Compleix
  Peu G, Q, V 2392.4 -59.8 47.2 34.8 36.0 N,M 74.1 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2206.7 -55.2 29.9 20.5 15.7 N,M 58.2 Compleix
  Peu G, Q, S 2191.8 -54.8 29.1 19.9 20.9 N,M 57.8 Compleix
  Peu G, Q, V 3260.2 -81.5 44.2 30.2 33.9 N,M 98.9 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:60 
-6.00 m G, Q, S 2214.4 -66.4 26.7 17.8 17.4 N,M 54.3 Compleix
  Peu G, Q, S 2751.7 82.5 15.7 16.1 -1.5 N,M 48.7 Compleix
  -6.00 m G, Q, V 3260.2 -97.8 44.2 30.2 33.9 N,M 92.1 Compleix
  Peu G, Q, V 4155.2 124.7 8.9 15.8 7.6 N,M 84.4 Compleix
 
Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:60 
Peu G, Q, S 2771.1 83.1 0.9 7.3 -1.7 N,M 48.9 Compleix
  Peu G, Q, V 4155.2 124.7 8.9 15.8 7.6 N,M 84.4 Compleix
P29 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1195.2 -79.3 -17.3 -12.6 60.1 N,M 39.9 Compleix
  Peu G, Q, V 1725.7 -115.3 -20.5 -14.9 85.6 N,M 66.1 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1612.3 -57.5 -12.4 -9.2 39.5 N,M 44.5 Compleix
  Peu G, Q, S 1610.3 -57.8 -11.6 -8.6 39.8 N,M 44.5 Compleix
  Peu G, Q, V 2392.0 -94.3 -15.8 -11.4 65.3 N,M 77.5 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:50 
Cap G, Q, S 2005.9 56.6 15.6 -13.0 36.8 N,M 53.2 Compleix
  Peu G, Q, S 2018.6 -50.5 -18.8 -13.0 36.8 N,M 52.7 Compleix
 
Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  





Resum de les comprovacions
Pilars Planta Tram (m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims









  Cap G, Q, V 3030.7 83.8 17.5 -13.0 50.6 N,M 91.8 Compleix
  Peu G, Q, V 3047.9 -76.2 -17.0 -13.0 50.6 N,M 90.9 Compleix
 
Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2020.7 -50.5 -21.5 -14.6 35.2 N,M 52.9 Compleix
  Peu G, Q, V 3047.9 -76.2 -17.0 -13.0 50.6 N,M 90.9 Compleix
P30 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:65 
Cap G, Q, S 1796.2 58.4 35.8 -24.0 6.8 N,M 27.8 Compleix
  Cap G, S 1657.8 53.9 35.2 -24.0 7.6 N,M 25.7 Compleix
  Peu G, Q, V 2609.3 84.8 -17.2 -21.1 -2.0 N,M 45.4 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:65 
Peu G, Q, S 2384.9 77.5 -1.6 2.2 -1.8 N,M 35.9 Compleix
  Peu G, Q, S 2374.1 77.2 5.7 8.9 -7.2 N,M 35.8 Compleix
  Peu G, Q, V 3523.3 114.5 2.9 7.4 -6.7 N,M 61.1 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:65 
Peu G, Q, S 2952.3 -95.9 -32.1 -20.1 11.1 N,M 44.8 Compleix
  Cap G, S 2530.4 82.2 21.2 -19.9 15.1 N,M 38.3 Compleix
  Peu G, Q, V 4443.4 -144.4 -0.3 -3.1 0.6 N,M 77.1 Compleix
  Peu G, V 3435.3 -111.6 -5.7 -6.1 1.6 N,M 59.6 Compleix
 
Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:65 
Peu G, Q, S 2952.3 -95.9 -32.1 -20.1 11.1 N,M 44.8 Compleix
  Peu G, Q, V 4443.4 -144.4 -0.3 -3.1 0.6 N,M 77.0 Compleix
P31 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1130.6 -35.0 -24.8 -18.0 19.9 N,M 31.5 Compleix
  Cap G, Q, S 1118.3 28.0 21.1 -18.0 19.9 N,M 30.0 Compleix
  Peu G, Q, V 1622.4 -51.2 -32.9 -23.7 28.3 N,M 51.9 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1568.3 -51.3 -17.0 -12.7 38.2 N,M 42.9 Compleix
  Peu G, Q, V 2319.9 -79.0 -23.8 -17.6 58.8 N,M 73.3 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2041.0 51.0 19.1 9.0 -2.4 N,M 53.3 Compleix
  Cap G, S 1766.8 44.2 -10.0 12.2 -6.3 N,M 45.8 Compleix
  Peu G, Q, V 3045.0 76.1 9.2 0.1 7.0 N,M 90.6 Compleix
  Peu G, Q, V 2425.0 60.6 4.8 -2.0 7.7 N,M 72.2 Compleix
 
Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2041.0 51.0 19.1 9.0 -2.4 N,M 53.2 Compleix
  Peu G, Q, V 3045.0 76.1 9.2 0.1 7.0 N,M 90.6 Compleix
P32 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:65 
Cap G, Q, S 2123.8 -99.9 56.3 -43.2 -71.7 N,M 35.1 Compleix
  Peu G, Q, S 2140.8 76.3 -64.6 -51.0 -66.8 N,M 34.4 Compleix
  Cap G, Q, V 3058.3 -131.5 92.7 -73.3 -94.7 N,M 57.9 Compleix
  Peu G, Q, V 3086.3 110.0 -94.3 -73.3 -94.7 N,M 57.0 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:65 
Peu G, Q, S 2829.5 92.0 -43.1 -27.8 -24.8 N,M 43.3 Compleix
  Peu G, Q, S 2819.7 91.6 -45.4 -30.6 -22.2 N,M 43.2 Compleix
  Peu G, Q, V 4177.4 135.8 -69.1 -45.7 -41.8 N,M 73.7 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:65 
Cap G, Q, S 3485.1 -113.3 45.5 -28.5 2.4 N,M 53.1 Compleix
  Peu G, Q, S 3498.4 -113.7 -35.6 -31.4 0.3 N,M 53.1 Compleix
  Cap G, Q, V 5250.5 -170.6 57.4 -28.4 -16.3 N,M 91.8 Compleix
  Peu G, Q, V 5279.7 -171.6 -17.9 -28.4 -16.3 N,M 91.6 Compleix
 
Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:65 
Peu G, Q, S 3507.0 -114.0 -29.7 -28.3 2.5 N,M 53.1 Compleix
  Peu G, Q, V 5279.7 -171.6 -17.9 -28.4 -16.3 N,M 91.6 Compleix
P33 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1700.8 34.2 54.6 39.5 -26.3 N,M 47.4 Compleix
  Peu G, Q, S 1679.6 32.9 57.3 41.3 -25.5 N,M 47.2 Compleix
  Peu G, Q, V 2444.0 46.9 83.6 58.8 -35.8 N,M 78.8 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2268.1 56.7 42.0 28.6 -13.4 N,M 58.6 Compleix
  Cap G, Q, S 2168.0 -54.2 -44.9 36.6 -15.0 N,M 56.5 Compleix
  Cap G, Q, V 3256.4 -81.4 -72.5 58.9 -23.8 N,M 98.0 Compleix
  Peu G, Q, V 3273.5 35.0 83.5 58.9 -23.8 N,M 95.3 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2849.3 -71.2 -54.2 -19.9 -4.1 N,M 60.2 Compleix
  Peu G, S 2495.4 -62.4 -59.1 -26.2 -1.8 N,M 53.7 Compleix
  Peu G, Q, V 4170.5 104.3 -51.1 -9.1 -13.0 N,M 98.9 Compleix
  Peu G, V 3285.7 82.1 -63.2 -24.9 -7.3 N,M 79.7 Compleix
 
Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2849.3 -71.2 -54.2 -19.9 -4.1 N,M 60.2 Compleix
  Peu G, Q, V 4170.5 104.3 -51.1 -9.1 -13.0 N,M 98.9 Compleix
P34 Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:50 Peu G, Q, S 1057.2 1.9 -113.6 -77.7 3.9 N,M 45.4 Compleix
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Resum de les comprovacions
Pilars Planta Tram (m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims









  Cap G, Q, S 1044.8 11.8 84.5 -77.7 3.9 N,M 38.1 Compleix
  Peu G, Q, V 1531.5 2.7 -167.2 -112.4 4.9 N,M 76.0 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1271.1 4.8 -108.4 -78.3 -8.4 N,M 47.5 Compleix
  Peu G, Q, S 1182.8 2.7 -111.8 -81.2 -6.7 N,M 46.7 Compleix
  Peu G, Q, V 1815.5 -0.9 -174.5 -126.8 -6.2 N,M 83.0 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1781.7 44.5 43.4 0.8 -18.5 N,M 48.8 Compleix
  Cap G, S 1559.8 -39.0 25.8 8.3 -20.0 N,M 41.5 Compleix
  -6.00 m G, Q, V 1815.5 -0.9 -174.5 -126.8 -6.2 N,M 83.0 Compleix
  Peu G, Q, V 2497.3 62.4 33.0 -19.7 -19.5 N,M 75.7 Compleix
 
Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1781.7 44.5 43.4 0.8 -18.5 N,M 48.8 Compleix
  Peu G, Q, V 2497.4 62.4 33.0 -19.6 -19.5 N,M 75.7 Compleix
P35 
Planta baixa 6.00/9.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 1872.4 -25.9 70.7 50.9 22.5 N,M 52.8 Compleix
  Peu G, Q, S 1804.8 -27.4 76.1 54.4 23.4 N,M 52.4 Compleix
  Peu G, Q, V 2665.2 -41.2 108.6 76.1 34.6 N,M 88.3 Compleix
 
Soterrani 1 3.00/6.00 Diàmetre:50 
Peu G, Q, S 2510.1 -62.8 56.4 38.7 3.6 N,M 62.0 Compleix
  Cap G, Q, S 2314.3 5.0 -60.9 49.4 5.6 N,M 54.8 Compleix
  Peu G, Q, V 3556.2 -15.5 108.9 77.0 9.4 N,M 99.3 Compleix
 
Soterrani 2 0.00/3.00 Diàmetre:60 
-6.00 m G, Q, S 2510.1 -75.3 56.4 38.7 3.6 N,M 63.3 Compleix
  Cap G, S 2763.4 82.9 5.2 -26.3 2.4 N,M 48.8 Compleix
  -6.00 m G, Q, V 3366.3 -101.0 93.5 65.5 7.3 N,M 99.4 Compleix
  Peu G, V 3576.2 107.3 -63.6 -20.9 2.2 N,M 74.4 Compleix
 
Soterrani 3 -0.65/0.00 Diàmetre:60 
Peu G, Q, S 3158.7 -94.8 -60.6 -19.9 4.2 N,M 57.2 Compleix
  Peu G, Q, V 4533.1 -136.0 -54.2 -5.1 6.7 N,M 93.0 Compleix
Notes: 
N,M: Estat límit d'esgotament enfront de solicitacions normals (combinacions no sísmiques) 




Aprofitament: Nivell de tensions (relació entre la tensió màxima i l'admissible). Equival a l'invers del 
coeficient de seguretat. 
Nx : Axial vertical. 
Ny : Axial horitzontal. 
Nxy: Axial tangencial. 
Mx : Moment vertical (al voltant de l'eix horitzontal). 
My : Moment horitzontal (al voltant de l'eix vertical). 
Mxy: Moment torsor. 
Qx : Tallant transversal vertical. 
Qy : Tallant transversal horitzontal. 
Mur M1: Longitud: 2167.49 cm [Nus inicial: 40.80;28.95 -> Nus final: 57.00;14.55] 



















(e=25.0 cm) Arm. vert. dre. 843.14 44.16 -551.85 42.69 147.48 17.51 -2.47 --- ---
  Arm. hortz. dre. 206.73 -914.83 442.45 -52.30 41.82 -8.30 9.60 --- ---
  Arm. vert. esq. 358.51 294.45 15.11 99.58 -33.52 -5.91 -1.70 --- ---
  Arm. hortz. esq. 330.50 -914.83 442.45 -52.30 -18.30 -8.30 9.60 --- ---
  Formigó 102.20 -895.97 -1047.90 965.69 -17.92 8.55 -15.32 --- ---
  Arm. transve. 100000.00 -291.61 -794.13 423.55 --- --- --- 68.32 33.78
 
Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  





Mur M1: Longitud: 2167.49 cm [Nus inicial: 40.80;28.95 -> Nus final: 57.00;14.55] 



















(e=25.0 cm) Arm. vert. dre. 210.31 -271.91 -63.98 -33.99 59.75 8.74 2.29 --- ---
  Arm. hortz. dre. 133.05 -539.85 215.56 -8.20 10.80 1.41 -1.31 --- ---
  Arm. vert. esq. 210.76 -427.08 -56.52 43.94 -69.65 -10.20 -1.25 --- ---
  Arm. hortz. esq. 114.53 -539.85 215.55 -8.20 -10.80 1.41 -1.31 --- ---
  Formigó 37.30 -539.87 215.54 -8.20 10.80 1.41 -1.31 --- ---
  Arm. transve. 100000.00 -547.78 -25.98 -34.26 --- --- --- 41.64 -44.49
Soterrani 2 
(e=25.0 cm) Arm. vert. dre. 123.57 -278.93 -40.16 33.84 43.06 2.82 0.62 --- ---
  Arm. hortz. dre. 140.30 -860.66 236.92 -19.96 17.21 0.76 1.88 --- ---
  Arm. vert. esq. 93.74 -860.76 236.91 -19.96 17.22 0.76 1.88 --- ---
  Arm. hortz. esq. 132.58 -860.66 236.92 -19.96 -17.21 0.76 1.88 --- ---
  Formigó 59.48 -860.76 236.91 -19.96 -17.22 0.76 1.88 --- ---
  Arm. transve. 3.80 -462.85 -121.79 222.30 --- --- --- 34.52 -10.92 
  
Mur M2: Longitud: 2565.62 cm [Nus inicial: 65.12;33.55 -> Nus final: 64.55;59.20] 



















(e=25.0 cm) Arm. vert. dre. 164.45 -80.28 -334.92 -223.38 150.18 17.76 20.14 --- ---
  Arm. hortz. dre. 98.66 -476.11 -286.12 -432.86 84.52 13.85 -4.16 --- ---
  Arm. vert. esq. 174.36 -231.25 48.90 -88.14 -67.36 -15.10 -0.71 --- ---
  Arm. hortz. esq. 151.99 -231.25 48.90 -88.14 -67.36 -15.10 -0.71 --- ---
  Formigó 53.48 -476.11 -286.12 -432.86 84.52 13.85 -4.16 --- ---
  Arm. transve. 69.25 -476.11 -286.12 -432.86 --- --- --- 93.89 -83.56
Soterrani 1 
(e=25.0 cm) Arm. vert. dre. 28.60 -431.73 246.63 12.12 8.63 -1.79 -1.55 --- ---
  Arm. hortz. dre. 157.62 -534.13 299.78 14.94 -10.68 -2.20 -1.39 --- ---
  Arm. vert. esq. 93.70 -267.55 -33.80 -12.24 -38.10 -4.81 0.16 --- ---
  Arm. hortz. esq. 186.94 -534.13 299.78 14.94 -10.68 -2.20 -1.39 --- ---
  Formigó 36.91 -534.16 299.74 14.93 -10.68 -2.20 -1.39 --- ---
  Arm. transve. 2.37 -255.66 -44.64 -29.51 --- --- --- 22.58 0.50
Soterrani 2 
(e=25.0 cm) Arm. vert. dre. 106.54 65.32 24.56 57.50 12.87 1.35 0.16 --- ---
  Arm. hortz. dre. 160.89 -810.42 298.64 12.83 16.21 -1.79 1.86 --- ---
  Arm. vert. esq. 81.69 -748.52 270.36 11.70 14.97 -1.59 2.21 --- ---
  Arm. hortz. esq. 182.06 -810.42 298.64 12.83 16.21 -1.79 1.86 --- ---
  Formigó 56.01 -810.57 298.58 12.82 16.21 -1.79 1.85 --- ---
  Arm. transve. 3.34 -387.73 -157.64 -34.46 --- --- --- -13.45 28.85 
  
6.- LLISTAT D'ARMAT DE MURS DE SOTERRANI 
Mur M1: Longitud: 2167.49 cm [Nus inicial: 40.80;28.95 -> Nus final: 57.00;14.55] 
Planta Gruix (cm) 
Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C.
(%) EstatEsquerra Dreta Esquerra Dreta Rames Diàm. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Planta baixa 25.0 Ø10c/25 cm Ø10c/25 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm --- --- --- --- 93.5 ---
Soterrani 1 25.0 Ø10c/25 cm Ø10c/25 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm --- --- --- --- 97.1 ---
Soterrani 2 25.0 Ø10c/25 cm Ø10c/25 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm --- --- --- --- 99.6 --- 
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Mur M2: Longitud: 2565.62 cm [Nus inicial: 65.12;33.55 -> Nus final: 64.55;59.20] 
Planta Gruix (cm) 
Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C.
(%) EstatEsquerra Dreta Esquerra Dreta Rames Diàm. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Planta baixa 25.0 Ø12c/20 cm Ø20c/20 cm Ø6c/10 cm Ø8c/10 cm 1 Ø8 20 20 91.4 ---
Soterrani 1 25.0 Ø10c/25 cm Ø10c/25 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm --- --- --- --- 99.8 ---
Soterrani 2 25.0 Ø10c/25 cm Ø10c/25 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm --- --- --- --- 99.8 --- 
  
F.C. = El factor de compliment indica el percentatge d'àrea en el qual l'armat i el gruix de formigó són 
suficients. 
7.- LLISTAT D'AMIDAMENT DE PILARS 
  
Resumen d'amidament - Soterrani 2







B 400 S, Ys=1.15 
Quantia























P1 Diàmetre:70 5.83 1.02 143.6 - - - 41.4 - - - - - 203.5 199.51
P2, P3, P4, P24, P25, P26, P30 i P32 Diàmetre:65 43.28 7.04 795.2 - - - 308.0 - - - - - 1213.5 172.37
P5, P6, P10 i P23 Diàmetre:50 16.64 2.08 - 510.8 - - 88.8 - - - - - 659.6 317.12
P7, P27, P28 i P35 Diàmetre:60 20.00 3.00 - 364.8 - - 142.0 - - - - - 557.5 185.83
P8, P12, P13, P14, P15, P16, P18 i P22 Diàmetre:50 33.28 4.16 795.2 - - - 177.6 - - - - - 1070.1 257.24
P9, P29, P31 i P34 Diàmetre:50 16.64 2.08 220.8 - - - 88.8 - - - - - 340.6 163.75
P11 Diàmetre:50 4.16 0.52 66.2 - - - - 23.8 - - - - 99.0 190.38
P17, P19 i P20 Diàmetre:50 12.48 1.56 231.9 - - - 66.6 - - - - - 328.4 210.51
P21 Diàmetre:50 4.16 0.52 - 91.2 - - 22.2 - - - - - 124.7 239.81
P33 Diàmetre:50 4.16 0.52 - 146.0 - - - 24.0 - - - - 187.0 359.62
P36 
779x60 
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Resumen d'amidament - Soterrani 2







B 400 S, Ys=1.15 
Quantia







































Total 1547.93 436.53 7141.7 6286.6 4035.9 678.2 4924.4 47.8 7713.0 5544.4 1323.4 286.4 41780.1 95.71 
  
  








B 400 S, Ys=1.15 
Quantia















P1 Diàmetre:60 5.00 0.75 78.5 - - 33.7 - - 123.4 164.53 
P2, P3, P4, P24, P25, P26, P30 i P32 Diàmetre:65 43.28 7.04 - 795.2 - 308.0 - - 1213.5 172.37 
P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P27, P28, P29, P31 i P34 Diàmetre:50 99.84 12.48 - 1324.8 - 532.8 - - 2043.4 163.73 
P33 Diàmetre:50 4.16 0.52 - 66.2 - - 23.8 - 99.0 190.38 
P35 Diàmetre:50 4.16 0.52 - - 91.2 22.2 - - 124.7 239.81 
P36 
779x60 











































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  













B 400 S, Ys=1.15 
Quantia




























Total 1543.74 435.34 7211.6 2186.2 4370.7 896.7 23.8 16390.7 34187.6 78.53  
  
  








B 400 S, Ys=1.15 
Quantia

















P1 Diàmetre:60 4.81 0.72 78.5 - - 35.1 - - - 125.0 173.61 
P2, P3 i P4 Diàmetre:65 15.63 2.55 - 298.2 - 113.1 - - - 452.4 177.41 
P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P27, P28, P29, P31, P33, P34 i P35 Diàmetre:50 104.26 13.00 - 1219.4 - 577.2 - - - 1976.3 152.02 
P24, P25, P26, P30 i P32 Diàmetre:65 26.05 4.25 - 422.0 - 188.5 - - - 671.6 158.02 
P36 
779x60 























































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  













B 400 S, Ys=1.15 
Quantia


















Total 1538.05 434.55 6797.4 2707.5 4279.5 1442.2 14956.9 1242.6 1037.5 35710.1 82.18  
  
  
Resumen d'amidament - Coberta 







B 400 S, Ys=1.15 
Quantia













P1 Diàmetre:60 5.09 0.76 68.6 - 33.0 - - 111.8 147.11 
P2, P3 i P4 Diàmetre:65 16.53 2.70 - 264.0 113.1 - - 414.8 153.63 
P36 
779x60 






Total 236.72 66.92 1378.7 490.5 303.8 319.8 2059.0 5007.0 74.82 
  
8.- SUMATORI D'ESFORÇOS DE PILARS, PANTALLES I MURS PER 
HIPÒTESIS I PLANTA 
  Només es tenen en compte els esforços de pilars, murs i pantalles, per la qual cosa si l'obra té bigues 
amb vinculació exterior, bigues inclinades, diagonals o estructures 3D integrades, els esforços d'aquests 
elements no es mostren al següent llistat. 
  Aquest llistat és d'utilitat per a conèixer les càrregues actuants per sobre de la cota de la base dels 
suports sobre una planta, per la qual cosa per a casos tals com pilars estintolats traccionats, els esforços 
d'aquests pilars tindran la influència no només de les càrregues per damunt sinó també la de les 
càrregues que rep de plantes inferiors. 
8.1.- Resumit 
Valors referits a l'origen (X=0.00, Y=0.00) 














Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  





Valors referits a l'origen (X=0.00, Y=0.00) 













Planta baixa 0.00 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 





































































































































Soterrani 1 -3.00 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 






































































































































Esforços i armats de pilars, pantalles i murs  





Valors referits a l'origen (X=0.00, Y=0.00) 













Soterrani 2 -6.00 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 





































































































































Soterrani 3 -9.00 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
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4. LLOSES D’ESCALA 
  
ESCALES 









Cantell de la biga del recolzament superior: 0.25 m 
Cantell de la biga del recolzament inferior: 0.25 m 
  
2. Materials 
Formigó = HA-25, Yc=1.5 
Acer = B 400 S, Ys=1.15  
Accions: CTE 
  Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 
  
3. Càrregues 
Pes propi llosa (gruix x 2.5 t/m3) = 5.000 kN/m²
ESCALES 




Esglaons = 2.000 kN/m²
Baranes = 3.000 kN/m 
Sobrecàrrega d'us = 3.000 kN/m² 
  
4. Resultat del càlcul i armadures 
  
4.1. Armadura longitudinal 
Moment de càlcul inferior = 36.96 kN·m
Moment de càlcul superior (negatius) = 23.10 kN·m 
  
- Tram superior  
  Armadura inferior Ø10 c/ 0.100 m.
  Armadura superior Ø10 c/ 0.200 m.
- Tram inferior  
  Armadura inferior Ø10 c/ 0.100 m.
  Armadura superior Ø10 c/ 0.200 m.
  Arrencada inferior en recolzament Ø10 c/ 0.200 m.
- Replà  
  Armadura inferior en replà Ø10 c/ 0.100 m.
  Armadura superior en replà Ø10 c/ 0.200 m. 
  
4.2. Armadura transversal 
+ en trams inclinats: barres rectes amb potes als extrems 
- Tram superior     
  Armadura superior  Ø8 c/ 0.250 m.
  Armadura inferior  Ø8 c/ 0.250 m.
- Tram inferior     
  Armadura superior  Ø8 c/ 0.250 m.
  Armadura inferior  Ø8 c/ 0.250 m. 
  
+ en replans: barres rectes amb potes als extrems 
Moment de càlcul d'armadura transversal superior = 24.85 kN·m 
Armadura superior  Ø10 c/ 0.200 m. 
Armadura inferior  Ø8 c/ 0.250 m.  
  
5. Amidament 







- Tram inferior Longitudinal inferior Ø10 12 386 4632 28.56
- Tram superior Longitudinal inferior Ø10 12 512 6144 37.88
- Tram inferior Longitudinal superior Ø10 6 509 3054 18.83
- Tram inferior Longitudinal arrencada Ø10 6 110 660 4.07
- Replà Transversal inferior Ø8 6 292 1752 6.91
- Replà Transversal superior Ø10 8 292 2336 14.40
- Tram inferior Transversal inferior Ø8 12 142 1704 6.72
- Tram inferior Transversal superior Ø8 12 142 1704 6.72
- Tram superior Transversal inferior Ø8 11 142 1562 6.16
- Tram superior Transversal superior Ø8 12 142 1704 6.72
- Tram superior Longitudinal superior Ø10 6 391 2346 14.46
- Replà Longitudinal inferior Ø10 12 215 2580 15.91
ESCALES 











- Tram inferior Longitudinal inferior Ø10 12 386 4632 28.56
- Tram superior Longitudinal inferior Ø10 12 512 6144 37.88
- Replà Longitudinal superior Ø10 6 221 1326 8.18
- Ull Longitudinal inferior Ø10 3 179 537 3.31
- Ull Longitudinal superior Ø10 2 179 358 2.21
      Total 181.05 
  
6. ESGLAONS 
Petjada = 0.300 m 
Contrapetjada = 0.179 m 
Nombre d'esglaons = 8 
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5. RAMPES DE VEHICLES 
  
ÍNDEX 
       
  
1.- DADES GENERALS DE L'ESTRUCTURA 2 
  
2.- NORMES CONSIDERADES 2 
  
3.- ACCIONS CONSIDERADES 2 
3.1.- Gravitatòries 2 
3.2.- Vent 2 
3.3.- Sisme  2 
3.4.- Hipòtesi de càrrega 2 
  
4.- ESTATS LÍMIT 2 
  
5.- SITUACIONS DE PROJECTE 2 
5.1.- Coeficients parcials de seguretat () i coeficients de combinació () 3 
5.2.- Combinacions 3 
  
6.- DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES 4 
  
7.- MATERIALS UTILITZATS 4 
7.1.- Formigons 4 
7.2.- Acers per element i posició 4 
7.2.1.- Acers en barres 4 
7.2.2.- Acers en perfils 4  
 
Llistat de dades de l'obra 





1.- DADES GENERALS DE L'ESTRUCTURA 
Projecte: RAMPA VEHICLES  
Clau: RAMPA VEHICLES 
2.- NORMES CONSIDERADES 
Formigó: EHE-08 
Acers conformats: CTE DB SE-A 
Acers laminats i armats: CTE DB SE-A 
Categoria d'ús: A. Zones residencials 
3.- ACCIONS CONSIDERADES 
3.1.- Gravitatòries 
Planta S.C.U. (kN/m²) 
Càrreg.mortes  
(kN/m²) 
Sostre 2 4.0 1.0 
Sostre 5.0 1.0 
Fonamentació 0.0 0.0  
3.2.- Vent 
Sense acció de vent 
  
3.3.- Sisme  
Sense acció de sisme 
  
  
3.4.- Hipòtesi de càrrega 
Automàtiques Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us  
  
4.- ESTATS LÍMIT 
E.L.U. de ruptura. Formigó 
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions
CTE 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Desplaçaments Accions característiques  
  
5.- SITUACIONS DE PROJECTE 
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents 
criteris: 
- Amb coeficients de combinació 
 
- Sense coeficients de combinació 
 

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
   Gj kj Qi ki
j 1 i 1
G Q
 
Llistat de dades de l'obra 







Gk Acció permanent 
Qk Acció variable 
G Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 
Q,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 
Q,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament
p,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 
a,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament  
  
5.1.- Coeficients parcials de seguretat () i coeficients de combinació () 
Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 
E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-08 
  
Persistent o transitòria 
  Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C 
  
Persistent o transitòria 
  Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 





  Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
5.2.- Combinacions 
  Noms de les hipòtesis 
G Càrrega permanent 
Qa Sobrecàrrega d'us  
  
  E.L.U. de ruptura. Formigó 
  





Llistat de dades de l'obra 





Comb. G Qa 
4 1.350 1.500 
  
  E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 
  






  Desplaçaments 
  




6.- DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES 
Grup Nom del grup Planta Nom planta Alçada Cota 
2 Sostre 2 2 Sostre 2 3.00 6.00
1 Sostre 1 Sostre 3.00 3.00
0 Fonamentació 0.00 
  
7.- MATERIALS UTILITZATS 
7.1.- Formigons 
Per a tots els elements estructurals de l'obra: HA-25; fck = 25 MPa; c = 1.50 
  
7.2.- Acers per element i posició 
7.2.1.- Acers en barres 
Per a tots els elements estructurals de l'obra: B 400 S; fyk = 400 MPa; s = 1.15 
  
7.2.2.- Acers en perfils 
  
Tipus d'acer para perfils Acer Límit elàstic(MPa) 
Mòdul d'elasticitat 
(GPa) 
Acers conformats  S235 235 210 
Acers laminats  S275 275 210  
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1.- NORMA I MATERIALS 2 
  
2.- ACCIONS 2 
  
3.- DADES GENERALS 2 
  
4.- DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 2 
  
5.- GEOMETRIA 2 
  
6.- ESQUEMA DE LES FASES 3 
  
7.- CÀRREGUES 3 
  
8.- RESULTATS DE LES FASES 3 
  
9.- COMBINACIONS 4 
  
10.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT 4 
  
11.- COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA 5 
  
12.- MEDICIÓ 8  
1.- NORMA I MATERIALS 
Norma: EHE-08 (Espanya) 
Formigó: HA-25, Yc=1.5 
Acer de barres: B 400 S, Ys=1.15 
Tipus d'ambient: Clase IIa 
Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm 
Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm 
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm 
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm 
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm 
Grandària màxima del granulat: 30 mm 
2.- ACCIONS 
Empenta a l'intradós: Passiu 
Empenta a l'extradós: Actiu 
3.- DADES GENERALS 
Cota de la rasant: 0.00 m 
Alçada del mur sobre la rasant: 0.00 m 
Enrasat: Intrados 
Longitud del mur en planta: 10.00 m 
Separació dels junts: 5.00 m 
Tipus de fonamentació: Sabata correguda 
4.- DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'intradós del mur: 0 % 
Percentatge del fragament intern entre el terreny i l'extradós del mur: 0 % 
Evacuació per drenatge: 100 % 
Percentatge d'empenta passiu: 100 % 
Cota empenta passiu: 0.50 m 
Tensió admissible: 0.200 MPa 




Referències Cota superior Descripció Coeficients d'empenta
1 0.00 m Densitat aparent: 18.00 kN/m³ 
Densitat submergida: 11.00 kN/m³
Angle fricció intern: 30.00 graus 
Cohesió: 0.00 kN/m² 
Actiu extradós: 0.33 




Alçaria: 3.50 m 
Gruix superior: 30.0 cm
Gruix inferior: 40.0 cm  
  
SABATA CORREGUDA 
Amb puntera i taló 
Cantell: 60 cm 
Vols intrados / trasdos: 110.0 / 110.0 cm
Formigó de neteja: 10 cm  
6.- ESQUEMA DE LES FASES 
  




CÀRREGUES A L'EXTRADÓS 
  
Tipus Cota Dades Fase inicial Fase final 
Uniforme 0 m Valor: 4 kN/m² Fase Fase  
8.- RESULTATS DE LES FASES 
Esforços sense majorar. 
FASE 1: FASE 
  













0.00 3.00 1.10 3.30 1.38 0.00
-0.34 5.56 1.92 3.81 3.45 0.00
-0.69 8.31 3.50 4.76 5.62 0.00
-1.04 11.16 5.85 6.42 7.79 0.00
-1.39 14.12 8.96 9.04 9.96 0.00
-1.74 17.19 12.82 12.88 12.13 0.00
-2.09 20.37 17.45 18.23 14.30 0.00
-2.44 23.65 22.83 25.34 16.47 0.00
-2.79 27.04 28.98 34.48 18.64 0.00
-3.14 30.54 35.88 45.92 20.81 0.00
-3.49 34.15 43.54 59.91 22.98 0.00
Màxims 34.25 













































0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.34 4.55 0.35 0.05 2.08 0.00
-0.69 7.28 1.45 0.37 4.25 0.00
-1.04 10.12 3.32 1.22 6.41 0.00
-1.39 13.07 5.94 2.86 8.58 0.00
-1.74 16.12 9.33 5.57 10.75 0.00
-2.09 19.29 13.47 9.61 12.92 0.00
-2.44 22.55 18.37 15.24 15.09 0.00
-2.79 25.93 24.04 22.73 17.26 0.00
-3.14 29.42 30.46 32.35 19.43 0.00
-3.49 33.01 37.64 44.36 21.60 0.00
Màxims 33.11 






















 1 - Càrrega permanent
 2 - Empenta de terres
 3 - Sobrecàrrega  
COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT ÚLTIMS 
  Hipòtesi 





5 1.00 1.00 1.50
6 1.35 1.00 1.50
7 1.00 1.50 1.50
8 1.35 1.50 1.50 
  
COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT DE SERVEI 
  Hipòtesi 
Combinació 1 2 3 
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60 
  
10.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT 
CORONACIÓ 
Armadura superior / 2 Ø12: inferior / 2 Ø12 
Estreps: Ø6c/15 
Cantell biga: 25 cm 





Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal 
1 Ø10c/30 Ø12c/25 Ø10c/10 Ø12c/25 
  Encavallament: 0.2 m Encavallament: 0.4 m  
 
SABATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø16c/30 Ø16c/30 
    Longitud d'ancoratge en prolongació: 50 cm 
Inferior Ø16c/30 Ø16c/30 
Longitud de pota en arrencada: 30 cm 
  
11.- COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA 
Referència: Mur: MUR CONTENCIÓ 2 
Comprovació Valors Estat 
Comprovació a rasant en arrencada mur:
 
Màxim: 459.2 kN/m
Calculat: 65.6 kN/m Compleix
Gruix mínim del tram: 
 




Mínim: 20 cm 
Calculat: 30 cm Compleix
Separació lliure mínima armadures horitzontals:
 
Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 
 
Mínim: 3.7 cm 
 - Extradós: 
 
 
Calculat: 23.8 cm Compleix
 - Intradós: 
 
 
Calculat: 23.8 cm Compleix
Separació màxima armadures horitzontals:
 
Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 
 
Màxim: 30 cm 
 - Extradós: 
 
 
Calculat: 25 cm Compleix
 - Intradós: 
 
 
Calculat: 25 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara:
 












Quantia mínima mecànica horitzontal per cara:
 













Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada:
 
 - Extradós (-3.50 m): 
 
 




Mínim: 0.0012  
Calculat: 0.00196 Compleix
Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada:
 
 - Extradós (-3.50 m): 
 
 




Mínim: 0.00191  
Calculat: 0.00196 Compleix
Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida:
 
 - Intradós (-3.50 m): 
 
 




Mínim: 0.00036  
Calculat: 0.00065 Compleix
Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida:
 
 - Intradós (-3.50 m): 
 
 




Mínim: 1e-005  
Calculat: 0.00065 Compleix
Referència: Mur: MUR CONTENCIÓ 2 
Comprovació Valors Estat 
Separació lliure mínima armadures verticals:
 
Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 
 
Mínim: 3.7 cm 
 - Extradós: 
 
 
Calculat: 8 cm Compleix
 - Intradós: 
 
 
Calculat: 28 cm Compleix
Separació màxima entre barres: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 
 
Màxim: 30 cm 
 - Armadura vertical Extradós: 
 
 
Calculat: 10 cm Compleix
 - Armadura vertical Intradós: 
 
 
Calculat: 30 cm Compleix
Comprovació a flexió composta: 
 





Comprovació a tallant: 
 





Calculat: 53.9 kN/m Compleix
Comprovació de fissuració: 
 




Màxim: 0.3 mm 
Calculat: 0 mm Compleix
Longitud d'encavallaments: 
 
Norma EHE-08. Article  69.5.2 
 
 
 - Base extradós: 
 
 
Mínim: 0.4 m 
Calculat: 0.4 m Compleix
 - Base intradós: 
 
 
Mínim: 0.2 m 
Calculat: 0.2 m Compleix
Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació:
 
Criterio J.Calavera. Murs de contenció i murs de sótan.
 
 
Calculat: 21 cm 
 - Extradós: 
 
 
Mínim: 21 cm Compleix
 - Intradós: 
 
 
Mínim: 0 cm Compleix
Àrea mínima longitudinal cara superior biga de coronació:
 




Mínim: 2.2 cm² 
Calculat: 2.2 cm² Compleix
Cantell mínim biga coronació: 
 





Mínim: 25 cm 
Calculat: 25 cm Compleix
Àrea mínima estreps biga coronació: 
 




Mínim: 1.92 cm²/m 
Calculat: 3.76 cm²/m Compleix
Separació màxima entre estreps: 
 




Màxim: 18.7 cm 
Calculat: 15 cm Compleix
Es compleixen totes les comprovacions 
Informació adicional: 
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradós: -3.50 m 
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradós: -3.50 m 
- Secció crítica a flexió composta: Cota: -3.50 m, Md: 90.12 kN·m/m, Nd: 35.36 kN/m, Vd: 65.66 kN/m, 
Tensió màxima de l'acer: 316.841 MPa 
- Secció crítica a tallant: Cota: -3.15 m  
Referència: Sabata correguda: MUR CONTENCIÓ 2 
Comprovació Valors Estat 
Comprovació d'estabilitat:
 
Valor introduït per l'usuari. 
 
 
 - Coeficient de seguretat a la bolcada: 
 
 
Mínim: 2  
Calculat: 2.71 Compleix
Referència: Sabata correguda: MUR CONTENCIÓ 2 
Comprovació Valors Estat 
 - Coeficiente de seguretat al relliscament:
 
 




 - Sabata: 
 
 




Mínim: 25 cm 
Calculat: 60 cm Compleix
Tensions sobre el terreny:
 
Valor introduït per l'usuari. 
 
 
 - Tensió mitja: 
 
 
Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.0562 MPa Compleix
 - Tensió màxima: 
 
 
Màxim: 0.25 MPa 
Calculat: 0.0876 MPa Compleix
Flexió en sabata: 
 




 - Armat superior extradós:
 
 
Mínim: 2.83 cm²/m Compleix
 - Armat inferior extradós:
 
 
Mínim: 0 cm²/m Compleix
 - Armat inferior intradós:
 
 
Mínim: 3.43 cm²/m Compleix
Esforç tallant: 
 
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1. 
 
 
Màxim: 279 kN/m 
 - Extradós: 
 
 
Calculat: 44.6 kN/m Compleix
 - Intradós: 
 
 
Calculat: 53.6 kN/m Compleix
Longitud de ancoratge: 
 
Norma EHE-08. Article  69.5. 
 
 
 - Arrencada extradós: 
 
 
Mínim: 15 cm 
Calculat: 51.8 cm Compleix
 - Arrencada intradós: 
 
 
Mínim: 15 cm 
Calculat: 51.8 cm Compleix
 - Armat inferior extradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm Compleix
 - Armat inferior intradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm Compleix
 - Armat superior extradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm Compleix
 - Armat superior intradós:
 
 
Mínim: 16 cm 
Calculat: 50 cm Compleix
Recobriment: 
 
 - Lateral: 
 
 




Mínim: 7 cm 
Calculat: 7 cm Compleix
Diàmetre mínim: 
 




















Separació màxima entre barres: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.1. 
 
 
Màxim: 30 cm 
 - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm Compleix
Referència: Sabata correguda: MUR CONTENCIÓ 2 
Comprovació Valors Estat 
 - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm Compleix
 - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm Compleix
 - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm Compleix
Separació mínima entre barres: 
 




Mínim: 10 cm 
 - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm Compleix
 - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm Compleix
 - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm Compleix
 - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima: 
 























 - Armadura longitudinal inferior: 
 
 





 - Armadura longitudinal superior: 
 
 





 - Armadura transversal inferior: 
 
 





 - Armadura transversal superior: 
 
 





Es compleixen totes les comprovacions 
Informació adicional: 
- Moment flector pèssim a la secció de referència de l'extradós: 51.97 kN·m/m 
- Moment flector pèssim a la secció de referència de l'intradós: 62.89 kN·m/m  
12.- MEDICIÓ 
Refèrencia: Mur   B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat   Ø6 Ø10 Ø12 Ø16  




    124.44 
76.72 










    366.00 
225.65 






















      66.33 
14.72 
Refèrencia: Mur   B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat   Ø6 Ø10 Ø12 Ø16  
Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Pes (kg) 




Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (kg) 




Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Pes (kg) 




Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (kg) 








    34.34 
21.17 
































Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer) 
  B 400 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³)
Element Ø6 Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Neteja
Refèrencia: Mur 16.19 437.95 327.41 492.29 1273.84 27.85 2.60
Totals 16.19 437.95 327.41 492.29 1273.84 27.85 2.60 
DOCUMENT NÚM.01 –MEMÒRIA  ANNEX 07 CÀLCUL D’ESTRUCTURA 
 
Projecte constructiu d’un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com 
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1.- DADES GENERALS DE L'ESTRUCTURA 
Projecte: BARANA FORMIGÓ 
Clau: BARANA FORMIGÓ 
2.- NORMES CONSIDERADES 
Formigó: EHE-08 
Acers conformats: CTE DB SE-A 
Acers laminats i armats: CTE DB SE-A 
Categoria d'ús: A. Zones residencials 
3.- ACCIONS CONSIDERADES 
3.1.- Gravitatòries 
Planta S.C.U. (kN/m²) 
Càrreg.mortes  
(kN/m²) 
Sostre 1 1.0 1.0 
Fonamentació 0.0 0.0  
3.2.- Vent 
Sense acció de vent 
  
3.3.- Sisme  
Sense acció de sisme 
  
  
3.4.- Hipòtesi de càrrega 
Automàtiques Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us  
  
3.5.- Càrregues horitzontals i en cap de pilars 
3.5.1.- Càrregues horitzont. en pilars 
Referència pilar Direcció de la càrrega Tipus de càrrega Hipòtesi Valor Cota (m) 








Des de: 2.80 Fins a: 3.00
3.00  
  
4.- ESTATS LÍMIT 
E.L.U. de ruptura. Formigó 
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions
CTE 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Desplaçaments Accions característiques  
  
5.- SITUACIONS DE PROJECTE 
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents 
criteris: 
- Amb coeficients de combinació 
 
       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 










Gk Acció permanent 
Qk Acció variable 
G Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 
Q,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 
Q,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament
p,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 
a,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament  
  
5.1.- Coeficients parcials de seguretat () i coeficients de combinació () 
Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 
E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-08 
  
Persistent o transitòria 
  Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C 
  
Persistent o transitòria 
  Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 





  Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
5.2.- Combinacions 
  Noms de les hipòtesis 
G Càrrega permanent 
Qa Sobrecàrrega d'us  
  
  E.L.U. de ruptura. Formigó 
  
 
   Gj kj Qi ki
j 1 i 1
G Q
 












  E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 
  






  Desplaçaments 
  




6.- DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES 
Grup Nom del grup Planta Nom planta Alçada Cota 
1 Sostre 1 1 Sostre 1 3.00 3.00
0 Fonamentació 0.00 
  
7.- DADES GEOMÈTRIQUES DE PILARS, PANTALLES I MURS 
7.1.- Pilars 
GI: grup inicial 
GF: grup final 
Ang: angle del pilar en graus sexagesimals 
  
Dades dels pilars    
Referència Coord(P.Fix)  GI- GF Vinculació exterior  Ang. Punt fix Cantell de suport 
M1 (  0.00,  0.00) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.00  
  
8.- DIMENSIONS, COEFICIENTS D'ENCASTAMENT I COEFICIENTS 
DE VINCLAMENT PER A CADA PLANTA 
Referència pilar Planta Dimensions Coefs. encastrament
Cap           Peu 
Coefs. vinclament 
Vincl. x Vinclament Y 
Per a tots els pilars 1 5.00x0.25 0.30         1.00 1.00         1.00  
  
9.- MATERIALS UTILITZATS 
9.1.- Formigons 
Per a tots els elements estructurals de l'obra: HA-25; fck = 25 MPa; c = 1.50 
  
 






9.2.- Acers per element i posició 
9.2.1.- Acers en barres 
Per a tots els elements estructurals de l'obra: B 400 S; fyk = 400 MPa; s = 1.15 
  
9.2.2.- Acers en perfils 
  
Tipus d'acer para perfils Acer Límit elàstic(MPa) 
Mòdul d'elasticitat 
(GPa) 
Acers conformats  S235 235 210 




DOCUMENT NÚM.01 –MEMÒRIA  ANNEX 8 CONTROL DE QUALITAT 
 
Projecte executiu d’un aparcament subterrani a Montbau i urbanització de la 
superfície com a zona d’ús esportiu. (districte d’Horta-Guinardó, Barcelona). 
 
 
ANNEX 8. CONTROL DE QUALITAT. 
 
Al Document següent es presenta el pressupost estimat de control de qualitat. 
Aquest no incrementarà el pressupost d’execució del projecte ja que es considera que 
els costos de control i assajos a executar a l’obra estan inclosos dins els preus de les 
unitats d’obra considerades. 
 
A continuació s’adjunta l’amidament i valoració de les unitats d’obra principals a 
controlar. Aquestes s’hauran d’adaptar durant l’execució de l’obra a les necessitats 
reals.  
 




(M3) Nº LOTS Nº SÈRIES OBSERVACIONS
Pantalles  (HA-30) TIPUS A 1.252,26    876,58 9 36
Pantalles  (HA-30) TIPUS B 2.037,70    1426,39 15 60
Pantalles  (HA-30) TIPUS C 682,18       477,52 5 20
Biga de coronació 113,68 2 8
Llosa de fonamentació 1865,29 19 76
Murs contenció  (HA-25) M1 48,77 1 2
Murs contenció  (HA-25) M2 57,71 1 2
Murs urbanització 124,20 2 4
Barana de formigó 17,55 1 2
Sostres reticulars 1511,59 16 32
Sostres massissos 59,08 1 2
Sostres inclinats 199,81 2 4
Pilars 67,79 1 2
TOTAL SÈRIES 250
TOTAL FORMIGÓ 6845,97
Les diverses preses es repartiran uniformement durant el procés de formigonat del lot.
ACER PASSIU*
ELEMENT Kg Nº lots Nº probetes Observacions
Murs pantalles i biga coronació 180672,59 5 10 Tipus assaig (Art. 90,3,1 EHE): Secció equivalent; Característiques geomètriques; Doblat-desdoblat (2 provetes per lot).
Fonaments 194416,42 5 10 Tipus assaig (Art. 90,3,1 EHE): Secció equivalent; Característiques geomètriques; Doblat-desdoblat (2 provetes per lot).
Sostres 237442,94 6 12 Tipus assaig (Art. 90,3,1 EHE): Secció equivalent; Característiques geomètriques; Doblat-desdoblat (2 provetes per lot).
Pilars 12139,70 1 2 Tipus assaig (Art. 90,3,1 EHE): Secció equivalent; Característiques geomètriques; Doblat-desdoblat (2 provetes per lot).
TOTAL PROBETES 34
TOTAL ACER PASSIU 624671,65
General: Es determinarà en dues ocasions, durant tota l'obra, el límit elàstic, càrrega de ruptura i allargament en una probeta de cada diàmetre i fabricador.
* S'aportarà el Certificat de Garantia del fabricant, signat per persona física (Articles 90 i 31 de la EHE).
ASCULTACIÓ DE PILOTS
Nº lots Nº assaigos
Pilots 0 0 No aplicable
FORJATS DE COBERTA
ELEMENT Nº proves Observacions
Prova estanqueitat 2
Prova de càrrega 4
La prova de càrrega es realitzarà en aquells forjats on es detecti una deficient execució. Les càrregues a 
utilitzar, la seva distribució i els punts de control de les deformacions hauran de ser validats per la 
direcció d'obra, abans de la realització de l'assaig.
TOTAL PROVES 6
EXPLANACIONS I PAVIMENTS
ELEMENT GRUIX  (M)
SUPERFÍCIE  
(M2) VOLUM  (M3) Nº lots Nº mostres Observacions
SUBBASE GRANULAR 0,20 6664,70 1332,94
Resistència al desgast de Los Àngeles 2 4
Índex de llenques i agulles 2 4
Contingut de matèria orgànica 2 8
Equivalent de sorra 2 8
Anàlisi granulomètrica per tamisatge 2 16
Límits d'Atterberg i índex de plasticitat 2 8
Densitat i humitat in situ 2 16
Proctor Modificat 2 16
Índex CBR 2 4
TOTAL MOSTRES 84
Aquests assaigs tenen com a objecte la identificació del tipus de material a utilitzar en les explanacions, 
així com el control de les tasques de compactació. 
Pressupost de Control de qualitat
PRESSUPOST Pàg.: 1
OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE QUALITAT01
CAPÍTOL FONAMENTS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J3V1A150 u Muntatge de tub inclinomètric sobre parament vertical i fins 25 m
de profunditat, inclosa part proporcional de maniguet d'unió,
tapons de fons i cap d'injecció o fricció i sense incloure perforació
ni pretub (P - 14)
8,00084,45 675,60
2 J3V1B260 dia Lectura de sondeigs inclinomètrics en pantalles, inclosa redacció
de l'informe corresponent (P - 15)
2,0001.129,59 2.259,18
3 J3Z54101 u Assaig de filtrat d'un llot tixotròpic, segons la norma UNE-EN
1536 (P - 16)
2,000488,82 977,64
4 J3V13D11 u Jornada per a realitzar assaig d'integritat estructural ultrasònic,
de pantalles o pilons de gran diàmetre, segons la norma NF
P94-160-1, ASTM D 6760 (P - 13)
1,0002.287,31 2.287,31
CAPÍTOLTOTAL 01.01 6.199,73
OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE QUALITAT01
CAPÍTOL MATERIALS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J060JR08 u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes,
cura i determinació de la resistència a tracció per flexió de 3
provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651
(P - 5)
5,000243,53 1.217,65
2 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3 (P - 4)
250,00089,43 22.357,50
3 J0514102 u Determinació de la resistència mecànica, a tres edats
determinades d'una mostra de ciment, segons la norma UNE-EN
196-1 (P - 3)
5,000117,98 589,90
4 J0B27103 u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)
34,00013,48 458,32
5 J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1 (P - 6)
34,00074,11 2.519,74
6 J0B25101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1 (P - 7)
34,00057,00 1.938,00
7 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer
per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 9)
34,00016,17 549,78
8 J0B2G103 u Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1 (P - 10)
34,00025,49 866,66
9 J451AA00 u Determinació del recobriment i del diàmetre de les armadures,
amb patxómetre d'alta qualitat a 10 punts d'un element de




Pressupost de Control de qualitat
PRESSUPOST Pàg.: 2
OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE QUALITAT01
CAPÍTOL ESTRUCTURA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J451AA00 u Determinació del recobriment i del diàmetre de les armadures,
amb patxómetre d'alta qualitat a 10 punts d'un element de
formigó armat (P - 17)
10,000133,16 1.331,60
CAPÍTOLTOTAL 01.03 1.331,60
OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE QUALITAT01
CAPÍTOL COBERTA04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J5V11151 u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb




OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE QUALITAT01
CAPÍTOL GEOTÈCNIC05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J2VCB10J u Assaig de càrrega en placa (PLT) d'un sòl, segons la norma
UNE-ENV 1997-3 (P - 11)
5,000213,36 1.066,80
2 J2VCS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 12)
5,000125,91 629,55
3 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 2)
6,000108,98 653,88
4 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 1)
6,000107,88 647,28
CAPÍTOLTOTAL 01.05 2.997,51
OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE QUALITAT01
CAPÍTOL REVESTIMENTS06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J8111101 u Determinació de la resistència a l'adhesió d'un morter per a
arrebossat i lliscat aplicat sobre suport, segons la norma UNE-EN
1015-12 (P - 19)
4,00040,78 163,12
2 J89Z830A u Assaig d'engroguiment accelerat d'una mostra de pintura o
vernís, segons la norma INTA 16.06.05 (10.74, UNE 48071 (P -
20)
4,00059,90 239,60
3 J89ZDG03 u Assaig d'estabilitat a la calor d'una mostra de pintura
termoplàstica per a senyalització, segons la norma UNE 135221
(P - 21)
4,00045,46 181,84
4 J911G2CD u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE-ENV 12633 (P - 22)
4,000156,22 624,88
5 J9C1BF7A u Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de 4
rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 24)
2,00051,14 102,28
6 J9C12F7A u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4
rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 23)
2,00094,36 188,72
EUR
Pressupost de Control de qualitat
PRESSUPOST Pàg.: 3
7 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-34, UNE-EN 12697-6 (P - 25)
0,000122,01 0,00
CAPÍTOLTOTAL 01.06 1.500,44
OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE QUALITAT01
CAPÍTOL SERRALLERIA07
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 JB121600 u Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana
metàl·lica o mixta (P - 26)
4,00079,50 318,00
2 JB125302 u Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una
càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238 (P - 27)
4,000439,94 1.759,76
CAPÍTOLTOTAL 01.07 2.077,76
OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE QUALITAT01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS08
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 JDV7H90F u Jornada per a execució de les proves finals de funcionament
d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986 (P - 28)
0,000615,18 0,00
2 JEV78904 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de
ventilació, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 29)
2,000600,00 1.200,00
3 JEV79B08 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la
instal·lació d'extracció en garatges, segons exigències del
Projecte, CTE i del RITE (P - 30)
1,000600,00 600,00
4 JG21E203 u Determinació del grau de protecció d'un tub de PVC, segons la
norma UNE-EN 50086-1 (P - 32)
10,00087,10 871,00
5 JG21D203 u Determinació de la resistència a la propagació de la flama d'un
tub de PVC, segons la norma UNE-EN 50086-1 (P - 31)
10,00035,53 355,30
6 JGVD9D01 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la
instal·lació de connexió a terra, segons exigències del Projecte i
del REBT (P - 33)
1,000600,00 600,00
7 JHV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la
instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del
REBT (P - 34)
1,000600,00 600,00
8 JLV39C07 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la
instal·lació d'aparells elevadors, segons exigències del Projecte,
del RAE i del CTE (P - 35)
1,000600,00 600,00
9 JMV19802 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la
instal·lació de protecció contra incendis, segons exigències del
Projecte i del CTE (P - 36)
1,000600,00 600,00
10 JNV19X0B u Jornada per a execució de les proves finals de servei del grup de
pressió d'aigua freda sanitària, segons CTE (P - 37)
1,000600,00 600,00
11 JPV19A05 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la
instal·lació de televisió, segons exigències del Projecte i del
RICTI (P - 38)
1,000600,00 600,00
12 JPV39D06 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la
instal·lació de megafonía, segons exigències del Projecte (P - 39)
1,000600,00 600,00
13 JPV79E06 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la
instal·lació de transmissió de veu i dades, segons exigències del
Projecte (P - 40)
1,000600,00 600,00
EUR
Pressupost de Control de qualitat
PRESSUPOST Pàg.: 4
14 JPVA9F06 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la
instal·lació de circuit tancat de TV, segons exigències del




Pressupost de Control de qualitat
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:23/09/16 1Data:
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 FONAMENTS 6.199,73
Capítol 01.02 MATERIALS 30.497,55
Capítol 01.03 ESTRUCTURA 1.331,60
Capítol 01.04 COBERTA 2.463,42
Capítol 01.05 GEOTÈCNIC 2.997,51
Capítol 01.06 REVESTIMENTS 1.500,44
Capítol 01.07 SERRALLERIA 2.077,76
Capítol 01.08 INSTAL·LACIONS 8.426,30
01 Pressupost  CONTROL DE QUALITATObra 55.494,31
55.494,31
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT 55.494,31
55.494,31
EUR
DOCUMENT NÚM.01 –MEMÒRIA  ANNEX 09 INSTAL·LACIONS 
 
 
Projecte executiu d’un aparcament subterrani a Montbau i urbanització de la 







ANNEX 09. INSTAL·LACIONS 
  
DOCUMENT NÚM.01 –MEMÒRIA  ANNEX 09 INSTAL·LACIONS 
 
 
Projecte executiu d’un aparcament subterrani a Montbau i urbanització de la 





ANNEX 09. INSTAL·LACIONS .................................................................................................... 1 
1.  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ...................................................................................... 3 
2.  VENTILACIÓ ...................................................................................................................... 10 
3.  SANEJAMENT ................................................................................................................... 14 
TEORIA PEL CÀLCUL ....................................................................................... 15 
Flux en les Conduccions Horitzontals ............................................................. 15 
Flux en les Conduccions Verticals .................................................................. 16 
CÀLCUL I DIMENSIONAT ................................................................................. 17 
4.  ENLLUMENAT INTERIOR ................................................................................................. 23 
Descripció de la instal·lació ................................................................................ 23 
Característiques de la il·luminació. ..................................................................... 24 
5.  FONTANERIA ..................................................................................................................... 26 
6.  ELECTRICITAT .................................................................................................................. 27 
7.  MEGAFONIA ...................................................................................................................... 27 
8.  CONTROL I GESTIÓ DE L’APARACAMENT ................................................................... 28 
 
TAULES DE CÀLCUL DE L’APARCAMENT 
INFORME CARACTERÍSTIQUES VENTILADORS 




DOCUMENT NÚM.01 –MEMÒRIA  ANNEX 09 INSTAL·LACIONS 
 
 
Projecte executiu d’un aparcament subterrani a Montbau i urbanització de la 
superfície (districte d’Horta-Guinardó, Barcelona). 
 
1. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Aquest apartat té com a objecte principal l'estudi, disseny, posada en servei i 
manteniment de la instal·lació destinada a la prevenció i extinció d'incendis de 
l'aparcament.   
Les mesures contra incendis adoptades en el present projecte compliran amb les 
especificacions particulars que estableix el Codi Tècnic de l'Edificació al seu Document 
Bàsic DB-SI Seguretat en cas d'Incendi i les ordenances metropolitanes de Barcelona: 
Títol 2: Ordenances d’aplicació a tota la zona metropolitana / Capítol 3r. Prevenció 
d’incendis i instal·lació d’estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament. 
SECTORITZACIÓ 
A la taula 3.1 Condicions de compartimentació en sectors d'incendi de la 1a secció 
del DB-SI propagació interior s'exposa que un aparcament pot constituir tot ell un sol 
sector d'incendis diferenciat, sempre i quan no estigui integrat en un edifici destinat a 
cap altre ús. 
No pertanyeran a aquest sector ni l'escala, que haurà d’estar especialment protegida 
(protegida i amb vestíbuls d’independència en cada accés des del aparcament), ni els 
espais tècnics destinats tant a maquinària com a aparells elèctrics, que queden exclosos 
constituint cadascun d'ells un sector diferenciat. 
REACCIÓ I ESTABILITAT AL FOC DELS ELEMENTS 
Els elements constructius hauran de complir amb les condicions de reacció al foc 
establertes en la taula 3.2 Classes de reacció al foc dels elements constructius. Les 
condicions de reacció al foc dels components de les instal·lacions elèctriques es 
regularan segons una reglamentació específica. 
El material dels sostres i parets haurà de ser del tipus A2-s1 d0, és a dir, amb una 
contribució energètica al foc del tipus incombustible (A2), una opacitat del fum de nivell 
s1, i que no generin gotes fins passats els 10 min (d0). 
Per als terres el material haurà de ser del tipus A2FL-s1, igualment incombustible i 
sense contribució al foc (A2) i amb una velocitat i quantitat d'emissió baixa (s1). 
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Respecte a la propagació exterior del foc no caldrà tenir en compte cap consideració 
específica, ja que segons el reglament s'ha considerat l'aparcament com a sector 
independent, i a més, l'estructura està soterrada i a una distància suficient dels edificis 
més propers. 
Les REI mínimes exigides, tant en forjats com de pilars, seran de 120, donat que 
està situat sota un ús diferent (zona d’accés públic amb equipament esportiu). 
Les escales seran com s’ha comentat un altre sector especialment protegit, la REI 
mínima exigida serà de 120 minuts i comptaran amb vestíbuls d’independència. Les 
portes d’accés hauran de tenir una REI com a mínim de la meitat de la exigida en les 
separacions no practicables. 
OCUPACIÓ 
El càlcul de l'ocupació es farà en funció de la densitat d'ocupació i de la superfície 
de cada zona, valors indicats a la taula 2.1 Densitat d'ocupació de la secció SI 3 del 
Document Bàsic. 
Per a aparcaments i tenint en compte que l'estructura no es troba vinculada a cap 
activitat sotmesa a horaris, la densitat d'ocupació serà de 40 m2/persona, en el cas dels 
serveis són 3 m2/persona, la oficina 15 m2/persona i la zona tècnica només de 
manteniment, es considera ocupació nul·la. A continuació es presenta el següent quadre 
amb el número de persones per superfície: 
PLANTA ÚTIL (m2) Ocupació 
-1 2.599,67 65 
 -1 banys 25,20 8 
 -1 oficina 22,05 2 
 -1 instal·lació 17,78 0 
-2 2.664,70 67 
-3 2.664,70 67 
  TOTAL 209 
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EVACUACIÓ  
Per al disseny dels sistemes d'evacuació s'ha seguit la normativa reflectida en les 
taules 3.1 Número de sortides de planta i longitud dels recorreguts d'evacuació, taula 
4.1 Dimensionat dels mitjans d'evacuació, taula 4.2 Capacitat d'evacuació de les escales 
en funció de la seva amplada i la taula 5.1 Dimensions de les escales d'emergència, de 
la secció SI 3, Evacuació d'ocupants.   
Totes les plantes disposen de més d'una sortida, per tant, la longitud dels 
recorreguts d'evacuació des del seu origen fins a arribar a algun punt des del qual 
existeixin almenys dos recorreguts alternatius no pot excedir de 35 m.   
No s'han previst recorreguts d'evacuació a través de locals de risc especial   
El CTE exigeix unes dimensions mínimes en alguns elements que formin part del 
recorregut d'evacuació del recinte:   
Les portes situades als recorreguts d'evacuació hauran de ser abatibles amb eix 
vertical, donat que donen pas a una evacuació de més de 50 persones, i amb un sistema 
de tancament que, o no actuï mentre hi hagi activitat en les zones a evacuar, o bé, sigui 
un dispositiu de fàcil obertura des del costat del qual es realitza l'evacuació.   
Els passos de doble fulla tindran una amplada de 1.2 m (A  P / 200) compresa 
entre l 'amplada mínima de fulla de 0.6m i la màxima de 1.2 m. Les portes de pas tindran 
una resistència tèrmica al foc almenys igual a la meitat de la demanada a l'element que 
separa ambdós sectors d'incendi, motiu pel qual seran EI2-60c5.   
Les rampes i passadissos tindran A  P / 200  1 m  
L'escala per a l'evacuació ascendent haurà de ser del tipus especialment protegida. 
A tal efecte, a més de les característiques que ha de tenir una escala protegida, 
disposarà de vestíbuls d'independència compartimentats amb elements EI120 i d'un 
sistema de protecció contra el fum en forma de ventilació o de pressió diferencial. 
L'amplada de l'escala serà de 1,2 m complint així As  (E – 3 S) / 160  1 m, on As 
és l'ample de l'escala, E la suma d'ocupants assignats a l'escala en la planta 
considerada, més el de les alçades per sota fins a la sortida de l'edifici, donat que es 
evacuació ascendent, i sempre considerant les hipòtesis del punt 4.1, i S, la superfície 
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útil de l'escala. Donat que l'amplada és de 1.2 m no caldrà un passamà, serà suficient 
amb la barana del centre. 
Les dimensions de l'esglaonat seran tal que c = 16 cm i h = 28 cm, amb una relació 
c/h (contrapesa/estesa) constant, i es compleix que 54  2c+h  70cm, així com que c 
sigui més gran que 13 cm i més petita que 18.5 cm i h  28 cm.   
El paviment de l'escala mancarà de perforacions de dimensions majors a 8 mm. 
DETECCIÓ, CONTROL I EXTINCIÓ   
Segons la taula 1.1 Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis, de la secció 
4 del DB SI, per a un ús d'aparcament caldrà instal·lar extintors portàtils com a màxim 
cada 15 m de recorregut en cada planta, boques d'incendi i sistemes de detecció si la 
superfície construïda excedeix de 500 m2 i hidrants exteriors si la superfície construïda 
és superior a 1000 m2 i inferior a 10000 m2. 
- Extintors portàtils   
L'extintor manual es considera l'element bàsic per a un primer atac als conats 
d'incendi que puguin produir-se, és per això que es distribuiran extintors manuals 
portàtils de manera que qualsevol punt d'una planta es trobi a una distància inferior a 15 
m d'un d'ells.   
Els extintors es col·locaran preferiblement a llocs molt accessibles i a una alçada 
inferior de 1.7 m, preferiblement a les vies d'evacuació horitzontals i al costat de boques 
d'incendi equipades, a fi d'unificar la situació dels elements de protecció.   
El tipus d'agent extintor escollit és fonamentalment pols seca polivalent antibrasa de 
12 i 6 kg d'eficàcia 21A-113B, excepte als llocs on el risc d'incendi sigui per causes 
elèctriques en que el component serà d'anhídrid carbònic i eficàcia 34B, de 5 i 2 kg   
El extintors seran del tipus homologat i amb el tipus d'eficàcia gravada a l'exterior, 
amb mànega, filtre direccional i dispositiu d'interrupció de l'agent extintor a voluntat de 
l'operador.   
- Boques d'Incendi Equipades   
Per a la realització d'aquesta instal·lació es col·locaran boques d'incendi equipades 
(BIE) repartides per tota la superfície amb una densitat tal que la distància màxima des 
DOCUMENT NÚM.01 –MEMÒRIA  ANNEX 09 INSTAL·LACIONS 
 
 
Projecte executiu d’un aparcament subterrani a Montbau i urbanització de la 
superfície (districte d’Horta-Guinardó, Barcelona). 
 
de qualsevol punt de la planta fins a un equip de mànega sigui inferior a 25 m, de manera 
que amb el radi d'acció de les mànegues quedi coberta la totalitat de la superfície.   
La instal·lació de la xarxa de BIEs s'inicia a un lloc de control simplificat, situat en 
un local dissenyat per a l'efecte, i la resta estaran situades preferentment al costat de 
les vies d'evacuació horitzontals, en llocs fàcilment accessibles, sempre que 
l'emplaçament no constitueixi un obstacle per a la seva utilització.   
A partir del col·lector d'impulsió del grup contra incendis s'efectua la distribució de 
canonades per a la xarxa de BIES. A la sortida del col·lector de distribució existirà una 
connexió amb un interruptor de cabal connectat amb la instal·lació de detecció 
d'incendis per tal de transmetre la senyal d'alarma. I finalment, es col·locarà també a 
l'interior de l'espai un col·lector general en forma d'anell amb canonada DN65 de la que 
partiran totes les derivacions per tal d'alimentar les BIEs repartides. 
La xarxa de canonades haurà de proporcionar durant 1 h com a mínim una pressió 
dinàmica mínima de 2 bars a la sortida de qualsevol BIE en la hipòtesis de funcionament 
simultani de les dues BIEs hidràulicament més desfavorable.   
No es disposarà de cap dipòsit sinó que la companyia d'aigües certificarà que la 
xarxa pot permetre l'abastiment més desfavorable amb un cabal tal que Qb = 2 x 100 
l/min = 12 m3/h i una pressió mínima de subministrament de 6 bar, que si no es pot 
garantir s'haurà de proporcionar amb un grup de bombament. 
Les BIEs instal·lades constaran dels següents elements:   
Armari metàl·lic amb tapa de vidre, inscripció al·lusiva al seu ús i adossat al 
parament vertical a una alçada inferior a 1.5 m, de manera que la boca i la vàlvula 
d'obertura manual, si existeixen, estiguin situades a aquesta alçada. Clau de pas de 
DN40 amb ràcord normalitzat tipus Barcelona de 45 mm segons la UNE 23400/2 
Debanadora circular apta per a contenir 20 m de mànega semirígida de 25 mm de 
diàmetre 20 m de mànega semirígida de 25 mm amb joc de ràcord normalitzats tipus 
Barcelona Llança d'aigua multi-efecte (tancament, doll, boira i protecció) Manòmetre de 
0 a 16 bar amb lira i aixeta de comprovació. 
El material emprat a la instal·lació de la xarxa de canonades serà el tub d'acer negre 
amb soldadura segons DIN 2440 (UNE 19051), material St33 segons DIN 1626 (UNE 
19040) i accessoris soldats del mateix material. 
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El criteri de disseny de secció de les canonades d'alimentació a les BIEs serà el 
següent: 
- ramals d'alimentació a 1 BIE: 1 ½” 
- ramals d'alimentació a 2 BIEs: 2 ½” 
- ramals d'alimentació a 3 BIEs o més: 3" 
En aquest cas, es disposarà dels següent nombre d'equips: 
 
 BIE 25 mm 
P. Soterrani -1 5 
P. Soterrani -2 5 
P. Soterrani -3 5 
 
Un vegada acabada la instal·lació de la xarxa de canonades es pintarà en tota la 
seva superfície amb dues capes de pintura antioxidant i dues capes més de pintura de 
color normalitzat. L'aplicació de les pintures es realitzarà d'acord amb les especificacions 
dels fabricants. 
La normativa de referència per a aquesta instal·lació és la CEPREVEN RT1-BIE 
- Sistemes de detecció d'incendi   
El centre de control es trobarà situat als locals tècnics i disposarà d'una central 
d'Incendis analògica d'identificació individual amb la possibilitat de programació a 
conveniència en funció del Pla d'Emergència i Evacuació, de tal manera que els 
esdeveniments que es produeixin quedin reflectits a la pantalla de la central identificant 
cada element amb una descripció curta de tipus i numeració d'element. Tanmateix es 
reflectirà també a la pantalla el tipus d'esdeveniment produït (foc, avaria, desconnexió, 
entre altres). 
La Central disposarà com a mínim de 3 nivells diferents d'accés: 
-  Nivell usuari amb possibilitat d'acceptar alarmes, aturar sirenes i rearmar la 
central 
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- Nivell de manteniment amb les mateixes possibilitats que el nivell d'usuari i a 
més les d'anul·lació i engegada d'elements i zones temporalment. 
- Nivell d'instal·lador amb accessos a totes les funcions de programació i 
funcionament de la central. 
Els detectors d'incendis instal·lats en tota la superfície estaran connectats a un 
mòdul de zona, amb un màxim de 20 detectors per mòdul, de manera que mitjançant 
aquest mòdul es disposarà del control exacte de l'estat de cada detector en cada 
moment, així com també permetrà la modificació els paràmetres d'alarma en punts que 
per la seva activitat sigui necessari. 
Els detectors d'incendi emprats seran tèrmics o termo-velocímetres, ja que tot i que 
la seva resposta és més llarga que no pas els del tipus de detecció de fums, en ambients 
amb emissions no donen lloc a falses alarmes. 
El seu funcionament es basa en el control de la temperatura ambient, donant lloc a 
una alarma en cas en que la temperatura sobrepassi un grau determinat, o bé, es 
produeixi un augment de graus en un interval de temps. 
La cobertura màxima dels detectors serà de 30 m2. 
La normativa de referència per a aquesta instal·lació és la UNE 23007 - Sistemes 
de detecció i alarma d'incendi. 
- Sistema d'hidratants exteriors 
En aquest cas la normativa estableix que es pot considerar els hidratants que es 
trobin a la via pública a menys de 100 m de qualsevol punt de l'estructura. 
- Polsadors i sirenes d'alarma   
S'ha previst la instal·lació de polsadors per a la transmissió manual d'alarma 
d'incendis a les vies d'evacuació i sortides d'aquestes, agrupant aquests elements amb 
les BIE’s i extintors en el màxim de punts possibles.   
La transmissió sonora d'alarma es realitzarà mitjançant sirenes d'incendis 
comandades des de la Central d'Incendis i amb funcionament independent per sectors, 
en funció de les normes d'actuació que es dictin en el seu moment en el Pla 
d'Emergència i Evacuació. El funcionament serà manual o automàtic i el nivell sonor 
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serà suficient segons la normativa aplicable (65 dB a 120 dB), així com també visual en 
cas en que el nivell de soroll on hagi de ser percebuda l'alarma superi els 60 dB. 
La separació màxima entre polsadors d'emergència serà de 25 m. 
SENYALITZACIÓ   
Es senyalitzaran les sortides de planta amb la inscripció 'SORTIDA', donat que no 
estan destinades exclusivament a la sortida d'emergència i dels recintes de superfície 
que excedeixin els 50 m2, conforme amb les senyals definides a la norma UNE 
23034:1988   
Caldrà disposar senyals indicatives de direcció dels recorreguts, les quals hauran 
de ser visibles des de qualsevol origen d'evacuació del que no siguin perceptibles 
directament les sortides o les seves senyals indicatives. Especialment, en els punts dels 
recorreguts d'evacuació on existeixin alternatives que puguin induir a l'error, de manera 
que amb la senyalització quedi clarament indicada l'alternativa correcta. Aquest serà el 
cas de determinats creuaments o bifurcacions de passadís o d'escales que en la planta 
de sortida de l'edifici continuïn el seu traçat cap a plantes més baixes.   
La senyalització dels mitjans de protecció contra incendis d'utilització manual es 
realitzarà amb eles senyals definides a la norma UNE 23033-1.   
Totes les senyals hauran de ser visibles inclús en el cas de fallada en el 
subministrament de l'enllumenat normal. I en cas que siguin fotoluminicents, l'emissió 
lumínica haurà de complir les característiques establertes a la norma UNE 20035-
4:1999. Tanmateix, segons s'estableix a l'apartat 7 de la secció SI3, la senyalització 
haurà d'estar disposada de forma coherent amb l'assignació d'ocupants que es pretén 
per a cada sortida. 
2. VENTILACIÓ 
Segons el tipus d'estructura és d'obligada instal·lació un sistema de control de fums 
d'incendis, capaç de garantir l'evacuació dels ocupants en condicions de seguretat.   
El disseny, càlcul i manteniment del sistema es realitzarà segons les normes CTE-
HS3 Salubritat i qualitat de l'aire interior, UNE 100166:1992 Ventilació d'Aparcaments, 
UNE 23585:2004 i EN 121016:2005.   
DOCUMENT NÚM.01 –MEMÒRIA  ANNEX 09 INSTAL·LACIONS 
 
 
Projecte executiu d’un aparcament subterrani a Montbau i urbanització de la 
superfície (districte d’Horta-Guinardó, Barcelona). 
 
OBERTURES D'ADMISSIÓ I EXTRACCIÓ 







-1 83 35.856 
-2 91 39.312 
-3 98 42.336 
 
Per altra banda en cas d’incendi, el sistema de ventilació ha de ser capaç d’extreure 






-1 83 44.820 
-2 91 49.140 
-3 98 52.920 
 
Donat que l'aparcament és una estructura sota rasant es farà servir un sistema de 
ventilació per impulsió i extracció mecànica.   
El número de xarxes d'extracció variarà en funció del número de places de 
l'aparcament, en concret donat que té mes de 15 places caldran almenys 2 xarxes 
d'obertures d'admissió d'aire (obertures perforades en un 50% de la seva superfície) i 
disposades amb una densitat tal d'una per cada 100 m2 de superfície útil, separades 
entre si com a màxim en 10 m i col·locades, com a mínim 2/3 d'aquestes, a menys de 
0.5 m del sostre. 
En aquest cas per optimitzar la distribució i el traçat, es preveu la instal·lació de 3 
xarxes de ventilació d’aportació i 3 de extracció per cada planta. 
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Qv (Sot-1) = Qv (Sot-2) = Qv (Sot-3) = 2.664,7 m2 x 1 obertura / 100 m2  = 27 
obertures d'extracció, se’n col·locaran 9 a cada xarxa de cada planta. 
Es recomanable que amb la totalitat d'obertures d'admissió i extracció s'asseguri un 
recorregut de l'aire per tota la superfície, millorant així la qualitat d'aire i assegurant la 
correcta evacuació en cas d'incendi. 
VENTILADORS 
La extracció i la aportació d’aire general farà per mitjà de 18 ventiladors 
independents (un a cada planta i sector definits) amb el cabal de disseny, doble velocitat 
regulable i amb dos tipus de sentit d'aire de manera que tant podran impulsar aire 
(motor-hèlix), com extreure'n (hèlix-motor), junt amb una xarxa de conductes de secció 
interior de 0.8 m2, tal que asseguri una velocitat de pas d'aire desitjada.   
El ventilador tipus serà un F400 120 i els conductes E600 120, és a dir, hauran de 
garantir el funcionament durant 90 min a una temperatura de 400ºC i 600ºC 
respectivament, immersos dintre de l'atmosfera de l'aparcament. Així com també haurà 
de complir la directiva ATEX 94/9 CE, estar marcat i disposar del certificat de conformitat 
emès pel fabricant. 
S’adjunta al final de l’annex l’informe amb els ventiladors escollits i les seves 
característiques. 
DETECTOR CO 
En els aparcaments amb més de 5 places, com és el cas, caldrà col·locar un sistema 
de detecció de CO que activi automàticament els aspiradors mecànics quan la 
concentració arribi als 50 ppm, o bé, als 100 ppm en cas de que hi hagin empleats. 
Aquest sistema de detecció està dotat també d'una alarma òptica i acústica. 
VENTILACIÓ DE L'ESCALA 
Per a que l'escala d'evacuació tingui la categoria d'especialment protegida que 
demana el CTE s'instal·larà un sistema de sobrepressió mecànica segons la norma UNE 
12101-6. 
Donat que el vestíbul d'independència connecta amb el pou de l'ascensor, el sistema 
de ventilació haurà de pressuritzar tant l'escala con el vestíbul d'independència. 
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Per al dimensionament de la instal·lació es consideraran les 2 hipòtesis següents: 
- Totes les portes tancades 
En aquest cas, a fi de mantenir la diferència de pressió entre l'escala i l'aparcament 
de 50 Pa caldrà calcular el cabal de fuites (q) de totes les obertures de l'escala segons: 
q = 1,5 x 0,83 x A x varP = 513 m3/h,  on 1,5 és el factor de seguretat aplicat, A és l'àrea 
de fuites entre l'espai pressuritzat i el local contigu (0,01 m2) i varP serà la diferència de 
pressió entre ambdós. 
El vestíbul d'independència haurà d'estar pressuritzat a 45 Pa respecte de 
l'aparcament. Per al càlcul es tindrà en compte que no es pressuritza el pou de 
l'ascensor i l'obertura entre el pou de l'ascensor i l'exterior és de 0,1 m2. Per tant, seguint 
el mateix procediment que en el cas de l'escala, s'obté que el cabal necessari per a 
mantenir pressuritzat cada vestíbul d'independència és de 1.350 m3/h   
- Portes que connecten l'escala amb l'aparcament estiguin obertes en una planta   
En aquest cas el sistema garantirà que la velocitat d'aire a la porta que separa el 
vestíbul d'independència amb l'aparcament sigui com a mínim de 0.75 m/s. Considerant 
una superfície lliure de la porta oberta de 1,6 m2, s'obté un cabal d'aportació necessari 
de Q = 1.15 x0.75 x 1.2  = 4968 m3/h, on 1.15 és el factor de seguretat requerit. 
Aquest cabal serà impulsat a l'escala, en cas de que les portes estiguin obertes, i 
s'afegirà al que contínuament s'impulsa al vestíbul d'independència, garantint sempre 
una velocitat mínima de 0,75 m/s   
El sistema d'impuls funcionarà mitjançant una sonda de pressió diferencial i un 
variador de freqüència que governarà la velocitat del ventilador, tenint en compte, tant 
el nivell de pressió que cal mantenir, com les pèrdues de pressió que caldrà compensar 
en la presa d'aire exterior, el conducte de distribució i les reixes d'aportació a l'espai.   
En resum, s'instal·laran dos ventiladors d'impulsió, un que aporti el cabal necessari 
als tres vestíbuls d'independència, 4050 m3/h, i un altre connectat al recinte de l'escala, 
capaç de variar la velocitat per tal de passar d'un cabal d'impulsió de 513 m3/h a 
4968m3/h.   
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Segons indica també la normativa, no caldrà dotar a la instal·lació de ventiladors de 
reserva a fi de garantir el seu funcionament en qualsevol cas, ja que es disposa de més 
d’una via d’evacuació. 
A continuació s’adjunta els llistats de càlculs utilitzats per a les pèrdues de càrrega 
per definir els ventiladors i per a les seccions dels conductes. 
3. SANEJAMENT 
L’objectiu d’aquest apartat és el dissenyar una instal·lació que garanteixi la correcta 
evacuació de les aigües de pluja que puguin entrar a l’interior de l’edifici, així com les 
aigües residuals que es generin en el seu interior durant la neteja i el manteniment de 
l’aparcament (incloses les procedents de les BIE) i les aigües fecals del serveus de la 
planta -1. 
Plantejament de la xarxa. 
La sortida d’aigües de l’edifici, es preveu en dues parts segons la cota de desguàs. 
- En primer lloc, es preveu la sortida d’aigües per gravetat. El col·lector del carrer de 
l’arquitectura en el pou més favorable de connexió, hi ha té unes cotes: tapa 154,08 i 
làmina d’aigua 150,96, això permetrà poder desaiguar: Aigües pluvials de coberta, 
aigües residuals de l’aparcament i dels serveis de la planta-1. 
 - En segon lloc la resta d’aigües que es puguin filtrar-se a l’edifici, o aigües residuals 
(neteja, ...) de les dues plantes inferiors. Aquestes seran conduïdes a una arqueta de 
recollida en la planta -3 i bombades fins a la xarxa de clavegueram del carrer. 
S’ha previst l’execució de pendents en el paviment interior de les plantes 
d’aparcament amb un 0,5% de pendent per desaiguar les possibles aigües que es 
puguin trobar en l’interior. Les pendents en la planta coberta s’han previst del 1% com a 
mínim i amb uns desnivells màxims de 150 mm, d’aquesta manera s’assegura que la 
superfície de recollida de cada baixant és la que determina la norma. 
En el perímetre de les plantes s’ha previst la col·locació de vorada separada de les 
pantalles de manera que es pugui formar una canal de recollida que condueixi l’aigua 
de possibles filtracions fins a un punt de recollida i pugui esser bombada. En les zones 
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d’escales, i serveis amb contacte amb pantalles s’ha previst una cambra on s’ubicarà 
també la canal de recollida de les possibles filtracions. 
Xarxa de pluvials 
L’avaluació del volum d’aigües pluvials a evacuar s’ha realitzat tenint en compte el 
mapa d’isoyetes proporcionat pel CTE, Part II, secció HS-5 (Instalaciones de salubridad 
y saneamiento). Segons això s’obté per a Barcelona una intensitat mitja de precipitació 
de 110 mm/h (isoyeta 50, zona B). A partir d’aquesta precipitació es pot dimensionar la 
xarxa de pluvials, tant en la coberta com en la planta de l’aparcament. 
 
Considerant una pendent del col·lector del 2% i una superfície de la coberta de 2505 
m2, el col·lector mes desfavorable en el tram de connexió a xarxa existent tindrà un 
diàmetre nominal de 160 mm. 
Mètode de càlcul sanejament 
TEORIA PEL CÀLCUL 
Flux en les Conduccions Horitzontals 
El Flux en les canonades horitzontals de desguàs depèn de la força de gravetat que 
és induïda per la pendent de la canonada i l’alçada de l’aigua en ella. 
La formulació del flux per gravetat, en condicions estacionàries, la podem tenir 




V = velocitat del flux, en m/s. 
R = Profunditat hidràulica mitja o radi hidràulic, en mm. 
J = Pendent de la canonada en % (ó cm/m) 
n = Coeficient de Manning. 
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S = Superfície transversal del flux d’aigua en m2. 
Q = Cabal volumètric en m3/s. 




Flux en les Conduccions Verticals 
El flux d’aigua en conduccions verticals depèn essencialment del cabal. A l’entrada 
d’un ramal a la columna, l’aigua és accelerada per la força de gravetat i, ràpidament, 
forma una làmina al voltant de la superfície interna de la columna. Aquesta corona 
circular d’aigua i l’ànima d’aire en el seu interior continuen accelerant-se fins que les 
pèrdues per fricció contra la paret igualen la força de gravetat. Des d’aquest moment, la 
velocitat de caiguda queda pràcticament constant. 
D’aquesta manera, podem definir la velocitat terminal i la distància del punt de 





VT és la velocitat terminal en m/s. 
LT és la distància terminal en m. 
Q és el cabal en Lits/sg. 



















217.0 TT VL 
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El cabal d’aigua pot expressar-se en funció del diàmetre de la canonada “D” i de la 
relació “r” entre la superfície transversal de la làmina d’aigua i la superfície transversal 




CÀLCUL I DIMENSIONAT 
S’aplicarà un procés de càlcul per un sistema separatiu, és a dir, es dimensionarà 
la xarxa d’aigües residuals per un costat i la xarxa d’aigües pluvials per altre, de forma 
separada i independent, per finalment, mitjançant les oportunes conversions, 
dimensionar un sistema mixt. 
S’utilitzarà el mètode d’adjudicació d’un número d’unitats de desguàs (UD) a cada 
aparell sanitari i es considerarà l’aplicació del criteri de simultaneïtat estimant el que el 
seu ús sigui públic o privat. 
Dimensionat de la xarxa  d’evacuació d’aigües fecals  
Derivacions individuals. 
L’adjudicació d’UDs a cada tipus d’aparell i els diàmetres mínims de sifons i 
derivacions individuals s’estableixen en funció de l’ús privat o públic segons la taula 
següent: 
Tipus d’aparell sanitari 
Unitats de desguàs UD 
Diàmetre mínim sifó i 
derivació individual 
(mm.) 
Ús privat Ús públic Ús privat Ús públic 
Lavabo 1,0 2,0 32,0 40,0 
Inodor amb cisterna 4,0 5,0 100,0 100,0 
Font per a beure 0,5 0,5 25,0 25,0 
Bonera sifònica 1,0 3,0 40,0 50,0 
Rentavaixelles 3,0 6,0 40,0 50,0 





41015.3 DrQ  
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Tipus d’aparell sanitari 
Unitats de desguàs UD 
Diàmetre mínim sifó i 
derivació individual 
(mm.) 
Ús privat Ús públic Ús privat Ús públic 
Cambra de bany (lavabo, 
inodor amb cisterna) 
7,0 -- 100,0 -- 
 
Pots sifònics o sifons individuals 
Els sifons individuals tindran el mateix diàmetre que la vàlvula de desguàs 
connectada. 
Els pots sifònics es triaran en funció del nombre i tamany de les entrades i amb 
l’alçada mínima recomanada per evitar que la descàrrega d’un aparell sanitari alt surti 
per un altre de menor alçada. 
 
Ramals col·lectors 
S’utilitzarà la taula següent pel dimensionat de ramals col·lectors entre aparells 











32 -- 1 1 
40 -- 2 3 
50 -- 6 8 
63 -- 11 14 
75 -- 21 28 
90 47 60 75 
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Diàmetre mm. 







110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1150 1680 
 
Baixants d’aigües residuals 
El dimensionat de les baixants es farà d’acord amb la taula següent on es fa 
correspondre el nombre de plantes de l’edifici amb el nombre màxim d’UDs i el diàmetre 
que li correspondria a la baixant, coneixent que el diàmetre de la mateixa serà únic en 
tota la seva alçada i considerant també el màxim cabal que pot descarregar a la baixant 




Màxim nombre d´Unitats, per 
una alçada de baixant de: 
Màxim nombre d´Unitats, en 








Més de 3 
plantes 
50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 
110 360 740 181 134 
125 540 1100 280 200 
160 1208 1120 400 160 
200 2200 3600 1680 600 
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Màxim nombre d´Unitats, per 
una alçada de baixant de: 
Màxim nombre d´Unitats, en 








Més de 3 
plantes 
250 3800 5600 2500 1000 
315 6000 9240 4320 1650 
 
Col·lectors horitzontals d’aigües residuals 
Mitjançant la utilització de la Taula següent, obtenim el diàmetre en funció del màxim 
nombre d’UDs i de la pendent. 
 
Diàmetre mm. 
Màxim nombre de Unitats 
1 % Pendent 2 % 4 % 
50 -- 20 25 
63 -- 24 29 
75 -- 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1056 1300 
200 1600 1920 2300 
250 2900 3500 4200 
315 5710 6920 8290 
350 8300 10000 12000 
 
Dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials   
Xarxa de petita evacuació d’aigües pluvials. 
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El dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials s’establirà en funció dels 
valors d’intensitat, duració i freqüència de la pluja segons la informació obtinguda per la 
localitat de Barcelona. 
Baixants d’aigües pluvials 
El diàmetre corresponent a la superfície, en projecció horitzontal, servida per cada 




Superfície en projecció 
horitzontal servida, m2 (Im = 
100mm/h) 
Superfície en projecció 
horitzontal servida, m2 (Im = 
155,81mm/h) 
50 65 41,72 
63 113 72,52 
75 177 113,60 
90 318 204,09 
110 580 372,25 
125 805 516,65 
160 1544 990,95 
200 2700 1.732,88 
 
Col·lectors d’aigües pluvials. 
S’utilitzarà la taula següent que relaciona la superfície màxima projectada 





Màx. Superfície de coberta en projecció 
horitzontal m2 (Im=100mm/h) 
Màx. Superfície de coberta en 
projecció horitzontal m2 
(Im=155,81mm/h) 
1% Pendent 2% 4% 1% Pendent 2% 4% 
90 125 178 253 80,23 114,24 162,38 
110 229 323 458 146,97 207,30 293,95 
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Màx. Superfície de coberta en projecció 
horitzontal m2 (Im=100mm/h) 
Màx. Superfície de coberta en 
projecció horitzontal m2 
(Im=155,81mm/h) 
1% Pendent 2% 4% 1% Pendent 2% 4% 
125 310 440 620 198,96 282,40 397,92 
160 614 862 1228 394,07 553,24 788,14 
200 1070 1510 2140 686,73 969,13 1.373,47 
250 1920 2710 3850 1.232,27 1.739,30 2.470,96 




A la taula següent es donen les dimensions mínimes necessàries (Longitud  L i 









40x40 100,00 0,40 0,40 
50x50 150,00 0,50 0,50 
60x60 200,00 0,60 0,60 
60x70 250,00 0,60 0,70 
70x70 300,00 0,70 0,70 
70x80 350,00 0,70 0,80 
80x80 400,00 0,80 0,80 
80x90 450,00 0,80 0,90 
90x90 500,00 0,90 0,90 
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4. ENLLUMENAT INTERIOR 
La NTE-IEI comprèn l'elecció de la classe i nombre de lluminàries, així com la seva 
distribució, fixació i connexions. L'àmbit d'aplicació d'aquesta norma és la il·luminació 
general i uniforme de locals de forma rectangular amb equips d'incandescència o de 
fluorescència. 
DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
La il·luminació de les plantes de l’aparcament, es resol amb llums fluorescents. Els 
llums fluorescents seran de 3 tipus: 
- AIRFAL M0502 Model M T5 1x54wHF. 
- AIRFAL M0502 Model M T5 2x54wHF. 
- AIRFAL M0502 Model M T5 2x54wHF Emerg. 
Són en realitat de la mateixa línia de disseny amb IP 54 i del tipus lineal per muntar 
directament al sostre. El mateix tipus de la il·luminació general amb dos tubs (2x54) és 
el que s’utilitza per l’enllumenat d’emergència, o l’enllumenat permanent d’escales o 
ascensor (en aquest cas han de portar les bateries per què puguin funcionar 
autònomament al 70 % de rendiment durant 1 hora.  
El funcionament més exacte d’aquest enllumenat de senyalització i emergència. La 
seva posada en funcionament serà automàtica, per falta de tensió o quan aquesta baixi 
al 70% del seu valor nominal. El seu apagat es verifica una vegada restablert en servei 
elèctric. L'alimentació d'aquests receptors es realitza a través de la línia independent 
prevista per a aquest enllumenat en el quadre corresponent. La situació d'aquest 
enllumenat es troba principalment en carrers i accessos. El seu apagat es verifica una 
vegada restablert el servei elèctric. 
 
S’han disposat lluminàries de 280 lúmens, situades al costat de l’enllumenat 
general. També se’n disposaran de manera fixa a l'entrada del bany, a les sales de 
comptadors i manteniment i dels ascensors. 
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Estaran connectats a diferents interruptors diferencials situats en els quadres 
elèctrics projectats a tal efecte. 
S’instal·laran cartells lluminosos indicatius de d’entrada-sortida en els accessos 
rodats i per als vianants. Les canalitzacions es realitzen amb tubs de policlorur de vinil 
rígid grapats al sostre. 
Els quadres de comandament i protecció queden centralitzats en el local de quadres 
elèctrics. 
 
CARACTERÍSTIQUES DE LA IL·LUMINACIÓ. 
Nivell d’il·luminació. 
Els nivells d’il·luminació, I, en lux, corresponents a cada local segons el seu ús seran 
els relacionats a continuació: 
 
En zones d’aparcament de vehicles: 50 lux. 
En carrers de circulació de vehicles i vianants: 100 lux. 
En embocadures i rampes: 250 lux. 
 
Per a les escales i la resta de dependències (sales de màquines, serveis, centre de 
control, sales de màquines, etc) s’adoptarà un valor de 150 lux, per ser “locals d’ús poc 
freqüent o amb demanda visual simple i no utilitzats contínuament per treballar. 
Color i acabat de les superfícies del local. 
Els factors de reflexió de les superfícies del local indiquen la relació del flux lluminós 
reflectit per aquestes superfícies respecte al flux incident total en les mateixes. Els colors 
de les superfícies del local vindran determinats pels seus factors de reflexió que, a 
efectes de càlcul, s'ajustaran a la norma citada NTE-IEI. 
El color aparent (aparença del color de la llum) més adequat per a un local el nivell 
del qual d’il·luminació estigui comprès entre 50 i 500 lux és el de llum càlida. Per a la 
il·luminació d'un mateix local no han d'utilitzar-se simultàniament llums de diferent color 
DOCUMENT NÚM.01 –MEMÒRIA  ANNEX 09 INSTAL·LACIONS 
 
 
Projecte executiu d’un aparcament subterrani a Montbau i urbanització de la 
superfície (districte d’Horta-Guinardó, Barcelona). 
 
aparent. Un aparcament estaria inclòs dintre del que la norma NTE-IEI considera locals 
on la fidelitat en la reproducció dels colors és d'importància secundària. 
Càlcul del tipus i nombre de lluminàries 
El càlcul de les llumeneres necessàries, s’ha fet mitjançant l’estudi lumínic adjunt al 
final de l’annex. 
El resultat d’aquest es pot veure en la següent imatge d’una planta tipus. El resultat 




Les zones blanques són les que reben a nivell de terra 500 lux, les verdes una itjana 
de 300 lux i les blaves uns 100 lux. 
Finalment s’instal·laran segons els càlculs: 
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PLANTA ESCALES BANYS OFICINA LLUMINÀRIES 
-1 -2 -3 
 
INSTAL. 
8 8 8   3 AIRFAL M0502 Model M T5 1x54wHF 
101 100 100 8   AIRFAL M0502 Model M T5 2x54wHF 
16 15 15 22 3  AIRFAL M0502 Model M T5 2x54wHF Emerg. 
 
5. FONTANERIA 
Per al disseny de la instal·lació s'ha seguit els apartats HS4 i HS5 del CTE, i els 
ITE02, ITE03, ITE04, ITE05, ITE07 i ITE10 de la normativa vigent RITE. 
El cabal de consum és la suma del total dels consum d'aigua de les diferents xarxes: 
BIE, aigua sanitària i residuals. Així doncs, el consum màxim d'aigua serà de 18.4 l/s. 
ESCOMESA i COMPTADOR 
L'escomesa d'acer galvanitzat i 150 mm de diàmetre haurà de disposar dels 
següents elements: 
- Una clau de presa o collar de presa de càrrega sobre la canonada de distribució 
de la xarxa exterior del subministrament que obri el pas a l'escomesa - Un tub 
d'escomesa que uneixi la clau amb la clau de tall general 
- Una clau de tall en l'exterior de la propietat 
Segons el Reglament del Servei d'Abastiment d'Aigua Potable de la zona i de 
l'empresa subministradora, el comptador serà propietat de l'empresa subministradora, i 
aquesta es farà càrrec tant del manteniment com de la substitució en cas d'avaria. 
Aquesta conservació no inclourà els danys ocasionats per la manipulació o incidents 
fortuïts. 
AIGUA PER A BIES 
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La xarxa de canonades haurà de proporcionar durant 1 h com a mínim una pressió 
dinàmica mínima de 2 bars a la sortida de qualsevol BIE en la hipòtesis de funcionament 
simultani de les dues BIEs hidràulicament més desfavorable.   
No es disposarà de cap dipòsit sinó que la companyia d'aigües certificarà que la 
xarxa pot permetre l'abastiment més desfavorable amb un cabal tal que Qb = 2 x 100 
l/min = 12 m3/h i una pressió mínima de subministrament de 6 bar, que si no es pot 
garantir s'haurà de proporcionar amb un grup de bombament. 
AIGUA SANITÀRIA   
Per norma l’ajuntament de Barcelona obliga a la instal·lació de serveis públics en 
els aparcaments. En aquest cas s’ha previst tres banys ala planta -1, un d’homes un de 
dones i un pels treballadors (tots ells adaptats).  
Aquests lavabos consten de inodor i pica. No s’ha previst la instal·lació d’ACS. 
 
6. ELECTRICITAT 
Al final d’aquest annex s’adjunta el projecte de BT de l’aparcament, segons els 




Tenint en compte la forma de l’aparcament i les seves dimensions, s’ha considerat 
l’aparcament com a una zona per planta 
Components del sistema 
El conjunt que forma la instal·lació està constituït per: 
Estació de trucada bàsica, formada por botó d’avís general i micròfon. 
Font musical 
Pre-amplificador. 
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Amplificadors de potència, de 240W. 
Caixes acústiques de 15, 10, 7 W a 100 V. 
Cablejat 
El sistema de distribució és en paral·lel dins de tot l’aparcament. El cablejat es farà 
amb cable tipus 750V de (2x1,5 mm2) apantallat, lliure d’halògens. Junt a cada altaveu, 
es col·locarà una caixa de derivació, amb borns. Aquestes línies es disposaran a 
l’interior de tubs d’acer galvanitzat de diàmetre adequat, i independents de qualsevol 
altre instal·lació. 
 
8. CONTROL I GESTIÓ DE L’APARACAMENT 
S’ha previst un sistema de gestió i control integrat de l’aparcament. Aquest sistema 
permet el control de vehicles, vianants, recàrregues de cotxes elèctrics, control de 
places buides i ocupades i pagaments. 
Consta dels següents elements: 
APARELLS  POTÈNCIA  UNITATS  TOTAL 
EXPENEDORA TIQUETS  250 1 250 
BARRERA  575 2 1150 
COBRAMENT MANUAL  150 1 150 
CAIXER AUTOMÀTIC  250 3 750 
LECTOR MATRÍCULES  150 2 300 
CONTROL PERSONES  104 3 312 
CONTROL RECÀRREGA ELEC.  200 1 200 
ENDOLLS RECÀRREGA  3600 1 3600 
CONTROL OCUPACIÓ          
DX3  2,5 12 30 
SP3  0,8 239 191,2 
PP1‐R6  0,7 230 161 
PP3‐R6  0,8 9 7,2 
CARTELL EXTERIOR  286 1 286 
 
Pel correcte funcionament del sistema es preveu la connexió elèctrica de tots els 
seus elements i la connexió mitjançant cable UTP de categoria 6. 
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Amb aquest sistema hi haurà una zona de recàrrega de vehicles elèctric, prevista 
en la planta -1, les sis places més properes a la zona de control. En les places hi haurà 
una centre de control que funcionarà amb el mateix tiquet de l’aparcament. El pagament 
de la recàrrega es podrà fer conjuntament amb al pagament del temps d’estacionament 
en qualsevol dels caixers automàtics dels accessos de vianants. 
També constarà de detectors ultrasònics en cada plaça, pantalles a cada carril 
indicant el nombre de places lliures i indicadors en cada plaça (normals i adaptades). 
En els plànols es pot veure la situació dels elements del sistema. 
 DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS PRICIPALS 
- Barrera automàtica   
Aquestes barreres estaran integrades fonamentalment per estructura de suport, 
motor i braç.   
L'estructura de suport de la barrera és d'acer resistent a l'oxidació recobert amb 
pintura estructural i assecat al forn. Té un cos amb porta lateral amb tanca de seguretat 
i un m dul superior on es troba l'eix que transmet el moviment al braç de la barrera, 
aquest m dul superior també disposarà de tanca de seguretat.   
El motor de la barrera és monofàsic i es mou per impulsos. 
El braç de la barrera és de forma rectangular d'alumini anoditzat amb ratlles 
vermelles reflectants i per tal d'incrementar la protecció contra impactes el braç estarà 
cobert amb goma a la seva part inferior.    
A l'interior de la barrera, a més a més del motor i de la reductora es troba el doble 
detector de bucle magnètic encarregat de produir una senyal elèctrica quan el vehicle 
es trobi sobre el bucle de la barrera.   
Les funcions de les que constarà la barrera seran les d'obertura i tancament manual, 
obertura i tancament automàtic i obertura per tiquet o targeta.    
La barrera constarà també constarà també d'interruptor de seguretat en cas de 
bloqueig, tancament obligatori amb temporitzador ajustable, moviment reversible del 
braç, emmagatzematge d'ordres d'obertura, així com d'un detector per inducció doble 
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que permetrà la identificació del sentit del pas del vehicle amb presència permanent 
selecte i/o filtre de detenció.    
Tot el sistema constarà de protecció contra els impactes de les parts mecàniques, 
així com de les parts electr niques.   
- Expenedor i Lector / Validació de tiquets / targetes   
Les principals característiques del sistema són la comunicació en temps real entre 
la unitat central i els equips de control i l'emmagatzematge centralitzat de les dades    
L'Expenedor està constituït per una estructura de suport d'acer resistent a l'oxidació 
recoberta amb pintura estructural i assecat al forn que serveix d'allotjament a tots els 
elements per a desenvolupar la seva funció. Tindrà una porta frontal amb tanca de 
seguretat.   
Aquesta terminal per al control d'entrada de vehicles permet l'expedició del tiquet, o 
bé, el control de targetes amb banda magnètica, quedant bloquejat quan hi hagi un 
recompte de complet de les places del recinte o obrint la barrera automàtica en cas 
contrari un cop expedit el tiquet de control o llegida la targeta.   
Disposa també d'un detector electr nic de presència de vehicles, un display amb 
missatges programables i un secundari d'intercomunicador amb botó de trucada.   
La unitat de Lector / Validació de sortida tindrà les mateixes característiques que la 
de l'entrada tret que només disposarà de la funció de lectura tiquets o validació de 
targetes   
- Sistema de reconeixement de matrícules   
El sistema registra tots els vehicles que arriben al punt de control mitjançant una 
fotografia digitalitzada. Les dades digitalitzades de la matrícula s'integren amb les dades 
del control d'accés: número d'accés, número de tiquet, data i hora. Aquest conjunt de 
dades obtingut s'envia al centre de control i s'emmagatzema en la base de dades 
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TAULES DE CÀLCUL DE VENTILACIÓ 
  
PLANTA -1






























TOTAL 11.952,00 51 9 14.940,00 51 9 11.952,00 63 9 14.940,00 52 9 11.952,00 62 9 14.940,00 60 9
TRAM 1 11.952,00 7 9 14.940,00 8,3 9 11.952,00 8,8 9 14.940,00 9,2 9 11.952,00 8 9 14.940,00 11 9
TRAM 2 3.984,00 2,5 3 10.624,00 5,3 8 10.624,00 6,8 8 10.624,00 5,3 8 10.624,00 6,8 8 10.624,00 6,1 8
TRAM 3 2.656,00 6,3 2 9.296,00 5,3 7 9.296,00 6,8 7 9.296,00 5,3 7 9.296,00 6,8 7 9.296,00 6,1 7
TRAM 4 1.328,00 6,3 1 7.968,00 5,3 6 7.968,00 6,8 6 7.968,00 5,3 6 7.968,00 6,8 6 7.968,00 6,1 6
TRAM 5 7.968,00 3,8 6 6.640,00 5,3 5 6.640,00 6,8 5 6.640,00 5,3 5 6.640,00 6,8 5 6.640,00 6,1 5
TRAM 6 6.640,00 6,3 5 5.312,00 5,3 4 5.312,00 6,8 4 5.312,00 5,3 4 5.312,00 6,8 4 5.312,00 6,1 4
TRAM 7 5.312,00 6,3 4 3.984,00 5,3 3 3.984,00 6,8 3 3.984,00 5,3 3 3.984,00 6,8 3 3.984,00 6,1 3
TRAM 8 3.984,00 6,3 3 2.656,00 5,3 2 2.656,00 6,8 2 2.656,00 5,3 2 2.656,00 6,8 2 2.656,00 6,1 2
TRAM 9 2.656,00 6,3 2 1.328,00 5,3 1 1.328,00 6,8 1 1.328,00 5,3 1 1.328,00 6,8 1 1.328,00 6,1 1
TRAM 10 1.328,00 6,3 1
PLANTA -2






























TOTAL 13.104,00 65 9 16.380,00 54 9 13.104,00 67 9 16.380,00 54 9 13.104,00 66 9 16.380,00 65 9
TRAM 1 13.104,00 10 9 16.380,00 12 9 13.104,00 12 9 16.380,00 12 9 13.104,00 11 9 16.380,00 16 9
TRAM 2 4.368,00 10 3 14.560,00 5,3 8 11.648,00 6,8 8 14.560,00 5,3 8 11.648,00 6,8 8 14.560,00 6,1 8
TRAM 3 2.912,00 6,3 2 12.740,00 5,3 7 10.192,00 6,8 7 12.740,00 5,3 7 10.192,00 6,8 7 12.740,00 6,1 7
TRAM 4 1.456,00 6,3 1 10.920,00 5,3 6 8.736,00 6,8 6 10.920,00 5,3 6 8.736,00 6,8 6 10.920,00 6,1 6
TRAM 5 8.736,00 7,5 6 9.100,00 5,3 5 7.280,00 6,8 5 9.100,00 5,3 5 7.280,00 6,8 5 9.100,00 6,1 5
TRAM 6 7.280,00 6,3 5 7.280,00 5,3 4 5.824,00 6,8 4 7.280,00 5,3 4 5.824,00 6,8 4 7.280,00 6,1 4
TRAM 7 5.824,00 6,3 4 5.460,00 5,3 3 4.368,00 6,8 3 5.460,00 5,3 3 4.368,00 6,8 3 5.460,00 6,1 3
TRAM 8 4.368,00 6,3 3 3.640,00 5,3 2 2.912,00 6,8 2 3.640,00 5,3 2 2.912,00 6,8 2 3.640,00 6,1 2
TRAM 9 2.912,00 6,3 2 1.820,00 5,3 1 1.456,00 6,8 1 1.820,00 5,3 1 1.456,00 6,8 1 1.820,00 6,1 1
TRAM 10 1.456,00 6,3 1
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3
PLANTA -3






























TOTAL 14.112,00 71 9 17.640,00 60 9 14.112,00 70 9 17.640,00 60 9 14.112,00 69 9 17.640,00 69 9
TRAM 1 14.112,00 13 9 17.640,00 18 9 14.112,00 16 9 17.640,00 18 9 14.112,00 15 9 17.640,00 20 9
TRAM 2 4.704,00 12 3 15.680,00 5,3 8 12.544,00 6,8 8 15.680,00 5,3 8 12.544,00 6,8 8 15.680,00 6,1 8
TRAM 3 3.136,00 6,3 2 13.720,00 5,3 7 10.976,00 6,8 7 13.720,00 5,3 7 10.976,00 6,8 7 13.720,00 6,1 7
TRAM 4 1.568,00 6,3 1 11.760,00 5,3 6 9.408,00 6,8 6 11.760,00 5,3 6 9.408,00 6,8 6 11.760,00 6,1 6
TRAM 5 9.408,00 8,5 6 9.800,00 5,3 5 7.840,00 6,8 5 9.800,00 5,3 5 7.840,00 6,8 5 9.800,00 6,1 5
TRAM 6 7.840,00 6,3 5 7.840,00 5,3 4 6.272,00 6,8 4 7.840,00 5,3 4 6.272,00 6,8 4 7.840,00 6,1 4
TRAM 7 6.272,00 6,3 4 5.880,00 5,3 3 4.704,00 6,8 3 5.880,00 5,3 3 4.704,00 6,8 3 5.880,00 6,1 3
TRAM 8 4.704,00 6,3 3 3.920,00 5,3 2 3.136,00 6,8 2 3.920,00 5,3 2 3.136,00 6,8 2 3.920,00 6,1 2
TRAM 9 3.136,00 6,3 2 1.960,00 5,3 1 1.568,00 6,8 1 1.960,00 5,3 1 1.568,00 6,8 1 1.960,00 6,1 1
TRAM 10 1.568,00 6,3 1
LAVABOS -1
Cabal necessari 15l/s x 3










TOTAL 0,00 0 0 162,00 7,6 3
TRAM 1 0,00 0 0 54,00 3,1 3
TRAM 2 0,00 0 0 54,00 1,10 3
TRAM 3 0,00 0 0 54,00 1,60 3
TRAM 4 0,00 0 0 162,00 2,00 3
SECTOR ÚNIC
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3
SOBREPRESIÓ ESCALA
Material: CHAPA
Velocidad inicial de cálculo: 14 m/s
CAUDAL SECCION B "CALC." D.C.E. VELOC. LONG Nº Nº f,roz R.J. PERD. U PERD. PERD. ACC PERD. RJ. P.T DESARR.
IN. FIN. m³/h mm² A (mm) B (mm) mm m/s m CODO RJ Codom c.dmmcda/mmm c.d.a mm c.d.a. mm c.d.a.mm c.d.a m²
ESCALA 4.968 98.571 354 400 400 400 2,75 14 1 2 0,2 1 0,02 0,33 0,09 2,00 2,42 35,19
VESTÍBULS 4.050 80.357 320 350 350 350 2,92 10 1 2 0,2 1 0,03 0,31 0,10 2,00 2,42 21,99
pèrdua total conductes 2,42 mm c.d.a.
pèrdua bifurcació 1,00 mm c.d.a.
reixa entrada 3,42 mm c.d.a.
VENTILADOR ESCALA 513 4.968 m³/h
pèrdua total conductes 2,42 mm c.d.a.
pèrdua bifurcació 1,00 mm c.d.a.
reixa entrada 3,42 mm c.d.a.
VENTILADOR VESTÍBUL 4.050 m³/h
CONDUCTeS: 66 m²
TIPUS DE CONDUCTE: Xapa
CAL Dimensió B del conducte de cálcul, fixat A
D.C Diámetre circular equivalent, segons l'ecuació de Huebscher (UNE 100-230-95) 
Dh Diàmetre hidràulic per un conducte de secció rectangular, en m (UNE 100-101-84)
VELOVelocitat de l'aire al conducte de mesures AxB
Re Número de Reynolds
f1 Factor de fricció per un conducte d'acer galvanizat, segons l'ecuació de Altshul-Tsal (UNE 100-230-95)
F Factor de fricció corregit (UNE 100-230-95)
LON Longitud del conducte, en m.
Nº COLZES Número de colzes en el tram de conducte de càlcul (Vere nota A)
N RED. Número de reduccions en el tram de conducto considerat
N REIX. Número de reixes en el tram de conducto considerat
f,roz Colze Factor de fregament en colzes, segons relació b/a (adimensional)
R.J. Pèrdua de càrrega en les reixes, en mm c.d.a.
PERD. Pèrdua de càrrega en el conducte, en mm c.d.a. (UNE 100-230-95)
PERD. ACC Pèrdua de càrrega en accesoris en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Red. Pèrdua total deguda a reduccions en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Reix. Pèrdua total deguda a reixes en el tram considerat, en mm c.d.a.
P.T. Pèrdua de càrrega total en el tram considerat, en mm c.d.a.
DESENV. M² de xapa en conducto, consideran un 10% de merma.





Velocidad inicial de cálculo: 4 m/s
CAUDAL SECCION B "CALC." D.C.E. VELOC.LONG Nº Nº f,roz R.J. PERD. U PERD. ERD. ACCPERD. RJ. P.T DESARR
IN. FIN. m³/h mm² A (mm) B (mm) mm m/s m CODO RJ Codom c.dmmcda/mm c.d.amm c.d.amm c.d.amm c.d.a m²
1 2 54 3.750 69 100 100 100 0,48 3 1 1 0,2 3 0,01 0,02 0,00 3,00 3,02 1,88
2 3 54 3.750 69 100 100 100 0,48 2 1 0 0,2 0 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 1,26
3 4 54 3.750 69 100 100 100 0,48 3 1 0 0,2 0 0,01 0,02 0,00 0,00 0,02 1,88
4 5 162 11.250 120 125 125 125 0,92 7 1 0 0,2 0 0,01 0,10 0,01 0,00 0,11 5,50
pèrdua total conductes 3,17 mm c.d.a.
pèrdua bifurcació 1,00 mm c.d.a.





CAL Dimensió B del conducte de cálcul, fixat A
D.C Diámetre circular equivalent, segons l'ecuació de Huebscher (UNE 100-230-95) 
Dh Diàmetre hidràulic per un conducte de secció rectangular, en m (UNE 100-101-84)
VELOVelocitat de l'aire al conducte de mesures AxB
Re Número de Reynolds
f1 Factor de fricció per un conducte d'acer galvanizat, segons l'ecuació de Altshul-Tsal (UNE 100-230-95)
F Factor de fricció corregit (UNE 100-230-95)
LON Longitud del conducte, en m.
Nº COLZES Número de colzes en el tram de conducte de càlcul (Vere nota A)
N RED. Número de reduccions en el tram de conducto considerat
N REIX. Número de reixes en el tram de conducto considerat
f,roz Colze Factor de fregament en colzes, segons relació b/a (adimensional)
R.J. Pèrdua de càrrega en les reixes, en mm c.d.a.
PERD. Pèrdua de càrrega en el conducte, en mm c.d.a. (UNE 100-230-95)
PERD. ACC Pèrdua de càrrega en accesoris en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Red. Pèrdua total deguda a reduccions en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Reix. Pèrdua total deguda a reixes en el tram considerat, en mm c.d.a.
P.T. Pèrdua de càrrega total en el tram considerat, en mm c.d.a.




AIRE ADMISSIÓ SECTOR 1 PLANTA -1
Material: Xapa acer galvanitzat
Velocitat inicial de càlcul: 12 m/s
CABAL SECCIÓ B "CALC." D.C.E. VELOC.LONG Nº Nº Nº f,roz RED. R.J. PERD. U PERD. ERD. ACCERD. REPERD. REIX P.T DESENV.
IN. FIN. m³/h mm² A (mm) B (mm) mm m/s m COLZE RED. REIX.COLZEmm c.d.amm c.d.ammcda/mmm c.d.amm c.d.amm c.d.mm c.d.a mm c.d.a m²
1 2 11.952 276.667 692 400 700 573 11,86 7 1 0 0 0,2 1,5 1 0,27 1,87 1,72 0,00 0,00 3,86 16,94
2 3 3.984 93.333 233 400 235 332 11,77 2,5 1 1 1 0,25 1,5 1 0,51 1,27 2,12 1,50 1,00 6,40 3,49
3 4 2.656 62.667 209 300 210 273 11,71 6,3 0 1 1 0,25 1,5 1 0,62 3,94 0,00 1,50 1,00 7,06 7,07
4 5 1.328 31.500 158 200 200 219 9,22 6,3 0 1 1 0,2 1,5 1 0,52 3,26 0,00 1,50 1,00 6,28 5,54
5 6 7.968 186.667 467 400 470 474 11,77 3,8 1 1 1 0,2 1,5 1 0,32 1,22 1,70 1,50 1,00 5,74 7,27
6 7 6.640 156.667 392 400 470 474 9,81 6,3 2 0 1 0,2 1,5 1 0,23 1,43 2,36 0,00 1,00 5,02 12,06
7 8 5.312 150.400 376 400 380 426 9,71 6,3 1 1 1 0,25 1,5 1 0,25 1,59 1,44 1,50 1,00 5,79 10,81
8 9 3.984 114.000 285 400 380 426 7,28 6,3 0 0 1 0,25 1,5 1 0,15 0,93 0,00 0,00 1,00 2,07 10,81
9 10 2.656 101.333 338 300 380 368 6,47 6,3 0 1 1 0,2 1,5 1 0,14 0,89 0,00 1,50 1,00 3,53 9,42
10 11 1.328 57.000 190 300 200 266 6,15 6,3 0 1 1 0,25 1,5 1 0,19 1,23 0,00 1,50 1,00 3,92 6,93
pèrdua total conductes 49,66 mm c.d.a.
pèrdua bifurcació 10,00 mm c.d.a.
reixa entrada 2,50 mm c.d.a.
VENTILADOR 62,16 mm c.d.a.
11.952 m³/h
CONDUCTeS: 104 m²
TIPUS DE CONDUCTE: XAPA D'ACER GALVANITZAT
CALC. Dimensió B del conducte de cálcul, fixat A
D.C.E. Diámetre circular equivalent, segons l'ecuació de Huebscher (UNE 100-230-95) 
Dh Diàmetre hidràulic per un conducte de secció rectangular, en m (UNE 100-101-84)
VELOC Velocitat de l'aire al conducte de mesures AxB
Re Número de Reynolds
f1 Factor de fricció per un conducte d'acer galvanizat, segons l'ecuació de Altshul-Tsal (UNE 100-230-95)
F Factor de fricció corregit (UNE 100-230-95)
LONG. Longitud del conducte, en m.
Nº COLZES Número de colzes en el tram de conducte de càlcul (Vere nota A)
N RED. Número de reduccions en el tram de conducto considerat
N REIX. Número de reixes en el tram de conducto considerat
f,roz Colze Factor de fregament en colzes, segons relació b/a (adimensional)
R.J. Pèrdua de càrrega en les reixes, en mm c.d.a.
PERD. Pèrdua de càrrega en el conducte, en mm c.d.a. (UNE 100-230-95)
PERD. ACC Pèrdua de càrrega en accesoris en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Red. Pèrdua total deguda a reduccions en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Reix. Pèrdua total deguda a reixes en el tram considerat, en mm c.d.a.
P.T. Pèrdua de càrrega total en el tram considerat, en mm c.d.a.
DESENV. M² de xapa en conducto, consideran un 10% de merma.
TRAM MESURES
AIRE ADMISSIÓ SECTOR 2 PLANTA -1
Material: Xapa acer galvanitzat
Velocitat inicial de càlcul: 12 m/s
CABAL SECCIÓ B "CALC." D.C.E. VELOC.LONG Nº Nº Nº f,roz RED. R.J. PERD. U PERD. ERD. ACCERD. REPERD. REIX P.T DESENV.
IN. FIN. m³/h mm² A (mm) B (mm) mm m/s m COLZE RED. REIX.COLZEmm c.d.amm c.d.ammcda/mmm c.d.amm c.d.amm c.d.mm c.d.a mm c.d.a m²
1 2 11.952 276.667 692 400 700 573 11,86 8,8 2 0 1 0,2 1,5 1 0,27 2,35 3,45 0,00 1,00 7,06 21,30
2 3 10.624 248.889 622 400 700 573 10,54 6,8 0 0 1 0,2 1,5 1 0,21 1,45 0,00 0,00 1,00 2,67 16,46
3 4 9.296 245.000 613 400 615 539 10,50 6,8 0 1 1 0,2 1,5 1 0,22 1,53 0,00 1,50 1,00 4,25 15,18
4 5 7.968 210.857 527 400 615 539 9,00 6,8 0 0 1 0,2 1,5 1 0,17 1,14 0,00 0,00 1,00 2,31 15,18
5 6 6.640 205.000 513 400 515 495 8,95 6,8 0 1 1 0,2 1,5 1 0,18 1,24 0,00 1,50 1,00 3,92 13,69
6 7 5.312 164.800 412 400 515 495 7,16 6,8 0 0 1 0,2 1,5 1 0,12 0,81 0,00 0,00 1,00 1,93 13,69
7 8 3.984 154.500 386 400 390 432 7,09 6,8 0 1 1 0,25 1,5 1 0,14 0,94 0,00 1,50 1,00 3,57 11,82
8 9 2.656 104.000 347 300 390 373 6,31 6,8 0 1 1 0,2 1,5 1 0,13 0,90 0,00 1,50 1,00 3,53 10,32
9 10 1.328 58.500 195 300 200 266 6,15 6,8 0 1 1 0,25 1,5 1 0,19 1,32 0,00 1,50 1,00 4,02 7,48
pèrdua total conductes 33,27 mm c.d.a.
pèrdua bifurcació (10mm) mm c.d.a.
reixa entrada 2,50 mm c.d.a.
VENTILADOR 35,77 mm c.d.a.
11.952 m³/h
CONDUCTeS: 144 m²
TIPUS DE CONDUCTE: XAPA D'ACER GALVANITZAT
CALC. Dimensió B del conducte de cálcul, fixat A
D.C.E. Diámetre circular equivalent, segons l'ecuació de Huebscher (UNE 100-230-95) 
Dh Diàmetre hidràulic per un conducte de secció rectangular, en m (UNE 100-101-84)
VELOC Velocitat de l'aire al conducte de mesures AxB
Re Número de Reynolds
f1 Factor de fricció per un conducte d'acer galvanizat, segons l'ecuació de Altshul-Tsal (UNE 100-230-95)
F Factor de fricció corregit (UNE 100-230-95)
LONG. Longitud del conducte, en m.
Nº COLZES Número de colzes en el tram de conducte de càlcul (Vere nota A)
N RED. Número de reduccions en el tram de conducto considerat
N REIX. Número de reixes en el tram de conducto considerat
f,roz Colze Factor de fregament en colzes, segons relació b/a (adimensional)
R.J. Pèrdua de càrrega en les reixes, en mm c.d.a.
PERD. Pèrdua de càrrega en el conducte, en mm c.d.a. (UNE 100-230-95)
PERD. ACC Pèrdua de càrrega en accesoris en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Red. Pèrdua total deguda a reduccions en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Reix. Pèrdua total deguda a reixes en el tram considerat, en mm c.d.a.
P.T. Pèrdua de càrrega total en el tram considerat, en mm c.d.a.
DESENV. M² de xapa en conducto, consideran un 10% de merma.
TRAM MESURES
AIRE ADMISSIÓ SECTOR 2 PLANTA -1
Material: Xapa acer galvanitzat
Velocitat inicial de càlcul: 12 m/s
CABAL SECCIÓ B "CALC." D.C.E. VELOC.LONG Nº Nº Nº f,roz RED. R.J. PERD. U PERD. ERD. ACCERD. REPERD. REIX P.T DESENV.
IN. FIN. m³/h mm² A (mm) B (mm) mm m/s m COLZE RED. REIX.COLZEmm c.d.amm c.d.ammcda/mmm c.d.amm c.d.amm c.d.mm c.d.a mm c.d.a m²
1 2 11.952 276.667 692 400 695 571 11,94 8 2 0 1 0,2 1,5 1 0,27 2,17 3,50 0,00 1,00 6,94 19,27
2 3 10.624 247.111 618 400 695 571 10,62 6,8 0 0 1 0,2 1,5 1 0,22 1,48 0,00 0,00 1,00 2,69 16,38
3 4 9.296 243.250 608 400 610 537 10,58 6,8 0 1 1 0,2 1,5 1 0,23 1,56 0,00 1,50 1,00 4,29 15,11
4 5 7.968 209.143 523 400 610 537 9,07 6,8 0 0 1 0,2 1,5 1 0,17 1,16 0,00 0,00 1,00 2,34 15,11
5 6 6.640 203.333 508 400 510 493 9,04 6,8 0 1 1 0,2 1,5 1 0,19 1,27 0,00 1,50 1,00 3,95 13,61
6 7 5.312 163.200 408 400 510 493 7,23 6,8 0 0 1 0,2 1,5 1 0,12 0,83 0,00 0,00 1,00 1,96 13,61
7 8 3.984 153.000 383 400 385 429 7,19 6,8 0 1 1 0,25 1,5 1 0,14 0,97 0,00 1,50 1,00 3,61 11,74
8 9 2.656 102.667 342 300 385 371 6,39 6,8 0 1 1 0,2 1,5 1 0,14 0,93 0,00 1,50 1,00 3,56 10,25
9 10 1.328 57.750 193 300 200 266 6,15 6,8 0 1 1 0,25 1,5 1 0,19 1,32 0,00 1,50 1,00 4,02 7,48
pèrdua total conductes 33,36 mm c.d.a.
pèrdua bifurcació (10mm) mm c.d.a.
reixa entrada 2,50 mm c.d.a.
VENTILADOR 35,86 mm c.d.a.
11.952 m³/h
CONDUCTeS: 141 m²
TIPUS DE CONDUCTE: XAPA D'ACER GALVANITZAT
CALC. Dimensió B del conducte de cálcul, fixat A
D.C.E. Diámetre circular equivalent, segons l'ecuació de Huebscher (UNE 100-230-95) 
Dh Diàmetre hidràulic per un conducte de secció rectangular, en m (UNE 100-101-84)
VELOC Velocitat de l'aire al conducte de mesures AxB
Re Número de Reynolds
f1 Factor de fricció per un conducte d'acer galvanizat, segons l'ecuació de Altshul-Tsal (UNE 100-230-95)
F Factor de fricció corregit (UNE 100-230-95)
LONG. Longitud del conducte, en m.
Nº COLZES Número de colzes en el tram de conducte de càlcul (Vere nota A)
N RED. Número de reduccions en el tram de conducto considerat
N REIX. Número de reixes en el tram de conducto considerat
f,roz Colze Factor de fregament en colzes, segons relació b/a (adimensional)
R.J. Pèrdua de càrrega en les reixes, en mm c.d.a.
PERD. Pèrdua de càrrega en el conducte, en mm c.d.a. (UNE 100-230-95)
PERD. ACC Pèrdua de càrrega en accesoris en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Red. Pèrdua total deguda a reduccions en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Reix. Pèrdua total deguda a reixes en el tram considerat, en mm c.d.a.
P.T. Pèrdua de càrrega total en el tram considerat, en mm c.d.a.
DESENV. M² de xapa en conducto, consideran un 10% de merma.
TRAM MESURES
AIRE EXTRACCIÓ SECTOR 1 PLANTA -1
Material: Xapa acer galvanitzat
Velocitat inicial de càlcul: 12 m/s
CABAL SECCIÓ B "CALC." D.C.E. VELOC.LONG Nº Nº Nº f,roz RED. R.J. PERD. U PERD. PERD. ACCERD. REPERD. REIX P.T DESENV.
IN. FIN. m³/h mm² A (mm) B (mm) mm m/s m COLZE RED. REIX.COLZEmm c.d.amm c.d.ammcda/mmm c.d.amm c.d.amm c.d.mm c.d.a.mm c.d.a. m²
1 2 14.940 345.833 865 400 870 633 11,93 8,3 2 0 1 0,2 1,5 1 0,25 2,05 3,49 0,00 1,00 6,78 23,19
2 3 10.624 247.467 619 400 620 541 11,90 5,3 1 1 1 0,2 1,5 1 0,28 1,51 1,74 1,50 1,00 6,03 11,89
3 4 9.296 217.000 543 400 620 541 10,41 5,3 0 0 1 0,2 1,5 1 0,22 1,17 0,00 0,00 1,00 2,39 11,89
4 5 7.968 212.571 531 400 530 502 10,44 5,3 0 1 1 0,2 1,5 1 0,24 1,27 0,00 1,50 1,00 4,01 10,84
5 6 6.640 176.667 442 400 530 502 8,70 5,3 0 1 1 0,2 1,5 1 0,17 0,90 0,00 1,50 1,00 3,57 10,84
6 7 5.312 169.600 424 400 425 451 8,68 5,3 0 1 1 0,2 1,5 1 0,19 1,01 0,00 1,50 1,00 3,70 9,62
7 8 3.984 127.500 319 400 425 451 6,51 5,3 0 0 1 0,2 1,5 1 0,11 0,59 0,00 0,00 1,00 1,70 9,62
8 9 2.656 113.333 283 400 285 368 6,47 5,3 0 1 1 0,3 1,5 1 0,14 0,75 0,00 1,50 1,00 3,40 7,99
9 10 1.328 57.000 190 300 190 259 6,47 5,3 0 1 1 0,3 1,5 1 0,22 1,18 0,00 1,50 1,00 3,90 5,71
pèrdua total conductes 35,48 mm c.d.a.
pèrdua bifurcació mm c.d.a.
reixa entrada 2,50 mm c.d.a.
VENTILADOR 37,98 mm c.d.a.
14.940 m³/h
CONDUCTeS: 117 m²
TIPUS DE CONDUCTE XAPA D'ACER GALVANITZAT
CALC. "Dimensió B del conducte de cálcul, fixat A
D.C.E. Diámetre circular equivalent, segons l'ecuació de Huebscher (UNE 100-230-95) 
Dh Diàmetre hidràulic per un conducte de secció rectangular, en m (UNE 100-101-84)
VELOC Velocitat de l'aire al conducte de mesures AxB
Re Número de Reynolds
f1 Factor de fricció per un conducte d'acer galvanizat, segons l'ecuació de Altshul-Tsal (UNE 100-230-95)
F Factor de fricció corregit (UNE 100-230-95)
LONG. Longitud del conducte, en m.
Nº COLZES Número de colzes en el tram de conducte de càlcul (Vere nota A)
N RED. Número de reduccions en el tram de conducto considerat
N REIX. Número de reixes en el tram de conducto considerat
f,roz Colze Factor de fregament en colzes, segons relació b/a (adimensional)
R.J. Pèrdua de càrrega en les reixes, en mm c.d.a.
PERD. Pèrdua de càrrega en el conducte, en mm c.d.a. (UNE 100-230-95)
PERD. ACC Pèrdua de càrrega en accesoris en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Red. Pèrdua total deguda a reduccions en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Reix. Pèrdua total deguda a reixes en el tram considerat, en mm c.d.a.
P.T. Pèrdua de càrrega total en el tram considerat, en mm c.d.a.
DESENV. M² de xapa en conducto, consideran un 10% de merma.
TRAM MESURES
AIRE EXTRACCIÓ SECTOR 2 PLANTA -1
Material: Xapa acer galvanitzat
Velocitat inicial de càlcul: 12 m/s
CABAL SECCIÓ B "CALC." D.C.E. VELOC.LONG Nº Nº Nº f,roz RED. R.J. PERD. U PERD. PERD. ACCERD. REPERD. REIX P.T DESENV.
IN. FIN. m³/h mm² A (mm) B (mm) mm m/s m COLZE RED. REIX.COLZEmm c.d.amm c.d.ammcda/mmm c.d.amm c.d.amm c.d.mm c.d.a.mm c.d.a. m²
1 2 14.940 345.833 865 400 870 633 11,93 9,23 2 0 1 0,2 1,5 1 0,25 2,28 3,49 0,00 1,00 7,01 25,79
2 3 10.624 247.467 619 400 620 541 11,90 5,3 1 1 1 0,2 1,5 1 0,28 1,51 1,74 1,50 1,00 6,03 11,89
3 4 9.296 217.000 543 400 620 541 10,41 5,3 0 0 1 0,2 1,5 1 0,22 1,17 0,00 0,00 1,00 2,39 11,89
4 5 7.968 212.571 531 400 530 502 10,44 5,3 0 1 1 0,2 1,5 1 0,24 1,27 0,00 1,50 1,00 4,01 10,84
5 6 6.640 176.667 442 400 530 502 8,70 5,3 0 1 1 0,2 1,5 1 0,17 0,90 0,00 1,50 1,00 3,57 10,84
6 7 5.312 169.600 424 400 425 451 8,68 5,3 0 1 1 0,2 1,5 1 0,19 1,01 0,00 1,50 1,00 3,70 9,62
7 8 3.984 127.500 319 400 425 451 6,51 5,3 0 0 1 0,2 1,5 1 0,11 0,59 0,00 0,00 1,00 1,70 9,62
8 9 2.656 113.333 283 400 285 368 6,47 5,3 0 1 1 0,3 1,5 1 0,14 0,75 0,00 1,50 1,00 3,40 7,99
9 10 1.328 57.000 190 300 190 259 6,47 5,3 0 1 1 0,3 1,5 1 0,22 1,18 0,00 1,50 1,00 3,90 5,71
pèrdua total conductes 35,71 mm c.d.a.
pèrdua bifurcació mm c.d.a.
reixa entrada 2,50 mm c.d.a.
VENTILADOR 38,21 mm c.d.a.
14.940 m³/h
CONDUCTeS: 120 m²
TIPUS DE CONDUCTE XAPA D'ACER GALVANITZAT
CALC. "Dimensió B del conducte de cálcul, fixat A
D.C.E. Diámetre circular equivalent, segons l'ecuació de Huebscher (UNE 100-230-95) 
Dh Diàmetre hidràulic per un conducte de secció rectangular, en m (UNE 100-101-84)
VELOC Velocitat de l'aire al conducte de mesures AxB
Re Número de Reynolds
f1 Factor de fricció per un conducte d'acer galvanizat, segons l'ecuació de Altshul-Tsal (UNE 100-230-95)
F Factor de fricció corregit (UNE 100-230-95)
LONG. Longitud del conducte, en m.
Nº COLZES Número de colzes en el tram de conducte de càlcul (Vere nota A)
N RED. Número de reduccions en el tram de conducto considerat
N REIX. Número de reixes en el tram de conducto considerat
f,roz Colze Factor de fregament en colzes, segons relació b/a (adimensional)
R.J. Pèrdua de càrrega en les reixes, en mm c.d.a.
PERD. Pèrdua de càrrega en el conducte, en mm c.d.a. (UNE 100-230-95)
PERD. ACC Pèrdua de càrrega en accesoris en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Red. Pèrdua total deguda a reduccions en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Reix. Pèrdua total deguda a reixes en el tram considerat, en mm c.d.a.
P.T. Pèrdua de càrrega total en el tram considerat, en mm c.d.a.
DESENV. M² de xapa en conducto, consideran un 10% de merma.
TRAM MESURES
AIRE EXTRACCIÓ SECTOR 3 PLANTA -1
Material: Xapa acer galvanitzat
Velocitat inicial de càlcul: 12 m/s
CABAL SECCIÓ B "CALC." D.C.E. VELOC.LONG Nº Nº Nº f,roz RED. R.J. PERD. U PERD. PERD. ACCERD. REPERD. REIX P.T DESENV.
IN. FIN. m³/h mm² A (mm) B (mm) mm m/s m COLZE RED. REIX.COLZEmm c.d.amm c.d.ammcda/mmm c.d.amm c.d.amm c.d.mm c.d.a.mm c.d.a. m²
1 2 14.940 345.833 865 400 870 633 11,93 10,8 2 0 1 0,2 1,5 1 0,25 2,67 3,49 0,00 1,00 7,41 30,23
2 3 10.624 247.467 619 400 620 541 11,90 6,1 0 1 1 0,2 1,5 1 0,28 1,73 0,00 1,50 1,00 4,52 13,69
3 4 9.296 217.000 543 400 620 541 10,41 6,1 0 0 1 0,2 1,5 1 0,22 1,35 0,00 0,00 1,00 2,57 13,69
4 5 7.968 212.571 531 400 530 502 10,44 6,1 0 1 1 0,2 1,5 1 0,24 1,46 0,00 1,50 1,00 4,20 12,48
5 6 6.640 176.667 442 400 530 502 8,70 6,1 0 1 1 0,2 1,5 1 0,17 1,04 0,00 1,50 1,00 3,71 12,48
6 7 5.312 169.600 424 400 425 451 8,68 6,1 0 1 1 0,2 1,5 1 0,19 1,17 0,00 1,50 1,00 3,86 11,07
7 8 3.984 127.500 319 400 425 451 6,51 6,1 0 0 1 0,2 1,5 1 0,11 0,68 0,00 0,00 1,00 1,79 11,07
8 9 2.656 113.333 283 400 285 368 6,47 6,1 0 1 1 0,3 1,5 1 0,14 0,87 0,00 1,50 1,00 3,51 9,19
9 10 1.328 57.000 190 300 190 259 6,47 6,1 1 1 1 0,3 1,5 1 0,22 1,36 0,64 1,50 1,00 4,72 6,58
pèrdua total conductes 36,27 mm c.d.a.
pèrdua accessori especial 10,00 mm c.d.a.
reixa entrada 2,50 mm c.d.a.
VENTILADOR 48,77 mm c.d.a.
14.940 m³/h
CONDUCTeS: 139 m²
TIPUS DE CONDUCTE XAPA D'ACER GALVANITZAT
CALC. "Dimensió B del conducte de cálcul, fixat A
D.C.E. Diámetre circular equivalent, segons l'ecuació de Huebscher (UNE 100-230-95) 
Dh Diàmetre hidràulic per un conducte de secció rectangular, en m (UNE 100-101-84)
VELOC Velocitat de l'aire al conducte de mesures AxB
Re Número de Reynolds
f1 Factor de fricció per un conducte d'acer galvanizat, segons l'ecuació de Altshul-Tsal (UNE 100-230-95)
F Factor de fricció corregit (UNE 100-230-95)
LONG. Longitud del conducte, en m.
Nº COLZES Número de colzes en el tram de conducte de càlcul (Vere nota A)
N RED. Número de reduccions en el tram de conducto considerat
N REIX. Número de reixes en el tram de conducto considerat
f,roz Colze Factor de fregament en colzes, segons relació b/a (adimensional)
R.J. Pèrdua de càrrega en les reixes, en mm c.d.a.
PERD. Pèrdua de càrrega en el conducte, en mm c.d.a. (UNE 100-230-95)
PERD. ACC Pèrdua de càrrega en accesoris en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Red. Pèrdua total deguda a reduccions en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Reix. Pèrdua total deguda a reixes en el tram considerat, en mm c.d.a.
P.T. Pèrdua de càrrega total en el tram considerat, en mm c.d.a.
DESENV. M² de xapa en conducto, consideran un 10% de merma.
TRAM MESURES
AIRE ADMISSIÓ SECTOR 1 PLANTA -2
Material: Xapa acer galvanitzat
Velocitat inicial de càlcul: 12 m/s
CABAL SECCIÓ B "CALC." D.C.E. VELOC.LONG Nº Nº Nº f,roz RED. R.J. PERD. U PERD. PERD. ACCERD. REPERD. REIX P.T DESENV.
IN. FIN. m³/h mm² A (mm) B (mm) mm m/s m COLZE RED. REIX.COLZEmm c.d.amm c.d.ammcda/mmm c.d.amm c.d.amm c.d.mm c.d.a.mm c.d.a. m²
1 2 13.104 303.333 758 400 760 595 11,97 10 1 0 0 0,2 1,5 1 0,26 2,63 1,76 0,00 0,00 4,65 25,52
2 3 4.368 101.333 253 400 255 347 11,90 10 1 1 1 0,3 1,5 1 0,49 4,86 2,17 1,50 1,00 10,02 14,41
3 4 2.912 68.000 227 300 230 287 11,72 6,3 0 1 1 0,3 1,5 1 0,59 3,70 0,00 1,50 1,00 6,79 7,35
4 5 1.456 34.500 173 200 200 219 10,11 6,3 0 1 1 0,2 1,5 1 0,61 3,87 0,00 1,50 1,00 6,99 5,54
5 6 8.736 202.667 507 400 510 493 11,90 7,5 1 1 1 0,2 1,5 1 0,31 2,35 1,73 1,50 1,00 6,90 15,02
6 7 7.280 170.000 425 400 510 493 9,91 6,3 2 0 1 0,2 1,5 1 0,22 1,40 2,41 0,00 1,00 5,03 12,61
7 8 5.824 163.200 408 400 420 448 9,63 6,3 1 1 1 0,2 1,5 1 0,23 1,47 1,14 1,50 1,00 5,34 11,37
8 9 4.368 126.000 315 400 320 390 9,48 6,3 0 1 1 0,3 1,5 1 0,27 1,70 0,00 1,50 1,00 4,47 9,98
9 10 2.912 85.333 284 300 290 322 9,30 6,3 0 1 1 0,3 1,5 1 0,33 2,05 0,00 1,50 1,00 4,88 8,18
10 11 1.456 43.500 145 300 200 266 6,74 6,3 0 1 1 0,3 1,5 1 0,23 1,45 0,00 1,50 1,00 4,18 6,93
pèrdua total conductes 59,23 mm c.d.a.
pèrdua bifurcació 10,00 mm c.d.a.
reixa entrada 2,50 mm c.d.a.
VENTILADOR 71,73 mm c.d.a.
13.104 m³/h
CONDUCTeS: 134 m²
TIPUS DE CONDUCTE XAPA D'ACER GALVANITZAT
CALC. "Dimensió B del conducte de cálcul, fixat A
D.C.E. Diámetre circular equivalent, segons l'ecuació de Huebscher (UNE 100-230-95) 
Dh Diàmetre hidràulic per un conducte de secció rectangular, en m (UNE 100-101-84)
VELOC Velocitat de l'aire al conducte de mesures AxB
Re Número de Reynolds
f1 Factor de fricció per un conducte d'acer galvanizat, segons l'ecuació de Altshul-Tsal (UNE 100-230-95)
F Factor de fricció corregit (UNE 100-230-95)
LONG. Longitud del conducte, en m.
Nº COLZES Número de colzes en el tram de conducte de càlcul (Vere nota A)
N RED. Número de reduccions en el tram de conducto considerat
N REIX. Número de reixes en el tram de conducto considerat
f,roz Colze Factor de fregament en colzes, segons relació b/a (adimensional)
R.J. Pèrdua de càrrega en les reixes, en mm c.d.a.
PERD. Pèrdua de càrrega en el conducte, en mm c.d.a. (UNE 100-230-95)
PERD. ACC Pèrdua de càrrega en accesoris en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Red. Pèrdua total deguda a reduccions en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Reix. Pèrdua total deguda a reixes en el tram considerat, en mm c.d.a.
P.T. Pèrdua de càrrega total en el tram considerat, en mm c.d.a.
DESENV. M² de xapa en conducto, consideran un 10% de merma.
TRAM MESURES
AIRE ADMISSIÓ SECTOR 2 PLANTA -2
Material: Xapa acer galvanitzat
Velocitat inicial de càlcul: 12 m/s
CABAL SECCIÓ B "CALC." D.C.E. VELOC.LONG Nº Nº Nº f,roz RED. R.J. PERD. U PERD. PERD. ACCERD. REPERD. REIX P.T DESENV.
IN. FIN. m³/h mm² A (mm) B (mm) mm m/s m COLZE RED. REIX.COLZEmm c.d.amm c.d.ammcda/mmm c.d.amm c.d.amm c.d.mm c.d.a.mm c.d.a. m²
1 2 13.104 303.333 758 400 760 595 11,97 12,3 2 0 1 0,2 1,5 1 0,26 3,23 3,51 0,00 1,00 8,01 31,39
2 3 11.648 270.222 676 400 760 595 10,64 6,8 0 0 1 0,2 1,5 1 0,21 1,43 0,00 0,00 1,00 2,64 17,35
3 4 10.192 266.000 665 400 670 561 10,56 6,8 0 1 1 0,2 1,5 1 0,22 1,49 0,00 1,50 1,00 4,21 16,01
4 5 8.736 229.714 574 400 670 561 9,05 6,8 0 0 1 0,2 1,5 1 0,16 1,11 0,00 0,00 1,00 2,27 16,01
5 6 7.280 223.333 558 400 560 516 9,03 6,8 0 1 1 0,2 1,5 1 0,18 1,20 0,00 1,50 1,00 3,88 14,36
6 7 5.824 179.200 448 400 560 516 7,22 6,8 0 0 1 0,2 1,5 1 0,12 0,79 0,00 0,00 1,00 1,91 14,36
7 8 4.368 168.000 420 400 420 448 7,22 6,8 0 1 1 0,2 1,5 1 0,14 0,93 0,00 1,50 1,00 3,56 12,27
8 9 2.912 112.000 373 300 420 387 6,42 6,8 0 1 1 0,2 1,5 1 0,13 0,90 0,00 1,50 1,00 3,53 10,77
9 10 1.456 63.000 210 300 210 273 6,42 6,8 0 1 1 0,3 1,5 1 0,20 1,38 0,00 1,50 1,00 4,09 7,63
pèrdua total conductes 34,09 mm c.d.a.
pèrdua bifurcació (10mm) mm c.d.a.
reixa entrada 2,50 mm c.d.a.
VENTILADOR 36,59 mm c.d.a.
13.104 m³/h
CONDUCTeS: 161 m²
TIPUS DE CONDUCTE XAPA D'ACER GALVANITZAT
CALC. "Dimensió B del conducte de cálcul, fixat A
D.C.E. Diámetre circular equivalent, segons l'ecuació de Huebscher (UNE 100-230-95) 
Dh Diàmetre hidràulic per un conducte de secció rectangular, en m (UNE 100-101-84)
VELOC Velocitat de l'aire al conducte de mesures AxB
Re Número de Reynolds
f1 Factor de fricció per un conducte d'acer galvanizat, segons l'ecuació de Altshul-Tsal (UNE 100-230-95)
F Factor de fricció corregit (UNE 100-230-95)
LONG. Longitud del conducte, en m.
Nº COLZES Número de colzes en el tram de conducte de càlcul (Vere nota A)
N RED. Número de reduccions en el tram de conducto considerat
N REIX. Número de reixes en el tram de conducto considerat
f,roz Colze Factor de fregament en colzes, segons relació b/a (adimensional)
R.J. Pèrdua de càrrega en les reixes, en mm c.d.a.
PERD. Pèrdua de càrrega en el conducte, en mm c.d.a. (UNE 100-230-95)
PERD. ACC Pèrdua de càrrega en accesoris en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Red. Pèrdua total deguda a reduccions en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Reix. Pèrdua total deguda a reixes en el tram considerat, en mm c.d.a.
P.T. Pèrdua de càrrega total en el tram considerat, en mm c.d.a.
DESENV. M² de xapa en conducto, consideran un 10% de merma.
TRAM MESURES
AIRE ADMISSIÓ SECTOR 2 PLANTA -2
Material: Xapa acer galvanitzat
Velocitat inicial de càlcul: 12 m/s
CABAL SECCIÓ B "CALC." D.C.E. VELOC.LONG Nº Nº Nº f,roz RED. R.J. PERD. U PERD. PERD. ACCERD. REPERD. REIX P.T DESENV.
IN. FIN. m³/h mm² A (mm) B (mm) mm m/s m COLZE RED. REIX.COLZEmm c.d.amm c.d.ammcda/mmm c.d.amm c.d.amm c.d.mm c.d.a.mm c.d.a. m²
1 2 13.104 303.333 758 400 760 595 11,97 11,2 2 0 1 0,2 1,5 1 0,26 2,94 3,51 0,00 1,00 7,72 28,58
2 3 11.648 270.222 676 400 760 595 10,64 6,8 0 0 1 0,2 1,5 1 0,21 1,43 0,00 0,00 1,00 2,64 17,35
3 4 10.192 266.000 665 400 670 561 10,56 6,8 0 1 1 0,2 1,5 1 0,22 1,49 0,00 1,50 1,00 4,21 16,01
4 5 8.736 229.714 574 400 670 561 9,05 6,8 0 0 1 0,2 1,5 1 0,16 1,11 0,00 0,00 1,00 2,27 16,01
5 6 7.280 223.333 558 400 560 516 9,03 6,8 0 1 1 0,2 1,5 1 0,18 1,20 0,00 1,50 1,00 3,88 14,36
6 7 5.824 179.200 448 400 560 516 7,22 6,8 0 0 1 0,2 1,5 1 0,12 0,79 0,00 0,00 1,00 1,91 14,36
7 8 4.368 168.000 420 400 420 448 7,22 6,8 0 1 1 0,2 1,5 1 0,14 0,93 0,00 1,50 1,00 3,56 12,27
8 9 2.912 112.000 373 300 420 387 6,42 6,8 0 1 1 0,2 1,5 1 0,13 0,90 0,00 1,50 1,00 3,53 10,77
9 10 1.456 63.000 210 300 210 273 6,42 6,8 0 1 1 0,3 1,5 1 0,20 1,38 0,00 1,50 1,00 4,09 7,63
pèrdua total conductes 33,81 mm c.d.a.
pèrdua bifurcació (10mm) mm c.d.a.
reixa entrada 2,50 mm c.d.a.
VENTILADOR 36,31 mm c.d.a.
13.104 m³/h
CONDUCTeS: 158 m²
TIPUS DE CONDUCTE XAPA D'ACER GALVANITZAT
CALC. "Dimensió B del conducte de cálcul, fixat A
D.C.E. Diámetre circular equivalent, segons l'ecuació de Huebscher (UNE 100-230-95) 
Dh Diàmetre hidràulic per un conducte de secció rectangular, en m (UNE 100-101-84)
VELOC Velocitat de l'aire al conducte de mesures AxB
Re Número de Reynolds
f1 Factor de fricció per un conducte d'acer galvanizat, segons l'ecuació de Altshul-Tsal (UNE 100-230-95)
F Factor de fricció corregit (UNE 100-230-95)
LONG. Longitud del conducte, en m.
Nº COLZES Número de colzes en el tram de conducte de càlcul (Vere nota A)
N RED. Número de reduccions en el tram de conducto considerat
N REIX. Número de reixes en el tram de conducto considerat
f,roz Colze Factor de fregament en colzes, segons relació b/a (adimensional)
R.J. Pèrdua de càrrega en les reixes, en mm c.d.a.
PERD. Pèrdua de càrrega en el conducte, en mm c.d.a. (UNE 100-230-95)
PERD. ACC Pèrdua de càrrega en accesoris en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Red. Pèrdua total deguda a reduccions en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Reix. Pèrdua total deguda a reixes en el tram considerat, en mm c.d.a.
P.T. Pèrdua de càrrega total en el tram considerat, en mm c.d.a.
DESENV. M² de xapa en conducto, consideran un 10% de merma.
TRAM MESURES
AIRE EXTRACCIÓ SECTOR 1 PLANTA -2
Material: Xapa acer galvanitzat
Velocitat inicial de càlcul: 12 m/s
CABAL SECCIÓ B "CALC." D.C.E. VELOC.LONG Nº Nº Nº f,roz RED. R.J. PERD. U PERD. PERD. ACCERD. REPERD. REIX P.T DESENV.
IN. FIN. m³/h mm² A (mm) B (mm) mm m/s m COLZE RED. REIX.COLZEmm c.d.amm c.d.ammcda/mmm c.d.amm c.d.amm c.d.mm c.d.a.mm c.d.a. m²
1 2 16.380 379.167 948 400 950 659 11,97 11,8 2 0 1 0,2 1,5 1 0,24 2,84 3,51 0,00 1,00 7,60 35,05
2 3 14.560 337.778 844 400 850 626 11,90 5,3 1 1 1 0,2 1,5 1 0,25 1,31 1,73 1,50 1,00 5,80 14,58
3 4 12.740 297.500 744 400 850 626 10,41 5,3 0 0 1 0,2 1,5 1 0,19 1,02 0,00 0,00 1,00 2,21 14,58
4 5 10.920 291.429 729 400 730 584 10,39 5,3 0 1 1 0,2 1,5 1 0,20 1,08 0,00 1,50 1,00 3,79 13,18
5 6 9.100 243.333 608 400 730 584 8,66 5,3 0 1 1 0,2 1,5 1 0,14 0,77 0,00 1,50 1,00 3,41 13,18
6 7 7.280 233.600 584 400 585 526 8,64 5,3 0 1 1 0,2 1,5 1 0,16 0,85 0,00 1,50 1,00 3,51 11,49
7 8 5.460 175.500 439 400 585 526 6,48 5,3 0 0 1 0,2 1,5 1 0,09 0,49 0,00 0,00 1,00 1,59 11,49
8 9 3.640 156.000 390 400 390 432 6,48 5,3 0 1 1 0,3 1,5 1 0,12 0,62 0,00 1,50 1,00 3,23 9,21
9 10 1.820 78.000 260 300 260 305 6,48 5,3 0 1 1 0,3 1,5 1 0,18 0,94 0,00 1,50 1,00 3,62 6,53
pèrdua total conductes 34,75 mm c.d.a.
pèrdua bifurcació mm c.d.a.
reixa entrada 2,50 mm c.d.a.
VENTILADOR 37,25 mm c.d.a.
16.380 m³/h
CONDUCTeS: 149 m²
TIPUS DE CONDUCTE XAPA D'ACER GALVANITZAT
CALC. "Dimensió B del conducte de cálcul, fixat A
D.C.E. Diámetre circular equivalent, segons l'ecuació de Huebscher (UNE 100-230-95) 
Dh Diàmetre hidràulic per un conducte de secció rectangular, en m (UNE 100-101-84)
VELOC Velocitat de l'aire al conducte de mesures AxB
Re Número de Reynolds
f1 Factor de fricció per un conducte d'acer galvanizat, segons l'ecuació de Altshul-Tsal (UNE 100-230-95)
F Factor de fricció corregit (UNE 100-230-95)
LONG. Longitud del conducte, en m.
Nº COLZES Número de colzes en el tram de conducte de càlcul (Vere nota A)
N RED. Número de reduccions en el tram de conducto considerat
N REIX. Número de reixes en el tram de conducto considerat
f,roz Colze Factor de fregament en colzes, segons relació b/a (adimensional)
R.J. Pèrdua de càrrega en les reixes, en mm c.d.a.
PERD. Pèrdua de càrrega en el conducte, en mm c.d.a. (UNE 100-230-95)
PERD. ACC Pèrdua de càrrega en accesoris en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Red. Pèrdua total deguda a reduccions en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Reix. Pèrdua total deguda a reixes en el tram considerat, en mm c.d.a.
P.T. Pèrdua de càrrega total en el tram considerat, en mm c.d.a.
DESENV. M² de xapa en conducto, consideran un 10% de merma.
TRAM MESURES
AIRE EXTRACCIÓ SECTOR 2 PLANTA -2
Material: Xapa acer galvanitzat
Velocitat inicial de càlcul: 12 m/s
CABAL SECCIÓ B "CALC." D.C.E. VELOC.LONG Nº Nº Nº f,roz RED. R.J. PERD. U PERD. PERD. ACCERD. REPERD. REIX P.T DESENV.
IN. FIN. m³/h mm² A (mm) B (mm) mm m/s m COLZE RED. REIX.COLZEmm c.d.amm c.d.ammcda/mmm c.d.amm c.d.amm c.d.mm c.d.a.mm c.d.a. m²
1 2 16.380 379.167 948 400 950 659 11,97 11,8 2 0 1 0,2 1,5 1 0,24 2,84 3,51 0,00 1,00 7,60 35,05
2 3 14.560 337.778 844 400 850 626 11,90 5,3 1 1 1 0,2 1,5 1 0,25 1,31 1,73 1,50 1,00 5,80 14,58
3 4 12.740 297.500 744 400 850 626 10,41 5,3 0 0 1 0,2 1,5 1 0,19 1,02 0,00 0,00 1,00 2,21 14,58
4 5 10.920 291.429 729 400 730 584 10,39 5,3 0 1 1 0,2 1,5 1 0,20 1,08 0,00 1,50 1,00 3,79 13,18
5 6 9.100 243.333 608 400 730 584 8,66 5,3 0 1 1 0,2 1,5 1 0,14 0,77 0,00 1,50 1,00 3,41 13,18
6 7 7.280 233.600 584 400 585 526 8,64 5,3 0 1 1 0,2 1,5 1 0,16 0,85 0,00 1,50 1,00 3,51 11,49
7 8 5.460 175.500 439 400 585 526 6,48 5,3 0 0 1 0,2 1,5 1 0,09 0,49 0,00 0,00 1,00 1,59 11,49
8 9 3.640 156.000 390 400 390 432 6,48 5,3 0 1 1 0,3 1,5 1 0,12 0,62 0,00 1,50 1,00 3,23 9,21
9 10 1.820 78.000 260 300 260 305 6,48 5,3 0 1 1 0,3 1,5 1 0,18 0,94 0,00 1,50 1,00 3,62 6,53
pèrdua total conductes 34,75 mm c.d.a.
pèrdua bifurcació mm c.d.a.
reixa entrada 2,50 mm c.d.a.
VENTILADOR 37,25 mm c.d.a.
16.380 m³/h
CONDUCTeS: 149 m²
TIPUS DE CONDUCTE XAPA D'ACER GALVANITZAT
CALC. "Dimensió B del conducte de cálcul, fixat A
D.C.E. Diámetre circular equivalent, segons l'ecuació de Huebscher (UNE 100-230-95) 
Dh Diàmetre hidràulic per un conducte de secció rectangular, en m (UNE 100-101-84)
VELOC Velocitat de l'aire al conducte de mesures AxB
Re Número de Reynolds
f1 Factor de fricció per un conducte d'acer galvanizat, segons l'ecuació de Altshul-Tsal (UNE 100-230-95)
F Factor de fricció corregit (UNE 100-230-95)
LONG. Longitud del conducte, en m.
Nº COLZES Número de colzes en el tram de conducte de càlcul (Vere nota A)
N RED. Número de reduccions en el tram de conducto considerat
N REIX. Número de reixes en el tram de conducto considerat
f,roz Colze Factor de fregament en colzes, segons relació b/a (adimensional)
R.J. Pèrdua de càrrega en les reixes, en mm c.d.a.
PERD. Pèrdua de càrrega en el conducte, en mm c.d.a. (UNE 100-230-95)
PERD. ACC Pèrdua de càrrega en accesoris en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Red. Pèrdua total deguda a reduccions en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Reix. Pèrdua total deguda a reixes en el tram considerat, en mm c.d.a.
P.T. Pèrdua de càrrega total en el tram considerat, en mm c.d.a.
DESENV. M² de xapa en conducto, consideran un 10% de merma.
TRAM MESURES
AIRE EXTRACCIÓ SECTOR 3 PLANTA -2
Material: Xapa acer galvanitzat
Velocitat inicial de càlcul: 12 m/s
CABAL SECCIÓ B "CALC." D.C.E. VELOC.LONG Nº Nº Nº f,roz RED. R.J. PERD. U PERD. PERD. ACCERD. REPERD. REIX P.T DESENV.
IN. FIN. m³/h mm² A (mm) B (mm) mm m/s m COLZE RED. REIX.COLZEmm c.d.amm c.d.ammcda/mmm c.d.amm c.d.amm c.d.mm c.d.a.mm c.d.a. m²
1 2 16.380 379.167 948 400 950 659 11,97 15,9 2 0 1 0,2 1,5 1 0,24 3,84 3,51 0,00 1,00 8,59 47,31
2 3 14.560 337.778 844 400 850 626 11,90 6,1 0 1 1 0,2 1,5 1 0,25 1,51 0,00 1,50 1,00 4,26 16,78
3 4 12.740 297.500 744 400 850 626 10,41 6,1 0 0 1 0,2 1,5 1 0,19 1,17 0,00 0,00 1,00 2,37 16,78
4 5 10.920 291.429 729 400 730 584 10,39 6,1 0 1 1 0,2 1,5 1 0,20 1,24 0,00 1,50 1,00 3,95 15,16
5 6 9.100 243.333 608 400 730 584 8,66 6,1 0 1 1 0,2 1,5 1 0,14 0,88 0,00 1,50 1,00 3,53 15,16
6 7 7.280 233.600 584 400 590 529 8,57 6,1 0 1 1 0,2 1,5 1 0,16 0,95 0,00 1,50 1,00 3,61 13,29
7 8 5.460 177.000 443 400 590 529 6,43 6,1 0 0 1 0,2 1,5 1 0,09 0,56 0,00 0,00 1,00 1,65 13,29
8 9 3.640 157.333 393 400 395 435 6,40 6,1 0 1 1 0,3 1,5 1 0,11 0,69 0,00 1,50 1,00 3,30 10,67
9 10 1.820 79.000 263 300 265 308 6,36 6,1 1 1 1 0,3 1,5 1 0,17 1,04 0,62 1,50 1,00 4,32 7,58
pèrdua total conductes 35,58 mm c.d.a.
pèrdua accessori especial 10,00 mm c.d.a.
reixa entrada 2,50 mm c.d.a.
VENTILADOR 48,08 mm c.d.a.
16.380 m³/h
CONDUCTeS: 179 m²
TIPUS DE CONDUCTE XAPA D'ACER GALVANITZAT
CALC. "Dimensió B del conducte de cálcul, fixat A
D.C.E. Diámetre circular equivalent, segons l'ecuació de Huebscher (UNE 100-230-95) 
Dh Diàmetre hidràulic per un conducte de secció rectangular, en m (UNE 100-101-84)
VELOC Velocitat de l'aire al conducte de mesures AxB
Re Número de Reynolds
f1 Factor de fricció per un conducte d'acer galvanizat, segons l'ecuació de Altshul-Tsal (UNE 100-230-95)
F Factor de fricció corregit (UNE 100-230-95)
LONG. Longitud del conducte, en m.
Nº COLZES Número de colzes en el tram de conducte de càlcul (Vere nota A)
N RED. Número de reduccions en el tram de conducto considerat
N REIX. Número de reixes en el tram de conducto considerat
f,roz Colze Factor de fregament en colzes, segons relació b/a (adimensional)
R.J. Pèrdua de càrrega en les reixes, en mm c.d.a.
PERD. Pèrdua de càrrega en el conducte, en mm c.d.a. (UNE 100-230-95)
PERD. ACC Pèrdua de càrrega en accesoris en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Red. Pèrdua total deguda a reduccions en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Reix. Pèrdua total deguda a reixes en el tram considerat, en mm c.d.a.
P.T. Pèrdua de càrrega total en el tram considerat, en mm c.d.a.
DESENV. M² de xapa en conducto, consideran un 10% de merma.
TRAM MESURES
AIRE ADMISSIÓ SECTOR 1 PLANTA -3
Material: Xapa acer galvanitzat
Velocitat inicial de càlcul: 12 m/s
CABAL SECCIÓ B "CALC." D.C.E. VELOC.LONG Nº Nº Nº f,roz RED. R.J. PERD. U PERD. PERD. ACCERD. REPERD. REIX P.T DESENV.
IN. FIN. m³/h mm² A (mm) B (mm) mm m/s m COLZE RED. REIX.COLZEmm c.d.amm c.d.ammcda/mmm c.d.amm c.d.amm c.d.mm c.d.a.mm c.d.a. m²
1 2 14.112 326.667 817 400 820 616 11,95 13 1 0 0 0,2 1,5 1 0,25 3,30 1,75 0,00 0,00 5,30 34,89
2 3 4.704 109.333 273 400 275 361 11,88 12 1 1 1 0,3 1,5 1 0,46 5,49 2,16 1,50 1,00 10,61 17,76
3 4 3.136 73.333 244 300 250 299 11,61 6,3 0 1 1 0,3 1,5 1 0,55 3,44 0,00 1,50 1,00 6,48 7,62
4 5 1.568 37.500 188 200 190 213 11,46 6,3 0 1 1 0,3 1,5 1 0,80 5,06 0,00 1,50 1,00 8,36 5,41
5 6 9.408 218.667 547 400 550 511 11,88 8,45 1 1 1 0,2 1,5 1 0,30 2,54 1,73 1,50 1,00 7,07 17,66
6 7 7.840 183.333 458 400 550 511 9,90 6,3 2 0 1 0,2 1,5 1 0,21 1,34 2,40 0,00 1,00 4,95 13,17
7 8 6.272 176.000 440 400 440 458 9,90 6,3 1 1 1 0,2 1,5 1 0,24 1,51 1,20 1,50 1,00 5,45 11,64
8 9 4.704 132.000 330 400 330 397 9,90 6,3 0 1 1 0,3 1,5 1 0,29 1,81 0,00 1,50 1,00 4,59 10,12
9 10 3.136 88.000 293 300 295 325 9,84 6,3 0 1 1 0,3 1,5 1 0,36 2,26 0,00 1,50 1,00 5,12 8,25
10 11 1.568 44.250 148 300 200 266 7,26 6,3 0 1 1 0,3 1,5 1 0,26 1,67 0,00 1,50 1,00 4,43 6,93
pèrdua total conductes 62,37 mm c.d.a.
pèrdua bifurcació 10,00 mm c.d.a.
reixa entrada 2,50 mm c.d.a.
VENTILADOR 74,87 mm c.d.a.
14.112 m³/h
CONDUCTeS: 153 m²
TIPUS DE CONDUCTE XAPA D'ACER GALVANITZAT
CALC. "Dimensió B del conducte de cálcul, fixat A
D.C.E. Diámetre circular equivalent, segons l'ecuació de Huebscher (UNE 100-230-95) 
Dh Diàmetre hidràulic per un conducte de secció rectangular, en m (UNE 100-101-84)
VELOC Velocitat de l'aire al conducte de mesures AxB
Re Número de Reynolds
f1 Factor de fricció per un conducte d'acer galvanizat, segons l'ecuació de Altshul-Tsal (UNE 100-230-95)
F Factor de fricció corregit (UNE 100-230-95)
LONG. Longitud del conducte, en m.
Nº COLZES Número de colzes en el tram de conducte de càlcul (Vere nota A)
N RED. Número de reduccions en el tram de conducto considerat
N REIX. Número de reixes en el tram de conducto considerat
f,roz Colze Factor de fregament en colzes, segons relació b/a (adimensional)
R.J. Pèrdua de càrrega en les reixes, en mm c.d.a.
PERD. Pèrdua de càrrega en el conducte, en mm c.d.a. (UNE 100-230-95)
PERD. ACC Pèrdua de càrrega en accesoris en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Red. Pèrdua total deguda a reduccions en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Reix. Pèrdua total deguda a reixes en el tram considerat, en mm c.d.a.
P.T. Pèrdua de càrrega total en el tram considerat, en mm c.d.a.
DESENV. M² de xapa en conducto, consideran un 10% de merma.
TRAM MESURES
AIRE ADMISSIÓ SECTOR 2 PLANTA -3
Material: Xapa acer galvanitzat
Velocitat inicial de càlcul: 12 m/s
CABAL SECCIÓ B "CALC." D.C.E. VELOC.LONG Nº Nº Nº f,roz RED. R.J. PERD. U PERD. PERD. ACCERD. REPERD. REIX P.T DESENV.
IN. FIN. m³/h mm² A (mm) B (mm) mm m/s m COLZE RED. REIX.COLZEmm c.d.amm c.d.ammcda/mmm c.d.amm c.d.amm c.d.mm c.d.a.mm c.d.a. m²
1 2 14.112 326.667 817 400 820 616 11,95 15,7 2 0 1 0,2 1,5 1 0,25 3,98 3,50 0,00 1,00 8,74 42,14
2 3 12.544 291.556 729 400 820 616 10,62 6,8 0 0 1 0,2 1,5 1 0,20 1,38 0,00 0,00 1,00 2,58 18,25
3 4 10.976 287.000 718 400 720 580 10,59 6,8 0 1 1 0,2 1,5 1 0,21 1,45 0,00 1,50 1,00 4,16 16,76
4 5 9.408 246.857 617 400 720 580 9,07 6,8 0 0 1 0,2 1,5 1 0,16 1,08 0,00 0,00 1,00 2,24 16,76
5 6 7.840 240.000 600 400 600 533 9,07 6,8 0 1 1 0,2 1,5 1 0,17 1,17 0,00 1,50 1,00 3,85 14,96
6 7 6.272 192.000 480 400 600 533 7,26 6,8 0 0 1 0,2 1,5 1 0,11 0,77 0,00 0,00 1,00 1,89 14,96
7 8 4.704 180.000 450 400 450 464 7,26 6,8 0 1 1 0,2 1,5 1 0,13 0,90 0,00 1,50 1,00 3,53 12,72
8 9 3.136 120.000 400 300 450 400 6,45 6,8 0 1 1 0,2 1,5 1 0,13 0,88 0,00 1,50 1,00 3,51 11,22
9 10 1.568 67.500 225 300 225 283 6,45 6,8 0 1 1 0,3 1,5 1 0,20 1,33 0,00 1,50 1,00 4,02 7,85
pèrdua total conductes 34,51 mm c.d.a.
pèrdua bifurcació (10mm) mm c.d.a.
reixa entrada 2,50 mm c.d.a.
VENTILADOR 37,01 mm c.d.a.
14.112 m³/h
CONDUCTeS: 179 m²
TIPUS DE CONDUCTE XAPA D'ACER GALVANITZAT
CALC. "Dimensió B del conducte de cálcul, fixat A
D.C.E. Diámetre circular equivalent, segons l'ecuació de Huebscher (UNE 100-230-95) 
Dh Diàmetre hidràulic per un conducte de secció rectangular, en m (UNE 100-101-84)
VELOC Velocitat de l'aire al conducte de mesures AxB
Re Número de Reynolds
f1 Factor de fricció per un conducte d'acer galvanizat, segons l'ecuació de Altshul-Tsal (UNE 100-230-95)
F Factor de fricció corregit (UNE 100-230-95)
LONG. Longitud del conducte, en m.
Nº COLZES Número de colzes en el tram de conducte de càlcul (Vere nota A)
N RED. Número de reduccions en el tram de conducto considerat
N REIX. Número de reixes en el tram de conducto considerat
f,roz Colze Factor de fregament en colzes, segons relació b/a (adimensional)
R.J. Pèrdua de càrrega en les reixes, en mm c.d.a.
PERD. Pèrdua de càrrega en el conducte, en mm c.d.a. (UNE 100-230-95)
PERD. ACC Pèrdua de càrrega en accesoris en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Red. Pèrdua total deguda a reduccions en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Reix. Pèrdua total deguda a reixes en el tram considerat, en mm c.d.a.
P.T. Pèrdua de càrrega total en el tram considerat, en mm c.d.a.
DESENV. M² de xapa en conducto, consideran un 10% de merma.
TRAM MESURES
AIRE ADMISSIÓ SECTOR 2 PLANTA -3
Material: Xapa acer galvanitzat
Velocitat inicial de càlcul: 12 m/s
CABAL SECCIÓ B "CALC." D.C.E. VELOC.LONG Nº Nº Nº f,roz RED. R.J. PERD. U PERD. PERD. ACCERD. REPERD. REIX P.T DESENV.
IN. FIN. m³/h mm² A (mm) B (mm) mm m/s m COLZE RED. REIX.COLZEmm c.d.amm c.d.ammcda/mmm c.d.amm c.d.amm c.d.mm c.d.a.mm c.d.a. m²
1 2 14.112 326.667 817 400 820 616 11,95 14,6 2 0 1 0,2 1,5 1 0,25 3,71 3,50 0,00 1,00 8,46 39,19
2 3 12.544 291.556 729 400 760 595 11,46 6,8 0 1 1 0,2 1,5 1 0,24 1,64 0,00 1,50 1,00 4,39 17,35
3 4 10.976 266.000 665 400 670 561 11,38 6,8 0 1 1 0,2 1,5 1 0,25 1,71 0,00 1,50 1,00 4,46 16,01
4 5 9.408 229.714 574 400 670 561 9,75 6,8 0 0 1 0,2 1,5 1 0,19 1,28 0,00 0,00 1,00 2,47 16,01
5 6 7.840 223.333 558 400 560 516 9,72 6,8 0 1 1 0,2 1,5 1 0,20 1,38 0,00 1,50 1,00 4,09 14,36
6 7 6.272 179.200 448 400 560 516 7,78 6,8 0 0 1 0,2 1,5 1 0,13 0,91 0,00 0,00 1,00 2,04 14,36
7 8 4.704 168.000 420 400 420 448 7,78 6,8 0 1 1 0,2 1,5 1 0,16 1,06 0,00 1,50 1,00 3,72 12,27
8 9 3.136 112.000 373 300 420 387 6,91 6,8 0 1 1 0,2 1,5 1 0,15 1,03 0,00 1,50 1,00 3,68 10,77
9 10 1.568 63.000 210 300 210 273 6,91 6,8 0 1 1 0,3 1,5 1 0,23 1,58 0,00 1,50 1,00 4,32 7,63
pèrdua total conductes 37,63 mm c.d.a.
pèrdua bifurcació (10mm) mm c.d.a.
reixa entrada 2,50 mm c.d.a.
VENTILADOR 40,13 mm c.d.a.
14.112 m³/h
CONDUCTeS: 170 m²
TIPUS DE CONDUCTE XAPA D'ACER GALVANITZAT
CALC. "Dimensió B del conducte de cálcul, fixat A
D.C.E. Diámetre circular equivalent, segons l'ecuació de Huebscher (UNE 100-230-95) 
Dh Diàmetre hidràulic per un conducte de secció rectangular, en m (UNE 100-101-84)
VELOC Velocitat de l'aire al conducte de mesures AxB
Re Número de Reynolds
f1 Factor de fricció per un conducte d'acer galvanizat, segons l'ecuació de Altshul-Tsal (UNE 100-230-95)
F Factor de fricció corregit (UNE 100-230-95)
LONG. Longitud del conducte, en m.
Nº COLZES Número de colzes en el tram de conducte de càlcul (Vere nota A)
N RED. Número de reduccions en el tram de conducto considerat
N REIX. Número de reixes en el tram de conducto considerat
f,roz Colze Factor de fregament en colzes, segons relació b/a (adimensional)
R.J. Pèrdua de càrrega en les reixes, en mm c.d.a.
PERD. Pèrdua de càrrega en el conducte, en mm c.d.a. (UNE 100-230-95)
PERD. ACC Pèrdua de càrrega en accesoris en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Red. Pèrdua total deguda a reduccions en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Reix. Pèrdua total deguda a reixes en el tram considerat, en mm c.d.a.
P.T. Pèrdua de càrrega total en el tram considerat, en mm c.d.a.
DESENV. M² de xapa en conducto, consideran un 10% de merma.
TRAM MESURES
AIRE EXTRACCIÓ SECTOR 1 PLANTA -3
Material: Xapa acer galvanitzat
Velocitat inicial de càlcul: 12 m/s
CABAL SECCIÓ B "CALC." D.C.E. VELOC.LONG Nº Nº Nº f,roz RED. R.J. PERD. U PERD. PERD. ACCERD. REPERD. REIX P.T DESENV.
IN. FIN. m³/h mm² A (mm) B (mm) mm m/s m COLZE RED. REIX.COLZEmm c.d.amm c.d.ammcda/mmm c.d.amm c.d.amm c.d.mm c.d.a.mm c.d.a. m²
1 2 17.640 408.333 1.021 400 1.050 689 11,67 17,5 2 0 1 0,2 1,5 1 0,22 3,88 3,34 0,00 1,00 8,44 55,83
2 3 15.680 373.333 933 400 935 654 11,65 5,3 1 1 1 0,2 1,5 1 0,23 1,22 1,66 1,50 1,00 5,61 15,57
3 4 13.720 327.250 818 400 935 654 10,19 5,3 0 0 1 0,2 1,5 1 0,18 0,95 0,00 0,00 1,00 2,12 15,57
4 5 11.760 320.571 801 400 800 609 10,21 5,3 0 1 1 0,2 1,5 1 0,19 1,01 0,00 1,50 1,00 3,70 13,99
5 6 9.800 266.667 667 400 800 609 8,51 5,3 0 1 1 0,2 1,5 1 0,13 0,71 0,00 1,50 1,00 3,35 13,99
6 7 7.840 256.000 640 400 640 549 8,51 5,3 0 1 1 0,2 1,5 1 0,15 0,79 0,00 1,50 1,00 3,43 12,13
7 8 5.880 192.000 480 400 640 549 6,38 5,3 0 0 1 0,2 1,5 1 0,09 0,46 0,00 0,00 1,00 1,55 12,13
8 9 3.920 170.667 427 400 430 453 6,33 5,3 0 1 1 0,2 1,5 1 0,11 0,56 0,00 1,50 1,00 3,16 9,68
9 10 1.960 86.000 287 300 290 322 6,26 5,3 0 1 1 0,3 1,5 1 0,16 0,82 0,00 1,50 1,00 3,48 6,88
pèrdua total conductes 34,84 mm c.d.a.
pèrdua bifurcació mm c.d.a.
reixa entrada 2,50 mm c.d.a.
VENTILADOR 37,34 mm c.d.a.
17.640 m³/h
CONDUCTeS: 179 m²
TIPUS DE CONDUCTE XAPA D'ACER GALVANITZAT
CALC. "Dimensió B del conducte de cálcul, fixat A
D.C.E. Diámetre circular equivalent, segons l'ecuació de Huebscher (UNE 100-230-95) 
Dh Diàmetre hidràulic per un conducte de secció rectangular, en m (UNE 100-101-84)
VELOC Velocitat de l'aire al conducte de mesures AxB
Re Número de Reynolds
f1 Factor de fricció per un conducte d'acer galvanizat, segons l'ecuació de Altshul-Tsal (UNE 100-230-95)
F Factor de fricció corregit (UNE 100-230-95)
LONG. Longitud del conducte, en m.
Nº COLZES Número de colzes en el tram de conducte de càlcul (Vere nota A)
N RED. Número de reduccions en el tram de conducto considerat
N REIX. Número de reixes en el tram de conducto considerat
f,roz Colze Factor de fregament en colzes, segons relació b/a (adimensional)
R.J. Pèrdua de càrrega en les reixes, en mm c.d.a.
PERD. Pèrdua de càrrega en el conducte, en mm c.d.a. (UNE 100-230-95)
PERD. ACC Pèrdua de càrrega en accesoris en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Red. Pèrdua total deguda a reduccions en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Reix. Pèrdua total deguda a reixes en el tram considerat, en mm c.d.a.
P.T. Pèrdua de càrrega total en el tram considerat, en mm c.d.a.
DESENV. M² de xapa en conducto, consideran un 10% de merma.
TRAM MESURES
AIRE EXTRACCIÓ SECTOR 2 PLANTA -3
Material: Xapa acer galvanitzat
Velocitat inicial de càlcul: 12 m/s
CABAL SECCIÓ B "CALC." D.C.E. VELOC.LONG Nº Nº Nº f,roz RED. R.J. PERD. U PERD. PERD. ACCERD. REPERD. REIX P.T DESENV.
IN. FIN. m³/h mm² A (mm) B (mm) mm m/s m COLZE RED. REIX.COLZEmm c.d.amm c.d.ammcda/mmm c.d.amm c.d.amm c.d.mm c.d.a.mm c.d.a. m²
1 2 17.640 408.333 1.021 400 1.050 689 11,67 17,5 2 0 1 0,2 1,5 1 0,22 3,88 3,34 0,00 1,00 8,44 55,83
2 3 15.680 373.333 933 400 935 654 11,65 5,3 1 1 1 0,2 1,5 1 0,23 1,22 1,66 1,50 1,00 5,61 15,57
3 4 13.720 327.250 818 400 935 654 10,19 5,3 0 0 1 0,2 1,5 1 0,18 0,95 0,00 0,00 1,00 2,12 15,57
4 5 11.760 320.571 801 400 800 609 10,21 5,3 0 1 1 0,2 1,5 1 0,19 1,01 0,00 1,50 1,00 3,70 13,99
5 6 9.800 266.667 667 400 800 609 8,51 5,3 0 1 1 0,2 1,5 1 0,13 0,71 0,00 1,50 1,00 3,35 13,99
6 7 7.840 256.000 640 400 640 549 8,51 5,3 0 1 1 0,2 1,5 1 0,15 0,79 0,00 1,50 1,00 3,43 12,13
7 8 5.880 192.000 480 400 640 549 6,38 5,3 0 0 1 0,2 1,5 1 0,09 0,46 0,00 0,00 1,00 1,55 12,13
8 9 3.920 170.667 427 400 430 453 6,33 5,3 0 1 1 0,2 1,5 1 0,11 0,56 0,00 1,50 1,00 3,16 9,68
9 10 1.960 86.000 287 300 290 322 6,26 5,3 0 1 1 0,3 1,5 1 0,16 0,82 0,00 1,50 1,00 3,48 6,88
pèrdua total conductes 34,84 mm c.d.a.
pèrdua bifurcació mm c.d.a.
reixa entrada 2,50 mm c.d.a.
VENTILADOR 37,34 mm c.d.a.
17.640 m³/h
CONDUCTeS: 179 m²
TIPUS DE CONDUCTE XAPA D'ACER GALVANITZAT
CALC. "Dimensió B del conducte de cálcul, fixat A
D.C.E. Diámetre circular equivalent, segons l'ecuació de Huebscher (UNE 100-230-95) 
Dh Diàmetre hidràulic per un conducte de secció rectangular, en m (UNE 100-101-84)
VELOC Velocitat de l'aire al conducte de mesures AxB
Re Número de Reynolds
f1 Factor de fricció per un conducte d'acer galvanizat, segons l'ecuació de Altshul-Tsal (UNE 100-230-95)
F Factor de fricció corregit (UNE 100-230-95)
LONG. Longitud del conducte, en m.
Nº COLZES Número de colzes en el tram de conducte de càlcul (Vere nota A)
N RED. Número de reduccions en el tram de conducto considerat
N REIX. Número de reixes en el tram de conducto considerat
f,roz Colze Factor de fregament en colzes, segons relació b/a (adimensional)
R.J. Pèrdua de càrrega en les reixes, en mm c.d.a.
PERD. Pèrdua de càrrega en el conducte, en mm c.d.a. (UNE 100-230-95)
PERD. ACC Pèrdua de càrrega en accesoris en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Red. Pèrdua total deguda a reduccions en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Reix. Pèrdua total deguda a reixes en el tram considerat, en mm c.d.a.
P.T. Pèrdua de càrrega total en el tram considerat, en mm c.d.a.
DESENV. M² de xapa en conducto, consideran un 10% de merma.
TRAM MESURES
AIRE EXTRACCIÓ SECTOR 3 PLANTA -3
Material: Xapa acer galvanitzat
Velocitat inicial de càlcul: 12 m/s
CABAL SECCIÓ B "CALC." D.C.E. VELOC.LONG Nº Nº Nº f,roz RED. R.J. PERD. U PERD. PERD. ACCERD. REPERD. REIX P.T DESENV.
IN. FIN. m³/h mm² A (mm) B (mm) mm m/s m COLZE RED. REIX.COLZEmm c.d.amm c.d.ammcda/mmm c.d.amm c.d.amm c.d.mm c.d.a.mm c.d.a. m²
1 2 17.640 408.333 1.021 400 1.050 689 11,67 20 2 0 1 0,2 1,5 1 0,22 4,43 3,34 0,00 1,00 8,99 63,74
2 3 15.680 373.333 933 400 935 654 11,65 6,1 0 1 1 0,2 1,5 1 0,23 1,40 0,00 1,50 1,00 4,13 17,92
3 4 13.720 327.250 818 400 935 654 10,19 6,1 0 0 1 0,2 1,5 1 0,18 1,09 0,00 0,00 1,00 2,27 17,92
4 5 11.760 320.571 801 400 800 609 10,21 6,1 0 1 1 0,2 1,5 1 0,19 1,16 0,00 1,50 1,00 3,85 16,10
5 6 9.800 266.667 667 400 800 609 8,51 6,1 0 1 1 0,2 1,5 1 0,13 0,82 0,00 1,50 1,00 3,46 16,10
6 7 7.840 256.000 640 400 640 549 8,51 6,1 0 1 1 0,2 1,5 1 0,15 0,91 0,00 1,50 1,00 3,55 13,96
7 8 5.880 192.000 480 400 640 549 6,38 6,1 0 0 1 0,2 1,5 1 0,09 0,53 0,00 0,00 1,00 1,61 13,96
8 9 3.920 170.667 427 400 430 453 6,33 6,1 0 1 1 0,2 1,5 1 0,11 0,64 0,00 1,50 1,00 3,25 11,14
9 10 1.960 86.000 287 300 290 322 6,26 6,1 1 1 1 0,3 1,5 1 0,16 0,95 0,60 1,50 1,00 4,20 7,92
pèrdua total conductes 35,31 mm c.d.a.
pèrdua accessori especial 10,00 mm c.d.a.
reixa entrada 2,50 mm c.d.a.
VENTILADOR 47,81 mm c.d.a.
17.640 m³/h
CONDUCTeS: 206 m²
TIPUS DE CONDUCTE XAPA D'ACER GALVANITZAT
CALC. "Dimensió B del conducte de cálcul, fixat A
D.C.E. Diámetre circular equivalent, segons l'ecuació de Huebscher (UNE 100-230-95) 
Dh Diàmetre hidràulic per un conducte de secció rectangular, en m (UNE 100-101-84)
VELOC Velocitat de l'aire al conducte de mesures AxB
Re Número de Reynolds
f1 Factor de fricció per un conducte d'acer galvanizat, segons l'ecuació de Altshul-Tsal (UNE 100-230-95)
F Factor de fricció corregit (UNE 100-230-95)
LONG. Longitud del conducte, en m.
Nº COLZES Número de colzes en el tram de conducte de càlcul (Vere nota A)
N RED. Número de reduccions en el tram de conducto considerat
N REIX. Número de reixes en el tram de conducto considerat
f,roz Colze Factor de fregament en colzes, segons relació b/a (adimensional)
R.J. Pèrdua de càrrega en les reixes, en mm c.d.a.
PERD. Pèrdua de càrrega en el conducte, en mm c.d.a. (UNE 100-230-95)
PERD. ACC Pèrdua de càrrega en accesoris en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Red. Pèrdua total deguda a reduccions en el tram considerat, en mm c.d.a.
PERD. Reix. Pèrdua total deguda a reixes en el tram considerat, en mm c.d.a.
P.T. Pèrdua de càrrega total en el tram considerat, en mm c.d.a.
DESENV. M² de xapa en conducto, consideran un 10% de merma.
TRAM MESURES
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Projecte executiu d’un aparcament subterrani a Montbau i urbanització de la 








































ADMISSIÓ PLANTA -1 SECTOR
1
CSXRT-560-5.5 1 1475 4 - 11952 62,16 12130,09 64,02
2 ADMISSIÓ -1,
2, 3
ADMISSIÓ PLANTA -1 SECTORS
2 I 3
HCH-80-4/8T-3/AL 2 1430 2,20/0,45 - 11952 36 12291,15 38,07
3 ADMISSIÓ P-
2, 1
ADMISSIÓ PLANTA -2 SECTOR
1
HCH-100-4T-10/AL IE3 1 1455 7,50 - 13104 71,13 13112,76 71,22
4 ADMISSIÓ -2,
2, 3
ADMISSIÓ PLANTA -2 SECTORS
2 I 3
HCH-80-4/8T-4/AL 2 1430/710 3/0,60 - 13104 36,59 13943,40 41,43
5 ADMISSIÓ -3,
1
ADMISSIÓ PLANTA -3 SECTOR
1
HCH-100-4/8T-20/AL 1 1460/725 15/3,80 - 14112 74,87 14292,10 76,79
6 ADMISSIÓ -3,
2, 3
ADMISSIÓ PLANTA -3 SECTOR
2 I 3
HCH-80-4/8T-4/AL 2 1430/710 3/0,60 - 14112 37,01 14744,59 40,40
7 EXTRACCIÓ P-
1, 1 I 2
EXTRACCIÓ PLANTA -1,
SECTOR 1 I 2









SECTORS 1 I 2









SECTORS 1 I 2







1 1455/725 5,50/1,10 - 17640 48 17755,75 48,63
13 BANYS BANYS NEOLINEO-100 1 2170/1590 - 0,02/0,02 162 4,17 177,95 5,04
14 ESCALA SOBREPRESSIÓ ESCALA CJHCH-56-6T-0.33 2 900 0,25 - 4968 5 5218,14 5,52
15 VESTÍBULS SOBREPRESSIÓ VESTÍBULS
INDEPENDÈNCIA
CJHCH-56-6T-0.33 2 900 0,25 - 4050 5 4544,75 6,30
TOTAL 23 - 82,40 0,02 - - - -
2/45
APARCAMENT MONTBAU
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CSXRT-560-5.5 APARCAMENT MONTBAU (Ref.: ADMISSIÓ -1, 1)ADMISSIÓ PLANTA -1 SECTOR 1
Ventiladors centrífugs d´aspiració simple a transmissió, equipats amb motor
elèctric, conjunt de politges, corretges, protectors i turbina amb àleps cap a
endarrere
Ventilador:
- Embolcall de xapa d´acer galvanitzat
- Turbina amb àleps cap a endarrere. de xapa d´acer galvanitzat
Motor:
- Motors eficiència IE2 per potències iguals o superiors a 0.75kW i inferiors a 7.5kW.
excepte monofàsics. 2 velocitats i 8 pols
- Motors eficiència IE3 per potències iguals o superiors a 7.5kW. excepte monofàsics. 2
velocitats i 8 pols
- Motors classe F. amb rodaments de boles. protecció IP55
- Trifàsics 230/400 V 50 Hz (fins a 4kW) i 400/690 V 50 Hz (potències superiors a 4kW)
- Temperatura màxima de l´aire que es vol transportar: -20 ºC +85 ºC
Acabat:
- Anticorrosiu de xapa d´acer galvanitzat
Si es demana:
- Diferents posicions de boca d´impulsió
- Bobinatges especials per diferents tensions
- Amb motors de 2 velocitats
- Motors d`eficiència IE2 i IE3 per qualsevol potència
















Potència Mecànica (kW) 3,82
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cabal màxim (m³/h) 14285,10
Velocitat (rpm) 1475
Pes aprox. (kg) 117
 Rendiment 59,0%
Grau eficiència N 63,2





Potència elèctrica (kW) 4
Velocitat (rpm) 1475
Variador de velocitat VSD no necessari
Dades establertes al punt d'eficiència màxima
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Corrent màx. (A) 380-415 V Y 8,12
Corrent màx. (A) 220-240 V D 14,10
Protecció del motor IP55
Mida del bastidor del motor 112
Les dades poden canviar, si us plau consulteu la placa del motor
 
ACCESSORIS DISPONIBLES
INT C2V RM AR VSD3/A-RFT -
VSD1/A-RFM
AET
      
S'ha de comprovar que l'accessori és adequat per al model de ventilador
DIMENSIONS
A B B1 B2 C øD øe E H H1 K L N P
893 1030 8 602 383 570 40 390 1365 420 600 715 13x21 530
Q V X x
530 845 483 433
Les dimensions sense unitats definides explícitament es mostren en mil·límetres (mm)
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HCH-80-4/8T-3/AL APARCAMENT MONTBAU (Ref.: ADMISSIÓ -1, 2, 3)ADMISSIÓ PLANTA -1 SECTORS 2 I 3
Ventiladors helicoïdals murals. de gran robustesa
Ventiladors helicoïdals murals. versió PL equipats amb hèlix de plàstic i versió AL equipats
amb hèlix d´alumini.
Ventilador:
- Direcció aire motor-hèlix
- Hèlixs versió PL de poliamida 6 reforçada amb fibra de vidre i versió AL de fosa d´alumini.
- Anella suport de xapa d´acer
Motor:
- Motors eficiència IE2 per potències iguals o superiors a 0.75kW i inferiors a 7.5kW.
excepte monofàsics. 2 velocitats i 8 pols.
- Motors eficiència IE3 per potències iguals o superiors a 7.5kW. excepte monofàsics. 2
velocitats i 8 pols.
- Motors classe F. amb rodaments de boles. protecció IP55. llevat dels models monofàsics
des de la mida 45 fins a la mida 56. protecció IP54. D´una o dues velocitats segons el model
- Monofàsics 230 V-50 Hz. i trifàsics 230/400 V-50 Hz (fins a 4kW) i 400/690 V-50 Hz
(potències superiors a 4kW)
- Temperatura de treball: -25 ºC +50 ºC
Acabat:
- Anticorrosiu de resina de polièster. polimeritzada a 190 ºC. i pretractament
nanotecnològic lliure de fosfats.
Si es demana:
- Motors d`eficiència IE2 i IE3 per qualsevol potència
- Direcció aire hèlix-motor.
- Hèlixs reversibles 100 %.
- Bobinatges especials per diferents tensions.
- Certificació ATEX Categoria 2

























Acústica: Aspiració, 3 (m), 1 pla reflectant, velocitats alta/baixa Banda Lw dB(A) Lp dB(A)
63 Hz 59/44 41/26
125 Hz 79/64 61/46
250 Hz 87/72 69/54
500 Hz 92/77 74/59
1000 Hz 94/79 76/61
2000 Hz 91/76 73/58
4000 Hz 84/69 66/51
8000 Hz 73/58 55/40
TOTAL 98/83 80/65
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cabal màxim (m³/h) 27941,88/13873,24
Velocitat (rpm) 1430/710
Pes aprox. (kg) 50
 Rendiment 50,1%
Grau eficiència N 53,8





Potència elèctrica (kW) 2,62
Velocitat (rpm) 1437
Variador de velocitat VSD no necessari
Dades establertes al punt d'eficiència màxima
DADES DEL MOTOR




Corrent màx. (A) 380-415 V 4,90/1,70
Mida del bastidor del motor 100
Les dades poden canviar, si us plau consulteu la placa del motor
 
ACCESSORIS DISPONIBLES
INT C2V RM AR VSD3/A-RFT -
VSD1/A-RFM















S'ha de comprovar que l'accessori és adequat per al model de ventilador
7/45
APARCAMENT MONTBAU





ØA ØB ØC ØD E F ØJ N
900 860 805 800 425 180 12 16x22º30´
Les dimensions sense unitats definides explícitament es mostren en mil·límetres (mm)
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HCH-100-4T-10/AL IE3 APARCAMENT MONTBAU (Ref.: ADMISSIÓ P-2, 1)ADMISSIÓ PLANTA -2 SECTOR 1
Ventiladors helicoïdals murals. de gran robustesa
Ventiladors helicoïdals murals. versió PL equipats amb hèlix de plàstic i versió AL equipats amb hèlix d´alumini.
Ventilador:
- Direcció aire motor-hèlix
- Hèlixs versió PL de poliamida 6 reforçada amb fibra de vidre i versió AL de fosa d´alumini.
- Anella suport de xapa d´acer
Motor:
- Motors eficiència IE2 per potències iguals o superiors a 0.75kW i inferiors a 7.5kW. excepte monofàsics. 2
velocitats i 8 pols.
- Motors eficiència IE3 per potències iguals o superiors a 7.5kW. excepte monofàsics. 2 velocitats i 8 pols.
- Motors classe F. amb rodaments de boles. protecció IP55. llevat dels models monofàsics des de la mida 45 fins a
la mida 56. protecció IP54. D´una o dues velocitats segons el model
- Monofàsics 230 V-50 Hz. i trifàsics 230/400 V-50 Hz (fins a 4kW) i 400/690 V-50 Hz (potències superiors a 4kW)
- Temperatura de treball: -25 ºC +50 ºC
Acabat:
- Anticorrosiu de resina de polièster. polimeritzada a 190 ºC. i pretractament nanotecnològic lliure de fosfats.
Si es demana:
- Motors d`eficiència IE2 i IE3 per qualsevol potència
- Direcció aire hèlix-motor.
- Hèlixs reversibles 100 %.
- Bobinatges especials per diferents tensions.
- Certificació ATEX Categoria 2























Acústica: Aspiració, 3 (m), 1 pla reflectant Banda Lw dB(A) Lp dB(A)
63 Hz 73 55
125 Hz 93 75
250 Hz 101 83
500 Hz 106 88
1000 Hz 108 90
2000 Hz 105 87
4000 Hz 98 80
8000 Hz 87 69
TOTAL 112 94
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cabal màxim (m³/h) 58559,98
Velocitat (rpm) 1455
Pes aprox. (kg) 102
 
DADES DEL MOTOR




Corrent màx. (A) 380-415 V D 13,90
Corrent màx. (A) 660-725 V Y 8,06
Protecció del motor IP55
Mida del bastidor del motor 132





ØA ØB ØC ØD E F ØJ N
1115 1070 1006 1000 480 200 15 16x22º30´
Les dimensions sense unitats definides explícitament es mostren en mil·límetres (mm)
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HCH-80-4/8T-4/AL APARCAMENT MONTBAU (Ref.: ADMISSIÓ -2, 2, 3)ADMISSIÓ PLANTA -2 SECTORS 2 I 3
Ventiladors helicoïdals murals. de gran robustesa
Ventiladors helicoïdals murals. versió PL equipats amb hèlix de plàstic i versió AL equipats
amb hèlix d´alumini.
Ventilador:
- Direcció aire motor-hèlix
- Hèlixs versió PL de poliamida 6 reforçada amb fibra de vidre i versió AL de fosa d´alumini.
- Anella suport de xapa d´acer
Motor:
- Motors eficiència IE2 per potències iguals o superiors a 0.75kW i inferiors a 7.5kW.
excepte monofàsics. 2 velocitats i 8 pols.
- Motors eficiència IE3 per potències iguals o superiors a 7.5kW. excepte monofàsics. 2
velocitats i 8 pols.
- Motors classe F. amb rodaments de boles. protecció IP55. llevat dels models monofàsics
des de la mida 45 fins a la mida 56. protecció IP54. D´una o dues velocitats segons el model
- Monofàsics 230 V-50 Hz. i trifàsics 230/400 V-50 Hz (fins a 4kW) i 400/690 V-50 Hz
(potències superiors a 4kW)
- Temperatura de treball: -25 ºC +50 ºC
Acabat:
- Anticorrosiu de resina de polièster. polimeritzada a 190 ºC. i pretractament
nanotecnològic lliure de fosfats.
Si es demana:
- Motors d`eficiència IE2 i IE3 per qualsevol potència
- Direcció aire hèlix-motor.
- Hèlixs reversibles 100 %.
- Bobinatges especials per diferents tensions.
- Certificació ATEX Categoria 2

























Acústica: Aspiració, 3 (m), 1 pla reflectant, velocitats alta/baixa Banda Lw dB(A) Lp dB(A)
63 Hz 60/45 42/27
125 Hz 80/65 62/47
250 Hz 88/73 70/55
500 Hz 93/78 75/60
1000 Hz 95/80 77/62
2000 Hz 92/77 74/59
4000 Hz 85/70 67/52
8000 Hz 74/59 56/41
TOTAL 99/84 81/66
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cabal màxim (m³/h) 32719,00/16245,10
Velocitat (rpm) 1430/710
Pes aprox. (kg) 54
 Rendiment 50,1%
Grau eficiència N 53,0





Potència elèctrica (kW) 3,50
Velocitat (rpm) 1437
Variador de velocitat VSD no necessari
Dades establertes al punt d'eficiència màxima
DADES DEL MOTOR




Corrent màx. (A) 380-415 V 6,50/2,30
Mida del bastidor del motor 100
Les dades poden canviar, si us plau consulteu la placa del motor
 
ACCESSORIS DISPONIBLES
INT C2V RM AR VSD3/A-RFT -
VSD1/A-RFM















S'ha de comprovar que l'accessori és adequat per al model de ventilador
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ØA ØB ØC ØD E F ØJ N
900 860 805 800 425 180 12 16x22º30´
Les dimensions sense unitats definides explícitament es mostren en mil·límetres (mm)
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HCH-100-4/8T-20/AL APARCAMENT MONTBAU (Ref.: ADMISSIÓ -3, 1)ADMISSIÓ PLANTA -3 SECTOR 1
Ventiladors helicoïdals murals. de gran robustesa
Ventiladors helicoïdals murals. versió PL equipats amb hèlix de plàstic i versió AL equipats
amb hèlix d´alumini.
Ventilador:
- Direcció aire motor-hèlix
- Hèlixs versió PL de poliamida 6 reforçada amb fibra de vidre i versió AL de fosa d´alumini.
- Anella suport de xapa d´acer
Motor:
- Motors eficiència IE2 per potències iguals o superiors a 0.75kW i inferiors a 7.5kW.
excepte monofàsics. 2 velocitats i 8 pols.
- Motors eficiència IE3 per potències iguals o superiors a 7.5kW. excepte monofàsics. 2
velocitats i 8 pols.
- Motors classe F. amb rodaments de boles. protecció IP55. llevat dels models monofàsics
des de la mida 45 fins a la mida 56. protecció IP54. D´una o dues velocitats segons el model
- Monofàsics 230 V-50 Hz. i trifàsics 230/400 V-50 Hz (fins a 4kW) i 400/690 V-50 Hz
(potències superiors a 4kW)
- Temperatura de treball: -25 ºC +50 ºC
Acabat:
- Anticorrosiu de resina de polièster. polimeritzada a 190 ºC. i pretractament
nanotecnològic lliure de fosfats.
Si es demana:
- Motors d`eficiència IE2 i IE3 per qualsevol potència
- Direcció aire hèlix-motor.
- Hèlixs reversibles 100 %.
- Bobinatges especials per diferents tensions.
- Certificació ATEX Categoria 2

























Acústica: Aspiració, 3 (m), 1 pla reflectant, velocitats alta/baixa Banda Lw dB(A) Lp dB(A)
63 Hz 75/60 57/42
125 Hz 95/80 77/62
250 Hz 103/88 85/70
500 Hz 108/93 90/75
1000 Hz 110/95 92/77
2000 Hz 107/92 89/74
4000 Hz 100/85 82/67
8000 Hz 89/74 71/56
TOTAL 114/99 96/81
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cabal màxim (m³/h) 71847,41/35677,65
Velocitat (rpm) 1460/725
Pes aprox. (kg) 140
 Rendiment 41,5%
Grau eficiència N 41,2





Potència elèctrica (kW) 14,69
Velocitat (rpm) 1467
Variador de velocitat VSD no necessari
Dades establertes al punt d'eficiència màxima
DADES DEL MOTOR




Corrent màx. (A) 380-415 V 31,72/11,75
Mida del bastidor del motor 160
Les dades poden canviar, si us plau consulteu la placa del motor
 
ACCESSORIS DISPONIBLES
INT C2V RM AR VSD3/A-RFT -
VSD1/A-RFM















S'ha de comprovar que l'accessori és adequat per al model de ventilador
15/45
APARCAMENT MONTBAU





ØA ØB ØC ØD E F ØJ N
1115 1070 1006 1000 480 200 15 16x22º30´
Les dimensions sense unitats definides explícitament es mostren en mil·límetres (mm)
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HCH-80-4/8T-4/AL APARCAMENT MONTBAU (Ref.: ADMISSIÓ -3, 2, 3)ADMISSIÓ PLANTA -3 SECTOR 2 I 3
Ventiladors helicoïdals murals. de gran robustesa
Ventiladors helicoïdals murals. versió PL equipats amb hèlix de plàstic i versió AL equipats
amb hèlix d´alumini.
Ventilador:
- Direcció aire motor-hèlix
- Hèlixs versió PL de poliamida 6 reforçada amb fibra de vidre i versió AL de fosa d´alumini.
- Anella suport de xapa d´acer
Motor:
- Motors eficiència IE2 per potències iguals o superiors a 0.75kW i inferiors a 7.5kW.
excepte monofàsics. 2 velocitats i 8 pols.
- Motors eficiència IE3 per potències iguals o superiors a 7.5kW. excepte monofàsics. 2
velocitats i 8 pols.
- Motors classe F. amb rodaments de boles. protecció IP55. llevat dels models monofàsics
des de la mida 45 fins a la mida 56. protecció IP54. D´una o dues velocitats segons el model
- Monofàsics 230 V-50 Hz. i trifàsics 230/400 V-50 Hz (fins a 4kW) i 400/690 V-50 Hz
(potències superiors a 4kW)
- Temperatura de treball: -25 ºC +50 ºC
Acabat:
- Anticorrosiu de resina de polièster. polimeritzada a 190 ºC. i pretractament
nanotecnològic lliure de fosfats.
Si es demana:
- Motors d`eficiència IE2 i IE3 per qualsevol potència
- Direcció aire hèlix-motor.
- Hèlixs reversibles 100 %.
- Bobinatges especials per diferents tensions.
- Certificació ATEX Categoria 2
























Acústica: Aspiració, 3 (m), 1 pla reflectant, velocitats alta/baixa Banda Lw dB(A) Lp dB(A)
63 Hz 60/45 42/27
125 Hz 80/65 62/47
250 Hz 88/73 70/55
500 Hz 93/78 75/60
1000 Hz 95/80 77/62
2000 Hz 92/77 74/59
4000 Hz 85/70 67/52
8000 Hz 74/59 56/41
TOTAL 99/84 81/66
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cabal màxim (m³/h) 32719,00/16245,10
Velocitat (rpm) 1430/710
Pes aprox. (kg) 54
 Rendiment 50,1%
Grau eficiència N 53,0





Potència elèctrica (kW) 3,50
Velocitat (rpm) 1437
Variador de velocitat VSD no necessari
Dades establertes al punt d'eficiència màxima
DADES DEL MOTOR




Corrent màx. (A) 380-415 V 6,50/2,30
Mida del bastidor del motor 100
Les dades poden canviar, si us plau consulteu la placa del motor
 
ACCESSORIS DISPONIBLES
INT C2V RM AR VSD3/A-RFT -
VSD1/A-RFM















S'ha de comprovar que l'accessori és adequat per al model de ventilador
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ØA ØB ØC ØD E F ØJ N
900 860 805 800 425 180 12 16x22º30´
Les dimensions sense unitats definides explícitament es mostren en mil·límetres (mm)
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CJTHT/PLUS-90-4T-4-F-400 APARCAMENT MONTBAU (Ref.: EXTRACCIÓ P-1, 1 I 2)EXTRACCIÓ PLANTA -1, SECTOR 1 I 2
 
Unitats d´extracció helicoïdals 400 ºC/2 h, 300 ºC/1 h i 200 ºC/2 h amb atenuador
acústic integrat
Unitats d´extracció. per treballar immerses a zones de risc d´incendis 400 ºC/2 h. amb caixa
aïllada acústicament
Ventilador:
- Carcassa motor en xapa d´acer.
- Estructura amb xapa d´acer galvanitzat amb aïllament tèrmic i acústic
- Hèlixs orientables de fosa d´alumini
- Homologació segons norma EN 12101-3:2002/AC:2006. amb certificats Nº: 0370-CPR-
0305 (F400). 0370-CPR-0973 (F300). 0370-CPR-0514 (F200).
- Sentit aire motor-hèlix
Motor:
- Motors classe H per a ús continu S1 i ús d’emergència S2. Rodaments a boles. Protecció
IP55. De 1 o 2 velocitats segons model
- Trifàsics 230/400V.-50Hz.(fins 4CV.) y 400/690V.-50Hz.(potències superiors a 4CV.)
- Temperatura màxima de l´aire a transportar: Servei S1 -20ºC +40ºC en continu. Servei S2
200ºC/2h. 300ºC/2h. 400ºC/2h
Acabat:
- Ventilador: Anticorrosiu en resina de polièster. Polimeritzada a 190ºC previ desengrassat
amb tractament nanotecnològic lliure de fosfats.
- Caixa: anticorrosiu en xapa d’acer galvanitzat
Versions disponibles:
- CJTHT: Ventilador helicoïdal en caixa aïllada acústicament
- CJTHT/ATEX: Ventilador helicoïdal en caixa aïllada acústicament. amb certificació ATEX
categoria 3 Ex II3G per a zona 2 (sols 400ºC/2h i 300ºC/2h).
- CJTHT/PLUS: Ventilador helicoïdal amb atenuador acústic incorporat.
Si es demana:
- Sentit aire hèlix-motor
- Hèlix reversibles 100%










Inclinació Pala (º) 8














Acústica: Aspiració, 1,50 (m), 1 pla reflectant Banda Lw dB(A) Lp dB(A)
63 Hz 57 45
125 Hz 78 66
250 Hz 85 73
500 Hz 90 78
1000 Hz 93 81
2000 Hz 89 77
4000 Hz 82 70
8000 Hz 74 62
TOTAL 96 84
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cabal màxim (m³/h) 33578
Velocitat (rpm) 1430
Pes aprox. (kg) 136
 Rendiment 51,9%
Grau eficiència N 55,2





Potència elèctrica (kW) 3,03
Velocitat (rpm) 1440
Variador de velocitat VSD no necessari
Dades establertes al punt d'eficiència màxima
DADES DEL MOTOR




Corrent màx. (A) 380-415 V Y 6,60
Corrent màx. (A) 220-240 V D 11,40
Classe motor F400_120m
Mida del bastidor del motor 100
Les dades poden canviar, si us plau consulteu la placa del motor
 
ACCESSORIS DISPONIBLES
INT IAT CABLE BOX C2V AR VSD3/A-RFT -
VSD1/A-RFM
AET P-400 CENTRAL CO
   
S'ha de comprovar que l'accessori és adequat per al model de ventilador
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Les dimensions sense unitats definides explícitament es mostren en mil·límetres (mm)
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CJTHT/PLUS-90-4T-7.5-F-400 APARCAMENT MONTBAU (Ref.: EXTRACCIÓ P-1, 3)EXTRACCIÓ PLANTA -1, SECTOR 3
 
Unitats d´extracció helicoïdals 400 ºC/2 h, 300 ºC/1 h i 200 ºC/2 h amb atenuador
acústic integrat
Unitats d´extracció. per treballar immerses a zones de risc d´incendis 400 ºC/2 h. amb caixa
aïllada acústicament
Ventilador:
- Carcassa motor en xapa d´acer.
- Estructura amb xapa d´acer galvanitzat amb aïllament tèrmic i acústic
- Hèlixs orientables de fosa d´alumini
- Homologació segons norma EN 12101-3:2002/AC:2006. amb certificats Nº: 0370-CPR-
0305 (F400). 0370-CPR-0973 (F300). 0370-CPR-0514 (F200).
- Sentit aire motor-hèlix
Motor:
- Motors classe H per a ús continu S1 i ús d’emergència S2. Rodaments a boles. Protecció
IP55. De 1 o 2 velocitats segons model
- Trifàsics 230/400V.-50Hz.(fins 4CV.) y 400/690V.-50Hz.(potències superiors a 4CV.)
- Temperatura màxima de l´aire a transportar: Servei S1 -20ºC +40ºC en continu. Servei S2
200ºC/2h. 300ºC/2h. 400ºC/2h
Acabat:
- Ventilador: Anticorrosiu en resina de polièster. Polimeritzada a 190ºC previ desengrassat
amb tractament nanotecnològic lliure de fosfats.
- Caixa: anticorrosiu en xapa d’acer galvanitzat
Versions disponibles:
- CJTHT: Ventilador helicoïdal en caixa aïllada acústicament
- CJTHT/ATEX: Ventilador helicoïdal en caixa aïllada acústicament. amb certificació ATEX
categoria 3 Ex II3G per a zona 2 (sols 400ºC/2h i 300ºC/2h).
- CJTHT/PLUS: Ventilador helicoïdal amb atenuador acústic incorporat.
Si es demana:
- Sentit aire hèlix-motor
- Hèlix reversibles 100%
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Acústica: Aspiració, 1,50 (m), 1 pla reflectant Banda Lw dB(A) Lp dB(A)
63 Hz 55 43
125 Hz 76 64
250 Hz 83 71
500 Hz 88 76
1000 Hz 91 79
2000 Hz 87 75
4000 Hz 80 68
8000 Hz 69 57
TOTAL 94 82
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cabal màxim (m³/h) 46134
Velocitat (rpm) 1460
Pes aprox. (kg) 168
 Rendiment 47,7%
Grau eficiència N 49,0





Potència elèctrica (kW) 6,25
Velocitat (rpm) 1465
Variador de velocitat VSD no necessari
Dades establertes al punt d'eficiència màxima
DADES DEL MOTOR




Corrent màx. (A) 380-415 V D 11,50
Corrent màx. (A) 660-725 V Y 6,64
Classe motor F400_120m
Mida del bastidor del motor 112
Les dades poden canviar, si us plau consulteu la placa del motor
 
ACCESSORIS DISPONIBLES
INT IAT CABLE BOX C2V AR VSD3/A-RFT -
VSD1/A-RFM
AET P-400 CENTRAL CO
   
S'ha de comprovar que l'accessori és adequat per al model de ventilador
24/45
APARCAMENT MONTBAU







Les dimensions sense unitats definides explícitament es mostren en mil·límetres (mm)
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CJTHT/PLUS-90-4/8T-5.5-F-400 APARCAMENT MONTBAU (Ref.: EXTRACCIÓ -2, 1, 2)EXTRACCIÓ PLANTA -2, SECTORS 1 I 2
 
Unitats d´extracció helicoïdals 400 ºC/2 h, 300 ºC/1 h i 200 ºC/2 h amb atenuador
acústic integrat
Unitats d´extracció. per treballar immerses a zones de risc d´incendis 400 ºC/2 h. amb caixa
aïllada acústicament
Ventilador:
- Carcassa motor en xapa d´acer.
- Estructura amb xapa d´acer galvanitzat amb aïllament tèrmic i acústic
- Hèlixs orientables de fosa d´alumini
- Homologació segons norma EN 12101-3:2002/AC:2006. amb certificats Nº: 0370-CPR-
0305 (F400). 0370-CPR-0973 (F300). 0370-CPR-0514 (F200).
- Sentit aire motor-hèlix
Motor:
- Motors classe H per a ús continu S1 i ús d’emergència S2. Rodaments a boles. Protecció
IP55. De 1 o 2 velocitats segons model
- Trifàsics 230/400V.-50Hz.(fins 4CV.) y 400/690V.-50Hz.(potències superiors a 4CV.)
- Temperatura màxima de l´aire a transportar: Servei S1 -20ºC +40ºC en continu. Servei S2
200ºC/2h. 300ºC/2h. 400ºC/2h
Acabat:
- Ventilador: Anticorrosiu en resina de polièster. Polimeritzada a 190ºC previ desengrassat
amb tractament nanotecnològic lliure de fosfats.
- Caixa: anticorrosiu en xapa d’acer galvanitzat
Versions disponibles:
- CJTHT: Ventilador helicoïdal en caixa aïllada acústicament
- CJTHT/ATEX: Ventilador helicoïdal en caixa aïllada acústicament. amb certificació ATEX
categoria 3 Ex II3G per a zona 2 (sols 400ºC/2h i 300ºC/2h).
- CJTHT/PLUS: Ventilador helicoïdal amb atenuador acústic incorporat.
Si es demana:
- Sentit aire hèlix-motor
- Hèlix reversibles 100%
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Acústica: Aspiració, 1,50 (m), 1 pla reflectant, velocitats alta/baixa Banda Lw dB(A) Lp dB(A)
63 Hz 56/41 44/29
125 Hz 77/62 65/50
250 Hz 84/69 72/57
500 Hz 89/74 77/62
1000 Hz 92/77 80/65
2000 Hz 88/73 76/61
4000 Hz 81/66 69/54
8000 Hz 70/55 58/43
TOTAL 95/80 83/68
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cabal màxim (m³/h) 38882
Velocitat (rpm) 1455/722
Pes aprox. (kg) 177
 Rendiment 50,5%
Grau eficiència N 53,0





Potència elèctrica (kW) 4,05
Velocitat (rpm) 1456
Variador de velocitat VSD no necessari
Dades establertes al punt d'eficiència màxima
DADES DEL MOTOR




Corrent màx. (A) 380-415 V 9,40/3,50
Classe motor F400_120m
Mida del bastidor del motor 112
Les dades poden canviar, si us plau consulteu la placa del motor
 
ACCESSORIS DISPONIBLES
INT IAT CABLE BOX C2V AR VSD3/A-RFT -
VSD1/A-RFM
AET P-400 CENTRAL CO
   
S'ha de comprovar que l'accessori és adequat per al model de ventilador
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Les dimensions sense unitats definides explícitament es mostren en mil·límetres (mm)
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CJTHT/PLUS-90-4/8T-7.5-F-400 APARCAMENT MONTBAU (Ref.: EXTRACCIÓ -2, 3)EXTRACCIÓ PLANTA -2, SECTOR 3
 
Unitats d´extracció helicoïdals 400 ºC/2 h, 300 ºC/1 h i 200 ºC/2 h amb atenuador
acústic integrat
Unitats d´extracció. per treballar immerses a zones de risc d´incendis 400 ºC/2 h. amb caixa
aïllada acústicament
Ventilador:
- Carcassa motor en xapa d´acer.
- Estructura amb xapa d´acer galvanitzat amb aïllament tèrmic i acústic
- Hèlixs orientables de fosa d´alumini
- Homologació segons norma EN 12101-3:2002/AC:2006. amb certificats Nº: 0370-CPR-
0305 (F400). 0370-CPR-0973 (F300). 0370-CPR-0514 (F200).
- Sentit aire motor-hèlix
Motor:
- Motors classe H per a ús continu S1 i ús d’emergència S2. Rodaments a boles. Protecció
IP55. De 1 o 2 velocitats segons model
- Trifàsics 230/400V.-50Hz.(fins 4CV.) y 400/690V.-50Hz.(potències superiors a 4CV.)
- Temperatura màxima de l´aire a transportar: Servei S1 -20ºC +40ºC en continu. Servei S2
200ºC/2h. 300ºC/2h. 400ºC/2h
Acabat:
- Ventilador: Anticorrosiu en resina de polièster. Polimeritzada a 190ºC previ desengrassat
amb tractament nanotecnològic lliure de fosfats.
- Caixa: anticorrosiu en xapa d’acer galvanitzat
Versions disponibles:
- CJTHT: Ventilador helicoïdal en caixa aïllada acústicament
- CJTHT/ATEX: Ventilador helicoïdal en caixa aïllada acústicament. amb certificació ATEX
categoria 3 Ex II3G per a zona 2 (sols 400ºC/2h i 300ºC/2h).
- CJTHT/PLUS: Ventilador helicoïdal amb atenuador acústic incorporat.
Si es demana:
- Sentit aire hèlix-motor
- Hèlix reversibles 100%
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Acústica: Aspiració, 1,50 (m), 1 pla reflectant, velocitats alta/baixa Banda Lw dB(A) Lp dB(A)
63 Hz 55/40 43/28
125 Hz 76/61 64/49
250 Hz 83/68 71/56
500 Hz 88/73 76/61
1000 Hz 91/76 79/64
2000 Hz 87/72 75/60
4000 Hz 80/65 68/53
8000 Hz 69/54 57/42
TOTAL 94/79 82/67
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cabal màxim (m³/h) 46134
Velocitat (rpm) 1455/725
Pes aprox. (kg) 182
 Rendiment 47,7%
Grau eficiència N 49,0





Potència elèctrica (kW) 6,25
Velocitat (rpm) 1465
Variador de velocitat VSD no necessari
Dades establertes al punt d'eficiència màxima
DADES DEL MOTOR




Corrent màx. (A) 380-415 V 12,80/4,60
Classe motor F400_120m
Mida del bastidor del motor 132
Les dades poden canviar, si us plau consulteu la placa del motor
 
ACCESSORIS DISPONIBLES
INT IAT CABLE BOX C2V AR VSD3/A-RFT -
VSD1/A-RFM
AET P-400 CENTRAL CO
   
S'ha de comprovar que l'accessori és adequat per al model de ventilador
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Les dimensions sense unitats definides explícitament es mostren en mil·límetres (mm)
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CJTHT/PLUS-90-4/8T-5.5-F-400 APARCAMENT MONTBAU (Ref.: EXTRACCIÓ -3, 1 I 2)EXTRACCIÓ PLANTA -3, SECTORS 1 I 2
 
Unitats d´extracció helicoïdals 400 ºC/2 h, 300 ºC/1 h i 200 ºC/2 h amb atenuador
acústic integrat
Unitats d´extracció. per treballar immerses a zones de risc d´incendis 400 ºC/2 h. amb caixa
aïllada acústicament
Ventilador:
- Carcassa motor en xapa d´acer.
- Estructura amb xapa d´acer galvanitzat amb aïllament tèrmic i acústic
- Hèlixs orientables de fosa d´alumini
- Homologació segons norma EN 12101-3:2002/AC:2006. amb certificats Nº: 0370-CPR-
0305 (F400). 0370-CPR-0973 (F300). 0370-CPR-0514 (F200).
- Sentit aire motor-hèlix
Motor:
- Motors classe H per a ús continu S1 i ús d’emergència S2. Rodaments a boles. Protecció
IP55. De 1 o 2 velocitats segons model
- Trifàsics 230/400V.-50Hz.(fins 4CV.) y 400/690V.-50Hz.(potències superiors a 4CV.)
- Temperatura màxima de l´aire a transportar: Servei S1 -20ºC +40ºC en continu. Servei S2
200ºC/2h. 300ºC/2h. 400ºC/2h
Acabat:
- Ventilador: Anticorrosiu en resina de polièster. Polimeritzada a 190ºC previ desengrassat
amb tractament nanotecnològic lliure de fosfats.
- Caixa: anticorrosiu en xapa d’acer galvanitzat
Versions disponibles:
- CJTHT: Ventilador helicoïdal en caixa aïllada acústicament
- CJTHT/ATEX: Ventilador helicoïdal en caixa aïllada acústicament. amb certificació ATEX
categoria 3 Ex II3G per a zona 2 (sols 400ºC/2h i 300ºC/2h).
- CJTHT/PLUS: Ventilador helicoïdal amb atenuador acústic incorporat.
Si es demana:
- Sentit aire hèlix-motor
- Hèlix reversibles 100%
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Acústica: Aspiració, 1,50 (m), 1 pla reflectant, velocitats alta/baixa Banda Lw dB(A) Lp dB(A)
63 Hz 56/41 44/29
125 Hz 77/62 65/50
250 Hz 84/69 72/57
500 Hz 89/74 77/62
1000 Hz 92/77 80/65
2000 Hz 88/73 76/61
4000 Hz 81/66 69/54
8000 Hz 70/55 58/43
TOTAL 95/80 83/68
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cabal màxim (m³/h) 38882
Velocitat (rpm) 1455/722
Pes aprox. (kg) 177
 Rendiment 50,5%
Grau eficiència N 53,0





Potència elèctrica (kW) 4,05
Velocitat (rpm) 1456
Variador de velocitat VSD no necessari
Dades establertes al punt d'eficiència màxima
DADES DEL MOTOR




Corrent màx. (A) 380-415 V 9,40/3,50
Classe motor F400_120m
Mida del bastidor del motor 112
Les dades poden canviar, si us plau consulteu la placa del motor
 
ACCESSORIS DISPONIBLES
INT IAT CABLE BOX C2V AR VSD3/A-RFT -
VSD1/A-RFM
AET P-400 CENTRAL CO
   
S'ha de comprovar que l'accessori és adequat per al model de ventilador
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Les dimensions sense unitats definides explícitament es mostren en mil·límetres (mm)
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CJTHT/PLUS-100-4/8T-7.5-F-400 APARCAMENT MONTBAU (Ref.: EXTRACCIÓ -3, 3)EXTRACCIÓ PLANTA -3, SECTOR 3
 
Unitats d´extracció helicoïdals 400 ºC/2 h, 300 ºC/1 h i 200 ºC/2 h amb atenuador
acústic integrat
Unitats d´extracció. per treballar immerses a zones de risc d´incendis 400 ºC/2 h. amb caixa
aïllada acústicament
Ventilador:
- Carcassa motor en xapa d´acer.
- Estructura amb xapa d´acer galvanitzat amb aïllament tèrmic i acústic
- Hèlixs orientables de fosa d´alumini
- Homologació segons norma EN 12101-3:2002/AC:2006. amb certificats Nº: 0370-CPR-
0305 (F400). 0370-CPR-0973 (F300). 0370-CPR-0514 (F200).
- Sentit aire motor-hèlix
Motor:
- Motors classe H per a ús continu S1 i ús d’emergència S2. Rodaments a boles. Protecció
IP55. De 1 o 2 velocitats segons model
- Trifàsics 230/400V.-50Hz.(fins 4CV.) y 400/690V.-50Hz.(potències superiors a 4CV.)
- Temperatura màxima de l´aire a transportar: Servei S1 -20ºC +40ºC en continu. Servei S2
200ºC/2h. 300ºC/2h. 400ºC/2h
Acabat:
- Ventilador: Anticorrosiu en resina de polièster. Polimeritzada a 190ºC previ desengrassat
amb tractament nanotecnològic lliure de fosfats.
- Caixa: anticorrosiu en xapa d’acer galvanitzat
Versions disponibles:
- CJTHT: Ventilador helicoïdal en caixa aïllada acústicament
- CJTHT/ATEX: Ventilador helicoïdal en caixa aïllada acústicament. amb certificació ATEX
categoria 3 Ex II3G per a zona 2 (sols 400ºC/2h i 300ºC/2h).
- CJTHT/PLUS: Ventilador helicoïdal amb atenuador acústic incorporat.
Si es demana:
- Sentit aire hèlix-motor
- Hèlix reversibles 100%
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Acústica: Aspiració, 1,50 (m), 1 pla reflectant, velocitats alta/baixa Banda Lw dB(A) Lp dB(A)
63 Hz 61/46 49/34
125 Hz 81/66 69/54
250 Hz 89/74 77/62
500 Hz 94/79 82/67
1000 Hz 96/81 84/69
2000 Hz 93/78 81/66
4000 Hz 86/71 74/59
8000 Hz 75/60 63/48
TOTAL 100/85 88/73
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cabal màxim (m³/h) 46861
Velocitat (rpm) 1455/725
Pes aprox. (kg) 190
 Rendiment 52,1%
Grau eficiència N 53,9





Potència elèctrica (kW) 5,24
Velocitat (rpm) 1471
Variador de velocitat VSD no necessari
Dades establertes al punt d'eficiència màxima
DADES DEL MOTOR




Corrent màx. (A) 380-415 V 12,80/4,60
Classe motor F400_120m
Mida del bastidor del motor 132
Les dades poden canviar, si us plau consulteu la placa del motor
 
ACCESSORIS DISPONIBLES
INT IAT CABLE BOX C2V AR VSD3/A-RFT -
VSD1/A-RFM
AET P-400 CENTRAL CO
   
S'ha de comprovar que l'accessori és adequat per al model de ventilador
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Les dimensions sense unitats definides explícitament es mostren en mil·límetres (mm)
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NEOLINEO-100 APARCAMENT MONTBAU (Ref.: BANYS)BANYS
 
Extractors en línia per a conductes amb cos extraïble i mida reduïda amb
rodaments de boles de Llarga Durada
Ventilador:
- Embolcall de material plàstic autoextinguible V0
- Caixa de borns externa, amb posició variable
- Instal•lació ràpida i senzilla
- Els models T disposen de temporitzador
Motor:
- Motors amb rodaments de boles de Llarga Durada, protecció IPX4, de dues velocitats i
regulables
- Monofàsics 220-240 V 50/60 Hz
- Temperatura de treball: -10 ºC +60 ºC
Acabat:
- De material plàstic, de color blanc, autoextinguible al foc V0


















Cabal màxim (m³/h) 255,00/186,84
Velocitat (rpm) 2170/1590
Pes aprox. (kg) 1,80
 Observacions Exclòs ErP. Pe < 125 W
DADES DEL MOTOR
Potència Elèctrica Màx. (kW) 0,02/0,02
Hz/fases 50/1
Motor (rpm) 2170/1590
Corrent màx. (A) 220-240 V 0,11/0,09









RM BA/BI CJFILTER DUO C 100 SF 500 PF 100 S 100-CP G 100 SC BE BE-ALIZE
BE-ALIZE-
HVT











     
S'ha de comprovar que l'accessori és adequat per al model de ventilador
DIMENSIONS
A B C C1 C2 øD E
303 188,5 211 101,5 189 96 90
Les dimensions sense unitats definides explícitament es mostren en mil·límetres (mm)
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CJHCH-56-6T-0.33 APARCAMENT MONTBAU (Ref.: ESCALA)SOBREPRESSIÓ ESCALA
 
Unitats de ventilació helicoïdals, amb caixa aïllada acústicament
Unitats de ventilació amb aïllament interior acústic. amb tapes de registre desmuntables.
Ventilador:
- Estructura d´acer galvanitzat amb aïllament tèrmic i acústic
- Hèlixs amb poliamida 6 reforçada amb fibra de vidre
- Unitats de ventilació preparades per a feina vertical o horitzontal
- Direcció aire motor-hèlix
Motor:
- Motors eficiència IE2 per potències iguals o superiors a 0.75kW i inferiors a 7.5kW.
excepte monofàsics. 2 velocitats i 8 pols.
- Motors eficiència IE3 per potències iguals o superiors a 7.5kW. excepte monofàsics. 2
velocitats i 8 pols.
- Motors classe F. amb rodaments de boles. protecció IP55. llevat dels models monofàsics
des de la mida 45 fins a la mida 56. protecció IP54. D´una o dues velocitats segons el model
- Monofàsics 230 V-50 Hz. i trifàsics 230/400 V-50 Hz (fins a 4kW) i 400/690 V-50 Hz
(potències superiors a 4kW)
- Temperatura de treball: -25 ºC +50 ºC
Acabat:
- Anticorrosiu de xapa d´acer galvanitzat.
Si es demana:
- Motors d`eficiència IE2 i IE3 per qualsevol potència
- Hèlixs versió AL de fosa d´alumini
- Direcció aire hèlix-motor.
- Hèlixs reversibles 100 %
- Bobinatges especials per diferents tensions























Acústica: Irradiació, 3 (m), 1 pla reflectant Banda Lw dB(A) Lp dB(A)
63 Hz 34 16
125 Hz 54 36
250 Hz 62 44
500 Hz 67 49
1000 Hz 69 51
2000 Hz 66 48
4000 Hz 59 41
8000 Hz 48 30
TOTAL 73 55
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cabal màxim (m³/h) 8498,48
Velocitat (rpm) 900
Pes aprox. (kg) 48,80
 Rendiment 31,4%
Grau eficiència N 41,7





Potència elèctrica (kW) 0,24
Velocitat (rpm) 943
Variador de velocitat VSD no necessari
Observacions Dades de ventilador intern.
Dades establertes al punt d'eficiència màxima
DADES DEL MOTOR




Corrent màx. (A) 380-415 V Y 0,87
Corrent màx. (A) 220-240 V D 1,51
Mida del bastidor del motor 71
Les dades poden canviar, si us plau consulteu la placa del motor
 
ACCESSORIS DISPONIBLES
INT C2V RM AR VSD3/A-RFT -
VSD1/A-RFM











      
S'ha de comprovar que l'accessori és adequat per al model de ventilador
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Les dimensions sense unitats definides explícitament es mostren en mil·límetres (mm)
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CJHCH-56-6T-0.33 APARCAMENT MONTBAU (Ref.: VESTÍBULS)SOBREPRESSIÓ VESTÍBULS INDEPENDÈNCIA
 
Unitats de ventilació helicoïdals, amb caixa aïllada acústicament
Unitats de ventilació amb aïllament interior acústic. amb tapes de registre desmuntables.
Ventilador:
- Estructura d´acer galvanitzat amb aïllament tèrmic i acústic
- Hèlixs amb poliamida 6 reforçada amb fibra de vidre
- Unitats de ventilació preparades per a feina vertical o horitzontal
- Direcció aire motor-hèlix
Motor:
- Motors eficiència IE2 per potències iguals o superiors a 0.75kW i inferiors a 7.5kW.
excepte monofàsics. 2 velocitats i 8 pols.
- Motors eficiència IE3 per potències iguals o superiors a 7.5kW. excepte monofàsics. 2
velocitats i 8 pols.
- Motors classe F. amb rodaments de boles. protecció IP55. llevat dels models monofàsics
des de la mida 45 fins a la mida 56. protecció IP54. D´una o dues velocitats segons el model
- Monofàsics 230 V-50 Hz. i trifàsics 230/400 V-50 Hz (fins a 4kW) i 400/690 V-50 Hz
(potències superiors a 4kW)
- Temperatura de treball: -25 ºC +50 ºC
Acabat:
- Anticorrosiu de xapa d´acer galvanitzat.
Si es demana:
- Motors d`eficiència IE2 i IE3 per qualsevol potència
- Hèlixs versió AL de fosa d´alumini
- Direcció aire hèlix-motor.
- Hèlixs reversibles 100 %
- Bobinatges especials per diferents tensions























Acústica: Irradiació, 3 (m), 1 pla reflectant Banda Lw dB(A) Lp dB(A)
63 Hz 34 16
125 Hz 54 36
250 Hz 62 44
500 Hz 67 49
1000 Hz 69 51
2000 Hz 66 48
4000 Hz 59 41
8000 Hz 48 30
TOTAL 73 55
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cabal màxim (m³/h) 8498,48
Velocitat (rpm) 900
Pes aprox. (kg) 48,80
 Rendiment 31,4%
Grau eficiència N 41,7





Potència elèctrica (kW) 0,24
Velocitat (rpm) 943
Variador de velocitat VSD no necessari
Observacions Dades de ventilador intern.
Dades establertes al punt d'eficiència màxima
DADES DEL MOTOR




Corrent màx. (A) 380-415 V Y 0,87
Corrent màx. (A) 220-240 V D 1,51
Mida del bastidor del motor 71
Les dades poden canviar, si us plau consulteu la placa del motor
 
ACCESSORIS DISPONIBLES
INT C2V RM AR VSD3/A-RFT -
VSD1/A-RFM











      
S'ha de comprovar que l'accessori és adequat per al model de ventilador
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Les dimensions sense unitats definides explícitament es mostren en mil·límetres (mm)
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APARCAMENT SOTERRAT / Luminaire parts list
8 Pieces AIRFAL M0502 MODELO M T5 1x54W HF
Article No.: M0502
Luminous flux (Luminaire): 4065 lm
Luminous flux (Lamps): 4450 lm
Luminaire Wattage: 55.0 W
Luminaire classification according to CIE: 75
CIE flux code: 32  60  83  75  91
Fitting: 1 x T16 54W/840 (Correction Factor 
1.000).
100 Pieces AIRFAL M0517 MODELO M T5 2x54W HF
Article No.: M0517
Luminous flux (Luminaire): 8088 lm
Luminous flux (Lamps): 8900 lm
Luminaire Wattage: 110.5 W
Luminaire classification according to CIE: 63
CIE flux code: 34  61  85  63  91
Fitting: 2 x T16 54W/840 (Correction Factor 
1.000).
15 Pieces AIRFAL M0517 MODELO M T5 2x54W HF
Article No.: M0517
Luminous flux (Luminaire): 8088 lm
Luminous flux (Lamps): 8900 lm
Luminaire Wattage: 110.5 W
Emergency Lighting: 8088 lm, 110.5 W
Luminaire classification according to CIE: 63
CIE flux code: 34  61  85  63  91
Fitting: 2 x T16 54W/840 (Correction Factor 
1.000).







AIRFAL M0517 MODELO M T5 2x54W HF / Luminaire Data Sheet
Luminous emittance 1: 
Luminaire classification according to CIE: 63
CIE flux code: 34  61  85  63  91
Regleta lineal para fluorescencia T5 IP42 o IP65. 
T5 Fluorescent batten IP42 or IP65
Luminous emittance 1: 







AIRFAL M0517 MODELO M T5 2x54W + REFLECTOR CHAPA PRELACADA ME300 / 
Luminaire Data Sheet
Luminous emittance 1: 
Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 40  72  93  100  76
Regleta lineal para fluorescencia T5 IP42 o IP65 con reflector de chapa 
prelacada. 
T5 Fluorescent batten IP42 or IP65 with lacquered steel reflector.
Luminous emittance 1: 







AIRFAL M0517 MODELO M T5 2x54W + REFLECTOR ALUMINIO ME3A0 / Luminaire 
Data Sheet
Luminous emittance 1: 
Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 48  81  97  100  76
Regleta lineal para fluorescencia T5 IP42 o IP65 con reflector de aluminio. 
T5 Fluorescent batten IP42 or IP65 with aluminium reflector.
Luminous emittance 1: 







AIRFAL M0502 MODELO M T5 1x54W HF / Luminaire Data Sheet
Luminous emittance 1: 
Luminaire classification according to CIE: 75
CIE flux code: 32  60  83  75  91
Regleta lineal para fluorescencia T5 IP42 o IP65. 
T5 Fluorescent batten IP42 or IP65.
Luminous emittance 1: 







AIRFAL M0502 MODELO M T5 1x54W + REFLECTOR CHAPA PRELACADA ME300 / 
Luminaire Data Sheet
Luminous emittance 1: 
Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 40  72  93  100  79
Regleta lineal para fluorescencia T5 IP42 o IP65 con reflector chapa 
prelacada. 
T5 Fluorescent batten IP42 or IP65 with lacquered steel reflector.
Luminous emittance 1: 







AIRFAL M0502 MODELO M T5 1x54W + REFLECTOR ALUMINIO ME3A0 / Luminaire 
Data Sheet
Luminous emittance 1: 
Luminaire classification according to CIE: 75
CIE flux code: 32  60  83  75  91
Regleta lineal para fluorescencia T5 IP42 o IP65 con reflector aluminio. 
T5 Fluorescent batten IP42 or IP65 with aluminium reflector.
Luminous emittance 1: 







AIRFAL A168 MODELO 1 T5 54W HF / Luminaire Data Sheet
Luminous emittance 1: 
Luminaire classification according to CIE: 72
CIE flux code: 32  60  82  72  79
Luminaria monolámpara decorativa. 
Decorative monolamp light fitting.
Luminous emittance 1: 







AIRFAL P5006 LUXSTAR T5 2x54W HF / Luminaire Data Sheet
Luminous emittance 1: 
Luminaire classification according to CIE: 87
CIE flux code: 37  67  87  87  69
IP65 POLYCARBONATE DIFFUSER T5 FITTING
Due to missing symmetry properties, no UGR table 
can be displayed for this luminaire.







AIRFAL P5003 LUXSTAR T5 1x54W HF / Luminaire Data Sheet
Luminous emittance 1: 
Luminaire classification according to CIE: 82
CIE flux code: 32  60  83  82  70
IP65 POLYCARBONATE DIFFUSER T5 FITTING
Due to missing symmetry properties, no UGR table 
can be displayed for this luminaire.







Room 1 / Summary
Height of Room: 2.800 m, Mounting Height: 2.800 m, Maintenance factor: 
0.80
Values in Lux, Scale 1:844
Surface  [%] Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0
Workplane / 301 35 778 0.116
Floor 27 293 15 791 0.050
Ceiling 86 191 9.14 5293 0.048
Walls (5) 69 237 23 400 /
Workplane:
Height: 0.000 m
Grid: 128 x 128 Points 
Boundary Zone: 0.500 m
Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.785, Ceiling / Working Plane: 0.644. 
Luminaire Parts List
Specific connected load: 5.15 W/m² = 1.71 W/m²/100 lx (Ground area: 2555.20 m²) 
No. Pieces Designation (Correction Factor)  (Luminaire) [lm]  (Lamps) [lm] P [W]
1 8








AIRFAL M0517 MODELO M T5 2x54W HF 
(1.000) 
8088 8900 110.5
Total: 962615 Total: 1059100 13147.5







Room 1 / Luminaire parts list
8 Pieces AIRFAL M0502 MODELO M T5 1x54W HF
Article No.: M0502
Luminous flux (Luminaire): 4065 lm
Luminous flux (Lamps): 4450 lm
Luminaire Wattage: 55.0 W
Luminaire classification according to CIE: 75
CIE flux code: 32  60  83  75  91
Fitting: 1 x T16 54W/840 (Correction Factor 
1.000).
100 Pieces AIRFAL M0517 MODELO M T5 2x54W HF
Article No.: M0517
Luminous flux (Luminaire): 8088 lm
Luminous flux (Lamps): 8900 lm
Luminaire Wattage: 110.5 W
Luminaire classification according to CIE: 63
CIE flux code: 34  61  85  63  91
Fitting: 2 x T16 54W/840 (Correction Factor 
1.000).
15 Pieces AIRFAL M0517 MODELO M T5 2x54W HF
Article No.: M0517
Luminous flux (Luminaire): 8088 lm
Luminous flux (Lamps): 8900 lm
Luminaire Wattage: 110.5 W
Emergency Lighting: 8088 lm, 110.5 W
Luminaire classification according to CIE: 63
CIE flux code: 34  61  85  63  91
Fitting: 2 x T16 54W/840 (Correction Factor 
1.000).







Room 1 / Floor plan
Scale 1 : 490







Room 1 / Luminaires (layout plan)
Scale 1 : 490
Luminaire Parts List
No. Pieces Designation
1 8 AIRFAL M0502 MODELO M T5 1x54W HF
2 100 AIRFAL M0517 MODELO M T5 2x54W HF
3 15 AIRFAL M0517 MODELO M T5 2x54W HF







Room 1 / Luminaires (coordinates list)
AIRFAL M0502 MODELO M T5 1x54W HF
4065 lm, 55.0 W, 1 x 1 x T16 54W/840 (Correction Factor 1.000).
No. Position [m] Rotation [°]
X Y Z X Y Z
1 3.208 2.547 2.800 0.0 0.0 90.0
2 6.765 2.547 2.800 0.0 0.0 90.0
3 10.321 2.547 2.800 0.0 0.0 90.0
4 13.878 2.547 2.800 0.0 0.0 90.0
5 17.435 2.547 2.800 0.0 0.0 90.0
6 20.992 2.547 2.800 0.0 0.0 90.0
7 24.548 2.547 2.800 0.0 0.0 90.0
8 28.105 2.547 2.800 0.0 0.0 90.0







Room 1 / Luminaires (coordinates list)
AIRFAL M0517 MODELO M T5 2x54W HF
8088 lm, 110.5 W, 1 x 2 x T16 54W/840 (Correction Factor 1.000).
No. Position [m] Rotation [°]
X Y Z X Y Z
1 13.507 8.272 2.800 0.0 0.0 90.0
2 16.675 8.272 2.800 0.0 0.0 90.0
3 19.843 8.272 2.800 0.0 0.0 90.0
4 23.011 8.272 2.800 0.0 0.0 90.0
5 26.179 8.272 2.800 0.0 0.0 90.0
6 29.347 8.272 2.800 0.0 0.0 90.0
7 32.515 8.272 2.800 0.0 0.0 90.0
8 35.683 8.272 2.800 0.0 0.0 90.0
9 38.851 8.272 2.800 0.0 0.0 90.0
10 42.018 8.272 2.800 0.0 0.0 90.0
11 45.186 8.272 2.800 0.0 0.0 90.0
12 48.354 8.272 2.800 0.0 0.0 90.0
13 51.522 8.272 2.800 0.0 0.0 90.0
14 54.690 8.272 2.800 0.0 0.0 90.0
15 57.858 8.272 2.800 0.0 0.0 90.0
16 61.026 8.272 2.800 0.0 0.0 90.0
17 62.329 9.781 2.800 0.0 0.0 177.5
18 62.452 12.628 2.800 0.0 0.0 177.5
19 62.575 15.474 2.800 0.0 0.0 177.5
20 62.698 18.321 2.800 0.0 0.0 177.5
21 62.821 21.167 2.800 0.0 0.0 177.5
22 62.943 24.013 2.800 0.0 0.0 177.5
23 63.066 26.860 2.800 0.0 0.0 177.5
24 63.189 29.706 2.800 0.0 0.0 177.5
25 63.312 32.553 2.800 0.0 0.0 177.5
26 63.435 35.399 2.800 0.0 0.0 177.5
27 63.558 38.246 2.800 0.0 0.0 177.5
28 63.680 41.092 2.800 0.0 0.0 177.5







Room 1 / Luminaires (coordinates list)
No. Position [m] Rotation [°]
X Y Z X Y Z
29 63.803 43.938 2.800 0.0 0.0 177.5
30 63.926 46.785 2.800 0.0 0.0 177.5
31 64.049 49.631 2.800 0.0 0.0 177.5
32 64.172 52.478 2.800 0.0 0.0 177.5
33 52.954 53.901 2.800 0.0 0.0 90.0
34 55.005 53.901 2.800 0.0 0.0 90.0
35 57.056 53.901 2.800 0.0 0.0 90.0
36 59.106 53.901 2.800 0.0 0.0 90.0
37 61.157 53.901 2.800 0.0 0.0 90.0
38 63.208 53.901 2.800 0.0 0.0 90.0
39 8.156 9.597 2.800 0.0 0.0 135.2
40 10.405 11.865 2.800 0.0 0.0 135.2
41 12.654 14.133 2.800 0.0 0.0 135.2
42 14.904 16.401 2.800 0.0 0.0 135.2
43 17.153 18.669 2.800 0.0 0.0 135.2
44 19.402 20.937 2.800 0.0 0.0 135.2
45 21.651 23.206 2.800 0.0 0.0 135.2
46 23.900 25.474 2.800 0.0 0.0 135.2
47 26.149 27.742 2.800 0.0 0.0 135.2
48 28.398 30.010 2.800 0.0 0.0 135.2
49 30.647 32.278 2.800 0.0 0.0 135.2
50 32.897 34.546 2.800 0.0 0.0 135.2
51 35.146 36.814 2.800 0.0 0.0 135.2
52 37.395 39.082 2.800 0.0 0.0 135.2
53 39.644 41.351 2.800 0.0 0.0 135.2
54 41.893 43.619 2.800 0.0 0.0 135.2
55 44.142 45.887 2.800 0.0 0.0 135.2
56 46.391 48.155 2.800 0.0 0.0 135.2
57 48.641 50.423 2.800 0.0 0.0 135.2
58 50.890 52.691 2.800 0.0 0.0 135.2
59 53.139 54.959 2.800 0.0 0.0 135.2
60 55.388 57.228 2.800 0.0 0.0 135.2
61 57.637 59.496 2.800 0.0 0.0 135.2
62 59.886 61.764 2.800 0.0 0.0 135.2
63 14.925 9.591 2.800 0.0 0.0 158.2
64 15.932 12.105 2.800 0.0 0.0 158.2
65 16.938 14.618 2.800 0.0 0.0 158.2
66 17.945 17.132 2.800 0.0 0.0 158.2







Room 1 / Luminaires (coordinates list)
No. Position [m] Rotation [°]
X Y Z X Y Z
67 18.951 19.646 2.800 0.0 0.0 158.2
68 49.061 9.558 2.800 0.0 0.0 180.0
69 49.061 12.425 2.800 0.0 0.0 180.0
70 49.061 15.292 2.800 0.0 0.0 180.0
71 49.061 18.159 2.800 0.0 0.0 180.0
72 49.061 21.026 2.800 0.0 0.0 180.0
73 49.061 23.893 2.800 0.0 0.0 180.0
74 49.061 26.760 2.800 0.0 0.0 180.0
75 49.061 29.627 2.800 0.0 0.0 180.0
76 49.061 32.494 2.800 0.0 0.0 180.0
77 49.061 35.361 2.800 0.0 0.0 180.0
78 49.061 38.228 2.800 0.0 0.0 180.0
79 49.061 41.095 2.800 0.0 0.0 180.0
80 49.061 43.962 2.800 0.0 0.0 180.0
81 49.061 46.829 2.800 0.0 0.0 180.0
82 49.061 49.696 2.800 0.0 0.0 180.0
83 33.618 10.664 2.800 0.0 0.0 178.6
84 33.683 13.311 2.800 0.0 0.0 178.6
85 33.749 15.959 2.800 0.0 0.0 178.6
86 33.815 18.606 2.800 0.0 0.0 178.6
87 33.880 21.253 2.800 0.0 0.0 178.6
88 33.946 23.901 2.800 0.0 0.0 178.6
89 34.011 26.548 2.800 0.0 0.0 178.6
90 34.077 29.196 2.800 0.0 0.0 178.6
91 34.142 31.843 2.800 0.0 0.0 178.6
92 34.208 34.491 2.800 0.0 0.0 178.6
93 34.723 2.272 2.800 0.0 0.0 90.0
94 38.415 2.272 2.800 0.0 0.0 90.0
95 42.106 2.272 2.800 0.0 0.0 90.0
96 45.797 2.272 2.800 0.0 0.0 90.0
97 49.488 2.272 2.800 0.0 0.0 90.0
98 53.179 2.272 2.800 0.0 0.0 90.0
99 56.870 2.272 2.800 0.0 0.0 90.0
100 60.561 2.272 2.800 0.0 0.0 90.0







Room 1 / Luminaires (coordinates list)
AIRFAL M0517 MODELO M T5 2x54W HF
8088 lm, 110.5 W, (Emergency Lighting: 8088 lm, 110.5 W), 1 x 2 x T16 54W/840 (Correction Factor 1.000).
No. Position [m] Rotation [°]
X Y Z X Y Z
1 4.876 6.535 2.800 0.0 0.0 0.0
2 18.953 6.535 2.800 0.0 0.0 0.0
3 18.953 19.681 2.800 0.0 0.0 0.0
4 33.029 6.535 2.800 0.0 0.0 0.0
5 33.029 19.681 2.800 0.0 0.0 0.0
6 33.029 32.827 2.800 0.0 0.0 0.0
7 47.106 6.535 2.800 0.0 0.0 0.0
8 47.106 19.681 2.800 0.0 0.0 0.0
9 47.106 32.827 2.800 0.0 0.0 0.0
10 47.106 45.973 2.800 0.0 0.0 0.0
11 61.183 6.535 2.800 0.0 0.0 0.0
12 61.183 19.681 2.800 0.0 0.0 0.0
13 61.183 32.827 2.800 0.0 0.0 0.0
14 61.183 45.973 2.800 0.0 0.0 0.0
15 61.183 59.118 2.800 0.0 0.0 0.0







Room 1 / Objects (layout plan)
Scale 1 : 490
Object parts list
No. Pieces Designation
1 3 Car beige
2 3 Car grey
3 4 Car orange
4 1 Car red











6 1 Extrusion Volume
7 2 Jeep
8 2 Pickup







Room 1 / Objects (coordinates lists)
Car beige
No. Position [m] Size [m] Rotation [°]
X Y Z L W H X Y Z
1 54.460 29.242 0.000 4.100 1.700 1.500 0.0 0.0 0.5
2 39.707 30.321 0.000 4.100 1.700 1.500 0.0 0.0 0.0
3 44.106 25.348 0.000 4.100 1.700 1.500 0.0 0.0 0.0







Room 1 / Objects (coordinates lists)
Car grey
No. Position [m] Size [m] Rotation [°]
X Y Z L W H X Y Z
1 58.012 59.961 0.000 1.730 4.230 1.440 0.0 0.0 0.0
2 44.187 13.998 0.000 1.730 4.230 1.440 0.0 0.0 90.0
3 53.707 14.001 0.000 1.730 4.230 1.440 0.0 0.0 90.0







Room 1 / Objects (coordinates lists)
Car orange
No. Position [m] Size [m] Rotation [°]
X Y Z L W H X Y Z
1 59.115 17.804 0.000 4.200 1.800 1.600 0.0 0.0 0.0
2 39.178 14.195 0.000 4.200 1.800 1.600 0.0 0.0 0.0
3 59.216 48.109 0.000 4.200 1.800 1.600 0.0 0.0 0.0
4 55.285 8.211 0.000 4.200 1.800 1.600 0.0 0.0 0.0







Room 1 / Objects (coordinates lists)
Car red
No. Position [m] Size [m] Rotation [°]
X Y Z L W H X Y Z
1 39.472 32.978 0.000 4.200 1.800 1.600 0.0 0.0 0.0







Room 1 / Objects (coordinates lists)
Cube
No. Position [m] Size [m] Rotation [°]
X Y Z L W H X Y Z
1 27.500 18.447 1.500 5.000 5.000 3.000 0.0 0.0 0.0







Room 1 / Objects (coordinates lists)
Extrusion Volume
No. Position [m] Size [m] Rotation [°]
X Y Z L W H X Y Z
1 59.000 56.000 0.000 7.688 8.483 3.000 0.0 0.0 0.0







Room 1 / Objects (coordinates lists)
Jeep
No. Position [m] Size [m] Rotation [°]
X Y Z L W H X Y Z
1 55.019 25.810 0.000 1.764 3.958 1.900 0.0 0.0 90.0
2 60.633 40.943 0.000 1.764 3.958 1.900 0.0 0.0 90.0







Room 1 / Objects (coordinates lists)
Pickup
No. Position [m] Size [m] Rotation [°]
X Y Z L W H X Y Z
1 30.180 14.905 0.000 1.800 5.300 1.800 0.0 0.0 90.0
2 56.734 37.180 0.000 1.800 5.300 1.800 0.0 0.0 90.0







Room 1 / Photometric Results
Total Luminous Flux: 962615 lm
Total Load: 13147.5 W
Maintenance factor: 0.80
Boundary Zone: 0.500 m
Surface Average illuminances [lx] Reflection factor [%] Average luminance [cd/m²] 
direct indirect total
Workplane 149 153 301 / / 
Floor 142 150 293 27 25
Ceiling 105 87 191 86 52
Wall 1 115 110 225 69 49
Wall 2 130 126 256 69 56
Wall 3 15 32 47 69 10
Wall 4 136 121 256 69 56
Wall 5 30 67 97 69 21
Uniformity on the working plane
u0: 0.116 (1:9) 
Emin / Emax: 0.045 (1:22) 
Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.785, Ceiling / Working Plane: 0.644. 
Specific connected load: 5.15 W/m² = 1.71 W/m²/100 lx (Ground area: 2555.20 m²) 







Room 1 / 3D Rendering
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Projecte executiu d’un aparcament subterrani a Montbau i urbanització de la 
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1.- OBJECTE DEL PROJECTE 
INSTAL·LACIÓ DE BT APARCAMENT SOTERRAT MONTBAU 
 
2.- TITULAR 
    Nom:  
 
    Adreça:  
 
    C.I.F:  
 
3.- EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL.LACIÓ 
CARRER DE L'ARQUITECTURA Nº4-6 
 
4.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
En la realització del projecte s'han tingut en compte les següents normes i reglaments: 
 
(5) RBT-2002: Reglament electrotècnic de baixa tensió i Instruccions tècniques complementaries. 
 
(6) UNE 20-460-94 Part 5-523: Intensitats admissibles en els cables i conductors aïllats. 
 
(7) UNE 20-434-90: Sistema de dessignació de cables. 
 
(8) UNE 20-435-90 Part 2: Cables de transport d'energia aïllats amb dielèctrics secs extruits per a 
tensions de 1 a 30kV. 
 
(9) UNE 20-460-90 Part 4-43: Instal.lacions elèctriques en edificis. Protecció contra les 
sobreintensitats. 
 
(10) UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instal.lacions elèctriques en edificis. Connexió a terra i 
conductores de protecció. 
 
(11) UNE-EN 60947-2: Aparells de baixa tensió. Interruptors automàtics. 
 
(12) Annex B: Interruptors automàtics amb protecció incorporada per intensitat diferencial 
residual. 
 
(13) UNE-EN 60947-3: Aparamenta de baixa tensió. Interruptors, seccionadors, interruptors-
seccionadors i combinats fusibles. 
 
(14) UNE-EN 60269-1: Fusibles de baixa tensió. 
 
(15) UNE-EN 60898: Interruptors automàtics per a instal.lacions domèstiques i anàlogues per a 
la protecció contra sobreintesitats. 
 




5.- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ 
La instal.lació consta un quadre general de distribució, amb una protecció general i proteccions als circuits 
derivats. 
 
La seva composició queda reflectida a l'esquema unifilar corresponent, al document de plànols comptant, al 
menys, amb els següents dispositius de protecció: 
 









(18) Interruptors diferencials per a la protecció contra contactes indirectes. 
 




L'obra compta amb: 1 quadre 
 




6.- POTÈNCIA TOTAL PREVISTA PER A LA INSTAL.LACIÓ 





Potència total demanada 158.87
 
Donades les característiques de l'obra i els consums prevists, es té la següent relació de receptors de força, 
enllumenat i altrs usos amb indicació de la seva potència elèctrica: 
 
Càrregues Denominació P. Unitària
(kW)



















































































7.- CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL.LACIÓ 
7.1.- Origen de la instal.lació 













7.2.- Línia general 






Derivació individual T 158.87 0.90 20.0 IEC60269 gL/gG 
In: 315 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipus gL/gG
Aparells de mesura 
Comptador d'activa 
Merlin Gerin NS100/630 NA Int-Seccionador 
Ie: 400 A; Ue: 750 V
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 150 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 70 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 150 mm²
Entrada al cuadre T 158.87 0.90 Pont - 
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 185 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 95 mm² 








Derivació individual Instal.lació soterrada - En contacte mutu - Tª: 25 °C 
Resistivitat tèrmica del terreny: 1.0 °C·cm/W 
Entrada al cuadre Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
 
7.3.- Quadre general de distribució 








T 158.87 0.90 20.0 - 
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 240 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 120 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 150 mm² 
Enllumenat p -
1 
T 12.04 1.00 Pont IEC60947-2 Instantanis 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 25 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 16 mm² 








Línia 1 T 3.78 1.00 70.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
EN60898 10kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 25 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 16 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 10 mm² 
Línia 2 T 3.78 1.00 70.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
EN60898 10kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Línia 3 T 3.78 1.00 70.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
EN60898 10kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Emergència -1 T 1.73 0.90 140.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Banys oficina i 
sala tècnica 
M 0.70 1.00 20.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 2 x 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Emergència 
banys oficina i 
sala tec. 
T 0.54 0.90 20.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
EN60898 10kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Enllumenat p -
2 
T 11.23 1.00 Pont IEC60947-2 Instantanis 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 








Línia 1 T 3.74 1.00 70.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Línia 2 T 3.74 1.00 70.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Línia 3 T 3.74 1.00 70.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Emergència -2 T 1.62 0.90 70.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Enllumenat p -
3 
T 11.23 1.00 Pont IEC60947-2 Instantanis 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Línia 1 T 3.74 1.00 70.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Línia 2 T 3.74 1.00 70.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 








Línia 3 T 3.74 1.00 70.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Emergència -3 T 1.62 0.90 140.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Enllumenat 
plaça 
T 11.52 1.00 Pont IEC60947-2 Instantanis 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Plaça T 11.52 1.00 Pont IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Enllumenat 
escales 
T 1.99 0.98 2.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 95 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 95 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 150 mm² 
Ventilació 
forçada 
T 91.09 0.80 Pont Siemens 3KA Int-Seccionador 
Ie: 125 A; Ue: 415 V
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 70 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 35 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 35 mm² 
Admissió p-1 
Sector 1 
T 4.00 0.80 60.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Admissió p-2 
Sector 1 
T 7.50 0.80 60.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 








     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Admissió p-3 
Sector 1 
T 14.69 0.80 60.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Admissió p-1 
Sector 2 
T 4.90 0.80 105.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Admissió p-2 
Sector 2 
T 3.50 0.80 105.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Admissió p-3 
Sector 2 
T 3.50 0.80 105.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Admissió p-1 
Sector 3 
T 4.90 0.80 105.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Admissió p-2 
Sector 3 
T 3.50 0.80 105.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Admissió p-3 
Sector 3 
T 3.50 0.80 105.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 








     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Extracció p-1 
Sector 1 
T 3.03 0.80 70.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Extracció p-2 
Sector 1 
T 4.05 0.80 70.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Extracció p-3 
Sector 1 
T 4.05 0.80 70.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Extracció p-1 
Sector 2 
T 3.03 0.80 70.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Extracció p-2 
Sector 2 
T 4.05 0.80 70.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Extracció p-3 
Sector 2 
T 4.05 0.80 70.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Extracció p-1 
Sector 3 
T 6.25 0.80 140.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 








     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Extracció p-2 
Sector 3 
T 6.25 0.80 140.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Extracció p-3 
Sector 3 
T 5.25 0.80 140.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 





T 1.09 0.80 180.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Ascensor T 7.65 0.80 150.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Sistema de 
control i gestió 
T 7.38 0.95 0.5 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 




T 9.50 0.95 20.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Línia Sai T 2.00 0.95 20.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 








     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Contra incendis T 3.75 0.95 20.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Bombes de 
drenatge 
T 2.00 0.80 15.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
ICP 
Ie: 15 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 




L'execució de les canalitzacions i la seva estesa es faran d'acord amb alló expressat als documents del 
present projecte. 
 
Esquemes Tipus d'instal.lació 
Quadre General Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Enllumenat p -1 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Línia 1 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Línia 2 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Línia 3 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Emergència -1 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Banys oficina i sala tècnica Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 25 mm
Emergència banys oficina i sala tec. Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Enllumenat p -2 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Línia 1 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Línia 2 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Línia 3 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Emergència -2 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Enllumenat p -3 Temperatura: 40 °C 








Línia 1 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Línia 2 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Línia 3 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Emergència -3 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Enllumenat plaça Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Plaça Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Enllumenat escales Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Ventilació forçada Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Admissió p-1 Sector 1 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Admissió p-2 Sector 1 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Admissió p-3 Sector 1 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Admissió p-1 Sector 2 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Admissió p-2 Sector 2 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Admissió p-3 Sector 2 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Admissió p-1 Sector 3 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Admissió p-2 Sector 3 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Admissió p-3 Sector 3 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Extracció p-1 Sector 1 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Extracció p-2 Sector 1 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Extracció p-3 Sector 1 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Extracció p-1 Sector 2 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Extracció p-2 Sector 2 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Extracció p-3 Sector 2 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Extracció p-1 Sector 3 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Extracció p-2 Sector 3 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Extracció p-3 Sector 3 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Sobrepressió Escales i vestíbuls i banys Temperatura: 40 °C 








Ascensor Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Sistema de control i gestió Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Dotació oficina megafonia i altres Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Línia Sai Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Contra incendis Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
Bombes de drenatge Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades
 
7.4.- Quadres secundaris i composició 
Enllumenat escales 
 








T 1.46 1.00 180.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Emergència 
escala 1 
T 1.30 0.90 180.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Enllumenat 
permanent 1 
T 0.27 1.00 180.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Enllumenat 
escala 2 
T 0.49 1.00 90.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Emergència 
escala 2 
T 0.65 0.90 90.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 10kA Corba C 








     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 
Enllumenat 
permanent 2 
T 0.16 1.00 90.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible 6 mm² 










Enllumenat escala 1 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
Emergència escala 1 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
Enllumenat permanent 1 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
Enllumenat escala 2 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
Emergència escala 2 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
Enllumenat permanent 2 Temperatura: 40 °C 




8.- INSTAL.LACIÓ DE CONNEXIÓ A TERRA 
L'instal·lació de posta a terra de l'obra s'efectuarà d'acord amb la reglamentació vigent, concretament 
l'especificat en el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió en la seva Instrucció 18, estant subjecte a la 
mateixa les preses de terra i els conductors de protecció. 
 
Tipus d'elèctrode Geometria Resistivitat del terreny 
Malla de terra 10 m x 10 m Retícula 0.5 m x 0.5 m 600 Ohm·m 
 
CONDUCTORS DE PROTECCIÓ 
 
Els conductors de protecció discorreran per la mateixa canalització els seus corresponents circuits i 
presentaran les seccions exigides per la Instrucció ITC-BT 18 del REBT. 
 
9.- FÓRMULES UTILITZADES 
9.1.- Intensitat màxima admissible 
En el càlcul de les instal.lacions es comprovarà que les intensitats màximes de les línies són inferiors a les 
admesses pel Reglament de Baixa Tensió, tenint en compte els factors de correcció segons el tipus 
d'instal.lació i les seves condicions particulars. 
 















En les fòrmules s'han utilitzat els següents termes: 
 
(20) In: Intensitat nominal del circuit en A 
 
(21) P: Potència en W 
 
(22) Uf: Tensió simple en V 
 
(23) Ul: Tensió composta en V 
 




9.2.- Caiguda de tensió 
Tipus d'instal.lació: Instal.lació general. 
 
Tipus d'esquema: Des de connexió de servei. 
 
La caiguda de tensió no superarà el següent valor: 
 




En circuits interiors de la instal·lació, la caiguda de tensió no superarà un percentatge del 3% de la tensió 
nominal per circuits d'enllumenat i del 5% per a la resta de circuits, sent admissible la compensació de 
caiguda de tensió junt amb les corresponents derivacions individuals, de manera que conjuntament no es 
superi un percentatge del 4,5% de la tensió nominal pels circuits d'enllumenat i del 6,5% per la resta de 
circuits. 
 
Les fòrmules utilitzades seran les següents: 
 
1. C.d.t. en servei monofàsic 
 








2. C.d.t en servei trifàsic 
 















Els valors coneguts de resistència dels conductors estan referits a una temperatura de 20°C. 
 
Els conductors empleats seran de coure o alumini, sent els coeficients de variació amb la temperatura i les 
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S'estableixen tres criteris per a la correcció de la resistència dels conductors i per tant del càlcul de la 
caiguda de tensió, en funció de la temperatura a considerar. 
 
Els tres criteris son els següents: 
 
a) Considerant la màxima temperatura que soporta el conductor en condicions de règimen permanent. 
 
En aquest cas, per a calcular la resistència real del cable es considerarà la màxima temperatura que 
soporta el conductor en condiciones de régimen permanent. 
 
Se aplicarà la fórmula següent: 
 
 max 20º max· 1 20T CR R T    
 
 
La temperatura 'Tmax' depèn dels materials aïllants i correspondrà amb un valor de 90°C per a conductors 
amb aïllament XLPE i EPR i de 70°C per a conductors de PVC segons taula 2 de la ITC BT-07 (Reglament 
electrotècnic de baixa tensió). 
 
b) Considerant la temperatura màxima prevista de servei del cable. 
 
Per a calcular la temperatura màxima prevista de servei es considerarà que el seu increment de 
temperatura (T) respecte a la temperatura ambient To (25 °C per a cables soterrats i 40°C per a cables a 








T T T T
I
  
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En aquest cas la resistència corretgida a la temperatura màxima prevista de servei serà: 
 










c) Considerant la temperatura ambient segons el tipus d'instal·lació. 
 
En aquest cas, per a calcular la resistència del cable es considerarà la temperatura ambient To, que 




· 1 20T CR R T    
 
 
En las taules de resultats de càlcul s'especifica el criteri emprat per a les diferents linies. 
 
En les fòrmules s'han utilitzat els següents termes: 
 
(28) In: Intensitat nominal del circuit en A 
 
(29) Iz: Intensitat admissible del cable en A. 
 
(30) P: Potència en W 
 
(31) cos(phi): Factor de potència 
 
(32) S: Secció en mm2 
 
(33) L: Longitud en m 
 
(34) ro: Resistivitat del conductor en ohm·mm²/m 
 













En les fòrmules s'han utilitzat els següents termes: 
 
(36) Ul: Tensió composta en V 
 
(37) Uf: Tensió simple en V 
 
(38) Zt: Impedància total en el punt de curt circuit en mohm 
 




La impedància total al punt de curt circuit s'obtindrà a partir de la resistència total i de la reactància total 













(40) Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistència total en el punt de curt circuit. 
 




Els dispositius de protecció hauran de tindre un poder de tall major o igual a la intensitat de curt circuit 
prevista al punt de la seva instal.lació, i hauran d'actuar en un temps tal que la temperatura aconseguida 
pels cables no superi la màxima permessa pel conductor. 
 
Per a que es compleixi aquesta última condició, la corba d'actuació dels interruptors automàtics ha d'estar 




per a 0,01 <= 0,1 s, i on: 
 
(42) I: Intensitat permanent de curt circuit en A. 
 
(43) t: Temps de desconnexió en s. 
 
(44) C: Constant que depén del tipus de material. 
 
(45) incrementoT: Sobretemperatura màxima del cable en °C. 
 




Es tindrà també en compte la intensitat mínima de curt circuit determinada per un curt circuit fase - neutre 
i al final de la línia o circuit en estudi. 
 
Cal aquest valor per a determinar si un conductor queda protegit en tota la seva longitud a curt circuit, ja 
que és condició imprescindible que aquesta intensitat sigui major o igual que la intensitat del disparador 
electromagnètic. En cas d'utilitzar fusibles per a la protecció del curt circuit, la seva intensitat de fussió ha 
de ser menor que la intensitat suportada pel cable sense danyar-se, en el temps que trigui en saltar. En tot 
cas, aquest temps sempre serà inferior a 5 seg. 
 
10.- CÀLCULS 
10.1.- Secció de les línies 
Pel càlcul dels circuits s'han tingut en compte els següents factors: 
 
    - Caiguda de tensió 
 
        - Circuits interiors de la instal·lació: 
 
          3% per circuits d'enllumenat. 
 
          5% per a la resta de circuits. 
 
    - Caiguda de tensió acumulada 
 
        - Circuits interiors de la instal·lació: 
 
          4,5% per circuits d'enllumenat. 
 
          6,5% per a la resta de circuits. 
 






























T 162.55 0.90 20.0 RZ1 0.6/1 kV 4 G 150 + 1 x 70 425.0 262.1 0.32 0.32 
Entrada al 
cuadre 
T 162.55 0.90 Pont RZ1 0.6/1 kV 3 x 185 + 2 x 95 + 1G 150 391.0 262.1 0.01 0.33 
 
Càlculs de factors de correcció per canalització 
 
Els següents factors de correcció calculats segons el tipus d'instal.lació ja estan contemplats en els valors 
d'intensitat màxima admissible (Iz) de la taula anterior. 
 
Esquemes Tipus d'instal.lació Factor de correcció
Derivació individual Instal.lació soterrada - En contacte mutu - Tª: 25 °C 
Resistivitat tèrmica del terreny: 1.0 °C·cm/W
1.00 
Entrada al cuadre Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
 
Quadre general de distribució 
 














T 162.55 0.90 20.0 RZ1 0.6/1 kV 3 x 240 + 2 x 120 + 1G 150 397.8 262.1 0.2  0.53 
Enllumenat p 
-1 
T 12.04 1.00 Pont RZ1 0.6/1 kV 4 G 25 + 2 x 16 110.0 17.4 0  0.53 
Línia 1 T 3.78 1.00 70.0 RZ1 0.6/1 kV 3 x 25 + 2 x 16 + 1G 10 110.0 5.5 0.15 0.68
Línia 2 T 3.78 1.00 70.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 5.5 0.65 1.18
Línia 3 T 3.78 1.00 70.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 5.5 0.65 1.18
Emergència -1 T 3.11 0.90 140.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 5.0 1.07 1.60 
Banys oficina i 
sala tècnica 
M 0.70 1.00 20.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 6 46.0 3.0 0.21 0.74 
Emergència 
banys oficina i 
sala tec. 
T 0.97 0.90 20.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 1.6 0.05 0.58 
Enllumenat p 
-2 
T 11.23 1.00 Pont RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 16.2 0.01 0.54 
Línia 1 T 3.74 1.00 70.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 5.4 0.64 1.18
Línia 2 T 3.74 1.00 70.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 5.4 0.64 1.18
Línia 3 T 3.74 1.00 70.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 5.4 0.64 1.18
Emergència -2 T 2.92 0.90 70.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 4.7 0.5  1.04 
Enllumenat p 
-3 
T 11.23 1.00 Pont RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 16.2 0.01 0.54 
Línia 1 T 3.74 1.00 70.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 5.4 0.64 1.18
Línia 2 T 3.74 1.00 70.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 5.4 0.64 1.18
Línia 3 T 3.74 1.00 70.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 5.4 0.64 1.18
Emergència -3 T 2.92 0.90 140.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 4.7 1  1.54 
Enllumenat 
plaça 
T 11.52 1.00 Pont RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 16.6 0.01 0.54 
Plaça T 11.52 1.00 Pont RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 16.6 0.01 0.55
Enllumenat 
escales 










T 94.76 0.80 Pont RZ1 0.6/1 kV 3 x 70 + 3G 35 214.0 171.0 0.01 0.54 
Admissió p-1 
Sector 1 
T 5.00 0.80 60.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 9.0 0.74 1.27 
Admissió p-2 
Sector 1 
T 9.38 0.80 60.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 16.9 1.38 1.92 
Admissió p-3 
Sector 1 
T 18.36 0.80 60.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 33.1 2.7  3.24 
Admissió p-1 
Sector 2 
T 6.13 0.80 105.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 11.1 1.58 2.11 
Admissió p-2 
Sector 2 
T 4.38 0.80 105.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 7.9 1.13 1.66 
Admissió p-3 
Sector 2 
T 4.38 0.80 105.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 7.9 1.13 1.66 
Admissió p-1 
Sector 3 
T 6.13 0.80 105.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 11.1 1.58 2.11 
Admissió p-2 
Sector 3 
T 4.38 0.80 105.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 7.9 1.13 1.66 
Admissió p-3 
Sector 3 
T 4.38 0.80 105.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 7.9 1.13 1.66 
Extracció p-1 
Sector 1 
T 3.79 0.80 70.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 6.8 0.65 1.19 
Extracció p-2 
Sector 1 
T 5.06 0.80 70.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 9.1 0.87 1.41 
Extracció p-3 
Sector 1 
T 5.06 0.80 70.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 9.1 0.87 1.41 
Extracció p-1 
Sector 2 
T 3.79 0.80 70.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 6.8 0.65 1.19 
Extracció p-2 
Sector 2 
T 5.06 0.80 70.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 9.1 0.87 1.41 
Extracció p-3 
Sector 2 
T 5.06 0.80 70.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 9.1 0.87 1.41 
Extracció p-1 
Sector 3 
T 7.81 0.80 140.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 14.1 2.68 3.22 
Extracció p-2 
Sector 3 
T 7.81 0.80 140.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 14.1 2.68 3.22 
Extracció p-3 
Sector 3 





T 1.36 0.80 180.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 2.4 0.6  1.14 









T 9.50 0.95 20.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 14.4 0.23 0.76 
Línia Sai T 2.00 0.95 20.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 3.0 0.1 0.62
Contra 
incendis 
T 3.75 0.95 20.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 5.7 0.09 0.62 
Bombes de 
drenatge 
T 2.50 0.80 15.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 4.5 0.09 0.62 
 
Càlculs de factors de correcció per canalització 
 
Els següents factors de correcció calculats segons el tipus d'instal.lació ja estan contemplats en els valors 
d'intensitat màxima admissible (Iz) de la taula anterior. 
 
Esquemes Tipus d'instal.lació Factor de correcció 
Quadre General Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Enllumenat p -1 Temperatura: 40 °C 









Línia 1 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Línia 2 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Línia 3 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Emergència -1 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Banys oficina i sala tècnica Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 25 mm 
1.00 
Emergència banys oficina i sala tec. Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Enllumenat p -2 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Línia 1 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Línia 2 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Línia 3 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Emergència -2 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Enllumenat p -3 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Línia 1 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Línia 2 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Línia 3 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Emergència -3 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Enllumenat plaça Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Plaça Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Enllumenat escales Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Ventilació forçada Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Admissió p-1 Sector 1 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Admissió p-2 Sector 1 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Admissió p-3 Sector 1 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Admissió p-1 Sector 2 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Admissió p-2 Sector 2 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Admissió p-3 Sector 2 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Admissió p-1 Sector 3 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Admissió p-2 Sector 3 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Admissió p-3 Sector 3 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Extracció p-1 Sector 1 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Extracció p-2 Sector 1 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Extracció p-3 Sector 1 Temperatura: 40 °C 









Extracció p-1 Sector 2 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Extracció p-2 Sector 2 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Extracció p-3 Sector 2 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Extracció p-1 Sector 3 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Extracció p-2 Sector 3 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Extracció p-3 Sector 3 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Sobrepressió Escales i vestíbuls i banys Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Ascensor Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Sistema de control i gestió Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Dotació oficina megafonia i altres Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Línia Sai Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Contra incendis Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Bombes de drenatge Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
 
















Enllumenat escala 1 T 1.46 1.00 180.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 2.1 0.64  1.17
Emergència escala 1 T 2.33 0.90 180.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 3.7 1.03  1.56
Enllumenat permanent 1 T 0.27 1.00 180.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 0.4 0.12  0.65
Enllumenat escala 2 T 0.49 1.00 90.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 0.7 0.11  0.63
Emergència escala 2 T 1.17 0.90 90.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 1.9 0.26  0.78
Enllumenat permanent 2 T 0.16 1.00 90.0 RZ1 0.6/1 kV 6 G 6 46.0 0.2 0.04  0.56
 
Càlculs de factors de correcció per canalització 
 
Els següents factors de correcció calculats segons el tipus d'instal.lació ja estan contemplats en els valors 




Esquemes Tipus d'instal.lació Factor de correcció
Enllumenat escala 1 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Emergència escala 1 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Enllumenat permanent 1 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Enllumenat escala 2 Temperatura: 40 °C 
Cas E- Separats 0.3Ø de la paret, en safates perforades 
1.00 
Emergència escala 2 Temperatura: 40 °C 









Enllumenat permanent 2 Temperatura: 40 °C 





10.2.- Càlcul de les proteccions 
Sobrecàrrega 
 
Per que la línia quedi protegida a sobrecàrrega, la protecció ha de complir simultàniament les següents 
condicions: 
 
Ius <= In <= Iz cable 
 
Itc <= 1.45 x Iz cable 
 
Estant presentades en la llista de comprovacions de la següent manera: 
 
(48) Ius = Intensitat d'ús prevista al circuit. 
 
(49) In = Intensitat nominal del fusible o magnetotèrmic. 
 
(50) Iz = Intensitat admisible del conductor o del cable. 
 




Altres dades de la taula són: 
 
(52) P Calc = Potència calculada. 
 






Per a que la línia quedi protegida a curt circuit, el poder de tall de la protecció ha d'ésser major al valor de 
la intensitat màxima de curt circuit: 
 
Icu >= Icc màx 
 
A més a més, la protecció ha d'ésser capaç de disparar en un temps menor que el temps que tarden els 
aïllaments del conductor en danyar-se per l'elevació de la temperatura. Aixó ha de passar tant en el cas del 
curt circuit màxim, com en el cas del curt circuit mínim: 
 
Per a Icc màx: Tp CC màx < Tcable CC màx 
 
Per a Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín 
 
Estant presentades en la llista de comprovacions de la següent manera: 
 
(54) Icu = Intensitat de tall últim del dispositiu. 
 
(55) Ics = Intensitat de tall en servei. Es recomana que superi la Icc en proteccions instal.lades 
en connexió de servei del circuit. 
 
(56) Tp = Temps de dispar del dispositiu a la intensitat de curt circuit. 
 






























162.55 T 262.1 IEC60269 gL/gG 
In: 315 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipus gL/gG 
425.0 504.0 616.3 
Entrada al 
cuadre 






















T IEC60269 gL/gG 
In: 315 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipus gL/gG































162.55 T 262.1 - 397.8 - 576.8 
Enllumenat p -
1 
12.04 T 17.4 EN60898 6kA Corba C 
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
110.0 91.4 159.5 
Línia 1 3.78 T 5.5 EN60898 10kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 
110.0 46.4 159.5 
Línia 2 3.78 T 5.5 EN60898 10kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 46.4 66.7 
Línia 3 3.78 T 5.5 EN60898 10kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 46.4 66.7 
Emergència -1 3.11 T 5.0 EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 46.4 66.7 
Banys oficina i 
sala tècnica 
0.70 M 3.0 EN60898 6kA Corba C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 23.2 66.7 
Emergència 
banys oficina i 
sala tec. 
0.97 T 1.6 EN60898 10kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 46.4 66.7 
Enllumenat p -
2 
11.23 T 16.2 EN60898 6kA Corba C 
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 91.4 66.7 
Línia 1 3.74 T 5.4 EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 8.7 66.7 
Línia 2 3.74 T 5.4 EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 8.7 66.7 
Línia 3 3.74 T 5.4 EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 8.7 66.7 
Emergència -2 2.92 T 4.7 EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 8.7 66.7 
Enllumenat p -
3 
11.23 T 16.2 EN60898 6kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 








Línia 1 3.74 T 5.4 EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 8.7 66.7 
Línia 2 3.74 T 5.4 EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 8.7 66.7 
Línia 3 3.74 T 5.4 EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 8.7 66.7 
Emergència -3 2.92 T 4.7 EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 8.7 66.7 
Enllumenat 
plaça 
11.52 T 16.6 EN60898 6kA Corba C 
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 91.4 66.7 
Plaça 11.52 T 16.6 EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 46.4 66.7 
Enllumenat 
escales 
1.99 T 2.9 EN60898 6kA Corba C 
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
259.0 91.4 375.6 
Ventilació 
forçada 
94.76 T 171.0 - 214.0 - 310.3 
Admissió p-1 
Sector 1 
5.00 T 9.0 EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 46.4 66.7 
Admissió p-2 
Sector 1 
9.38 T 16.9 EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 46.4 66.7 
Admissió p-3 
Sector 1 
18.36 T 33.1 EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 46.4 66.7 
Admissió p-1 
Sector 2 
6.13 T 11.1 EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 46.4 66.7 
Admissió p-2 
Sector 2 
4.38 T 7.9 EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 46.4 66.7 
Admissió p-3 
Sector 2 
4.38 T 7.9 EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 46.4 66.7 
Admissió p-1 
Sector 3 
6.13 T 11.1 EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 46.4 66.7 
Admissió p-2 
Sector 3 
4.38 T 7.9 EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 46.4 66.7 
Admissió p-3 
Sector 3 
4.38 T 7.9 EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 46.4 66.7 
Extracció p-1 
Sector 1 
3.79 T 6.8 EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 46.4 66.7 
Extracció p-2 
Sector 1 
5.06 T 9.1 EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 46.4 66.7 
Extracció p-3 
Sector 1 
5.06 T 9.1 EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 46.4 66.7 
Extracció p-1 
Sector 2 
3.79 T 6.8 EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 46.4 66.7 
Extracció p-2 
Sector 2 
5.06 T 9.1 EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 46.4 66.7 
Extracció p-3 
Sector 2 
5.06 T 9.1 EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 46.4 66.7 
Extracció p-1 
Sector 3 
7.81 T 14.1 EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 46.4 66.7 
Extracció p-2 
Sector 3 
7.81 T 14.1 EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 46.4 66.7 
Extracció p-3 
Sector 3 
6.56 T 11.8 EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 





1.36 T 2.4 EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 46.4 66.7 
Ascensor 9.56 T 17.3 EN60898 6kA Corba C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 58.0 66.7 
Sistema de 
control i gestió 
7.38 T 11.2 EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 




9.50 T 14.4 EN60898 6kA Corba C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 








Línia Sai 2.00 T 3.0 EN60898 6kA Corba C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 23.2 66.7 
Contra 
incendis 
3.75 T 5.7 EN60898 6kA Corba C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 23.2 66.7 
Bombes de 
drenatge 






























T EN60898 6kA Corba C 
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 






Línia 1 T EN60898 10kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 






Línia 2 T EN60898 10kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 






Línia 3 T EN60898 10kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 






Emergència -1 T EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 






Banys oficina i 
sala tècnica 
M EN60898 6kA Corba C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 







banys oficina i 
sala tec. 
T EN60898 10kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 








T EN60898 6kA Corba C 
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 






Línia 1 T EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 






Línia 2 T EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 






Línia 3 T EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 






Emergència -2 T EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 








T EN60898 6kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 






Línia 1 T EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 






Línia 2 T EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 






Línia 3 T EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 






Emergència -3 T EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 








T EN60898 6kA Corba C 
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 






Plaça T EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 








T EN60898 6kA Corba C 
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
















T EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 








T EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 








T EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 















T EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 








T EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 








T EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 








T EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 








T EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 








T EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 








T EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 








T EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 








T EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 








T EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 








T EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 








T EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 








T EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 








T EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 








T EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 










T EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 






Ascensor T EN60898 6kA Corba C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 







control i gestió 
T EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 









T EN60898 6kA Corba C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 






Línia Sai T EN60898 6kA Corba C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 








T EN60898 6kA Corba C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 



































1.46 T 2.1 EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 8.7 66.7 
Emergència 
escala 1 
2.33 T 3.7 EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 










0.27 T 0.4 EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 8.7 66.7 
Enllumenat 
escala 2 
0.49 T 0.7 EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 8.7 66.7 
Emergència 
escala 2 
1.17 T 1.9 EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 
46.0 8.7 66.7 
Enllumenat 
permanent 2 
0.16 T 0.2 EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 






















T EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3








T EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3








T EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 








T EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3








T EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3








T EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 







11.- CÀLCULS DE CONNEXIÓ A TERRA 
11.1.- Resistència de la connexió a terra de les masses 
El càlcul de la resistència de posta a terra de l'instal·lació es realitza segons l'Instrucció 18 de Reglament 
Electrotècnic per Baixa Tensió. 
 
S'instal.larà una graella de terra amb una superfície de 10 m x 10 m Retícula 0.5 m x 0.5 m, pel qual la 
resistència de terra tindrà un valor de: 
 
 ro  ro 600 600
R = ( ———  ) + ( —— ) = ( —————— ) + ( —————— ) = 28.02 Ohm 




(58) r = radi d'un cercle equivalent a l'àrea de la graella (m) 
 




El valor de resistivitat del terreny suposada per al càlcul és estimatiu i no homogeni. Ha de comprovar el 
valor real de la resistència de connexió a terra una volta realitzada la instal.lació y fer les correccions que 












El càlcul de la resistència de posta a terra de l'instal·lació es realitza segons l'Instrucció 18 de Reglament 
Electrotècnic per Baixa Tensió. 
 




11.3.- Protecció contra contactes indirectes 
La intensitat diferencial residual o sensibilitat de les diferencials ha d'ésser tal que doni garanties del 
fucionament del dispositiu per a la intensitat per defecte de l'esquema elèctric. 
 













Enllumenat p -1 T 17.4 IEC60947-2 Instantanis 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
7.446 0.030 
Línia 1 T 5.5 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
7.446 0.300 
Línia 2 T 5.5 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
7.446 0.300 
Línia 3 T 5.5 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
7.446 0.300 
Emergència -1 T 5.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
7.446 0.300 
Banys oficina i sala tècnica M 3.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
7.446 0.030 
Emergència banys oficina i sala tec. T 1.6 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
7.446 0.300 
Enllumenat p -2 T 16.2 IEC60947-2 Instantanis 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
7.446 0.030 
Línia 1 T 5.4 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
7.446 0.030 
Línia 2 T 5.4 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
7.446 0.030 
Línia 3 T 5.4 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
7.446 0.030 
Emergència -2 T 4.7 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
7.446 0.030 
Enllumenat p -3 T 16.2 IEC60947-2 Instantanis 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
7.446 0.030 
Línia 1 T 5.4 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
7.446 0.030 
Línia 2 T 5.4 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
7.446 0.030 
Línia 3 T 5.4 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
7.446 0.030 
Emergència -3 T 4.7 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
7.446 0.030 
Enllumenat plaça T 16.6 IEC60947-2 Instantanis 









Plaça T 16.6 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
7.446 0.030 
Enllumenat escales T 2.9 IEC60947-2 Instantanis 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
7.446 0.030 
Enllumenat escala 1 T 2.1 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
7.446 0.030 
Emergència escala 1 T 3.7 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
7.446 0.030 
Enllumenat permanent 1 T 0.4 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
7.446 0.030 
Enllumenat escala 2 T 0.7 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
7.446 0.030 
Emergència escala 2 T 1.9 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
7.446 0.030 
Enllumenat permanent 2 T 0.2 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
7.446 0.030 
Admissió p-1 Sector 1 T 9.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
7.446 0.300 
Admissió p-2 Sector 1 T 16.9 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
7.446 0.300 
Admissió p-3 Sector 1 T 33.1 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
7.446 0.300 
Admissió p-1 Sector 2 T 11.1 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
7.446 0.300 
Admissió p-2 Sector 2 T 7.9 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
7.446 0.300 
Admissió p-3 Sector 2 T 7.9 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
7.446 0.300 
Admissió p-1 Sector 3 T 11.1 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
7.446 0.300 
Admissió p-2 Sector 3 T 7.9 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
7.446 0.300 
Admissió p-3 Sector 3 T 7.9 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
7.446 0.300 
Extracció p-1 Sector 1 T 6.8 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
7.446 0.300 
Extracció p-2 Sector 1 T 9.1 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
7.446 0.300 
Extracció p-3 Sector 1 T 9.1 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
7.446 0.300 
Extracció p-1 Sector 2 T 6.8 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
7.446 0.300 
Extracció p-2 Sector 2 T 9.1 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
7.446 0.300 
Extracció p-3 Sector 2 T 9.1 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
7.446 0.300 
Extracció p-1 Sector 3 T 14.1 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
7.446 0.300 
Extracció p-2 Sector 3 T 14.1 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
7.446 0.300 
Extracció p-3 Sector 3 T 11.8 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
7.446 0.300 
Sobrepressió Escales i vestíbuls i 
banys 
T 2.4 IEC60947-2 Instantanis 









Ascensor T 17.3 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
7.446 0.030 
Sistema de control i gestió T 11.2 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
7.446 0.030 
Dotació oficina megafonia i altres T 14.4 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
7.446 0.300 
Línia Sai T 3.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
7.446 0.030 
Contra incendis T 5.7 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
7.446 0.030 
Bombes de drenatge T 4.5 IEC60947-2 Instantanis 





(60) Tipus = (T)Trifàsica, (M)Monofàsica. 
 
(61) I = Intensitat d'ús prevista en la línia. 
 
(62) Idef = Intensitat de defecte calculada. 
 




D'altra banda, aquesta sensibilitat ha de permetre la circulació de la intensitat de fuites de la instal.lació 
per les capacitats paràsites dels cables. Així, la intensitat de no disparament del diferencial ha de tindre un 
valor superior a la intensitat de fuites al punt d'instal.lació. La norma indica com intensitat mínima de no 
disparament la meitat de la sensibilitat. 
 






Enllumenat p -1 T 17.4 IEC60947-2 Instantanis 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.015
Línia 1 T 5.5 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.003
Línia 2 T 5.5 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.003
Línia 3 T 5.5 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.003
Emergència -1 T 5.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.005
Banys oficina i sala tècnica M 3.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000
Emergència banys oficina i sala tec. T 1.6 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.001
Enllumenat p -2 T 16.2 IEC60947-2 Instantanis 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.011
Línia 1 T 5.4 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.003
Línia 2 T 5.4 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.003
Línia 3 T 5.4 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.003
Emergència -2 T 4.7 IEC60947-2 Instantanis 









Enllumenat p -3 T 16.2 IEC60947-2 Instantanis 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.013
Línia 1 T 5.4 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.003
Línia 2 T 5.4 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.003
Línia 3 T 5.4 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.003
Emergència -3 T 4.7 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.005
Enllumenat plaça T 16.6 IEC60947-2 Instantanis 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000
Plaça T 16.6 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000
Enllumenat escales T 2.9 IEC60947-2 Instantanis 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.031
Enllumenat escala 1 T 2.1 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.007
Emergència escala 1 T 3.7 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.007
Enllumenat permanent 1 T 0.4 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.007
Enllumenat escala 2 T 0.7 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.003
Emergència escala 2 T 1.9 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.003
Enllumenat permanent 2 T 0.2 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.003
Admissió p-1 Sector 1 T 9.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.002
Admissió p-2 Sector 1 T 16.9 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.002
Admissió p-3 Sector 1 T 33.1 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.002
Admissió p-1 Sector 2 T 11.1 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.004
Admissió p-2 Sector 2 T 7.9 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.004
Admissió p-3 Sector 2 T 7.9 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.004
Admissió p-1 Sector 3 T 11.1 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.004
Admissió p-2 Sector 3 T 7.9 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.004
Admissió p-3 Sector 3 T 7.9 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.004
Extracció p-1 Sector 1 T 6.8 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.003
Extracció p-2 Sector 1 T 9.1 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.003
Extracció p-3 Sector 1 T 9.1 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.003
Extracció p-1 Sector 2 T 6.8 IEC60947-2 Instantanis 









Extracció p-2 Sector 2 T 9.1 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.003
Extracció p-3 Sector 2 T 9.1 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.003
Extracció p-1 Sector 3 T 14.1 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.005
Extracció p-2 Sector 3 T 14.1 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.005
Extracció p-3 Sector 3 T 11.8 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.005
Sobrepressió Escales i vestíbuls i 
banys 
T 2.4 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.007
Ascensor T 17.3 IEC60947-2 Instantanis 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.006
Sistema de control i gestió T 11.2 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000
Dotació oficina megafonia i altres T 14.4 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.001
Línia Sai T 3.0 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001
Contra incendis T 5.7 IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001
Bombes de drenatge T 4.5 IEC60947-2 Instantanis 





12.- PLEC DE CONDICIONS 
12.1.- Qualitat dels materials 
12.1.1.- Generalitats 
Tots els materials utilitzats a l'execució de la instal.lació tindran, com a mínim, les característiques 
especificades en aquest Plec de Condicions, utilitzant-se sempre materials homologats segons les normes 
UNE citades en l'instrucció ITC-BT-02 que els siguin d'aplicació. 
 
12.1.2.- Conductors elèctrics 
Les línies d'alimentació a quadres de distribució estaran constituïdes per conductors unipolars de coure 
aïllats de 0,6/1 kV. 
 
Les línies d'alimentació a punts de llum i connexions de corrent d'altres usos estaran constituïdes per 
conductors de coure unipolars aïllats del tipus H07V-R. 
 
Les línies d'enllumenat d'urbanització estaran constituïdes per conductors de coure aïllats de 0,6/1 kV. 
 
12.1.3.- Conductors de neutre 
La secció mínima del conductor de neutre per distribucions monofàsiques, trifàsiques i de corrent continua, 
serà la que a continuació s'especifica: 
 
Segons l'Instrucció ITC BT 19 en el seu apartat 2.2.2, en instal·lacions interiors, per tenir en compte les 
corrents armóniques degudes a carregues no lineals i possibles desequilibris, la secció del conductor del 
neutre serà com a mínim igual a la de les fases. 
 
Per el cas de xarxes aèrias o subterrànias de distribució en baixa tensió, les seccions a considerar seran les 
següents: 
 









(65) Amb quatre conductors: meitat de la secció dels conductors de fase, amb un mínim de 10 




12.1.4.- Conductors de protecció 
Els conductors de protecció nus no estaran en contacte amb elements combustibles. En els pasos a través 
de parets o sostres estaran protegits per un tub d'adequada resistència, que serà, a més a més, no 
conductor i difícilment combustible quan travesse parts combustibles de l'edifici. 
 
Els conductors de protecció estaran convenientment protegits contra el deteriorament mecànic i químic, 
especialment en els passos a través d'elements de la construcció. 
 
Les connexions en aquests conductors es realitzaran mitjançant acoblaments soldats sense utilització 
d'àcid, o per peces de connexió de tancament per rosca. Aquestes peces serán de material inoxidable, i els 
cargols de tancament estaràn provistos d'un dispositiu que eviti el seu afloixament. 
 
Es prendran les precaucions que calguin per a evitar el deteriorament causat per efectes electroquímics 
quan les connexions siguin entre metals diferents. 
 
12.1.5.- Identificació dels conductors 
Els conductors de la instal.lació s'identificaran pels colors del seu aïllament: 
 
(66) Negre, gris, marró pels conductors de fase o polars. 
 
(67) Blau clar per al conductor neutre. 
 
(68) Groc - verd pel conductor de protecció. 
 




12.1.6.- Tubs protectors 




Els tubs han de suportar, com a mínim, sense deformació alguna, les següents temperatures: 
 
(70) 60 °C per a tub aïllants constituits per policlorur de vinil o polietilé. 
 




Diàmetre dels tubs i nombre de conductors per cadascu d'ells 
 
Els diàmetres exteriors mínims i les característiques mínimes per els tubs en funció del tipus d'instal·lació i 
del número i secció dels cables a conduir, s'indiquen en l'Instrucció ITC BT 21, en el seu apartat 1.2. El 
diàmetre interior mínim dels tubs deurà ser declarat pel fabricant. 
 
12.2.- Normes d'execució de les instal.lacions 
12.2.1.- Col.locació de tubs 











El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral.leles a les verticals i horitzontals 
que limiten el local on es fa la instal.lació. 
 
Els tubs s'uniran entre ells mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la continuitat que 
proporcionan als conductors. 
 
Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran esser acoblats entre ells en calent, recobrint l'unió amb 
una cola especial quan es volgui una unió estanca. 
 
Les corbes practicades als tubs seran continues i no originaran reduccions de secció inadmissibles. Els radis 
mínims de curvatura per cada classe de tub seran els indicats en la norma UNE EN 5086 -2-2 
 
Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors als tubs després de col.locats i fixats aquests i 
els seus accessoris, disposant per a aixó els registres que calguen, i que en trams rects no estaran separats 
entre ells més de 15 m. El nombre de corbes en angle recte situades entre dos registres consecutius no 
serà superior a tres. Els conductors s'allotjaran als tubs després de col.locats aquests. 
 
Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels conductors als tubs, o 
servir al mateix temps com a caixes d'acoblament o derivació. 
 
Quan els tubs estiguin formats per materials que es puguin oxidar i quan haguin rebut durant el seu 
muntatge algun treball de mecanització, s'aplicarà a les parts mecanitzades pintura antioxidant. 
 
Igualment, en cas d'utilitzar tubs metàl.lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la possibilitat de 
que esprodueixin condensacions d'aigua a l'interior d'ells, pel qual s'elegirà convenientement el traçat de la 
seva instal.lació, preveient l'evaquació d'aigua als punts més baixos d'ella i, si fos necessari, establint una 
ventilació apropiada a l'interior dels tubs mitjançant el sistema adequat, com ara, la utilització d'una "te" 
deixant un dels braços sense utilitzar. 
 
Quan els tubs metàl.lics haguin de posar-se a terra, la seva continuitat elèctrica quedarà convenientment 
assegurada. En cas d'utilitzar tubs metàl.lics flexibles, cal que la distància entre dues connexions a terra 
consecutives dels tubs no excedeixi de 10 m. 
 
No podran utilitzar-se els tubs metàl.lics com a conductors de protecció o de neutre. 
 
Tubs en muntatge superficial 
 
Quan els tubs es col.loquen en muntatge superficial, a més, es tindran en compte les següents 
prescripcions: 
 
Els tubs es fixaran a les parets o sostres mitjançant les brides protegides contra la corrosió i sòlidament 
subjectes. La distancia entre aquestes serà, com a màxim, 0.50 metres. Es disposaran fixacions d'una i 
altre part en els canvis de direcció, en els embrancaments i en la proximitat immediata de les entrades en 
caixes o aparells. 
 
Els tubs es col.locaran adaptant-los a la superfície sobre la qual s'instal.len, corbant-los o utilitzant els 
accessoris que calguin. 
 
En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els punts extrems no serà 
superior al 2%. 
 
Convé disposar els tubs normals, sempre que sigui possible, a una alçada mínima de 2.5 m sobre el sòl, 
amb l'objecte de protegir-los d'eventuals danys mecànics. 
 
Als encreuaments de tubs rígids amb juntes de dilatació d'un edifici s'hauran de interrompre els tubs, 
quedant els extrems del mateix separats entre ells 5 cm aproximadament, i acoblant-se posteriorment 













La instal.lació de tubs encastats serà admissible qua la seva col.locació a l'obra es faci després de finalitzar 
els treballs de construcció i d'arrebossat de parets i sostres; el lliscat d'aquests pot aplicar-se 
posteriorment. 
 
Les dimensions de les regates seran suficients per a que els tubs quedin recoberts per una capa d'1 cm de 
gruix, com a mínim, del revestiment de les parets o sostres. Als angles el gruix por reduir-se a 0.5 cm. 
 
Als canvis de direcció, els tubs estaran convenientement corbats, o bé provistos de colzes o "tes" apropiats, 
però en aquest últim cas sols s'admitiran els provistos de tapes de registre. 
 
Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i desmontables una vegada 
finalitzada l'obra. Els registres i caixes quedaran enrasats amb la superfície exterior del revestiment de la 
paret o sostre quan no s'instal.lin a l'interior d'un allotjament tancat i practicable. Igualment, en cas 
d'utilitzar tubs normals encastats en parets, convé disposar els recorreguts horitzontals a 50 cm, com a 
màxim, del terra o sostre, i els verticals a una distància dels angles o cantonades no superior a 20 cm. 
 
Tubs en muntatge al aire 
 
Només està permès el seu us per l'alimentació de màquines o elements de mobilitat restringida des de 
canalitzacions prefabricades i caixes de derivació fixades al sostre. Es tindran en compte les següents 
prescripcions: 
 
La longitud total de la conducció a l'aire no serà superior a 4 metres i no començarà a una alçada inferior a 
2 metres. 
 
Es prestarà especial atenció per que es conservin en tot el sistema, especialment en les connexions, les 
característiques mínimes per canalitzacions de tubs a l'aire, establertes a la taula 6 de l'instrucció ITC BT 
21. 
 
12.2.2.- Caixes d'acoblament i derivació 
Les connexions entre conductors es realitzaran a l'interior de caixes apropiades de material aïllant, si són 
metàl.liques, protegides contra la corrossió. 
 
Les seves dimensions han de permetre allotjar amplament tots els conductors que haguin de contindre, i la 
seva profunditat equivaldrà, com a mínim, al diàmetre del tub major més un 50 % d'aquest, amb un mínim 
de 40 mm per a la seva profunditat i 80 mm per al diàmetre o costat interior. 
 
Quan es vulgui fer estanques les entrades dels tubs a les caixes de connexió, han d'utilitzar-se 
premsaestopes adequats. 
 
En cap cas es permetrà la unió de conductors per simple retorciment o enrrollatment entre ells, sinò que 
haurà de fer-se sempre utilitzant bornes de connexió muntats individualment o constituïnt blocs o reglets 
de connexió. Pot permitir-se, així mateix, la utilització de brides de connexió. Les unions hauran de fer-se 
sempre a l'interior de caixes d'acoblament o de derivació. 
 
Si es tracta de cables haurà de cuidar-se en fer les connexions que el corrent es reparteixi per tots els 
filferros components, i si el sistema adoptat és de cargol d'estrenyer entre una arandela metàl·lica baix el 
seu cap i una superficie metàl·lica, els conductors de secció superior a 6 mm2 deuran connectar-se per 
mitja de terminals adecuats, comprobant sempre que les connexions, de qualsevol sistema que siguin, no 
quedin sobmesses a esforços mecànics. 
 
Per a que no pugui ésser destruit l'aïllament dels conductors per la seva fricció amb les vores lliures dels 
tubs, els extrems d'aquests, quan siguin metàl.lics i penetrin en una caixa de connexió o aparell, estaran 
provistos de becs amb vores arredonits o dispositius equivalents, o bé convenientment mecanitzats, i si es 
tracta de tubs metàl.lics amb aïllament interior, aquest últim sobresortirà uns quants milímetres de la seva 
coberta metàl.lica. 
 
12.2.3.- Aparells de comandament i maniobra 








aïllant, tallaran el corrent màxim del circuit on estan col.locats sense permetre la formació d'arcs 
permanents, i no podran prendre una posició intermitja. 
 
Les peces de contacte tindran les seves dimensions de forma que la temperatura no pugui excedir de 65°C 
en cap d'elles. 
 
Ha de poder fer-se al voltant de 10.000 maniobres d'obertura y tancament a la intensitat i tensió nominals, 
que estaran marcades en lloc visible. 
 
12.2.4.- Aparells de protecció 
Protecció contra sobreintensitats 
 
Els conductors actius han d'estar protegits per un o més dispositius de tall automàtic contra les 




Excepte els conductors de protecció, tots els conductors que formen part d'un circuit, inclós el conductor 
neutre, estaran protegits contra les sobreintensitats (sobrecàrregues i curt circuits). 
 
Protecció contra sobrecàrregues 
 
Els dispositius de protecció han d'estar previstos per a interrompre tot corrent de sobrecàrrega als 
conductors del circuit abans de que pugui provocar un escalfament perjudicial per a l'aïllament, a les 
connexions, a les extremitats o al medi ambient en les canalitzacions. 
 
El límit d'intensitat de corrent admissible en un conductor ha de quedar en tot cas garantitzat pel dispositiu 
de protecció utilitzat. 
 
Com a dispositius de protecció contra sobrecàrregues seran utilitzats els fusibles calibrats de 
característiques de funcionament adequades o els interruptors automàtics amb corba tèrmica de tall. 
 
Protecció contra curt circuits 
 
Han de prever-se dispositius de protecció per a interrompre tot corrent de curt circuit abans de que 
aquesta pugui resultar perillosa pels efectes tèrmics i mecànics produïts als conductors i a les connexions. 
 
A l'origen de tot circuit s'establirà un dispositiu de protecció contra curt circuits la qual capacitat de tall 
estarà d'acord amb la intensitat de curt circuit que pugui presentar-se al punt de la seva instal.lació. 
 
S'admeteixen com a dispositius de protecció contra curt circuits els fusibles de característiques de 
funcionament adequats i els interruptors automàtics amb sistema de tall electromagnètic. 
 
Situació i composició 
 
En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s'instal.laran a l'origen d'aquests, així com 
als punts on la intensitat admissible disminueixi per canvis deguts a secció, condicions d'instal.lació, 




Petits interruptors automàtics (PIA) 
 
Els interruptors automàtics per a instal.lacions domèstiques i anàlogues per a la protecció contra 
sobreintensitats s'ajustaran a la norma UNE-EN 60-898. Aquesta norma s'aplica als interruptors automàtics 
amb tall a l'aire, de tensió assignada fins a 440 V (entre fases), intensitat assignada fins a 125 A i poder de 
tall nominal no superior a 25000 A. 
 
Els valors normalitzats de les tensions assignades són: 
 









(73) 230/400 V Pels interruptors automàtics unipolars. 
 




Els valors 240 V, 240/415 V i 415 V respectivament, són també valors normalitzats. 
 
Els valors preferencials de les intensitats assignades són: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 y 
125 A. 
 
El poder de tall assignat serà: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 i per damunt 15000, 20000 i 25000 A. 
 
La característica de disparament instantani dels interruptors automàtics està determinada per la seva 
corba: B, C o D. 
 
Cada interruptor ha de portar visible, de forma indeleble, les següents indicacions: 
 
(75) El corrent assignat sense el símbol A precedit del símbol de la característica de disparament 
instantani (B,C o D) per exemple B16. 
 
(76) Poder de tall assignat en amperis, dins d'un rectangle, sense indicació del símbol de les 
unitats. 
 




Els borns destinats exclussivament al neutre, han d'estar marcats amb la lletra "N". 
 
Interruptors automàtics de baixa tensió 
 
Els interruptors automàtics de baixa tensió s'ajustaran a la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. 
 
Aquesta norma s'aplica als interruptors automàtics els quals contactes principals estan destinats a ésser 
connectats a circuits la qual tensió assignada no sobrepassa 1000 V en corrent altern o 1500 V en corrent 
continu. S'aplica qualsevol siguin les intensitats assignades, els mètodes de fabricació i l'utilització prevista 
dels interruptors automàtics. 
 
Cada interruptor automàtic ha d'estar marcat de forma indeleble en lloc visible amb les següents 
indicacions: 
 
(78) Intensitat assignada (In). 
 
(79) Capacitat per al seccionament, si fa al cas. 
 





També portaran marcat encara que no sigui visible en la seva posició de muntatge, el símbol de la 
naturalesa de corrent en que hagin d'utilitzar-se, i el símbol que indiqui les característiques de 




Els fusibles de baixa tensió s'ajustaran a la norma UNE-EN 60-269-1:1998. 
 
Aquesta norma s'aplica als fusibles amb cartutxos fusibles limitadors de corrent, de fusió tancada i que 








alterna i frecuència industrial, on la tensió assignada no sobrepasi 1000 V, o els circuits de corrent continu 
la qual tensió assignada no sobrepasi els 1500 V. 
 
Els valors d'intensitat pels fusibles expressats amb amperis ha d'ésser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 
40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250. 
 
Han de portar marcada la intensitat i tensió nominals de treball per a les quals han estat construïts. 
 
Interruptors amb protecció incorporada per intensitat diferencial residual 
 
Els interruptors automàtics de baixa tensió amb dispositius reaccionants sota l'efecte d'intensitats residuals 
s'ajustaran a l'annex B de la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. 
 
Aquesta norma s'aplica als interruptors automàtics els quals contactes principals estan destinats a ésser 
connectats a circuits la qual tensió assignada no sobrepasi 1000 V en corrent altern o 1500 V en corrent 
continu. S'aplica qualsevol que siguin les intensitats assignades. 
 
Els valors preferents d'intensitat diferencial residual de funcionament assignada són: 0.006A, 0.01A, 0.03A, 
0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A. 
 
Característiques principals dels dispositius de protecció 
 
Els dispositius de protecció compliran les condicions generals següents: 
 
(81) Han de poder suportar la influència dels agents exteriors als quals estiguin submessos, 
presentant el grau de protecció que els correspongui d'acord amb les seves condicions d'instal.lació. 
 
(82) Els fusibles es col.locaran sobre material aïllant incombustible i estaran construits de forma 
que no puguin projectar metall al fundir-se. Permetran el seu recanvi de la instal.lació sota tensió 
sense cap perill. 
 
(83) Els interruptors automàtics seran els apropiats als circuits a protegir, responent en el seu 
funcionament a les corbes intensitat - temps adequades. Hauran de tallar el corrent màxim del circuit 
on estiguin col.locades, sense permetre la formació d'arc permanent, obrint o tancant els circuits, 
sense possibilitat de prendre una posición intermitja entre les corresponents a les d'obertura i 
tancament. Quan s'utilitzin per a la protecció contra curt circuits la seva capacitat de tall estarà 
d'acord amb la intensitat de curt circuit que pugui presentarse al punt de la seva instal.lació, excepte 
que estiguin associats amb fusibles adequats que compleixin aquest requisit i que siguin de 
característiques coordinades amb les del interruptor automàtic. 
 
(84) Els interruptors diferencials han de resistir els corrents de curt circuit que puguin presentar-





Protecció contra sobretensions d'origen atmosfèric 
 
Segons l'indicat a l'Instrucció ITC BT 23 al seu apartat 3.2: 
 
Quan una instal·lació s'alimenta per, o inclueix, una línia aèria amb conductors nus o aïllats, es considera 
necessària una protecció contra sobretensions d'origen atmosfèric en l'origen de l'instal·lació. 
 
El nivell de sobretensions pot controlar-se mitjançant dispositius de protecció contra les sobretensions 
col·locats en les línies aèries (sempre que estiguin suficientment propers al origen de li instal·lació) o en la 
instal·lació elèctrica de l'edifici. 
 
Els dispositius de protecció contra sobretensions d'origen atmosfèric han de seleccionar-se de forma que el 
seu nivell de protecció sigui inferior a la tensió suportada a impulsos de la categoria dels equips i materials 
que es preveu que es vagin a instal·lar. 
 








compensador i la terra de l'instal·lació. 
 
Protecció contra contactes directes i indirectes 
 
Els mitjans de protecció contra contactes directes i indirectes en instal·lació s'executaran seguent les 
indicacions detallades en l'Instrucció ITC BT 24, i en la Norma UNE 20.460 -4-41. 
 
La protecció contra contactes directes consisteix en tomar les mesures destinades a protegir les persones 
contra els perills que poden derivar-se d'un contacte amb les parts actives dels materials elèctrics. Els 
medis a utilitzar son els següents: 
 
(85) Protecció per aïllament de les parts actives. 
 
(86) Protecció per mitjà de barreres o envoltants. 
 
(87) Protecció per mitjà d'obstacles. 
 
(88) Protecció per posta fora d'abast per allunyament. 
 




Es faran servir els mètodes de protecció contra contactes indirectes per tall de l'alimentació en cas 
d'errada, mitjançant l'ús d'interruptors diferencials. 
 
El corrent a terra produïda per un únic defecte franc ha de fer actuar el dispositiu de tall en un temps no 
superior a 5 s. 
 
Una massa qualsevol no pot romandre en relació a una connexió de terra elèctricament diferent, a un 
potencial superior, en valor eficaz, a: 
 
(90) 24 V als locals o emplaçaments humits o mullats. 
 




Totes les masses d'una mateixa instal.lació han d'estar unides a la mateixa connexió de terra. 
 
Com a dispositius de tall per intensitats de defecte s'utilitzaran els interruptors diferencials. 
 








(92) R: Resistència de connexió a terra (Ohm). 
 
(93) Vc: Tensió de contacte màxima (24 V en locals humits i 50 V a la resta de casos). 
 
(94) Is: Sensibilitat de l'interruptor diferencial (valor mínim del corrent de defecte, en A, a partir 













L'instal·lació s'executarà segons l'especificat en l'Instrucció ITC BT 27. 
 
Per a les instal.lacions en cambres de bany o lavabo es tindran en compte els següents volums i 
prescripcions: 
 
(95) VOLUM 0: Compren l'interior de la banyera o dutxa. En un lloc que contingui una dutxa 
sense plat, el volum 0 està delimitat per el terra i per un plànol horitzontal a 0.05 m per sobre del 
terra. 
 
(96) VOLUM 1: Està limitat per el plànol horitzontal superior al volum 0, es a dir, per sobre de la 
banyera, i el plànol horitzontal situat a 2,25 metres per sobre del terra. El plànol vertical que limiti el 
volum 1 es el plànol vertical al voltant de la banyera o dutxa. 
 
(97) VOLUM 2: Està limitat pel plànol vertical tangent a els bordes exteriors de la banyera i el 
plànol vertical paral·lel situat a una distancia de 0,6 m; i entre el terra i plano horitzontal situat a 
2,25 m per sobre del terra. 
 
(98) VOLUM 3: Està limitat pel plànol vertical límit exterior del volum 2 i el plànol vertical 
paral·lel situat a una distancia d'aquest de 2,4 metres. El volum 3 està comprés entre el terra i una 




Per el volum 0 el grau de protecció necessari serà el IPX7, i no està permesa l'instal·lació de mecanismes. 
 
En el volum 1, el grau de protecció habitual serà IPX4, es farà servir el grau IPX2 per sobre del nivell mes 
alt de un difusor fix, i el IPX5 en els equips de banyeres de hidromassatge i en banys comuns en els que es 
poden produir raigs d'aigua durant la seva neteja. Podran ser instal·lats aparells fixes com escalfadors 
d'aigua, bombes de dutxa i equip elèctric per banyeres de hidromasatge que compleixin amb la seva norma 
aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalmente amb un dispositiu de corrent diferencial de 
valor no superior a 30 mA. 
 
En el volum 2, el grau de protecció habitual serà IPX4, s'utilitzarà el grau IPX2 per sobre del nivell mes alt 
de un difusor fix, i el IPX5 en els banys comuns en els que es poden produir raigs durant la seva neteja. Es 
permet l'instal·lació de blocs d'alimentació d'afaitadores que cumpleixen amb la UNE EN 60.742 o UNE EN 
61558-2-5. Es podran instal·lar també tots els aparells permesos en el volum 1, lluminàries, ventiladors, 
calefactors, i unitats mòvils d'hidromassatge que cumpleixin amb la seva normativa aplicable, i que a mes 
estiguin protegits amb un diferencial de valor no superior a 30 mA. 
 
Al volum 3 el grau de protecció necessari serà el IPX5, en els banys comuns quan es puguin produir raigs 
d'aigua durant la seva neteja. Es podran instal·lar bases i aparells protegits per dispositius de corrent 
diferencial de valor no superior a 30 mA. 
 
12.2.6.- Xarxa equipotencial 
Es farà una connexió equipotencial entre les canalitzacions metàl.liques existents (aigua freda, calenta, 
desguàs, calefacció, gas, etc.) i les masses dels aparells sanitaris metàl.lics i tota la resta d'elements 
conductors accessibles, com ara marcs metàl.lics de portes, radiadors, etc. El conductor que asseguri 
aquesta protecció haurà d'estar preferentment soldat a les canalitzacions o als altres elements conductors, 
o bé, fixat solidariament als mateixos per collars o un altre tipus de subjecció apropiat a base de metalls no 
ferris, establint els contactes sobre parts metàl.liques sense pintura. Els conductors de protecció de 
connexió a terra, quan n'hi hagin, i de connexió equipotencial han d'estar connectats entre ells. La secció 
mínima d'aquest últim estarà d'acord amb el disposat en l'Instrucció ITC-BT-19 per els conductors de 
protecció. 
 
12.2.7.- Instal.lació de connexió a terra 
Estarà composta de connexió a terra, conductors de terra, born principal de terra i conductors de protecció. 
Es durà a terme segons l'especificat en l'Instrucció ITC-BT-18. 
 









Els materials que assegurin la posta a terra seran aquells que: 
 
El valor de la resistència de posta a terra estigui conforme amb les normes de protecció i de funcionament 
de l'instal·lació, tenint en compte els requisits generals indicats en la ITC-BT-24 i els requisits particulars de 
les Instruccions Tècniques aplicables a cada instal·lació. 
 
Les corrents de defecte a terra i les corrents de fuita puguin circular sense perill, particularment des de el 
punt de vista de sol·licitacions tèrmiques, mecàniques i elèctriques. 
 
En tots els casos els conductors de protecció que no formin part de la canalització d'alimentació seran de 
coure amb una secció al menys de: 2,5 mm² si disposen de protecció mecànica i de 4 mm² si no disposen 
d'ella. 
 
Les seccions dels conductors de protecció, i dels conductors de terra estàn definits en l'Instrucció ITC-BT-
18. 
 
Estesa dels conductors 
 
Els conductors de terra soterrats estesos al terra es consideren que formen part del elèctrode. 
 
El recorregut dels conductors de la línia principal de terra, les seves derivacions i els conductors de 
protecció, serà allò més curt possible i sense canvis bruscos de direcció. No estaran submessos a esforços 
mecànics i estaran protegits contra la corrossió i el desgast mecànic. 
 
Connexions dels conductors dels circuits de terra amb les parts metàl.liques i masses i amb els elèctrodes 
 
Els conductors dels circuits de terra tindran un bon contacte elèctric tant amb les parts metàl.liques i 
masses que es desitja posar a terra com amb l'elèctrode. A aquests efectes, les connexions hauran de fer-
se mitjançant peces d'acoblament adequades, assegurant les superfícies de contacte de forma que la 
connexió sigui efectiva mitjançant cargols, elements de compressió, reblons o soldadura d'alt punt de fusió. 
Es prohibeix l'utilització de soldadures de baix punt fusió tals com estany, plata, etc. 
 
Els circuits de posta a terra formaran una línia elèctricament continua en la que no podran incloure's en 
sèrie ni masses ni elements metàl·lics qualsevol que siguin aquests. La connexió de les masses i els 
elements metàl·lics al circuit de posta a terra s'efectuarà sempre mitjançant born de posta a terra. Els 
contactes ha de disposar-se nets, sense humitat i en forma tal que no sigui fàcil que l'acció del temps 
destrueixi per efectes electroquímics les connexions efectuades. 
 
Deurà preveure l'instal·lació d'un born principal de terra, al que aniran units els conductors de terra, de 
protecció, d'unió equipotencial principal i en el cas de que fossin necessaris, també els de posta a terra 
funcional. 
 
Prohibició d'interrompre els circuits de terra 
 
Es prohibeix intercalar en circuits de terra seccionadors, fusibles o interruptors. Sols es permet disposar un 
dispositiu de tall als punts de connexió a terra, de forma que permiteixi mesurar la resistència de la 





Els punts de llum de l'enllumenat especial hauran de repartir-se entre, al menys, dues línies diferents, amb 
un nombre màxim de 12 punts de llum per línia, estant protegits aquests circuits per interruptors 
automàtics de 10 A d'intensitat nominal com màxim. 
 
Les canalitzacions que alimenten els enllumenats especials es disposaran a 5 cm com a mínim d'altres 
canalitzacions elèctriques quan s'instal.len sobre parets o encastades en elles, i quan s'instal.len en buits 
de la construcció estaran separades d'aquesta per envans incombustibles no metàl.lics. 
 









(99) Amb enllumenament d'emergència: Els locals de reunió que puguin albergar a 100 persones 
o mes, els locals d'espectacles i els establiments sanitaris, els establiments tancats i coberts per mes 
de 5 vehicles, inclosos els passadissos i escales que condueixin al exterior o fins les zones generals 
del edifici. 
 
(100) Amb enllumenat de senyalització: Els estacionaments subterranis de vehicles, teatres i 
cinemes en sala fosca, grans establiments comercials, casins, hotels, establiments sanitaris i 
qualsevol altre local on puguin produir-se aglomeracions de públic en hores o llocs on la il.luminació 
natural de llum solar no sigui suficient per a proporcionar a l'eix dels pasos principals una il.luminació 
mínima de 1 lux. 
 
(101) Amb enllumenat de reemplaçament: En quiròfans, sales de cura i unitats de vigilància 






Les xarxes d'alimentació per a punts de llum amb làmpares o tubs de descàrrega hauran d'estar previstes 
per a transportar una càrrega en voltamperis al menys igual a 1.8 voltes la potència en vatis de les 
làmpares o tubs de descàrrega que alimenta. El conductor neutre tindrà la mateixa secció que els de fase. 
 
Si s'alimenten amb una mateixa instal.lació làmpares de descàrrega i d'incandescència, la potència a 
considerar en voltamperis serà la de les làmpares d'incandescencia més 1.8 voltes la de les làmpares de 
descàrrega. 
 
Deurà corregir-se el factor de potencia de cada punt de llum fins un valor major o igual a 0.90, i la caiguda 
màxima de tensió entre l'origen de la instal·lació i qualsevol altre punt de l'instal·lació de enllumenat, serà 
menor o igual que 3%. 
 
Els receptors consistents en làmpares de descàrrega seran accionats per interruptors previstos per a 
càrregues inductives, o en el seu defecte, tindran una capacitat de tall no inferior al doble de la intensitat 
del receptor. Si l'interruptor acciona a la mateixa vegada làmpares d'incandescència, la seva capacitat de 
tall serà, com a mínim, la corresponent a la intensitat d'aquestes més el doble de la intensitat de las 
làmpares de descàrrega. 
 
En instal.lacions per a enllumenat de locals on es reuneix públic, el nombre de línies haurà d'ésser de 
forma que el tall corrent en una d'elles no afecti a més de la tercera part del total de làmpares instal.lades 
en aquest local. 
 
12.3.- Proves reglamentàries 
12.3.1.- Comprovació de la connexió a terra 
La instal.lació de connexió de terra serà comprovada pels serveis oficials en el moment de donar d'alta la 
instal.lació. Es disposarà de al menys un punt de connexió a terra accessible per a poder realitzar 
l'amidament de la connexió a terra. 
 
12.3.2.- Resistència d'aïllament 
Les instal.lacions elèctriques hauran de presentar una resistència d'aïllament, expressada en ohms, al 
menys igual a 1000xU, sent U la tensió màxima de servei expressada en volts, amb un mínim de 250.000 
ohms. 
 
L'aïllament de la instal.lació elèctrica es medirà amb relació a terra i entre conductors, mitjançant l'aplicació 
d'una tensió continua subministrada per un generador que proporcioni en buit una tensió compressa entre 
500 i 1000 V i, com a mínim, 250 V amb una càrrega externa de 100.000 ohms. 
 
12.4.- Condicions d'ús, manteniment i seguretat 
La propietat rebrà a l'entrega de la instal.lació, plànols definitius del muntatge de la instal.lació, valors de 









No es podrà modificar la instal.lació sense la intervenció d'un Instal.lador Autoritzat o Tècnic Competent, 
segons correspongui. 
 
Cada cinc anys es comprovaran els dispositius de protecció contra curt circuits, contaces directes i 
indirectes, així com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixin. 
 
Les instal.lacions del garatge seran revisades anualment per instal.ladors autoritzats librement elegits pels 
propietaris o usuaris de la instal.lació. L'instal.lador estendrà un boletí de reconeiximent de l'indicada 
revisió, que serà entregat al propietari de la instal.lació, així com a la delegació corresponent del Ministeri 
d'Industria i Energia. 
 
Personal tècnicament competent comprovarà la instal.lació de connexió de terra en l'època en la qual el 
terreny estigui més sec, reparant inmediatament els defectes que puguin trobar-se. 
 
12.5.- Certificats i documentació 
Al finalitzar l'execució, s'entregarà en la Delegació del Ministeri d'Industria corresponent el Certificat de Fi 
d'Obra firmat per un tècnic competent i visat pel Col.legi professional corresponent, acompanyat del boletí 
o boletins d'instal.lació firmats per un Instal.lador Autoritzat. 
 
12.6.- Llibre d'ordres 
La direcció de l'execució dels treballs d'instal.lació serà duta a terme per un tècnic competent, que haurà 
d'omplir el Llibre d'Ordres i Assistència, on indicarà les incidèncias, ordres i assistències que es produisquen 







































RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible, 150 mm². Unipolar 102.5 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible, 70 mm². Unipolar 20.0 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible, 185 mm². Tetrapolar 0.5 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible, 95 mm². Unipolar 2.5 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible, 240 mm². Tetrapolar 20.0 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible, 120 mm². Unipolar 20.0 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible, 25 mm². Tetrapolar 70.5 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible, 16 mm². Unipolar 70.5 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible, 25 mm². Unipolar 0.5 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible, 10 mm². Unipolar 70.0 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible, 6 mm². Tetrapolar 3797.5 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible, 6 mm². Unipolar 7655.0 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible, 95 mm². Tetrapolar 2.0 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible, 70 mm². Tetrapolar 0.5 
RZ1 0,6/1 kV Coure Flexible, 35 mm². Unipolar 1.0 
 




Tub aïllant canalització encastada(EN/UNE 50086). DN: 25 mm 20 
 








EN60898 6kA Corba C 
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
Tripolar
4 
EN60898 10kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3
Tripolar
4 
EN60898 6kA Corba C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
Tripolar
22 
EN60898 6kA Corba C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
Bipolar 
1 
EN60898 10kA Corba C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipus C; Categoria 3 
Tripolar
14 
EN60898 6kA Corba C 










EN60898 6kA Corba C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
Tripolar
1 
EN60898 6kA Corba C 































Merlin Gerin NS100/630 NA Int-Seccionador
Ie: 400 A; Ue: 750 V 
Tetrapolar 
1 
Siemens 3KA Int-Seccionador 








Aparells de mesura Quantitat














































W . m  
 
100    































W . m . 2  
 
100  




V . cos  
 
K . mm2. V 
 
V 
    












































Sota tub:  en mm Cond. Sot. 
Prof. m Encastat Sense enc. 
Derivació individual 0.89 162.55 20.00 262.12 150.00 0.32 0.32 Coure 1000.00 V Soterrada  -  - 0.7 m 70.00 150.00 
Entrada al cuadre 0.89 162.55 Pont 262.12 185.00 0.01 0.33 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 95.00 150.00 
Quadre General 0.89 162.55 20.00 262.12 240.00 0.20 0.53 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 120.00 150.00 
Enllumenat p -1 0.84 12.04 Pont 17.38 25.00 0.00 0.53 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 16.00 25.00 
Línia 1 1.00 3.78 70.00 5.46 25.00 0.15 0.68 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 16.00 10.00 
Línia 2 1.00 3.78 70.00 5.46 6.00 0.65 1.18 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Línia 3 1.00 3.78 70.00 5.46 6.00 0.65 1.18 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Emergència -1 1.00 3.11 140.00 4.99 6.00 1.07 1.60 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Banys oficina i sala 1.00 0.70 20.00 3.04 6.00 0.21 0.74 Coure 1000.00 V  - DN: 25  -  - 6.00 6.00 
Emergència banys oficina 1.00 0.97 20.00 1.56 6.00 0.05 0.58 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Enllumenat p -2 0.87 11.23 Pont 16.21 6.00 0.01 0.54 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Línia 1 1.00 3.74 70.00 5.40 6.00 0.64 1.18 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Línia 2 1.00 3.74 70.00  Ą Ą 6.00 0.64 1.18 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Línia 3 1.00 3.74 70.00 5.40 6.00 0.64 1.18 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Emergència -2 1.00 2.92 70.00 4.68 6.00 0.50 1.04 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 








Línia 1 1.00 3.74 70.00 5.40 6.00 0.64 1.18 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
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Sota tub:  en mm Cond. Sot. 
Prof. m Encastat Sense enc. 
Derivació individual 0.89 162.55 20.00 262.12 150.00 0.32 0.32 Coure 1000.00 V Soterrada  -  - 0.7 m 70.00 150.00 
Línia 2 1.00 3.74 70.00 5.40 6.00 0.64 1.18 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Línia 3 1.00 3.74 70.00 5.40 6.00 0.64 1.18 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Emergència -3 1.00 2.92 140.00 4.68 6.00 1.00 1.54 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Enllumenat plaça 1.00 11.52 Pont 16.63 6.00 0.01 0.54 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Plaça 1.00 11.52 Pont 16.63 6.00 0.01 0.55 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Enllumenat escales 0.46 1.99 2.00 2.87 95.00 0.00 0.53 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 95.00 150.00 
Enllumenat escala 1 1.00 1.46 180.00 2.10 6.00 0.64 1.17 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Emergència escala 1 1.00 2.33 180.00 3.74 6.00 1.03 1.56 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Enllumenat permanent 1 1.00 0.27 180.00 0.39 6.00 0.12 0.65 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Enllumenat escala 2 1.00 0.49 90.00 0.70 6.00 0.11 0.63 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Emergència escala 2 1.00 1.17 90.00 1.87 6.00 0.26 0.78 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Enllumenat permanent 2 1.00 0.16 90.00 0.23 6.00 0.04 0.56 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Ventilació forçada 1.00 94.76 Pont 170.96 70.00 0.01 0.54 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 35.00 35.00 
Admissió p-1 Sector 1 1.00 5.00 60.00 9.02 6.00 0.74 1.27 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 








Admissió p-3 Sector 1 1.00 18.36 60.00 33.13 6.00 2.70 3.24 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
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Sota tub:  en mm Cond. Sot. 
Prof. m Encastat Sense enc. 
Derivació individual 0.89 162.55 20.00 262.12 150.00 0.32 0.32 Coure 1000.00 V Soterrada  -  - 0.7 m 70.00 150.00 
Admissió p-1 Sector 2 1.00 6.13 105.00 11.05 6.00 1.58 2.11 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Admissió p-2 Sector 2 1.00 4.38 105.00 7.89 6.00 1.13 1.66 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Admissió p-3 Sector 2 1.00 4.38 105.00 7.89 6.00 1.13 1.66 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Admissió p-1 Sector 3 1.00 6.13 105.00 11.05 6.00 1.58 2.11 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Admissió p-2 Sector 3 1.00 4.38 105.00 7.89 6.00 1.13 1.66 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Admissió p-3 Sector 3 1.00 4.38 105.00 7.89 6.00 1.13 1.66 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Extracció p-1 Sector 1 1.00 3.79 70.00 6.83 6.00 0.65 1.19 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Extracció p-2 Sector 1 1.00 5.06 70.00 9.13 6.00 0.87 1.41 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Extracció p-3 Sector 1 1.00 5.06 70.00 9.13 6.00 0.87 1.41 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Extracció p-1 Sector 2 1.00 3.79 70.00 6.83 6.00 0.65 1.19 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Extracció p-2 Sector 2 1.00 5.06 70.00 9.13 6.00 0.87 1.41 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Extracció p-3 Sector 2 1.00 5.06 70.00 9.13 6.00 0.87 1.41 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Extracció p-1 Sector 3 1.00 7.81 140.00 14.10 6.00 2.68 3.22 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Extracció p-2 Sector 3 1.00 7.81 140.00 14.10 6.00 2.68 3.22 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 








Sobrepressió Escales i 1.00 1.36 180.00 2.45 6.00 0.60 1.14 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
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Sota tub:  en mm Cond. Sot. 
Prof. m Encastat Sense enc. 
Derivació individual 0.89 162.55 20.00 262.12 150.00 0.32 0.32 Coure 1000.00 V Soterrada  -  - 0.7 m 70.00 150.00 
Ascensor 1.00 9.56 150.00 17.25 6.00 3.52 4.05 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Sistema de control i gestió 1.00 7.38 0.50 11.22 6.00 0.00 0.53 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Dotació oficina megafonia 1.00 9.50 20.00 14.43 6.00 0.23 0.76 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Línia Sai 1.00 2.00 20.00 3.04 6.00 0.10 0.62 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Contra incendis 1.00 3.75 20.00 5.70 6.00 0.09 0.62 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
Bombes de drenatge 1.00 2.50 15.00 4.51 6.00 0.09 0.62 Coure 1000.00 V A l'aire  -  -  - 6.00 6.00 
 
    








    








































DOCUMENT NÚM.01 –MEMÒRIA  ANNEX NÚM. 10. MAQUINÀRIA  
  APARCAMENT SUBTERRANI   
 
	  
Projecte constructiu d’un aparcament subterrani i urbanització del terreny superior com 
a zona d’ús esportiu al carrer de l’Arquitectura (districte de Horta-Guinardó, Barcelona). 
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En aquest document es recullen les fitxes tècniques dels diferents elements de 
control i gestió de l’aparcament subterrani, que es citen a continuació. La definició 
de la ubicació de cadascun d’aquests elements es descriu al document núm. 2 
Plànols. 
 
Els elements són els següents: 
 
- Barrera automàtica Bp-300\C amb tancament automàtic pel control de pas de 
vehicles. 
- Cartells Lluminosos BP-15 
- Lector de vianants BP-34\C per al control d’accés de vianants 
- Expenedora de tiquets i lector d’abonaments BP-100\C 
- Grup de cobrament manual, control i gestió BP-410\C Tpv tàctil 
- Caixer automàtic pel pàrquing BP-500\C 
- Carregadors per a vehicles elèctrics BP\CE2011 
- Lectors de matríclues per vehicles 
- Sistema de guies per a vehicles de les places lliures dins de l’aparcament 
 
CONTROL	  I	  GESTIÓ	  
	   	  APARELLS	   POTÈNCIA	   UNITATS	  
EXPENEDORA	  TIQUETS	   250	   1	  
BARRERA	   575	   2	  
COBRAMENT	  MANUAL	   150	   1	  
CAIXER	  AUTOMÀTIC	   250	   3	  
LECTOR	  MATRÍCULES	   150	   2	  
CONTROL	  PERSONES	   104	   3	  
CONTROL	  RECÀRREGA	  ELEC.	   200	   1	  
ENDOLLS	  RECÀRREGA	   3600	   1	  
CONTROL	  OCUPACIÓ	   	  	   	  	  
DX3	   2,5	   12	  
SP3	   0,8	   239	  
PP1-­‐R6	   0,7	   230	  
PP3-­‐R6	   0,8	   9	  





EXPENDEDOR DE TICKETS Y LECTOR ABONADOS 
El modelo BP-100\C es una máquina expendedora de tickets magnéticos en banda magnética central. Incluye las más modernas
tecnologías existentes en el mercado para ofrecerle una solución robusta y compacta para el control de las entradas en los
aparcamientos. 0% tickets ilegibles.
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COMPUESTO POR:
• Placa electrónica Mod.BP-125 con PC industrial de última generación totalmente modulable,
pudiéndose adaptar de menor a mayor potencia según los requerimientos.
• Lector/grabador motorizado con dos sistemas de lectura y grabación en una única ranura, uno para
tickets de rotación y tarjetas magnéticas de plástico (propietarios, abonados, ficha, etc…) basado en
banda magnética central, en cuatro posiciones. El otro para tarjetas visas, en banda magnética lateral,
con una posición. (Substituible opcionalmente por tickets en código de barras en 2 ó 4 posiciones).
• Lector/grabador de tarjetas integrado en la máquina, con tecnología de proximidad Mifare o bien
con tecnología manos libres usando emisor colocado en el parabrisas del vehículo (opcional).
• Pantalla a color de información de usuario de 7’’, con texto multi idioma y dibujos dinámicos.
• Sistema de lectura de matrículas integrado en el software de gestión, con comprobación en la salida,
guardando fotos del frontal del vehículo en B/N en base de datos y pudiéndose potenciar con la video
grabación en color del perímetro del coche. (opcional)
• Sistema de interfonía analógica, interfonía IP digital, o sistema en tiempo real de video conferencia,
para la comunicación entre el conductor del vehículo y el operario del aparcamiento. (opcional)
• Sistema de calefacción y ventilación interior, regulado por termómetro digital y software propio.
FUNCIONALIDADES:
• Impresión en el ticket de rotación de los siguientes datos: día, mes, año, hora, minutos y segundos,
matrícula del coche, así como el número de cada ticket emitido y el nombre de la vía de entrada. 
• Comprobación de la grabación en los tickets, emitiendo un segundo ticket si el primero es defectuoso
• Emisión de tickets presionando botón manual, o de forma automática al llegar un vehículo.
• Control de maniobras de rotación incorrectas, enviando anulación del ticket al servidor para evitar
fraudes.
• Control y validación de tarjetas de abonados, tiempo completo, tiempo parcial, residentes, zonas restringidas, tarjetas
maestras, tarjetas monedero, limite horario, etc. Control antipassback.
• Funcionamiento de la maquinaria en red (conexión Ethernet) o mediante modo autónomo.
• Potente sistema de calendarios horarios totalmente configurables para aperturas y cierres de puertas automáticas, control
de accesos, etc…
• Sistema diseñado modularmente, tanto a nivel hardware como software, para poderse ajustar perfectamente a las diferentes
necesidades de cada aparcamiento.
Alimentación 220 V 50-60 Hz (+-10 %), con toma de tierra
Consumo en reposo 69 W
Consumo máximo (en trabajo) 138 W
Consumo máximo calefacción 250 W
Display TFT 7'' de resolución 800x480, medidas 155 x 93 mm
Unidad central de control Mod. Bp-125 con PC industrial de última generación, pudiéndose adaptar de menor a mayor potenciasegún los requerimientos del aparcamiento
Señales digitales I/O Optoaisladas
Comunicación Ethernet 10/100 Mbit, protocolo TCP/IP (manguera apantallada Cat. 6 Ftp hasta 100 m, fibra óptica apartir de estos metros)
Temperatura de trabajo -25ºC a +75ºC / con calefactor y extractor aire caliente
Humedad ambiental 10 / 90% HR sin condensación
Carga de tickets Deposito en zig-zag con control de nivel, capacidad para 5.000 tickets 
Carcasa Galvanizada, protegida con tratamiento de fosfato amorfo y pasivado (especie de zincado). Pinturafinal de poliéster, cofrado Ral-6018 y 9006 / verde y plata
Interiores Aluminio plata
Altura 1.250 mm
Diámetro cuerpo 470 mm
Diámetro pie 350 mm
Peso 65,36 Kg
C A R A C T E R Í S T I C A S T É C N I C A S
PA N T A L L A S
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BP-300\C 
BARRERA AUTOMÁTICA PARKING 
Mod. Bp-300\C es una barrera de aparcamiento con cierre automático para el control de paso de los vehículos.
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COMPUESTO POR:
• Placa electrónica Mod.BP-126 con microcontrolador de última generación.
• Motorreductor sellado y auto lubricado de máxima calidad, trifásico de 0,37 cv.
• Brazo redondo de aluminio lacado en blanco con segmentos en verde. Longitud
máxima de 3 metros.
• Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) con autonomía
aprox. de 100 maniobras. (opcional)
FUNCIONALIDADES:
• Diseño compacto exclusivo con pintura final de poliéster para
intemperie.
• Transmisión de movimientos con ejes apropiados y muelles de
contrapesado del brazo de la barrera tanto en la subida como
en bajada.
• Tiempo de apertura y cierre en 1 segundo regulable con
recorrido del brazo a 90º.
• Funcionamiento intensivo de hasta 18.000 maniobras en 24 horas.
• Control del motor a través de variador de frecuencia,
proporcionando una maniobra de control totalmente regulable
en los arranques y frenadas de paro del brazo, evitando las
vibraciones del mismo y el exceso de fatiga sobre el motor,
aumentando su vida útil.
• Comunicación Ethernet TCP/IP.
• Alarmas standard, detección de barrera abierta o cerrada, aperturas manuales, extracción del
brazo de la barrera, puerta del mueble de barrera abierta, etc.
• Apertura manual barrera (en casos de corte de luz) con manivela interna o con SAI opcional.
• Protección del vehículo mientras pasa con la barrera abierta, debido al detector y al campo
magnético (detector integrado en barrera, campo magnético instalado en el pavimento).
• Cierre automático de barrera una vez pasado el vehículo, a través de la señal del detector y
campo magnético.
Alimentación 220 V 50-60 Hz (+-10 %), con toma de tierraSAI: Sistema alimentación ininterrumpida (opcional)
Consumo en reposo 33,5 W (0,145 Amp)
Consumo máximo en trabajo 575 W (2,5 Amp)
Consumo máximo calefacción
Control maniobras motor Variador de velocidad y control de potencia del motor
Velocidad apertura / cierre < 1 segundo regulable
Unidad central de control Mod. Bp-126 con microcontrolador industrial de última generación
Señales digitales I/O Optoaisladas
Comunicación Ethernet 10/100 Mbit, protocolo TCP/IP (manguera apantallada Cat. 6 Ftp hasta 100 m, fibra óptica apartir de estos metros)
Temperatura de trabajo -20ºC a +60ºC 
Humedad ambiental 10 / 90% HR sin condensación
Carcasa Galvanizada, protegida con tratamiento de fosfato amorfo y pasivado (especie de zincado). Pinturafinal de poliéster, cofrado Ral-6018 y 9006 / verde y plata
Interiores Aluminio plata
Altura 1.190 mm
Diámetro cuerpo 245 mm
Altura centro brazo 800 mm
Peso 61,83 Kg
Peso brazo recto Brazo recto aluminio de 3m: 3,35 Kg
Peso brazo articulado Brazo articulado aluminio 3 m: 5,47 Kg
C A R A C T E R Í S T I C A S T É C N I C A S
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BP-410\C-TPV TÁCTIL
GRUPO COBRO MANUAL, CONTROL Y GESTIÓN 
El grupo BP-410\C-TPV Táctil ha sido desarrollado a partir de nuestra sólida plataforma integral de Gestión de Aparcamientos, es por
ello que el grupo BP-410 no sólo está preparado para trabajar de forma completamente autónoma en los aparcamientos pequeños
sin control automático de entrada o salida, sino que también está preparado para poder integrar toda la gama de productos de
Bymar-Park S.L, esto hace que el grupo BP-410 sea un producto muy atractivo e interesante.
COMPUESTO POR:
• PC industrial de última generación, tipo Pentium Celeron.
• Sistema con un Disco duro de 160Gb mínimo.
• Pantalla táctil color TFT de 15”, teclado Windows de 105 teclas y ratón óptico Logitech.
• Impresora color Hewlett Packard o similar para listados, impresora Samsung de rollo de papel térmico para comprobantes y recibos
de clientes.
• Cajón de monedas y billetes de recaudación con apertura automática.
• Display para indicar la información y el importe de los pagos a los clientes.
• Lector grabador para tarjetas de abonados o propietarios, tickets, vales descuento, etc, en banda magnética central. Lector para
tarjetas de crédito en banda lateral en el mismo dispositivo. (opción 1)
• Lector con códio de barras, impresión de tickets en papel térmico con la misma impresora de comprobantes cliente. (opción 2)
• Terminal compacto semiautónomo visas EMV, tipo datáfono. (opcional)
• Lector de tarjetas Compact Flash.
• Sistema de interfonía analógica, interfonía IP digital, o sistema en tiempo real de video conferencia, para la comunicación entre el
conductor del vehículo y el operario del aparcamiento. (opcional)
• Sistema de alimentación ininterrumpida, SAI. (opcional)
• Licencia Microsoft Windows Embedded.
• Software de parking modular flexible y potente.
PA N T A L L A S
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FUNCIONALIDADES:
• Posibilidad de ampliación al sistema integrado de aparcamientos Bymar-Park S.L.
• Ahorro de espacio, al integrar en una sola unidad compacta el sistema PC, la pantalla y el display.
• Sistema de explotación en tiempo real, multitarea, multiusuario.
• Un único ordenador integra las funciones de parking, lectura de matrículas, control de accesos de vehículos,
peatonales y ascensores, y control de puertas automáticas.
• Cumple las normativas más actuales: posibilidad de cobro por fracciones de minuto e
impresión de la matrícula del vehículo en el ticket de entrada.
• Lectura de matrículas a través de fotografía en B/N tanto a la entrada como a la salida.
Comprobación de la matrícula del vehículo al salir, con varias opciones de seguridad
configurables.
• Programa de garita fácil de entender y flexible, permite cuatro niveles de seguridad para
acceder: Administrador, Dueño, Gerente, Encargado y Operario, pudiéndose crear nuevos niveles y asignar o restringir funciones
diferentes para cada uno.
• Aforo en tiempo real de plazas libres, ocupadas y totales de rotativos, abonados, propietarios, en las diferentes zonas del
aparcamiento desde la pantalla principal.
• Lectura automática del ticket con solo introducirlo en el lector/validador en cualquier posición, dando la hora de entrada, hora de
salida, tiempo de estancia, matrícula del vehículo e importe de la estancia, siendo posible su validación para la salida de forma
automática o esperando una orden, añadiendo margen de tiempo en la salida y pudiendo dar comprobante para el cliente.
• Las tarjetas de abonados/propietarios pueden ser de banda magnética central (lectura en cualquier posición) ó de proximidad
(con un chip interno de alta seguridad opcional).
• Cobro por tarjetas de crédito en validador en una posición, con programa especial para guardar todos los cobros realizados
durante el día y enviarlos vía Internet a la central bancaria, así como para descargar  y actualizar las listas negras de tarjetas
robadas, de baja, etc.
• Permite generar de forma manual (o automática opcional) vales de descuento de tiempo (30 mins, 60 mins, 90 mins, etc…) o del
valor deseado (0.50€, 1€, etc…). Gracias a las características idénticas al expendedor de entrada se alimenta con un paquete de
tickets por su parte trasera pudiendo grabar, cortar, contar y entregarlos por la trampilla inferior. Los vales descuento son controlados
en todo momento, sabiéndose cuantos se han vendido, usado o caducado.
• La estructura de tarifas de rotativos totalmente configurables permiten cobrar de una manera muy flexible, como puede ser: por
horas, medias horas, cuartos de hora, minutos e incluso tramos gratuitos, permitiendo además configurar los tiempos de carencias
en entradas, márgenes para cobrar la siguiente fracción y tiempo para salir una vez pagada la estancia.
• Control de cualquier gasto a caja o ajuste indicando el motivo del mismo.
• Cierre del turno de los operarios de la garita, con todos los tickets cobrados hasta el momento e impresión de un listado detallado
con los cobros y gastos.
• La gestión de abonados nos permite un perfecto control del mismo, pudiendo asociar a cada uno o a varios  un precio de tarifa,
un horario y un calendario de acceso. El calendario es configurable para cada día del año, y permite controlar y cobrar los excesos
de tiempo que genera el abonado fuera de su horario. Las mensualidades y excesos pueden ser cobradas en efectivo directamente
en garita, en cajero o a través de domiciliación bancaria utilizando el formato financiero estándar ‘Cuaderno 19’. La gestión de
propietarios también lleva el control pero de diferente manera aplicando partes fijas de gastos de comunidad como:
mantenimiento, luz, agua, etc.
• Apertura de barreras a través del programa de gestión, quedando registrado el motivo.
• Registro de todas las alarmas producidas en las máquinas: puertas abiertas, recaudaciones, etc.
• Listados generales totalmente flexibles: rotativos, abonados, ingresos, movimientos, cajeros, etc.
• Configuración técnica flexible para los Nodos de entrada, salida, peatonales, garitas y cajeros.
• Completo sistema de estadísticas
Alimentación 220 V 50-60 Hz (+-10 %), con toma de tierraSAI: Sistema alimentación ininterrumpida (opcional)
Consumo en reposo 150 W
Consumo máximo en trabajo 150 W
Unidad central de control Pentium Celeron 2 Ghz
Memoria 512 Mb de memoria RAM (Ampliable)
Almacenamiento Sistema con 1 Disco duro (de al menos 160 Gb)
Comunicación 4 puertos serie RS-232, 1 paralelo, 4 salidas de USB (dispositivos locales) y red Ethernet (máquinas delparking)
DVD Lector óptico RWCD
Temperatura de trabajo De 0 a 45ºC
Humedad ambiental 10 / 90% HR sin condensación
Carcasa validadora, cajón y PC Plancha de acero, pintada de negro(resto de componentes: carcasa de plástico en negro o gris)
Medidas del conjunto 980x470x560 (Ancho /fondo /alto)
Peso del conjunto 36,54Kgs
C A R A C T E R Í S T I C A S T É C N I C A S
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BP-500\C
CAJERO AUTOMÁTICO DE PARKING 
Integración de la recarga del coche eléctrico en el parking, cobrando la estancia del vehículo y la carga en el mismo ticket
de entrada. (opcional)
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C A R A C T E R Í S T I C A S T É C N I C A S
Alimentación 220 V 50-60 Hz (+-10 %), con toma de tierra. SAI: Sistema alimentación ininterrumpida
Consumo en Reposo / Máx. en trabajo / Máx. calefacción 150 W / 210 W / 250 W
Display TFT 15'' de resolución 768x1024
Unidad central de control Mod. Bp-125 con PC industrial de última generación, pudiéndose adaptar de menor amayor potencia según los requerimientos del aparcamiento
Señales digitales I/O Optoaisladas
Comunicación Ethernet 10/100 Mbit, protocolo TCP/IP (manguera apantallada Cat. 6 Ftp hasta 100 m,fibra óptica a partir de estos metros)
Comunicación periféricos Puertos serie RS-232, USB
Temperatura de trabajo -25ºC a +75ºC / con calefactor y extractor aire caliente
Humedad ambiental 10 / 90% HR sin condensación
Carga de tickets Deposito en zig-zag con control de nivel, capacidad para 5.000 tickets 
Carcasa Galvanizada, protegida con tratamiento de fosfato amorfo y pasivado (especie de zin-cado). Pintura final de poliéster, cofrado Ral-6018 y 9006 / verde y plata
Interiores Aluminio plata
Altura /Diámetro cuerpo / Diámetro pie / Peso 1.965 mm / 780 mm / 500 mm / 468,7 Kg (peso bruto con monedas y Bill to Bill)
COMPUESTO POR:
• Placa electrónica Mod.BP-125 con PC industrial de última generación totalmente modulable, pudiéndose
adaptar de menor a mayor potencia según los requerimientos.
• Lector/grabador motorizado con dos sistemas de lectura y grabación en una única ranura, uno para tickets
de rotación y tarjetas magnéticas de plástico (propietarios, abonados, ficha, etc…) basado en banda
magnética central, en cuatro posiciones. El otro para tarjetas visas, en banda magnética lateral,  con una
posición. (Substituible opcionalmente por tickets en código de barras en 2 ó 4 posiciones).
• Lector motorizado de banda magnética y Chip para tarjetas de crédito on-Line, con  teclado Pin Pad, para sistema nuevo de
visas EMV, Visas MasterCard y EuroCar. (opcional)
• Lector grabador de proximidad, cobro mensual de todo tipo de abonados, cobro de excesos abonados, recarga tarjetas monedero
etc. (Opcional).
• Lector de billetes nueva generación, aceptación de todos los billetes (7 billetes) de Euro en todas las posiciones (4 posiciones),
depósito de almacenaje de 1000 billetes.
• Devolución de 3 tipos de billetes y reciclaje automático de los mismos, controlados por los 3 cassettes integrados en el
billetero, manteniendo el cambio deseado por el explotador del parking. (opcional)
• Monedero electrónico con tecnología CC-Talk, con aceptación de hasta 16 monedas. Monedas aceptadas de Euro: 0,01€ / 0,02€
/ 0,05€ / 0,10€ / 0,20€ / 0,50€ / 1€ / 2€. 
• Depósitos electrónicos con tecnología CC-Talk, 8 depósitos (hoppers) de gran capacidad de monedas con devolución de
cambio, con auto reciclaje y rellenado de monedas automáticas, manteniendo el cambio deseado por el explotador del
parking (dando el cambio al céntimo evitando así los redondeos a la baja, obligados por la ley, no perdiendo nada de
recaudación).
• Cofre de gran capacidad de almacén de monedas sobrantes de la recaudación con cerradura y bombillo de seguridad.
• Pantalla a color TFT de 15” para información de usuario con pantalla táctil de vidrio antivandálico, resolución 768x1024.
• Impresora térmica rápida de comprobantes de pago.
• Sistema de interfonía analógica, interfonía IP digital, o sistema en tiempo real de video conferencia, para la comunicación entre el
cliente y el operario del aparcamiento. (opcional)
• Sistema de calefacción y ventilación interior, regulado por termómetro digital y software propio.
• Sistema de alimentación ininterrumpida a través de SAI.
• Licencia Microsoft Windows Embedded
FUNCIONALIDADES:
• Lectura de banda magnética para tarjetas de crédito Off-Line, por la misma ranura que los tickets.
• Posibilidad de mostrar publicidad en la pantalla del cajero. (opcional)
• Todos los botones necesarios de información al usuario como: interfonía de ayuda, comprobante de pago, anulación de pago,
idiomas, etc, incorporados en TFT táctil (multiidioma).
• Aceptación de vales de descuento de todo tipo. Posibilidad de dar duplicado de ticket perdido o de la entrada. (opcional)
• Sistema de alarmas varias: puerta abierta, retirada de cofres de monedas y billetes, papel de recibos agotado, dispositivos
desconectados etc.
• Emisión de comprobante muy completo al realizar la recaudación del cajero, con el detalle de todas las maniobras efectuadas
por el cajero.
• Software completo de control del cajero: tarifas a cobrar con calendarios, horarios y periodos, cambio disponible en cada
deposito de devolución monedas, cambio a reponer o a sacar de cada deposito (hopper), total de monedas existentes en
cajón de recaudación, recaudación total en monedas, recaudación total en billetes, recaudación total en tarjetas de crédito,
suma total de recaudación etc.
• Tarifas totalmente configurables por franjas horarias, posibilidad de poner horarios discontinuos con precios diferentes.
• Todos los movimientos monetarios del cajero son controlados en tiempo real, por comunicación ethernet, desde el programa de
gestión del PC servidor del parking.
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BP\MI2011 
LECTURA DE MATRÍCULAS PARA VEHÍCULOS 
Sistema automático de lectura de matrículas de vehículos para interior, instalado en las vías de entrada o salida del aparcamiento,
el reconocimiento de las matrículas se realiza a través de cámara IP y de Software OCR especial de reconocimiento de matrículas
instalado en las máquinas de entrada o salida.
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COMPUESTO POR:
• Cámara IP con infrarrojos de alta potencia.
• Carcasa especial con calefactor y ventilación.
• Sistema formado por una placa electrónica Mod. BP-125 con PC
industrial de última generación. El sistema es totalmente modulable,
pudiéndose adaptar de menor a mayor potencia según los
requerimientos.
• Software de control de matrículas.
FUNCIONALIDADES:
• Informa a la máquina de entrada de la matrícula leída tan pronto sea visible para
su impresión en el ticket de entrada, cumpliendo la ley actual.
• Informa a la máquina de salida de la matrícula leída tan pronto sea visible para realizar la
comprobación de correspondencia del mismo número de ticket y matrícula que generó el ticket en la
entrada para evitar el posible fraude.
• Posibilidad para los abonados y propietarios de realizar las entradas y salidas de forma automática a
través de la matrícula de su vehículo (sin necesidad de abrir con tarjetas)
• Gran capacidad de almacenaje en base de datos de todas las matrículas leídas.
• Opción de poder leer las matrículas de los vehículos en movimiento al aproximarse a la máquina de
entrada o salida de manera automática, o bien una vez parados encima del lazo magnético del
pavimento.
• Alarma en control de garita al producirse intento de fraude en la maniobra de salida, es decir, cuando
no corresponde el ticket introducido en la máquina con la matrícula del vehículo, pudiendo realizar
varias maniobras de gestión para adoptar las medidas adecuadas.
• Sistema de videograbación sincronizado del vehículo en color. (opcional)
Alimentación 220 V 50-60 Hz (+-10 %), con toma de tierra
Consumo en reposo 20 W
Consumo máximo en trabajo 150 W
Cámara Cámara IP B/W de alta resolución
Foco IR Focos de LEDs infrarrojos de alta potencia (vida útil 5 años)
Interfaz RJ-45 con 1 entrada optoacoplada y 1 salida de relé libre de tensión
Comunicación Ethernet 10/100 Mbit, protocolo TCP/IP (manguera apantallada Cat. 6 Ftp hasta 100 m, fibra óptica apartir de estos metros)
Fiabilidad Mínima del 95% de aciertos
Velocidad de paso Hasta 40 Km/h
Temperatura de trabajo -10ºC a +50ºC
Humedad ambiental 20 / 80% HR sin condensación
Carcasa Equipo hermético IP 65
Dimensiones campo de visión Anchura máxima carril: 3,5 m | Distancia máxima: 8 m
Dimensiones cámara interior diámetro – largo – largo con visera – largada soporte133 mm – 315 mm – 375 mm – 210 mm
Peso total cámara interior 3,68 Kg
Unidad central de control Mod. Bp-125 con PC industrial de última generación, pudiéndose adaptar de menor a mayor potenciasegún los requerimientos del aparcamiento
Sistema operativo Windows Embedded
SDK librerías de desarrollo Active X. Librería C/C++. Sockets
C A R A C T E R Í S T I C A S T É C N I C A S
PA N T A L L A S
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BP-34\C
LECTOR DE CONTROL PEATONAL DOBLE 
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El lector peatonal BP-34\C tiene un diseño compacto exclusivo para intemperie en acero
inoxidable pulido al espejo, es ideal para controlar los accesos al aparcamiento a través
de puertas peatonales, evitando la entrada a personas que no tienen estacionado su
vehículo en el mismo, la máquina contiene un lector de doble cabezal en banda
magnética central, un lector de proximidad y un sistema de interfonía, permitiendo la
lectura de los tickets de rotación y tarjetas de banda central así como las tarjetas de
proximidad, también permite la comunicación con el operario de garita.
COMPUESTO POR:
• Sistema formado por una placa electrónica Mod.BP-125 con PC industrial de última
generación o bien por Placa Mod.BP-126 con microcontrolador de última
generación. El sistema es totalmente modulable, pudiéndose adaptar de menor a
mayor potencia según los requerimientos.
• Lector Manual de banda magnética central en 4 posiciones.
• Lector/grabador de tarjetas integrado en la máquina, con tecnología de
proximidad Mifare.
• Sistema de interfonía analógica, interfonía IP digital, o sistema en tiempo real de
video conferencia, para la comunicación entre el usuario y el operario del
aparcamiento. (opcional)
FUNCIONALIDADES:
• Control automático de cerradura eléctrica.
• Control de los accesos peatonales a través de una identificación de usuario.
• Identificación y notificación de todos los movimientos al sistema de control.
• Sistema de alarmas.
• Apertura remota de puertas desde la garita.
• Posibilidad del control de ascensores. (opcional)
Alimentación 220 V 50-60 Hz (+-10 %), con toma de tierra
Consumo en reposo 58 W
Consumo máximo en trabajo 104 W
Unidad central de control 
Mod. Bp-125 con PC industrial de última generación, pudiéndose adaptar de menor a mayor potencia
según los requerimientos del aparcamiento o Mod. Bp-126 con microcontrolador industrial de última
generación
Señales digitales I/O Optoaisladas
Comunicación Ethernet 10/100 Mbit, protocolo TCP/IP (manguera apantallada Cat. 6 Ftp hasta 100 m, fibra óptica apartir de estos metros)
Temperatura de trabajo -10ºC a +60ºC
Humedad ambiental 10 / 90% HR sin condensación
Carcasa Acero inoxidable pulido al espejo
Altura mueble 340 mm
Diámetro mueble 120 mm + 10 mm soporte de pared
Peso 2,52 Kgs +3 kgs Bp-125
C A R A C T E R Í S T I C A S T É C N I C A S
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BP\CE2011
CARGA ELÉCTRICA VEHICULOS
La carga eléctrica de vehículos BP\CE2011 es un sistema de recarga inteligente multipunto, esta solución permite gestionar la recarga
de un gran número de vehículos eléctricos controlando los distintos parámetros de la red eléctrica, las preferencias del usuario y
muchos más aspectos desde un sistema de control centralizado.
Fichas_2011  12/03/11  15:05  Página 21
COMPUESTO POR:
• Dispositivo controlador con pantalla LCD 15’’ e interfaz de usuario táctil
• Lector/grabador motorizado con lectura y grabación en una única ranura, para tickets de rotación y
tarjetas magnéticas de plástico (propietarios, abonados, ficha, etc…) basado en banda magnética
central, en cuatro posiciones. (opcional)
• Lector/grabador de tarjetas integrado en la máquina, con tecnología de proximidad Mifare o bien con
tecnología manos libres usando emisor colocado en el parabrisas del vehículo. (opcional)
• Comunicación por TCP/IP con protocolo de fácil integración, entre concentrador y cajero
automático de Bymar Park.
FUNCIONALIDADES:
• Sistema escalable tanto en funcionalidades como en unidades.
• Software de gestión y cobro integrado en los cajeros automáticos de Bymar Park.
• Cobro con ticket de parking banda magnética central de la estancia y de la carga eléctrica del
vehículo.
• Cobro con tarjetas de próximidad y de banda magnética central (abonados/propietarios) el
abono mensual, excesos abonados y la carga eléctrica del vehículo.
• Software con sistema embebido y multiplataforma.
• Las funciones principales del controlador son realizar las funciones de selección de toma de corriente,
captura y gestión de energía, control de potencia del conjunto de dispositivos.
• Identificación y prepago mediante tarjetas de proximidad RFID. (opcional)
• Identificación mediante banda magnética y código de barras. (opcional)
• Integración con otros sistemas (Sistemas de cobro, contadores de compañía eléctrica, sistema de
guiado y otros dispositivos de control). (opcional)
• Gestión y control de potencia disponible, gestión de alarmas, generación de históricos y control de
hasta 32 tomas.
• Comunicación TCP-IP y RS-485.
Alimentación 230 V 50-60 Hz (+-10 %), con toma de tierra
Consumo máximo 200W
Display Pantalla LCD color 15” con táctil integrada
Comunicación Ethernet 10/100 Mbit, protocolo TCP/IP, RS-485, RS-232 y Zigbee
Temperatura de trabajo -10ºC a +50ºC
Humedad ambiental 20 / 80% HR sin condensación
Carcasa Equipo IP 20
Envolvente FE ST37 2mm grosor
Superficie Pintura de poliéster gris RAL 9006
Dimensiones 672 mm x 672 mm x 341 mm
Peso 24Kg
C A R A C T E R Í S T I C A S T É C N I C A S C O N T R O L A D O R R E M O T O
Tensión salida / Corriente máx. salida 230 Vac / 16 A
Medida de corriente Contador integrado
Conector Schuko “CEE 7/4” (Otros bajo pedido)
Consumo máximo 3,6 kW
Normativas EN 61851-1 : 2001 parte 1 | IEC 61000, IEC 60364-4-41, IEC 60884-1, IEC 61010UNE-EN55011, UNE-EN62196-1, UNE-EN61851-1, UNE-EN61851-21, UNE-EN61851-22
Superfície / Carcasa / Envolvente Pintura de poliéster gris RAL 9006 / Equipo IP 20 / FE ST37 2mm grosor
Dimensiones 178 mm x 162 mm x 88 mm
Peso 2Kg
C A R A C T E R Í S T I C A S T É C N I C A S C A J A PA R K I N G
PA N T A L L A S
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BP\SG2011
SISTEMA DE GUIADO
El sistema de guiado de vehículos BP\SG2011 es un sistema para incrementar la eficacia y el ahorro en las instalaciones de los
aparcamientos, con este sistema se minimiza el tiempo en que un usuario está buscando una plaza libre dentro del aparcamiento,
evitando circulación interior, y optimizando la rotación del aparcamiento
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El sistema Consiste en indicadores luminosos y paneles informativos que indican a los usuarios el número
y la dirección donde se encuentran las plazas desocupadas. Para ello se instalan sensores en cada una
de las plazas, que detectan la ocupación de la misma. Estos sensores tienen señales luminosas
mediante leds rojos y verdes, para indicar las plazas ocupadas y libres.
COMPUESTO POR:
• Sensores de detección de plaza
• Indicadores luminosos
• Paneles de información
• Equipos y software de control
FUNCIONALIDADES:
• Diseñado para conseguir la máxima eficiencia energética en los aparcamientos
• Ahorro de tiempo en la búsqueda de plazas libres, mayor confort al cliente. Fidelización.
• Ahorro de combustible y reducción de las emisiones de CO2 dentro del aparcamiento.
• Fácil localización de plazas especiales para minusválidos, reservadas, etc…
• Reducción de riesgos al mejorar la circulación
• Incremento del valor y rendimiento del aparcamiento. Optimización de la ocupación y la
rotación.
• Información 100% fiable en tiempo real del estado de ocupación
• Detección de coches abandonados
• Aumento de la seguridad del aparcamiento.
Alimentación / consumo: 24 Vcc. / 2,5 W.
Comunicaciones: RS-485.
Display de 3 dígitos: Indicación de plazas libres con flecha.
Color dígitos: Ámbar y flecha en verde. Intensidad de brillo ajustable por software. Altura de dígito: 70 mm.
CARACTER ÍST ICAS TÉCN ICAS DISPLAY DE 3 DÍG I TOS DX3
PA N T A L L A S
Alimentación / consumo: 24 Vcc. / 0,8 W.
Indicador de estado: Ocupación de plaza de Minusválidos, con visión bidireccional,color Rojo-Azul (8000 mcd).
Intensidad de brillo: Ajustable a través de sensor de ultrasonido.
CARACTER ÍST ICAS TÉCN ICAS IND ICADOR DE ESTADO PP3-RB
Alimentación / consumo: 24 Vcc. / 0,7 W.
Indicador de estado: Ocupación de plaza, con visión unidireccional, colorRojo-Verde (6000 mcd).
Intensidad de brillo: Ajustable a través de sensor de ultrasonido.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INDICADOR DE ESTADO PP2-RG PG
Alimentación / consumo: 24 Vcc. / 0,7 W.
Indicador de estado: ocupación de plaza, con visión 360º, color Rojo-Verde(2000 mcd).
Intensidad de brillo: ajustable a través de sensor de ultrasonido.
CARACTER ÍST ICAS TÉCN ICAS IND ICADOR DE ESTADO PP1-RG
Alimentación / consumo: 24 Vcc. / 0,8 W.
Comunicaciones: RS-485.
Distancia de detección e intensidad de brillo: Ajustable por software. Altura recomendada de instalación entre 2,30 y 3,5 metros.
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Características técnicas Sistema de control de aparcamientos BYMAR-PARK 
8. Letrero luminoso calle BP-15 / N 
 
Rótulo luminoso a doble cara de 
entrada, con P de parking y con libre-
completo automático controlado por 
PC central. 
Accionamiento manual desde 
programa de gestión. 
Construido con carcasa metálica y 
puerta lateral para reposición de tubos 
fluorescentes y acceso al control. 
Carátulas de metacrilato  transparente 
de 5 mm. de grueso, con vinilo en 
color azul y rotulados o texto en 
blanco. 
Letrero de libre-completo automático en color verde y rojo respectivamente, fabricados en leds de 
alta luminosidad especial para la calle. Posibilidad de mostrar tres mensajes: Libre, Completo y 
Cerrado. 
Su anclaje se realiza por mediación de soporte a pared o con poste para coger en el suelo, redondo 
de 130 mm. de diámetro y con una altura total del letrero de 4515 mm., con pletinas adecuadas de 
anclaje al pavimento. 
 
8.1. BP-15/P. EXT. (Opcional) 
 
Posibilidad de colocación en recuadro blanco de: 
 
Pantalla para exterior monocolor en leds 
rojos, con legibilidad hasta 100 m. 
100 gráficos incorporados, 12 tipos de 
letras en una o dos líneas, con luminosidad 
exterior. 
Creará fácilmente sus propias animaciones, 
gráficos y efectos combinados gracias a su 
potente software residente. 
Medidas exteriores: 1008 x 252 x 85 mm. 
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Características técnicas Sistema de control de aparcamientos BYMAR-PARK 
8.2. Características técnicas 
 
 
Carcasa de acero protegida con tratamiento de fosfato amorfo y pasivado (Especie de 
zincado) con pintura final de poliéster cofrado Ral-5002. 
Altura: 1300 mm. 
Anchura superior: 1000 mm. 
Anchura inferior: 855 mm. 
Grueso: 255 mm. 
Poste fijo letrero: 1500 mm. 
Poste: diámetro / altura: 130 mm. / 3015 mm. 
Peso letrero con poste + zócalo: 150,46 kgs  
Alimentación: 220 V 50 Hz (+-10%) 
Consumo en reposo (con leds libre): 11 W 
Consumo en reposo (con leds completo): 17,60 W 
Consumo máximo todo encendido: 286 W 
Tensión de comandos: 12 V DC 
Temperatura de trabajo: -20ºC a +60ºC 
Comunicación pulso eléctrico: 12 V DC  
Encendido tubos fluorescentes a través de célula crepuscular (detector de oscuridad). 
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DOCUMENT NÚM.01 –MEMÒRIA  ANNEX 11 PLA D’OBRA 
 
Projecte executiu d’un aparcament subterrani a Montbau i urbanització de la 
superfície (districte d’Horta-Guinardó, Barcelona). 
 
 
ANNEX 11. PLA D’OBRA 













2 Replanteig 1 día lun 02/01/17 lun 02/01/17
3 Implantació 3 días mar 03/01/17 jue 05/01/17
4 Serveis afectats 10 días vie 06/01/17 jue 19/01/17
5 Esbroçada i enderrocs 15 días vie 20/01/17 jue 09/02/17
6 Muret guia 30 días vie 10/02/17 jue 23/03/17
7 Pantalles tipus C 10 días mar 14/02/17 lun 27/02/17
8 Pantalles tipus B 24 días vie 17/02/17 mié 22/03/17
9 Pantalles tipus A 36 días mar 28/02/17 mar 18/04/17
10 Excavació cota 157,9 7 días vie 03/03/17 lun 13/03/17
11 Ancoratges 158,8 6 días mar 14/03/17 mar 21/03/17
12 Excavació cota 154,9 5 días jue 23/03/17 mié 29/03/17
13 Ancoratges 155,8 8 días jue 30/03/17 lun 10/04/17
14 Excavació cota 151,9 14 días mié 19/04/17 lun 08/05/17
15 Ancoratges 152,9 8 días mar 09/05/17 jue 18/05/17
16 Excavació cota 148,9 14 días vie 19/05/17 mié 07/06/17
17 Ancoratges 149,9 8 días jue 08/06/17 lun 19/06/17
18 Excavació cota 147 (Graves f 7 días mar 20/06/17 mié 28/06/17
19 Sanejament soterrat i xarxa 
de terres
9 días jue 29/06/17 mar 11/07/17
20 Llosa de fonamentació 8 días mié 12/07/17 vie 21/07/17
21 Pilars i sostre soterrani -3 12 días lun 24/07/17 mar 08/08/17
22 Pilars i sostre soterrani -2 12 días mié 09/08/17 jue 24/08/17
23 Pilars i sostre soterrani -1 12 días vie 25/08/17 lun 11/09/17
24 Pilars i sostre planta plaça 8 días mar 12/09/17 jue 21/09/17
25 Murs de càrrega escales 15 días mar 12/09/17 lun 02/10/17
26 Lloses d'escala i rampes 24 días mar 19/09/17 vie 20/10/17
27 Cobertes escales 4 días lun 23/10/17 jue 26/10/17
28 Pendents i 
impermeabilització coberta
8 días vie 22/09/17 mar 03/10/17
29 Paviments interiors 16 días vie 22/09/17 vie 13/10/17
30 Revestiments interiors 32 días mié 04/10/17 jue 16/11/17
31 Tancaments practiables 
interiors i exteriors
4 días vie 17/11/17 mié 22/11/17
32 Serralleria interior 6 días vie 17/11/17 vie 24/11/17
33 Conductes ventil·lació 20 días mié 13/09/17 mar 10/10/17
34 Conduccions elèctriques 18 días mié 13/09/17 vie 06/10/17
35 Sanejament penjat 12 días mié 13/09/17 jue 28/09/17
36 Fontaneria 2 días mié 13/09/17 jue 14/09/17
37 Aparells ventil·lació 4 días mié 11/10/17 lun 16/10/17
dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar


























Nombre de tarea DuracióComienzo Fin
38 Sistema d'extinció 16 días vie 17/11/17 vie 08/12/17
39 Sistema megafonia i CCTV 10 días vie 17/11/17 jue 30/11/17
40 Sistema de control i gestió 12 días vie 17/11/17 lun 04/12/17
41 Sistema de veu i dades 3 días vie 17/11/17 mar 21/11/17
42 Ascensor 5 días vie 17/11/17 jue 23/11/17
43 Enllumenat 20 días vie 17/11/17 jue 14/12/17
44 Estructures urbanització 30 días mié 04/10/17 mar 14/11/17
45 Paviments urbanització 35 días mié 15/11/17 mar 02/01/18
46 Serralleria urbanització 14 días mié 20/12/17 lun 08/01/18
47 Enllumenat urbanització 4 días mié 03/01/18 lun 08/01/18
48 Jardineria 5 días mar 09/01/18 lun 15/01/18
49 Acabats i remats finals 20 días mar 16/01/18 lun 12/02/18
dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar





















Proyecto: Annex 10 Pla d'obra.m
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DOCUMENT NÚM.01 –MEMÒRIA  ANNEX 13 GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Projecte executiu d’un aparcament subterrani a Montbau i urbanització de la 
superfície com a zona d’ús esportiu. (districte d’Horta-Guinardó, Barcelona). 
 
 
ANNEX 13.GESTIÓ DE RESIDUS 
Després de l’aprovació del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula 
la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, s’imposa al productor, la 
inclusió en el projecte d’obra d’un estudi de gestió dels residus de construcció i demolició 
que es produiran en aquesta, que haurà d’incloure, entre altres aspectes, una estimació 
de la seva quantitat, les mesures genèriques de prevenció que s’adoptaran, el destí 
previst per als residus, així com una valoració dels costos derivats de seva gestió. Al 
llarg d’aquest annex, es procedeix a donar resposta a totes les exigències del citat RD 
105/2008. 
 
El present estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolició té per objecte 
quantificar i classificar el tipus de residus que es preveuen generar durant l’execució de 
les obres del projecte “Projecte executiu de l’aparcament subterrani i urbanització de a 
superfície com a zona d’ús esportiu de Montbau (districte d’Horta Guinardó, Barcelona)”. 
 
El següent document recull les directrius de gestió de residus de la construcció i 









       Volum
    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 2,0 2
grava i sorra solta 30.000,00 1,7 51.000
argiles 0,00 2,1 0
terra vegetal 676,40 1,7 1.150
pedraplé 0,00 1,8 0
terres contaminades 170503 0,00 1,8 0
altres 0,00 1,0 0
30676 m3 52151,9 t 36812 m3
no si no
   Superfície construïda 11.080,00 m2
Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)
   sobrants d'execució 0,086 951,606 0,090 992,436
obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 405,905 0,041 451,000
formigó 170101 0,036 404,021 0,026 288,590
petris barrejats 170107 0,008 87,089 0,012 130,744
guixos 170802 0,004 43,511 0,010 107,698
altres 0,001 11,080 0,001 14,404
   embalatges 0,004 47,278 0,029 316,090
fustes 170201 0,001 13,374 0,005 49,860
plàstics 170203 0,002 17,506 0,010 114,722
paper i cartró 170904 0,001 9,196 0,012 131,575
metalls 170407 0,001 7,202 0,002 19,933








Totals 144,10 m3 m3 m3
Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc




pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 






   Residus de construcció totals 
fonaments/estructura   
 abocador
    Volum aparent    Densitat real
812
464,00
   Destí de les terres i materials d'excavació
mateixa obra
no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una 
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús 
pugui ser acreditat
En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades 
a abocador
   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
   Total  excavació
0





IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 
AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 
Comarca :
Carrer de l'Arquitectura núm 4-6
Barcelona




Total residu edificació 
Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3
16,57
1308,53

























   





























































































 Excavació / Mov. terres Volum  
 m3  (+20%)
terra vegetal 811,68





R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 404,02





Paper i cartró 0,5 9,20
Especials* inapreciable inapreciable
Contenidor per Formigó si si
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si
Contenidor per Metalls si si
Contenidor per Fustes si si
Contenidor per Plàstics si si
No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró si si
Contenidor per Guixos i altres no especials no si
Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
tipus de residu
no especial
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
0,00





1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 
 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus
1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
gestió dins obra
SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats de ...









2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

















* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus
* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-










Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a















   






















































































Runes de la construcció
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00
       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00
 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3
Terres 411,68
Terres contaminades 0,00
Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3
Formigó 389,60






Paper i cartró 177,63










1.593,18El pes dels residus és de :
16.278,30





51.906,10El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :
pressupost
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
PRESSUPOST
    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  
Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Compactadores















*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
Classificació a obra: entre 12-16 €/m3
gestor
Especials**: nº transports a 200 €/ transport
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents




Classificació       
Gestor terres: entre 5-15 €/m3
-
Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3
Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3
**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta 
Valoritzador / Abocador          
1.858,50
gestió fora obra






 Instal·lacions de valorització
Obra nova



































   































































































DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES
documentació gràfica
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Estudi de Seguretat i Salut
El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig,





Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta
Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
             Bidó 200 L .Apte per residus especials




Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus
Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, previ acord de la direcció facultativa.














   

















































































Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta
CONTENIDOR 9 M 3
CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3
CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
CONTENIDOR 5 M 3
Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina 
el Pla de Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.















   
















































































Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 
per a la seva acceptació a la Propietat.
Total excavació 52.151,88 tones tones
Total construcció 998,88 tones % tones
   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 296,95 tones 11 euros
Residus de construcció * 10,91 tones 11 euros
tones
euros
* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
Obra nova
L'Ajuntament Barcelona
Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació de 
residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i les 




















   











































































IF ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
euros/ tona
Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 
càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:
Previsió inicial del Estudi Percentatge de 
reducció per 
minimització
Previsió final del Estudi
3266,45
Total fiança 3.386,65
308PES TOTAL DELS RESIDUS
120,20euros/ tona
DOCUMENT NÚM.01 –MEMÒRIA  ANNEX 14 PRESSUPOST PER A 
   CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
Projecte executiu d’un aparcament subterrani a Montbau i urbanització de la 
superfície com a zona d’ús esportiu. (districte d’Horta-Guinardó, Barcelona). 
 
 
ANNEX 14- PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ. 
 
Al Document nº4 Pressupost s’adjunten tots els documents que defineixen la totalitat 
de les unitats d’obra del “Projecte executiu d’un aparcament subterrani a Montbau i 
urbanització de la superfície (districte d’Horta-Guinardó, Barcelona)”: Amidaments, 
Quadre de preus nº1, Quadre de preus nº2, Pressupost i Resum del Pressupost. 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) ascendeix a una quantitat de quatre ,ilions 
vint-i-sis mil tres-cents quaranta-nou euros amb setanta-nou cèntims (4.026.349,79€). 
Afegint al PEM del projecte els percentatges corresponents a les Despeses 
Generals (13%), Benefici Industrial (6%) i l’IVA (21%), s’obté el Pressupost d’Execució 
per Contracte, que ascendeix a una quantitat de cinc milions set-cents noranta-set mil 
cinc-cents quaranta-un euros amb sis cèntims (5.797.541,06 €). 
 
 
